RIS
CUADRO TRAMOS ACUEDUCTO SAN ANTONIO CUADRU ACTESURIUS ACUEDUC TU SAN ANTONTO CODO HD 1 2"'x90° NOTAS: X Y @ .
T S—— ESQ [ ACCESORIO |MATERIAL [CANTIDAD] & TIPO =055 D 3 00 . \ \ < \
D | TRAMO (m) | DAMETRO ()| yaTERIAL ] TUALVULA : M ooﬁwmrz_ﬂ%go CoDo D T a2 1. DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DADAS PARA TUBERIAS PARA ACUEDUCTO, LAS REDES
P-00T | 2001 3 PVC 3T VALVULA =5 1 X CODO HD 7 [ MENORES PROYECTADAS DEBERAN CUMPLIR CON ESTA NORMATIVIDAD. ©
P-2 88.5 4 PVC 10 TEE HD 1 3"x3" CODO HD 1 3'x22.5°
P-002 187.7 3 PVC 1 TEE HD 1 6"'x3" CODO HD 1 6"x22.5° 2. EL CONTRATISTA DEBERA LOCALIZAR EN EL TERRENO LOS PUNTOS DE EMPATE A LA RED EXISTENTE, A PARTIR DE LOS
P-004 50.2 4 PVC 11 TEE HD 1 6"x2" EMPATE 8 2'x2" CUALES, CON EL MISMO NIVEL Y A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1.00, INICIARA LA EJECUCION DEL PROYECTO. UNA VEZ
P-005 316.6 3 PVC 11 VALVULA 1 3" |REGULADORA PRESION EMPATE 5 3"x2" EJECUTADAS SATISFACTORIAMENTE LAS PRUEBAS DE LAS TUBERIAS RECIEN INSTALADAS, EL CONTRATISTA REALIZARA LOS
P08 | %95 4 pve 11 | VALVULA HD 1 3 EMPATE L i EMPATES A LAS TUBERIAS DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DE LA EMPRESA Y PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO
P-009 | 616 3 PVC 11 | VALVULA HD i z EMPATE 4 |4 DEL SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO.
P-010 127.3 3 PVC 11 EMPATE 1 6"x6" H EMPATE 1 6"x6" Aﬁ
P18 | 115 4 pve 4 | cobo HD 1|20 MACROMEDIDOR 2 il 3. EL CONTRATISTA VERIFICARA LA NOMENCLATURA EXISTENTE. EN CASO DE SER NOMENCLATURA OFICIAL APROBADA POR LAS
P-20 315 3 PVC 14 EMPATE 1 2%2" J MACROMEDIDOR 1 2 °
= o s : HD 2 30" ENTIDADES DEL MUNICIPIO PERO DIFERENTE A LA CONSIGNADA EN LOS PLANOS DE CONSTRUCCION, DEBERA UTILIZARLA PARA
e g0 S Fve 1 TEE i ! 2 u REDUCCION ANTIGUA NOMENCLATURA INDICADA EN LOS PLANOS
P22 1.9 3 PVC 17 TEE HD 2 %3 5 | REDUCCION HD 4 %3 .
P-26 77.6 3 PVC 17 | REDUCCION HD 1 3"%2" T | REDUCCION HD 1 4"x2" . . .
b7 06 3 Ve tEvE — = o [ REDUGGION o T 4. LAS LONGITUDES DE TUBERIAS INDICADAS EN LOS PLANOS ESTAN EN METROS Y SON APROXIMADAS POR LO CUAL DEBERAN
e T . e e = - = T [ Taron D : > SER VERIFICADAS EN EL TERRENO POR EL CONTRATISTA. .
P-028 183.8 4 PVC 18 TEE HD 2 3"x3" L TAPON HD 9 3" . i . ESSALA 1
Fo2e | 791 3 Ve T T VAU D . = o T =) 1 e 5. NO SE PODRA CONSTRUIR O UBICAR NINGUNA VALVULA EN CALZADA.
P-43 66.7 6 PVC 19 TEE HD 1 6"x3" S TEE HD 2 2"x2" i ) .
P-44 86 6 PVC 19 HIDRANTE HD 1 3 TEE HD 5 3"%2" 6. LA LOCALIZACION DE LA TUBERIA DEBERA VERIFICARSE EN TERRENO. EN CASO QUE EL REPLANTEO DEL PROYECTO MUESTRE
P-045 1.3 3 PVC 19 VALVULA HD 1 3" TEE HD 29 3"x3" O INDIQUE TUBERIAS POR CALZADA, DICHAS TUBERIAS DEBERAN TRASLADARSE A LA ZONA DE ANDEN S| ES POSIBLE.
P-47 6.3 4 PVC 20 TAPON HD 1 2" TEE HD 8 4'x2"
P-48 435 4 PVC 21 CODO HD 1 3"x90° TEE HD 12 4"x3" 7. EL CONTRATISTA DEBERA EJECUTAR LOS AMARRES DE TIPO PLANIMETRICO UTILIZANDO LOS PUNTOS DE REFERENCIA MAS
P-51 15.1 3 PVC 22 TEE HD 2 3"x3" TEE HD 4 4"x4" PROXIMOS A LA OBRA Y QUE PERTENEZCAN AL IGAC; LOCALIZAR POR COORDENADAS LOS ACCESORIOS INSTALADOS.
P-54 10.7 4 PVC 22 EMPATE 1 3"x3" H TEE HD 1 6"x2"
P-55 77 4 PVC 22 | VALVULA HD 1 3" TEE HD 3 6'x3" 8. EL MATERIAL DE LOS TRAMOS DE TUBERIA PROYECTADA ES PVC Y PARA PRESION DE TRABAJO EN 200 PSI.
P-56 22.5 4 PVC 23 TEE HD 2 3"x3" VALVULA HD 7 2"
p-57 102.5 6 pve 23 | EMPATE 2 33" G VALVULA HD 2 il 9. CUALQUIER MODIFICACION A ESTOS DISENOS DEBEN CONTAR CON LA APROBACION PREVIA DEL DISENADOR. 7
P-059 615 4 PVC 24 TEE HD 1 6"x3" VALVULA HD 6 4" z
P61 86 3 pve 24 | _TAPON HD ! 3 HIDRANTE HD 8 > . 10. EN EL CASO DE QUE LOS EJES DE LAS TUBERIAS SE ENCUENTREN PROYECTADOS SOBRE ViA EN ASFALTO O EN CONCRETO, EL P A
P | 14 : Pve 24 _|MACROMEDIDOR ' | o | WOLTMAN VALVULA 0 | % REGUADORAPRESON CONSTRUCTOR DEBERA RESTAURAR LA VA DE ACUERDO CON LAS EXIGENCIAS REQUERIDAS POR LAS ENTIDADES DEL o 75
P-66 17 4 PVC 25 TAPON HD 1 3" VALVULA 1 6" |CONTROL FLUJO MUNICIPIO. e %
P-067 1195 3 PVC 26 TEE HD 1 3'%3" CODO HD 10 Q
P-071 30.1 3 PVC 26 EMPATE 1 IX3" B T EMPATE 29
P-080 371 3 PVC 26 | VALVULA HD 1 3 0 [REDUCCION AD 0 a—
MACROMEDIDOR 3 %2
P-083 98.1 3 PVC 28 TEE HD 1 X2 M/ TAPGN D T
P-83 193 3 PVC 28 TEE HD 1 IX3" ; TEE HD 64
P-84 79.9 3 PVC 28 EMPATE 2 3"x3" G E VALVULA HD 40
P-085 84.8 4 PVC 29 TEE HD 1 32" s | HIDRANTE HD m w I
P-086 347 2 PVC 29 EMPATE 1 2%2" H «»w«m% . & ICONTROLFLUIO
P-87 7.0 3 PVC 30 TEE HD 2 IX3"
P-88 64.8 3 PVC 31 TEE HD 2 IX3"
P-89 42 3 PVC 31 EMPATE 1 3"x3" H TABLA-ACOMETIDAS
089 335 3 VG 32 | REDUGCION ) 1 Tl No.LINEA | No. ACOMETIDAS | ANCHO CALLE
P-90 443 3 PVC 32 TEE HD 1 4'x3" P-335 21 10.50
P-090 36.6 2 PVC 32 TEE HD 1 472" P-151 38 10.50
P-93 72.0 3 PVC 32 CODO HD 1 6"%x22.59 p-272 2 10.20
P-94 8.9 3 PVC 32 CODO HD 1 4"x45° P-109 13 11.50
P-95 798 3 PVC 32 EMPATE 1 4"%2" H pP-213 12 14.00
P-96 95 3 PVC 32 | VALVULA 1 3" |[REGULADORA PRESION P-005 26 9.00
P-97 10.1 3 PVC 32 | VALVULA HD 1 3" P-028 22 10.50
P-098 56.8 3 PVC 39 TEE HD 1 32" P-001 19 13.00
P-98 771 3 PVC 39 TEE HD 1 3'x3" pP-029 12 13.00
P-99 13.4 3 PVC 39 EMPATE 1 32" H P-015 7 10.00
P-099 26.7 2 PVC 40 | VALVULA 1 3" |REGULADORA PRESION P-027 19 11.00
P-100 73.1 3 PVC 41 | REDUCCION HD 1 32" P-053 2 10.50
P-100 78.6 4 PVC a1 TEE HD 2 2'%2" pP-008 5 9.50
P-101 6.9 3 PVC 41 EMPATE 1 3'%2" A P-002 13 14.00
P-101 451 3 PVC 41 | VALVULA HD 1 2" p-2 9 10.00
P-102 857 3 PVC 41 | VALVULA HD 1 2" P-26 2 10.50
P-105 108.6 3 PVC 42 TEE HD 1 37%2" P-003 19 13.00
P-106 5.4 3 PVC 42 TEE HD 2 3"x3" P-136 9 12.00
P-109 875 4 PVC 42 | VALVULA HD 1 3" P-55 1 10.50
P-109 99.2 3 PVC ) EMPATE 1 32" H P-56 2 10.60
P-110 7.7 3 PVC 43 | REDUCCION HD 1 4'x3" P-004 6 11.50
P-113 9.4 3 PVC 43 TEE HD 1 3"x3" p-327 12 10.00
P-114 85.0 3 PVC 43 TEE HD 1 4"x4" pP-216 10 12.50
P-115 451 3 PVC 43 | HIDRANTE HD 1 3 P-203 10 10.00
P-115 6.6 3 PVC 43 | VALVULA HD 1 3" P-095 13 12.00
P-116 823 3 PVC 43 | VALVULA HD 1 2" P-098 18 12.00 CONVENCIONES BASF
P-117 73.9 3 PVC 43 | VALVULA HD 1 3" P-120 10 12.00
P-118 5.0 3 PVC 44 CODO HD 1 47x45° P-276 2 12.00
P-119 722 3 PVC 24 | REDUCCION HD 1 4'x2" P-65 " 14.00 @ POSTE
P-120 54.0 3 PVC 44 TEE HD 1 474" p-010 14 11.00
P-120 K 3 PVC 4 | VALVULA HD 1 2" P-009 7 12.50 @) ALCANTARILLA
P-121 69.2 3 PVC 44 EMPATE 1 X2 K P-100 14 14.50 D TANQUE
P-122 11.0 3 PVC 45 TAPON HD 1 3" P-270 13 14.50 \
P-123 66.0 3 PVC 46 TEE HD 2 3'x3" P-196 16 14.00 VA
P-125 792 7 PVC a7 TEE HD 1 X2 P-126 16 14.00 CANO
P-126 48 4 PVC 47 TEE HD 2 3'x3" P-144 11 11.00
P-126 71.9 4 PVC 47 EMPATE 1 3"x2" ] P-139 16 11.00 LINDERO
P-131 33 2 PVC 48 TEE HD 2 3"x3" p-21 8 11.00
P-132 29.1 2 PVC 48 | VALVULA HD 1 3" P-20 5 11.00
P-133 31 3 PVC 28 | VALVULA HD 1 3 P-203 5 11.50 CONVENCIONES RED ACUEDUCTO
P-134 935 3 PVC 49 TEE HD 2 3"x3" P-205 15 12.00
P-135 76 3 PVC 49 EMPATE 1 IX3" H P-253 10 10.50 — — — — — RED EXISTENTE
P-136 90.0 3 PVC 49 | VALVULA HD 1 3 P-249 9 1300 | e AT NN e 7 Nl AN\ T NS RPN RN\ e S RED PROYECTADA
P-139 798 3 PVC 50 TEE HD 2 33" P-330 15 13.00 "
P-139 824 4 PVC 50 | VALVULA HD 1 3 P-339 14 12.00 o TEE
P-140 44 4 PVC 51 TEE HD 2 3x3" M.M%m M “N.mw T CODO 90°
P-140 66 3 PVC 52 TEE HD 1 'x3" - . x o
P-141 49 4 PVC 52 TEE HD 1 4'x2" P-059 2 10.00 ~ CODO 45°
P-142 86.2 3 PVC 52 | EMPATE 1 X2 H P-234 12 13.00 £ CODO 22.50°
P-142 26.9 2 PVC 52 VALVULA HD 1 3" P-264 S 10.30 .
P-143 10.9 4 PVC 52 VALVULA HD 1 2" P-309 14 9.50 [l CODO 11.25
P-144 | 3846 1 PVC 55 TEE HD 1 %3 _w.wﬂ N N.wm >< VALVULA
P-144 844 3 PVC 56 HD 1 3 - . \ )
P-145 65 3 PVC 56 qw_mmz HD 1 33" pP-103 3 10.50 > VALVULA DISENO
P-146 96.1 3 PVC 56 | HIDRANTE HD 1 3 P-169 12 10.30 Av PURGA
P-146 83.9 3 PVC 57 TEE HD 2 33" P-258 17 9.50 )
P-149 3716 3 PVC 58 TEE HD 1 3%3" P-305 8 9.50 v REDUCCION
P-151 | 4336 4 PVC 58 | VALVULA HD 1 3 P-262 3 11.50 Y VENTOSA
P-155 297 3 PVC 59 TEE HD 2 I3 P-296 7 10.50 —»><4© HIDRANTE EXISTENTE
P-157 470 2 PVC 59 EMPATE 2 33" G P-080 2 12.00 '
P-159 901 4 PVC 59 | VALVULA HD 1 E P-202 4 9.50 —»<40 HIDRANTE DISERNO
P-163 130.1 3 PVC 59 | VALVULA HD 1 3 P-175 4 12.30 I UNION
P-168 98.0 3 PVC 60 | HIDRANTE HD 1 3 p-287 1 9.50 )
P-169 78.2 3 PVC 61 | REDUCCION HD 1 43" P-247 12 9.90 r TAPON
P-170 106.8 3 PVC 61 TEE HD 1 %3 P-256 16 9.50 - PITOMETRO
P-175 84.0 3 PVC 61 TEE FD 1 T w-www “M ““.ww —O— MACROMEDIDOR (MM)
P-196 947 ) PVC 61 EMPATE 1 %3 H -
p-197 42 3 PVC 61 VALVULA HD 1 g P-254 10 10.00 —= EMPATE
P-200 7.2 4 PVC 64 TEE HD 1 2" P-290 5 10.00
P-201 73 4 PVC 64 CODO HD 2 Wx225° P-307 11 10.00
P-202 80.9 3 PVC 64 | EMPATE 1 2" H P-149 32 11.00 Longitad(m)
P-203 923 3 PVC 4 | HIDRANTE HD 1 " P-067 14 10.20 T T TN T T T
P07 125 2 BVC Mm TEE ) 1 &wm_. P-329 9 11.00 Diagmetro(”)—Material
P-210 67.7 3 PVC 65 EMPATE 1 2'%2" H p-278 4 13.00
P213 68.8 4 PVC 5 TEE o) 1 Yool P-115 10 11.00
P-216 67.0 3 PVC 65 | VALVULA HD 1 4 P-334 12 11.00
p-218 10.3 3 PVC 66 TEE HD 2 X3 P-170 13 11.50 SUPERVISOR EDAT
P-219 30.3 3 PVC 66 VALVULA HD 1 3" P-092 15 11.00
P222 42 3 PVC % | VALVULA o) 1 7 P-180 12 11.00
P-224 a1 3 PVC 67 TEE HD 2 3" P-159 8 13.00 Nombre:  YERSON ARIAS RIVERA
P-228 50 1 PVC 67 | EMPATE 1 I3 H pP-277 3 10.00 Tcula: 25202-198527 CND
P-230 33 3 PVC 57 VALVULA HD 1 3 P-238 2 10.00 Matricula:
P-231 3.2 3 PVC 67 VALVULA HD 1 3" P-116 14 10.50
P-238 253 4 PVC 68 | VALVULA HD 1 3" P-43 6 9.00
P-241 103 3 PVC 88 | VALVULA HD 1 & P-089 5 11.00 LOCALIZACION GENERAL
P-243 43 ) PVC 69 TEE HD 2 43" P-155 8 10.00
P-246 54 3 PVC 69 | VALVULA HD 1 3 P-210 8 11.50 ¥
P-248 52 3 PVC 69 | VALVULA HD 1 3 P-269 11 11.50
P-253 85.6 3 PVC 70 TEE HD 2 4'x3" P-083 17 10.00
P-254 343 3 PVC 70 EMPATE 1 3'x3" H P-105 17 11.00
P-256 926 3 PVC 70 VALVULA LD 1 3" P-101 4 10.00
P-258 82.2 3 PVC 72 TEE NYHpTY - 1 X4 P-302 10 11.50
P-262 31.8 3 PVC 72 EMPATE 1 2"x2" K P-142 15 10.80
M — e —
P-269 69.1 3 PVC = TEE o 1 ru P-420 13 12.00
P-270 89.1 4 PVC 74 | EMPATE T X7 A p-57 9 14.00
p-272 224 2 PVC 75 | REDUCCION HD 1 X2 P-168 14 11.00
P-273 22.4 3 PVC 75 TEE HD 1 3%3" P-146 14 11.00
P76 313 3 Ve 75 EMPATE 1 %2 K P-163 21 13.00
75 CODO HD i X225 X
e R s .
- : 81 TAPON HD 1 3"
P-287 | 152 3 PVC 81 | EMPATE 1 TR A P-086 4 5.00
P-290 57.9 3 PVC 82 VALVULA D 1 3 pP-157 8 8.00
P-295 14.0 4 PVC 82 TEE HD 2 3"x3" P-090 7 7.60
£ min o B
P-298 99 4 pve 86 | REDUCCION HD 1 X3 D T . o
P-300 145 4 PVC 56 CODO ¥15) 7 TG00 Valvula Estado Esquina | Diametro (") Ubicacion Existencia ESCALA 1:25.000
P-302 121.7 3 PVC 86 TAPON HD 1 3" H-1 Bueno 69 3" Calle 5 Carrera 7
P-305 443 3 PVC MM Hm nw “ wa H-2 Regular 50 3" Calle 7 Carrera 5 Mm
R X — m
e | e e B S Rle
5319 5 3 Ve 88 | VALVULA 1 3 [REGULADORA PRESION - : T NOTAS:
88 VALVULA HD ] yy H-5 19 3 Calle 11 Carrera 2 Proyectada - .
e : i | vivua | T E o T ] & [ CaletiCaeres | Proyeiada e LAS COORDENADAS ESTAN EN SISTEMA DE REFERENCIA
P-321 1.6 4 PVC 89 TEE HD 2 43" H-7 43 3" Calle 8 Carrera 3 Proyectada A
p-322 0.7 4 PvC 89 VALVULA HD 1 3" H-8 91 3" Calle 2 Carrera 10 Proyectada MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA
P-324 1.9 3 PVC 90 TEE HD 2 4"x3" H-9 64 3" Calle 5 Carrera 11A | Proyectada ,
P-325 25 3 PvC MN <>H/_wmr> HW “ w.wa_.nw: H-10 97 3" Salida Chaparral Urb. El Prado| _uqowmn»mam o |_|O D>m _I>m _IO Z O _ |_|C D mm mm|_|>z D>D>m m Z _/\_ ml_umom A_)_)_v
- "
P : o ST REDUCCioN | 1D - . Y LOS DIAMETROS EN PULGADAS (") A MENOS DE QUE SE
P-320 97.0 3 PVC 2 REDUCCION = : T g INDIQUE LO CONTRARIO
P-330 92.5 4 PVC 92 TEE HD 1 3%3"
P-331 18 3 PVC 92 EMPATE 1 X2 K 7
P-339 154.1 4 PVC 97 TEE HD 1 4"x2" )
P45 | 19 : PvC 57| AIORANTE |0 — T . —
P-420 953 6 PVC o7 T VALVULA 5 : T /
LONGITUD TUBERIA@ 2= 178m 98 TAPON HD 1 3 —_—
Qg TADAMN HDO 1 " l
DESARROLLO DEL PROYECTO: PROYECTISTA CPDT: APROBADO POR CPDT: DIBUJANTE CPDT: REV FECHA DESCRIPCION REVISION APROBACION PLANO N°:
JOHANAAYORGA No. aa-mm-dd NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA DEPARTAMENTO DE TOLIMA
ING. CESAR AUGUSTO ZAPATA VINASCO
MATRICULA N° 25202-19565 GND ESCALA: AJUSTE, ACTUALIZACION Y/O MUNICIPIO DE SAN ANTONIO - m @
\\l\d. CONSORCIO PLANES Y DISENOS INDICADAS FORMULACION DE PLANESAESTROS Y
~ - ~
FIPFR Ty S:N. E.S.P. DEL TOLIMA = — DISENOS DE LOS SISTEMAS
EMPRESA DE ’QCHUCQ.W%H;:IF o s DEL TOLIMA S.A. E.S.P OOﬁcwxm N\_ Um NO\_\_ Dm >OcmDCOI_IO mZ m—l Dmv>xl_l>§mZI—lo OOZI—I_mzm \ww
ING. HERNANDO LEAL FERRO ING. ERNESTO GARCIA VALDERRAMA e DE TOLIMA ZONA SUR SISTEMA DE ACUEDUCTO pr—
MATRICULA N° 8480 CND MATRICULA N° 25202-01470 CND Rev 1 OPTIMIZACION REDES DE DISTRIBUCION PLANTA (2-3) | ,;.saN-H28-30 Rev 1.dwg




