
ESCALA 1 EN 250

VISTA EN PLANTA  

DIAGRAMA  UNIFILAR

TRAFO 300 KVA

TIPO SECO

3

CORTACIRCUITOS

INTERCAMBIABLES

100 A, 10 kV, 10 kA

DPS

12 kV, 10 kA

MCOV = 8.4 kV

13200/460 V

F = 30K
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Ajustable

RED EPM

3/4 HP

3/4 HP

3/4 HP

3/4 HP

AlumbradoI

TRAFO 30 KVA

TIPO SECO

3

460/220 V

1.0 MTS

1
.
0
 
M

T
S

TUBERIA

PVC Ø4" 0
.
6
 
M

T
S

0.6  MTS

TUBERIA
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DETALLE 1

EXCAVACION DE MEDIA TENSION

DETALLE 2

EXCAVACION DE BAJA TENSION

CAJA DE PISO NORMA EPM RS3-002

CAJA DE PISO NORMA EPM RS3-015

POSTE DE 12 MTS

POSTE DE 8 MTS
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SUBESTACION PTAP  APARTADO

CASA MAQUINAS
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OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

ÁREA ELECTROMECÁNICA

AGUAS DE URABÁ S.A. E.S.P.


