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 SALIDA DE AGUA
CRUDA Ø4"PVC

( A LA PTAP)

 LLEGADA DE AGUA
CRUDA Ø6" PVC

VIENE DE LA CAPTACION

 LLEGADA DE AGUA
CRUDA Ø3" PVC

VIENE DE LA CAPTACION
QDA. LA NEGRA

(SISTEMA DE EMERGENCIA)

DUCTO DE VENTILACION Ø 1 1/2" HG

4 ESCALONES DE ACCESO
Ø 3/4" CADA 0.40 m

 DUCTO DE DESAGUE Ø6" PVC TAPON

TAPA CON FISURAS  DUCTO DE REBOSE EXCESOS Ø4" PVC

 VERTEDERO DE SALIDA

 DUCTO DE DESAGUE Ø4" PVC TAPON

 PANTALLA  DEFLECTORA DEL FLUJO

 CANAL DE AQUIETAMIENTO
CON 5 ORIFICIOS DE 0.10 m X 0.10 m

1 FILA CADA 0.25 m

BOCA DE ACCESO
CON TAPA DE CONCRETO

DE 0.60 X 0.50 m

PLANTA GENERAL
ESCALA          1:25
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 LLEGADA DE AGUA
CRUDA Ø6" PVC

VIENE DE LA CAPTACION

 LLEGADA DE AGUA
CRUDA Ø3" PVC

VIENE DE LA CAPTACION
QDA. LA NEGRA

(SISTEMA DE EMERGENCIA)

 PANTALLA DE AQUIETAMIENTO
CON 5 ORIFICIOS DE 0.10 m X 0.10 m

1 FILA CADA 0.25 m

4 ESCALONES DE ACCESO
Ø 3/4" CADA 0.40 m

 CAJA DE DESAGUE DE CONCRETO
0.98 m X0.50 m MEDIDAS INTERNAS

PROF.0.77 m
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 PANTALLA  DEFLECTORA DEL FLUJO

 VERTEDERO DE SALIDA

 DUCTO DE REBOSE EXCESOS Ø4" PVC

 DUCTO DE DESAGUE Ø6" PVC TAPON

 DUCTO DE DESAGUE Ø4" PVC TAPON

.49

CORTE B-B
ESCALA          1:25
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 CANAL DE AQUIETAMIENTO
CON 5 ORIFICIOS DE 0.10 m X 0.10 m

1 FILA CADA 0.25 m

CORTE C-C
ESCALA          1:25
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 DUCTO DE REBOSE EXCESOS Ø4" PVC

 DUCTO DE DESAGUE Ø6" PVC TAPON

 DUCTO DE DESAGUE Ø4" PVC

 CAJA DE DESAGUE DE CONCRETO
0.98 m X0.50 m MEDIDAS INTERNAS

PROF.0.77 m

10

CUADRO DE COORDENADAS 
DESARENADOR PROYECTADO
DESARENADOR OPTIMIZADO
CAMARA DE DERIVACION

E = 825999.5863     N = 935421.5158
E = 825996.0856     N = 935423.8643
E = 825987.8571     N = 935416.5006

IMAGEN 1: DESARENADOR Q. ARBOLITO

CATASTRO DESARENADOR No. 2

QUEBRADA EL ARBOLITO


