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Tubería

ATRAQUE EN CONCRETO CODO 90°

ANCLAJES PARA PEAD Ø3" Y Ø4" PE100 - PN 10

L

B

B

H

L

B

B

H

ATRAQUE EN CONCRETO CODO 45°

Y°

VISTA EN PLANTA VISTA EN PERFIL

Angulo

90 Grado

H

0.50 m

L

0.50 m

B

0.50 m

Vol

0.125 m3

Angulo

45 Grado

H

0.35 m

L

0.40 m

B

0.15 m

Vol

0.021 m3

Material seleccionado

del sitio compactado

al 95% del P.M.

Material de cantera tipo 2 o 3

compactado al 95 %del P.M.

Capa de arena gruesa

compactada (e= 0.10 m)

Tuberìa PVC RDE 21

diámetro variable

Ancho de zanja (b)

TUBERIA DE ACUEDUCTO

DETALLE CIMENTACION TIPICA 
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