
Tramo GRP

CODO GRP BXB 20" (500 mm) SN10000 PN 10

ENTRADA BRIDADA 20" (500 mm)

ENTRADA ADICIONAL

BRIDADA EN 20", CON

FLANCHE CIEGO

TUBERIA BRIDADA 20" (500 mm)

CODO GRP BXB 20" (500 mm) SN10000 PN 10

ACCESO LATERAL BRIDADO

PARA INSPECCION (24")

SALIDA ADICIONAL BRIDADA EN 20", CON FLANCHE CIEGO

CODO GRP BXB EN 20" (500 mm) SN10000 PN10

SALIDA BRIDADA EN 20" (500 mm)

SALIDA SUPERIOR BRIDADA EN 20" (500 mm) PARA REBOSE,
CON FLANCHE CIEGO

VENTILACION SUPERIOR

BARANDA PERIMETRAL

10,53

1,00

VISTA LATERAL TANQUE GALAPA
ESC:_____________________________________________________1:100

VISTA EN PLANTA TANQUE GALAPA
ESC:_____________________________________________________1:125

ESCALERAS

CODO GRP BXB 20" (500 mm) SN10000 PN 10

ENTRADA SUPERIOR BRIDADA 20" (500 mm)

SALIDA SUPERIOR BRIDADA EN 20" (500 mm) PARA REBOSE,
CON FLANCHE CIEGO

0,15

Lamina de plastico

Almoadilla o base para tanque

Piso tanque

Relleno con material seleccionado

Arena compactada

Base en concreto reforzado

Grava

Ø42"HD

Codo 90° Ø42" HD

Ø42" HD

Perno de anclaje

Platina de Anclaje

DETALLE SUCCION Y ANCLAJE TANQUE
ESC:____________________________________S / E

Ø42"ACERO

Lamina tanque

Triple A S.A. E.S.P.Triple A S.A. E.S.P.

EMPRESA:

PROYECTO:

LOCALIZACION :

ESCALA : FECHA :

PLANO N°: DE :

MODIFICACION N°:

FECHA MOD. MODIFICO ING.

RESUMEN DE CAMBIOS

MODIFICACION N°:

FECHA MOD. MODIFICO ING.

RESUMEN DE CAMBIOS

MODIFICACION N°:

FECHA MOD. MODIFICO ING.

RESUMEN DE CAMBIOS

ESCALA DE PLOTEO : TAMAÑO DE PAPEL :

DISEÑO ING :

MATRICULA N° :

FIRMA :

MODIFICACION N°:

FECHA MOD. MODIFICO ING.

RESUMEN DE CAMBIOS

MODIFICACION N°:

FECHA MOD. MODIFICO ING.

RESUMEN DE CAMBIOS

REVISO ING :

MATRICULA N° :

FIRMA :

APROBO ING :

MATRICULA N° :

FIRMA :

CONTIENE :

OBSERVACION :

Este plano ha sido desarrollado por
medios electronicos y tanto su diseño
como su dibujo, tienen derechos
reservados de autor.
No se permite su reproduccion total o
parcial

IMPRESO POR :

FECHA DE IMPRESION :

FECHA DE GUARDADO :

RUTA DIGITAL :

LAYOUT  :

ARCHIVO DIGITAL : CARTERA N° :

DIGITALIZO :

MATRICULA N° :

FIRMA :

TOPOGRAFO :

Angulo Alero

Cubierta

Placa de empalme

del ángulo del alero

Tira de junta

Panel shell

Masilla

Utilizar perno ½" w/base

WSHR tuerca hexagonal

Tira de junta

Sellado de borde

DETALLE REMATE DE PLACA CON TECHO
ESC:____________________________________S / E

Panel exterior

Utilizar perno ½" w/base

WSHR tuerca hexagonal

DETALLE TECHO EN ZONA CENTRAL
ESC:____________________________________S / E

Utilizar perno ½" w/base

WSHR tuerca hexagonal

DETALLE TRASLAPO ESQUINERO DE PLACAS
ESC:____________________________________S / E

DETALLE PLACA EMBEBIDA EN CONCRETO
ESC:____________________________________S / E

LADO EXTERIOR DE PLACAS
ESC:____________________________________S / E

LADO INTERIOR DE PLACAS
ESC:____________________________________S / E

DETALLE  DE PLACAS APOYADA SOBRE LOSA
ESC:____________________________________S / EDETALLE TRASLAPO LATERAL DE PLACAS

ESC:____________________________________S / E

Sellado de borde

Utilizar perno ½" w/base

WSHR tuerca hexagonal

Fondo de tanque

Panel exterior

Protección de perno

Sellado de borde

Cimentación

Panel exterior

Platina de nivelación

SALIDA BAJA BRIDADA 20" (500 mm)

SALIDA BAJA BRIDADA 20" (500 mm)

ENTRADA SUPERIOR BRIDADA 20" (500 mm)

AMPLIACION DEL SISTEMA
DE ABASTECIMIENTO

DE AGUA POTABLE
PARA EL MUNICIPIO

DE GALAPA

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

13/04/2016 ALEJANDRO MERCADO

SE MODIFICA EL TANQUE A 5000 m3, ACERO CON 
VIDRIO FUSIONADO

ESCALERA VERTICAL

CON JAULA DE SEGURIDAD

13/07/2018 ALEJANDRO MERCADO

SE CAMBIA LA ESCALERA HELICOIDAL PERIMETRAL
POR ESCALERA VERTICAL LATERAL


