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Concreto: 3000 PSI
Acero Refuerzo: 60000 PSI
Tuberia Red Principal Novafort 6"
Tuberia Aguas Negras PVC Sanitaria
Tuberia Aguas Lluvias PVC Sanitaria
Desagues Sanitarios 4" PVC
Desagues Lavamanos 2" PVC
Desagues Duchas 2" PVC
Desagues Orinales 2" PVC
Desagues Lavaplatos 2" PVC
Desagues Pocetas 2" PVC
Desagues Sifones 3" PVC

ESPECIFICACIONES:

Espesores de placa de fondo:
H< 0.80 m      =       0.07 m
H< 1.00 m      =       0.10 m
H< 1.51 m      =       0.12 m
H< 2.50 m      =       0.15 m

NOTA 1:
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