
Caja de inspección

30x30cm.

Varilla de Puesta

Caja de inspección

30x30cm.

Varilla de Puesta

POZO DE TIERRA DE 30x30x30 cm, CON

VARILLA DE COBRE_COBRE,   DE 5/8¨x2,40 m

CABLE DE ACERO POR CUBIERTA  # 1/0

CONECTOR DE COBRE y/o ALUMINIO y/o

BIMETALICO, A PRESION CON TORNILLO PASANTE

PUNTA  CAPTADORA  EN  COBRE

DE  5/8¨x0,60 m, CON BASE DE

FIJACION

CABLE DE COBRE ENTERRADO POR PISO

y/o FACHADA #1/0 Cu AWG

CONVENCIONES  APANTALLAMIENTO
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2
,
4

DIRECCION:

PROPIETARIO:

DIGITÓ:

ESCALA: RADICADO:

PL. N°:

DE:

CONTENIDO: RESUMEN DEL PROYECTO:

ARCHIVO Nº:

FECHA:

NUMERO DE USUARIOS:
CAPACIDAD INSTALADA:
NUMERO DE TRANSFORMADORES:
LONGITUD RED MEDIA TENSIÓN:
LONGITUD RED BAJA TENSIÓN:
CARGA TOTAL INSTALADA:

APROBACIÓN:

PROYECTO: MODIFICACIONES:
FECHA DESCRIPCION FIRMA

DISEÑADOR:
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- SISTEMA  APANTALLAMIENTO

1:125

NAGF777

 PROPIETARIO:
(1)

(1)

                    ELECTRIFICACION
       CENTRO INTEGRACION CIUDADANA
                       MUNICIPIO DE BAJO BAUDO

ALCALDIA BAJO BAUDO 

15  KVA

ORLANDO REYES CASERES 

12.2  KVA
ALCALDE MUNICIPAL

0.01    Km

     0.03   Km.
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