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No. 4 Cu.Desn.

Ø5/8"x8' -5

VARILLA DE COBRE

2 PARARRAYOS

12 KV.

FUSIBLES 2Amp. TIPO 'K'.

2CORTACIRCUITOS 15KV.-100Amp.

ENTICE EN ALUMINIO

RED AEREA MT. 13,2KV.

3Ø-POR CONSTRUIR

2No.4Cu.Desn.

CONECTORES

2No.4ACSR.

BIMETALICOS

2No.4Cu.Desn.

FUSIBLES 15Amp. TIPO 'K'.

PRESION CCTE.

B

ALT.

B

BOMBAS

INCENDIO

BOMBA

CONTRA

B

* *

*

* *

* * *

**

* * *

**

* * *

**

RED ELÉCT
RICA 13.2 k

V

CAJA DE
PASO EN
MEDIA
TENSIÓN

TA-4

PLANTA DE
EMERGENCIA

TABLERO
BAJA

TENSIÓN

CELDA PARA
TRANSFORMADOR
SECO 112.5 kVA

CELDA DE
MEDIA
TENSIÓN

6.0011

3

1.5616

0.7082

1.2674

ELECT
INGENIERÍA LTDA.
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