NOTAS

Todos los materiales y Equipos a instalar deben cumplir los requisitos establecidos en el RETIE y la NTC 2050-1998.

Todos los conductores serdn de cobre N* 12 AWG THHN/THWN excepto donde se indique otra especificacion.

La altura de las tomacorrientes y salidas de television serd de 30 cm, excepto en salones, lactario, cunas, gateadores,

comedor aula mdltiple y pasillos en estos lugares la altura de las salidas serd de 1.70m.

En las cajas de telerruptores se dispondradn de dos telerruptores por caja, lo que equivale a
un telerruptor por cada circuito.

La altura de los interruptores serd de 1.10 cm, excepto donde se indique lo contrario.
La tuberia en PVC, debe ir embebida u oculta en material constructivo que tenga una

resistencia al fuego de por lo menos 15 minutos, de acuerdo a RETIE 2013, art. 20.6.1.2.b.

Las luminarias del salén mdaltiple deben ser instaladas a una altura de 4,50m
Las paredes de los cuartos de la celda, subestacidon, planta eléctrica y cuartos de bombas
deben se de color claro.

NOTA: SEGUN RESOLUCION NUMERO 40492 DEL 24 DE ABRIL DEL 2015
ANEXO GENERAL DEL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES

ELECTRICAS SEGUN ARTICULO 20.2.9 LITERAL G: En los edificios que

utilicen o en lugares con alta concentracion de personas, tales como

los instalados en la seccién 518 de la NTC 2050 y salones comunales

de edificaciones residenciales, se deben utilizar conductores eléctricos

con aislamiento o recubrimiento de muy bajo contenido de halégenos,

no mayor a 0.5%, no propagadores de llama y baja emisidn de humos

opacos, certificados segin las normas aplicables, tales como IEC

60754—1—-2 para el contenido de halégenos, acides y conductividad de o~
humos, IEC 331,IEC 332—1,IEC 332—3 para retardo de la llama, IEC =)
61034—2 para opacidad o normas equivalentes como UL 2556 o NTC
5786"".

Los conductores de los cables de bajo contenido de halégenos,
deberén ser del tipo cableado, no se admiten conductores sélidos.”
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TABLERO DE DISTRIBUCION 2-T2
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Luminaria Oaacoiger
Proteccion

Caltbre conductor

Fluzesazie TB 232V
Nonmal 180 VA

20

~ || Moator Presurizador

20

»

TABLERO DE DISTRIBUCION 1-T1
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1 6 5 1284 | 13 | 20 [12AWG| 2 6 5 1284 13 | 20 [12 AWG
3 6 5 1284 | 13 | 20 [12AWG| 4 6 5 1284 13 | 20 [12AWG
5 6 5 1284 | 13 | 20 |[12AWG| 6 6 5 1284 13 | 20 |12AWG
7 3 1 1500 | 16 | 20 [12AWG| 8 6 5 1284 13 | 20 [12AWG|
9 6 4 1104 | 12 | 20 [12AwG| 10 6 5 1284 13 | 20 [12AWG
" 56 560 6 20 [12AwG| 12 9 4 1296 14 | 20 |12AWG
13 6 384 4 20 |12AWG| 14 8 4 3 1132 12 | 20 [12AWG
15 6 364 4 20 |12AWG| 16 6 1 564 6 20 [12AWG
17 18
— 5 250 | 26 | 220 |12 AWG|—5 300 3 20 | 120G
21 7 2 808 8 20 [12AWG| 22
23 1 64 1 20 [12AwG| 24 12 2 1 988 10 | 20 |12 AWG
25 2 128 1 20 [12AwG| 26
27 6 5 384 4 20 [12AWG| 28 i E nE
29 RESERVA 30
31 RESERVA 32 | = -
33 RESERVA 34 &
35 RESERVA 36 RESERVA
Total 2 | o | o] o] s6 ] 24 1 [ 10 [ 9418 | | | Totat o [ o | 6| | | 34 | | 11880 | | |
CARGA TOTAL INSTALADA (VA) 21298
CARGA TOTAL DIVERSIF (VA) 21298 CORRIENTE (A) | s
ALIMENTADOR TGA-T1 CALIBRE 3x4+446T Cu LSFH 191-1/2" PVC N FROECION R
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1 8 4 1232 [12,8] 20 [12 AWG 2 8 4 1232 | 12,833 12 AWG
3 8 4 1232 [12,8] 20 [12 AWG 4 8 4 1232 | 12,833 12 AWG
5 8 4 1232 [12.8] 20 |12 AWG 8 8 4 1232 | 12,833 12 AWG
7 8 4 1232 [12,8] 20 [12 AWG 8 8 4 1232 | 12,833 12 AWG
9 450 | 47 | 20 |12 AWG 10 200 | 12,833 I
11 5 320 | 33| 20 [12AWG 12
13 5 320 | 33| 20 |12 AWG 14 6 3 924 | 9,625 12 AWG
15 7 1 1440 | 15 | 20 [12 AWG 16 6 1 584 | 2,7115 12 AWG
17 10 4 1460 [ 152| 20 [12 AWG 18 8 1440 | 6,9231 12 AWG
19 1 6 1 1344 | 14 | 20 [12AWG 20 10 1 1 1000 | 4,8077 12 AWG
21 2 4 5 1620 | 7.7885 12 AWG
23 1 1119 | 3,9 [ 3x20|12 AWG 24 9 2 1085 | 5,2163 12 AWG
% 26 1500 | 7,2115 12 AWG
22; 4 | 1500 | 12.5] 2x20| 12 Awe g 6 | 3 1 1104 | 5,3077 12 AWG
31 2 4 1008 [ 10.5] 20 |12 AWG R 9000 [ 25 8 AWG
3 2 128 [1.33| 20 [12AWG 34 }
35 2 128 [1.33| 20 [12AWG 36 RESERVA
TaTAL 29 0 0 37 | 2 1 4 [14145] 136 TOTAL 69 o [o] [ 4] 3 [ 15s | 11 1 [23365] 139 |
CARGA TOTAL INSTALADA (VA) 7510
CARGA TOTAL DIVERSIF (VA) 37510 CORRENTE (A) 104
- ROT 2
ALIMENTADOR TGA-T2 CALIBRE 3x2/0+2/0+2T Cu LSFH 162" PVC EPIECOUES, N
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