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13.9.4 CAPACIDAD DE CIMENTACION 

 

 

 

 

 

 



45.00 ton/m2

3.00

15.00 ton/m2

1.50

30.00 ton/m2

15.00 30.00

UBICACI

ÓN 

(EJE) 

CM (Ton)
CV 

(Ton)

CM+CV 

(Ton)

CM+CV+E 

(Ton)

AREA 

ZAPATA

capacidad 

(ton)

(CM+CV) 

CAPACIDAD
observacion

capacidad 

(ton)

(CM+CV+E) 

CAPACIDAD
observacion

Q-10' 25.550 6.444 31.99 67.2764
U-10' 56.000 14.073 70.07 78.2011
X-10' 28.235 6.707 34.94 62.7832
Q-12

U-12

X-12 44.590 11.101 55.69 92.3031 7.26 108.90 0.51 cumple 217.80 0.42 cumple

P-15

P-18

R-15

R-18

T-15

T-18

W-15

W-18

Y-15 52.750 12.396 65.15 149.9526 7.26 108.90 0.60 cumple 217.80 0.69 cumple

Y-18 40.147 8.537 48.68 96.0621 11.56 173.40 0.28 cumple 346.80 0.28 cumple

R-21 62.018 13.674 75.69 87.066 11.10 166.50 0.45 cumple 333.00 0.26 cumple

T'-21 22.825 5.791 28.62 29.1694 4.00 60.00 0.48 cumple 120.00 0.24 cumple

Y-21 61.834 13.618 75.45 83.4389 14.40 216.00 0.35 cumple 432.00 0.19 cumple

R-24 57.072 12.590 69.66 96.2157 11.56 173.40 0.40 cumple 346.80 0.28 cumple

T'-24 22.806 5.786 28.59 29.1376 4.00 60.00 0.48 cumple 120.00 0.24 cumple

Y-24 57.184 12.577 69.76 95.9255 14.40 216.00 0.32 cumple 432.00 0.22 cumple

R-27 51.956 10.624 62.58 135.5345 11.10 166.50 0.38 cumple 333.00 0.41 cumple

T-27 56.548 12.339 68.89 90.3042 11.56 173.40 0.40 cumple 346.80 0.26 cumple

W-27 60.004 13.132 73.14 88.39 11.56 173.40 0.42 cumple 346.80 0.25 cumple

Y-27 53.999 11.018 65.02 143.6019 14.40 216.00 0.30 cumple 432.00 0.33 cumple

cumple

COMPARTE LA LOSA DE CIMENTACION DE LA ESTRUCTURA 5.1 DEL HOTEL

12.50 187.50 0.81 cumple 375.00 0.40

cumple

14.50 217.50 0.60 cumple 435.00 0.30 cumple

24.84 372.60 0.86 cumple 745.20 0.43

cumple

6.50 97.50 1.43 no cumple 195.00 0.72 cumple

28.38 425.70 0.54 cumple 851.40 0.27

100.07

229.4699

139.6799

321.0653

130.4627

151.0016

123.121 32.838 155.96

32.188 0.716 32.90

VERIFICACION CAPACIDAD DE CIMENTACION ACTUAL - SENA ESTRUCTURA # 5.2

capacidad (ton/m2) capacidad (ton/m2)

verificacion capacidad con cargas 

de servicio

verificacion capacidad cargas de 

servicio mas sismo

CAPACIDAD DE SOPORTE SIN FACTOR DE SEGURIDAD=

CAPACIDAD DE SOPORTE CM + CV

VERIFICACION DE CAPACIDAD 

CUADRO DE CARGAS (ESTRUCT. # 5.2)

FACTOR DE SEGURIDAD  CM + CV normal + E

19.129

62.630 14.672 77.30

80.940

FACTOR DE SEGURIDAD  CM + CV maxima

37.975 8.713 46.69

CAPACIDAD POR CM + Cvnormal + E
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1 Structure Data 

This chapter provides model geometry information, including items such as story levels, point coordinates, and 

element connectivity. 

1.1 Story Data 

Table 1.1 - Story Data 

Name 
Height 

m 

Elevation 

m 

Master 

Story 
Similar To 

Splice 

Story 

CUBIERTA 

N+10.83 
3.4 13.7 Yes None No 

PISO 3 

N+7.35 
4 10.3 No None No 

PISO 2 

N+3.40 
3.4 6.3 No None No 

PISO 1 

N+0.00 
2.9 2.9 No None No 

SOTANO 

N+2.90 
0 0 No None No 

 
1.2 Mass 

Table 1.2 - Mass Source 

Name 
Include 

Elements 

Include 

Added 

Mass 

Include 

Loads 

Include 

Lateral 

Include 

Vertical 

Lump at 

Stories 
IsDefault 

Load 

Pattern 
Multiplier 

MsSrc1 Yes Yes Yes Yes No Yes Yes SDEAD 1 

 
Table 1.3 - Centers of Mass and Rigidity 

Story 
Diaphrag

m 

Mass X 

tonf-s²/m 

Mass Y 

tonf-s²/m 

XCM 

m 

YCM 

m 

Cumulati

ve X 

tonf-s²/m 

Cumulati

ve Y 

tonf-s²/m 

XCCM 

m 

YCCM 

m 

XCR 

m 

YCR 

m 

PISO 1 

N+0.00 
D1 28.98 28.98 12.7691 7.2109 28.98 28.98 12.7691 7.2109   

PISO 2 

N+3.40 
D2 35.27 35.27 14.5671 7.6929 35.27 35.27 14.5671 7.6929   

PISO 3 

N+7.35 
D3 33.07 33.07 13.9591 7.7438 33.07 33.07 13.9591 7.7438   

CUBIERTA 

N+10.83 
D4 4.73 4.73 6.5579 12.4821 4.73 4.73 6.5579 12.4821   

 
Table 1.4 - Mass Summary by Diaphragm 

Story 
Diaphrag

m 

Mass X 

tonf-s²/m 

Mass Y 

tonf-s²/m 

Mass 

Moment 

of Inertia 

tonf-m-s² 

X Mass 

Center 

m 

Y Mass 

Center 

m 

CUBIERTA 

N+10.83 
D4 4.73 4.73 135.4938 6.5579 12.4821 

PISO 3 

N+7.35 
D3 33.07 33.07 3684.0267 13.9591 7.7438 

PISO 2 

N+3.40 
D2 35.27 35.27 4034.6038 14.5671 7.6929 

PISO 1 

N+0.00 
D1 28.98 28.98 3090.0653 12.7691 7.2109 

 
Table 1.5 - Mass Summary by Story 

Story 
UX 

tonf-s²/m 

UY 

tonf-s²/m 

UZ 

tonf-s²/m 

CUBIERTA 

N+10.83 
4.73 4.73 0 
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Story 
UX 

tonf-s²/m 

UY 

tonf-s²/m 

UZ 

tonf-s²/m 

PISO 3 

N+7.35 
35.23 35.23 0 

PISO 2 

N+3.40 
37.94 37.94 0 

PISO 1 

N+0.00 
32.19 32.19 0 

SOTANO 

N+2.90 
1.1 1.1 0 

 
1.3 Groups 

Table 1.6 - Group Definitions 

Name Color 

All Yellow 

 



Properties  19/04/2016 

 Page 6 of 18  

2 Properties 

This chapter provides property information for materials, frame sections, shell sections, and links. 

2.1 Materials 

Table 2.1 - Material Properties - Summary 

Name Type 
E 

tonf/m² 
ν 

Unit 

Weight 

tonf/m³ 

Design Strengths 

A615Gr60 Rebar 
20389019.1

6 
0.3 7.849 

Fy=42184.18 tonf/m², 

Fu=63276.27 tonf/m² 

CONC325 Concrete 2722190 0.2 2.4028 Fc=2812.28 tonf/m² 

 
2.2 Frame Sections 

Table 2.2 - Frame Sections - Summary 

Name Material Shape 

COL25X1.2

0 
CONC325 

Concrete 

Rectangular 

COL25X25 CONC325 
Concrete 

Rectangular 

COL25X30 CONC325 
Concrete 

Rectangular 

COL25X35 CONC325 
Concrete 

Rectangular 

COL30X30 CONC325 
Concrete 

Rectangular 

COL35X35 CONC325 
Concrete 

Rectangular 

VG20X50 CONC325 
Concrete 

Rectangular 

VG25X40 CONC325 
Concrete 

Rectangular 

VG25X50 CONC325 
Concrete 

Rectangular 

VG25X84 CONC325 
Concrete 

Rectangular 

VG30X40 CONC325 
Concrete 

Rectangular 

VG30X50 CONC325 
Concrete 

Rectangular 

VG35X50 CONC325 
Concrete 

Rectangular 

 

2.3 Shell Sections 

Table 2.3 - Shell Sections - Summary 

Name 
Design 

Type 

Element 

Type 
Material 

Total 

Thickness 

m 

PL5 Slab Membrane CONC325 0.05 

PL5 S Slab Membrane CONC325 0.05 
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3 Assignments 

This chapter provides a listing of the assignments applied to the model. 

3.1 Frame Assignments 

Table 3.1 - Frame Assignments - Summary 

Story Label 
Unique 

Name 

Design 

Type 

Length 

m 

Analysis 

Section 

Design 

Section 

Min 

Number 

Stations 

CUBIERTA 

N+10.83 
C1 181 Column 3.4 COL25X25 COL25X25 11 

CUBIERTA 

N+10.83 
C2 182 Column 3.4 COL25X25 COL25X25 11 

CUBIERTA 

N+10.83 
C3 190 Column 3.4 COL30X30 COL30X30 11 

CUBIERTA 

N+10.83 
C4 191 Column 3.4 COL30X30 COL30X30 11 

CUBIERTA 

N+10.83 
C20 183 Column 3.4 COL25X25 COL25X25 11 

CUBIERTA 

N+10.83 
C21 184 Column 3.4 COL25X25 COL25X25 11 

CUBIERTA 

N+10.83 
C22 186 Column 3.4 COL25X25 COL25X25 11 

CUBIERTA 

N+10.83 
C23 187 Column 3.4 COL25X25 COL25X25 11 

CUBIERTA 

N+10.83 
C24 188 Column 3.4 COL25X25 COL25X25 11 

CUBIERTA 

N+10.83 
C25 189 Column 3.4 COL25X25 COL25X25 11 

PISO 3 

N+7.35 
C1 79 Column 4 COL25X25 COL25X25 11 

PISO 3 

N+7.35 
C2 20 Column 4 COL25X25 COL25X25 11 

PISO 3 

N+7.35 
C3 103 Column 4 COL30X30 COL30X30 11 

PISO 3 

N+7.35 
C4 123 Column 4 COL30X30 COL30X30 11 

PISO 3 

N+7.35 
C5 100 Column 4 COL25X25 COL25X25 11 

PISO 3 

N+7.35 
C6 101 Column 4 COL25X25 COL25X25 11 

PISO 3 

N+7.35 
C7 102 Column 4 COL25X25 COL25X25 11 

PISO 3 

N+7.35 
C8 124 Column 4 COL30X30 COL30X30 11 

PISO 3 

N+7.35 
C9 125 Column 4 COL30X30 COL30X30 11 

PISO 3 

N+7.35 
C10 126 Column 4 COL30X30 COL30X30 11 

PISO 3 

N+7.35 
C11 127 Column 4 COL30X30 COL30X30 11 

PISO 3 

N+7.35 
C12 128 Column 4 COL30X30 COL30X30 11 

PISO 3 

N+7.35 
C13 129 Column 4 COL30X30 COL30X30 11 

PISO 3 

N+7.35 
C14 130 Column 4 COL30X30 COL30X30 11 

PISO 3 

N+7.35 
C15 131 Column 4 COL30X30 COL30X30 11 

PISO 3 

N+7.35 
C16 132 Column 4 COL30X30 COL30X30 11 

PISO 3 

N+7.35 
C20 80 Column 4 COL25X25 COL25X25 11 

PISO 3 

N+7.35 
C21 83 Column 4 COL25X25 COL25X25 11 
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Story Label 
Unique 

Name 

Design 

Type 

Length 

m 

Analysis 

Section 

Design 

Section 

Min 

Number 

Stations 

PISO 3 

N+7.35 
C22 133 Column 4 COL25X30 COL25X30 11 

PISO 3 

N+7.35 
C23 134 Column 4 COL25X30 COL25X30 11 

PISO 3 

N+7.35 
C24 135 Column 4 COL25X30 COL25X30 11 

PISO 3 

N+7.35 
C25 136 Column 4 COL25X30 COL25X30 11 

PISO 3 

N+7.35 
C26 137 Column 4 COL25X30 COL25X30 11 

PISO 3 

N+7.35 
C27 138 Column 4 COL25X30 COL25X30 11 

PISO 2 

N+3.40 
C1 62 Column 3.4 COL30X30 COL30X30 11 

PISO 2 

N+3.40 
C2 61 Column 3.4 COL30X30 COL30X30 11 

PISO 2 

N+3.40 
C3 63 Column 3.4 COL30X30 COL30X30 11 

PISO 2 

N+3.40 
C4 64 Column 3.4 COL35X35 COL35X35 11 

PISO 2 

N+3.40 
C5 87 Column 3.4 COL25X30 COL25X30 11 

PISO 2 

N+3.40 
C6 85 Column 3.4 COL25X30 COL25X30 11 

PISO 2 

N+3.40 
C7 86 Column 3.4 COL25X30 COL25X30 11 

PISO 2 

N+3.40 
C8 65 Column 3.4 COL35X35 COL35X35 11 

PISO 2 

N+3.40 
C9 66 Column 3.4 COL35X35 COL35X35 11 

PISO 2 

N+3.40 
C10 67 Column 3.4 COL35X35 COL35X35 11 

PISO 2 

N+3.40 
C11 68 Column 3.4 COL35X35 COL35X35 11 

PISO 2 

N+3.40 
C12 69 Column 3.4 COL35X35 COL35X35 11 

PISO 2 

N+3.40 
C13 70 Column 3.4 COL35X35 COL35X35 11 

PISO 2 

N+3.40 
C14 72 Column 3.4 COL35X35 COL35X35 11 

PISO 2 

N+3.40 
C15 71 Column 3.4 COL35X35 COL35X35 11 

PISO 2 

N+3.40 
C16 81 Column 3.4 COL35X35 COL35X35 11 

PISO 2 

N+3.40 
C20 73 Column 3.4 COL25X25 COL25X25 11 

PISO 2 

N+3.40 
C21 74 Column 3.4 COL25X25 COL25X25 11 

PISO 2 

N+3.40 
C22 75 Column 3.4 COL25X35 COL25X35 11 

PISO 2 

N+3.40 
C23 76 Column 3.4 COL25X35 COL25X35 11 

PISO 2 

N+3.40 
C24 77 Column 3.4 COL25X35 COL25X35 11 

PISO 2 

N+3.40 
C25 78 Column 3.4 COL25X35 COL25X35 11 

PISO 2 

N+3.40 
C26 91 Column 3.4 COL25X30 COL25X30 11 

PISO 2 

N+3.40 
C27 84 Column 3.4 COL25X35 COL25X35 11 

PISO 1 

N+0.00 
C1 1 Column 2.9 COL30X30 COL30X30 11 

PISO 1 

N+0.00 
C2 2 Column 2.9 COL30X30 COL30X30 11 
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Story Label 
Unique 

Name 

Design 

Type 

Length 

m 

Analysis 

Section 

Design 

Section 

Min 

Number 

Stations 

PISO 1 

N+0.00 
C3 3 Column 2.9 COL30X30 COL30X30 11 

PISO 1 

N+0.00 
C4 9 Column 2.9 COL35X35 COL35X35 11 

PISO 1 

N+0.00 
C5 5 Column 2.9 COL30X30 COL30X30 11 

PISO 1 

N+0.00 
C6 6 Column 2.9 COL30X30 COL30X30 11 

PISO 1 

N+0.00 
C7 7 Column 2.9 COL30X30 COL30X30 11 

PISO 1 

N+0.00 
C8 10 Column 2.9 COL35X35 COL35X35 11 

PISO 1 

N+0.00 
C9 11 Column 2.9 COL35X35 COL35X35 11 

PISO 1 

N+0.00 
C10 12 Column 2.9 COL35X35 COL35X35 11 

PISO 1 

N+0.00 
C11 13 Column 2.9 COL35X35 COL35X35 11 

PISO 1 

N+0.00 
C12 14 Column 2.9 COL35X35 COL35X35 11 

PISO 1 

N+0.00 
C13 15 Column 2.9 COL35X35 COL35X35 11 

PISO 1 

N+0.00 
C14 16 Column 2.9 COL35X35 COL35X35 11 

PISO 1 

N+0.00 
C15 17 Column 2.9 COL35X35 COL35X35 11 

PISO 1 

N+0.00 
C16 18 Column 2.9 COL35X35 COL35X35 11 

PISO 1 

N+0.00 
C18 21 Column 2.9 COL35X35 COL35X35 11 

PISO 1 

N+0.00 
C19 22 Column 2.9 COL35X35 COL35X35 11 

PISO 1 

N+0.00 
C20 23 Column 2.9 COL25X25 COL25X25 11 

PISO 1 

N+0.00 
C21 24 Column 2.9 COL25X25 COL25X25 11 

PISO 1 

N+0.00 
C22 25 Column 2.9 COL25X35 COL25X35 11 

PISO 1 

N+0.00 
C23 26 Column 2.9 COL25X35 COL25X35 11 

PISO 1 

N+0.00 
C24 27 Column 2.9 COL25X35 COL25X35 11 

PISO 1 

N+0.00 
C25 28 Column 2.9 COL25X35 COL25X35 11 

PISO 1 

N+0.00 
C26 29 Column 2.9 

COL25X1.2

0 

COL25X1.2

0 
11 

PISO 1 

N+0.00 
C27 30 Column 2.9 

COL25X1.2

0 

COL25X1.2

0 
11 

CUBIERTA 

N+10.83 
B3 4 Beam 6.3 VG30X40 VG30X40 11 

CUBIERTA 

N+10.83 
B6 8 Beam 6.3 VG35X50 VG35X50 11 

CUBIERTA 

N+10.83 
B23 144 Beam 4 VG25X40 VG25X40 11 

CUBIERTA 

N+10.83 
B24 145 Beam 3.5 VG25X40 VG25X40 11 

CUBIERTA 

N+10.83 
B28 140 Beam 4 VG25X40 VG25X40 11 

CUBIERTA 

N+10.83 
B39 139 Beam 0.8 VG25X40 VG25X40 11 

CUBIERTA 

N+10.83 
B44 141 Beam 1.5 VG25X40 VG25X40 11 

CUBIERTA 

N+10.83 
B45 142 Beam 2.1 VG25X40 VG25X40 11 
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Story Label 
Unique 

Name 

Design 

Type 

Length 

m 

Analysis 

Section 

Design 

Section 

Min 

Number 

Stations 

CUBIERTA 

N+10.83 
B46 143 Beam 0.8 VG25X40 VG25X40 11 

PISO 3 

N+7.35 
B1 148 Beam 1 VG30X50 VG30X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B2 149 Beam 6.5 VG30X50 VG30X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B3 150 Beam 6.3 VG30X50 VG30X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B4 178 Beam 1 VG35X50 VG35X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B5 179 Beam 6.5 VG35X50 VG35X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B6 180 Beam 6.3 VG35X50 VG35X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B15 160 Beam 1.4 VG30X50 VG30X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B16 161 Beam 4.3 VG30X50 VG30X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B17 162 Beam 4 VG30X50 VG30X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B18 163 Beam 4 VG30X50 VG30X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B19 164 Beam 1.5 VG30X50 VG30X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B20 167 Beam 1.4 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B21 168 Beam 4.3 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B22 169 Beam 4 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B23 170 Beam 4 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B25 54 Beam 3 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B26 173 Beam 1.4 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B27 175 Beam 4 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B28 176 Beam 4 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B30 174 Beam 4.3 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B31 151 Beam 3 VG30X50 VG30X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B32 152 Beam 4.3 VG30X50 VG30X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B33 153 Beam 4.3 VG30X50 VG30X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B34 154 Beam 4.3 VG30X50 VG30X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B40 156 Beam 4.3 VG30X50 VG30X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B41 157 Beam 4.3 VG30X50 VG30X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B42 158 Beam 4.3 VG30X50 VG30X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B50 146 Beam 3 VG20X50 VG20X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B52 155 Beam 1.6 VG30X50 VG30X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B53 159 Beam 1.6 VG30X50 VG30X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B57 172 Beam 0.02441 VG25X50 VG25X50 11 
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Story Label 
Unique 

Name 

Design 

Type 

Length 

m 

Analysis 

Section 

Design 

Section 

Min 

Number 

Stations 

PISO 3 

N+7.35 
B44 204 Beam 1.5 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B13 201 Beam 1.5 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B14 202 Beam 0.7 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B47 205 Beam 0.7 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B48 206 Beam 1.3 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 3 

N+7.35 
B49 203 Beam 1.3 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B1 88 Beam 1 VG30X50 VG30X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B2 89 Beam 6.5 VG30X50 VG30X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B3 90 Beam 6.3 VG30X50 VG30X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B4 92 Beam 1 VG35X50 VG35X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B5 93 Beam 6.5 VG35X50 VG35X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B6 94 Beam 6.3 VG35X50 VG35X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B15 114 Beam 1.4 VG30X50 VG30X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B16 115 Beam 4.3 VG30X50 VG30X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B17 116 Beam 4 VG30X50 VG30X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B18 117 Beam 4 VG30X50 VG30X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B19 118 Beam 1.5 VG30X50 VG30X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B20 109 Beam 1.4 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B21 110 Beam 4.3 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B22 111 Beam 4 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B23 112 Beam 4 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B25 19 Beam 3 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B26 104 Beam 1.4 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B27 106 Beam 4 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B28 107 Beam 4 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B30 105 Beam 4.3 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B31 95 Beam 3 VG35X50 VG35X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B32 96 Beam 4.3 VG35X50 VG35X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B33 97 Beam 4.3 VG35X50 VG35X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B34 98 Beam 4.3 VG35X50 VG35X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B35 99 Beam 3 VG35X50 VG35X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B40 119 Beam 4.3 VG30X50 VG30X50 11 
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Story Label 
Unique 

Name 

Design 

Type 

Length 

m 

Analysis 

Section 

Design 

Section 

Min 

Number 

Stations 

PISO 2 

N+3.40 
B41 120 Beam 4.3 VG30X50 VG30X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B42 121 Beam 4.3 VG30X50 VG30X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B43 122 Beam 3 VG30X50 VG30X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B44 195 Beam 1.5 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B13 198 Beam 1.5 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B14 199 Beam 0.7 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B38 200 Beam 1.3 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B47 196 Beam 0.7 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 2 

N+3.40 
B48 197 Beam 1.3 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B1 31 Beam 1 VG35X50 VG35X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B2 32 Beam 6.5 VG35X50 VG35X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B3 33 Beam 6.3 VG35X50 VG35X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B4 34 Beam 1 VG35X50 VG35X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B5 35 Beam 6.5 VG35X50 VG35X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B6 36 Beam 6.3 VG35X50 VG35X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B7 37 Beam 1.4 VG35X50 VG35X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B8 38 Beam 6.3 VG35X50 VG35X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B9 39 Beam 6 VG35X50 VG35X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B10 40 Beam 1.5 VG35X50 VG35X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B11 41 Beam 1.4 VG35X50 VG35X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B12 42 Beam 6.3 VG35X50 VG35X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B15 45 Beam 1.4 VG35X50 VG35X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B16 46 Beam 4.3 VG35X50 VG35X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B17 47 Beam 4 VG35X50 VG35X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B18 48 Beam 4 VG35X50 VG35X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B19 49 Beam 1.5 VG35X50 VG35X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B20 50 Beam 1.4 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B21 51 Beam 4.3 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B22 52 Beam 4 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B23 53 Beam 4 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B25 55 Beam 3 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B26 56 Beam 1.4 VG25X50 VG25X50 11 
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Story Label 
Unique 

Name 

Design 

Type 

Length 

m 

Analysis 

Section 

Design 

Section 

Min 

Number 

Stations 

PISO 1 

N+0.00 
B27 57 Beam 4 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B28 58 Beam 4 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B30 60 Beam 4.3 VG25X84 VG25X84 11 

PISO 1 

N+0.00 
B44 192 Beam 1.5 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B36 43 Beam 6 VG35X50 VG35X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B37 44 Beam 1.5 VG35X50 VG35X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B13 82 Beam 1.5 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B14 147 Beam 0.7 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B38 185 Beam 1.3 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B47 193 Beam 0.7 VG25X50 VG25X50 11 

PISO 1 

N+0.00 
B48 194 Beam 1.3 VG25X50 VG25X50 11 

 
3.2 Shell Assignments 

Table 3.2 - Shell Assignments - Summary 

Story Label 
Unique 

Name 
Section 

CUBIERTA 

N+10.83 
F6 13 PL5 

PISO 3 

N+7.35 
F1 10 PL5 

PISO 3 

N+7.35 
F2 9 PL5 S 

PISO 3 

N+7.35 
F3 11 PL5 

PISO 3 

N+7.35 
F4 12 PL5 

PISO 2 

N+3.40 
F1 5 PL5 

PISO 2 

N+3.40 
F3 6 PL5 

PISO 2 

N+3.40 
F4 7 PL5 

PISO 2 

N+3.40 
F5 8 PL5 S 

PISO 1 

N+0.00 
F1 1 PL5 

PISO 1 

N+0.00 
F2 2 PL5 

PISO 1 

N+0.00 
F3 3 PL5 

PISO 1 

N+0.00 
F4 4 PL5 
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4 Loads 

This chapter provides loading information as applied to the model. 

4.1 Load Patterns 

Table 4.1 - Load Patterns 

Name Type 

Self 

Weight 

Multiplier 

Dead Dead 1 

Live Live 0 

SDEAD 
Superimpos

ed Dead 
0 

 

4.2 Applied Loads 

4.2.1 Area Loads 

Table 4.2 - Shell Loads - Uniform 

Story Label 
Unique 

Name 

Load 

Pattern 
Direction 

Load 

tonf/m² 

CUBIERTA 

N+10.83 
F6 13 Live Gravity 0.2 

PISO 3 

N+7.35 
F1 10 Live Gravity 0.2 

PISO 3 

N+7.35 
F2 9 Live Gravity 0.2 

PISO 3 

N+7.35 
F3 11 Live Gravity 0.2 

PISO 3 

N+7.35 
F4 12 Live Gravity 0.2 

PISO 2 

N+3.40 
F1 5 Live Gravity 0.2 

PISO 2 

N+3.40 
F3 6 Live Gravity 0.2 

PISO 2 

N+3.40 
F4 7 Live Gravity 0.2 

PISO 2 

N+3.40 
F5 8 Live Gravity 0.2 

PISO 1 

N+0.00 
F1 1 Live Gravity 0.2 

PISO 1 

N+0.00 
F2 2 Live Gravity 0.2 

PISO 1 

N+0.00 
F3 3 Live Gravity 0.2 

PISO 1 

N+0.00 
F4 4 Live Gravity 0.2 

CUBIERTA 

N+10.83 
F6 13 SDEAD Gravity 0.309 

PISO 3 

N+7.35 
F1 10 SDEAD Gravity 0.545 

PISO 3 

N+7.35 
F2 9 SDEAD Gravity 0.727 

PISO 3 

N+7.35 
F3 11 SDEAD Gravity 0.545 

PISO 3 

N+7.35 
F4 12 SDEAD Gravity 0.545 

PISO 2 

N+3.40 
F1 5 SDEAD Gravity 0.545 

PISO 2 

N+3.40 
F3 6 SDEAD Gravity 0.545 

PISO 2 

N+3.40 
F4 7 SDEAD Gravity 0.545 

PISO 2 F5 8 SDEAD Gravity 0.727 
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Story Label 
Unique 

Name 

Load 

Pattern 
Direction 

Load 

tonf/m² 

N+3.40 

PISO 1 

N+0.00 
F1 1 SDEAD Gravity 0.545 

PISO 1 

N+0.00 
F2 2 SDEAD Gravity 0.545 

PISO 1 

N+0.00 
F3 3 SDEAD Gravity 0.545 

PISO 1 

N+0.00 
F4 4 SDEAD Gravity 0.545 

 
4.3 Load Combinations 

Table 4.3 - Load Combinations 

Name 

Load 

Case/Com

bo 

Scale 

Factor 
Type Auto 

CM Dead 1 Linear Add No 

CM SDEAD 1  No 

Comb1 CM 1.4 Linear Add No 

Comb2 CM 1.2 Linear Add No 

Comb2 Live 1.6  No 

Comb3 CM 1.2 Linear Add No 

Comb3 Live 1.6  No 

Comb4 CM 1.2 Linear Add No 

Comb4 Live 1  No 

Comb5 CM 1.2 Linear Add No 

Comb5 Live 1  No 

Comb6 CM 1.2 Linear Add No 

Comb6 Live 1  No 

Comb6 SXDER 1  No 

Comb8 CM 1.2 Linear Add No 

Comb8 Live 1  No 

Comb8 SYDER 1  No 

CMV10 CM 0.9 Linear Add No 

CMV10 SXDIS 1.57  No 

Comb12 CM 0.9 Linear Add No 

Comb12 SYDER 1  No 

CMD6 CM 1.2 Linear Add No 

CMD6 Live 1  No 

CMD6 SXDIS 0.78  No 

CMD8 CM 1.2 Linear Add No 

CMD8 Live 1  No 

CMD8 SYDIS 0.78  No 

CMD12 CM 0.9 Linear Add No 

CMD12 SYDIS 0.78  No 

CMV6 CM 1.2 Linear Add No 

CMV6 Live 1  No 

CMV6 SXDIS 1.57  No 

CMV8 CM 1.2 Linear Add No 

CMV8 Live 1  No 

CMV8 SYDIS 1.57  No 

CMV12 CM 0.9 Linear Add No 

CMV12 SYDIS 1.57  No 

CMC6 CM 1.2 Linear Add No 

CMC6 Live 1  No 

CMC6 SXDIS 2.36  No 

CMC8 CM 1.2 Linear Add No 



Loads  19/04/2016 

 Page 16 of 18  

Name 

Load 

Case/Com

bo 

Scale 

Factor 
Type Auto 

CMC8 Live 1  No 

CMC8 SYDIS 2.36  No 

CMD10 CM 0.9 Linear Add No 

CMD10 SXDIS 0.78  No 

CMC10 CM 0.9 Linear Add No 

CMC10 SXDIS 2.36  No 

CMC12 CM 0.9 Linear Add No 

CMC12 SYDIS 2.36  No 

ENVDIS Comb1 1 Envelope No 

ENVDIS Comb1 1  No 

ENVDIS Comb2 1  No 

ENVDIS Comb3 1  No 

ENVDIS Comb4 1  No 

ENVDIS Comb5 1  No 

ENVDIS CMD6 1  No 

ENVDIS CMD8 1  No 

ENVDIS CMD10 1  No 

ENVDIS CMD12 1  No 

ENVVIG Comb1 1 Envelope No 

ENVVIG Comb1 1  No 

ENVVIG Comb2 1  No 

ENVVIG Comb3 1  No 

ENVVIG Comb4 1  No 

ENVVIG Comb5 1  No 

ENVVIG CMV6 1  No 

ENVVIG CMV8 1  No 

ENVVIG CMV10 1  No 

ENVVIG CMV12 1  No 

ENVCOL Comb1 1 Envelope No 

ENVCOL Comb1 1  No 

ENVCOL Comb2 1  No 

ENVCOL Comb3 1  No 

ENVCOL Comb4 1  No 

ENVCOL Comb5 1  No 

ENVCOL CMC6 1  No 

ENVCOL CMC8 1  No 

ENVCOL CMC10 1  No 

ENVCOL CMC12 1  No 

DL Dead 1 Linear Add No 

DL SDEAD 1  No 

DL Live 1  No 

Comb10 CM 0.9 Linear Add No 

Comb10 SXDER 1  No 
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5 Analysis Results 

This chapter provides analysis results. 

5.1 Structure Results 

Table 5.1 - Base Reactions 

Load 

Case/Com

bo 

FX 

tonf 

FY 

tonf 

FZ 

tonf 

MX 

tonf-m 

MY 

tonf-m 

MZ 

tonf-m 

X 

m 

Y 

m 

Z 

m 

Dead 0 0 338.1972 2809.2183 -4420.4976 0 0 0 0 

Live 0 0 252.0796 2037.7307 -3393.4902 0 0 0 0 

SXDER Max 415.4431 108.5683 0 949.1719 3481.9518 3799.5978 0 0 0 

SYDER Max 130.573 374.6266 0 3282.3184 1088.4039 4940.0992 0 0 0 

SXDIS Max 519.2906 135.5726 0 1185.2603 4352.438 4748.6844 0 0 0 

SYDIS Max 163.2102 467.8079 0 4098.7327 1360.5032 6169.1563 0 0 0 

SDEAD 0 0 752.1737 5956.3336 -10799.0758 0 0 0 0 

CM 0 0 1090.3709 8765.5519 -15219.5733 0 0 0 0 

Comb1 0 0 1526.5192 12271.7727 -21307.4027 0 0 0 0 

Comb2 0 0 1711.7724 13779.0314 -23693.0723 0 0 0 0 

Comb3 0 0 1711.7724 13779.0314 -23693.0723 0 0 0 0 

Comb4 0 0 1560.5246 12556.393 -21656.9782 0 0 0 0 

Comb5 0 0 1560.5246 12556.393 -21656.9782 0 0 0 0 

Comb6 Max 415.4431 108.5683 1560.5246 13505.5649 -18175.0264 3799.5978 0 0 0 

Comb6 Min -415.4431 -108.5683 1560.5246 11607.2211 -25138.93 -3799.5978 0 0 0 

Comb8 Max 130.573 374.6266 1560.5246 15838.7114 -20568.5743 4940.0992 0 0 0 

Comb8 Min -130.573 -374.6266 1560.5246 9274.0746 -22745.3821 -4940.0992 0 0 0 

CMV10 Max 815.2863 212.849 981.3338 9749.8554 -6864.2883 7455.4346 0 0 0 

CMV10 Min -815.2863 -212.849 981.3338 6028.138 -20530.9437 -7455.4346 0 0 0 

Comb12 

Max 
130.573 374.6266 981.3338 11171.3152 -12609.2121 4940.0992 0 0 0 

Comb12 

Min 
-130.573 -374.6266 981.3338 4606.6783 -14786.0199 -4940.0992 0 0 0 

CMD6 Max 405.0467 105.7466 1560.5246 13480.896 -18262.0765 3703.9739 0 0 0 

CMD6 Min -405.0467 -105.7466 1560.5246 11631.89 -25051.8798 -3703.9739 0 0 0 

CMD8 Max 127.304 364.8901 1560.5246 15753.4045 -20595.7857 4811.9419 0 0 0 

CMD8 Min -127.304 -364.8901 1560.5246 9359.3815 -22718.1707 -4811.9419 0 0 0 

CMD12 Max 127.304 364.8901 981.3338 11086.0082 -12636.4235 4811.9419 0 0 0 

CMD12 Min -127.304 -364.8901 981.3338 4691.9852 -14758.8085 -4811.9419 0 0 0 

CMV6 Max 815.2863 212.849 1560.5246 14417.2517 -14823.6505 7455.4346 0 0 0 

CMV6 Min -815.2863 -212.849 1560.5246 10695.5343 -28490.3059 -7455.4346 0 0 0 

CMV8 Max 256.24 734.4583 1560.5246 18991.4033 -19520.9882 9685.5754 0 0 0 

CMV8 Min -256.24 -734.4583 1560.5246 6121.3827 -23792.9682 -9685.5754 0 0 0 

CMV12 Max 256.24 734.4583 981.3338 14324.007 -11561.626 9685.5754 0 0 0 

CMV12 Min -256.24 -734.4583 981.3338 1453.9864 -15833.606 -9685.5754 0 0 0 

CMC6 Max 1225.5259 319.9513 1560.5246 15353.6073 -11385.2244 11206.8953 0 0 0 

CMC6 Min -1225.5259 -319.9513 1560.5246 9759.1787 -31928.7319 -11206.8953 0 0 0 

CMC8 Max 385.1761 1104.0265 1560.5246 22229.4021 -18446.1907 14559.2089 0 0 0 

CMC8 Min -385.1761 -1104.0265 1560.5246 2883.3839 -24867.7657 -14559.2089 0 0 0 

CMD10 Max 405.0467 105.7466 981.3338 8813.4998 -10302.7143 3703.9739 0 0 0 

CMD10 Min -405.0467 -105.7466 981.3338 6964.4937 -17092.5177 -3703.9739 0 0 0 

CMC10 Max 1225.5259 319.9513 981.3338 10686.2111 -3425.8622 11206.8953 0 0 0 

CMC10 Min -1225.5259 -319.9513 981.3338 5091.7824 -23969.3698 -11206.8953 0 0 0 

CMC12 Max 385.1761 1104.0265 981.3338 17562.0058 -10486.8285 14559.2089 0 0 0 

CMC12 Min -385.1761 -1104.0265 981.3338 -1784.0124 -16908.4035 -14559.2089 0 0 0 

ENVDIS 

Max 
405.0467 364.8901 1711.7724 15753.4045 -10302.7143 4811.9419 0 0 0 

ENVDIS Min -405.0467 -364.8901 981.3338 4691.9852 -25051.8798 -4811.9419 0 0 0 

ENVVIG 815.2863 734.4583 1711.7724 18991.4033 -6864.2883 9685.5754 0 0 0 
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Load 

Case/Com

bo 

FX 

tonf 

FY 

tonf 

FZ 

tonf 

MX 

tonf-m 

MY 

tonf-m 

MZ 

tonf-m 

X 

m 

Y 

m 

Z 

m 

Max 

ENVVIG 

Min 
-815.2863 -734.4583 981.3338 1453.9864 -28490.3059 -9685.5754 0 0 0 

ENVCOL 

Max 
1225.5259 1104.0265 1711.7724 22229.4021 -3425.8622 14559.2089 0 0 0 

ENVCOL 

Min 
-1225.5259 -1104.0265 981.3338 -1784.0124 -31928.7319 -14559.2089 0 0 0 

DL 0 0 1342.4505 10803.2826 -18613.0635 0 0 0 0 

Comb10 

Max 
415.4431 108.5683 981.3338 8838.1686 -10215.6642 3799.5978 0 0 0 

Comb10 

Min 
-415.4431 -108.5683 981.3338 6939.8248 -17179.5678 -3799.5978 0 0 0 

 

5.2 Modal Results 

Table 5.2 - Modal Periods and Frequencies 

Case Mode 
Period 

sec 

Frequenc

y 

cyc/sec 

Circular 

Frequenc

y 

rad/sec 

Eigenvalu

e 

rad²/sec² 

Modal 1 1.382 0.723 4.5454 20.6605 

Modal 2 0.948 1.055 6.6282 43.9326 

Modal 3 0.801 1.249 7.8451 61.5453 

Modal 4 0.592 1.689 10.6096 112.5634 

Modal 5 0.381 2.627 16.5088 272.5407 

Modal 6 0.356 2.812 17.6701 312.233 

Modal 7 0.308 3.245 20.3916 415.8168 

Modal 8 0.284 3.516 22.0898 487.9575 

Modal 9 0.233 4.294 26.983 728.0815 

Modal 10 0.17 5.892 37.0196 1370.4531 

Modal 11 0.166 6.024 37.8484 1432.4984 

Modal 12 0.125 7.974 50.1045 2510.4576 

 
Table 5.3 - Modal Load Participation Ratios 

Case Item Type Item 
Static 

% 

Dynamic 

% 

Modal Acceleration UX 100 100 

Modal Acceleration UY 100 100 

Modal Acceleration UZ 0 0 
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COEFICIENTES ESPECTRALES PARA DISEÑO

ZONA: ALUVIAL 200

PARAMETRO

Ad= 0.06 g

A0d= 0.07 g Aceleración horizontal pico efectiva del terreno para umbral de daño en superficie (g)

Fa= 1.20

Fv= 2.90

T0d= 0.24 s

TCd= 1.21 s

TLd= 3.50 s

PARAMETRO

Ad= 0.06 g

A0d= 0.08 g Aceleración horizontal pico efectiva del terreno para umbral de daño en superficie (g)

Fa= 1.40

Fv= 2.90

T0d= 0.21 s

TCd= 1.04 s

TLd= 3.50 s

Sad= ( A0d+((3*Ad*Fa-A0d)/T0d)*T ) Entre A0d y T0d

T(sg)
Sad           

AL 200)

Sad              

(AL 100)

PROMEDIO Sad=  3.0*Ad*Fa Entre T0d y Tcd

0.00 0.060 0.060 0.060 Sad = (1.5*Ad*Fv) / T Entre Tcd y TLd

0.10 0.131 0.162 0.146 Sad = (1.5*AdFv*TLd) / T2 Para T>TLD

0.20 0.193 0.246 0.220

0.24 0.216 0.252 0.234

0.40 0.216 0.252 0.234

0.50 0.216 0.252 0.234

0.60 0.216 0.252 0.234

0.70 0.216 0.252 0.234

0.80 0.216 0.252 0.234

0.90 0.216 0.252 0.234

1.00 0.216 0.252 0.234

1.10 0.216 0.237 0.227

1.20 0.216 0.218 0.217

1.38 0.189 0.189 0.189

ESPECTRO DE UMBRAL DE DAÑO

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos cortos

Periodo largo de umbral de daño (s)

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos intermedios

Periodo corto de umbral de daño (s)

VALOR DESCRIPCION ALUVIAL 200

Aceleracion horizontal poco efectiva de umbral de daño

Periodo inicial de umbral de daño (s)

Periodo inicial de umbral de daño (s)

Periodo corto de umbral de daño (s)

Periodo largo de umbral de daño (s)

VALOR DESCRIPCION ALUVIAL 100

Aceleracion horizontal poco efectiva de umbral de daño

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos cortos

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos intermedios



1.48 0.176 0.176 0.176

1.58 0.165 0.165 0.165

1.68 0.155 0.155 0.155

1.78 0.147 0.147 0.147

1.88 0.139 0.139 0.139

1.98 0.132 0.132 0.132 PERIODO FUNDAMENTAL

2.08 0.125 0.125 0.125

2.18 0.120 0.120 0.120

2.28 0.114 0.114 0.114

2.23 0.117 0.117 0.117

2.38 0.110 0.110 0.110

2.48 0.105 0.105 0.105

2.58 0.101 0.101 0.101

2.68 0.097 0.097 0.097

2.78 0.094 0.094 0.094

2.88 0.091 0.091 0.091

2.98 0.088 0.088 0.088

3.08 0.085 0.085 0.085

3.18 0.082 0.082 0.082

3.28 0.080 0.080 0.080

3.38 0.077 0.077 0.077

3.48 0.075 0.075 0.075

3.58 0.071 0.071 0.071

3.68 0.067 0.067 0.067

3.78 0.064 0.064 0.064

3.88 0.061 0.061 0.061

3.98 0.058 0.058 0.058

4.08 0.055 0.055 0.055

4.18 0.052 0.052 0.052

4.28 0.050 0.050 0.050

4.38 0.048 0.048 0.048

4.48 0.046 0.046 0.046

4.58 0.044 0.044 0.044
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4.68 0.042 0.042 0.042

4.78 0.040 0.040 0.040

4.88 0.038 0.038 0.038

4.98 0.037 0.037 0.037

5.08 0.035 0.035 0.035

5.18 0.034 0.034 0.034

5.28 0.033 0.033 0.033

5.38 0.032 0.032 0.032

5.48 0.030 0.030 0.030

5.58 0.029 0.029 0.029

5.68 0.028 0.028 0.028

5.78 0.027 0.027 0.027

5.88 0.026 0.026 0.026

5.98 0.026 0.026 0.026

6.08 0.025 0.025 0.025

6.18 0.024 0.024 0.024

6.28 0.023 0.023 0.023

6.38 0.022 0.022 0.022

6.48 0.022 0.022 0.022

6.58 0.021 0.021 0.021

6.68 0.020 0.020 0.020

6.78 0.020 0.020 0.020

6.88 0.019 0.019 0.019

6.98 0.019 0.019 0.019

7.08 0.018 0.018 0.018

7.18 0.018 0.018 0.018

7.28 0.017 0.017 0.017
7.38 0.017 0.017 0.017

7.48 0.016 0.016 0.016
7.58 0.016 0.016 0.016

7.68 0.015 0.015 0.015

7.78 0.015 0.015 0.015

7.88 0.015 0.015 0.015
7.98 0.014 0.014 0.014

8.08 0.014 0.014 0.014



ZONA: Transición ALUVIAL 100 y ALUVIAL 200

0.15 g

0.20 g

0.18 g

1.20

2.10

1.00

1.25

1.12 s

3.50 s

0.15 g

0.20 g

0.16 g

1.05

2.10

1.00

1.25

1.28 s

3.50 s

T= 0.67 Periodo de vibración (s)   NSR-10

Tc= Periodo corto

Tl= Periodo largo

Sa= 0.492 Aceleración espectral (g)

Fv=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

intermedios

I= Coeficiente de importancia (Deriva)

I= Coeficiente de importancia (Diseño)

Av= Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño

Ao= Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Fa=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

cortos

ESPECTRO DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA

COEFICIENTES ESPECTRALES DE DISEÑO

PARA-

METRO

Aa=

Av= Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño

Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

DESCRIPCION (ALUVIAL 100)

Ao=

Tl=

Sa=

Fa=

Fv=

I=

I=

T= 0.67

Tc=

Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

cortos

Periodo de vibración (s)   NSR-10

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

intermedios

DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN

EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.

0.563

VALOR

Coeficiente de importancia (Deriva)

Coeficiente de importancia (Diseño)

Periodo corto

Periodo largo

Aceleración espectral (g)

PARA-

METRO
VALOR DESCRIPCION (ALUVIAL 200)

Aa= Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN

EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.

Sa=  2.5 Aa Fa I Entre T=0 y T=Tc

Sa=  (1.2Av Fv I) / T Entre T=Tc y T=Tl
Sa = (1.2 Av Fv Tl I) / T

2
Para T>TL T Prom. AL.200 Al. 100

0.00 0.527 0.492 0.563

0.10 0.527 0.492 0.563

0.20 0.527 0.492 0.563

0.30 0.527 0.492 0.563

0.40 0.527 0.492 0.563

0.50 0.527 0.492 0.563

0.60 0.527 0.492 0.563

0.70 0.527 0.492 0.563

0.80 0.527 0.492 0.563

0.90 0.527 0.492 0.563

1.00 0.527 0.492 0.563

1.10 0.527 0.492 0.563

1.20 0.509 0.492 0.525

1.30 0.485 0.485 0.485

1.39 0.455 0.455 0.455

1.49 0.424 0.424 0.424

1.52 0.416 0.416 0.416

1.62 0.390 0.390 0.390

1.72 0.367 0.367 0.367

1.82 0.347 0.347 0.347

1.92 0.329 0.329 0.329

2.02 0.313 0.313 0.313

2.12 0.298 0.298 0.298

2.22 0.284 0.284 0.284

2.32 0.272 0.272 0.272

2.42 0.261 0.261 0.261

2.52 0.250 0.250 0.250

2.62 0.241 0.241 0.241

2.72 0.232 0.232 0.232

2.82 0.224 0.224 0.224

NOTA: Se presenta acontinuación los datos del espectro promedio para la zona de transición ALUVIAL 100 y

ALUVIAL 200

Diseño
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Promedio

Aluvial 200

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN

EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.

2.92 0.216 0.216 0.216

3.02 0.209 0.209 0.209

3.12 0.202 0.202 0.202

3.22 0.196 0.196 0.196

3.32 0.190 0.190 0.190

3.42 0.184 0.184 0.184

3.52 0.178 0.178 0.178

3.62 0.169 0.169 0.169

3.72 0.160 0.160 0.160

PERIODO FUNDAMENTAL 3.82 0.152 0.152 0.152

Ta= Ct hn 
α

3.92 0.144 0.144 0.144

Ct= 0.047 A.4.2.1 4.02 0.137 0.137 0.137

α= 0.9 4.12 0.130 0.130 0.130

hn= 13.42 m 4.22 0.124 0.124 0.124

4.32 0.118 0.118 0.118

Ta= 0.49 segundos 4.42 0.113 0.113 0.113

4.52 0.108 0.108 0.108

Cu= 1.75-1.2AvFv 4.62 0.104 0.104 0.104

Cu= 1.37 4.72 0.099 0.099 0.099

T= Cu-Ta 4.82 0.095 0.095 0.095

4.92 0.091 0.091 0.091

T= 0.67 segundos 5.02 0.088 0.088 0.088

Sa= 0.30 g 5.12 0.084 0.084 0.084

5.22 0.081 0.081 0.081

5.32 0.078 0.078 0.078

5.42 0.075 0.075 0.075

5.52 0.072 0.072 0.072

5.62 0.070 0.070 0.070

5.72 0.068 0.068 0.068

5.82 0.065 0.065 0.065

5.91 0.063 0.063 0.063

6.01 0.061 0.061 0.061

6.21 0.057 0.057 0.057

7.21 0.042 0.042 0.042

8.21 0.033 0.033 0.033

9.21 0.026 0.026 0.026

10.00 0.022 0.022 0.022

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN

EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.

T Prom. AL.200 Al. 100

0.00 0.422 0.394 0.450

0.10 0.422 0.394 0.450

0.20 0.422 0.394 0.450

0.30 0.422 0.394 0.450

0.40 0.422 0.394 0.450

0.50 0.422 0.394 0.450

0.60 0.422 0.394 0.450

0.70 0.422 0.394 0.450

0.80 0.422 0.394 0.450

0.90 0.422 0.394 0.450

1.00 0.422 0.394 0.450

1.10 0.422 0.394 0.450

1.20 0.407 0.394 0.420

1.39 0.364 0.364 0.364

1.49 0.339 0.339 0.339

1.52 0.333 0.333 0.333

1.62 0.312 0.312 0.312

1.72 0.294 0.294 0.294

1.82 0.278 0.278 0.278

1.92 0.263 0.263 0.263

2.02 0.250 0.250 0.250

2.12 0.238 0.238 0.238

2.22 0.228 0.228 0.228

2.32 0.218 0.218 0.218

2.42 0.209 0.209 0.209

2.52 0.200 0.200 0.200

2.62 0.193 0.193 0.193

2.72 0.186 0.186 0.186

2.82 0.179 0.179 0.179

2.92 0.173 0.173 0.173

3.02 0.167 0.167 0.167

3.12 0.162 0.162 0.162

3.22 0.157 0.157 0.157

3.32 0.152 0.152 0.152

3.42 0.148 0.148 0.148

3.52 0.143 0.143 0.143

3.62 0.135 0.135 0.135

3.72 0.128 0.128 0.128

3.82 0.121 0.121 0.121

3.92 0.115 0.115 0.115

NOTA: Se presenta acontinuación los datos del espectro promedio para la zona de transición ALUVIAL 100 y

ALUVIAL 200
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DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN

EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.

4.02 0.109 0.109 0.109

4.12 0.104 0.104 0.104

4.22 0.099 0.099 0.099

4.32 0.095 0.095 0.095

4.42 0.090 0.090 0.090

4.52 0.087 0.087 0.087

4.62 0.083 0.083 0.083

4.72 0.079 0.079 0.079

4.82 0.076 0.076 0.076

4.92 0.073 0.073 0.073

5.02 0.070 0.070 0.070

5.12 0.067 0.067 0.067

5.22 0.065 0.065 0.065

5.32 0.062 0.062 0.062

5.42 0.060 0.060 0.060

5.52 0.058 0.058 0.058

5.62 0.056 0.056 0.056

5.72 0.054 0.054 0.054

5.82 0.052 0.052 0.052

5.91 0.050 0.050 0.050

6.01 0.049 0.049 0.049

6.11 0.047 0.047 0.047

6.31 0.044 0.044 0.044

7.31 0.033 0.033 0.033

8.31 0.026 0.026 0.026

9.31 0.020 0.020 0.020

10.00 0.018 0.018 0.018

       



ZONA: Transición ALUVIAL 100 y ALUVIAL 200

0.15 g

0.20 g

0.18 g

1.20

2.10

1.00

1.25

1.12 s

3.50 s

0.15 g

0.20 g

0.16 g

1.05

2.10

1.00

1.25

1.28 s

3.50 s

ESPECTRO DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA

DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL

REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA

DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

COEFICIENTES ESPECTRALES DE DISEÑO

PARA-

METRO
VALOR DESCRIPCION (ALUVIAL 100)

Aa= Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

Av= Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño

Ao= Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Fa=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

cortos

Fv=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

intermedios

I= Coeficiente de importancia (Deriva)

I= Coeficiente de importancia (Diseño)

Tc= Periodo corto

Tl= Periodo largo

Sa= 0.450 Aceleración espectral (g)

T= 0.67 Periodo de vibración (s)   NSR-10

PARA-

METRO
VALOR DESCRIPCION (ALUVIAL 200)

Aa= Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

Av= Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño

Ao= Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Tc= Periodo corto

Tl= Periodo largo

Fa=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

cortos

Fv=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

intermedios

I= Coeficiente de importancia (Deriva)

ORDENADA ESPECTRAL DEL 80%

Sa= 0.394 Aceleración espectral (g)

T= 0.67 Periodo de vibración (s)   NSR-10

I= Coeficiente de importancia (Diseño)

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL

REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA

DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

Sa=  2.5 Aa Fa I Entre T=0 y T=Tc

Sa=  (1.2Av Fv I) / T Entre T=Tc y T=Tl
Sa = (1.2 Av Fv Tl I) / T

2
Para T>TL T Prom. Al. 200 Al. 100

0.00 0.422 0.394 0.450

0.10 0.422 0.394 0.450

0.20 0.422 0.394 0.450

0.30 0.422 0.394 0.450

0.40 0.422 0.394 0.450

0.50 0.422 0.394 0.450

0.60 0.422 0.394 0.450

0.70 0.422 0.394 0.450

0.80 0.422 0.394 0.450

0.90 0.422 0.394 0.450

1.00 0.422 0.394 0.450

1.10 0.422 0.394 0.450

1.20 0.407 0.394 0.420

1.30 0.388 0.388 0.388

1.39 0.364 0.364 0.364

1.49 0.339 0.339 0.339

1.52 0.333 0.333 0.333

1.62 0.312 0.312 0.312

1.72 0.294 0.294 0.294

1.82 0.278 0.278 0.278

1.92 0.263 0.263 0.263

2.02 0.250 0.250 0.250

2.12 0.238 0.238 0.238

2.22 0.228 0.228 0.228

2.32 0.218 0.218 0.218

2.42 0.209 0.209 0.209

2.52 0.200 0.200 0.200

2.62 0.193 0.193 0.193

2.72 0.186 0.186 0.186

2.82 0.179 0.179 0.179

NOTA: Se presenta acontinuación los datos del espectro promedio para la zona de transición ALUVIAL 100 y

ALUVIAL 200
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DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL

REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA

DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

2.92 0.173 0.173 0.173

3.02 0.167 0.167 0.167

3.12 0.162 0.162 0.162

3.22 0.157 0.157 0.157

3.32 0.152 0.152 0.152

3.42 0.148 0.148 0.148

3.52 0.143 0.143 0.143

3.62 0.135 0.135 0.135

3.72 0.128 0.128 0.128

PERIODO FUNDAMENTAL 3.82 0.121 0.121 0.121

Ta= Ct hn 
α

3.92 0.115 0.115 0.115

Ct= 0.047 A.4.2.1 4.02 0.109 0.109 0.109

α= 0.9 4.12 0.104 0.104 0.104

hn= 13.42 m 4.22 0.099 0.099 0.099

4.32 0.095 0.095 0.095

Ta= 0.49 segundos 4.42 0.090 0.090 0.090

4.52 0.087 0.087 0.087

Cu= 1.75-1.2AvFv 4.62 0.083 0.083 0.083

Cu= 1.37 4.72 0.079 0.079 0.079

T= Cu-Ta 4.82 0.076 0.076 0.076

4.92 0.073 0.073 0.073

T= 0.67 segundos 5.02 0.070 0.070 0.070

Sa= 0.30 g 5.12 0.067 0.067 0.067

5.22 0.065 0.065 0.065

5.32 0.062 0.062 0.062

5.42 0.060 0.060 0.060

5.52 0.058 0.058 0.058

5.62 0.056 0.056 0.056

5.72 0.054 0.054 0.054

5.82 0.052 0.052 0.052

5.91 0.050 0.050 0.050

6.01 0.049 0.049 0.049

6.21 0.046 0.046 0.046

7.21 0.034 0.034 0.034

8.21 0.026 0.026 0.026

9.21 0.021 0.021 0.021

10.00 0.018 0.018 0.018

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL

REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA

DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

T Prom. AL.200 Al. 100

0.00 0.338 0.315 0.360

0.10 0.338 0.315 0.360

0.20 0.338 0.315 0.360

0.30 0.338 0.315 0.360

0.40 0.338 0.315 0.360

0.50 0.338 0.315 0.360

0.60 0.338 0.315 0.360

0.70 0.338 0.315 0.360

0.80 0.338 0.315 0.360

0.90 0.338 0.315 0.360

1.00 0.338 0.315 0.360

1.10 0.338 0.315 0.360

1.20 0.326 0.315 0.336

1.39 0.291 0.291 0.291

1.49 0.271 0.271 0.271

1.52 0.266 0.266 0.266

1.62 0.250 0.250 0.250

1.72 0.235 0.235 0.235

1.82 0.222 0.222 0.222

1.92 0.211 0.211 0.211

2.02 0.200 0.200 0.200

2.12 0.191 0.191 0.191

2.22 0.182 0.182 0.182

2.32 0.174 0.174 0.174

2.42 0.167 0.167 0.167

2.52 0.160 0.160 0.160

2.62 0.154 0.154 0.154

2.72 0.149 0.149 0.149

2.82 0.143 0.143 0.143

2.92 0.138 0.138 0.138

3.02 0.134 0.134 0.134

3.12 0.129 0.129 0.129

3.22 0.125 0.125 0.125

3.32 0.122 0.122 0.122

3.42 0.118 0.118 0.118

3.52 0.114 0.114 0.114

3.62 0.108 0.108 0.108

3.72 0.102 0.102 0.102

3.82 0.097 0.097 0.097

3.92 0.092 0.092 0.092

NOTA: Se presenta acontinuación los datos del espectro promedio para la zona de transición ALUVIAL 100 y

ALUVIAL 200
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DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL

REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA

DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

4.02 0.088 0.088 0.088

4.12 0.083 0.083 0.083

4.22 0.079 0.079 0.079

4.32 0.076 0.076 0.076

4.42 0.072 0.072 0.072

4.52 0.069 0.069 0.069

4.62 0.066 0.066 0.066

4.72 0.063 0.063 0.063

4.82 0.061 0.061 0.061

4.92 0.058 0.058 0.058

5.02 0.056 0.056 0.056

5.12 0.054 0.054 0.054

5.22 0.052 0.052 0.052

5.32 0.050 0.050 0.050

5.42 0.048 0.048 0.048

5.52 0.046 0.046 0.046

5.62 0.045 0.045 0.045

5.72 0.043 0.043 0.043

5.82 0.042 0.042 0.042

5.91 0.040 0.040 0.040

6.01 0.039 0.039 0.039

6.11 0.038 0.038 0.038

6.31 0.035 0.035 0.035

7.31 0.026 0.026 0.026

8.31 0.020 0.020 0.020

9.31 0.016 0.016 0.016

10.00 0.014 0.014 0.014

       



ZONA: Transición ALUVIAL 100 y ALUVIAL 200

0.15 g

0.20 g

0.18 g

1.20

2.10

1.00

1.25

1.12 s

3.50 s

0.15 g

0.20 g

0.16 g

1.05

2.10

1.00

1.25

1.28 s

3.50 s

Aa= Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO

EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

ESPECTRO DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA

COEFICIENTES ESPECTRALES DE DISEÑO

ORDENADA ESPECTRAL DEL 120%

PARA-

METRO
VALOR DESCRIPCION (ALUVIAL 100)

Av= Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño

Ao= Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Fa=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de

periodos cortos

Fv=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de

periodos intermedios

I= Coeficiente de importancia (Deriva)

I= Coeficiente de importancia (Diseño)

Tc= Periodo corto

Tl= Periodo largo

Sa= 0.675 Aceleración espectral (g)

T= 0.67 Periodo de vibración (s)   NSR-10

PARA-

METRO
VALOR DESCRIPCION (ALUVIAL 200)

Aa= Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

Av= Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño

Ao= Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Fa=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de

periodos cortos

Fv=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de

periodos intermedios

I= Coeficiente de importancia (Deriva)

I= Coeficiente de importancia (Diseño)

Tc= Periodo corto

Tl= Periodo largo

Sa= 0.591 Aceleración espectral (g)

T= 0.67 Periodo de vibración (s)   NSR-10

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO

EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

Sa=  2.5 Aa Fa I Entre T=0 y T=Tc

Sa=  (1.2Av Fv I) / T Entre T=Tc y T=Tl
Sa = (1.2 Av Fv Tl I) / T

2
Para T>TL T Prom. Al. 200 Al. 100

0.00 0.633 0.591 0.675

0.10 0.633 0.591 0.675

0.20 0.633 0.591 0.675

0.30 0.633 0.591 0.675

0.40 0.633 0.591 0.675

0.50 0.633 0.591 0.675

0.60 0.633 0.591 0.675

0.70 0.633 0.591 0.675

0.80 0.633 0.591 0.675

0.90 0.633 0.591 0.675

1.00 0.633 0.591 0.675

1.10 0.633 0.591 0.675

1.20 0.610 0.591 0.630

1.30 0.582 0.582 0.582

1.39 0.545 0.545 0.545

1.49 0.509 0.509 0.509

1.52 0.499 0.499 0.499

1.62 0.468 0.468 0.468

1.72 0.441 0.441 0.441

1.82 0.417 0.417 0.417

1.92 0.395 0.395 0.395

2.02 0.375 0.375 0.375

2.12 0.357 0.357 0.357

2.22 0.341 0.341 0.341

2.32 0.327 0.327 0.327

2.42 0.313 0.313 0.313

2.52 0.301 0.301 0.301

2.62 0.289 0.289 0.289

2.72 0.278 0.278 0.278

2.82 0.269 0.269 0.269

NOTA: Se presenta acontinuación los datos del espectro promedio para la zona de transición ALUVIAL 100 y

ALUVIAL 200
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DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO

EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

2.92 0.259 0.259 0.259

3.02 0.251 0.251 0.251

3.12 0.243 0.243 0.243

3.22 0.235 0.235 0.235

3.32 0.228 0.228 0.228

3.42 0.221 0.221 0.221

3.52 0.214 0.214 0.214

3.62 0.202 0.202 0.202

3.72 0.192 0.192 0.192

PERIODO FUNDAMENTAL 3.82 0.182 0.182 0.182

Ta= Ct hn 
α

3.92 0.173 0.173 0.173

Ct= 0.047 A.4.2.1 4.02 0.164 0.164 0.164

α= 0.9 4.12 0.156 0.156 0.156

hn= 13.42 m 4.22 0.149 0.149 0.149

4.32 0.142 0.142 0.142

Ta= 0.49 segundos 4.42 0.136 0.136 0.136

4.52 0.130 0.130 0.130

Cu= 1.75-1.2AvFv 4.62 0.124 0.124 0.124

Cu= 1.37 4.72 0.119 0.119 0.119

T= Cu-Ta 4.82 0.114 0.114 0.114

4.92 0.110 0.110 0.110

T= 0.67 segundos 5.02 0.105 0.105 0.105

Sa= 0.30 g 5.12 0.101 0.101 0.101

5.22 0.097 0.097 0.097

5.32 0.094 0.094 0.094

5.42 0.090 0.090 0.090

5.52 0.087 0.087 0.087

5.62 0.084 0.084 0.084

5.72 0.081 0.081 0.081

5.82 0.078 0.078 0.078

5.91 0.076 0.076 0.076

6.01 0.073 0.073 0.073

6.21 0.069 0.069 0.069

7.21 0.051 0.051 0.051

8.21 0.039 0.039 0.039

9.21 0.031 0.031 0.031

10.00 0.026 0.026 0.026

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO

EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

T Prom. Al. 200 Al. 100

0.00 0.506 0.473 0.540

0.10 0.506 0.473 0.540

0.20 0.506 0.473 0.540

0.30 0.506 0.473 0.540

0.40 0.506 0.473 0.540

0.50 0.506 0.473 0.540

0.60 0.506 0.473 0.540

0.70 0.506 0.473 0.540

0.80 0.506 0.473 0.540

0.90 0.506 0.473 0.540

1.00 0.506 0.473 0.540

1.10 0.506 0.473 0.540

1.20 0.488 0.473 0.504

1.39 0.436 0.436 0.436

1.49 0.407 0.407 0.407

1.52 0.399 0.399 0.399

1.62 0.374 0.374 0.374

1.72 0.353 0.353 0.353

1.82 0.333 0.333 0.333

1.92 0.316 0.316 0.316

2.02 0.300 0.300 0.300

2.12 0.286 0.286 0.286

2.22 0.273 0.273 0.273

2.32 0.261 0.261 0.261

2.42 0.250 0.250 0.250

2.52 0.240 0.240 0.240

2.62 0.231 0.231 0.231

2.72 0.223 0.223 0.223

2.82 0.215 0.215 0.215

2.92 0.207 0.207 0.207

3.02 0.201 0.201 0.201

3.12 0.194 0.194 0.194

3.22 0.188 0.188 0.188

3.32 0.182 0.182 0.182

3.42 0.177 0.177 0.177

3.52 0.171 0.171 0.171

3.62 0.162 0.162 0.162

3.72 0.153 0.153 0.153

3.82 0.145 0.145 0.145

3.92 0.138 0.138 0.138

NOTA: Se presenta acontinuación los datos del espectro promedio para la zona de transición ALUVIAL 100 y

ALUVIAL 200
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DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO

EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

4.02 0.131 0.131 0.131

4.12 0.125 0.125 0.125

4.22 0.119 0.119 0.119

4.32 0.114 0.114 0.114

4.42 0.109 0.109 0.109

4.52 0.104 0.104 0.104

4.62 0.099 0.099 0.099

4.72 0.095 0.095 0.095

4.82 0.091 0.091 0.091

4.92 0.088 0.088 0.088

5.02 0.084 0.084 0.084

5.12 0.081 0.081 0.081

5.22 0.078 0.078 0.078

5.32 0.075 0.075 0.075

5.42 0.072 0.072 0.072

5.52 0.070 0.070 0.070

5.62 0.067 0.067 0.067

5.72 0.065 0.065 0.065

5.82 0.063 0.063 0.063

5.91 0.061 0.061 0.061

6.01 0.059 0.059 0.059

6.11 0.057 0.057 0.057

6.31 0.053 0.053 0.053

7.31 0.040 0.040 0.040

8.31 0.031 0.031 0.031

9.31 0.024 0.024 0.024

10.00 0.021 0.021 0.021

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

                                                                             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10.2 ANALISIS SISMICO 

 

 

 

 

 

 



NOMBRE DEL PROYECTO:

ESTRUCTURA EVALUADA:

SISTEMA ESTRUCTURAL:

PARAMETROS SISMICOS:

Método  utilizado: Análisis Modal Dinámico.  

Ubicación: BOGOTÁ

Perfil de suelo: Aluvial 200

Grupo de uso: Grupo III - Edificaciones de atención a la comunidad

COEFICIENTES ESPECTRALES PARA DISEÑO

Aluvial 100 Aluvial 200

Aa= 0.150 0.150 g

Av= 0.200 0.200 g

Ao= 0.180 0.160
g

Fa= 1.200 1.050

Fv= 2.100 2.100

I= 1.000 1.000

I= 1.250 1.250

Tc= 1.120 1.280 s

Tl= 3.500 3.500 s

Ta= s
T= 0.160 0.160 s

Tx= s

Ty= s

Sax= g

Say= g

ESPECIFICACIONES : 

NORMAS :

fy = 2400 Kgf/cm² 

(40.000 p.s.i.) 

La revisión de la vulnerabilidad sísmica se realizó siguiendo las

recomendaciones de la NSR-10

f’c = 320 kgf/cm² 

COMPLEJO PALOQUEMAO - CENTRO DE HOTELERIA 

Resistencia a la fluencia del acero de 

refuerzo principal.

Resistencia del concreto para COLUMNAS

Resistencia a la fluencia del acero de 

refuerzo transversal.

f’c = 320 kgf/cm²

fy = 4200 Kgf/cm² 

(60.000 p.s.i.) 

Pórticos resistentes a momentos con capacidad

moderada de disipación de energía (DMI)

Descripción

Resistencia del concreto para VIGAS Y 

Aceleracion horizontal pico efectiva de diseño.

Aceleracion que representa la velocidad horizontal 

Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en 

superficie.

Coeficiente de amplificacion que afecta la 

aceleracion en la zona de periodos cortos.

Coeficiente de amplificacion que afecta la 

0.520

Coeficiente de importancia (DERIVA).

Coeficiente de importancia (DISEÑO).

Periodo corto.

Periodo largo.

Periodo fundamental de la edificación(s)(NSR-10). 2.086

Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE y 0.520

CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y LOS 

DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL 

REGLAMENTO COLOMBIANO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO 

RESISTENTE NSR-10 DE EDIFICACIONES DEL SENA - FASE 3, 

LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., UBICADO EN ZONA DE 

AMENAZA SÍSMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1, 2, 3 Y 4.

DESCRIPCION  DEL PROYECTO

Periodo maximo de vibracion (s)(NSR-10).

Periodo de vibracion (s)(Modelo Computacional) 0.803

Periodo de vibracion (s)(Modelo Computacional) 0.449

Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE y 

     



BASE         

(m)
CANTIDAD

VOLUMEN 

(m
3
)

0.20 x x x 1 = 0.84

0.20 x x x 1 = 2.40

0.20 x x x 1 = 1.44

0.20 x x x 1 = 2.40

0.25 x x x 1 = 2.14

0.20 x x x 2 = 0.54

0.25 x x x 1 = 1.80

= 11.56

 (Piso 1  N+0.00)

BASE         

(m)
CANTIDAD

VOLUMEN 

(m
3
)

0.20 x x x 1 = 1.10

0.25 x x x 1 = 1.19

0.35 x x x 1 = 5.16

0.25 x x x 1 = 1.43

0.35 x x x 1 = 7.17

0.30 x x x 1 = 4.20

0.35 x x x 1 = 6.04

0.35 x x x 1 = 4.90

0.30 x x x 2 = 3.60

0.25 x x x 2 = 6.00

= 40.79

0.50 24.00

28.50

0.30 4.50

0.30 24.06

VOLUMEN TOTAL (M3)

0.50 34.50

CALCULO DE VOLUMENES DE VIGAS (Cubierta N+3.60)

0.50 12.00

0.50 28.00

0.50 29.50

CALCULO DE VOLUMEN VIGAS

ALTURA (m)

VOLUMEN TOTAL VIGAS PISO

VOLUMEN EN VIGAS

LONGITUD 

(m)

0.50 9.50

0.50 11.00

0.50

0.30 24.00

ALTURA (m)
LONGITUD 

(m)

0.30 14.00

0.50 24.00

0.50 28.00

0.50 11.47

40.99

0.50 24.00

0.30

     



 (Piso 1  N+0.00)

BASE (m)
ALTURA 

(m)
CANTIDAD

VOLUMEN 

(m
3
)

0.25 x 0.25 x x 16 = 2.90

0.30 x 0.30 x x 20 = 5.22

= 8.12

SOTANO (N-2.90)

0.30 x 0.30 x x 43 = 13.16

= 13.16

VOLUMEN EN COLUMNAS Y MUROS

VOLUMEN COLUMNAS

VOLUMEN TOTAL COLUMNAS PISO

LONGITUD  

(m)

VOLUMEN TOTAL COLUMNAS PISO

VOLUMEN COLUMNAS

3.40

2.90

2.90

     



VIGAS Y COLUMNAS NIVEL :

Volumen Vigas concreto = 11.56 m³

Volumen Columnas concreto = 0.00 m³

Área de cubierta = 650.34 m²

11.56 × 2.40 T/m³

0.00 × 2.40 T/m³

VIGAS Y COLUMNAS NIVEL :

Volumen Vigas = 40.79 m³

Volumen Columnas = 8.12 m³

Área de losa Piso 1 = 918.92 m²

40.79 × 2.40 T/m³

8.12 × 2.40 T/m³

VIGAS Y COLUMNAS NIVEL :

Volumen Vigas = 0.00 m³

Volumen Columnas = 13.16 m³

Área de losa sotano = 918.92 m²

0.00 × 2.40 T/m³

13.16 × 2.40 T/m³

r Vigas concreto

r Columnas concreto = = 0.000 T/m²
650.34

(Cubierta N+3.6)

= = 0.043 T/m²
650.34

CALCULO DE DENSIDADES 

r Columnas = = 0.021 T/m²
918.92

 (Piso 1  N+0.00)

r Vigas = = 0.107 T/m²
918.92

SOTANO (N-2.90)

r Vigas = = 0.000 T/m²
918.92

r Columnas = = 0.034 T/m²
918.92

     



NIVEL : (Cubierta N+3.6)

0.05 m

0.00 m

0.08 m

Peso placa superior = 0.05 × 2.40 = 0.120 T/m²

0.25 × 0.08 × 2.40

= = 0.050 T/m²

= = 0.160 T/m²

C.M. = 0.396 T/m²

C.V. = 0.050 T/m²

C.U. =

C.U. = 0.55

= 0.043

= 0.000

= 0.043

= 0.488

= 0.438

Peso de cerchas y coreras = 0.03

Peso tejado asbesto - cemento = 0.02

Luminarias = 0.005

Cielo raso = 0.15

C.M. = 0.205

C.V. = 0.035

0.65 m

T/m²

T/m²

AVALUO DE CARGAS 

r Vigas T/m²

r Columnas T/m²

0.25 m

Peso viguetas

Cielo raso

Mamposteria en arcilla e= 10 cm

r Vga + r Col T/m²

0.08 m

Carga Viva + Carga Muerta T/m²

Carga Muerta T/m²

T/m²

T/m²

T/m²

T/m²

T/m²
0.73

1.2 C.M. + 1.6 C.V.

= = 0.066

T/m²

     



NIVEL :

0.05 m

0.02 m

0.60 m 0.10 m

Peso placa superior = 0.05 × 2.40 = 0.120 T/m²

0.45 × 0.10 × 2.40

Peso placa inferior = 0.02 × 2.40 = 0.048 T/m²

= = 0.050 T/m²

= = 0.160 T/m²

= = 0.160 T/m²

C.M. = 0.673 T/m²

C.V = 0.200 T/m²

C.U. =

C.U. = 1.13

= 0.107

= 0.021

= 0.128

= 1.001

= 0.801

NIVEL :

= 0.000

= 0.034

= 0.034

= 0.034

= 0.034

Acabados

0.135
0.80

T/m²

Cielo raso

Mamposteria en arcilla e= 10 cm

Peso viguetas =

Carga Viva + Carga Muerta T/m²

T/m²

r Columnas T/m²

Carga Muerta T/m²

SOTANO (N-2.90)

r Vigas

r Vga + r Col T/m²

 (Piso 1  N+0.00)

0.45 m

0.10 m

=

1.2 C.M. + 1.6 C.V.

T/m²

r Vigas T/m²

r Columnas T/m²

r Vga + r Col T/m²

Carga Viva + Carga Muerta T/m²

Carga Muerta T/m²

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Carga 

Muerta 

[T/m²]

Masa                

[T s²/m]

0.043 2.83

0.396 3.00

0.205 13.04

0.673 63.04

0.128 11.97

0.034 3.22

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

PISO
Area              

[m²]

918.92

918.92

ANÁLISIS SÍSMICO DISEÑO

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro Elástico de 

Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del sitio.

SOTANO (N-2.90)

650.34

 (Piso 1  N+0.00)

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la base

74.34(Cubierta N+3.6)

624

918.92

     



185.09 118.86 0.35 175.02 6.30

735.83 217.52 0.65 320.28 2.90

31.58 0.00 0.00 0.00 0.00

336.39 495.30

Ct = 0.047

hn = 6.30 m

Ta = 0.246 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.307

Sa = 0.520 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.520 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

SOTANO (N-2.90) 0.00

2.90

ALTURA        

PISO            [m]

h (acumulado) 

[m]
m h 

k Cvx

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

Fx NIVELPISO
W = g m                  

[T]

(Cubierta N+3.6) 6.30

3.40

 (Piso 1  N+0.00) 2.90

PESO TOTAL 

EDIFICIO
952.50 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

495.30   T

     



185.09 119.81 0.36 176.41 6.35

735.83 217.52 0.65 320.28 2.90

31.58 0.00 0.00 0.00 0.00

337.33 496.69

Ct = 0.047

hn = 6.35 m

Ta = 0.248 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.309

Sa = 0.520 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Say = 0.520 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

AJUSTE DE LOS RESULTADOS

IRREGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 462.19  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 463.03  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

PISO
W = g m                  

[T]

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

h (acumulado) 

[m]
m h 

k Cvx

(Cubierta N+3.6) 6.35

3.45

 (Piso 1  N+0.00) 2.90

2.90

0.00

445.77 T

SOTANO (N-2.90)

PESO TOTAL 

EDIFICIO
952.50 T 

> 0.90 Vs = 445.77 T

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

495.30   T

Irregularidad de la estructura  =

Si la estructura es Irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 90 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.90 Vs =

Fx NIVEL
ALTURA        

PISO            [m]

     



PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 0.803 s Ty = 0.449 s 

Sax = 0.520 s Say = 0.520 s 

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

205.84 T

463.03 T 

417.67 T

197.92 T

462.19 T 

414.76 T

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal1 Acceleration UX 99.88 99

Modal1 Acceleration UY 99.44 97.13

Modal1 Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

Mode Period UX UY

sec

1 0.803 0.4841 0.0003

2 0.594 0.0927 0.0022

3 0.557 0.079 0.0003

4 0.479 0.0021 0.2394

5 0.471 0.0327 0.3205

6 0.464 0.0309 0.0285

7 0.449 0.056 0.3251

8 0.377 0.0091 0.0005

9 0.339 0.1918 0.0005

10 0.306 0.009 0.0021

11 0.302 0.0026 0.052

12 0.281 4.23E-06 0.0001

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

FX FY

tonf tonf

SXDIS Max 417.6731 197.9204

SYDIS Max 205.8487 414.7616

TABLE:  Base Reactions

Load 

Case/Combo

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Carga 

Muerta 

[T/m²]

Masa                

[T s²/m]

0.043 2.83

0.396 3.00

0.205 13.04

0.673 63.04

0.128 11.97

0.034 3.22

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

ANÁLISIS SÍSMICO DERIVA

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro Elástico de 

Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del sitio.

PISO
Area              

[m²]

(Cubierta N+3.6)

650.34

74.34

624

 (Piso 1  N+0.00)
918.92

918.92

SOTANO (N-2.90) 918.92

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la base

     



185.09 118.86 0.35 141.36 6.30

735.83 217.52 0.65 258.69 2.90

31.58 0.00 0.00 0.00 0.00

336.39 400.05

Ct = 0.047

hn = 6.30 m

Ta = 0.246 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.307

Sa = 0.420 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.420 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

PISO
W = g m                  

[T]

ALTURA        

PISO            [m]

h (acumulado) 

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(Cubierta N+3.6) 6.30

3.40

 (Piso 1  N+0.00) 2.90

2.90

SOTANO (N-2.90) 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
952.50 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

400.05   T

     



185.09 119.81 0.36 142.48 6.35

735.83 217.52 0.65 258.69 2.90

31.58 0.00 0.00 0.00 0.00

337.33 401.17

Ct = 0.047

hn = 6.35 m

Ta = 0.248 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.309

Sa = 0.420 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Say = 0.420 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

AJUSTE DE LOS RESULTADOS

IRREGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 377.93  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 378.82  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

PISO
W = g m                  

[T]

ALTURA        

PISO            [m]

h (acumulado) 

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(Cubierta N+3.6) 6.35

3.45

 (Piso 1  N+0.00) 2.90

2.90

SOTANO (N-2.90) 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
952.50 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

400.05   T

Irregularidad de la estructura  =

Si la estructura es Irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 90 % del cortante calculado 

por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.90 Vs = 360.04 T

> 0.90 Vs = 360.04 T

     



PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 0.803 s Ty = 0.449 s 

Sax = 0.420 s Say = 0.420 s 

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

340.44 T

164.12 T

377.93 T 

170.82 T

338.12 T

378.82 T 

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal1 Acceleration UX 99.88 99

Modal1 Acceleration UY 99.44 97.13

Modal1 Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

Mode Period UX UY

sec

1 0.803 0.4841 0.0003

2 0.594 0.0927 0.0022

3 0.557 0.079 0.0003

4 0.479 0.0021 0.2394

5 0.471 0.0327 0.3205

6 0.464 0.0309 0.0285

7 0.449 0.056 0.3251

8 0.377 0.0091 0.0005

9 0.339 0.1918 0.0005

10 0.306 0.009 0.0021

11 0.302 0.0026 0.052

12 0.281 4.23E-06 0.0001

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

FX FY

tonf tonf

SXDER Max 340.4473 164.1274

SYDER Max 170.8219 338.1221

TABLE:  Base Reactions

Load 

Case/Combo

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

SISMO EN X COMBINACION 1,2D+1Sx+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

Q-12

CUBIERTA 3.40 0.035 0.029 1.48 3.40 O.K. 0.43 O.K.

PISO 1 2.90 0.028 0.016 3.22 2.90 OJO 1.11 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-12

CUBIERTA 3.40 0.034 0.02 0.72 3.40 O.K. 0.21 O.K.

PISO 1 2.90 0.028 0.016 3.22 2.90 OJO 1.11 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

O-28

CUBIERTA 3.40 0.051 0.017 0.71 3.40 O.K. 0.21 O.K.

PISO 1 2.90 0.046 0.012 4.75 2.90 OJO 1.64 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-28

CUBIERTA 3.40 0.051 0.02 0.64 3.40 O.K. 0.19 O.K.

PISO 1 2.90 0.046 0.016 4.87 2.90 OJO 1.68 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

If

PORTICO 

12

If

PORTICO 

28

If

PORTICO 

12

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

If

PORTICO 

28

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

SISMO EN X COMBINACION 0.9D+1Sx

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

Q-12

CUBIERTA 3.40 0.035 0.029 1.57 3.40 O.K. 0.46 O.K.

PISO 1 2.90 0.028 0.015 3.18 2.90 OJO 1.10 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-12

CUBIERTA 3.40 0.034 0.02 0.72 3.40 O.K. 0.21 O.K.

PISO 1 2.90 0.028 0.016 3.22 2.90 OJO 1.11 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

O-28

CUBIERTA 3.40 0.051 0.017 0.71 3.40 O.K. 0.21 O.K.

PISO 1 2.90 0.046 0.012 4.75 2.90 OJO 1.64 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-28

CUBIERTA 3.40 0.051 0.02 0.64 3.40 O.K. 0.19 O.K.

PISO 1 2.90 0.046 0.016 4.87 2.90 OJO 1.68 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

If

PORTICO 

12

If

PORTICO 

28

PORTICO 

12

If

PORTICO 

28

If

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COMBINACION 1,2D+1Sy+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

O-28

CUBIERTA 3.40 0.023 0.032 1.22 3.40 O.K. 0.36 O.K.

PISO 1 2.90 0.021 0.02 2.90 2.90 O.K. 1.00 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

O-12

CUBIERTA 3.40 0.022 0.032 1.30 3.40 O.K. 0.38 O.K.

PISO 1 2.90 0.017 0.02 2.62 2.90 O.K. 0.91 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-28

CUBIERTA 3.40 0.023 0.035 0.92 3.40 O.K. 0.27 O.K.

PISO 1 2.90 0.021 0.026 3.34 2.90 OJO 1.15 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-12

CUBIERTA 3.40 0.021 0.035 0.98 3.40 O.K. 0.29 O.K.

PISO 1 2.90 0.017 0.026 3.11 2.90 OJO 1.07 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

SISMO EN Y

If

PORTICO O

If

If

PORTICO K

PORTICO O

If

PORTICO K

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COMBINACION 0.9D+1Sy

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

O-28

CUBIERTA 3.40 0.023 0.031 1.12 3.40 O.K. 0.33 O.K.

PISO 1 2.90 0.021 0.02 2.90 2.90 O.K. 1.00 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

O-12

CUBIERTA 3.40 0.022 0.032 1.30 3.40 O.K. 0.38 O.K.

PISO 1 2.90 0.017 0.02 2.62 2.90 O.K. 0.91 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-28

CUBIERTA 3.40 0.023 0.035 0.92 3.40 O.K. 0.27 O.K.

PISO 1 2.90 0.021 0.026 3.34 2.90 OJO 1.15 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-12

CUBIERTA 3.40 0.021 0.035 0.98 3.40 O.K. 0.29 O.K.

PISO 1 2.90 0.017 0.026 3.11 2.90 OJO 1.07 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

PORTICO K

PORTICO K

If

SISMO EN Y

PORTICO O

If

If

PORTICO O

If

     



K-12

0.72 0.90 1.00

3.22 1.00 1.00

0.00 1.00 1.00

K-28

0.64 1.00 1.00

4.87 1.00 1.00

0.00 1.00 1.000.00

REGULAR

REGULAR

REGULAR 6.74

IRREGULAR

3.87 4.51

D2       

[cm]

REGULAR

REGULAR

1.32

COMBINACION

0.000.00

D1        

[cm]

SOTANO

CUBIERTA

PISO 1

0.71 0.81

REGULAR

0.00

REGULAR

4.75

1.48

REGULAR

REGULAR0.00 0.00

1.54

Øp

1.4 × (D1 + D2) Øp = 0.80

REVISION DE LA IRREGULARIDAD TORSIONAL 

Irregularidad TIPO 1bP : D1, D2 >

2

1,2D+1Sx+1L

Øp
2 2

1.2×(D1+D2)

PORTICO EJE 10

Q-12

D1        

[cm]

1.4×(D1+D2)

SISMO EN X

EJE DE COLUMNA

EJE DE COLUMNA

PISO

PISO

PORTICO EJE 18

O-28

PISO 1

D2       

[cm]

3.22

CUBIERTA

SOTANO

Øp
2 2

REGULAR

5.77

Øp
1.4×(D1+D2)

REGULAR 0.94

1.2×(D1+D2)

     



O-12

1.30 1.00 1.00

2.62 1.00 1.00

0.00 1.00 1.00

K-12

0.98 1.00 1.00

3.11 1.00 1.00

0.00 1.00 1.00

1,2D+1Sy+1L

REGULAR

1.33

REGULAR

4.51

3.31

1.51

SISMO EN Y

2.90

0.00

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

PORTICO EJE P

REGULAR

PISO 1

0.00

EJE DE COLUMNA

REGULAR

REGULAR3.34

0.00

3.87

SOTANO 0.00

PISO 1

REGULARCUBIERTA 0.92

SOTANO 0.00

D1        

[cm]
PISO

1.14

O-28

CUBIERTA 1.22

K-28

D2       

[cm]

COMBINACION

PORTICO EJE Y
EJE DE COLUMNA

Øp
2 2

1.4×(D1+D2)

3.87

0.00

REGULAR

Øp
1.2×(D1+D2)

1.76

Øp
2 2

PISO
D1        

[cm]

D2     

[cm]

1.2×(D1+D2)
Øp

1.4×(D1+D2)

     



2

dmáx

1.2 dprom

CASO DE CARGA  

dx [m] dt  [m] dt  [m]

0.035 0.04545 0.03945 0.89 O.K.

0.028 0.03225 0.03225 0.83 O.K.

0 0.00000 0.00000 0.00 O.K.

dx [m] dt  [m] dt  [m]

0.0510 0.05376 0.05478 0.84 O.K.

0.0460 0.04754 0.04870 0.84 O.K.

0.0000 0.00000 0.00000 0.00 O.K.

CUBIERTA 0.0170

SOTANO

SOTANO 0.0000 0.0000

PISO dy [m] dx  [m]

COLUMNA

0.0000

0.00000

0.00000

0.03225

Ax

0.0510

0.0000

dmáx  

[m]

O-28 K-28

0.016

0.0340

dy  [m]

SISMO EN X 1,2D+1Sx+1L

Ax

0.00000

dmáx  

[m]

0.0160

<= 3.0

0.029

PISO dy [m] dx  [m] dy  [m]

COLUMNA Q-12 K-12

PISO 1

CUBIERTA 0.0200 0.04545

REVISIÓN AMPLIFICACIÓN DE TORSIÓN ACCIDENTAL 

Si existe irregularidades en planta tipo 1P (ver tabla A 3-6, NSR-10), la torsión accidental en cada nivel debe 

aumentarse con el coeficiente de amplificación Ax.

Ax =  [ ]

0.0280

0.05478

PISO 1 0.0120 0.0460 0.0160 0.04870

0.0200

     



CASO DE CARGA  

dx [m] dt  [m] dt  [m]

0.0230 0.03941 0.03883 0.84 O.K.

0.0210 0.02900 0.02625 0.87 O.K.

0.0000 0.00000 0.00000 0.00 O.K.

dx [m] dt  [m] dt  [m]

0.0230 0.04188 0.04082 0.84 O.K.

0.0210 0.03342 0.03106 0.86 O.K.

0.0000 0.00000 0.00000 0.00 O.K.

0.03342

dy [m] dx  [m]

0.04188

0.00000

0.0210 0.0350

SOTANO 0.0000 0.0000 0.0000

K-12

PISO

PISO 1 0.0260 0.0170 0.0260

CUBIERTA 0.0350

COLUMNA

1,2D+1Sy+1LSISMO EN Y

dmáx  

[m]
Ax

dmáx  

[m]
Ax

O-12

dy  [m]

O-28

0.0000 0.0000 0.0000

0.0170 0.0200

0.00000

PISO 1 0.0200

dy [m] dx  [m] dy  [m]

CUBIERTA 0.0320 0.0220 0.0320 0.03941

SOTANO

0.02900

PISO

COLUMNA K-28

     



Øp SI NO

Øp 

ADOPTA

DO

Irregularidad Torsional............................. 1aP 0.90 X 1.00

Irregularidad Tosional extrema 1bP 0.80 X 1.00

Retrocesos en las Esquinas....................... 2P 0.90 X 0.90

Irregularidad del Diafragma...................... 3P 0.90 X 1.00

Desplazamiento de los Planos de Acción..... 4P 0.80 X 1.00

Sistemas no Paralelos.............................. 5P 0.90 X 1.00

0.90

Øa SI NO

Øa 

ADOPTA

DO

Piso Flexible (Irregularidad en Rigidez)........ 1aA 0.90 X 1.00

Piso Flexible (Irregularidad extrema en Rigidez)........1bA 0.80 X 1.00

Distribución de Masa.................................. 2A 0.90 X 1.00

Irregularidad Geométrica............................ 3A 0.90 X 0.90

Desplazamiento del Plano de Acción............ 4A 0.80 X 1.00

Piso Débil - Discontinuidad en la Resistencia. 5A 0.80 X 1.00

0.90

Teniendo en cuenta el tipo de irregularidad

Coeficiente de Capacidad de Disipación de Energía : R = Øp × Øa × Ør x Ro

donde : Øp = 0.90

Øa = 0.90

Ør = 0.75

Ro = 2.50 Ro'= 1.875

R' = 1.14

REVISION DE IRREGULARIDADES

IRREGULARIDADES EN PLANTA

TIPO DE IRREGULARIDAD

Øp DEFINITIVO =

IRREGULARIDADES EN ALTURA

TIPO DE IRREGULARIDAD

Øa DEFINITIVO =

Para Pórticos resistentes a momentos con capacidad 

moderada de disipación de energía (DMI)

     



A>0.15B Y  C>.15DIrregularidad TIPO 2P: Øp = 0.90

Irregularidad TIPO 3P: Øp = 0.90

Irregularidad TIPO 4P: Øp = 0.80

Irregularidad TIPO 5P: Øp = 0.90

     



Øp = 0.80

Øp = 0.90

IRREGULARIDADES EN ALTURA

Irregularidad TIPO 1bA:

Irregularidad TIPO 2A:

Irregularidad TIPO 3A: Øp = 0.90

     



Irregularidad TIPO 5aA: Øp = 1.00

Irregularidad TIPO 5bA: Øp = 1.00

Irregularidad TIPO 4A: Øp = 1.00

     



CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN ORIGINAL

Calificación Buena Regular Mala

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0 F c = 1.0

Calificación Buena Regular Mala

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0 F e = 1.0

RESISTENCIA EFECTIVA

Tecnología de construcción de la época

F  c 1 0.8 0.6

Mal comportamiento estructural debido a  

distribuciòn irregular de masa y rigidez

Ausencia de diafragmas rígidos

Vigas de amarre en ambos sentidos de la 

estructura

Vigas de amarre en la cimentación

Calidad del diseño RESULTADO

CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN 

ESTADO DE LA ESTRUCTURA ORIGINAL

Sismos que pudieran haber afectado la 

estructura

F  e 1 0.8 0.6

Deflexiones excesivas

Fisuración por cambios de temperatura

Durabilidad de la estructura

estado de elementos de union

Corrosión de aceros

Asentamientos RESULTADO

     



RESISTENCIA DE NÚCLEOS DE CONCRETO

Promedio f'c = 320 Kg/cm² PLACAS

f'c = 320 Kg/cm² COLUMNAS

MATERIALES  

Concreto:

Vigas f'c = 320 Kg/cm² Ec= ### Kg/cm²

Columnas f'c = 320 Kg/cm² Ec= ### Kg/cm²

Acero:

fy = 4200 Kg/cm² Refuerzo Longitudinal

fy = 2400 Kg/cm² Refuerzo Transversal

Es = 2000000 Kg/cm²

RESISTENCIA EXISTENTE DEL ELEMENTO

N ef =  F c *  F e * N ex

F c = 1.0

F e = 1.0

F c * F e 1.0

     



NOMBRE DEL PROYECTO:

ESTRUCTURA EVALUADA:

SISTEMA ESTRUCTURAL:

PARAMETROS SISMICOS:
Método  utilizado: Análisis Modal Dinámico.  

Ubicación: BOGOTÁ

Perfil de suelo: Aluvial 200

Grupo de uso: Grupo III - Edificaciones de atención a la comunidad

COEFICIENTES ESPECTRALES PARA UMBRAL DEL DAÑO

Aluvial 100 Aluvial 200

Ad= 0.060 0.06 g

A0d= 0.080 0.07
g

Fa= 1.400 1.20
g

Fv= 2.900 2.90

T0d= 0.210 0.24

TCd= 1.040 1.21

TLd= 3.500 3.50

Sadx= s

Sady= s

Tx= s

Ty= s

ESPECIFICACIONES : 

NORMAS :

Pórticos resistentes a momentos con capacidad moderada de

disipación de energía (DMI)

COMPLEJO PALOQUEMAO - CENTRO DE HOTELERIA 

Descripción

CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y LOS DISEÑOS DE 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO 

ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10 DE EDIFICACIONES DEL SENA - FASE 3, 

LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., UBICADO EN ZONA DE AMENAZA SÍSMICA 

INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1, 2, 3 Y 4.

DESCRIPCION  DEL PROYECTO (UMBRAL DEL DAÑO)

f’c = 210 kgf/cm² Resistencia del concreto para VIGAS Y PLACAS

Periodo corto de umbral de daño (s).

Periodo largo de umbral de daño (s).

Aceleración espectral de umbral de daño (g). 1.540

f’c = 210 kgf/cm² Resistencia del concreto para COLUMNAS

fy = 4200 Kgf/cm² (60.000 

p.s.i.) 
Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo principal.

fy = 2400 Kgf/cm² (40.000 

p.s.i.) 
Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo transversal.

La revisión de la vulnerabilidad sísmica se realizó siguiendo las recomendaciones de la NSR-10

Aceleracion horizontal pico efectiva de umbral de daño.

Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de 

periodos cortos.

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de 

periodos intermedios

Periodo inicial de umbral de daño (s)

Aceleración espectral de umbral de daño (g). 0.895

Periodo de vibración (s). 0.169

Periodo de vibración (s). 0.234

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Carga 

Muerta 

[T/m²]

Masa                

[T s²/m]

0.043 2.83

0.396 3.00

0.205 13.04

0.673 63.04

0.128 11.97

0.034 3.22

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

ANÁLISIS SÍSMICO UMBRAL DE DAÑO

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro Elástico de 

Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del sitio.

PISO
Area              

[m²]

(Cubierta N+3.6)

650.34

74.34

624

 (Piso 1  N+0.00)
918.92

918.92

SOTANO (N-2.90) 918.92

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la base

     



185.09 118.86 0.35 78.76 6.30

735.83 217.52 0.65 144.13 2.90

31.58 0.00 0.00 0.00 0.00

336.39 222.88

Ct = 0.047

hn = 6.30 m

Ta = 0.246 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.54

T = 0.380

Sa = 0.234 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.234 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

PISO
W = g m                  

[T]

ALTURA        

PISO            [m]

h (acumulado) 

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(Cubierta N+3.6) 6.30

3.40

 (Piso 1  N+0.00) 2.90

2.90

SOTANO (N-2.90) 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
952.50 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

222.88   T

     



185.09 119.81 0.36 79.38 6.35

735.83 217.52 0.65 144.13 2.90

31.58 0.00 0.00 0.00 0.00

337.33 223.51

Ct = 0.047

hn = 6.35 m

Ta = 0.248 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.54

T = 0.382

Sa = 0.234 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Say = 0.234 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

AJUSTE DE LOS RESULTADOS

IRREGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 211.97  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 212.43  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

PISO
W = g m                  

[T]

ALTURA        

PISO            [m]

h (acumulado) 

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(Cubierta N+3.6) 6.35

3.45

 (Piso 1  N+0.00) 2.90

2.90

SOTANO (N-2.90) 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
952.50 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

222.88   T

Irregularidad de la estructura  =

Si la estructura es Irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 90 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.90 Vs = 200.60 T

> 0.90 Vs = 200.60 T

     



PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 0.803 s Ty = 0.449 s 

Sax = 0.234 s Say = 0.234 s 

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

190.19 T

93.60 T

211.97 T 

97.20 T

188.89 T

212.43 T 

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal1 Acceleration UX 99.88 99

Modal1 Acceleration UY 99.44 97.13

Modal1 Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

Mode Period UX UY

sec

1 0.803 0.4841 0.0003

2 0.594 0.0927 0.0022

3 0.557 0.079 0.0003

4 0.479 0.0021 0.2394

5 0.471 0.0327 0.3205

6 0.464 0.0309 0.0285

7 0.449 0.056 0.3251

8 0.377 0.0091 0.0005

9 0.339 0.1918 0.0005

10 0.306 0.009 0.0021

11 0.302 0.0026 0.052

12 0.281 4.23E-06 0.0001

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

FX FY

tonf tonf

SXUMB Max 190.1849 93.6079

SYUMB Max 97.2085 188.8992

TABLE:  Base Reactions

Load 

Case/Combo

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

SISMO EN X COMBINACION 1,2D+1Sx+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

Q-12

CUBIERTA 3.40 0.018 0.014 0.86 1.36 O.K. 0.63 O.K.

PISO 1 2.90 0.013 0.007 1.48 1.16 OJO 1.27 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-12

CUBIERTA 3.40 0.017 0.009 0.45 1.36 O.K. 0.33 O.K.

PISO 1 2.90 0.013 0.007 1.48 1.16 OJO 1.27 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

O-28

CUBIERTA 3.40 0.024 0.008 0.42 1.36 O.K. 0.31 O.K.

PISO 1 2.90 0.021 0.005 2.16 1.16 OJO 1.86 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-28

CUBIERTA 3.40 0.024 0.009 0.36 1.36 O.K. 0.27 O.K.

PISO 1 2.90 0.021 0.007 2.21 1.16 OJO 1.91 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

If

PORTICO 

12

If

PORTICO 

12

If

PORTICO 

28

If

PORTICO 

28

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

SISMO EN X COMBINACION 0.9D+1Sx

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

Q-12

CUBIERTA 3.40 0.017 0.013 0.72 1.36 O.K. 0.53 O.K.

PISO 1 2.90 0.013 0.007 1.48 1.16 OJO 1.27 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-12

CUBIERTA 3.40 0.016 0.009 0.36 1.36 O.K. 0.27 O.K.

PISO 1 2.90 0.013 0.007 1.48 1.16 OJO 1.27 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

O-28

CUBIERTA 3.40 0.024 0.008 0.42 1.36 O.K. 0.31 O.K.

PISO 1 2.90 0.021 0.005 2.16 1.16 OJO 1.86 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-28

CUBIERTA 3.40 0.024 0.009 0.36 1.36 O.K. 0.27 O.K.

PISO 1 2.90 0.021 0.007 2.21 1.16 OJO 1.91 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

If

PORTICO 

12

If

PORTICO 

12

If

PORTICO 

28

If

PORTICO 

28

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COMBINACION 1,2D+1Sy+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

O-28

CUBIERTA 3.40 0.01 0.014 0.51 1.36 O.K. 0.37 O.K.

PISO 1 2.90 0.009 0.009 1.27 1.16 OJO 1.10 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

O-12

CUBIERTA 3.40 0.011 0.014 0.58 1.36 O.K. 0.43 O.K.

PISO 1 2.90 0.008 0.009 1.20 1.16 OJO 1.04 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-28

CUBIERTA 3.40 0.01 0.015 0.41 1.36 O.K. 0.30 O.K.

PISO 1 2.90 0.009 0.011 1.42 1.16 OJO 1.23 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-12

CUBIERTA 3.40 0.01 0.015 0.45 1.36 O.K. 0.33 O.K.

PISO 1 2.90 0.008 0.011 1.36 1.16 OJO 1.17 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

SISMO EN Y

If

PORTICO O

If

PORTICO O

If

PORTICO K

If

PORTICO K

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COMBINACION 0.9D+1Sy

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

O-28

CUBIERTA 3.40 0.01 0.014 0.51 1.36 O.K. 0.37 O.K.

PISO 1 2.90 0.009 0.009 1.27 1.16 OJO 1.10 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

O-12

CUBIERTA 3.40 0.01 0.014 0.54 1.36 O.K. 0.40 O.K.

PISO 1 2.90 0.008 0.009 1.20 1.16 OJO 1.04 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-28

CUBIERTA 3.40 0.01 0.015 0.51 1.36 O.K. 0.37 O.K.

PISO 1 2.90 0.009 0.01 1.35 1.16 OJO 1.16 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-12

CUBIERTA 3.40 0.009 0.014 0.41 1.36 O.K. 0.30 O.K.

PISO 1 2.90 0.008 0.01 1.28 1.16 OJO 1.10 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

If

SISMO EN Y

If

PORTICO K

If

PORTICO K

PORTICO O

If

PORTICO O

     



NOMBRE DEL PROYECTO:

ESTRUCTURA EVALUADA:

SISTEMA ESTRUCTURAL:

PARAMETROS SISMICOS:

Método  utilizado: Análisis Modal Dinámico.  

Ubicación: BOGOTÁ

Perfil de suelo: Aluvial 200

Grupo de uso: Grupo III - Edificaciones de atención a la comunidad

COEFICIENTES ESPECTRALES PARA DISEÑO

Aluvial 100 Aluvial 200

Aa= 0.150 0.150 g

Av= 0.200 0.200 g

Ao= 0.180 0.160
g

Fa= 1.200 1.050

Fv= 2.100 2.100

I= 1.000 1.000

I= 1.250 1.250

Tc= 1.120 1.280 s

Tl= 3.500 3.500 s

Ta= s
T= 0.160 0.160 s

Tx= s

Ty= s

Sax= g

Say= g

ESPECIFICACIONES : 

NORMAS :

Coeficiente de importancia (DERIVA).

Coeficiente de importancia (DISEÑO).

Periodo corto.

COMPLEJO PALOQUEMAO - CENTRO DE HOTELERIA 

Pórticos resistentes a momentos con capacidad

moderada de disipación de energía (DMO)

Descripción

fy = 2400 Kgf/cm² 

(40.000 p.s.i.) 

Resistencia a la fluencia del acero de 

refuerzo transversal.

La revisión de la vulnerabilidad sísmica se realizó siguiendo las

recomendaciones de la NSR-10

f’c = 210 kgf/cm² Resistencia del concreto para VIGAS Y 

f’c = 210 kgf/cm² Resistencia del concreto para COLUMNAS

fy = 4200 Kgf/cm² 

(60.000 p.s.i.) 

Resistencia a la fluencia del acero de 

refuerzo principal.

0.630

Aceleracion horizontal pico efectiva de diseño.

Aceleracion que representa la velocidad horizontal 

Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en 

superficie.

Coeficiente de amplificacion que afecta la 

aceleracion en la zona de periodos cortos.

Coeficiente de amplificacion que afecta la 

Periodo largo.

Periodo fundamental de la edificación(s)(NSR-10). 2.086

Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE y 0.630

CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y LOS 

DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL 

REGLAMENTO COLOMBIANO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO 

RESISTENTE NSR-10 DE EDIFICACIONES DEL SENA - FASE 3, 

LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., UBICADO EN ZONA DE 

AMENAZA SÍSMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1, 2, 3 Y 4.

DESCRIPCION  DEL PROYECTO

Periodo maximo de vibracion (s)(NSR-10).

Periodo de vibracion (s)(Modelo Computacional) 0.803

Periodo de vibracion (s)(Modelo Computacional) 0.449

Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE y 

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Carga 

Muerta 

[T/m²]

Masa                

[T s²/m]

0.043 2.83

0.396 3.00

0.205 13.04

0.673 63.04

0.128 11.97

0.034 3.22

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

ANÁLISIS SÍSMICO DISEÑO ORDENADA AMPLIFICADA 20%

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro Elástico de 

Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del sitio.

PISO
Area              

[m²]

(Cubierta N+3.6)

650.34

74.34

624

 (Piso 1  N+0.00)
918.92

918.92

SOTANO (N-2.90) 918.92

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la base

     



185.09 118.86 0.35 212.04 6.30

735.83 217.52 0.65 388.03 2.90

31.58 0.00 0.00 0.00 0.00

336.39 600.07

Ct = 0.047

hn = 6.30 m

Ta = 0.246 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.307

Sa = 0.630 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.630 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

PISO
W = g m                  

[T]

ALTURA        

PISO            [m]

h (acumulado) 

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(Cubierta N+3.6) 6.30

3.40

 (Piso 1  N+0.00) 2.90

2.90

SOTANO (N-2.90) 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
952.50 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

600.07   T

     



185.09 119.81 0.36 213.72 6.35

735.83 217.52 0.65 388.03 2.90

31.58 0.00 0.00 0.00 0.00

337.33 601.76

Ct = 0.047

hn = 6.35 m

Ta = 0.248 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.309

Sa = 0.630 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Say = 0.630 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

AJUSTE DE LOS RESULTADOS

IRREGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 560.30  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 561.47  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

PISO
W = g m                  

[T]

ALTURA        

PISO            [m]

h (acumulado) 

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(Cubierta N+3.6) 6.35

3.45

 (Piso 1  N+0.00) 2.90

2.90

SOTANO (N-2.90) 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
952.50 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

600.07   T

Irregularidad de la estructura  =

Si la estructura es Irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 90 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.90 Vs = 540.07 T

> 0.90 Vs = 540.07 T

     



PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 0.803 s Ty = 0.449 s 

Sax = 0.630 s Say = 0.630 s 

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

505.64 T

241.39 T

560.30 T 

251.25 T

502.12 T

561.47 T 

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal1 Acceleration UX 99.88 99

Modal1 Acceleration UY 99.44 97.13

Modal1 Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

Mode Period UX UY

sec

1 0.803 0.4841 0.0003

2 0.594 0.0927 0.0022

3 0.557 0.079 0.0003

4 0.479 0.0021 0.2394

5 0.471 0.0327 0.3205

6 0.464 0.0309 0.0285

7 0.449 0.056 0.3251

8 0.377 0.0091 0.0005

9 0.339 0.1918 0.0005

10 0.306 0.009 0.0021

11 0.302 0.0026 0.052

12 0.281 4.23E-06 0.0001

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

FX FY

tonf tonf

SXDIS Max 505.6449 241.3993

SYDIS Max 251.251 502.1269

TABLE:  Base Reactions

Load 

Case/Combo

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Carga 

Muerta 

[T/m²]

Masa                

[T s²/m]

0.043 2.83

0.396 3.00

0.205 13.04

0.673 63.04

0.128 11.97

0.034 3.22

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

ANÁLISIS SÍSMICO DERIVA ORDENADA AMPLIFICADA 20%

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro Elástico de 

Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del sitio.

PISO
Area              

[m²]

(Cubierta N+3.6)

650.34

74.34

624

 (Piso 1  N+0.00)
918.92

918.92

SOTANO (N-2.90) 918.92

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la base

     



185.09 118.86 0.35 170.30 6.30

735.83 217.52 0.65 311.66 2.90

31.58 0.00 0.00 0.00 0.00

336.39 481.96

Ct = 0.047

hn = 6.30 m

Ta = 0.246 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.307

Sa = 0.506 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.506 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

PISO
W = g m                  

[T]

ALTURA        

PISO            [m]

h (acumulado) 

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(Cubierta N+3.6) 6.30

3.40

 (Piso 1  N+0.00) 2.90

2.90

SOTANO (N-2.90) 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
952.50 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

481.96   T

     



185.09 119.81 0.36 171.66 6.35

735.83 217.52 0.65 311.66 2.90

31.58 0.00 0.00 0.00 0.00

337.33 483.31

Ct = 0.047

hn = 6.35 m

Ta = 0.248 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.309

Sa = 0.506 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Say = 0.473 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

AJUSTE DE LOS RESULTADOS

IRREGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 461.72  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 460.09  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

PISO
W = g m                  

[T]

ALTURA        

PISO            [m]

h (acumulado) 

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(Cubierta N+3.6) 6.35

3.45

 (Piso 1  N+0.00) 2.90

2.90

SOTANO (N-2.90) 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
952.50 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

450.53   T

Irregularidad de la estructura  =

Si la estructura es Irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 90 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.90 Vs = 433.77 T

> 0.90 Vs = 405.48 T

     



PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 0.803 s Ty = 0.449 s 

Sax = 0.506 s Say = 0.506 s 

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

415.66 T

201.03 T

461.72 T 

209.07 T

409.85 T

460.09 T 

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal1 Acceleration UX 99.88 99

Modal1 Acceleration UY 99.44 97.13

Modal1 Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

Mode Period UX UY

sec

1 0.803 0.4841 0.0003

2 0.594 0.0927 0.0022

3 0.557 0.079 0.0003

4 0.479 0.0021 0.2394

5 0.471 0.0327 0.3205

6 0.464 0.0309 0.0285

7 0.449 0.056 0.3251

8 0.377 0.0091 0.0005

9 0.339 0.1918 0.0005

10 0.306 0.009 0.0021

11 0.302 0.0026 0.052

12 0.281 4.23E-06 0.0001

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

FX FY

tonf tonf

SXDER Max 412.6659 201.0325

SYDER Max 209.0723 409.8579

TABLE:  Base Reactions

Load 

Case/Combo

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

SISMO EN X COMBINACION 1,2D+1Sx+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

Q-12

CUBIERTA 3.40 0.04200 0.03480 1.77 3.40 O.K. 0.52 O.K.

PISO 1 2.90 0.03360 0.01920 3.87 2.90 OJO 1.33 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-12

CUBIERTA 3.40 0.04080 0.02400 0.87 3.40 O.K. 0.25 O.K.

PISO 1 2.90 0.03360 0.01920 3.87 2.90 OJO 1.33 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

O-28

CUBIERTA 3.40 0.06120 0.02040 0.85 3.40 O.K. 0.25 O.K.

PISO 1 2.90 0.05520 0.01440 5.70 2.90 OJO 1.97 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-28

CUBIERTA 3.40 0.06120 0.02400 0.77 3.40 O.K. 0.23 O.K.

PISO 1 2.90 0.05520 0.01920 5.84 2.90 OJO 2.02 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

REVISIÓN DE LA DERIVA ORDENADA AMPLIFICADA 20%

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

If

PORTICO 

12

If

PORTICO 

12

If

PORTICO 

28

If

PORTICO 

28

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA ORDENADA AMPLIFICADA 20%

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

SISMO EN X COMBINACION 0.9D+1Sx

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

Q-12

CUBIERTA 3.40 0.04200 0.03480 1.88 3.40 O.K. 0.55 O.K.

PISO 1 2.90 0.03360 0.01800 3.81 2.90 OJO 1.31 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-12

CUBIERTA 3.40 0.04080 0.02400 0.87 3.40 O.K. 0.25 O.K.

PISO 1 2.90 0.03360 0.01920 3.87 2.90 OJO 1.33 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

O-28

CUBIERTA 3.40 0.06120 0.02040 0.85 3.40 O.K. 0.25 O.K.

PISO 1 2.90 0.05520 0.01440 5.70 2.90 OJO 1.97 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-28

CUBIERTA 3.40 0.06120 0.02400 0.77 3.40 O.K. 0.23 O.K.

PISO 1 2.90 0.05520 0.01920 5.84 2.90 OJO 2.02 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

If

PORTICO 

12

If

PORTICO 

12

If

PORTICO 

28

If

PORTICO 

28

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA ORDENADA AMPLIFICADA 20%

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COMBINACION 1,2D+1Sy+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

O-28

CUBIERTA 3.40 0.02760 0.03840 1.46 3.40 O.K. 0.43 O.K.

PISO 1 2.90 0.02520 0.02400 3.48 2.90 OJO 1.20 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

O-12

CUBIERTA 3.40 0.02640 0.03840 1.56 3.40 O.K. 0.46 O.K.

PISO 1 2.90 0.02040 0.02400 3.15 2.90 OJO 1.09 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-28

CUBIERTA 3.40 0.02760 0.04200 1.11 3.40 O.K. 0.33 O.K.

PISO 1 2.90 0.02520 0.03120 4.01 2.90 OJO 1.38 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-12

CUBIERTA 3.40 0.02520 0.04200 1.18 3.40 O.K. 0.35 O.K.

PISO 1 2.90 0.02040 0.03120 3.73 2.90 OJO 1.29 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

SISMO EN Y

If

PORTICO O

If

PORTICO O

If

PORTICO K

If

PORTICO K

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA ORDENADA AMPLIFICADA 20%

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COMBINACION 0.9D+1Sy

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

O-28

CUBIERTA 3.40 0.02760 0.03720 1.34 3.40 O.K. 0.39 O.K.

PISO 1 2.90 0.02520 0.02400 3.48 2.90 OJO 1.20 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

O-12

CUBIERTA 3.40 0.02640 0.03840 1.56 3.40 O.K. 0.46 O.K.

PISO 1 2.90 0.02040 0.02400 3.15 2.90 OJO 1.09 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-28

CUBIERTA 3.40 0.02760 0.04200 1.11 3.40 O.K. 0.33 O.K.

PISO 1 2.90 0.02520 0.03120 4.01 2.90 OJO 1.38 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-12

CUBIERTA 3.40 0.02520 0.04200 1.18 3.40 O.K. 0.35 O.K.

PISO 1 2.90 0.02040 0.03120 3.73 2.90 OJO 1.29 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

If

SISMO EN Y

If

PORTICO K

If

PORTICO K

PORTICO O

If

PORTICO O

     



NOMBRE DEL PROYECTO:

ESTRUCTURA EVALUADA:

SISTEMA ESTRUCTURAL:

PARAMETROS SISMICOS:

Método  utilizado: Análisis Modal Dinámico.  

Ubicación: BOGOTÁ

Perfil de suelo: Aluvial 200

Grupo de uso: Grupo III - Edificaciones de atención a la comunidad

COEFICIENTES ESPECTRALES PARA DISEÑO

Aluvial 100 Aluvial 200

Aa= 0.150 0.150 g

Av= 0.200 0.200 g

Ao= 0.180 0.160
g

Fa= 1.200 1.050

Fv= 2.100 2.100

I= 1.000 1.000

I= 1.250 1.250

Tc= 1.120 1.280 s

Tl= 3.500 3.500 s

Ta= s
T= 0.160 0.160 s

Tx= s

Ty= s

Sax= g

Say= g

ESPECIFICACIONES : 

NORMAS :

Coeficiente de importancia (DERIVA).

Coeficiente de importancia (DISEÑO).

Periodo corto.

COMPLEJO PALOQUEMAO - CENTRO DE HOTELERIA 

Pórticos resistentes a momentos con capacidad

moderada de disipación de energía (DMO)

Descripción

fy = 2400 Kgf/cm² 

(40.000 p.s.i.) 

Resistencia a la fluencia del acero de 

refuerzo transversal.

La revisión de la vulnerabilidad sísmica se realizó siguiendo las

recomendaciones de la NSR-10

f’c = 210 kgf/cm² Resistencia del concreto para VIGAS Y 

f’c = 210 kgf/cm² Resistencia del concreto para COLUMNAS

fy = 4200 Kgf/cm² 

(60.000 p.s.i.) 

Resistencia a la fluencia del acero de 

refuerzo principal.

0.422

Aceleracion horizontal pico efectiva de diseño.

Aceleracion que representa la velocidad horizontal 

Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en 

superficie.

Coeficiente de amplificacion que afecta la 

aceleracion en la zona de periodos cortos.

Coeficiente de amplificacion que afecta la 

Periodo largo.

Periodo fundamental de la edificación(s)(NSR-10). 2.086

Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE y 0.422

CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y LOS DISEÑOS DE 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO 

ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10 DE EDIFICACIONES DEL 

SENA - FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., UBICADO EN ZONA 

DE AMENAZA SÍSMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1, 2, 3 Y 4.

DESCRIPCION  DEL PROYECTO

Periodo maximo de vibracion (s)(NSR-10).

Periodo de vibracion (s)(Modelo Computacional) 0.803

Periodo de vibracion (s)(Modelo Computacional) 0.449

Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE y 

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Carga 

Muerta 

[T/m²]

Masa                

[T s²/m]

0.043 2.83

0.396 3.00

0.205 13.04

0.673 63.04

0.128 11.97

0.034 3.22

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

SOTANO (N-2.90) 918.92

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la base

(Cubierta N+3.6)

650.34

74.34

624

 (Piso 1  N+0.00)
918.92

918.92

ANÁLISIS SÍSMICO ORDENADA REDUCIDA 20%

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro Elástico de 

Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del sitio.

PISO
Area              

[m²]

     



185.09 118.86 0.35 142.03 6.30

735.83 217.52 0.65 259.92 2.90

31.58 0.00 0.00 0.00 0.00

336.39 401.95

Ct = 0.047

hn = 6.30 m

Ta = 0.246 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.307

Sa = 0.422 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.422 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

PESO TOTAL 

EDIFICIO
952.50 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

401.95   T

2.90

SOTANO (N-2.90) 0.00

3.40

 (Piso 1  N+0.00) 2.90

Fx NIVEL

(Cubierta N+3.6) 6.30

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

PISO
W = g m                  

[T]

ALTURA        

PISO            [m]

h (acumulado) 

[m]
m h 

k Cvx

     



185.09 119.81 0.36 143.16 6.35

735.83 217.52 0.65 259.92 2.90

31.58 0.00 0.00 0.00 0.00

337.33 403.08

Ct = 0.047

hn = 6.35 m

Ta = 0.248 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.309

Sa = 0.422 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Say = 0.422 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

AJUSTE DE LOS RESULTADOS

IRREGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 364.71  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 365.38  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Si la estructura es Irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 90 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.90 Vs = 361.76 T

> 0.90 Vs = 361.76 T

PESO TOTAL 

EDIFICIO
952.50 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

401.95   T

Irregularidad de la estructura  =

2.90

SOTANO (N-2.90) 0.00

3.45

 (Piso 1  N+0.00) 2.90

(Cubierta N+3.6) 6.35

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

PISO
W = g m                  

[T]

ALTURA        

PISO            [m]

h (acumulado) 

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

     



PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 0.803 s Ty = 0.449 s 

Sax = 0.422 s Say = 0.422 s 

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

154.26 T

364.71 T 

160.83 T

328.08 T

365.38 T 

330.48 T

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal1 Acceleration UX 99.88 99

Modal1 Acceleration UY 99.44 97.13

Modal1 Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

Mode Period UX UY

sec

1 0.803 0.4841 0.0003

2 0.594 0.0927 0.0022

3 0.557 0.079 0.0003

4 0.479 0.0021 0.2394

5 0.471 0.0327 0.3205

6 0.464 0.0309 0.0285

7 0.449 0.056 0.3251

8 0.377 0.0091 0.0005

9 0.339 0.1918 0.0005

10 0.306 0.009 0.0021

11 0.302 0.0026 0.052

12 0.281 4.23E-06 0.0001

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

FX FY

tonf tonf

SXDIS Max 330.4299 154.2662

SYDIS Max 160.834 328.0846

TABLE:  Base Reactions

Load 

Case/Comb

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Carga 

Muerta 

[T/m²]

Masa                

[T s²/m]

0.043 2.83

0.396 3.00

0.205 13.04

0.673 63.04

0.128 11.97

0.034 3.22

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

SOTANO (N-2.90) 918.92

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la base

(Cubierta N+3.6)

650.34

74.34

624

 (Piso 1  N+0.00)
918.92

918.92

ANÁLISIS SÍSMICO DERIVAS ORDENADA REDUCIDA 20%

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro Elástico de 

Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del sitio.

PISO
Area              

[m²]

     



185.09 118.86 0.35 113.76 6.30

735.83 217.52 0.65 208.18 2.90

31.58 0.00 0.00 0.00 0.00

336.39 321.94

Ct = 0.047

hn = 6.30 m

Ta = 0.246 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.307

Sa = 0.338 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.338 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

PESO TOTAL 

EDIFICIO
952.50 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

321.94   T

2.90

SOTANO (N-2.90) 0.00

3.40

 (Piso 1  N+0.00) 2.90

Fx NIVEL

(Cubierta N+3.6) 6.30

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

PISO
W = g m                  

[T]

ALTURA        

PISO            [m]

h (acumulado) 

[m]
m h 

k Cvx

     



185.09 119.81 0.36 114.66 6.35

735.83 217.52 0.65 208.18 2.90

31.58 0.00 0.00 0.00 0.00

337.33 322.85

Ct = 0.047

hn = 6.35 m

Ta = 0.248 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.309

Sa = 0.338 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Say = 0.338 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

AJUSTE DE LOS RESULTADOS

IRREGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 296.84  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 298.87  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Si la estructura es Irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 90 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.90 Vs = 289.75 T

> 0.90 Vs = 289.75 T

PESO TOTAL 

EDIFICIO
952.50 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

321.94   T

Irregularidad de la estructura  =

2.90

SOTANO (N-2.90) 0.00

3.45

 (Piso 1  N+0.00) 2.90

(Cubierta N+3.6) 6.35

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

PISO
W = g m                  

[T]

ALTURA        

PISO            [m]

h (acumulado) 

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

     



PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 0.803 s Ty = 0.449 s 

Sax = 0.338 s Say = 0.338 s 

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

127.24 T

296.84 T 

135.60 T

266.34 T

298.87 T 

268.18 T

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal1 Acceleration UX 99.88 99

Modal1 Acceleration UY 99.44 97.13

Modal1 Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

Mode Period UX UY

sec

1 0.803 0.4841 0.0003

2 0.594 0.0927 0.0022

3 0.557 0.079 0.0003

4 0.479 0.0021 0.2394

5 0.471 0.0327 0.3205

6 0.464 0.0309 0.0285

7 0.449 0.056 0.3251

8 0.377 0.0091 0.0005

9 0.339 0.1918 0.0005

10 0.306 0.009 0.0021

11 0.302 0.0026 0.052

12 0.281 4.23E-06 0.0001

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

FX FY

tonf tonf

SXDER Max 268.1813 127.2415

SYDER Max 132.5957 266.3113

TABLE:  Base Reactions

Load 

Case/Comb

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

SISMO EN X COMBINACION 1,2D+1Sx+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

Q-12

CUBIERTA 3.40 0.02800 0.02320 1.18 3.40 O.K. 0.35 O.K.

PISO 1 2.90 0.02240 0.01280 2.58 2.90 O.K. 0.89 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-12

CUBIERTA 3.40 0.02720 0.01600 0.58 3.40 O.K. 0.17 O.K.

PISO 1 2.90 0.02240 0.01280 2.58 2.90 O.K. 0.89 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

O-28

CUBIERTA 3.40 0.04080 0.01360 0.57 3.40 O.K. 0.17 O.K.

PISO 1 2.90 0.03680 0.00960 3.80 2.90 OJO 1.31 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-28

CUBIERTA 3.40 0.04080 0.01600 0.51 3.40 O.K. 0.15 O.K.

PISO 1 2.90 0.03680 0.01280 3.90 2.90 OJO 1.34 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

If

PORTICO 

28

If

PORTICO 

12

If

PORTICO 

28

REVISIÓN DE LA DERIVA ORDENADA REDUCIDA 20%

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

If

PORTICO 

12

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA ORDENADA REDUCIDA 20%

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

SISMO EN X COMBINACION 0.9D+1Sx

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

Q-12

CUBIERTA 3.40 0.02800 0.02320 1.25 3.40 O.K. 0.37 O.K.

PISO 1 2.90 0.02240 0.01200 2.54 2.90 O.K. 0.88 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-12

CUBIERTA 3.40 0.02720 0.01600 0.58 3.40 O.K. 0.17 O.K.

PISO 1 2.90 0.02240 0.01280 2.58 2.90 O.K. 0.89 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

O-28

CUBIERTA 3.40 0.04080 0.01360 0.57 3.40 O.K. 0.17 O.K.

PISO 1 2.90 0.03680 0.00960 3.80 2.90 OJO 1.31 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-28

CUBIERTA 3.40 0.04080 0.01600 0.51 3.40 O.K. 0.15 O.K.

PISO 1 2.90 0.03680 0.01280 3.90 2.90 OJO 1.34 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

If

PORTICO 

28

If

PORTICO 

12

If

PORTICO 

28

If

PORTICO 

12

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA ORDENADA REDUCIDA 20%

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COMBINACION 1,2D+1Sy+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

O-28

CUBIERTA 3.40 0.01840 0.02560 0.97 3.40 O.K. 0.29 O.K.

PISO 1 2.90 0.01680 0.01600 2.32 2.90 O.K. 0.80 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

O-12

CUBIERTA 3.40 0.01760 0.02560 1.04 3.40 O.K. 0.31 O.K.

PISO 1 2.90 0.01360 0.01600 2.10 2.90 O.K. 0.72 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-28

CUBIERTA 3.40 0.01840 0.02800 0.74 3.40 O.K. 0.22 O.K.

PISO 1 2.90 0.01680 0.02080 2.67 2.90 O.K. 0.92 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-12

CUBIERTA 3.40 0.01680 0.02800 0.79 3.40 O.K. 0.23 O.K.

PISO 1 2.90 0.01360 0.02080 2.49 2.90 O.K. 0.86 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

PORTICO K

If

PORTICO K

PORTICO O

If

PORTICO O

If

SISMO EN Y

If

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA ORDENADA REDUCIDA 20%

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COMBINACION 0.9D+1Sy

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

O-28

CUBIERTA 3.40 0.01840 0.02480 0.89 3.40 O.K. 0.26 O.K.

PISO 1 2.90 0.01680 0.01600 2.32 2.90 O.K. 0.80 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

O-12

CUBIERTA 3.40 0.01760 0.02560 1.04 3.40 O.K. 0.31 O.K.

PISO 1 2.90 0.01360 0.01600 2.10 2.90 O.K. 0.72 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-28

CUBIERTA 3.40 0.01840 0.02800 0.74 3.40 O.K. 0.22 O.K.

PISO 1 2.90 0.01680 0.02080 2.67 2.90 O.K. 0.92 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

K-12

CUBIERTA 3.40 0.01680 0.02800 0.79 3.40 O.K. 0.23 O.K.

PISO 1 2.90 0.01360 0.02080 2.49 2.90 O.K. 0.86 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

PORTICO K

If

PORTICO K

PORTICO O

If

PORTICO O

If

SISMO EN Y

If

     



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

                                                                             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10.3 INDICES DE SOBREESFUERZO 

 

 

 

 

 

 



NIVEL 1: M. NEGATIVO 2: M. POSITIVO 3: CORTANTE
4: FLEXO 

COMPRESION
ELEMENTO

1: V-201 Vano 5

2: V-201 Vano 1

3: V-201 Vano 1

4: M-22

1: V-308 Vano 4

2: V-308 Vano 4

3: V-308 Vano 1

4: M-22

1: M. NEGATIVO 2: M. POSITIVO 3: CORTANTE
4: FLEXO 

COMPRESION

10.90 7.54 2.60 19.16

CALCULADOS CON DC-CAD

IND. SOBREESFUERZO ELEMENTOS, ESPECTRO MICROZONIFICACIÓN 

Decreto 523 del 16 de Dic 2010 SENA - Paloquemao (Estructura # 

5.31), ORDENADA DE DISEÑO

IND. SOBREESFUERZO ELEMENTOS, ESPECTRO MICROZONIFICACIÓN Decreto 523 del 16 de Dic 2010 SENA - 

Paloquemao (Estructura # 5.31), ORDENADA DE DISEÑO

CALCULADOS CON DC-CAD

PISO 1  N+0.00 8.15 7.54 1.95 9.31

19.16Piso 2 N+3.40 10.90 6.48 2.60



INFORME TÉCNICO 

INDICES DE SOBREESFUERZO ESPECTRO DE DISEÑO SENA – 
PALOQUEMAO (ESTRUCTURA #5.32) 

COMBINACIONES DC-CAD PARA VIGAS 

COMBINACIONES DC-CAD PARA COLUMNAS 

CONVENCIONES 



INFORME TÉCNICO 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURA BAJO CARGAS DE SERVICIO 

MOMENTOS POSITIVOS,NEGATIVOS,  CORTANTE EN VIGAS Y FLEXO 
COMPRESION EN COLUMNAS 



INFORME TÉCNICO 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURA BAJO ESPECTRO DE DISEÑO 

MOMENTOS POSITIVOS 

MOMENTOS NEGATIVO 



INFORME TÉCNICO 

CORTANTE EN VIGAS 

FLEXOCOMPRESION EN COLUMNAS 



Programa licenciado a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S

INDICE ITEM ELEMENTO

8.15 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (16.4cm2)
6.26 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (16.0cm2)
6.26 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (16.0cm2)
6.26 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (16.0cm2)
6.26 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (16.0cm2)
6.26 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (15.9cm2)
6.26 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (15.9cm2)
6.26 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (15.9cm2)
6.25 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (15.9cm2)
6.25 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (15.9cm2)
6.25 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (15.9cm2)
6.25 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (15.9cm2)
6.25 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (15.9cm2)
5.81 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (9.4cm2)
5.21 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (8.0cm2)
4.97 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (7.6cm2)
4.87 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (11.3cm2)
4.87 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (11.3cm2)
4.87 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (11.3cm2)
4.87 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (11.3cm2)
4.87 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (11.3cm2)
4.87 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (11.3cm2)
4.87 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (11.3cm2)
4.87 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (11.3cm2)
4.87 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (11.3cm2)
4.87 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (11.3cm2)
4.87 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (11.3cm2)
4.87 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (11.3cm2)
4.84 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (11.2cm2)
4.46 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (6.5cm2)
4.36 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (9.8cm2)
4.33 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (15.9cm2)
4.24 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (15.5cm2)
4.23 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (12.9cm2)
3.97 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (8.7cm2)
3.94 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (11.6cm2)
3.83 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (8.0cm2)
3.82 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (8.0cm2)
3.75 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (10.4cm2)
3.71 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (9.4cm2)
3.67 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (8.0cm2)
3.54 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (5.0cm2)
3.50 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (7.0cm2)
3.47 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (6.9cm2)
3.32 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (11.2cm2)
3.25 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (11.3cm2)
3.17 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (8.0cm2)
3.16 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (6.5cm2)
3.16 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (3.9cm2)
3.16 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (3.9cm2)
3.16 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (3.9cm2)
3.16 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (3.9cm2)
3.16 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (3.9cm2)
3.16 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (3.9cm2)
3.16 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (7.9cm2)
3.14 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (7.6cm2)
3.13 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (7.8cm2)
3.08 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (3.7cm2)
3.08 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (3.7cm2)
3.08 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (3.7cm2)
3.05 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (3.7cm2)
3.05 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (3.7cm2)
3.05 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (3.7cm2)
3.05 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (3.7cm2)
3.05 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (3.7cm2)
3.05 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (3.7cm2)
3.05 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (3.7cm2)
3.02 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (5.5cm2)
2.94 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (5.2cm2)
2.91 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (3.4cm2)
2.91 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (3.4cm2)
2.91 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (3.4cm2)
2.91 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (3.4cm2)
2.88 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (3.3cm2)
2.80 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (9.8cm2)

2.70 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (4.5cm2)
2.70 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (3.0cm2)
2.70 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (3.0cm2)
2.70 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (3.0cm2)
2.68 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (16.2cm2)
2.66 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (2.9cm2)
2.66 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (2.9cm2)
2.66 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (2.9cm2)
2.64 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (15.8cm2)
2.57 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (18.0cm2)
2.54 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (17.5cm2)
2.54 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (2.8cm2)
2.51 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (11.6cm2)
2.51 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (16.9cm2)
2.48 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (8.0cm2)
2.47 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (13.8cm2)
2.45 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (9.3cm2)
2.43 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (12.9cm2)
2.42 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (2.4cm2)
2.42 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (2.4cm2)
2.42 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (2.4cm2)
2.42 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (2.4cm2)
2.39 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (7.3cm2)
2.39 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (7.2cm2)
2.35 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (12.4cm2)
2.33 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (5.8cm2)
2.31 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (7.0cm2)
2.31 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (3.4cm2)
2.31 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (3.4cm2)
2.31 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (3.4cm2)
2.31 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (3.4cm2)
2.30 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (47.9cm2)
2.30 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (6.9cm2)
2.26 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (2.9cm2)
2.26 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (2.9cm2)
2.26 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (2.9cm2)
2.25 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (7.1cm2)
2.24 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (8.0cm2)
2.24 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (7.0cm2)
2.21 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (8.0cm2)
2.19 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (10.4cm2)
2.18 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (15.9cm2)
2.17 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (3.2cm2)
2.16 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (15.5cm2)
2.15 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (2.9cm2)
2.15 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (2.9cm2)
2.11 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (11.5cm2)
2.10 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (1.8cm2)
2.10 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (1.8cm2)
2.10 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (1.8cm2)
2.10 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (6.5cm2)
2.07 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (10.9cm2)
2.06 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (5.8cm2)
2.05 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (5.7cm2)
2.04 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (15.4cm2)
2.04 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (2.9cm2)
2.04 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (2.9cm2)
2.04 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (2.9cm2)
2.04 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (2.9cm2)
2.04 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (15.4cm2)
2.00 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (10.0cm2)
1.99 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (9.9cm2)
1.98 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (13.8cm2)
1.98 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (2.9cm2)
1.98 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (2.9cm2)
1.98 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (2.9cm2)
1.97 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (5.8cm2)
1.96 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (13.7cm2)
1.96 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (13.7cm2)
1.94 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   0  (9.1cm2)
1.93 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (5.7cm2)
1.92 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (2.9cm2)
1.92 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (2.9cm2)
1.92 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (2.9cm2)
1.91 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (2.9cm2)
1.91 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (2.9cm2)
1.91 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (2.9cm2)
1.91 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (2.9cm2)
1.89 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (6.4cm2)
1.86 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (11.3cm2)
1.86 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (11.3cm2)
1.85 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (8.2cm2)

1.84 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (2.1cm2)
1.77 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (6.9cm2)
1.77 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (9.2cm2)
1.76 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (9.1cm2)
1.76 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (8.6cm2)
1.72 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (6.2cm2)
1.72 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (9.8cm2)
1.72 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (9.7cm2)
1.71 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (5.5cm2)
1.71 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (2.2cm2)
1.71 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (1.6cm2)
1.70 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (6.8cm2)
1.69 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (7.8cm2)
1.69 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (2.9cm2)
1.69 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (2.9cm2)
1.69 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (2.9cm2)
1.69 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (2.9cm2)
1.69 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (6.0cm2)
1.67 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (5.8cm2)
1.67 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (0.9cm2)
1.67 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (0.9cm2)
1.67 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (0.9cm2)
1.67 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (1.2cm2)
1.67 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (5.2cm2)
1.64 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (6.7cm2)
1.63 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (1.7cm2)
1.63 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (1.7cm2)
1.63 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (1.7cm2)
1.63 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (5.9cm2)
1.63 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (7.0cm2)
1.63 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (7.3cm2)
1.62 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (4.5cm2)
1.62 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (1.7cm2)
1.62 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (1.7cm2)
1.62 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (1.7cm2)
1.62 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (7.2cm2)
1.60 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (2.3cm2)
1.60 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (8.0cm2)
1.60 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (2.9cm2)
1.59 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (7.5cm2)
1.59 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (5.9cm2)
1.59 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (5.9cm2)
1.59 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (7.9cm2)
1.58 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (3.9cm2)
1.56 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (0.7cm2)
1.56 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (0.7cm2)
1.56 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (3.1cm2)
1.56 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (0.7cm2)
1.55 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (5.8cm2)
1.54 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (6.3cm2)
1.54 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (6.2cm2)
1.51 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (1.3cm2)
1.51 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (1.3cm2)
1.51 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (8.0cm2)
1.50 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (1.4cm2)
1.49 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (2.8cm2)
1.49 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (13.8cm2)
1.48 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (1.8cm2)
1.48 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (2.7cm2)
1.47 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (1.7cm2)
1.47 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (1.7cm2)
1.47 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (1.7cm2)
1.47 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (1.7cm2)
1.47 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (3.3cm2)
1.46 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (3.1cm2)
1.46 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (3.5cm2)
1.46 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (3.5cm2)
1.46 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   4  (1.7cm2)
1.46 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   5  (1.7cm2)
1.46 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   6  (1.7cm2)
1.45 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (3.3cm2)
1.44 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (3.9cm2)
1.42 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (3.3cm2)
1.42 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (0.7cm2)
1.41 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (1.3cm2)
1.40 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (16.2cm2)
1.40 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (7.1cm2)
1.39 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (2.6cm2)
1.39 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (1.4cm2)
1.39 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (1.6cm2)
1.39 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (1.6cm2)
1.39 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (1.4cm2)

1.39 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (2.6cm2)
1.39 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (2.2cm2)
1.38 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (2.7cm2)
1.38 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (15.8cm2)
1.38 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (7.0cm2)
1.37 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (0.5cm2)
1.36 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (18.0cm2)
1.35 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (2.2cm2)
1.34 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (3.5cm2)
1.34 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (2.0cm2)
1.33 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (0.4cm2)
1.32 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (0.9cm2)
1.32 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (17.5cm2)
1.30 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (10.5cm2)
1.30 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (0.6cm2)
1.28 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (5.7cm2)
1.28 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (3.4cm2)
1.27 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (16.9cm2)
1.27 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (1.7cm2)
1.27 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (1.7cm2)
1.25 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (0.2cm2)
1.25 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (0.2cm2)
1.24 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (2.8cm2)
1.23 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (47.9cm2)
1.22 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (5.1cm2)
1.22 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (3.9cm2)
1.22 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (0.1cm2)
1.22 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (0.1cm2)
1.22 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (0.1cm2)
1.22 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (0.2cm2)
1.22 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (0.4cm2)
1.19 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-0.1cm2)
1.18 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-0.1cm2)
1.17 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (3.6cm2)
1.17 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-0.1cm2)
1.17 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-0.1cm2)
1.17 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-0.1cm2)
1.17 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (1.9cm2)
1.16 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (2.9cm2)
1.16 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (1.6cm2)
1.16 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-0.1cm2)
1.16 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-0.1cm2)
1.16 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-0.1cm2)
1.16 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-0.1cm2)
1.15 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (15.9cm2)
1.15 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-0.1cm2)
1.15 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-0.1cm2)
1.15 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-0.1cm2)
1.15 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-0.1cm2)
1.15 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (1.5cm2)
1.15 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-0.8cm2)
1.15 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (6.0cm2)
1.15 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (7.0cm2)
1.15 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (1.3cm2)
1.14 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (1.7cm2)
1.13 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (12.4cm2)
1.13 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (2.3cm2)
1.13 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (15.5cm2)
1.12 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (10.0cm2)
1.12 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (9.9cm2)
1.10 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (3.0cm2)
1.09 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (5.7cm2)
1.09 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (5.8cm2)
1.09 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (5.8cm2)
1.08 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (5.9cm2)
1.07 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (3.1cm2)
1.07 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (0.3cm2)
1.06 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (4.1cm2)
1.06 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-2.0cm2)
1.06 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (0.4cm2)
1.05 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-0.9cm2)
1.05 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (13.8cm2)
1.05 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-1.2cm2)
1.04 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (5.9cm2)
1.03 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   1  (9.1cm2)
1.02 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (0.6cm2)
1.02 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-0.9cm2)
1.01 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (0.2cm2)
1.01 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-1.3cm2)
1.01 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (15.4cm2)
1.01 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (8.6cm2)
0.99 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (1.9cm2)



0.99 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (1.5cm2)
0.99 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (0.3cm2)
0.98 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-3.5cm2)
0.98 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-1.3cm2)
0.98 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-1.3cm2)
0.97 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (1.5cm2)
0.97 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (0.3cm2)
0.97 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (0.3cm2)
0.97 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (15.4cm2)
0.97 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (0.3cm2)
0.97 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (0.1cm2)
0.96 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-1.8cm2)
0.96 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-1.5cm2)
0.96 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (1.4cm2)
0.95 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (13.7cm2)
0.95 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (13.7cm2)
0.95 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-1.7cm2)
0.94 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.94 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (10.9cm2)
0.92 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (2.2cm2)
0.92 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (7.0cm2)
0.92 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-1.8cm2)
0.91 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (11.3cm2)
0.91 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-0.3cm2)
0.90 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (5.9cm2)
0.90 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (11.3cm2)
0.89 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (5.6cm2)
0.88 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-2.4cm2)
0.87 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (2.3cm2)
0.87 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (2.8cm2)
0.87 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-4.1cm2)
0.86 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (5.8cm2)
0.86 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-1.6cm2)
0.86 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (8.2cm2)
0.86 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-2.4cm2)
0.85 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (4.6cm2)
0.85 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (9.1cm2)
0.84 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (9.2cm2)
0.84 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (5.8cm2)
0.83 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (3.5cm2)
0.83 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-0.3cm2)
0.82 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (3.5cm2)
0.82 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-0.3cm2)
0.81 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (9.7cm2)
0.80 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (0.3cm2)
0.80 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (0.2cm2)
0.80 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (9.8cm2)
0.80 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (2.7cm2)
0.78 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (0.3cm2)
0.78 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (3.3cm2)
0.77 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (2.2cm2)
0.77 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (2.2cm2)
0.77 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-2.4cm2)
0.76 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (2.0cm2)
0.76 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-0.9cm2)
0.75 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-3.5cm2)
0.74 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (1.7cm2)
0.74 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-0.9cm2)
0.73 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-2.8cm2)
0.72 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-2.2cm2)
0.72 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-1.2cm2)
0.71 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (6.7cm2)
0.71 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (6.3cm2)
0.70 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (6.2cm2)
0.70 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (0.7cm2)
0.70 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (0.3cm2)
0.69 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (0.3cm2)
0.69 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (0.7cm2)
0.69 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-1.9cm2)
0.69 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-1.9cm2)
0.69 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-1.8cm2)
0.69 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-1.5cm2)
0.69 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-4.4cm2)
0.69 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-4.4cm2)
0.69 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (6.8cm2)
0.68 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-4.0cm2)
0.66 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-0.1cm2)
0.66 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-4.1cm2)
0.65 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-1.5cm2)
0.65 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (1.3cm2)
0.65 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-3.6cm2)
0.64 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-0.7cm2)

0.64 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.63 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-1.6cm2)
0.63 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-5.3cm2)
0.62 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (2.7cm2)
0.62 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-3.8cm2)
0.62 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (0.5cm2)
0.61 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (0.2cm2)
0.61 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-3.5cm2)
0.61 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-5.7cm2)
0.61 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-4.1cm2)
0.59 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-1.5cm2)
0.59 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-6.6cm2)
0.59 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-1.5cm2)
0.59 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-2.4cm2)
0.59 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-4.1cm2)
0.58 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (1.5cm2)
0.58 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-6.2cm2)
0.58 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (1.7cm2)
0.58 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (1.7cm2)
0.58 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (1.7cm2)
0.58 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (2.1cm2)
0.58 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-2.5cm2)
0.57 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-5.5cm2)
0.57 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-3.9cm2)
0.57 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-1.5cm2)
0.57 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-3.6cm2)
0.56 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-6.7cm2)
0.56 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.56 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-1.4cm2)
0.56 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-1.4cm2)
0.55 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-4.3cm2)
0.54 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-5.7cm2)
0.54 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (2.1cm2)
0.54 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-3.3cm2)
0.53 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-7.4cm2)
0.53 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-4.8cm2)
0.53 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (1.9cm2)
0.53 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-0.9cm2)
0.53 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-2.7cm2)
0.52 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-3.6cm2)
0.52 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-0.9cm2)
0.52 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   10  (-13.2cm2)
0.51 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-2.0cm2)
0.51 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-9.1cm2)
0.51 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-9.1cm2)
0.51 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (0.8cm2)
0.51 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-1.4cm2)
0.51 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-0.8cm2)
0.51 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-1.9cm2)
0.51 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (1.3cm2)
0.50 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-0.9cm2)
0.49 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.48 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-5.0cm2)
0.47 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-2.3cm2)
0.47 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-8.6cm2)
0.47 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-8.6cm2)
0.47 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-10.7cm2)
0.46 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-8.6cm2)
0.46 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-10.8cm2)
0.45 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (0.1cm2)
0.45 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-7.0cm2)
0.45 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (0.2cm2)
0.45 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-11.7cm2)
0.44 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-2.8cm2)
0.44 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-6.8cm2)
0.44 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-6.8cm2)
0.44 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-6.8cm2)
0.44 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-6.8cm2)
0.43 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-12.2cm2)
0.43 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-1.0cm2)
0.43 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-4.1cm2)
0.43 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-5.7cm2)
0.42 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-9.2cm2)
0.42 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-3.3cm2)
0.42 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-12.9cm2)
0.42 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-12.3cm2)
0.42 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-4.1cm2)
0.41 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-4.1cm2)
0.41 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-3.4cm2)
0.40 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-7.4cm2)
0.40 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-3.0cm2)
0.40 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-1.0cm2)

0.40 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-1.1cm2)
0.40 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-8.8cm2)
0.40 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-12.3cm2)
0.39 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-4.4cm2)
0.39 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-4.4cm2)
0.39 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-5.7cm2)
0.39 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-11.6cm2)
0.39 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-3.3cm2)
0.38 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-3.6cm2)
0.38 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-6.1cm2)
0.38 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-7.3cm2)
0.37 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-9.0cm2)
0.37 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-4.9cm2)
0.37 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-5.1cm2)
0.37 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-9.0cm2)
0.37 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-7.6cm2)
0.36 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-3.3cm2)
0.36 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-3.8cm2)
0.36 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-10.1cm2)
0.35 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-1.9cm2)
0.35 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   2  (-3.6cm2)
0.35 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-9.3cm2)
0.35 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-14.8cm2)
0.34 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-7.4cm2)
0.34 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-9.1cm2)
0.34 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-7.2cm2)
0.34 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-6.0cm2)
0.33 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   3  (-11.2cm2)
0.33 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-4.7cm2)
0.33 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-4.7cm2)
0.33 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-5.0cm2)
0.33 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-7.7cm2)
0.33 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-4.7cm2)
0.32 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-13.0cm2)
0.32 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-4.9cm2)
0.32 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-13.2cm2)
0.31 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-8.2cm2)
0.31 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-6.3cm2)
0.31 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (0.2cm2)
0.31 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-5.7cm2)
0.31 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-17.6cm2)
0.31 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-5.5cm2)
0.31 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-10.1cm2)
0.30 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-15.5cm2)
0.30 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-5.7cm2)
0.29 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-7.1cm2)
0.28 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-11.6cm2)
0.26 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-18.4cm2)
0.26 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-7.0cm2)
0.26 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-9.0cm2)
0.25 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-18.6cm2)
0.25 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   8  (-17.3cm2)
0.25 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   9  (-13.2cm2)
0.23 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-1.9cm2)
0.22 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   7  (-19.8cm2)
0.20 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (0.2cm2)
0.13 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-1.9cm2)
0.11 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (0.2cm2)
0.06 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-1.9cm2)
0.05 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (0.2cm2)
0.01 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-1.9cm2)
0.01 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (0.2cm2)
0.00 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-0.1cm2)
0.00 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (1.1cm2)
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10.90 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
10.70 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
10.44 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
10.33 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
9.98 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
9.95 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
9.50 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
9.46 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
8.95 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
6.74 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (8.9cm2)
6.42 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (22.8cm2)
5.88 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
5.61 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
5.38 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
5.26 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
5.04 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (22.8cm2)
5.02 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
5.00 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.98 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   10  (4.2cm2)
4.30 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.25 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (3.4cm2)
4.25 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (3.4cm2)
4.25 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (3.4cm2)
4.25 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (3.4cm2)
4.25 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (3.4cm2)
4.25 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (23.8cm2)
4.23 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (3.4cm2)
4.23 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (3.4cm2)
4.23 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (3.4cm2)
4.22 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (6.3cm2)
4.21 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (6.3cm2)
4.18 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   10  (3.3cm2)
4.18 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   0  (3.3cm2)
4.09 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (6.0cm2)
3.97 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   9  (4.2cm2)
3.91 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (3.3cm2)
3.81 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (5.4cm2)
3.69 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (8.2cm2)
3.55 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (8.3cm2)
3.40 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (3.1cm2)
3.32 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (3.5cm2)
3.29 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   9  (3.3cm2)
3.29 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   1  (3.3cm2)
3.12 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (3.8cm2)
3.03 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (5.6cm2)
2.93 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (5.4cm2)
2.85 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (6.3cm2)
2.82 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (6.3cm2)
2.82 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (3.2cm2)
2.74 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (2.3cm2)
2.69 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (5.6cm2)
2.61 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (2.8cm2)
2.53 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (2.7cm2)
2.53 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (2.7cm2)
2.53 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (2.7cm2)
2.51 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (2.6cm2)
2.48 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   0  (2.8cm2)
2.47 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   10  (2.5cm2)
2.46 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (2.8cm2)
2.45 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (2.5cm2)
2.45 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (2.5cm2)
2.45 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (2.5cm2)
2.42 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   0  (2.4cm2)
2.41 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (5.2cm2)
2.31 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (5.9cm2)
2.26 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (2.3cm2)
2.26 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (3.2cm2)
2.22 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   0  (2.3cm2)
2.22 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (4.9cm2)
2.22 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   10  (2.2cm2)
2.13 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   0  (1.9cm2)
2.11 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   10  (1.8cm2)
2.09 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   10  (1.8cm2)
2.08 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   10  (1.0cm2)
2.08 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (22.4cm2)



2.08 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (3.5cm2)
2.04 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   0  (1.7cm2)
2.01 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (2.8cm2)
2.00 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (2.6cm2)
2.00 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (22.2cm2)
1.95 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   9  (2.5cm2)
1.91 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   1  (2.8cm2)
1.90 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (2.8cm2)
1.89 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (0.8cm2)
1.89 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (0.8cm2)
1.89 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (0.8cm2)
1.89 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (0.8cm2)
1.89 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (0.8cm2)
1.89 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (0.8cm2)
1.89 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (0.8cm2)
1.89 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (0.8cm2)
1.89 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   10  (0.8cm2)
1.89 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (0.8cm2)
1.89 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (0.8cm2)
1.89 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (0.8cm2)
1.89 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (0.8cm2)
1.88 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   0  (0.8cm2)
1.87 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   0  (0.8cm2)
1.86 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   1  (2.4cm2)
1.82 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (0.8cm2)
1.82 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   9  (1.0cm2)
1.81 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (1.7cm2)
1.81 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (7.7cm2)
1.79 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (9.6cm2)
1.76 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (3.8cm2)
1.75 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   9  (0.8cm2)
1.74 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (8.6cm2)
1.74 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   1  (0.8cm2)
1.73 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   1  (2.3cm2)
1.72 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   9  (2.2cm2)
1.71 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   1  (0.8cm2)
1.70 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (3.4cm2)
1.67 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (3.8cm2)
1.67 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (3.3cm2)
1.66 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (3.7cm2)
1.65 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   1  (1.9cm2)
1.65 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (3.0cm2)
1.65 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (0.8cm2)
1.64 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   9  (1.8cm2)
1.62 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   8  (0.8cm2)
1.62 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   9  (1.8cm2)
1.61 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   2  (0.8cm2)
1.61 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (2.7cm2)
1.60 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (0.8cm2)
1.59 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   1  (1.7cm2)
1.59 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (2.1cm2)
1.57 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   8  (0.8cm2)
1.57 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (2.4cm2)
1.57 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   2  (0.8cm2)
1.56 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (2.0cm2)
1.54 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   2  (1.5cm2)
1.51 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (1.6cm2)
1.51 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (3.8cm2)
1.50 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   7  (0.8cm2)
1.49 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (1.7cm2)
1.49 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (5.6cm2)
1.49 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   3  (0.8cm2)
1.49 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (0.8cm2)
1.47 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   8  (1.5cm2)
1.44 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   3  (0.8cm2)
1.43 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (1.6cm2)
1.42 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (8.7cm2)
1.41 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (1.1cm2)
1.40 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   10  (0.4cm2)
1.40 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (1.6cm2)
1.39 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   8  (1.5cm2)
1.38 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (1.7cm2)
1.38 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   6  (0.8cm2)
1.37 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   4  (0.8cm2)
1.37 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (0.8cm2)
1.37 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   0  (0.3cm2)
1.36 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   2  (1.6cm2)
1.35 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (5.6cm2)
1.35 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (0.8cm2)
1.35 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (1.5cm2)
1.34 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (0.8cm2)
1.34 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   7  (0.8cm2)

1.34 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (20.6cm2)
1.33 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   4  (0.8cm2)
1.32 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   2  (1.3cm2)
1.30 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (0.6cm2)
1.30 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (0.4cm2)
1.28 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (2.4cm2)
1.28 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (0.2cm2)
1.28 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (0.2cm2)
1.28 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (2.0cm2)
1.27 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (1.8cm2)
1.27 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   5  (0.8cm2)
1.27 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   5  (0.8cm2)
1.25 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   2  (1.2cm2)
1.25 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   5  (0.8cm2)
1.25 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (0.2cm2)
1.25 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (3.2cm2)
1.25 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   8  (1.1cm2)
1.24 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   9  (0.4cm2)
1.24 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   6  (0.8cm2)
1.23 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (0.1cm2)
1.23 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (0.8cm2)
1.22 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (0.8cm2)
1.22 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   1  (0.3cm2)
1.21 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (1.7cm2)
1.21 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (0.1cm2)
1.20 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   8  (0.9cm2)
1.20 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   2  (0.9cm2)
1.17 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   6  (0.8cm2)
1.17 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   4  (0.8cm2)
1.17 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   2  (0.8cm2)
1.17 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   8  (0.8cm2)
1.17 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (3.2cm2)
1.15 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (0.8cm2)
1.14 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (0.8cm2)
1.14 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (3.6cm2)
1.14 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   10  (-0.1cm2)
1.14 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   8  (0.8cm2)
1.09 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   8  (0.1cm2)
1.08 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (4.2cm2)
1.08 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   7  (0.8cm2)
1.08 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   3  (0.8cm2)
1.07 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   2  (0.0cm2)
1.04 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (2.8cm2)
1.04 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-0.3cm2)
1.04 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-0.1cm2)
1.04 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-0.3cm2)
1.04 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-0.3cm2)
1.04 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-0.3cm2)
1.02 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (0.6cm2)
1.01 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   9  (-0.1cm2)
1.01 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (0.6cm2)
1.00 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   8  (0.8cm2)
1.00 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (-0.2cm2)
1.00 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (-0.2cm2)
1.00 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (-0.2cm2)
1.00 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (-0.2cm2)
1.00 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (-0.2cm2)
1.00 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (-0.2cm2)
1.00 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (-0.2cm2)
1.00 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (-0.2cm2)
1.00 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (-0.2cm2)
1.00 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (-0.2cm2)
0.99 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (-0.2cm2)
0.99 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (-0.2cm2)
0.99 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   2  (0.8cm2)
0.99 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   7  (0.5cm2)
0.96 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (2.7cm2)
0.94 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (3.8cm2)
0.94 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   7  (-0.2cm2)
0.93 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (3.7cm2)
0.92 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.92 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-0.2cm2)
0.92 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   9  (0.8cm2)
0.91 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (-0.6cm2)
0.91 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (0.0cm2)
0.91 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (-0.6cm2)
0.91 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (0.5cm2)
0.91 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (-0.6cm2)
0.91 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   1  (0.8cm2)
0.89 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   8  (-0.2cm2)
0.87 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (2.1cm2)
0.87 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (3.0cm2)

0.86 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (0.4cm2)
0.85 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (0.7cm2)
0.85 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (0.7cm2)
0.85 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (0.7cm2)
0.85 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (0.7cm2)
0.85 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (1.7cm2)
0.85 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (-0.5cm2)
0.85 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (-0.5cm2)
0.85 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (0.4cm2)
0.85 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   10  (0.8cm2)
0.84 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (1.0cm2)
0.84 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (0.9cm2)
0.84 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-0.6cm2)
0.84 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-0.6cm2)
0.84 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-0.6cm2)
0.84 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   7  (0.1cm2)
0.84 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (0.7cm2)
0.84 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (0.7cm2)
0.84 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (0.7cm2)
0.84 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (0.7cm2)
0.84 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (0.7cm2)
0.84 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   0  (0.8cm2)
0.83 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (-0.6cm2)
0.83 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (-0.6cm2)
0.82 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (-0.6cm2)
0.82 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   3  (0.3cm2)
0.82 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (0.3cm2)
0.82 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (0.6cm2)
0.80 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   3  (0.1cm2)
0.80 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (-0.2cm2)
0.80 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (3.8cm2)
0.80 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   10  (-0.2cm2)
0.79 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.79 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   3  (0.2cm2)
0.79 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   3  (0.1cm2)
0.79 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   7  (-0.2cm2)
0.79 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.79 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   7  (0.1cm2)
0.78 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   7  (0.0cm2)
0.78 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (2.4cm2)
0.78 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (0.5cm2)
0.77 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (1.1cm2)
0.77 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (1.4cm2)
0.77 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (0.1cm2)
0.76 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   0  (-0.2cm2)
0.76 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (0.1cm2)
0.76 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (0.0cm2)
0.76 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-0.6cm2)
0.76 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-0.6cm2)
0.76 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-0.6cm2)
0.76 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   3  (0.0cm2)
0.76 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (0.7cm2)
0.76 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (0.7cm2)
0.76 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (0.7cm2)
0.76 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (0.7cm2)
0.76 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (0.7cm2)
0.74 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (-0.6cm2)
0.74 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (-0.6cm2)
0.74 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (-0.6cm2)
0.73 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   7  (-0.1cm2)
0.73 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (0.7cm2)
0.73 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (0.7cm2)
0.73 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (0.7cm2)
0.73 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (0.7cm2)
0.73 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (0.7cm2)
0.72 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (0.8cm2)
0.72 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.71 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (0.6cm2)
0.69 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-0.1cm2)
0.69 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-0.5cm2)
0.69 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-0.5cm2)
0.69 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-0.5cm2)
0.69 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-0.5cm2)
0.68 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-0.2cm2)
0.67 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   10  (-0.2cm2)
0.67 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.66 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.66 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.65 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   3  (-0.5cm2)
0.64 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.63 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   7  (-0.7cm2)
0.61 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   3  (-0.2cm2)

0.61 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   0  (-0.2cm2)
0.61 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.61 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-0.3cm2)
0.59 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.59 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (-0.5cm2)
0.59 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (-2.1cm2)
0.58 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   1  (-0.2cm2)
0.58 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   9  (-0.2cm2)
0.58 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   0  (-0.2cm2)
0.56 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   1  (-0.2cm2)
0.55 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.54 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.54 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (-0.8cm2)
0.54 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.53 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.53 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.53 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.52 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.52 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   4  (-0.5cm2)
0.52 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   5  (-0.5cm2)
0.52 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (-0.5cm2)
0.52 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (-0.5cm2)
0.50 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-0.2cm2)
0.50 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.47 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (-3.4cm2)
0.47 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (-0.6cm2)
0.46 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   1  (-0.2cm2)
0.44 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   4  (-0.5cm2)
0.44 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   5  (-0.5cm2)
0.44 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   6  (-0.5cm2)
0.44 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   6  (-0.5cm2)
0.44 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   4  (-0.5cm2)
0.44 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   5  (-0.5cm2)
0.43 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   9  (-0.6cm2)
0.43 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   7  (-0.2cm2)
0.43 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   5  (-0.6cm2)
0.43 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (-0.2cm2)
0.43 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.43 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.42 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.42 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.42 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.42 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.42 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.41 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-1.6cm2)
0.41 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (-0.2cm2)
0.40 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (-0.6cm2)
0.40 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (-3.8cm2)
0.38 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   8  (-0.2cm2)
0.38 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (-2.5cm2)
0.38 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (-5.1cm2)
0.37 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.37 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-3.7cm2)
0.35 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (-1.7cm2)
0.35 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-1.2cm2)
0.35 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-0.2cm2)
0.35 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   8  (-0.2cm2)
0.35 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   8  (-0.2cm2)
0.34 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (-0.2cm2)
0.34 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (-5.1cm2)
0.33 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.33 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (-2.2cm2)
0.32 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (-3.5cm2)
0.32 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   5  (-1.0cm2)
0.32 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (-3.7cm2)
0.31 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.29 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   9  (-0.2cm2)
0.28 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (-2.4cm2)
0.27 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   1  (-0.2cm2)
0.27 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   0  (-0.5cm2)
0.27 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   10  (-0.5cm2)
0.27 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   10  (-0.2cm2)
0.26 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (-0.2cm2)
0.25 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   0  (-0.2cm2)
0.25 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (-9.5cm2)
0.24 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (-9.8cm2)
0.23 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (-3.7cm2)
0.23 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (-0.5cm2)
0.23 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.22 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (-5.0cm2)
0.20 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   7  (-0.2cm2)
0.20 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (-4.9cm2)



0.20 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.20 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.20 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (-0.2cm2)
0.20 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   7  (-0.2cm2)
0.20 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (-0.2cm2)
0.19 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.19 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (-0.8cm2)
0.18 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.18 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.18 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.18 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.18 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.17 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-1.0cm2)
0.17 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   9  (-0.5cm2)
0.16 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.16 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.15 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.15 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.15 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.14 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (-0.5cm2)
0.14 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   5  (-0.6cm2)
0.13 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   1  (-1.2cm2)
0.12 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (0.8cm2)
0.12 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (-0.7cm2)
0.11 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   6  (0.8cm2)
0.11 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   5  (0.8cm2)
0.11 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   4  (0.8cm2)
0.09 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (0.8cm2)
0.09 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (0.8cm2)
0.09 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (0.8cm2)
0.09 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (0.8cm2)
0.07 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   7  (0.2cm2)
0.07 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   8  (-1.2cm2)
0.06 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.06 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (0.2cm2)
0.06 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.05 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (-1.7cm2)
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7.54 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (14.9cm2)
5.72 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (14.2cm2)
5.72 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (14.2cm2)
5.72 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (14.2cm2)
5.72 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (14.2cm2)
5.72 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (14.2cm2)
5.72 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (14.1cm2)
5.72 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (14.1cm2)
5.72 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (14.1cm2)
5.72 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (14.1cm2)
5.72 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (14.1cm2)
5.72 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (14.1cm2)
5.72 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (14.1cm2)
4.63 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (7.4cm2)
4.34 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (10.0cm2)
4.34 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (10.0cm2)
4.34 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (10.0cm2)
4.34 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (10.0cm2)
4.34 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (10.0cm2)
4.34 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (10.0cm2)
4.34 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (10.0cm2)
4.34 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (10.0cm2)
4.34 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (10.0cm2)
4.34 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (10.0cm2)
4.34 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (10.0cm2)
4.34 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (10.0cm2)
4.32 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (14.1cm2)
4.28 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (14.0cm2)
4.19 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (9.5cm2)
4.01 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (7.0cm2)
3.36 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (5.7cm2)
3.21 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (10.0cm2)
3.20 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (9.5cm2)
2.84 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (5.0cm2)
2.80 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (8.2cm2)
2.79 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (5.0cm2)
2.79 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (4.8cm2)
2.77 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (5.7cm2)
2.76 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (5.7cm2)
2.72 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (5.0cm2)
2.70 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (3.9cm2)
2.53 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (3.9cm2)
2.49 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (8.2cm2)
2.49 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (8.2cm2)
2.48 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (8.0cm2)
2.45 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (11.5cm2)
2.42 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (11.5cm2)
2.41 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (3.6cm2)
2.39 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (3.6cm2)
2.37 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (4.3cm2)
2.36 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (5.3cm2)
2.34 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (4.6cm2)
2.34 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (3.5cm2)
2.31 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (3.8cm2)
2.30 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (8.5cm2)
2.29 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (12.5cm2)
2.28 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (8.0cm2)
2.25 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (6.3cm2)
2.24 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (5.2cm2)
2.23 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (5.2cm2)
2.22 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (3.0cm2)
2.21 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (12.5cm2)
2.21 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (12.5cm2)
2.19 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (7.6cm2)
2.18 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (7.4cm2)
2.16 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (8.0cm2)
2.15 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (7.2cm2)
2.14 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (2.9cm2)
2.14 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (4.7cm2)
2.13 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (3.2cm2)
2.13 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (4.7cm2)
2.12 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (4.7cm2)
2.11 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (6.3cm2)
2.11 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (2.8cm2)
2.10 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (8.5cm2)

2.10 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (5.6cm2)
2.08 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (2.7cm2)
2.08 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (2.7cm2)
2.08 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (2.7cm2)
2.08 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (3.6cm2)
2.08 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (6.7cm2)
2.08 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (4.2cm2)
2.07 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (7.8cm2)
2.05 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (6.5cm2)
2.04 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (2.6cm2)
2.03 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (8.5cm2)
2.01 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (6.7cm2)
2.00 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (11.2cm2)
1.99 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (2.4cm2)
1.99 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (2.4cm2)
1.99 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (7.5cm2)
1.99 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (5.9cm2)
1.98 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (4.1cm2)
1.98 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (7.4cm2)
1.98 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (7.6cm2)
1.97 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (6.5cm2)
1.96 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (5.6cm2)
1.95 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (2.3cm2)
1.94 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (7.8cm2)
1.93 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (7.2cm2)
1.93 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (2.2cm2)
1.93 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (2.9cm2)
1.93 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (7.6cm2)
1.92 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (6.7cm2)
1.92 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (6.5cm2)
1.92 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (2.7cm2)
1.91 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (7.4cm2)
1.91 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (4.1cm2)
1.90 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (3.6cm2)
1.90 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (3.6cm2)
1.90 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (6.7cm2)
1.89 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (3.4cm2)
1.88 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (3.4cm2)
1.87 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (6.7cm2)
1.87 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (2.4cm2)
1.85 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (5.8cm2)
1.85 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (7.9cm2)
1.84 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (6.6cm2)
1.83 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (3.1cm2)
1.82 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (5.9cm2)
1.82 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (6.7cm2)
1.81 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (3.8cm2)
1.80 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (11.5cm2)
1.80 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (7.8cm2)
1.79 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (3.3cm2)
1.79 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (5.7cm2)
1.76 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (3.2cm2)
1.76 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (3.2cm2)
1.76 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (3.2cm2)
1.75 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (3.2cm2)
1.75 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (3.2cm2)
1.74 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (2.1cm2)
1.74 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (1.6cm2)
1.74 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (3.4cm2)
1.73 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (10.0cm2)
1.72 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (5.2cm2)
1.71 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (5.2cm2)
1.70 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (4.4cm2)
1.70 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (2.0cm2)
1.69 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (5.8cm2)
1.68 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (7.2cm2)
1.68 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (5.8cm2)
1.67 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (5.9cm2)
1.67 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (1.9cm2)
1.67 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (7.2cm2)
1.67 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (2.0cm2)
1.67 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (2.0cm2)
1.67 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (2.0cm2)
1.67 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (2.0cm2)
1.66 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (3.6cm2)
1.66 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (4.6cm2)
1.66 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (4.1cm2)
1.65 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (5.3cm2)
1.64 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (4.7cm2)
1.63 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (6.0cm2)
1.62 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (6.9cm2)
1.61 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (3.6cm2)

1.61 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (3.1cm2)
1.60 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (3.6cm2)
1.60 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (4.1cm2)
1.58 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (5.7cm2)
1.57 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (5.5cm2)
1.56 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (3.6cm2)
1.56 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (4.4cm2)
1.56 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (3.6cm2)
1.52 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (3.4cm2)
1.52 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (9.5cm2)
1.51 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (4.7cm2)
1.51 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (8.0cm2)
1.51 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (2.4cm2)
1.50 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (4.3cm2)
1.50 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (5.0cm2)
1.50 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (5.9cm2)
1.48 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (5.9cm2)
1.48 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (0.8cm2)
1.47 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (3.6cm2)
1.47 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (4.8cm2)
1.46 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (3.6cm2)
1.46 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (1.9cm2)
1.45 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (2.9cm2)
1.45 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (3.1cm2)
1.44 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (1.6cm2)
1.43 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (0.8cm2)
1.43 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (2.3cm2)
1.43 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (0.7cm2)
1.42 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (1.5cm2)
1.42 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (2.2cm2)
1.42 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (2.6cm2)
1.41 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (1.5cm2)
1.41 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (2.9cm2)
1.40 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (5.5cm2)
1.40 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (5.1cm2)
1.40 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (0.7cm2)
1.40 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (0.8cm2)
1.40 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (3.1cm2)
1.39 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (1.8cm2)
1.39 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (3.2cm2)
1.39 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (0.9cm2)
1.38 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (2.8cm2)
1.38 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (3.4cm2)
1.38 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (2.8cm2)
1.38 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (2.8cm2)
1.38 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (2.8cm2)
1.38 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (2.8cm2)
1.37 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (3.4cm2)
1.37 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (1.7cm2)
1.37 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (1.7cm2)
1.37 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (1.7cm2)
1.37 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (2.7cm2)
1.37 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (1.5cm2)
1.37 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (4.1cm2)
1.35 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (3.0cm2)
1.35 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (0.8cm2)
1.33 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (2.8cm2)
1.32 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (2.6cm2)
1.32 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (1.2cm2)
1.32 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (2.2cm2)
1.32 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (2.2cm2)
1.32 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (2.2cm2)
1.31 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   8  (2.9cm2)
1.31 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (1.6cm2)
1.31 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (1.6cm2)
1.31 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (1.1cm2)
1.31 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (0.8cm2)
1.31 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (3.8cm2)
1.30 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (3.6cm2)
1.30 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (0.3cm2)
1.30 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (0.7cm2)
1.29 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (4.9cm2)
1.29 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (0.4cm2)
1.28 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (0.7cm2)
1.28 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (0.7cm2)
1.28 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (1.0cm2)
1.28 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (3.5cm2)
1.28 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (2.3cm2)
1.27 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (0.4cm2)
1.26 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (0.2cm2)
1.26 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (0.4cm2)
1.26 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (0.4cm2)



1.26 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (0.8cm2)
1.25 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (5.6cm2)
1.24 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (3.5cm2)
1.24 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (0.2cm2)
1.24 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (2.6cm2)
1.23 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (2.8cm2)
1.23 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (0.2cm2)
1.23 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (4.5cm2)
1.23 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (0.1cm2)
1.22 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (2.8cm2)
1.22 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (0.1cm2)
1.22 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (0.1cm2)
1.22 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (2.4cm2)
1.19 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (3.4cm2)
1.18 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (0.6cm2)
1.18 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (1.0cm2)
1.18 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (1.0cm2)
1.18 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (1.0cm2)
1.18 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (0.6cm2)
1.17 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (2.7cm2)
1.17 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-0.3cm2)
1.17 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-0.3cm2)
1.17 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (3.1cm2)
1.17 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (1.7cm2)
1.17 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (1.8cm2)
1.16 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-0.2cm2)
1.16 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-0.2cm2)
1.16 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (0.2cm2)
1.16 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-0.8cm2)
1.15 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (1.6cm2)
1.15 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-0.4cm2)
1.15 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (2.4cm2)
1.14 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (2.3cm2)
1.13 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (0.0cm2)
1.13 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (0.0cm2)
1.13 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (3.4cm2)
1.13 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (0.2cm2)
1.13 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (4.5cm2)
1.13 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-0.3cm2)
1.13 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-0.7cm2)
1.13 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-0.7cm2)
1.13 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (0.8cm2)
1.12 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (0.2cm2)
1.12 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (5.3cm2)
1.12 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-0.8cm2)
1.12 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-0.8cm2)
1.11 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (4.3cm2)
1.11 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-0.7cm2)
1.11 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-0.7cm2)
1.10 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-0.8cm2)
1.10 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-0.8cm2)
1.10 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-0.8cm2)
1.10 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-0.2cm2)
1.10 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-1.0cm2)
1.10 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (0.8cm2)
1.10 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (3.1cm2)
1.10 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (3.1cm2)
1.10 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (1.7cm2)
1.09 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-0.8cm2)
1.09 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-0.8cm2)
1.09 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-0.8cm2)
1.09 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (0.3cm2)
1.09 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (0.3cm2)
1.09 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (1.7cm2)
1.09 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (1.1cm2)
1.08 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-0.9cm2)
1.08 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-0.7cm2)
1.08 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (2.2cm2)
1.07 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (0.8cm2)
1.07 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (3.1cm2)
1.07 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-0.7cm2)
1.06 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-0.4cm2)
1.06 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-0.7cm2)
1.06 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-0.7cm2)
1.05 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (1.4cm2)
1.05 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-1.6cm2)
1.05 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-1.6cm2)
1.04 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (0.1cm2)
1.04 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (0.1cm2)
1.04 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-1.2cm2)
1.04 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-0.4cm2)
1.04 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (0.9cm2)

1.04 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-0.8cm2)
1.03 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (1.4cm2)
1.02 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-0.9cm2)
1.02 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-0.9cm2)
1.02 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-1.9cm2)
1.02 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-1.9cm2)
1.02 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-1.9cm2)
1.02 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-2.0cm2)
1.01 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-0.6cm2)
1.00 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   6  (-3.3cm2)
1.00 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-3.1cm2)
0.99 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-1.7cm2)
0.99 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-1.6cm2)
0.99 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-1.7cm2)
0.99 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-0.8cm2)
0.99 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-0.8cm2)
0.99 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-0.8cm2)
0.97 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-1.5cm2)
0.97 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-0.5cm2)
0.97 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   5  (-3.0cm2)
0.97 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-1.0cm2)
0.96 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (1.3cm2)
0.96 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (1.3cm2)
0.96 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (1.3cm2)
0.96 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (1.3cm2)
0.96 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (1.5cm2)
0.95 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-1.5cm2)
0.95 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (3.5cm2)
0.94 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (0.5cm2)
0.94 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (0.1cm2)
0.94 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-0.9cm2)
0.94 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (0.6cm2)
0.94 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (0.3cm2)
0.94 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   9  (1.1cm2)
0.94 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (1.1cm2)
0.94 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (0.4cm2)
0.94 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (0.6cm2)
0.93 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-1.8cm2)
0.93 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-0.6cm2)
0.93 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-1.3cm2)
0.93 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (0.6cm2)
0.93 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (0.1cm2)
0.92 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-1.3cm2)
0.92 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-3.4cm2)
0.92 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-3.4cm2)
0.92 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-3.4cm2)
0.92 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-1.2cm2)
0.91 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (0.6cm2)
0.91 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-1.3cm2)
0.90 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-1.0cm2)
0.90 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-1.0cm2)
0.90 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-2.0cm2)
0.90 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-1.0cm2)
0.89 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-2.9cm2)
0.89 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-1.8cm2)
0.88 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-4.0cm2)
0.88 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-2.7cm2)
0.88 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-2.8cm2)
0.88 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-0.7cm2)
0.87 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-1.6cm2)
0.86 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (1.8cm2)
0.86 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (1.0cm2)
0.86 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (1.0cm2)
0.86 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-3.1cm2)
0.86 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-2.3cm2)
0.86 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-2.3cm2)
0.86 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-2.3cm2)
0.85 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-1.0cm2)
0.85 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-2.7cm2)
0.85 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-2.7cm2)
0.85 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-2.7cm2)
0.85 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-2.8cm2)
0.85 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (0.1cm2)
0.85 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-4.2cm2)
0.85 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-4.2cm2)
0.85 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-4.2cm2)
0.85 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-2.3cm2)
0.84 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (0.1cm2)
0.83 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-0.6cm2)
0.83 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (0.9cm2)
0.83 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (0.8cm2)
0.83 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-3.2cm2)

0.82 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-3.7cm2)
0.81 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-0.4cm2)
0.81 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-2.4cm2)
0.81 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (0.1cm2)
0.81 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (0.1cm2)
0.81 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (0.1cm2)
0.80 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-3.4cm2)
0.80 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-3.9cm2)
0.80 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-1.5cm2)
0.80 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-0.9cm2)
0.79 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-2.2cm2)
0.79 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (5.2cm2)
0.79 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-0.9cm2)
0.78 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (0.6cm2)
0.78 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-4.6cm2)
0.78 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   4  (-3.7cm2)
0.77 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-3.2cm2)
0.77 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-3.2cm2)
0.77 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-2.8cm2)
0.77 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-2.8cm2)
0.76 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-5.0cm2)
0.76 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-4.2cm2)
0.75 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-4.1cm2)
0.75 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-4.1cm2)
0.74 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-4.0cm2)
0.74 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-5.4cm2)
0.73 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-4.2cm2)
0.73 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-4.2cm2)
0.73 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-4.2cm2)
0.73 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-4.2cm2)
0.73 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-4.2cm2)
0.72 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-4.3cm2)
0.72 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-4.3cm2)
0.72 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-3.5cm2)
0.72 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-8.0cm2)
0.72 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-2.5cm2)
0.71 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-4.4cm2)
0.71 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-4.4cm2)
0.71 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-4.0cm2)
0.71 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-4.4cm2)
0.71 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-4.4cm2)
0.71 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-5.9cm2)
0.71 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-1.9cm2)
0.71 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (0.4cm2)
0.71 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (0.3cm2)
0.70 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-0.9cm2)
0.70 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-0.9cm2)
0.70 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-4.6cm2)
0.70 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (3.9cm2)
0.70 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (0.3cm2)
0.70 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-3.9cm2)
0.68 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-1.0cm2)
0.67 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-4.2cm2)
0.67 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (0.2cm2)
0.67 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-4.8cm2)
0.66 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-2.8cm2)
0.65 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-3.8cm2)
0.65 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-7.3cm2)
0.63 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-8.4cm2)
0.63 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-4.5cm2)
0.63 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-4.8cm2)
0.62 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-4.9cm2)
0.62 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   7  (-14.3cm2)
0.62 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-3.1cm2)
0.62 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-3.3cm2)
0.61 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-7.4cm2)
0.61 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   0  (-5.9cm2)
0.61 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   1  (-5.9cm2)
0.61 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   2  (-5.9cm2)
0.61 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-6.1cm2)
0.61 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-5.0cm2)
0.59 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-5.7cm2)
0.59 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-9.3cm2)
0.58 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-8.1cm2)
0.58 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (1.9cm2)
0.56 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-6.2cm2)
0.56 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-1.0cm2)
0.56 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-7.8cm2)
0.55 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-8.2cm2)
0.55 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-8.2cm2)
0.55 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-9.7cm2)
0.55 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-6.3cm2)

0.55 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-3.2cm2)
0.55 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-3.2cm2)
0.55 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-11.8cm2)
0.54 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-7.1cm2)
0.54 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-3.8cm2)
0.54 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   10  (-2.3cm2)
0.52 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-11.5cm2)
0.52 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-5.5cm2)
0.52 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-4.9cm2)
0.52 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-4.9cm2)
0.51 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (0.1cm2)
0.51 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-3.8cm2)
0.50 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-4.9cm2)
0.50 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-6.7cm2)
0.50 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-8.5cm2)
0.50 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-6.8cm2)
0.50 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.50 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-4.9cm2)
0.49 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-5.2cm2)
0.48 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-13.8cm2)
0.47 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-13.3cm2)
0.47 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-10.7cm2)
0.45 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-6.8cm2)
0.45 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-6.7cm2)
0.44 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-10.3cm2)
0.44 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-7.7cm2)
0.43 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-6.4cm2)
0.41 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-7.0cm2)
0.41 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-12.4cm2)
0.41 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (0.1cm2)
0.40 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-1.0cm2)
0.39 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-7.6cm2)
0.39 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-7.2cm2)
0.37 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-7.2cm2)
0.37 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-16.4cm2)
0.36 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-7.5cm2)
0.35 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-7.5cm2)
0.34 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-0.7cm2)
0.34 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-7.6cm2)
0.33 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-1.0cm2)
0.33 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-6.7cm2)
0.31 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (0.8cm2)
0.30 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-12.1cm2)
0.29 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   3  (-21.5cm2)
0.25 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (2.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (1.7cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-0.7cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-0.7cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-0.7cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-1.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-0.7cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-0.7cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-1.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-0.7cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-1.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-0.7cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-1.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-0.7cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-1.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-0.7cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-1.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-0.7cm2)
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6.48 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (22.8cm2)
6.39 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (22.8cm2)
6.07 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (22.8cm2)
6.06 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (22.8cm2)
5.86 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (10.2cm2)
5.82 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (10.1cm2)
5.73 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (7.2cm2)
5.61 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (22.8cm2)
5.44 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (22.8cm2)
5.35 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (22.8cm2)
5.31 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (22.8cm2)
5.27 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (10.2cm2)
5.26 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (10.1cm2)
5.18 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (8.5cm2)
5.18 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (10.2cm2)
5.11 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (10.1cm2)
4.40 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (8.5cm2)
4.22 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (12.7cm2)
4.16 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (12.7cm2)
4.15 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (8.8cm2)
4.15 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (8.7cm2)
3.96 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (8.5cm2)
3.94 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (8.4cm2)
3.94 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (5.7cm2)
3.93 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (5.8cm2)
3.74 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (6.6cm2)
3.73 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (6.2cm2)
3.60 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (6.8cm2)
3.23 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (5.8cm2)
3.09 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (5.3cm2)
3.03 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   1  (2.8cm2)
2.95 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   1  (3.0cm2)
2.86 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   10  (3.3cm2)
2.85 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (11.6cm2)
2.84 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (3.3cm2)
2.82 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (5.0cm2)
2.65 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (2.9cm2)
2.63 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   2  (2.4cm2)
2.62 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   9  (2.6cm2)
2.59 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (2.9cm2)
2.54 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (2.9cm2)
2.49 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (2.6cm2)
2.46 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (1.9cm2)
2.39 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (2.6cm2)
2.38 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   10  (2.5cm2)
2.37 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (11.4cm2)
2.37 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (11.4cm2)
2.37 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (2.7cm2)
2.37 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   9  (3.3cm2)
2.35 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (3.3cm2)
2.31 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   2  (2.0cm2)
2.30 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   8  (2.0cm2)
2.28 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (3.9cm2)
2.28 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (11.4cm2)
2.28 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (11.4cm2)
2.25 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (2.4cm2)
2.16 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (10.4cm2)
2.15 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (2.9cm2)
2.14 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   0  (1.8cm2)
2.11 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (2.4cm2)
2.09 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (10.4cm2)
2.09 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (10.4cm2)
2.05 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (1.7cm2)
2.05 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   0  (1.7cm2)
2.04 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (3.3cm2)
2.02 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (3.4cm2)
2.01 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (1.6cm2)
2.01 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (2.1cm2)
2.01 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (3.4cm2)
2.01 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (3.4cm2)
1.97 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   9  (2.5cm2)
1.93 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (10.0cm2)
1.92 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (3.0cm2)
1.91 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (2.9cm2)
1.90 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   10  (1.5cm2)

1.90 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   0  (1.5cm2)
1.87 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   0  (1.3cm2)
1.86 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   8  (2.3cm2)
1.85 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   7  (1.6cm2)
1.85 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (1.3cm2)
1.85 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   3  (1.6cm2)
1.85 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (2.3cm2)
1.85 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (1.6cm2)
1.79 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   10  (1.2cm2)
1.75 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (1.6cm2)
1.72 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (2.4cm2)
1.70 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (1.3cm2)
1.70 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (1.8cm2)
1.70 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (9.0cm2)
1.70 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (2.4cm2)
1.65 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (1.3cm2)
1.65 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (1.7cm2)
1.65 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   1  (1.7cm2)
1.64 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (9.7cm2)
1.62 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (1.6cm2)
1.61 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (1.6cm2)
1.59 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   0  (0.8cm2)
1.58 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (1.2cm2)
1.57 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (1.3cm2)
1.57 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   3  (1.2cm2)
1.57 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (2.4cm2)
1.56 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   7  (1.2cm2)
1.56 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   9  (1.5cm2)
1.56 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   1  (1.5cm2)
1.56 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (0.7cm2)
1.55 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   8  (1.6cm2)
1.53 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   1  (1.3cm2)
1.52 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (1.2cm2)
1.51 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   8  (1.4cm2)
1.51 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (1.6cm2)
1.51 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (1.7cm2)
1.51 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (9.1cm2)
1.50 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (1.6cm2)
1.50 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   10  (0.9cm2)
1.49 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (1.6cm2)
1.49 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   0  (0.9cm2)
1.49 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (0.7cm2)
1.49 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (1.0cm2)
1.49 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (0.7cm2)
1.47 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (1.1cm2)
1.47 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (0.9cm2)
1.47 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (1.6cm2)
1.46 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   9  (1.2cm2)
1.45 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (0.9cm2)
1.45 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (2.3cm2)
1.45 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (1.3cm2)
1.43 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (1.3cm2)
1.42 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   10  (0.6cm2)
1.41 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   2  (1.4cm2)
1.41 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (1.0cm2)
1.41 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (0.9cm2)
1.41 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   1  (0.8cm2)
1.41 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (1.3cm2)
1.39 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (0.5cm2)
1.39 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (0.5cm2)
1.39 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (0.9cm2)
1.39 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (1.0cm2)
1.37 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (0.7cm2)
1.35 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (0.4cm2)
1.35 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (0.4cm2)
1.35 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (0.4cm2)
1.34 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   7  (1.3cm2)
1.33 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (1.3cm2)
1.32 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (1.1cm2)
1.32 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (0.3cm2)
1.32 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (0.3cm2)
1.32 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (1.7cm2)
1.31 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (2.2cm2)
1.30 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (1.2cm2)
1.30 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (0.5cm2)
1.28 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (1.7cm2)
1.28 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (1.0cm2)
1.28 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (0.9cm2)
1.28 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (1.1cm2)
1.25 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (1.0cm2)
1.24 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   2  (0.9cm2)
1.23 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   2  (0.4cm2)

1.23 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (0.7cm2)
1.23 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   9  (0.9cm2)
1.22 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (0.1cm2)
1.21 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   8  (0.7cm2)
1.21 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (0.0cm2)
1.21 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (0.3cm2)
1.21 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (0.0cm2)
1.21 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (0.0cm2)
1.21 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (0.0cm2)
1.20 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   1  (0.9cm2)
1.20 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (0.6cm2)
1.20 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (0.6cm2)
1.19 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   0  (0.0cm2)
1.19 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (-0.1cm2)
1.18 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (0.3cm2)
1.18 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (1.0cm2)
1.18 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   2  (0.6cm2)
1.17 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (0.2cm2)
1.15 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (0.7cm2)
1.13 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   2  (0.5cm2)
1.12 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   7  (0.7cm2)
1.11 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (0.7cm2)
1.11 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (-0.3cm2)
1.11 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (0.2cm2)
1.09 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (0.6cm2)
1.06 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   3  (0.1cm2)
1.06 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (0.0cm2)
1.05 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (-0.8cm2)
1.05 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (-0.8cm2)
1.05 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   0  (-0.3cm2)
1.05 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   8  (0.3cm2)
1.04 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-0.6cm2)
1.04 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   4  (0.8cm2)
1.04 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   6  (0.8cm2)
1.02 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (-0.3cm2)
1.01 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   0  (-0.3cm2)
1.01 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (-0.1cm2)
1.01 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (-0.6cm2)
1.01 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (0.0cm2)
1.00 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-0.8cm2)
1.00 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   10  (-0.3cm2)
1.00 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (1.1cm2)
0.98 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (0.1cm2)
0.98 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-0.8cm2)
0.97 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (0.4cm2)
0.97 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   1  (-0.3cm2)
0.96 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (-0.8cm2)
0.94 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (0.3cm2)
0.94 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (-0.3cm2)
0.94 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   3  (0.4cm2)
0.94 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (0.4cm2)
0.93 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-0.9cm2)
0.93 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   1  (-0.3cm2)
0.93 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (0.4cm2)
0.93 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-0.6cm2)
0.93 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   9  (-0.3cm2)
0.90 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.90 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   2  (-0.3cm2)
0.88 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   4  (0.8cm2)
0.88 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   5  (0.8cm2)
0.88 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   5  (0.8cm2)
0.88 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   6  (0.8cm2)
0.86 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (-1.6cm2)
0.86 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   7  (0.0cm2)
0.85 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   2  (-0.3cm2)
0.85 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   8  (-0.3cm2)
0.83 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.83 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   3  (-0.3cm2)
0.82 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   3  (0.0cm2)
0.82 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   3  (0.1cm2)
0.80 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   6  (0.3cm2)
0.80 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (-1.2cm2)
0.80 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (0.3cm2)
0.79 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   7  (-0.1cm2)
0.78 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (-0.3cm2)
0.78 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (-1.2cm2)
0.78 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (-1.7cm2)
0.78 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.78 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   10  (-0.2cm2)
0.77 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   3  (-0.3cm2)
0.77 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   0  (-0.2cm2)
0.77 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   7  (-0.3cm2)

0.77 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   9  (-0.2cm2)
0.77 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   1  (-0.2cm2)
0.77 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (0.1cm2)
0.76 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   8  (-0.2cm2)
0.76 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   4  (-0.3cm2)
0.76 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.75 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.75 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   7  (-0.2cm2)
0.75 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.73 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.73 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.73 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (-2.4cm2)
0.72 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.72 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.71 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.71 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-2.5cm2)
0.71 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-2.5cm2)
0.71 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.70 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (-2.5cm2)
0.70 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   4  (-0.3cm2)
0.70 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.70 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   6  (-0.3cm2)
0.69 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   5  (-0.3cm2)
0.68 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (-0.9cm2)
0.68 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (-1.3cm2)
0.68 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.68 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   0  (-0.2cm2)
0.68 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.67 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.66 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (-0.7cm2)
0.65 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-2.9cm2)
0.64 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   6  (-0.3cm2)
0.63 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   1  (-0.3cm2)
0.63 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.63 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (-2.5cm2)
0.63 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (-2.9cm2)
0.62 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (-3.3cm2)
0.62 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (-0.3cm2)
0.62 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (-2.9cm2)
0.62 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (-3.0cm2)
0.62 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (-3.0cm2)
0.62 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   5  (-0.3cm2)
0.62 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   5  (-0.3cm2)
0.62 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   10  (-0.2cm2)
0.62 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (-2.5cm2)
0.60 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   1  (-0.2cm2)
0.59 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-0.3cm2)
0.59 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-3.0cm2)
0.59 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   10  (-0.2cm2)
0.59 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   7  (-0.3cm2)
0.58 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-0.3cm2)
0.58 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   9  (-0.2cm2)
0.57 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   8  (-0.3cm2)
0.57 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.57 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.57 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   8  (-0.2cm2)
0.57 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   9  (-0.3cm2)
0.57 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-0.3cm2)
0.57 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-2.9cm2)
0.57 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-2.9cm2)
0.57 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.57 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.57 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   7  (-0.8cm2)
0.57 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (-3.5cm2)
0.57 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   10  (-0.3cm2)
0.57 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   7  (-0.2cm2)
0.56 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (-2.8cm2)
0.56 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (-2.8cm2)
0.56 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.55 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   4  (-0.3cm2)
0.55 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   6  (-0.3cm2)
0.55 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   9  (-0.2cm2)
0.54 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.54 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.54 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-0.3cm2)
0.54 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (-4.8cm2)
0.53 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.52 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   5  (-0.1cm2)
0.52 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-0.3cm2)
0.51 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (-2.9cm2)
0.51 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (-2.9cm2)
0.51 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (-2.9cm2)



0.51 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   0  (-0.2cm2)
0.50 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.50 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.50 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   3  (-0.3cm2)
0.49 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   7  (-0.3cm2)
0.49 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   0  (-1.0cm2)
0.49 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-0.3cm2)
0.49 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   6  (-0.3cm2)
0.49 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (-2.9cm2)
0.49 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (-2.9cm2)
0.49 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (-2.9cm2)
0.48 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (-2.9cm2)
0.48 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (-2.9cm2)
0.48 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   8  (-1.2cm2)
0.48 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.47 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (-3.9cm2)
0.46 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (-0.3cm2)
0.46 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   8  (-0.2cm2)
0.46 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-4.4cm2)
0.45 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (-1.9cm2)
0.45 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (-2.9cm2)
0.45 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (-2.9cm2)
0.45 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (-2.9cm2)
0.45 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   2  (-0.3cm2)
0.45 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.45 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.45 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (-0.2cm2)
0.45 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (-0.2cm2)
0.45 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.45 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.45 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.45 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.45 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-0.2cm2)
0.45 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.45 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-0.2cm2)
0.45 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-0.2cm2)
0.45 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-0.2cm2)
0.45 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (-0.2cm2)
0.45 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   8  (-0.3cm2)
0.44 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   0  (-0.3cm2)
0.44 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   1  (-0.2cm2)
0.44 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   10  (-0.2cm2)
0.43 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.43 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   1  (-0.3cm2)
0.43 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   9  (-1.5cm2)
0.43 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.43 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (-2.6cm2)
0.43 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (-0.2cm2)
0.43 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-4.3cm2)
0.42 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.42 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   10  (-0.3cm2)
0.42 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   9  (-0.3cm2)
0.42 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.42 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   10  (-1.5cm2)
0.41 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (-5.2cm2)
0.39 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.38 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   9  (-0.2cm2)
0.36 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   7  (-0.2cm2)
0.35 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (-5.6cm2)
0.35 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (-5.4cm2)
0.34 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.34 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (-6.5cm2)
0.33 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   2  (-0.4cm2)
0.32 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (-0.3cm2)
0.30 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (-0.3cm2)
0.30 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (-0.3cm2)
0.30 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (-0.3cm2)
0.30 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (-0.3cm2)
0.30 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (-0.3cm2)
0.30 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (-0.3cm2)
0.30 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (-0.3cm2)
0.30 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (-0.3cm2)
0.30 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (-0.3cm2)
0.30 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (-0.3cm2)
0.30 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (-0.3cm2)
0.30 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (-0.3cm2)
0.29 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   8  (-0.4cm2)
0.29 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (-7.9cm2)
0.28 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (-8.3cm2)
0.27 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.27 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.25 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (-8.8cm2)

0.24 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.24 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   7  (-0.2cm2)
0.24 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (-0.3cm2)
0.21 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.19 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (-0.3cm2)
0.19 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (-0.3cm2)
0.19 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (-0.3cm2)
0.19 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (-0.3cm2)
0.19 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (-0.3cm2)
0.18 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (-0.2cm2)
0.18 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (-0.2cm2)
0.18 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.17 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.16 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.16 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.16 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.16 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.16 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.15 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.15 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   1  (-0.2cm2)
0.14 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.14 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (-0.2cm2)
0.14 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.14 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.14 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.14 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.13 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.13 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (-0.2cm2)
0.11 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (-0.2cm2)
0.10 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   0  (-1.2cm2)
0.08 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   8  (-2.5cm2)
0.08 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   7  (-2.5cm2)
0.08 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   9  (-2.5cm2)
0.07 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   10  (-2.5cm2)
0.07 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (-1.4cm2)
0.06 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (-1.5cm2)
0.06 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (-2.0cm2)

Programa licenciado a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S

INDICE ITEM ELEMENTO

1.95 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (16.3Ton)
1.92 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (11.5Ton)
1.80 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (14.8Ton)
1.80 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (14.8Ton)
1.70 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (12.0Ton)
1.69 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (11.9Ton)
1.69 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (11.8Ton)
1.67 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (11.5Ton)
1.66 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (11.4Ton)
1.66 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (11.3Ton)
1.66 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (11.3Ton)
1.65 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (9.0Ton)
1.65 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (11.2Ton)
1.63 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (11.7Ton)
1.62 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (11.5Ton)
1.61 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (11.4Ton)
1.61 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (11.4Ton)
1.60 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (6.5Ton)
1.60 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (8.3Ton)
1.59 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (11.0Ton)
1.59 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (10.9Ton)
1.58 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (9.9Ton)
1.57 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (7.1Ton)
1.54 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (6.8Ton)
1.54 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (10.0Ton)
1.54 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (9.9Ton)
1.53 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (6.6Ton)
1.52 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (9.5Ton)
1.52 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (9.5Ton)
1.51 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (9.4Ton)
1.50 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (6.4Ton)
1.50 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (9.2Ton)
1.50 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (6.2Ton)
1.49 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (9.1Ton)
1.49 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (9.0Ton)
1.47 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (5.0Ton)
1.43 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (5.4Ton)
1.43 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (7.3Ton)
1.41 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (7.1Ton)
1.41 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (7.6Ton)
1.40 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (3.3Ton)
1.40 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (6.8Ton)
1.39 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (6.7Ton)
1.39 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (6.7Ton)
1.38 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (6.6Ton)
1.38 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (7.0Ton)
1.38 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (6.5Ton)
1.38 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (4.8Ton)
1.38 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (4.8Ton)
1.38 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (4.8Ton)
1.38 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (4.8Ton)
1.38 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (4.8Ton)
1.38 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (4.8Ton)
1.38 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (4.8Ton)
1.38 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (4.8Ton)
1.38 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (4.8Ton)
1.38 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (4.8Ton)
1.38 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (4.8Ton)
1.38 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (4.8Ton)
1.37 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (4.8Ton)
1.37 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (4.7Ton)
1.36 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (4.2Ton)
1.36 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (6.7Ton)
1.36 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (6.2Ton)
1.36 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (4.6Ton)
1.36 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (4.6Ton)
1.35 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (6.4Ton)
1.34 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (4.4Ton)
1.34 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (3.9Ton)
1.33 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (6.1Ton)
1.33 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (2.7Ton)
1.32 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (5.9Ton)
1.31 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (5.7Ton)
1.31 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (5.7Ton)
1.31 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (4.2Ton)

1.30 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (5.6Ton)
1.30 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (5.6Ton)
1.30 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (3.2Ton)
1.30 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (4.1Ton)
1.29 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (4.0Ton)
1.28 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (5.2Ton)
1.28 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (5.1Ton)
1.28 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (2.3Ton)
1.26 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (3.3Ton)
1.26 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (3.6Ton)
1.26 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (2.5Ton)
1.25 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (3.2Ton)
1.25 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (3.2Ton)
1.25 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (3.4Ton)
1.25 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (3.1Ton)
1.24 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (4.5Ton)
1.24 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (3.3Ton)
1.24 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (3.3Ton)
1.24 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (3.0Ton)
1.23 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (3.0Ton)
1.23 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (2.5Ton)
1.23 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (2.7Ton)
1.23 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (2.9Ton)
1.23 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (4.2Ton)
1.22 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (4.2Ton)
1.22 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (3.8Ton)
1.22 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (2.8Ton)
1.21 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (2.7Ton)
1.21 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (2.6Ton)
1.20 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (3.8Ton)
1.20 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (3.8Ton)
1.20 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (3.8Ton)
1.20 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (2.8Ton)
1.20 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (3.6Ton)
1.19 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (2.2Ton)
1.19 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (2.1Ton)
1.19 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (2.2Ton)
1.19 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (2.7Ton)
1.19 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (2.7Ton)
1.19 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (2.4Ton)
1.19 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (2.3Ton)
1.18 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (3.4Ton)
1.18 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (2.0Ton)
1.18 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (1.5Ton)
1.18 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (2.4Ton)
1.18 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (1.7Ton)
1.17 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (2.9Ton)
1.17 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (2.3Ton)
1.17 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (2.3Ton)
1.17 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (2.1Ton)
1.16 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (2.9Ton)
1.15 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (1.9Ton)
1.15 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (1.9Ton)
1.15 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (2.6Ton)
1.15 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (2.8Ton)
1.15 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (1.8Ton)
1.15 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (1.2Ton)
1.14 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (1.8Ton)
1.14 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (2.7Ton)
1.14 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (2.6Ton)
1.14 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (2.0Ton)
1.14 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (1.5Ton)
1.14 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (1.8Ton)
1.14 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (1.9Ton)
1.14 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (1.7Ton)
1.13 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (1.2Ton)
1.13 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (1.6Ton)
1.13 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (2.3Ton)
1.12 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (2.2Ton)
1.12 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (1.5Ton)
1.12 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (1.5Ton)
1.12 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (1.5Ton)
1.12 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (2.1Ton)
1.11 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (1.9Ton)
1.11 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (1.4Ton)
1.11 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (1.9Ton)
1.11 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (2.0Ton)
1.11 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (1.9Ton)
1.10 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (1.9Ton)
1.10 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (1.7Ton)
1.10 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (1.3Ton)
1.10 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (1.1Ton)



1.10 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (1.4Ton)
1.10 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (1.8Ton)
1.10 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (1.2Ton)
1.10 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (1.2Ton)
1.09 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (0.8Ton)
1.09 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (1.2Ton)
1.09 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (1.1Ton)
1.09 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (1.2Ton)
1.08 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (1.1Ton)
1.08 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (1.0Ton)
1.08 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (1.0Ton)
1.08 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (1.4Ton)
1.07 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (1.0Ton)
1.07 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (0.7Ton)
1.07 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (1.2Ton)
1.07 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (1.2Ton)
1.06 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (0.7Ton)
1.06 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (0.6Ton)
1.05 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (0.5Ton)
1.04 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (0.6Ton)
1.04 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (0.8Ton)
1.04 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   0  (0.7Ton)
1.04 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (0.7Ton)
1.04 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (0.7Ton)
1.03 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (0.4Ton)
1.03 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (0.4Ton)
1.03 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (0.4Ton)
1.02 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (0.2Ton)
1.01 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (0.2Ton)
1.01 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (0.2Ton)
1.01 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (0.1Ton)
1.00 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   2  (0.0Ton)
1.00 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (0.0Ton)
1.00 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (0.0Ton)
1.00 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (0.0Ton)
1.00 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-0.1Ton)
0.99 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-0.1Ton)
0.99 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-0.1Ton)
0.99 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-0.2Ton)
0.99 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-0.2Ton)
0.99 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-0.2Ton)
0.99 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-0.2Ton)
0.99 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-0.2Ton)
0.98 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-0.3Ton)
0.98 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-0.2Ton)
0.98 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-0.2Ton)
0.98 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-0.2Ton)
0.98 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-0.2Ton)
0.98 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-0.2Ton)
0.98 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-0.4Ton)
0.97 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-0.3Ton)
0.97 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-0.6Ton)
0.97 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-0.5Ton)
0.97 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-0.3Ton)
0.96 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-0.5Ton)
0.96 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-0.5Ton)
0.96 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-0.6Ton)
0.96 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-0.4Ton)
0.96 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-0.8Ton)
0.95 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-0.6Ton)
0.95 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-0.9Ton)
0.95 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-0.9Ton)
0.94 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-0.8Ton)
0.94 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-0.5Ton)
0.94 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-1.1Ton)
0.94 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-0.8Ton)
0.94 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-0.7Ton)
0.94 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-0.8Ton)
0.94 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-1.1Ton)
0.94 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-1.1Ton)
0.94 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-0.9Ton)
0.94 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-0.9Ton)
0.93 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-1.2Ton)
0.93 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-0.6Ton)
0.93 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-0.9Ton)
0.93 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-0.9Ton)
0.93 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-0.7Ton)
0.93 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-1.3Ton)
0.93 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-0.8Ton)
0.93 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-1.0Ton)
0.92 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-0.8Ton)
0.92 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-0.9Ton)

0.92 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-0.9Ton)
0.91 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-1.6Ton)
0.91 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-1.2Ton)
0.91 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-1.2Ton)
0.91 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-1.6Ton)
0.91 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-1.2Ton)
0.91 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-0.7Ton)
0.91 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-0.9Ton)
0.91 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-1.6Ton)
0.91 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-1.0Ton)
0.91 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-1.7Ton)
0.90 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-1.3Ton)
0.90 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-1.2Ton)
0.90 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-1.3Ton)
0.90 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-1.4Ton)
0.90 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-1.1Ton)
0.90 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-1.1Ton)
0.90 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-1.9Ton)
0.90 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-1.3Ton)
0.89 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   1  (-1.9Ton)
0.89 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-1.1Ton)
0.89 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-2.0Ton)
0.88 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-1.3Ton)
0.88 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-1.7Ton)
0.88 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-1.7Ton)
0.87 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-1.5Ton)
0.87 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-2.4Ton)
0.87 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-1.6Ton)
0.87 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-1.8Ton)
0.87 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-2.4Ton)
0.87 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-1.7Ton)
0.86 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-2.6Ton)
0.86 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-1.9Ton)
0.86 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-2.0Ton)
0.85 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-2.0Ton)
0.85 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-2.1Ton)
0.85 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-2.1Ton)
0.85 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-2.8Ton)
0.84 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-2.2Ton)
0.84 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-3.0Ton)
0.83 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-4.5Ton)
0.83 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-2.1Ton)
0.83 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-2.4Ton)
0.83 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-3.2Ton)
0.82 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-2.5Ton)
0.82 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-3.3Ton)
0.82 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-2.5Ton)
0.82 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-2.0Ton)
0.82 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-2.0Ton)
0.82 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-2.0Ton)
0.81 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-2.6Ton)
0.81 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-3.2Ton)
0.81 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-3.5Ton)
0.81 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-2.0Ton)
0.81 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-2.0Ton)
0.81 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-2.4Ton)
0.81 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-2.6Ton)
0.81 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-3.5Ton)
0.81 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   3  (-2.6Ton)
0.81 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-1.9Ton)
0.80 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   10  (-3.7Ton)
0.80 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-3.7Ton)
0.80 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-2.8Ton)
0.80 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-2.2Ton)
0.80 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-3.7Ton)
0.80 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-2.2Ton)
0.80 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-2.2Ton)
0.80 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-2.8Ton)
0.79 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-3.8Ton)
0.79 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-2.2Ton)
0.79 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-5.5Ton)
0.79 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-2.9Ton)
0.79 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-2.9Ton)
0.79 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-2.7Ton)
0.78 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-4.2Ton)
0.78 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-4.2Ton)
0.78 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-4.2Ton)
0.78 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-4.2Ton)
0.78 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-4.2Ton)
0.78 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-4.2Ton)
0.78 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-4.2Ton)
0.78 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-4.2Ton)

0.78 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-4.2Ton)
0.78 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-4.2Ton)
0.78 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-4.2Ton)
0.78 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-4.2Ton)
0.78 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-2.4Ton)
0.78 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-2.4Ton)
0.78 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-4.1Ton)
0.78 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-3.1Ton)
0.78 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-4.2Ton)
0.78 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-2.8Ton)
0.78 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-2.8Ton)
0.77 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-6.0Ton)
0.77 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-6.0Ton)
0.77 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-4.2Ton)
0.77 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-4.2Ton)
0.77 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-3.2Ton)
0.77 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-2.9Ton)
0.77 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-2.9Ton)
0.76 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-4.4Ton)
0.76 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-3.0Ton)
0.76 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-2.0Ton)
0.76 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-4.2Ton)
0.75 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-4.6Ton)
0.74 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-3.2Ton)
0.74 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-3.6Ton)
0.74 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-2.2Ton)
0.73 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-4.6Ton)
0.73 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-3.7Ton)
0.73 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-3.7Ton)
0.73 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-3.5Ton)
0.73 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-7.2Ton)
0.73 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-4.7Ton)
0.73 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-5.2Ton)
0.72 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-3.8Ton)
0.72 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-3.9Ton)
0.72 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-3.9Ton)
0.72 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-5.4Ton)
0.71 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-4.0Ton)
0.71 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-4.0Ton)
0.70 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-5.6Ton)
0.70 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-3.2Ton)
0.70 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-4.1Ton)
0.70 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-4.1Ton)
0.70 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-5.6Ton)
0.70 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-5.7Ton)
0.70 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-4.2Ton)
0.70 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-3.8Ton)
0.69 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-5.9Ton)
0.69 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-8.2Ton)
0.69 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-5.9Ton)
0.68 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-6.1Ton)
0.68 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-6.1Ton)
0.68 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-4.4Ton)
0.68 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-6.0Ton)
0.68 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-4.5Ton)
0.67 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-8.6Ton)
0.67 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-8.7Ton)
0.67 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-4.6Ton)
0.67 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-4.6Ton)
0.66 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-6.2Ton)
0.66 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-6.3Ton)
0.66 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-5.9Ton)
0.66 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-4.4Ton)
0.66 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-6.3Ton)
0.66 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   9  (-6.3Ton)
0.65 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-3.7Ton)
0.65 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-6.4Ton)
0.65 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-4.4Ton)
0.65 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-4.5Ton)
0.65 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-9.3Ton)
0.65 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-6.5Ton)
0.65 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-3.8Ton)
0.64 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-4.9Ton)
0.64 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-4.6Ton)
0.64 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-5.0Ton)
0.64 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-4.6Ton)
0.64 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-5.0Ton)
0.64 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-5.0Ton)
0.63 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-4.7Ton)
0.63 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-5.1Ton)
0.63 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-5.1Ton)
0.63 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-9.9Ton)

0.63 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-4.8Ton)
0.62 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-4.8Ton)
0.62 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-5.3Ton)
0.62 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-5.3Ton)
0.62 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-4.9Ton)
0.61 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   4  (-5.3Ton)
0.61 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-10.4Ton)
0.61 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-10.4Ton)
0.61 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-10.4Ton)
0.61 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-5.0Ton)
0.60 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-5.5Ton)
0.60 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-6.8Ton)
0.59 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-5.6Ton)
0.59 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-5.6Ton)
0.59 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-7.8Ton)
0.59 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-5.2Ton)
0.59 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-10.9Ton)
0.59 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-5.7Ton)
0.59 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-7.6Ton)
0.59 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-5.7Ton)
0.58 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-7.9Ton)
0.58 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-5.8Ton)
0.58 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-5.4Ton)
0.58 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-8.0Ton)
0.58 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-7.3Ton)
0.57 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-11.3Ton)
0.57 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-7.3Ton)
0.57 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-8.1Ton)
0.57 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-11.4Ton)
0.57 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-5.5Ton)
0.57 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-8.2Ton)
0.57 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-6.0Ton)
0.57 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-6.0Ton)
0.56 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-5.6Ton)
0.56 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-8.3Ton)
0.56 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-6.1Ton)
0.56 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-5.7Ton)
0.55 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-6.2Ton)
0.55 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-5.7Ton)
0.55 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-5.7Ton)
0.55 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-6.2Ton)
0.55 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-5.8Ton)
0.55 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-12.0Ton)
0.54 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-5.9Ton)
0.54 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-4.9Ton)
0.54 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-6.3Ton)
0.54 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-5.9Ton)
0.54 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-8.0Ton)
0.53 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-5.9Ton)
0.53 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-6.4Ton)
0.53 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-9.0Ton)
0.52 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-6.6Ton)
0.52 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-8.8Ton)
0.52 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-6.6Ton)
0.52 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-9.2Ton)
0.52 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-6.7Ton)
0.51 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-9.2Ton)
0.51 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-6.7Ton)
0.51 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   8  (-9.0Ton)
0.51 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-6.8Ton)
0.51 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-13.1Ton)
0.51 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-13.1Ton)
0.51 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-9.4Ton)
0.51 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-13.1Ton)
0.50 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-8.5Ton)
0.50 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-9.4Ton)
0.50 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-6.9Ton)
0.50 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-6.9Ton)
0.50 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-9.6Ton)
0.49 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-7.0Ton)
0.49 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-7.0Ton)
0.49 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   7  (-7.0Ton)
0.48 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-7.1Ton)
0.47 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-9.0Ton)
0.47 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-7.3Ton)
0.47 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-9.1Ton)
0.47 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-9.1Ton)
0.47 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-7.3Ton)
0.47 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-7.4Ton)
0.46 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-7.4Ton)
0.46 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-10.0Ton)
0.45 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-6.9Ton)



0.45 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-6.7Ton)
0.45 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-14.7Ton)
0.45 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-9.5Ton)
0.45 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-7.7Ton)
0.44 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-7.7Ton)
0.44 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-6.0Ton)
0.43 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-7.1Ton)
0.42 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-7.1Ton)
0.42 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-7.4Ton)
0.42 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-10.0Ton)
0.42 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   5  (-8.0Ton)
0.42 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-10.0Ton)
0.41 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-8.1Ton)
0.41 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-15.7Ton)
0.41 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-8.2Ton)
0.41 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-15.8Ton)
0.41 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-15.8Ton)
0.40 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-8.2Ton)
0.40 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-9.2Ton)
0.40 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-7.5Ton)
0.40 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-7.4Ton)
0.39 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-8.3Ton)
0.39 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-11.2Ton)
0.39 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-6.5Ton)
0.38 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-10.6Ton)
0.38 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-7.9Ton)
0.38 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-9.6Ton)
0.37 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-7.7Ton)
0.37 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-8.8Ton)
0.36 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-7.9Ton)
0.35 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-8.0Ton)
0.34 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-9.1Ton)
0.34 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-8.1Ton)
0.34 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-8.5Ton)
0.33 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-9.2Ton)
0.33 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-9.2Ton)
0.33 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-9.3Ton)
0.33 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-12.4Ton)
0.32 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-10.4Ton)
0.32 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-11.7Ton)
0.32 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-11.7Ton)
0.32 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-11.7Ton)
0.30 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-10.7Ton)
0.29 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-9.0Ton)
0.29 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   6  (-9.7Ton)
0.29 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-9.8Ton)
0.27 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-10.0Ton)
0.27 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-10.0Ton)
0.26 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-13.7Ton)
0.25 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-9.5Ton)
0.24 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-10.4Ton)
0.24 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-10.5Ton)
0.21 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-10.9Ton)
0.21 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-10.9Ton)
0.21 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-10.1Ton)
0.21 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-10.9Ton)
0.20 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-14.9Ton)
0.17 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-10.6Ton)
0.13 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-16.1Ton)
0.13 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-11.1Ton)
0.08 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-11.7Ton)
0.07 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-17.3Ton)
0.04 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-12.2Ton)
0.00 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-18.5Ton)
0.00 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (0.0Ton)
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2.60 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (7.9Ton)
2.42 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (7.0Ton)
2.41 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (6.9Ton)
2.36 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (5.2Ton)
2.21 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (6.0Ton)
2.17 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (4.5Ton)
2.17 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (4.5Ton)
2.07 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (5.3Ton)
2.07 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (5.3Ton)
2.03 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (5.1Ton)
2.02 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (5.0Ton)
1.86 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (3.3Ton)
1.67 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (2.5Ton)
1.67 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (2.5Ton)
1.66 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (5.1Ton)
1.64 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (3.2Ton)
1.63 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (3.1Ton)
1.62 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (2.4Ton)
1.61 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (2.3Ton)
1.59 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (3.1Ton)
1.58 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (4.4Ton)
1.58 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (4.4Ton)
1.58 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (4.4Ton)
1.55 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (4.2Ton)
1.41 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (3.2Ton)
1.35 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (1.3Ton)
1.35 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (1.8Ton)
1.32 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (2.5Ton)
1.30 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (2.3Ton)
1.22 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (1.1Ton)
1.18 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (0.9Ton)
1.16 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (0.6Ton)
1.16 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (0.6Ton)
1.16 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (1.2Ton)
1.12 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (0.4Ton)
1.10 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (0.4Ton)
1.06 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (0.3Ton)
1.05 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (0.2Ton)
1.05 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (0.2Ton)
1.04 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (0.3Ton)
1.00 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (0.0Ton)
1.00 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (0.0Ton)
0.99 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (0.0Ton)
0.98 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (-0.1Ton)
0.98 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (-0.1Ton)
0.93 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-0.3Ton)
0.93 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (-0.3Ton)
0.91 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-0.4Ton)
0.90 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   0  (-0.5Ton)
0.90 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (-0.4Ton)
0.90 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (-0.5Ton)
0.89 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   1  (-0.5Ton)
0.89 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (-0.6Ton)
0.88 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   2  (-0.6Ton)
0.87 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (-0.6Ton)
0.87 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (-0.6Ton)
0.87 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   3  (-0.7Ton)
0.86 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (-0.7Ton)
0.86 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   10  (-0.7Ton)
0.86 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (-0.7Ton)
0.86 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (-0.7Ton)
0.86 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   4  (-0.7Ton)
0.85 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (-0.7Ton)
0.85 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   9  (-0.8Ton)
0.85 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (-0.8Ton)
0.85 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (-0.8Ton)
0.85 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (-2.7Ton)
0.85 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   5  (-0.8Ton)
0.84 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-0.6Ton)
0.84 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (-0.8Ton)
0.84 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   8  (-0.8Ton)
0.84 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (-0.8Ton)
0.83 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   6  (-0.8Ton)
0.83 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (-0.9Ton)
0.83 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   7  (-0.9Ton)

0.82 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (-0.7Ton)
0.82 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (-0.9Ton)
0.81 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-0.7Ton)
0.81 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (-1.0Ton)
0.79 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (-2.2Ton)
0.79 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (-3.8Ton)
0.78 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   0  (-1.1Ton)
0.77 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   10  (-1.1Ton)
0.77 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-2.4Ton)
0.76 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   1  (-1.2Ton)
0.76 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (-1.8Ton)
0.76 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   9  (-1.2Ton)
0.75 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   2  (-1.2Ton)
0.75 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   8  (-1.3Ton)
0.75 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   10  (-1.3Ton)
0.74 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (-1.0Ton)
0.74 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   0  (-1.3Ton)
0.74 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-1.0Ton)
0.74 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   3  (-1.3Ton)
0.74 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-2.0Ton)
0.74 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   7  (-1.3Ton)
0.73 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   9  (-1.3Ton)
0.73 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   1  (-1.3Ton)
0.73 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   4  (-1.4Ton)
0.73 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-2.4Ton)
0.73 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   6  (-1.4Ton)
0.72 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   8  (-1.4Ton)
0.72 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   2  (-1.4Ton)
0.72 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   5  (-1.4Ton)
0.72 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   5  (-1.4Ton)
0.71 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   7  (-1.5Ton)
0.71 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   3  (-1.5Ton)
0.71 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   6  (-1.5Ton)
0.70 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   4  (-1.5Ton)
0.69 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-2.8Ton)
0.68 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (-3.2Ton)
0.68 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (-3.3Ton)
0.68 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (-3.7Ton)
0.67 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (-1.3Ton)
0.67 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (-3.4Ton)
0.66 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-3.4Ton)
0.66 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (-3.4Ton)
0.66 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (-3.5Ton)
0.66 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (-1.3Ton)
0.65 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (-3.6Ton)
0.65 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (-1.8Ton)
0.65 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (-1.8Ton)
0.65 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-1.8Ton)
0.65 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-1.8Ton)
0.65 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-1.8Ton)
0.65 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-1.8Ton)
0.65 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-1.8Ton)
0.65 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-1.8Ton)
0.65 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-1.8Ton)
0.65 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-1.8Ton)
0.65 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-1.8Ton)
0.65 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (-1.8Ton)
0.65 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (-1.8Ton)
0.64 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   10  (-1.8Ton)
0.64 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-3.2Ton)
0.64 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (-1.8Ton)
0.64 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   9  (-1.8Ton)
0.64 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (-1.8Ton)
0.63 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (-3.7Ton)
0.63 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-3.3Ton)
0.63 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   8  (-1.9Ton)
0.63 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (-1.9Ton)
0.63 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   7  (-1.9Ton)
0.63 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-1.4Ton)
0.63 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (-2.9Ton)
0.62 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (-1.9Ton)
0.62 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-3.4Ton)
0.62 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (-2.9Ton)
0.62 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   6  (-1.9Ton)
0.62 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (-6.7Ton)
0.62 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (-1.9Ton)
0.62 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   5  (-1.9Ton)
0.61 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (-1.9Ton)
0.61 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   4  (-2.0Ton)
0.61 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (-2.0Ton)
0.61 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-3.5Ton)
0.61 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (-2.0Ton)

0.61 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   3  (-2.0Ton)
0.60 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (-3.1Ton)
0.60 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (-7.0Ton)
0.60 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (-2.0Ton)
0.60 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   2  (-2.0Ton)
0.60 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-3.1Ton)
0.60 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (-3.1Ton)
0.60 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-3.6Ton)
0.60 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (-2.0Ton)
0.60 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   1  (-2.0Ton)
0.60 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (-3.1Ton)
0.59 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (-7.2Ton)
0.59 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (-1.5Ton)
0.59 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (-4.2Ton)
0.59 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   0  (-2.1Ton)
0.59 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-4.2Ton)
0.58 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-3.2Ton)
0.58 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (-4.3Ton)
0.58 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (-7.5Ton)
0.58 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (-4.3Ton)
0.57 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (-4.4Ton)
0.56 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-3.9Ton)
0.56 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (-7.7Ton)
0.56 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-4.5Ton)
0.56 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (-4.5Ton)
0.56 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (-3.4Ton)
0.56 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (-7.8Ton)
0.56 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (-4.5Ton)
0.56 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-1.7Ton)
0.56 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (-4.5Ton)
0.55 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (-4.6Ton)
0.55 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (-4.6Ton)
0.54 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-4.6Ton)
0.53 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (-4.8Ton)
0.52 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-4.3Ton)
0.52 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-4.3Ton)
0.51 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (-8.7Ton)
0.50 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-5.1Ton)
0.50 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (-8.9Ton)
0.50 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (-8.9Ton)
0.50 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-5.1Ton)
0.49 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-9.0Ton)
0.49 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (-5.8Ton)
0.49 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (-5.9Ton)
0.49 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (-4.0Ton)
0.48 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (-2.7Ton)
0.48 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (-4.0Ton)
0.48 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (-9.2Ton)
0.48 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-6.0Ton)
0.48 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (-6.0Ton)
0.47 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-4.7Ton)
0.47 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (-9.4Ton)
0.46 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-4.8Ton)
0.46 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (-4.1Ton)
0.46 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-4.2Ton)
0.46 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (-4.2Ton)
0.46 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (-4.2Ton)
0.45 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (-6.3Ton)
0.45 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (-6.3Ton)
0.44 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-4.3Ton)
0.44 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-2.1Ton)
0.43 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-10.1Ton)
0.43 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (-6.5Ton)
0.42 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (-5.5Ton)
0.42 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (-4.5Ton)
0.42 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-5.2Ton)
0.42 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (-5.6Ton)
0.41 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (-10.4Ton)
0.41 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (-5.7Ton)
0.41 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-5.3Ton)
0.41 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (-10.5Ton)
0.40 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (-10.6Ton)
0.40 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   4  (-5.8Ton)
0.39 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (-6.6Ton)
0.39 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   5  (-5.8Ton)
0.39 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (-6.6Ton)
0.39 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-7.0Ton)
0.39 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (-10.9Ton)
0.38 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (-10.9Ton)
0.38 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   6  (-5.9Ton)
0.38 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (-6.7Ton)
0.38 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (-6.7Ton)



0.37 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (-11.1Ton)
0.37 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   0  (-6.8Ton)
0.37 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-11.1Ton)
0.37 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   1  (-6.9Ton)
0.36 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-5.7Ton)
0.36 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (-6.9Ton)
0.36 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   2  (-6.9Ton)
0.36 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (-7.0Ton)
0.36 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (-7.0Ton)
0.36 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   10  (-7.0Ton)
0.36 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   3  (-7.0Ton)
0.35 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (-7.0Ton)
0.35 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   9  (-7.0Ton)
0.35 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-7.5Ton)
0.35 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (-11.6Ton)
0.35 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (-5.0Ton)
0.35 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   8  (-7.1Ton)
0.35 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-5.8Ton)
0.34 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (-7.5Ton)
0.34 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (-5.1Ton)
0.34 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (-7.5Ton)
0.34 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   7  (-7.2Ton)
0.34 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   4  (-6.4Ton)
0.34 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-5.9Ton)
0.33 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   6  (-6.4Ton)
0.33 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   6  (-6.4Ton)
0.33 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   5  (-6.4Ton)
0.33 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (-7.7Ton)
0.33 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   5  (-6.5Ton)
0.32 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (-6.9Ton)
0.32 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (-5.2Ton)
0.32 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   4  (-6.5Ton)
0.32 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-6.1Ton)
0.32 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-5.2Ton)
0.32 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-6.1Ton)
0.32 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   0  (-7.4Ton)
0.32 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (-5.2Ton)
0.32 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (-6.9Ton)
0.32 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (-5.3Ton)
0.31 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   10  (-7.4Ton)
0.31 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   10  (-7.4Ton)
0.31 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   1  (-7.4Ton)
0.31 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-7.0Ton)
0.31 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   9  (-7.5Ton)
0.31 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   9  (-7.5Ton)
0.31 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   2  (-7.5Ton)
0.31 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   0  (-7.5Ton)
0.30 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-5.4Ton)
0.30 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   8  (-7.5Ton)
0.30 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   8  (-7.5Ton)
0.30 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   3  (-7.6Ton)
0.30 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (-8.0Ton)
0.30 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   1  (-7.6Ton)
0.30 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (-8.0Ton)
0.30 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   7  (-7.6Ton)
0.30 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   7  (-7.6Ton)
0.30 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   2  (-7.6Ton)
0.29 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-8.1Ton)
0.29 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   3  (-7.7Ton)
0.29 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-12.7Ton)
0.28 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (-8.2Ton)
0.28 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (-5.5Ton)
0.28 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-6.4Ton)
0.28 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-6.5Ton)
0.28 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (-7.0Ton)
0.27 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (-7.0Ton)
0.25 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-8.6Ton)
0.25 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (-8.2Ton)
0.25 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (-8.2Ton)
0.25 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (-8.2Ton)
0.25 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (-8.2Ton)
0.25 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (-8.2Ton)
0.25 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (-8.2Ton)
0.25 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (-8.2Ton)
0.25 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (-8.2Ton)
0.25 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (-8.2Ton)
0.25 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (-8.2Ton)
0.25 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (-8.2Ton)
0.25 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (-8.2Ton)
0.25 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (-8.2Ton)
0.24 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (-8.3Ton)
0.24 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (-8.3Ton)

0.23 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (-8.3Ton)
0.23 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (-8.3Ton)
0.23 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   10  (-8.3Ton)
0.23 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (-8.4Ton)
0.23 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   9  (-8.4Ton)
0.23 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (-8.4Ton)
0.23 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   8  (-8.4Ton)
0.22 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (-8.4Ton)
0.22 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   7  (-8.4Ton)
0.22 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   0  (-8.4Ton)
0.22 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   6  (-8.4Ton)
0.22 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   1  (-8.5Ton)
0.22 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   5  (-8.5Ton)
0.22 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   2  (-8.5Ton)
0.22 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   4  (-8.5Ton)
0.21 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   3  (-8.5Ton)
0.21 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   3  (-8.5Ton)
0.21 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   4  (-8.5Ton)
0.21 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   2  (-8.6Ton)
0.21 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   5  (-8.6Ton)
0.21 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   10  (-4.0Ton)
0.21 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   1  (-8.6Ton)
0.21 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   6  (-8.6Ton)
0.21 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   0  (-8.6Ton)
0.21 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   0  (-4.0Ton)
0.21 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   7  (-8.6Ton)
0.20 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   9  (-4.0Ton)
0.20 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   8  (-8.6Ton)
0.20 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   1  (-4.0Ton)
0.20 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   9  (-8.7Ton)
0.20 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   8  (-4.0Ton)
0.20 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   10  (-8.7Ton)
0.20 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   2  (-4.1Ton)
0.19 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   7  (-4.1Ton)
0.19 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   3  (-4.1Ton)
0.19 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   6  (-4.1Ton)
0.19 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   4  (-4.1Ton)
0.18 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (-6.3Ton)
0.18 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (-6.3Ton)
0.18 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   5  (-4.1Ton)
0.18 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (-9.4Ton)
0.18 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   5  (-4.1Ton)
0.18 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   4  (-4.1Ton)
0.18 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   6  (-4.2Ton)
0.17 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   3  (-4.2Ton)
0.17 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   7  (-4.2Ton)
0.17 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   2  (-4.2Ton)
0.16 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   8  (-4.2Ton)
0.16 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   10  (-9.1Ton)
0.16 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   1  (-4.2Ton)
0.16 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   9  (-9.1Ton)
0.16 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   9  (-4.2Ton)
0.16 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   8  (-9.1Ton)
0.16 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   0  (-4.2Ton)
0.16 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   7  (-9.1Ton)
0.15 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   10  (-4.3Ton)
0.15 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   6  (-9.2Ton)
0.15 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (-9.7Ton)
0.15 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   5  (-9.2Ton)
0.15 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   4  (-9.2Ton)
0.15 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   3  (-9.2Ton)
0.14 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   2  (-9.3Ton)
0.14 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   1  (-9.3Ton)
0.14 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   0  (-9.3Ton)
0.12 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   10  (-9.5Ton)
0.12 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   10  (-4.4Ton)
0.12 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   0  (-4.4Ton)
0.12 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   0  (-9.5Ton)
0.12 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   9  (-9.6Ton)
0.12 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   1  (-9.6Ton)
0.11 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   6  (-8.5Ton)
0.11 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   4  (-8.5Ton)
0.11 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   8  (-9.6Ton)
0.11 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   9  (-4.5Ton)
0.11 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   1  (-4.5Ton)
0.11 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   2  (-9.6Ton)
0.11 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   10  (-9.7Ton)
0.11 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   5  (-8.6Ton)
0.11 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (-4.5Ton)
0.11 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   7  (-9.7Ton)
0.11 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   5  (-8.6Ton)
0.11 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (-4.5Ton)

0.10 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   3  (-9.7Ton)
0.10 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   9  (-9.7Ton)
0.10 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   6  (-8.6Ton)
0.10 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   4  (-8.6Ton)
0.10 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   0  (-9.7Ton)
0.10 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   8  (-9.8Ton)
0.10 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   8  (-4.5Ton)
0.10 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   2  (-4.5Ton)
0.10 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   1  (-9.8Ton)
0.10 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (-4.6Ton)
0.09 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   7  (-9.8Ton)
0.09 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (-4.6Ton)
0.09 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   2  (-9.8Ton)
0.09 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   3  (-9.9Ton)
0.09 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   7  (-4.6Ton)
0.09 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   3  (-4.6Ton)
0.08 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (-4.6Ton)
0.08 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (-4.6Ton)
0.08 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-10.0Ton)
0.08 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (-10.0Ton)
0.08 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   6  (-4.7Ton)
0.08 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   4  (-4.7Ton)
0.07 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (-4.7Ton)
0.07 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-10.1Ton)
0.07 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-8.9Ton)
0.07 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (-10.1Ton)
0.07 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (-4.7Ton)
0.06 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   5  (-4.7Ton)
0.06 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-10.2Ton)
0.06 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-9.0Ton)
0.06 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-9.0Ton)
0.06 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (-4.7Ton)
0.06 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (-4.7Ton)
0.05 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-9.1Ton)
0.05 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-9.1Ton)
0.05 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (-4.8Ton)
0.04 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-9.2Ton)

Programa licenciado a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S

INDICE ITEM ELEMENTO

9.31 Flexo-Compresión M-22   Vano  1   Arriba
7.22 Flexo-Compresión O-28   Vano  1   Abajo
6.91 Flexo-Compresión K-28   Vano  1   Abajo
6.65 Flexo-Compresión M-17   Vano  1   Arriba
6.28 Flexo-Compresión M-26   Vano  1   Arriba
6.28 Flexo-Compresión L-28   Vano  1   Abajo
6.27 Flexo-Compresión K-11   Vano  1   Abajo
6.26 Flexo-Compresión Ñ-28   Vano  1   Abajo
5.91 Flexo-Compresión M-28   Vano  1   Abajo
5.66 Flexo-Compresión L-9   Vano  1   Abajo
5.08 Flexo-Compresión Q-18   Vano  1   Abajo
4.91 Flexo-Compresión Ñ-6'''   Vano  1   Abajo
4.84 Flexo-Compresión L-11   Vano  1   Abajo
4.58 Flexo-Compresión L-28   Vano  1   Arriba
4.56 Flexo-Compresión O-28   Vano  1   Arriba
4.55 Flexo-Compresión K-12   Vano  1   Abajo
4.53 Flexo-Compresión Q-12   Vano  1   Abajo
4.50 Flexo-Compresión Q-26   Vano  1   Abajo
4.46 Flexo-Compresión Ñ-28   Vano  1   Arriba
4.36 Flexo-Compresión M-9   Vano  1   Abajo
4.35 Flexo-Compresión L-26   Vano  1   Abajo
4.33 Flexo-Compresión K-26   Vano  1   Abajo
4.28 Flexo-Compresión K-28   Vano  1   Arriba
4.24 Flexo-Compresión M-22   Vano  1   Abajo
4.20 Flexo-Compresión M-11   Vano  1   Abajo
4.16 Flexo-Compresión Q-22   Vano  1   Abajo
4.12 Flexo-Compresión L-12   Vano  1   Abajo
4.11 Flexo-Compresión Ñ-26   Vano  1   Abajo
4.09 Flexo-Compresión O'-8   Vano  1   Abajo
4.07 Flexo-Compresión K-22   Vano  1   Abajo
4.00 Flexo-Compresión K-22   Vano  1   Arriba
3.93 Flexo-Compresión Q-15   Vano  1   Abajo
3.93 Flexo-Compresión O-11   Vano  1   Abajo
3.90 Flexo-Compresión Ñ-12   Vano  1   Abajo
3.89 Flexo-Compresión M-28   Vano  1   Arriba
3.83 Flexo-Compresión K-17   Vano  1   Abajo
3.80 Flexo-Compresión O'-6'''   Vano  1   Abajo
3.78 Flexo-Compresión O-12   Vano  1   Abajo
3.77 Flexo-Compresión L-22   Vano  1   Abajo
3.75 Flexo-Compresión O'-10   Vano  1   Arriba
3.67 Flexo-Compresión Ñ-11   Vano  1   Abajo
3.64 Flexo-Compresión L-17   Vano  1   Abajo
3.64 Flexo-Compresión O-26   Vano  1   Abajo
3.62 Flexo-Compresión Q-26   Vano  1   Arriba
3.58 Flexo-Compresión Ñ-9   Vano  1   Abajo
3.53 Flexo-Compresión Q-11   Vano  1   Abajo
3.52 Flexo-Compresión M-12   Vano  1   Abajo
3.52 Flexo-Compresión M-17   Vano  1   Abajo
3.51 Flexo-Compresión Ñ-22   Vano  1   Abajo
3.36 Flexo-Compresión Ñ-17   Vano  1   Abajo
3.22 Flexo-Compresión K-11   Vano  1   Arriba
3.20 Flexo-Compresión O-17   Vano  1   Abajo
3.19 Flexo-Compresión O-22   Vano  1   Abajo
3.18 Flexo-Compresión O'-10   Vano  1   Abajo
3.18 Flexo-Compresión M-26   Vano  1   Abajo
3.13 Flexo-Compresión K-17   Vano  1   Arriba
3.10 Flexo-Compresión K-26   Vano  1   Arriba
3.10 Flexo-Compresión Ñ-11   Vano  1   Arriba
2.99 Flexo-Compresión M-9   Vano  1   Arriba
2.88 Flexo-Compresión Ñ-9   Vano  1   Arriba
2.71 Flexo-Compresión L-9   Vano  1   Arriba
2.58 Flexo-Compresión M-11   Vano  1   Arriba
2.58 Flexo-Compresión K-12   Vano  1   Arriba
2.48 Flexo-Compresión O-26   Vano  1   Arriba
2.46 Flexo-Compresión Q-12   Vano  1   Arriba
2.45 Flexo-Compresión L-12   Vano  1   Arriba
2.42 Flexo-Compresión L-11   Vano  1   Arriba
2.40 Flexo-Compresión Ñ-12   Vano  1   Arriba
2.29 Flexo-Compresión Q-22   Vano  1   Arriba
2.26 Flexo-Compresión Q-18   Vano  1   Arriba
2.16 Flexo-Compresión Ñ-6'''   Vano  1   Arriba
2.13 Flexo-Compresión O-12   Vano  1   Arriba
2.06 Flexo-Compresión M-12   Vano  1   Arriba
2.05 Flexo-Compresión O-22   Vano  1   Arriba
2.03 Flexo-Compresión Q-15   Vano  1   Arriba



2.00 Flexo-Compresión O-11   Vano  1   Arriba
1.91 Flexo-Compresión L-22   Vano  1   Arriba
1.91 Flexo-Compresión L-17   Vano  1   Arriba
1.86 Flexo-Compresión Q-11   Vano  1   Arriba
1.75 Flexo-Compresión L-26   Vano  1   Arriba
1.74 Flexo-Compresión O'-8   Vano  1   Arriba
1.62 Flexo-Compresión Ñ-17   Vano  1   Arriba
1.61 Flexo-Compresión Ñ-22   Vano  1   Arriba
1.60 Flexo-Compresión O-17   Vano  1   Arriba
1.52 Flexo-Compresión O'-6'''   Vano  1   Arriba
1.47 Flexo-Compresión Ñ-26   Vano  1   Arriba

Programa licenciado a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S

INDICE ITEM ELEMENTO

19.16 Flexo-Compresión M-22   Vano  2   Abajo
14.46 Flexo-Compresión M-17   Vano  2   Abajo
14.23 Flexo-Compresión M-26   Vano  2   Abajo
8.19 Flexo-Compresión M-22   Vano  2   Arriba
7.76 Flexo-Compresión K-22   Vano  2   Abajo
6.12 Flexo-Compresión M-17   Vano  2   Arriba
5.95 Flexo-Compresión M-26   Vano  2   Arriba
5.53 Flexo-Compresión K-17   Vano  2   Abajo
5.39 Flexo-Compresión K-26   Vano  2   Abajo
5.28 Flexo-Compresión O-26   Vano  2   Abajo
5.05 Flexo-Compresión M-12   Vano  2   Abajo
4.41 Flexo-Compresión Q-26   Vano  2   Abajo
3.78 Flexo-Compresión Q-12   Vano  2   Abajo
3.73 Flexo-Compresión M-28   Vano  2   Abajo
3.45 Flexo-Compresión O-22   Vano  2   Abajo
3.41 Flexo-Compresión K-22   Vano  2   Arriba
3.28 Flexo-Compresión M-28   Vano  2   Arriba
3.22 Flexo-Compresión Q-22   Vano  2   Abajo
3.15 Flexo-Compresión Q-18   Vano  2   Abajo
3.10 Flexo-Compresión O-12   Vano  2   Abajo
2.72 Flexo-Compresión O-28   Vano  2   Abajo
2.57 Flexo-Compresión Q-18   Vano  2   Arriba
2.45 Flexo-Compresión K-12   Vano  2   Abajo
2.42 Flexo-Compresión K-17   Vano  2   Arriba
2.42 Flexo-Compresión O-17   Vano  2   Abajo
2.38 Flexo-Compresión M-12   Vano  2   Arriba
2.37 Flexo-Compresión K-26   Vano  2   Arriba
2.14 Flexo-Compresión Q-15   Vano  2   Abajo
2.10 Flexo-Compresión K-28   Vano  2   Abajo
2.00 Flexo-Compresión O-26   Vano  2   Arriba
1.91 Flexo-Compresión Q-26   Vano  2   Arriba
1.82 Flexo-Compresión O-28   Vano  2   Arriba
1.81 Flexo-Compresión Q-15   Vano  2   Arriba
1.75 Flexo-Compresión O-17   Vano  2   Arriba
1.68 Flexo-Compresión O-12   Vano  2   Arriba
1.59 Flexo-Compresión Q-12   Vano  2   Arriba
1.50 Flexo-Compresión K-28   Vano  2   Arriba
1.50 Flexo-Compresión Q-22   Vano  2   Arriba
1.32 Flexo-Compresión O-22   Vano  2   Arriba
1.31 Flexo-Compresión K-12   Vano  2   Arriba



NIVEL 1: M. NEGATIVO 2: M. POSITIVO 3: CORTANTE
4: FLEXO 

COMPRESION
ELEMENTO

1: V-201 Vano 5

2: V-201 Vano 1

3: V-201 Vano 1

4: M-22

1: V-308 Vano 4

2: V-308 Vano 4

3: V-308 Vano 1

4: M-22

1: M. NEGATIVO 2: M. POSITIVO 3: CORTANTE
4: FLEXO 

COMPRESION

6.83 4.72 1.63 12.01

IND. SOBREESFUERZO ELEMENTOS, ESPECTRO MICROZONIFICACIÓN Decreto 523 del 16 de Dic 2010 SENA - 

Paloquemao (Estructura # 5.31), ORDENADA DISEÑO REDUCIDA 20%

CALCULADOS CON DC-CAD

PISO 1  N+0.00 5.11 4.72 1.22 5.84

CALCULADOS CON DC-CAD

IND. SOBREESFUERZO ELEMENTOS, ESPECTRO MICROZONIFICACIÓN 

Decreto 523 del 16 de Dic 2010 SENA - Paloquemao (Estructura # 

5.31), ORDENADA DISEÑO REDUCIDA 20%

Piso 2 N+3.40 6.83 4.06 1.63 12.01



INFORME TÉCNICO 

INDICES DE SOBREESFUERZO ESPECTRO DE DISEÑO ORDENADA 
REDUCIDA 20% SENA – PALOQUEMAO (ESTRUCTURA #5.32) 

COMBINACIONES DC-CAD PARA VIGAS 

COMBINACIONES DC-CAD PARA COLUMNAS 

CONVENCIONES 



INFORME TÉCNICO 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURA BAJO CARGAS DE SERVICIO 

MOMENTOS POSITIVOS,NEGATIVOS,  CORTANTE EN VIGAS Y FLEXO 
COMPRESION EN COLUMNAS 



INFORME TÉCNICO 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURA BAJO ESPECTRO DE DISEÑO 

MOMENTOS POSITIVOS 

MOMENTOS NEGATIVO 



INFORME TÉCNICO 

CORTANTE EN VIGAS 

FLEXOCOMPRESION EN COLUMNAS 



Programa licenciado a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S

INDICE ITEM ELEMENTO

5.11 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (14.8cm2)
3.92 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (13.9cm2)
3.92 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (13.9cm2)
3.92 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (13.9cm2)
3.92 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (13.9cm2)
3.92 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (13.9cm2)
3.92 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (13.9cm2)
3.92 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (13.9cm2)
3.92 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (13.9cm2)
3.92 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (13.9cm2)
3.92 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (13.9cm2)
3.92 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (13.9cm2)
3.92 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (13.9cm2)
3.64 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (8.0cm2)
3.26 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (6.6cm2)
3.12 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (6.2cm2)
3.05 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (9.3cm2)
3.05 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (9.3cm2)
3.05 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (9.3cm2)
3.05 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (9.3cm2)
3.05 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (9.3cm2)
3.05 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (9.3cm2)
3.05 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (9.3cm2)
3.05 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (9.3cm2)
3.05 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (9.3cm2)
3.05 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (9.3cm2)
3.05 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (9.2cm2)
3.05 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (9.2cm2)
3.03 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (9.2cm2)
2.80 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (5.1cm2)
2.73 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (7.7cm2)
2.72 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (13.9cm2)
2.66 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (13.5cm2)
2.65 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (10.1cm2)
2.49 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (6.6cm2)
2.47 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (8.8cm2)
2.40 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (5.9cm2)
2.40 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (5.9cm2)
2.35 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (7.6cm2)
2.32 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (8.0cm2)
2.30 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (6.6cm2)
2.22 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (3.5cm2)
2.19 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (4.9cm2)
2.17 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (4.8cm2)
2.08 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (9.2cm2)
2.04 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (9.2cm2)
1.99 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (5.2cm2)
1.98 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (5.1cm2)
1.98 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (2.5cm2)
1.98 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (2.5cm2)
1.98 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (2.5cm2)
1.98 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (2.5cm2)
1.98 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (2.5cm2)
1.98 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (2.5cm2)
1.98 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (5.1cm2)
1.97 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (6.2cm2)
1.96 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (5.0cm2)
1.93 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (2.3cm2)
1.93 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (2.3cm2)
1.93 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (2.3cm2)
1.91 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (2.3cm2)
1.91 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (2.3cm2)
1.91 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (2.3cm2)
1.91 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (2.3cm2)
1.91 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (2.3cm2)
1.91 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (2.3cm2)
1.91 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (2.3cm2)
1.89 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (3.4cm2)
1.84 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (3.2cm2)
1.82 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (2.0cm2)
1.82 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (2.0cm2)
1.82 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (2.0cm2)
1.82 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (2.0cm2)
1.81 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (1.9cm2)
1.76 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (7.7cm2)

1.70 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (2.4cm2)
1.69 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (1.6cm2)
1.69 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (1.6cm2)
1.69 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (1.6cm2)
1.68 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (9.0cm2)
1.67 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (1.6cm2)
1.67 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (1.6cm2)
1.67 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (1.6cm2)
1.66 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (8.6cm2)
1.61 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (9.6cm2)
1.59 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (9.1cm2)
1.59 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (1.4cm2)
1.57 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (8.8cm2)
1.57 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (8.6cm2)
1.56 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (3.7cm2)
1.55 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (6.6cm2)
1.54 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (7.2cm2)
1.52 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (10.1cm2)
1.52 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (1.0cm2)
1.52 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (1.0cm2)
1.52 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (1.0cm2)
1.52 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (1.0cm2)
1.50 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (3.1cm2)
1.50 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (3.1cm2)
1.47 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (5.2cm2)
1.46 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (2.3cm2)
1.45 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (4.9cm2)
1.45 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (1.2cm2)
1.45 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (1.2cm2)
1.45 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (1.2cm2)
1.45 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (1.2cm2)
1.44 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (36.6cm2)
1.44 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (4.8cm2)
1.42 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (1.6cm2)
1.42 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (1.6cm2)
1.42 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (1.6cm2)
1.41 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (2.6cm2)
1.40 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (5.9cm2)
1.40 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (2.4cm2)
1.38 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (5.9cm2)
1.37 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (7.6cm2)
1.36 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (5.5cm2)
1.36 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (1.9cm2)
1.35 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (5.1cm2)
1.35 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (0.7cm2)
1.35 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (0.7cm2)
1.32 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (3.2cm2)
1.32 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (0.4cm2)
1.32 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (0.4cm2)
1.32 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (0.4cm2)
1.32 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (4.8cm2)
1.30 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (2.6cm2)
1.29 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (1.2cm2)
1.28 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (1.1cm2)
1.28 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (3.5cm2)
1.28 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (1.6cm2)
1.28 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (1.6cm2)
1.28 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (1.6cm2)
1.28 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (1.6cm2)
1.28 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (3.5cm2)
1.25 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (1.7cm2)
1.25 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (1.6cm2)
1.24 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (2.4cm2)
1.24 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (1.6cm2)
1.24 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (1.6cm2)
1.24 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (1.6cm2)
1.23 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (0.6cm2)
1.23 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (1.9cm2)
1.23 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (1.9cm2)
1.21 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   0  (0.8cm2)
1.21 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (0.5cm2)
1.21 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (1.6cm2)
1.21 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (1.6cm2)
1.21 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (1.6cm2)
1.20 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (1.6cm2)
1.20 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (1.6cm2)
1.20 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (1.6cm2)
1.20 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (1.6cm2)
1.19 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (4.3cm2)
1.16 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-0.1cm2)
1.16 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-0.1cm2)
1.16 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-0.1cm2)

1.15 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (0.0cm2)
1.11 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-1.4cm2)
1.11 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-1.7cm2)
1.10 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-1.7cm2)
1.10 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-1.8cm2)
1.08 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (4.1cm2)
1.08 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-2.7cm2)
1.08 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-2.7cm2)
1.07 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (3.4cm2)
1.07 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (0.3cm2)
1.07 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-0.5cm2)
1.06 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-2.5cm2)
1.06 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (5.0cm2)
1.06 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (1.6cm2)
1.06 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (1.6cm2)
1.06 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (1.6cm2)
1.06 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (1.6cm2)
1.06 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-2.3cm2)
1.05 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-2.6cm2)
1.05 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-0.5cm2)
1.05 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-0.5cm2)
1.05 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-0.5cm2)
1.05 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-0.2cm2)
1.04 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (3.2cm2)
1.03 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-3.7cm2)
1.02 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-0.5cm2)
1.02 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-0.5cm2)
1.02 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-0.5cm2)
1.02 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-3.4cm2)
1.02 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-4.0cm2)
1.02 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (3.1cm2)
1.02 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (2.4cm2)
1.02 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-0.5cm2)
1.02 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-0.5cm2)
1.02 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-0.5cm2)
1.02 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (3.1cm2)
1.00 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (0.5cm2)
1.00 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (5.2cm2)
1.00 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-2.2cm2)
1.00 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (4.2cm2)
0.99 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-4.5cm2)
0.99 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-4.5cm2)
0.99 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (5.1cm2)
0.99 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (2.5cm2)
0.98 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-0.7cm2)
0.98 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-0.7cm2)
0.98 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (1.7cm2)
0.98 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-0.7cm2)
0.97 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-5.2cm2)
0.97 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-6.1cm2)
0.96 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-6.3cm2)
0.95 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.95 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-1.7cm2)
0.95 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (3.7cm2)
0.94 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-0.9cm2)
0.93 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-3.9cm2)
0.93 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (6.6cm2)
0.93 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (0.3cm2)
0.93 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-4.0cm2)
0.92 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-0.5cm2)
0.92 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-0.5cm2)
0.92 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-0.5cm2)
0.92 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-0.5cm2)
0.92 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-5.1cm2)
0.92 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-5.2cm2)
0.92 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-5.8cm2)
0.92 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-5.8cm2)
0.91 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   4  (-0.5cm2)
0.91 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   5  (-0.5cm2)
0.91 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   6  (-0.5cm2)
0.91 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (1.2cm2)
0.90 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (1.7cm2)
0.89 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (1.2cm2)
0.89 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-1.4cm2)
0.89 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-3.0cm2)
0.88 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (9.0cm2)
0.88 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (2.6cm2)
0.87 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (1.3cm2)
0.87 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (0.0cm2)
0.87 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (0.2cm2)
0.87 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (0.2cm2)
0.87 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (0.0cm2)

0.87 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (1.3cm2)
0.87 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-6.0cm2)
0.87 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-7.7cm2)
0.87 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (8.6cm2)
0.86 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (2.4cm2)
0.86 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.85 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (9.6cm2)
0.84 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-8.3cm2)
0.84 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (0.6cm2)
0.84 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-8.4cm2)
0.83 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-1.8cm2)
0.83 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-0.9cm2)
0.82 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (9.1cm2)
0.81 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (1.6cm2)
0.81 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-4.0cm2)
0.81 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (1.1cm2)
0.80 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (0.3cm2)
0.80 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (8.6cm2)
0.80 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-0.5cm2)
0.80 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-0.5cm2)
0.78 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-2.0cm2)
0.78 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-2.3cm2)
0.78 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (0.1cm2)
0.77 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (36.6cm2)
0.77 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (2.2cm2)
0.76 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (1.2cm2)
0.76 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-2.7cm2)
0.76 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-2.7cm2)
0.76 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-2.7cm2)
0.76 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-2.0cm2)
0.76 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-1.8cm2)
0.75 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-3.7cm2)
0.74 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-3.8cm2)
0.74 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-1.6cm2)
0.73 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-2.9cm2)
0.73 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-2.9cm2)
0.73 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-2.9cm2)
0.73 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-0.8cm2)
0.73 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-2.2cm2)
0.73 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-1.2cm2)
0.73 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-2.9cm2)
0.73 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-2.9cm2)
0.73 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-2.9cm2)
0.73 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-2.9cm2)
0.72 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (5.5cm2)
0.72 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-2.9cm2)
0.72 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-2.9cm2)
0.72 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-2.9cm2)
0.72 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-2.9cm2)
0.72 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-1.3cm2)
0.72 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-10.1cm2)
0.72 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-2.3cm2)
0.72 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (4.5cm2)
0.72 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-3.0cm2)
0.71 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-0.5cm2)
0.71 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (5.2cm2)
0.71 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (0.0cm2)
0.71 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (5.1cm2)
0.70 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (1.7cm2)
0.70 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (1.6cm2)
0.69 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (0.9cm2)
0.68 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (0.5cm2)
0.68 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-2.6cm2)
0.68 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (0.6cm2)
0.68 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-3.4cm2)
0.67 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (1.0cm2)
0.67 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-1.8cm2)
0.67 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-1.6cm2)
0.67 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-11.2cm2)
0.66 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-3.9cm2)
0.66 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-5.4cm2)
0.66 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (2.4cm2)
0.66 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-6.4cm2)
0.65 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-4.5cm2)
0.65 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   1  (0.8cm2)
0.64 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-4.0cm2)
0.64 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-4.2cm2)
0.63 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-2.0cm2)
0.63 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-5.9cm2)
0.63 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (3.5cm2)
0.63 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-1.8cm2)
0.62 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-0.2cm2)



0.62 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-0.6cm2)
0.62 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-1.8cm2)
0.61 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-13.9cm2)
0.61 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-5.5cm2)
0.61 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-5.5cm2)
0.61 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-0.6cm2)
0.61 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-1.8cm2)
0.61 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-1.8cm2)
0.61 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (3.5cm2)
0.61 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-1.8cm2)
0.61 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-2.9cm2)
0.60 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-7.0cm2)
0.60 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-6.0cm2)
0.60 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-0.7cm2)
0.60 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (1.9cm2)
0.60 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (1.9cm2)
0.59 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-6.2cm2)
0.59 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-6.3cm2)
0.59 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (2.6cm2)
0.58 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-6.7cm2)
0.57 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-4.0cm2)
0.57 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-6.2cm2)
0.57 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-0.1cm2)
0.57 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-4.6cm2)
0.57 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-4.5cm2)
0.56 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-0.1cm2)
0.56 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-3.6cm2)
0.55 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-7.4cm2)
0.55 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-1.9cm2)
0.54 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-3.9cm2)
0.54 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-12.5cm2)
0.54 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-5.2cm2)
0.54 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-4.9cm2)
0.54 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-0.1cm2)
0.54 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-7.2cm2)
0.53 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (1.6cm2)
0.53 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-1.7cm2)
0.53 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-1.7cm2)
0.53 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (2.3cm2)
0.52 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-5.8cm2)
0.52 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-5.4cm2)
0.52 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-5.8cm2)
0.52 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-2.7cm2)
0.51 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-2.7cm2)
0.50 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-2.7cm2)
0.50 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-2.0cm2)
0.50 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-2.7cm2)
0.50 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-7.7cm2)
0.49 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.49 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-5.1cm2)
0.48 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-8.3cm2)
0.48 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-6.0cm2)
0.48 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-6.3cm2)
0.47 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-8.4cm2)
0.47 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-4.6cm2)
0.47 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-9.0cm2)
0.46 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-0.5cm2)
0.46 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-4.6cm2)
0.46 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-7.7cm2)
0.45 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-6.6cm2)
0.45 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-6.4cm2)
0.44 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-3.7cm2)
0.44 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-6.1cm2)
0.44 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-6.3cm2)
0.44 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-1.3cm2)
0.44 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-1.8cm2)
0.43 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-1.8cm2)
0.43 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-1.4cm2)
0.43 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-6.2cm2)
0.43 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-6.2cm2)
0.43 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-6.1cm2)
0.43 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-5.5cm2)
0.43 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-10.4cm2)
0.43 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-10.4cm2)
0.43 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-2.5cm2)
0.43 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-10.6cm2)
0.41 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-9.8cm2)
0.41 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-9.6cm2)
0.41 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-4.6cm2)
0.40 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-3.3cm2)
0.40 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-8.2cm2)
0.40 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-3.4cm2)

0.40 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-5.8cm2)
0.40 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-11.0cm2)
0.40 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-11.8cm2)
0.39 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-4.0cm2)
0.39 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-8.4cm2)
0.39 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-4.0cm2)
0.38 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-2.0cm2)
0.38 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-13.9cm2)
0.38 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-12.4cm2)
0.38 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-9.1cm2)
0.37 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-9.9cm2)
0.37 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-14.3cm2)
0.37 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-7.0cm2)
0.37 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-7.0cm2)
0.37 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-12.9cm2)
0.37 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-6.6cm2)
0.37 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-13.3cm2)
0.36 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-0.5cm2)
0.36 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-0.5cm2)
0.36 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-0.5cm2)
0.36 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-5.5cm2)
0.36 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-12.9cm2)
0.36 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-11.6cm2)
0.36 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-8.5cm2)
0.36 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-6.1cm2)
0.36 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-8.2cm2)
0.35 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-14.1cm2)
0.35 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-5.6cm2)
0.35 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-4.4cm2)
0.35 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-4.4cm2)
0.34 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-14.8cm2)
0.34 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-11.8cm2)
0.34 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-5.1cm2)
0.34 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-8.3cm2)
0.33 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-15.2cm2)
0.33 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-11.5cm2)
0.33 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-6.5cm2)
0.33 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-3.7cm2)
0.33 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-7.8cm2)
0.33 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-10.4cm2)
0.33 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-3.7cm2)
0.33 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   10  (-26.7cm2)
0.32 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-11.2cm2)
0.32 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-18.4cm2)
0.32 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-18.4cm2)
0.32 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-8.0cm2)
0.32 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-8.9cm2)
0.32 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-10.1cm2)
0.32 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-6.2cm2)
0.32 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-6.3cm2)
0.31 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-6.8cm2)
0.30 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-7.7cm2)
0.30 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-14.7cm2)
0.30 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-6.0cm2)
0.30 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-16.9cm2)
0.30 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-16.9cm2)
0.29 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-21.0cm2)
0.29 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-16.9cm2)
0.29 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-20.9cm2)
0.28 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-11.5cm2)
0.28 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-16.3cm2)
0.28 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-2.0cm2)
0.28 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-22.4cm2)
0.28 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-8.2cm2)
0.27 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-13.1cm2)
0.27 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-13.1cm2)
0.27 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-13.1cm2)
0.27 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-13.1cm2)
0.27 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-23.4cm2)
0.27 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-11.6cm2)
0.27 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-12.5cm2)
0.27 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-16.5cm2)
0.26 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-17.8cm2)
0.26 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-9.6cm2)
0.26 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-24.4cm2)
0.26 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-23.4cm2)
0.26 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-11.3cm2)
0.26 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-16.0cm2)
0.26 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-15.3cm2)
0.25 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-17.8cm2)
0.25 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-10.5cm2)
0.25 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-9.3cm2)

0.25 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-9.4cm2)
0.25 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-17.9cm2)
0.25 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-23.1cm2)
0.25 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-16.3cm2)
0.25 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-16.3cm2)
0.24 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-16.5cm2)
0.24 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-21.6cm2)
0.24 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-15.0cm2)
0.24 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-15.4cm2)
0.24 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-14.8cm2)
0.24 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-15.0cm2)
0.23 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-21.5cm2)
0.23 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-16.3cm2)
0.23 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-16.5cm2)
0.23 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-19.5cm2)
0.23 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-15.1cm2)
0.23 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-13.9cm2)
0.23 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-11.4cm2)
0.22 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-19.2cm2)
0.22 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-6.2cm2)
0.22 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   2  (-12.8cm2)
0.22 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-17.9cm2)
0.22 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-27.1cm2)
0.22 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-19.9cm2)
0.22 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-21.6cm2)
0.22 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-19.7cm2)
0.22 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-14.2cm2)
0.21 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   3  (-21.0cm2)
0.21 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-9.8cm2)
0.21 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-9.8cm2)
0.20 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-14.3cm2)
0.20 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-17.0cm2)
0.20 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-15.6cm2)
0.20 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-23.4cm2)
0.20 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-15.4cm2)
0.20 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-23.8cm2)
0.20 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-17.2cm2)
0.20 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-16.9cm2)
0.20 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-2.0cm2)
0.20 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-15.3cm2)
0.20 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-31.5cm2)
0.19 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-16.5cm2)
0.19 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-19.3cm2)
0.19 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-27.8cm2)
0.19 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-11.3cm2)
0.18 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-17.9cm2)
0.18 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-23.4cm2)
0.17 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-32.1cm2)
0.16 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-13.5cm2)
0.16 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-20.8cm2)
0.16 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-32.3cm2)
0.15 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   8  (-30.8cm2)
0.15 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   9  (-26.7cm2)
0.14 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-6.2cm2)
0.14 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   7  (-34.8cm2)
0.13 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-2.0cm2)
0.08 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-6.2cm2)
0.07 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-2.0cm2)
0.04 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-6.2cm2)
0.03 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-2.0cm2)
0.01 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-6.2cm2)
0.01 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-2.0cm2)
0.00 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-3.3cm2)
0.00 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-0.5cm2)
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6.83 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
6.71 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
6.55 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
6.47 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
6.25 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
6.23 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.95 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
5.93 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
5.61 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.22 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (7.9cm2)
4.02 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (21.4cm2)
3.69 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.52 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.37 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.29 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.16 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (21.4cm2)
3.15 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.13 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.12 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   10  (3.4cm2)
2.69 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
2.66 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (2.6cm2)
2.66 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (2.6cm2)
2.66 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (2.6cm2)
2.66 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (2.6cm2)
2.66 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (2.6cm2)
2.66 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (23.0cm2)
2.65 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (2.6cm2)
2.65 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (2.6cm2)
2.65 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (2.6cm2)
2.65 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (5.0cm2)
2.64 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (4.9cm2)
2.62 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   10  (2.5cm2)
2.62 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   0  (2.5cm2)
2.56 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (4.7cm2)
2.49 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   9  (3.4cm2)
2.45 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (2.4cm2)
2.39 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (4.1cm2)
2.31 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (6.8cm2)
2.22 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (6.9cm2)
2.13 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (2.1cm2)
2.08 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (2.4cm2)
2.06 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   9  (2.5cm2)
2.06 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   1  (2.5cm2)
1.96 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (2.5cm2)
1.90 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (3.5cm2)
1.84 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (4.1cm2)
1.78 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (5.0cm2)
1.77 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (4.9cm2)
1.76 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (1.8cm2)
1.72 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (1.3cm2)
1.68 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (3.1cm2)
1.64 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (1.4cm2)
1.59 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (1.3cm2)
1.59 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (1.3cm2)
1.59 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (1.3cm2)
1.57 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (1.2cm2)
1.56 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   0  (1.3cm2)
1.54 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   10  (1.1cm2)
1.54 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (1.3cm2)
1.53 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (1.1cm2)
1.53 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (1.1cm2)
1.53 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (1.1cm2)
1.52 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   0  (1.1cm2)
1.51 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (3.8cm2)
1.45 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (4.3cm2)
1.42 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (0.8cm2)
1.41 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (1.1cm2)
1.39 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   0  (0.7cm2)
1.39 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (3.5cm2)
1.39 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   10  (0.7cm2)
1.34 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   0  (0.5cm2)
1.32 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   10  (0.4cm2)
1.31 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   10  (0.4cm2)
1.31 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   10  (0.2cm2)
1.30 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (20.9cm2)



1.30 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (2.1cm2)
1.28 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   0  (0.3cm2)
1.26 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (1.4cm2)
1.25 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (1.2cm2)
1.25 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (20.5cm2)
1.23 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   9  (1.1cm2)
1.20 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   1  (1.3cm2)
1.19 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (1.3cm2)
1.19 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (0.1cm2)
1.19 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (0.1cm2)
1.19 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (0.1cm2)
1.19 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (0.1cm2)
1.19 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (0.1cm2)
1.19 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (0.1cm2)
1.19 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (0.1cm2)
1.19 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (0.1cm2)
1.18 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   10  (0.1cm2)
1.18 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (0.1cm2)
1.18 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (0.1cm2)
1.18 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (0.1cm2)
1.18 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (0.1cm2)
1.18 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   0  (0.1cm2)
1.17 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   0  (0.1cm2)
1.17 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   1  (1.1cm2)
1.14 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (0.1cm2)
1.14 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   9  (0.2cm2)
1.14 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-0.2cm2)
1.13 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (5.8cm2)
1.12 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (7.8cm2)
1.10 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (-0.8cm2)
1.10 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   9  (0.1cm2)
1.09 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (6.6cm2)
1.09 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   1  (0.1cm2)
1.09 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   1  (0.7cm2)
1.08 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   9  (0.7cm2)
1.07 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   1  (0.1cm2)
1.06 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (2.0cm2)
1.05 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (-1.7cm2)
1.05 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (1.9cm2)
1.04 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (-1.8cm2)
1.04 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   1  (0.5cm2)
1.03 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (-1.6cm2)
1.03 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (0.1cm2)
1.03 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   9  (0.4cm2)
1.02 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   8  (0.1cm2)
1.01 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   9  (0.4cm2)
1.01 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   2  (0.1cm2)
1.01 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-1.9cm2)
1.00 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (0.1cm2)
1.00 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   1  (0.3cm2)
0.99 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-1.7cm2)
0.99 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   8  (0.1cm2)
0.98 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (-2.1cm2)
0.98 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   2  (0.1cm2)
0.98 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (-1.8cm2)
0.97 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   2  (0.3cm2)
0.94 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (0.2cm2)
0.94 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (2.5cm2)
0.94 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   7  (0.1cm2)
0.94 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (0.2cm2)
0.93 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (3.1cm2)
0.93 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   3  (0.1cm2)
0.93 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (0.1cm2)
0.92 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   8  (0.1cm2)
0.90 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   3  (0.1cm2)
0.89 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (0.2cm2)
0.89 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (6.3cm2)
0.88 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (-2.7cm2)
0.88 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   10  (-1.0cm2)
0.88 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-3.9cm2)
0.87 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   8  (-0.1cm2)
0.86 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (-0.5cm2)
0.86 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   6  (0.1cm2)
0.86 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   4  (0.1cm2)
0.86 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (0.1cm2)
0.86 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   0  (-1.1cm2)
0.85 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   2  (0.0cm2)
0.85 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (3.5cm2)
0.84 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (-3.0cm2)
0.84 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (0.0cm2)
0.84 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (0.1cm2)
0.84 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   7  (0.1cm2)

0.84 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (17.9cm2)
0.83 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   4  (0.1cm2)
0.83 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   2  (-0.1cm2)
0.82 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (-3.4cm2)
0.81 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-2.4cm2)
0.80 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (1.1cm2)
0.80 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-1.2cm2)
0.80 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-1.2cm2)
0.80 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (0.7cm2)
0.80 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (0.4cm2)
0.79 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   5  (0.1cm2)
0.79 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   5  (0.1cm2)
0.79 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   2  (-0.4cm2)
0.79 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   5  (0.1cm2)
0.78 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (-2.6cm2)
0.78 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (1.8cm2)
0.78 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   8  (-0.4cm2)
0.78 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   9  (-1.0cm2)
0.78 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   6  (0.1cm2)
0.77 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (-5.4cm2)
0.77 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (0.1cm2)
0.76 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (0.1cm2)
0.76 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   1  (-1.1cm2)
0.76 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (0.4cm2)
0.76 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (-3.9cm2)
0.75 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   8  (-0.5cm2)
0.75 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   2  (-0.5cm2)
0.73 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   6  (0.1cm2)
0.73 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   4  (0.1cm2)
0.73 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   2  (-0.6cm2)
0.73 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   8  (-0.6cm2)
0.73 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (1.1cm2)
0.72 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (0.1cm2)
0.72 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (0.1cm2)
0.72 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (2.3cm2)
0.71 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   10  (-1.5cm2)
0.71 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   8  (-0.9cm2)
0.68 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   8  (-1.3cm2)
0.68 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (0.2cm2)
0.68 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   7  (0.1cm2)
0.68 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   3  (0.1cm2)
0.67 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   2  (-1.4cm2)
0.65 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (1.4cm2)
0.65 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-1.7cm2)
0.65 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-1.5cm2)
0.65 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.65 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.65 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.64 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (-0.8cm2)
0.64 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   9  (-1.5cm2)
0.63 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (-0.9cm2)
0.63 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   8  (0.1cm2)
0.63 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (-1.6cm2)
0.63 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (-1.6cm2)
0.63 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (-1.6cm2)
0.62 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (-1.6cm2)
0.62 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.62 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (-1.6cm2)
0.62 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (-1.6cm2)
0.62 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (-1.6cm2)
0.62 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (-1.6cm2)
0.62 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (-1.6cm2)
0.62 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (-1.6cm2)
0.62 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (-1.6cm2)
0.62 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   2  (0.1cm2)
0.62 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   7  (-0.9cm2)
0.60 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-1.9cm2)
0.59 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (-0.8cm2)
0.59 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   7  (-1.6cm2)
0.58 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (-1.8cm2)
0.58 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   3  (-1.6cm2)
0.58 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-1.6cm2)
0.58 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   9  (0.1cm2)
0.57 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (-2.0cm2)
0.57 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (-1.4cm2)
0.57 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (-2.0cm2)
0.57 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (-0.9cm2)
0.57 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (-2.0cm2)
0.57 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   1  (0.1cm2)
0.56 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   8  (-1.6cm2)
0.54 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-1.7cm2)
0.54 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (-1.6cm2)

0.54 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (-0.9cm2)
0.53 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-0.7cm2)
0.53 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-0.7cm2)
0.53 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-0.7cm2)
0.53 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-0.7cm2)
0.53 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (-0.3cm2)
0.53 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (-2.6cm2)
0.53 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (-2.6cm2)
0.53 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (-1.6cm2)
0.53 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   10  (0.1cm2)
0.53 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.53 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-0.5cm2)
0.53 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-2.0cm2)
0.53 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-2.0cm2)
0.53 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-2.0cm2)
0.53 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   7  (-1.7cm2)
0.53 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (-0.7cm2)
0.53 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (-0.7cm2)
0.53 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (-0.7cm2)
0.53 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (-0.7cm2)
0.53 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (-0.7cm2)
0.52 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   0  (0.1cm2)
0.52 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (-2.7cm2)
0.52 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (-2.7cm2)
0.52 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (-2.7cm2)
0.52 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   3  (-1.2cm2)
0.51 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (-1.2cm2)
0.51 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-0.9cm2)
0.50 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   3  (-1.5cm2)
0.50 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (-1.6cm2)
0.50 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (-1.7cm2)
0.50 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   10  (-1.6cm2)
0.50 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   6  (-1.6cm2)
0.50 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   3  (-1.2cm2)
0.50 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   3  (-1.4cm2)
0.49 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   7  (-1.6cm2)
0.49 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.49 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   7  (-1.4cm2)
0.49 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   7  (-1.4cm2)
0.49 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (-2.1cm2)
0.49 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (-1.0cm2)
0.48 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (-2.7cm2)
0.48 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (-2.8cm2)
0.48 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (-5.4cm2)
0.48 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   0  (-1.6cm2)
0.48 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-1.2cm2)
0.48 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-1.4cm2)
0.48 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-2.0cm2)
0.48 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-2.0cm2)
0.48 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-2.0cm2)
0.48 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   3  (-1.4cm2)
0.47 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (-0.7cm2)
0.47 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (-0.7cm2)
0.47 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (-0.7cm2)
0.47 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (-0.7cm2)
0.47 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (-0.7cm2)
0.46 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (-2.7cm2)
0.46 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (-2.7cm2)
0.46 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (-2.7cm2)
0.46 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   7  (-1.5cm2)
0.46 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (-0.7cm2)
0.46 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (-0.7cm2)
0.46 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (-0.7cm2)
0.46 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (-0.7cm2)
0.46 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (-0.7cm2)
0.45 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (-3.0cm2)
0.45 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   6  (-1.6cm2)
0.44 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (-3.4cm2)
0.43 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-2.2cm2)
0.43 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-2.6cm2)
0.43 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-2.6cm2)
0.43 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-2.6cm2)
0.43 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-2.6cm2)
0.43 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-1.6cm2)
0.42 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   10  (-1.6cm2)
0.42 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   5  (-1.6cm2)
0.41 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   5  (-1.6cm2)
0.41 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   5  (-1.6cm2)
0.41 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   3  (-2.1cm2)
0.40 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.39 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   7  (-2.7cm2)
0.38 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   3  (-1.6cm2)

0.38 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   0  (-1.6cm2)
0.38 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (-1.6cm2)
0.38 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-2.3cm2)
0.37 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   2  (-1.6cm2)
0.37 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (-4.9cm2)
0.37 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (-5.2cm2)
0.37 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   1  (-1.6cm2)
0.37 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   9  (-1.6cm2)
0.36 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   0  (-1.6cm2)
0.35 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   1  (-1.6cm2)
0.34 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.34 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (-1.6cm2)
0.34 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (-4.6cm2)
0.34 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   6  (-1.6cm2)
0.33 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   6  (-1.9cm2)
0.33 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.33 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (-2.0cm2)
0.33 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   6  (-1.6cm2)
0.33 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   4  (-2.0cm2)
0.33 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   5  (-2.0cm2)
0.32 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (-2.0cm2)
0.32 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (-2.0cm2)
0.31 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-1.6cm2)
0.31 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.30 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (-7.1cm2)
0.29 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (-2.2cm2)
0.29 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   1  (-1.6cm2)
0.28 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   4  (-2.0cm2)
0.28 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   5  (-2.0cm2)
0.28 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   6  (-2.0cm2)
0.28 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   6  (-2.0cm2)
0.28 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   4  (-2.0cm2)
0.28 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   5  (-2.0cm2)
0.27 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   9  (-2.2cm2)
0.27 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   7  (-1.6cm2)
0.27 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   5  (-2.2cm2)
0.27 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (-1.6cm2)
0.27 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.27 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   6  (-1.6cm2)
0.27 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   3  (-1.6cm2)
0.26 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.26 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   6  (-1.6cm2)
0.26 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   5  (-1.6cm2)
0.26 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (-1.6cm2)
0.25 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-6.2cm2)
0.25 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (-1.6cm2)
0.25 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (-3.6cm2)
0.25 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (-7.8cm2)
0.24 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   8  (-1.6cm2)
0.24 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (-7.3cm2)
0.24 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (-9.9cm2)
0.23 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   2  (-1.6cm2)
0.23 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-7.7cm2)
0.22 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (-6.3cm2)
0.22 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-4.6cm2)
0.22 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-1.6cm2)
0.22 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   8  (-1.6cm2)
0.22 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   8  (-1.6cm2)
0.22 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (-1.6cm2)
0.21 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (-9.9cm2)
0.21 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   2  (-1.6cm2)
0.21 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (-7.7cm2)
0.20 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (-9.2cm2)
0.20 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   5  (-2.8cm2)
0.20 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (-8.8cm2)
0.20 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   2  (-1.6cm2)
0.18 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   9  (-1.6cm2)
0.17 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (-6.1cm2)
0.17 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   1  (-1.6cm2)
0.17 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   0  (-2.0cm2)
0.17 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   10  (-2.0cm2)
0.17 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   10  (-1.6cm2)
0.16 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (-1.6cm2)
0.16 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   0  (-1.6cm2)
0.16 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (-16.9cm2)
0.15 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (-17.4cm2)
0.15 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (-8.3cm2)
0.14 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (-2.0cm2)
0.14 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.14 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (-10.0cm2)
0.13 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   7  (-1.6cm2)
0.13 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (-10.1cm2)



0.12 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (-1.6cm2)
0.12 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (-1.6cm2)
0.12 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (-1.6cm2)
0.12 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   7  (-1.6cm2)
0.12 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (-1.6cm2)
0.12 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   3  (-1.6cm2)
0.12 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (-2.5cm2)
0.12 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-1.6cm2)
0.12 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-1.6cm2)
0.12 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.12 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-1.6cm2)
0.11 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   3  (-1.6cm2)
0.11 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-2.8cm2)
0.11 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   9  (-2.0cm2)
0.10 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.10 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   6  (-1.6cm2)
0.10 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   5  (-1.6cm2)
0.10 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.10 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   6  (-1.6cm2)
0.09 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (-2.0cm2)
0.09 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   5  (-2.2cm2)
0.08 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.07 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (0.1cm2)
0.07 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (-2.3cm2)
0.07 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   6  (0.1cm2)
0.07 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   5  (0.1cm2)
0.07 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   4  (0.1cm2)
0.06 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (0.1cm2)
0.06 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (0.1cm2)
0.06 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (0.1cm2)
0.06 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (0.1cm2)
0.04 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   7  (-1.0cm2)
0.04 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   8  (-3.2cm2)
0.04 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   2  (-4.0cm2)
0.04 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (-1.0cm2)
0.04 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   3  (-1.6cm2)
0.03 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (-4.0cm2)
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4.72 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (13.3cm2)
3.59 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (12.1cm2)
3.59 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (12.1cm2)
3.59 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (12.1cm2)
3.59 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (12.1cm2)
3.59 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (12.1cm2)
3.59 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (12.1cm2)
3.59 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (12.1cm2)
3.59 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (12.1cm2)
3.59 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (12.1cm2)
3.59 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (12.1cm2)
3.58 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (12.1cm2)
3.58 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (12.1cm2)
2.90 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (6.0cm2)
2.72 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (7.8cm2)
2.72 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (7.8cm2)
2.72 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (7.8cm2)
2.72 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (7.8cm2)
2.72 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (7.8cm2)
2.72 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (7.8cm2)
2.72 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (7.8cm2)
2.72 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (7.8cm2)
2.72 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (7.8cm2)
2.72 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (7.8cm2)
2.72 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (7.8cm2)
2.72 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (7.8cm2)
2.71 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (12.1cm2)
2.68 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (11.9cm2)
2.62 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (7.3cm2)
2.51 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (5.6cm2)
2.11 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (4.3cm2)
2.01 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (7.8cm2)
2.01 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (7.3cm2)
1.78 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (2.9cm2)
1.75 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (4.7cm2)
1.75 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (2.9cm2)
1.75 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (2.7cm2)
1.74 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (3.2cm2)
1.73 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (3.2cm2)
1.70 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (2.9cm2)
1.69 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (2.1cm2)
1.59 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (2.1cm2)
1.56 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (4.7cm2)
1.56 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (4.7cm2)
1.55 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (3.7cm2)
1.54 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (5.4cm2)
1.52 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (5.4cm2)
1.51 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (1.5cm2)
1.50 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (1.5cm2)
1.49 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (2.2cm2)
1.48 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (2.7cm2)
1.47 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (2.5cm2)
1.47 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (1.7cm2)
1.45 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (2.2cm2)
1.44 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (3.3cm2)
1.44 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (4.8cm2)
1.43 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (3.7cm2)
1.41 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (4.1cm2)
1.40 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (1.8cm2)
1.40 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (1.7cm2)
1.39 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (1.2cm2)
1.38 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (4.9cm2)
1.38 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (4.8cm2)
1.37 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (2.4cm2)
1.37 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (2.2cm2)
1.36 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (3.7cm2)
1.35 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (3.8cm2)
1.34 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (0.7cm2)
1.34 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (1.2cm2)
1.34 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (1.1cm2)
1.33 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (1.2cm2)
1.33 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (2.4cm2)
1.32 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (4.1cm2)
1.32 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (0.7cm2)
1.32 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (3.3cm2)

1.32 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (1.3cm2)
1.31 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (0.6cm2)
1.31 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (0.6cm2)
1.31 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (0.6cm2)
1.31 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (1.5cm2)
1.30 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (1.5cm2)
1.30 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (1.0cm2)
1.30 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (1.7cm2)
1.29 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (1.3cm2)
1.28 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (0.4cm2)
1.27 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (3.3cm2)
1.26 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (1.1cm2)
1.25 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (5.1cm2)
1.25 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (0.3cm2)
1.25 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (0.3cm2)
1.25 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (1.4cm2)
1.24 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (0.7cm2)
1.24 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (1.1cm2)
1.24 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (2.2cm2)
1.24 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (2.4cm2)
1.23 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (1.3cm2)
1.23 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (1.3cm2)
1.22 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (0.1cm2)
1.22 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (1.7cm2)
1.21 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (0.5cm2)
1.21 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (0.1cm2)
1.21 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (0.1cm2)
1.21 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (2.4cm2)
1.21 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (1.1cm2)
1.20 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (1.3cm2)
1.20 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (0.8cm2)
1.19 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (2.2cm2)
1.19 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (1.3cm2)
1.19 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (1.5cm2)
1.19 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (1.5cm2)
1.19 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (1.1cm2)
1.18 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (0.0cm2)
1.18 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-0.1cm2)
1.17 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (1.5cm2)
1.17 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (0.3cm2)
1.16 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-0.3cm2)
1.16 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (4.2cm2)
1.15 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (3.0cm2)
1.15 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (1.0cm2)
1.14 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (0.7cm2)
1.14 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (1.5cm2)
1.13 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (0.3cm2)
1.13 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (3.9cm2)
1.13 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (1.7cm2)
1.12 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-0.4cm2)
1.12 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (2.7cm2)
1.10 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (0.2cm2)
1.10 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (0.2cm2)
1.10 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (0.2cm2)
1.10 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (0.1cm2)
1.10 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (0.1cm2)
1.09 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (0.0cm2)
1.09 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-0.5cm2)
1.09 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (1.4cm2)
1.08 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (5.5cm2)
1.08 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (1.8cm2)
1.07 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (1.7cm2)
1.07 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-1.7cm2)
1.06 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-0.1cm2)
1.06 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-0.3cm2)
1.05 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (1.1cm2)
1.05 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (0.6cm2)
1.05 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (0.7cm2)
1.05 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-0.3cm2)
1.04 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (0.5cm2)
1.04 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-1.0cm2)
1.04 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-1.0cm2)
1.04 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-1.0cm2)
1.04 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-1.0cm2)
1.04 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (0.1cm2)
1.04 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (1.6cm2)
1.04 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-2.1cm2)
1.03 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (0.9cm2)
1.03 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (0.4cm2)
1.02 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (0.3cm2)
1.02 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (1.7cm2)
1.01 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-2.5cm2)

1.01 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-0.2cm2)
1.01 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-2.5cm2)
1.00 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-2.1cm2)
0.99 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (0.1cm2)
0.98 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (0.3cm2)
0.98 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-2.5cm2)
0.98 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-1.7cm2)
0.98 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-2.5cm2)
0.95 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-2.7cm2)
0.95 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (3.5cm2)
0.95 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (1.2cm2)
0.95 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-1.2cm2)
0.95 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-2.1cm2)
0.94 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-0.4cm2)
0.94 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-5.0cm2)
0.94 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (0.7cm2)
0.93 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (1.8cm2)
0.93 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-1.3cm2)
0.92 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-2.5cm2)
0.92 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-7.4cm2)
0.92 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-2.5cm2)
0.91 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (0.0cm2)
0.91 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (0.7cm2)
0.91 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-0.4cm2)
0.90 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-3.1cm2)
0.90 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-1.7cm2)
0.90 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (0.1cm2)
0.90 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-1.5cm2)
0.89 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-3.3cm2)
0.89 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (0.1cm2)
0.89 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-3.5cm2)
0.89 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-3.4cm2)
0.88 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (0.7cm2)
0.88 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (0.3cm2)
0.88 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-0.1cm2)
0.88 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-1.5cm2)
0.88 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-2.2cm2)
0.87 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-3.0cm2)
0.87 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-1.3cm2)
0.87 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-2.9cm2)
0.87 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-2.4cm2)
0.87 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (0.7cm2)
0.86 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (0.0cm2)
0.86 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-1.3cm2)
0.86 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-1.3cm2)
0.86 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-1.3cm2)
0.86 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-1.6cm2)
0.86 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-0.1cm2)
0.86 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-0.5cm2)
0.86 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-0.5cm2)
0.86 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-0.5cm2)
0.86 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-1.6cm2)
0.86 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-3.3cm2)
0.86 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-2.1cm2)
0.85 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-6.2cm2)
0.84 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-1.4cm2)
0.83 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-3.3cm2)
0.83 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-1.7cm2)
0.83 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-2.3cm2)
0.83 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-1.9cm2)
0.83 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-1.9cm2)
0.83 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-1.9cm2)
0.82 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   8  (-3.8cm2)
0.82 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-3.6cm2)
0.82 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-3.6cm2)
0.82 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-3.6cm2)
0.82 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-4.6cm2)
0.82 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-9.0cm2)
0.82 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.82 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-1.8cm2)
0.82 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-3.6cm2)
0.81 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (0.1cm2)
0.81 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-2.4cm2)
0.80 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-4.2cm2)
0.80 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-4.2cm2)
0.80 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-4.0cm2)
0.80 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-0.6cm2)
0.80 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-1.2cm2)
0.79 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-1.8cm2)
0.79 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-2.2cm2)
0.79 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-4.5cm2)
0.79 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-4.5cm2)



0.79 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-4.6cm2)
0.78 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (1.2cm2)
0.78 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-2.6cm2)
0.78 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-3.3cm2)
0.78 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-0.9cm2)
0.77 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (0.0cm2)
0.77 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-5.0cm2)
0.77 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.77 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-3.0cm2)
0.77 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (0.0cm2)
0.76 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-3.4cm2)
0.76 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-3.4cm2)
0.76 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-3.2cm2)
0.75 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-7.1cm2)
0.74 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-3.7cm2)
0.74 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-6.2cm2)
0.74 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-6.2cm2)
0.74 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-6.2cm2)
0.74 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-4.0cm2)
0.74 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-2.5cm2)
0.74 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-6.6cm2)
0.74 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-6.6cm2)
0.73 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-2.5cm2)
0.73 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.73 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-12.1cm2)
0.73 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-6.5cm2)
0.73 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-6.5cm2)
0.73 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-6.0cm2)
0.73 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-11.9cm2)
0.72 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-0.5cm2)
0.72 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-5.6cm2)
0.72 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-3.7cm2)
0.71 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-3.8cm2)
0.71 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-3.4cm2)
0.71 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-3.4cm2)
0.71 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-9.0cm2)
0.71 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-5.0cm2)
0.71 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-0.7cm2)
0.71 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-6.6cm2)
0.71 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-6.9cm2)
0.71 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-6.9cm2)
0.71 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-2.2cm2)
0.70 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-5.0cm2)
0.70 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-0.8cm2)
0.70 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-7.0cm2)
0.70 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-7.0cm2)
0.70 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-1.8cm2)
0.69 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-5.9cm2)
0.69 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-5.9cm2)
0.69 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-6.1cm2)
0.69 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-6.1cm2)
0.69 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-6.1cm2)
0.69 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-5.4cm2)
0.69 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-7.7cm2)
0.69 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-1.9cm2)
0.69 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-4.0cm2)
0.69 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-4.0cm2)
0.69 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-4.4cm2)
0.69 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-7.1cm2)
0.69 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-7.1cm2)
0.69 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-7.1cm2)
0.68 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-5.9cm2)
0.68 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-5.9cm2)
0.68 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-4.4cm2)
0.68 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-5.0cm2)
0.68 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-6.1cm2)
0.68 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-6.5cm2)
0.67 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-4.0cm2)
0.67 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-4.6cm2)
0.67 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-0.2cm2)
0.67 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-4.1cm2)
0.67 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-5.6cm2)
0.66 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-4.2cm2)
0.66 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-4.2cm2)
0.66 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-1.4cm2)
0.66 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-8.8cm2)
0.66 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-8.8cm2)
0.65 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-5.2cm2)
0.65 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-5.2cm2)
0.65 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-12.5cm2)
0.65 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-5.6cm2)
0.65 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-2.6cm2)

0.65 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-4.3cm2)
0.65 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-4.7cm2)
0.64 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-4.6cm2)
0.64 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-6.1cm2)
0.64 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-9.1cm2)
0.64 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-9.1cm2)
0.64 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-9.1cm2)
0.64 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-9.4cm2)
0.63 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-6.7cm2)
0.63 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   6  (-14.2cm2)
0.62 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-13.0cm2)
0.62 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-8.0cm2)
0.62 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-7.8cm2)
0.62 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-8.0cm2)
0.62 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-7.1cm2)
0.62 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-7.1cm2)
0.62 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-7.1cm2)
0.61 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-7.6cm2)
0.61 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-5.7cm2)
0.61 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   5  (-13.7cm2)
0.61 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-6.2cm2)
0.60 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-1.4cm2)
0.60 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-1.4cm2)
0.60 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-6.9cm2)
0.60 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-6.9cm2)
0.60 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-7.7cm2)
0.59 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-15.8cm2)
0.59 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-3.9cm2)
0.59 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-2.2cm2)
0.59 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-2.6cm2)
0.59 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-6.1cm2)
0.59 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-1.6cm2)
0.59 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-1.8cm2)
0.59 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   9  (-5.6cm2)
0.59 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-6.1cm2)
0.59 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.59 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-1.5cm2)
0.59 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-9.3cm2)
0.58 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-4.1cm2)
0.58 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-5.6cm2)
0.58 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-2.2cm2)
0.58 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-2.7cm2)
0.58 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-5.6cm2)
0.58 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-11.6cm2)
0.58 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-11.6cm2)
0.58 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-11.6cm2)
0.58 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-6.4cm2)
0.57 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-5.5cm2)
0.57 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-6.5cm2)
0.56 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-6.4cm2)
0.56 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-7.4cm2)
0.56 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-12.7cm2)
0.56 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-7.1cm2)
0.56 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-9.3cm2)
0.56 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-7.4cm2)
0.55 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-14.6cm2)
0.55 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-8.5cm2)
0.55 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-8.9cm2)
0.55 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-7.1cm2)
0.55 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-4.9cm2)
0.54 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-2.5cm2)
0.54 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-5.1cm2)
0.54 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-5.1cm2)
0.54 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-10.1cm2)
0.54 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-8.6cm2)
0.54 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-8.6cm2)
0.54 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-8.6cm2)
0.53 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-4.8cm2)
0.53 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-11.0cm2)
0.53 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-11.0cm2)
0.53 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-11.0cm2)
0.53 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-8.9cm2)
0.53 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-8.2cm2)
0.53 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-12.5cm2)
0.53 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-12.5cm2)
0.53 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-12.5cm2)
0.53 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-7.9cm2)
0.53 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-2.9cm2)
0.52 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-6.7cm2)
0.52 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-2.4cm2)
0.52 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-1.3cm2)
0.52 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-9.3cm2)

0.52 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-14.6cm2)
0.51 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-5.0cm2)
0.51 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-8.7cm2)
0.51 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-6.1cm2)
0.51 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-6.1cm2)
0.51 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-6.1cm2)
0.50 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-11.1cm2)
0.50 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-11.4cm2)
0.50 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-10.7cm2)
0.50 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-4.9cm2)
0.50 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-9.2cm2)
0.49 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-0.8cm2)
0.49 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-6.5cm2)
0.49 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-1.6cm2)
0.49 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-12.1cm2)
0.49 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   4  (-14.4cm2)
0.48 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-8.4cm2)
0.48 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-8.4cm2)
0.48 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-7.9cm2)
0.48 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-7.9cm2)
0.48 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-13.3cm2)
0.47 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-12.5cm2)
0.47 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-10.3cm2)
0.47 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-10.3cm2)
0.46 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-16.7cm2)
0.46 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-13.5cm2)
0.46 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-10.5cm2)
0.46 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-10.5cm2)
0.46 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-10.5cm2)
0.46 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-10.5cm2)
0.46 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-10.5cm2)
0.45 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-10.5cm2)
0.45 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-10.5cm2)
0.45 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-9.8cm2)
0.45 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-22.4cm2)
0.45 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-8.1cm2)
0.45 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-10.6cm2)
0.45 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-10.6cm2)
0.45 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-10.2cm2)
0.45 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-10.7cm2)
0.45 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-10.7cm2)
0.45 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-14.1cm2)
0.44 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-7.1cm2)
0.44 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-2.4cm2)
0.44 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-2.4cm2)
0.44 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-3.7cm2)
0.44 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-3.7cm2)
0.44 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-11.3cm2)
0.44 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-2.8cm2)
0.44 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-1.8cm2)
0.44 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-9.3cm2)
0.43 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-13.2cm2)
0.42 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-9.8cm2)
0.42 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-2.0cm2)
0.42 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-18.1cm2)
0.41 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-12.5cm2)
0.41 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-14.7cm2)
0.41 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-18.1cm2)
0.40 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-20.6cm2)
0.40 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-18.2cm2)
0.39 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-11.6cm2)
0.39 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-11.3cm2)
0.39 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   7  (-31.7cm2)
0.39 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-9.3cm2)
0.39 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-12.5cm2)
0.38 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-19.7cm2)
0.38 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   0  (-14.8cm2)
0.38 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   1  (-14.8cm2)
0.38 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   2  (-14.8cm2)
0.38 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-15.2cm2)
0.38 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-15.9cm2)
0.37 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-13.3cm2)
0.37 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-20.1cm2)
0.36 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-18.1cm2)
0.36 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-3.3cm2)
0.35 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-18.6cm2)
0.35 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-4.8cm2)
0.35 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-16.2cm2)
0.35 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-17.1cm2)
0.35 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-17.1cm2)
0.35 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-24.5cm2)
0.34 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-13.7cm2)

0.34 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-10.2cm2)
0.34 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-10.2cm2)
0.34 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-26.2cm2)
0.34 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-23.0cm2)
0.34 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-9.3cm2)
0.34 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   10  (-9.0cm2)
0.33 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-27.4cm2)
0.33 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-11.9cm2)
0.32 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-11.3cm2)
0.32 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-11.3cm2)
0.32 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-2.9cm2)
0.32 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-9.3cm2)
0.32 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-11.6cm2)
0.31 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-13.4cm2)
0.31 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-18.1cm2)
0.31 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-13.5cm2)
0.31 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-9.3cm2)
0.31 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-10.9cm2)
0.31 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-14.6cm2)
0.30 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-27.3cm2)
0.30 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-26.4cm2)
0.29 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-22.5cm2)
0.28 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-13.5cm2)
0.28 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-13.4cm2)
0.28 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-22.1cm2)
0.28 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-19.9cm2)
0.27 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-13.3cm2)
0.26 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-14.3cm2)
0.26 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-23.9cm2)
0.26 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-2.9cm2)
0.25 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-4.8cm2)
0.25 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-15.3cm2)
0.24 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-13.9cm2)
0.23 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-13.9cm2)
0.23 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-30.2cm2)
0.23 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-14.2cm2)
0.22 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-14.2cm2)
0.21 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-4.2cm2)
0.21 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-14.4cm2)
0.21 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-4.8cm2)
0.20 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-13.4cm2)
0.19 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-0.9cm2)
0.19 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-23.4cm2)
0.18 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   3  (-41.0cm2)
0.16 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-8.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (1.7cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (0.3cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-4.0cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-4.0cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-4.0cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-4.0cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-4.0cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-4.0cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-4.2cm2)
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4.06 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (21.4cm2)
4.00 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (21.4cm2)
3.81 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (21.4cm2)
3.80 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (21.4cm2)
3.67 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (8.8cm2)
3.65 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (8.7cm2)
3.59 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (6.1cm2)
3.51 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (21.4cm2)
3.41 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (21.4cm2)
3.35 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (21.4cm2)
3.33 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (21.4cm2)
3.30 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (8.8cm2)
3.29 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (8.7cm2)
3.25 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (7.2cm2)
3.25 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (8.8cm2)
3.20 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (8.7cm2)
2.76 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (7.2cm2)
2.65 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (11.3cm2)
2.61 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (11.3cm2)
2.60 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (7.4cm2)
2.60 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (7.3cm2)
2.48 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (7.2cm2)
2.47 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (7.0cm2)
2.47 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (4.3cm2)
2.46 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (4.4cm2)
2.35 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (5.2cm2)
2.34 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (4.8cm2)
2.26 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (5.4cm2)
2.02 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (4.2cm2)
1.94 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (3.9cm2)
1.90 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   1  (2.0cm2)
1.85 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   1  (2.2cm2)
1.79 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   10  (2.0cm2)
1.79 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (9.5cm2)
1.78 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (1.9cm2)
1.77 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (3.6cm2)
1.66 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (1.6cm2)
1.65 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   2  (1.6cm2)
1.64 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   9  (1.7cm2)
1.62 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (1.5cm2)
1.59 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (1.6cm2)
1.56 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (1.2cm2)
1.54 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (0.9cm2)
1.50 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (1.2cm2)
1.49 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   10  (1.0cm2)
1.49 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (9.3cm2)
1.49 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (9.3cm2)
1.48 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (1.3cm2)
1.48 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   9  (2.0cm2)
1.47 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (1.9cm2)
1.45 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   2  (1.2cm2)
1.44 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   8  (1.2cm2)
1.43 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (2.5cm2)
1.43 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (9.3cm2)
1.43 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (9.3cm2)
1.41 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (1.0cm2)
1.36 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (7.6cm2)
1.34 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (1.5cm2)
1.34 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   0  (0.5cm2)
1.32 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (1.0cm2)
1.31 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (7.6cm2)
1.31 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (7.6cm2)
1.29 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (0.3cm2)
1.28 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   0  (0.3cm2)
1.28 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (1.9cm2)
1.26 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (0.6cm2)
1.26 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (0.2cm2)
1.26 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (0.7cm2)
1.26 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (0.6cm2)
1.26 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (0.6cm2)
1.23 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   9  (1.0cm2)
1.21 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (7.0cm2)
1.20 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (0.2cm2)
1.20 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (0.2cm2)
1.19 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   10  (0.0cm2)

1.19 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   0  (0.0cm2)
1.17 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   0  (0.0cm2)
1.17 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   8  (0.9cm2)
1.16 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   7  (0.8cm2)
1.16 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-0.1cm2)
1.16 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   3  (0.8cm2)
1.16 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (0.9cm2)
1.16 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (0.2cm2)
1.12 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   10  (-0.2cm2)
1.10 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-0.4cm2)
1.08 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (-0.8cm2)
1.06 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-0.1cm2)
1.06 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (0.4cm2)
1.06 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (5.5cm2)
1.06 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (-0.8cm2)
1.04 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-0.1cm2)
1.03 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (0.3cm2)
1.03 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   1  (0.3cm2)
1.03 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (6.4cm2)
1.02 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-0.4cm2)
1.01 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (0.2cm2)
0.99 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   0  (-0.6cm2)
0.99 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-1.0cm2)
0.99 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (-1.1cm2)
0.99 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   3  (0.4cm2)
0.98 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (-0.8cm2)
0.98 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   7  (0.4cm2)
0.98 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   9  (0.0cm2)
0.98 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   1  (0.0cm2)
0.97 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (-0.7cm2)
0.97 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   8  (0.1cm2)
0.96 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   1  (0.0cm2)
0.95 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-1.0cm2)
0.95 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   8  (0.1cm2)
0.94 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (-2.0cm2)
0.94 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (-0.1cm2)
0.94 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (5.6cm2)
0.94 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (-2.0cm2)
0.94 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   10  (-1.2cm2)
0.94 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (-2.2cm2)
0.94 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   0  (-1.3cm2)
0.93 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (-1.1cm2)
0.93 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (-0.8cm2)
0.93 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (-1.1cm2)
0.92 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (0.4cm2)
0.92 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (-1.5cm2)
0.92 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (-0.1cm2)
0.92 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   9  (-0.2cm2)
0.91 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-0.5cm2)
0.91 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (-0.9cm2)
0.91 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (-1.1cm2)
0.90 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (-1.1cm2)
0.89 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   10  (-1.4cm2)
0.89 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   2  (0.0cm2)
0.89 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-1.5cm2)
0.88 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (-1.5cm2)
0.88 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   1  (-0.6cm2)
0.88 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (0.0cm2)
0.87 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (-1.3cm2)
0.87 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (-1.3cm2)
0.87 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (-0.9cm2)
0.87 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.86 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (-0.7cm2)
0.85 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-1.4cm2)
0.85 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-1.4cm2)
0.85 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-1.4cm2)
0.84 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   7  (-0.1cm2)
0.83 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (-0.1cm2)
0.83 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (-0.7cm2)
0.83 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (-1.5cm2)
0.83 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (-1.5cm2)
0.83 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (-1.5cm2)
0.82 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (0.8cm2)
0.81 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (-0.8cm2)
0.81 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-0.9cm2)
0.80 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (0.3cm2)
0.80 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (-0.3cm2)
0.80 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (-1.5cm2)
0.80 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (-0.3cm2)
0.79 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-1.2cm2)
0.77 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   2  (-0.5cm2)
0.77 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   2  (-1.0cm2)

0.77 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.77 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   9  (-1.2cm2)
0.76 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-2.7cm2)
0.76 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   8  (-0.7cm2)
0.76 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-2.8cm2)
0.76 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (-2.2cm2)
0.76 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (-2.4cm2)
0.76 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (-2.4cm2)
0.76 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (-2.4cm2)
0.75 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   1  (-1.3cm2)
0.75 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (-1.9cm2)
0.75 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (-1.9cm2)
0.75 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   0  (-2.8cm2)
0.74 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (-2.8cm2)
0.74 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (-1.1cm2)
0.74 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.74 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   2  (-0.7cm2)
0.73 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (-2.0cm2)
0.72 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (-1.9cm2)
0.71 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   2  (-1.0cm2)
0.70 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   7  (-0.7cm2)
0.70 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (-1.8cm2)
0.69 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (-2.4cm2)
0.69 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-1.2cm2)
0.68 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (-2.0cm2)
0.67 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   3  (-1.3cm2)
0.66 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-2.8cm2)
0.66 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (-4.3cm2)
0.66 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (-4.3cm2)
0.66 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   0  (-1.8cm2)
0.66 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   8  (-1.2cm2)
0.65 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-3.4cm2)
0.65 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   4  (0.1cm2)
0.65 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   6  (0.1cm2)
0.64 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (-2.4cm2)
0.63 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   0  (-1.8cm2)
0.63 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (-2.2cm2)
0.63 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (-2.7cm2)
0.63 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (-1.4cm2)
0.63 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-4.0cm2)
0.63 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   10  (-1.8cm2)
0.63 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (-2.1cm2)
0.61 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-2.4cm2)
0.61 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-3.2cm2)
0.61 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (-2.9cm2)
0.61 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   1  (-1.8cm2)
0.60 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (-4.3cm2)
0.59 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (-1.8cm2)
0.59 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (-2.4cm2)
0.59 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   3  (-1.0cm2)
0.59 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (-1.0cm2)
0.58 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-3.5cm2)
0.58 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   1  (-1.8cm2)
0.58 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-1.0cm2)
0.58 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-3.4cm2)
0.58 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   9  (-1.8cm2)
0.57 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.56 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   2  (-1.8cm2)
0.55 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   4  (0.1cm2)
0.55 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   5  (0.1cm2)
0.55 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   5  (0.1cm2)
0.55 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   6  (0.1cm2)
0.54 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (-4.8cm2)
0.54 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   7  (-1.4cm2)
0.53 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   2  (-1.8cm2)
0.53 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   8  (-1.8cm2)
0.52 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (-1.6cm2)
0.52 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   3  (-1.8cm2)
0.52 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   3  (-1.4cm2)
0.51 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   3  (-1.3cm2)
0.50 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   6  (-1.1cm2)
0.50 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (-4.7cm2)
0.50 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (-1.1cm2)
0.49 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   7  (-1.5cm2)
0.49 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (-1.8cm2)
0.49 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (-4.1cm2)
0.49 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (-4.6cm2)
0.49 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   3  (-1.9cm2)
0.49 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   10  (-1.6cm2)
0.49 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   3  (-1.8cm2)
0.49 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   0  (-1.6cm2)
0.48 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   7  (-1.8cm2)

0.48 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   9  (-1.6cm2)
0.48 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   1  (-1.6cm2)
0.48 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (-1.2cm2)
0.48 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   8  (-1.6cm2)
0.47 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   4  (-1.8cm2)
0.47 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   2  (-1.6cm2)
0.47 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   5  (-1.6cm2)
0.47 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   7  (-1.6cm2)
0.47 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   3  (-1.6cm2)
0.46 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   6  (-1.6cm2)
0.46 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.45 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (-6.9cm2)
0.45 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   5  (-1.6cm2)
0.45 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   5  (-1.6cm2)
0.44 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.44 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-6.1cm2)
0.44 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-6.1cm2)
0.44 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   6  (-1.6cm2)
0.44 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (-6.1cm2)
0.44 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   4  (-1.8cm2)
0.44 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   3  (-1.6cm2)
0.44 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   6  (-1.8cm2)
0.43 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   5  (-1.8cm2)
0.43 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (-3.8cm2)
0.43 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (-4.8cm2)
0.43 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   2  (-1.6cm2)
0.43 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   0  (-1.6cm2)
0.42 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (-1.6cm2)
0.42 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   6  (-1.6cm2)
0.42 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (-3.9cm2)
0.41 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-7.4cm2)
0.40 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   6  (-1.8cm2)
0.40 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   1  (-1.8cm2)
0.39 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   6  (-1.6cm2)
0.39 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (-6.1cm2)
0.39 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (-6.5cm2)
0.39 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (-7.5cm2)
0.39 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (-1.8cm2)
0.39 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (-6.5cm2)
0.39 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (-6.5cm2)
0.39 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (-6.5cm2)
0.39 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   5  (-1.8cm2)
0.39 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   5  (-1.8cm2)
0.39 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   10  (-1.6cm2)
0.39 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (-6.1cm2)
0.38 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   1  (-1.6cm2)
0.37 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-1.8cm2)
0.37 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-7.4cm2)
0.37 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   10  (-1.6cm2)
0.37 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   7  (-1.8cm2)
0.36 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-1.8cm2)
0.36 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   9  (-1.6cm2)
0.36 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   8  (-1.8cm2)
0.36 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.36 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   5  (-1.6cm2)
0.36 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   8  (-1.6cm2)
0.36 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   9  (-1.8cm2)
0.36 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-1.8cm2)
0.36 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-6.4cm2)
0.36 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-6.4cm2)
0.36 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (-1.6cm2)
0.36 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (-1.6cm2)
0.36 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   7  (-2.5cm2)
0.36 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (-7.8cm2)
0.35 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   10  (-1.8cm2)
0.35 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   7  (-1.6cm2)
0.35 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (-6.4cm2)
0.35 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (-6.4cm2)
0.35 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.35 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   4  (-1.8cm2)
0.35 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   6  (-1.8cm2)
0.34 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   9  (-1.6cm2)
0.34 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (-1.6cm2)
0.34 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (-1.6cm2)
0.34 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-1.8cm2)
0.34 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (-10.5cm2)
0.33 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.33 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   5  (-1.4cm2)
0.32 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-1.8cm2)
0.32 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (-6.4cm2)
0.32 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (-6.4cm2)
0.32 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (-6.4cm2)



0.32 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   0  (-1.6cm2)
0.32 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   2  (-1.6cm2)
0.31 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.31 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   3  (-1.8cm2)
0.31 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   7  (-1.8cm2)
0.31 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   0  (-2.8cm2)
0.31 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-1.8cm2)
0.31 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   6  (-1.8cm2)
0.31 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (-6.4cm2)
0.31 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (-6.4cm2)
0.31 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (-6.4cm2)
0.30 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (-6.4cm2)
0.30 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (-6.4cm2)
0.30 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   8  (-3.1cm2)
0.30 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (-1.6cm2)
0.29 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (-8.1cm2)
0.29 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (-1.8cm2)
0.29 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   8  (-1.6cm2)
0.29 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-8.8cm2)
0.29 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (-4.8cm2)
0.29 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (-6.4cm2)
0.29 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (-6.4cm2)
0.29 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (-6.4cm2)
0.28 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   2  (-1.8cm2)
0.28 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.28 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.28 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (-1.6cm2)
0.28 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (-1.6cm2)
0.28 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-1.6cm2)
0.28 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-1.6cm2)
0.28 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.28 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-1.6cm2)
0.28 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-1.6cm2)
0.28 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-1.6cm2)
0.28 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-1.6cm2)
0.28 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-1.6cm2)
0.28 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-1.6cm2)
0.28 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (-1.6cm2)
0.28 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   8  (-1.8cm2)
0.28 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   0  (-1.8cm2)
0.27 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   1  (-1.6cm2)
0.27 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   10  (-1.6cm2)
0.27 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (-1.6cm2)
0.27 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   1  (-1.8cm2)
0.27 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   9  (-3.6cm2)
0.27 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   6  (-1.6cm2)
0.27 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (-6.0cm2)
0.27 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (-1.6cm2)
0.27 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-9.1cm2)
0.27 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   5  (-1.6cm2)
0.26 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   10  (-1.8cm2)
0.26 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   9  (-1.8cm2)
0.26 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   5  (-1.6cm2)
0.26 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   10  (-3.6cm2)
0.26 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (-10.1cm2)
0.25 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   3  (-1.6cm2)
0.24 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   9  (-1.6cm2)
0.23 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   7  (-1.6cm2)
0.22 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (-10.7cm2)
0.22 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (-10.4cm2)
0.21 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-1.6cm2)
0.21 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (-12.1cm2)
0.21 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   2  (-1.9cm2)
0.20 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (-1.8cm2)
0.19 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (-1.8cm2)
0.19 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (-1.8cm2)
0.19 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (-1.8cm2)
0.19 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (-1.8cm2)
0.19 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (-1.8cm2)
0.19 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (-1.8cm2)
0.19 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (-1.8cm2)
0.19 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (-1.8cm2)
0.19 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (-1.8cm2)
0.19 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (-1.8cm2)
0.19 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (-1.8cm2)
0.19 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (-1.8cm2)
0.18 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   8  (-1.9cm2)
0.18 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (-15.0cm2)
0.17 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (-15.1cm2)
0.17 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   3  (-1.6cm2)
0.17 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.16 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (-15.9cm2)

0.15 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   6  (-1.6cm2)
0.15 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   7  (-1.6cm2)
0.15 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (-1.8cm2)
0.13 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-1.6cm2)
0.12 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (-1.8cm2)
0.12 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (-1.8cm2)
0.12 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (-1.8cm2)
0.12 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (-1.8cm2)
0.12 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (-1.8cm2)
0.12 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (-1.6cm2)
0.12 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (-1.6cm2)
0.11 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.10 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   6  (-1.6cm2)
0.10 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   5  (-1.6cm2)
0.10 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   2  (-1.6cm2)
0.10 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   5  (-1.6cm2)
0.10 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   3  (-1.6cm2)
0.10 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.10 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   5  (-1.6cm2)
0.09 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   1  (-1.6cm2)
0.09 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   6  (-1.9cm2)
0.09 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (-1.6cm2)
0.09 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.09 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (-1.6cm2)
0.09 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (-1.6cm2)
0.09 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (-1.6cm2)
0.08 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (-1.6cm2)
0.08 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (-1.6cm2)
0.07 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (-1.6cm2)
0.06 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   0  (-3.1cm2)
0.05 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   8  (-5.3cm2)
0.05 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   7  (-5.3cm2)
0.05 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   9  (-5.3cm2)
0.05 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   10  (-5.3cm2)
0.04 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (-3.5cm2)
0.03 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (-3.6cm2)
0.03 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (-4.4cm2)

Programa licenciado a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S

INDICE ITEM ELEMENTO

1.22 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (6.0Ton)
1.20 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (4.1Ton)
1.13 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (3.8Ton)
1.13 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (3.8Ton)
1.07 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (1.8Ton)
1.06 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (1.6Ton)
1.06 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (1.6Ton)
1.05 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (1.3Ton)
1.04 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (1.2Ton)
1.04 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (1.1Ton)
1.04 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (1.0Ton)
1.04 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (0.8Ton)
1.03 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (0.9Ton)
1.02 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (0.7Ton)
1.02 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (0.5Ton)
1.01 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (0.4Ton)
1.01 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (0.4Ton)
1.01 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (0.1Ton)
1.00 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (0.1Ton)
1.00 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (0.0Ton)
1.00 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-0.1Ton)
0.99 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-0.3Ton)
0.98 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-0.4Ton)
0.97 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-0.7Ton)
0.97 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-1.0Ton)
0.96 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-1.1Ton)
0.96 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-0.8Ton)
0.95 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-1.5Ton)
0.95 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-1.5Ton)
0.95 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-1.6Ton)
0.94 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-1.2Ton)
0.94 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-1.8Ton)
0.94 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-1.2Ton)
0.93 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-1.9Ton)
0.93 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-2.0Ton)
0.92 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-1.4Ton)
0.90 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-2.0Ton)
0.89 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-2.9Ton)
0.89 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-3.1Ton)
0.89 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-3.4Ton)
0.88 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-1.6Ton)
0.88 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-3.4Ton)
0.87 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-3.6Ton)
0.87 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-3.6Ton)
0.87 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-3.6Ton)
0.86 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-4.0Ton)
0.86 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-3.8Ton)
0.86 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-2.8Ton)
0.86 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-2.8Ton)
0.86 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-2.8Ton)
0.86 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-2.8Ton)
0.86 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-2.8Ton)
0.86 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-2.8Ton)
0.86 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-2.8Ton)
0.86 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-2.8Ton)
0.86 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-2.8Ton)
0.86 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-2.8Ton)
0.86 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-2.8Ton)
0.86 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-2.8Ton)
0.86 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-2.8Ton)
0.86 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-2.9Ton)
0.86 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-2.6Ton)
0.85 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-4.3Ton)
0.85 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-4.0Ton)
0.85 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-3.0Ton)
0.85 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-3.0Ton)
0.84 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-4.6Ton)
0.84 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-3.2Ton)
0.84 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-2.9Ton)
0.83 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-4.9Ton)
0.83 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-2.2Ton)
0.83 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-5.1Ton)
0.82 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-5.3Ton)
0.82 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-5.3Ton)
0.82 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-4.0Ton)

0.82 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-5.4Ton)
0.82 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-5.4Ton)
0.81 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-3.2Ton)
0.81 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-4.1Ton)
0.81 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-4.2Ton)
0.80 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-5.8Ton)
0.80 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-5.9Ton)
0.80 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-2.7Ton)
0.79 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-4.3Ton)
0.79 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-4.7Ton)
0.79 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-3.3Ton)
0.79 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-4.4Ton)
0.78 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-4.4Ton)
0.78 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-4.8Ton)
0.78 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-4.5Ton)
0.78 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-6.5Ton)
0.78 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-4.9Ton)
0.78 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-4.9Ton)
0.77 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-4.6Ton)
0.77 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-4.6Ton)
0.77 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-3.9Ton)
0.77 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-4.2Ton)
0.77 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-4.6Ton)
0.77 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-6.8Ton)
0.77 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-6.9Ton)
0.76 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-6.5Ton)
0.76 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-4.8Ton)
0.76 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-4.9Ton)
0.76 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-4.9Ton)
0.75 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-7.2Ton)
0.75 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-7.2Ton)
0.75 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-7.3Ton)
0.75 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-5.5Ton)
0.75 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-7.4Ton)
0.75 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-4.6Ton)
0.75 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-4.3Ton)
0.75 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-4.6Ton)
0.75 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-5.6Ton)
0.75 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-5.6Ton)
0.75 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-5.1Ton)
0.74 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-5.1Ton)
0.74 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-7.6Ton)
0.74 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-4.8Ton)
0.74 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-3.5Ton)
0.74 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-5.8Ton)
0.74 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-4.0Ton)
0.73 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-7.3Ton)
0.73 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-5.9Ton)
0.73 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-5.9Ton)
0.73 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-5.4Ton)
0.73 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-8.1Ton)
0.72 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-5.5Ton)
0.72 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-5.5Ton)
0.72 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-7.6Ton)
0.72 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-8.2Ton)
0.72 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-5.6Ton)
0.72 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-3.7Ton)
0.72 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-5.8Ton)
0.72 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-8.4Ton)
0.72 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-8.4Ton)
0.72 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-6.3Ton)
0.72 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-4.8Ton)
0.71 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-5.8Ton)
0.71 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-6.3Ton)
0.71 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-5.7Ton)
0.71 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-4.5Ton)
0.71 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-6.0Ton)
0.71 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-8.7Ton)
0.70 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-8.8Ton)
0.70 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-6.0Ton)
0.70 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-6.0Ton)
0.70 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-6.1Ton)
0.70 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-8.9Ton)
0.70 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-8.3Ton)
0.70 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-6.2Ton)
0.70 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-8.4Ton)
0.70 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-9.0Ton)
0.69 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-9.1Ton)
0.69 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-9.1Ton)
0.69 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-8.5Ton)
0.69 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-6.3Ton)
0.69 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-5.7Ton)



0.69 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-6.8Ton)
0.69 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-9.2Ton)
0.69 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-6.4Ton)
0.69 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-6.4Ton)
0.69 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-4.2Ton)
0.69 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-6.4Ton)
0.68 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-6.5Ton)
0.68 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-7.0Ton)
0.68 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-7.1Ton)
0.68 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-6.6Ton)
0.68 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-6.6Ton)
0.67 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-9.6Ton)
0.67 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-7.2Ton)
0.67 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-5.1Ton)
0.67 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-9.8Ton)
0.67 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-9.8Ton)
0.67 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-6.1Ton)
0.66 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-5.1Ton)
0.66 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-5.3Ton)
0.65 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-7.0Ton)
0.65 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-10.2Ton)
0.65 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   0  (-10.3Ton)
0.65 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-10.3Ton)
0.65 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-10.3Ton)
0.65 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-6.4Ton)
0.65 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-7.2Ton)
0.65 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-7.2Ton)
0.64 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-7.4Ton)
0.64 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-7.4Ton)
0.63 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-10.8Ton)
0.63 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-10.9Ton)
0.63 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   2  (-8.2Ton)
0.63 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-5.7Ton)
0.63 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-7.6Ton)
0.63 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-7.6Ton)
0.62 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-11.1Ton)
0.62 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-7.7Ton)
0.62 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-7.7Ton)
0.62 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-10.4Ton)
0.62 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-11.2Ton)
0.62 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-11.2Ton)
0.62 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-11.2Ton)
0.62 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-11.2Ton)
0.62 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-11.3Ton)
0.62 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-7.8Ton)
0.62 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-8.5Ton)
0.62 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-8.5Ton)
0.61 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-5.1Ton)
0.61 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-6.6Ton)
0.61 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-11.5Ton)
0.61 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-6.7Ton)
0.61 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-11.6Ton)
0.61 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-8.7Ton)
0.60 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-5.2Ton)
0.60 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-8.7Ton)
0.60 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-8.7Ton)
0.60 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-8.8Ton)
0.60 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-5.3Ton)
0.60 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-11.8Ton)
0.60 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-8.9Ton)
0.60 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-11.9Ton)
0.59 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-11.9Ton)
0.59 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-9.0Ton)
0.59 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-6.3Ton)
0.59 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-12.1Ton)
0.59 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-9.0Ton)
0.59 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-8.2Ton)
0.59 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-9.0Ton)
0.59 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-12.1Ton)
0.59 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-12.2Ton)
0.59 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-9.1Ton)
0.59 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-9.1Ton)
0.59 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-12.2Ton)
0.59 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-6.4Ton)
0.59 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-9.1Ton)
0.59 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-9.1Ton)
0.58 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-7.1Ton)
0.58 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-12.3Ton)
0.58 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-7.1Ton)
0.58 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-9.2Ton)
0.58 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-6.5Ton)
0.58 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-7.2Ton)

0.58 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-7.2Ton)
0.57 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-12.6Ton)
0.57 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-9.4Ton)
0.57 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-9.4Ton)
0.57 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-12.6Ton)
0.57 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-9.4Ton)
0.57 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-5.7Ton)
0.57 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-7.3Ton)
0.57 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-12.6Ton)
0.57 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-7.3Ton)
0.57 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-12.7Ton)
0.57 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-9.5Ton)
0.57 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-8.8Ton)
0.57 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-9.6Ton)
0.57 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-9.6Ton)
0.56 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-7.4Ton)
0.56 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-7.4Ton)
0.56 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-12.9Ton)
0.56 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-8.9Ton)
0.56 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   1  (-12.9Ton)
0.56 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-7.5Ton)
0.56 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-13.0Ton)
0.55 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-7.6Ton)
0.55 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-9.9Ton)
0.55 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-9.9Ton)
0.55 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-8.3Ton)
0.55 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-13.4Ton)
0.55 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-9.0Ton)
0.55 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-10.0Ton)
0.55 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-13.4Ton)
0.54 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-9.3Ton)
0.54 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-13.6Ton)
0.54 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-10.2Ton)
0.54 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-10.2Ton)
0.54 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-10.2Ton)
0.53 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-10.3Ton)
0.53 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-10.3Ton)
0.53 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-13.8Ton)
0.53 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-10.4Ton)
0.53 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-14.0Ton)
0.52 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-20.4Ton)
0.52 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-9.6Ton)
0.52 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-10.6Ton)
0.52 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-14.2Ton)
0.51 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-10.7Ton)
0.51 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-14.4Ton)
0.51 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-10.7Ton)
0.51 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-8.3Ton)
0.51 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-8.3Ton)
0.51 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-8.3Ton)
0.51 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-10.8Ton)
0.51 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-13.4Ton)
0.51 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-14.5Ton)
0.51 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-8.4Ton)
0.51 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-8.4Ton)
0.51 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-9.8Ton)
0.51 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-10.8Ton)
0.51 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-14.5Ton)
0.51 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   3  (-10.9Ton)
0.51 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-7.6Ton)
0.50 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   10  (-14.7Ton)
0.50 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-14.7Ton)
0.50 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-11.0Ton)
0.50 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-8.5Ton)
0.50 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-14.7Ton)
0.50 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-8.5Ton)
0.50 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-8.5Ton)
0.50 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-11.0Ton)
0.50 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-14.8Ton)
0.50 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-8.6Ton)
0.50 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-21.4Ton)
0.50 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-11.1Ton)
0.49 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-11.1Ton)
0.49 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-10.1Ton)
0.49 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-15.5Ton)
0.49 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-15.5Ton)
0.49 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-15.5Ton)
0.49 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-15.5Ton)
0.49 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-15.5Ton)
0.49 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-15.5Ton)
0.49 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-15.5Ton)
0.49 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-15.5Ton)

0.49 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-15.5Ton)
0.49 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-15.5Ton)
0.49 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-15.5Ton)
0.49 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-15.5Ton)
0.49 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-8.7Ton)
0.49 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-8.7Ton)
0.49 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-15.1Ton)
0.49 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-11.3Ton)
0.49 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-15.2Ton)
0.49 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-10.3Ton)
0.49 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-10.3Ton)
0.49 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-21.8Ton)
0.48 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-21.8Ton)
0.48 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-15.2Ton)
0.48 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-15.2Ton)
0.48 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-11.4Ton)
0.48 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-10.3Ton)
0.48 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-10.5Ton)
0.48 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-15.4Ton)
0.48 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-10.5Ton)
0.48 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-7.0Ton)
0.47 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-14.4Ton)
0.47 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-15.6Ton)
0.46 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-10.7Ton)
0.46 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-11.8Ton)
0.46 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-7.2Ton)
0.46 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-14.8Ton)
0.46 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-11.9Ton)
0.46 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-11.9Ton)
0.46 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-11.1Ton)
0.46 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-23.0Ton)
0.46 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-14.9Ton)
0.46 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-16.5Ton)
0.45 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-12.0Ton)
0.45 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-12.1Ton)
0.45 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-12.1Ton)
0.45 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-16.7Ton)
0.44 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-12.2Ton)
0.44 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-12.2Ton)
0.44 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-16.9Ton)
0.44 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-9.5Ton)
0.44 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-12.3Ton)
0.44 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-12.3Ton)
0.44 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-17.0Ton)
0.44 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-17.0Ton)
0.44 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-12.4Ton)
0.44 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-11.2Ton)
0.43 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-17.2Ton)
0.43 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-24.0Ton)
0.43 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-17.2Ton)
0.43 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-17.4Ton)
0.43 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-17.4Ton)
0.43 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-12.7Ton)
0.42 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-17.0Ton)
0.42 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-12.7Ton)
0.42 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-24.5Ton)
0.42 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-24.5Ton)
0.42 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-12.8Ton)
0.42 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-12.8Ton)
0.42 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-17.2Ton)
0.41 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-17.3Ton)
0.41 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-16.1Ton)
0.41 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-11.9Ton)
0.41 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-17.3Ton)
0.41 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   9  (-17.4Ton)
0.41 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-10.0Ton)
0.41 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-17.4Ton)
0.41 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-12.0Ton)
0.41 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-12.1Ton)
0.41 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-25.2Ton)
0.41 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-17.5Ton)
0.41 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-10.1Ton)
0.40 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-13.1Ton)
0.40 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-12.2Ton)
0.40 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-13.2Ton)
0.40 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-12.2Ton)
0.40 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-13.2Ton)
0.40 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-13.2Ton)
0.40 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-12.3Ton)
0.40 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-13.3Ton)
0.39 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-13.3Ton)
0.39 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-25.7Ton)

0.39 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-12.4Ton)
0.39 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-12.4Ton)
0.39 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-13.5Ton)
0.39 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-13.5Ton)
0.39 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-12.5Ton)
0.38 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   4  (-13.5Ton)
0.38 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-26.2Ton)
0.38 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-26.2Ton)
0.38 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-26.2Ton)
0.38 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-12.6Ton)
0.38 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-13.7Ton)
0.38 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-17.1Ton)
0.37 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-13.8Ton)
0.37 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-13.9Ton)
0.37 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-19.1Ton)
0.37 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-12.8Ton)
0.37 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-26.7Ton)
0.37 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-13.9Ton)
0.37 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-18.6Ton)
0.37 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-13.9Ton)
0.37 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-19.2Ton)
0.37 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-14.0Ton)
0.36 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-12.9Ton)
0.36 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-19.3Ton)
0.36 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-17.5Ton)
0.36 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-27.1Ton)
0.36 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-17.6Ton)
0.36 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-19.4Ton)
0.36 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-27.2Ton)
0.36 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-13.1Ton)
0.36 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-19.5Ton)
0.36 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-14.2Ton)
0.36 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-14.2Ton)
0.35 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-13.2Ton)
0.35 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-19.7Ton)
0.35 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-14.3Ton)
0.35 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-13.3Ton)
0.35 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-14.4Ton)
0.35 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-13.3Ton)
0.34 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-13.3Ton)
0.34 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-14.4Ton)
0.34 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-13.4Ton)
0.34 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-27.8Ton)
0.34 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-13.4Ton)
0.34 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-11.3Ton)
0.34 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-14.6Ton)
0.34 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-13.5Ton)
0.34 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-18.2Ton)
0.34 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-13.5Ton)
0.33 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-14.6Ton)
0.33 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-20.3Ton)
0.33 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-14.8Ton)
0.33 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-19.8Ton)
0.33 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-14.8Ton)
0.32 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-20.5Ton)
0.32 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-14.9Ton)
0.32 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-20.5Ton)
0.32 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-14.9Ton)
0.32 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   8  (-20.0Ton)
0.32 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-15.0Ton)
0.32 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-28.9Ton)
0.32 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-28.9Ton)
0.32 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-20.7Ton)
0.32 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-28.9Ton)
0.32 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-18.8Ton)
0.32 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-20.7Ton)
0.31 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-15.2Ton)
0.31 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-15.2Ton)
0.31 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-20.9Ton)
0.31 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-15.2Ton)
0.31 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-15.2Ton)
0.31 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   7  (-15.3Ton)
0.30 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-15.3Ton)
0.30 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-19.3Ton)
0.30 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-15.5Ton)
0.30 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-19.3Ton)
0.30 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-19.3Ton)
0.29 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-15.5Ton)
0.29 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-15.6Ton)
0.29 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-15.7Ton)
0.29 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-21.0Ton)
0.28 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-14.3Ton)



0.28 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-14.0Ton)
0.28 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-30.5Ton)
0.28 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-19.7Ton)
0.28 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-15.9Ton)
0.28 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-15.9Ton)
0.28 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-12.3Ton)
0.27 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-14.5Ton)
0.26 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-14.3Ton)
0.26 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-15.0Ton)
0.26 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-20.2Ton)
0.26 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   5  (-16.2Ton)
0.26 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-20.2Ton)
0.26 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-16.3Ton)
0.26 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-31.5Ton)
0.26 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-16.4Ton)
0.25 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-31.6Ton)
0.25 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-31.6Ton)
0.25 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-16.4Ton)
0.25 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-18.4Ton)
0.25 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-15.0Ton)
0.25 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-14.7Ton)
0.25 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-16.6Ton)
0.25 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-22.2Ton)
0.24 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-12.9Ton)
0.24 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-20.9Ton)
0.24 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-15.5Ton)
0.24 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-18.7Ton)
0.23 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-15.0Ton)
0.23 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-17.0Ton)
0.22 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-15.2Ton)
0.22 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-15.3Ton)
0.21 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-17.4Ton)
0.21 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-15.4Ton)
0.21 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-16.1Ton)
0.21 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-17.4Ton)
0.21 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-17.4Ton)
0.21 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-17.5Ton)
0.20 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-23.4Ton)
0.20 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-19.5Ton)
0.20 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-21.9Ton)
0.20 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-22.0Ton)
0.20 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-22.0Ton)
0.19 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-19.9Ton)
0.18 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-16.6Ton)
0.18 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   6  (-18.0Ton)
0.18 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-18.0Ton)
0.17 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-18.2Ton)
0.17 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-18.2Ton)
0.16 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-24.7Ton)
0.16 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-17.1Ton)
0.15 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-18.6Ton)
0.15 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-18.7Ton)
0.13 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-19.1Ton)
0.13 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-19.1Ton)
0.13 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-17.7Ton)
0.13 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-19.1Ton)
0.12 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-25.9Ton)
0.11 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-18.2Ton)
0.08 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-27.1Ton)
0.08 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-18.7Ton)
0.05 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-19.3Ton)
0.04 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-28.3Ton)
0.03 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-19.8Ton)
0.00 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-29.5Ton)
0.00 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (0.0Ton)
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1.63 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (5.0Ton)
1.52 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (4.1Ton)
1.51 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (4.0Ton)
1.48 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (2.9Ton)
1.39 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (3.0Ton)
1.36 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (2.2Ton)
1.36 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (2.2Ton)
1.30 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (2.3Ton)
1.29 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (2.3Ton)
1.27 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (2.1Ton)
1.27 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (2.1Ton)
1.16 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (1.0Ton)
1.05 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (0.3Ton)
1.05 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (0.3Ton)
1.04 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (0.5Ton)
1.03 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (0.2Ton)
1.02 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (0.2Ton)
1.02 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (0.1Ton)
1.01 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (0.0Ton)
1.00 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (0.0Ton)
0.99 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (-0.1Ton)
0.99 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (-0.1Ton)
0.99 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (-0.2Ton)
0.97 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (-0.4Ton)
0.88 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (-1.4Ton)
0.85 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-0.9Ton)
0.85 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (-1.3Ton)
0.83 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (-2.1Ton)
0.81 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (-2.3Ton)
0.77 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (-1.9Ton)
0.74 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (-2.2Ton)
0.73 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (-1.6Ton)
0.73 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (-1.6Ton)
0.73 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (-3.3Ton)
0.70 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (-1.8Ton)
0.69 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-1.9Ton)
0.66 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-2.7Ton)
0.66 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (-2.1Ton)
0.66 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (-2.7Ton)
0.65 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (-4.2Ton)
0.63 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (-2.9Ton)
0.63 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-2.3Ton)
0.62 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (-3.0Ton)
0.61 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (-3.2Ton)
0.61 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (-2.3Ton)
0.58 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-2.5Ton)
0.58 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (-3.3Ton)
0.57 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-3.4Ton)
0.57 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   0  (-3.5Ton)
0.56 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (-2.7Ton)
0.56 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (-3.5Ton)
0.56 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   1  (-3.5Ton)
0.56 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (-3.6Ton)
0.55 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   2  (-3.6Ton)
0.55 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (-3.6Ton)
0.55 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (-3.6Ton)
0.54 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   3  (-3.7Ton)
0.54 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (-3.7Ton)
0.54 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   10  (-3.7Ton)
0.54 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (-3.6Ton)
0.54 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (-3.7Ton)
0.54 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   4  (-3.7Ton)
0.53 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (-3.7Ton)
0.53 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   9  (-3.8Ton)
0.53 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (-3.9Ton)
0.53 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (-3.8Ton)
0.53 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (-13.3Ton)
0.53 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   5  (-3.8Ton)
0.53 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-2.9Ton)
0.53 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (-3.8Ton)
0.53 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   8  (-3.8Ton)
0.52 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (-3.8Ton)
0.52 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   6  (-3.8Ton)
0.52 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (-3.9Ton)
0.52 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   7  (-3.9Ton)

0.52 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (-2.9Ton)
0.52 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (-3.9Ton)
0.51 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-3.0Ton)
0.51 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (-4.1Ton)
0.49 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (-8.2Ton)
0.49 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (-14.3Ton)
0.49 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   0  (-4.1Ton)
0.49 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   10  (-4.1Ton)
0.48 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-8.4Ton)
0.48 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   1  (-4.2Ton)
0.48 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (-6.4Ton)
0.48 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   9  (-4.2Ton)
0.47 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   2  (-4.2Ton)
0.47 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   8  (-4.3Ton)
0.47 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   10  (-4.3Ton)
0.47 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (-3.2Ton)
0.47 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   0  (-4.3Ton)
0.47 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-3.2Ton)
0.46 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   3  (-4.3Ton)
0.46 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-6.6Ton)
0.46 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   7  (-4.3Ton)
0.46 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   9  (-4.3Ton)
0.46 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   1  (-4.3Ton)
0.46 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   4  (-4.4Ton)
0.46 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-7.7Ton)
0.46 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   6  (-4.4Ton)
0.45 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   8  (-4.4Ton)
0.45 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   2  (-4.4Ton)
0.45 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   5  (-4.4Ton)
0.45 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   5  (-4.4Ton)
0.45 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   7  (-4.5Ton)
0.44 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   3  (-4.5Ton)
0.44 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   6  (-4.5Ton)
0.44 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   4  (-4.5Ton)
0.43 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-8.1Ton)
0.43 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (-9.3Ton)
0.43 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (-9.3Ton)
0.42 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (-10.5Ton)
0.42 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (-3.5Ton)
0.42 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (-9.5Ton)
0.42 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-9.5Ton)
0.42 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (-9.5Ton)
0.41 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (-9.5Ton)
0.41 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (-3.6Ton)
0.41 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (-9.6Ton)
0.41 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (-4.8Ton)
0.41 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (-4.8Ton)
0.41 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-4.8Ton)
0.41 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-4.8Ton)
0.41 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-4.8Ton)
0.41 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-4.8Ton)
0.41 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-4.8Ton)
0.41 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-4.8Ton)
0.41 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-4.8Ton)
0.41 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-4.8Ton)
0.41 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-4.8Ton)
0.41 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (-4.8Ton)
0.40 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (-4.8Ton)
0.40 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   10  (-4.8Ton)
0.40 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-8.5Ton)
0.40 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (-4.8Ton)
0.40 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   9  (-4.8Ton)
0.40 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (-4.8Ton)
0.40 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (-9.8Ton)
0.40 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-8.6Ton)
0.40 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   8  (-4.9Ton)
0.39 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (-4.9Ton)
0.39 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   7  (-4.9Ton)
0.39 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-3.7Ton)
0.39 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (-7.5Ton)
0.39 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (-4.9Ton)
0.39 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-8.7Ton)
0.39 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (-7.5Ton)
0.39 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   6  (-4.9Ton)
0.39 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (-17.3Ton)
0.39 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (-4.9Ton)
0.39 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   5  (-4.9Ton)
0.38 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (-4.9Ton)
0.38 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   4  (-5.0Ton)
0.38 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (-5.0Ton)
0.38 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-8.8Ton)
0.38 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (-5.1Ton)

0.38 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   3  (-5.0Ton)
0.38 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (-7.6Ton)
0.38 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (-17.6Ton)
0.38 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (-5.0Ton)
0.38 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   2  (-5.0Ton)
0.38 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-7.7Ton)
0.38 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (-7.7Ton)
0.38 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-8.9Ton)
0.37 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (-5.0Ton)
0.37 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   1  (-5.0Ton)
0.37 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (-7.7Ton)
0.37 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (-17.7Ton)
0.37 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (-3.8Ton)
0.37 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (-10.2Ton)
0.37 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   0  (-5.1Ton)
0.37 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-10.2Ton)
0.37 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-7.8Ton)
0.36 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (-10.4Ton)
0.36 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (-18.0Ton)
0.36 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (-10.4Ton)
0.36 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (-10.4Ton)
0.35 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-9.2Ton)
0.35 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (-18.3Ton)
0.35 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-10.5Ton)
0.35 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (-10.6Ton)
0.35 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (-8.0Ton)
0.35 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (-18.3Ton)
0.35 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (-10.6Ton)
0.35 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-3.9Ton)
0.35 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (-10.6Ton)
0.34 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (-10.7Ton)
0.34 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (-10.7Ton)
0.34 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-10.7Ton)
0.33 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (-10.9Ton)
0.33 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-9.6Ton)
0.32 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-9.6Ton)
0.32 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (-19.2Ton)
0.31 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-11.1Ton)
0.31 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (-19.4Ton)
0.31 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (-19.4Ton)
0.31 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-11.2Ton)
0.31 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-19.5Ton)
0.31 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (-12.6Ton)
0.31 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (-12.7Ton)
0.30 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (-8.6Ton)
0.30 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (-5.8Ton)
0.30 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (-8.6Ton)
0.30 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (-19.7Ton)
0.30 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-12.8Ton)
0.30 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (-12.8Ton)
0.29 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-10.1Ton)
0.29 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (-19.9Ton)
0.29 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-10.1Ton)
0.29 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (-8.7Ton)
0.29 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-8.7Ton)
0.29 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (-8.8Ton)
0.29 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (-8.8Ton)
0.28 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (-13.1Ton)
0.28 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (-13.1Ton)
0.28 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-8.9Ton)
0.28 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-4.4Ton)
0.27 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-20.6Ton)
0.27 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (-13.4Ton)
0.26 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (-11.3Ton)
0.26 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (-9.0Ton)
0.26 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-10.5Ton)
0.26 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (-11.3Ton)
0.26 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (-20.9Ton)
0.26 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (-11.4Ton)
0.26 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-10.6Ton)
0.25 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (-21.0Ton)
0.25 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (-21.1Ton)
0.25 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   4  (-11.5Ton)
0.25 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (-13.0Ton)
0.24 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   5  (-11.6Ton)
0.24 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (-13.1Ton)
0.24 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-13.9Ton)
0.24 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (-21.4Ton)
0.24 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (-21.4Ton)
0.24 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   6  (-11.6Ton)
0.24 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (-13.1Ton)
0.24 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (-13.2Ton)



0.23 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (-21.6Ton)
0.23 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   0  (-13.3Ton)
0.23 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-21.7Ton)
0.23 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   1  (-13.3Ton)
0.23 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-11.0Ton)
0.23 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (-13.4Ton)
0.23 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   2  (-13.4Ton)
0.22 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (-13.4Ton)
0.22 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (-13.4Ton)
0.22 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   10  (-13.4Ton)
0.22 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   3  (-13.4Ton)
0.22 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (-13.5Ton)
0.22 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   9  (-13.5Ton)
0.22 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-14.3Ton)
0.22 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (-22.1Ton)
0.22 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (-9.6Ton)
0.22 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   8  (-13.6Ton)
0.22 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-11.2Ton)
0.22 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (-14.3Ton)
0.22 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (-9.6Ton)
0.21 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (-14.4Ton)
0.21 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   7  (-13.6Ton)
0.21 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   4  (-12.1Ton)
0.21 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-11.2Ton)
0.21 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   6  (-12.1Ton)
0.21 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   6  (-12.1Ton)
0.21 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   5  (-12.1Ton)
0.21 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (-14.5Ton)
0.20 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   5  (-12.2Ton)
0.20 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (-12.9Ton)
0.20 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (-9.8Ton)
0.20 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   4  (-12.2Ton)
0.20 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-11.4Ton)
0.20 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-9.8Ton)
0.20 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-11.4Ton)
0.20 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   0  (-13.8Ton)
0.20 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (-9.8Ton)
0.20 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (-13.0Ton)
0.20 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (-9.9Ton)
0.20 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   10  (-13.9Ton)
0.20 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   10  (-13.9Ton)
0.20 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   1  (-13.9Ton)
0.19 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-13.1Ton)
0.19 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   9  (-13.9Ton)
0.19 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   9  (-13.9Ton)
0.19 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   2  (-14.0Ton)
0.19 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   0  (-14.0Ton)
0.19 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-9.9Ton)
0.19 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   8  (-14.0Ton)
0.19 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   8  (-14.0Ton)
0.19 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   3  (-14.0Ton)
0.19 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (-14.8Ton)
0.19 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   1  (-14.0Ton)
0.19 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (-14.8Ton)
0.19 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   7  (-14.1Ton)
0.19 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   7  (-14.1Ton)
0.19 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   2  (-14.1Ton)
0.18 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-14.9Ton)
0.18 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   3  (-14.2Ton)
0.18 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-23.2Ton)
0.18 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (-15.0Ton)
0.18 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (-10.1Ton)
0.17 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-11.8Ton)
0.17 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-11.8Ton)
0.17 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (-12.7Ton)
0.17 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (-12.7Ton)
0.16 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-15.4Ton)
0.16 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (-14.6Ton)
0.16 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (-14.6Ton)
0.16 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (-14.6Ton)
0.16 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (-14.6Ton)
0.16 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (-14.6Ton)
0.16 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (-14.6Ton)
0.16 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (-14.6Ton)
0.16 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (-14.6Ton)
0.16 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (-14.6Ton)
0.16 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (-14.6Ton)
0.16 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (-14.6Ton)
0.16 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (-14.6Ton)
0.15 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (-14.6Ton)
0.15 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (-14.7Ton)
0.15 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (-14.7Ton)

0.15 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (-14.8Ton)
0.14 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (-14.8Ton)
0.14 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   10  (-14.8Ton)
0.14 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (-14.8Ton)
0.14 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   9  (-14.8Ton)
0.14 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (-14.9Ton)
0.14 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   8  (-14.9Ton)
0.14 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (-14.9Ton)
0.14 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   7  (-14.9Ton)
0.14 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   0  (-14.9Ton)
0.14 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   6  (-14.9Ton)
0.14 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   1  (-14.9Ton)
0.14 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   5  (-14.9Ton)
0.14 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   2  (-14.9Ton)
0.14 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   4  (-15.0Ton)
0.13 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   3  (-15.0Ton)
0.13 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   3  (-15.0Ton)
0.13 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   4  (-15.0Ton)
0.13 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   2  (-15.0Ton)
0.13 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   5  (-15.0Ton)
0.13 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   10  (-7.0Ton)
0.13 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   1  (-15.0Ton)
0.13 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   6  (-15.1Ton)
0.13 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   0  (-15.1Ton)
0.13 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   0  (-7.0Ton)
0.13 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   7  (-15.1Ton)
0.13 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   9  (-7.0Ton)
0.13 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   8  (-15.1Ton)
0.13 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   1  (-7.0Ton)
0.13 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   9  (-15.1Ton)
0.13 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   8  (-7.0Ton)
0.12 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   10  (-15.2Ton)
0.12 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   2  (-7.1Ton)
0.12 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   7  (-7.1Ton)
0.12 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   3  (-7.1Ton)
0.12 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   6  (-7.1Ton)
0.12 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   4  (-7.1Ton)
0.12 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (-10.9Ton)
0.12 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (-10.9Ton)
0.12 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   5  (-7.1Ton)
0.11 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (-16.2Ton)
0.11 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   5  (-7.1Ton)
0.11 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   4  (-7.1Ton)
0.11 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   6  (-7.2Ton)
0.11 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   3  (-7.2Ton)
0.11 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   7  (-7.2Ton)
0.11 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   2  (-7.2Ton)
0.10 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   8  (-7.2Ton)
0.10 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   10  (-15.5Ton)
0.10 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   1  (-7.2Ton)
0.10 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   9  (-15.6Ton)
0.10 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   9  (-7.2Ton)
0.10 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   8  (-15.6Ton)
0.10 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   0  (-7.2Ton)
0.10 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   7  (-15.6Ton)
0.10 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   10  (-7.3Ton)
0.10 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   6  (-15.6Ton)
0.10 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (-16.5Ton)
0.10 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   5  (-15.7Ton)
0.09 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   4  (-15.7Ton)
0.09 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   3  (-15.7Ton)
0.09 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   2  (-15.7Ton)
0.09 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   1  (-15.8Ton)
0.09 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   0  (-15.8Ton)
0.08 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   10  (-16.0Ton)
0.08 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   10  (-7.4Ton)
0.08 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   0  (-7.4Ton)
0.08 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   0  (-16.0Ton)
0.07 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   9  (-16.0Ton)
0.07 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   1  (-16.0Ton)
0.07 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   6  (-14.2Ton)
0.07 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   4  (-14.2Ton)
0.07 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   8  (-16.1Ton)
0.07 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   9  (-7.5Ton)
0.07 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   1  (-7.5Ton)
0.07 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   2  (-16.1Ton)
0.07 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   10  (-16.1Ton)
0.07 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   5  (-14.3Ton)
0.07 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (-7.5Ton)
0.07 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   7  (-16.1Ton)
0.07 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   5  (-14.3Ton)
0.07 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (-7.5Ton)

0.07 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   3  (-16.2Ton)
0.07 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   9  (-16.2Ton)
0.06 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   6  (-14.3Ton)
0.06 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   4  (-14.3Ton)
0.06 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   0  (-16.2Ton)
0.06 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   8  (-16.2Ton)
0.06 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   8  (-7.5Ton)
0.06 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   2  (-7.5Ton)
0.06 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   1  (-16.3Ton)
0.06 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (-7.6Ton)
0.06 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   7  (-16.3Ton)
0.06 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (-7.6Ton)
0.06 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   2  (-16.3Ton)
0.06 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   3  (-16.3Ton)
0.05 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   7  (-7.6Ton)
0.05 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   3  (-7.6Ton)
0.05 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (-7.6Ton)
0.05 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (-7.6Ton)
0.05 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-16.4Ton)
0.05 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (-16.4Ton)
0.05 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   6  (-7.7Ton)
0.05 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   4  (-7.7Ton)
0.05 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (-7.7Ton)
0.05 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-16.5Ton)
0.04 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-14.6Ton)
0.04 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (-16.5Ton)
0.04 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (-7.7Ton)
0.04 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   5  (-7.7Ton)
0.04 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-16.6Ton)
0.04 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-14.7Ton)
0.04 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-14.7Ton)
0.04 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (-7.7Ton)
0.04 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (-7.7Ton)
0.03 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-14.8Ton)
0.03 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-14.8Ton)
0.03 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (-7.8Ton)
0.03 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-14.9Ton)
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5.84 Flexo-Compresión M-22   Vano  1   Arriba
4.52 Flexo-Compresión O-28   Vano  1   Abajo
4.33 Flexo-Compresión K-28   Vano  1   Abajo
4.17 Flexo-Compresión M-17   Vano  1   Arriba
3.93 Flexo-Compresión M-26   Vano  1   Arriba
3.93 Flexo-Compresión L-28   Vano  1   Abajo
3.93 Flexo-Compresión K-11   Vano  1   Abajo
3.92 Flexo-Compresión Ñ-28   Vano  1   Abajo
3.70 Flexo-Compresión M-28   Vano  1   Abajo
3.55 Flexo-Compresión L-9   Vano  1   Abajo
3.18 Flexo-Compresión Q-18   Vano  1   Abajo
3.08 Flexo-Compresión Ñ-6'''   Vano  1   Abajo
3.03 Flexo-Compresión L-11   Vano  1   Abajo
2.87 Flexo-Compresión L-28   Vano  1   Arriba
2.86 Flexo-Compresión O-28   Vano  1   Arriba
2.85 Flexo-Compresión K-12   Vano  1   Abajo
2.84 Flexo-Compresión Q-12   Vano  1   Abajo
2.82 Flexo-Compresión Q-26   Vano  1   Abajo
2.80 Flexo-Compresión Ñ-28   Vano  1   Arriba
2.74 Flexo-Compresión M-9   Vano  1   Abajo
2.72 Flexo-Compresión L-26   Vano  1   Abajo
2.71 Flexo-Compresión K-26   Vano  1   Abajo
2.69 Flexo-Compresión K-28   Vano  1   Arriba
2.65 Flexo-Compresión M-22   Vano  1   Abajo
2.63 Flexo-Compresión M-11   Vano  1   Abajo
2.61 Flexo-Compresión Q-22   Vano  1   Abajo
2.58 Flexo-Compresión L-12   Vano  1   Abajo
2.57 Flexo-Compresión Ñ-26   Vano  1   Abajo
2.56 Flexo-Compresión O'-8   Vano  1   Abajo
2.55 Flexo-Compresión K-22   Vano  1   Abajo
2.51 Flexo-Compresión K-22   Vano  1   Arriba
2.46 Flexo-Compresión Q-15   Vano  1   Abajo
2.46 Flexo-Compresión O-11   Vano  1   Abajo
2.44 Flexo-Compresión Ñ-12   Vano  1   Abajo
2.44 Flexo-Compresión M-28   Vano  1   Arriba
2.40 Flexo-Compresión K-17   Vano  1   Abajo
2.38 Flexo-Compresión O'-6'''   Vano  1   Abajo
2.37 Flexo-Compresión O-12   Vano  1   Abajo
2.36 Flexo-Compresión L-22   Vano  1   Abajo
2.35 Flexo-Compresión O'-10   Vano  1   Arriba
2.30 Flexo-Compresión Ñ-11   Vano  1   Abajo
2.28 Flexo-Compresión L-17   Vano  1   Abajo
2.28 Flexo-Compresión O-26   Vano  1   Abajo
2.27 Flexo-Compresión Q-26   Vano  1   Arriba
2.25 Flexo-Compresión Ñ-9   Vano  1   Abajo
2.21 Flexo-Compresión Q-11   Vano  1   Abajo
2.21 Flexo-Compresión M-12   Vano  1   Abajo
2.21 Flexo-Compresión M-17   Vano  1   Abajo
2.20 Flexo-Compresión Ñ-22   Vano  1   Abajo
2.11 Flexo-Compresión Ñ-17   Vano  1   Abajo
2.02 Flexo-Compresión K-11   Vano  1   Arriba
2.01 Flexo-Compresión O-17   Vano  1   Abajo
2.00 Flexo-Compresión O-22   Vano  1   Abajo
2.00 Flexo-Compresión O'-10   Vano  1   Abajo
2.00 Flexo-Compresión M-26   Vano  1   Abajo
1.96 Flexo-Compresión K-17   Vano  1   Arriba
1.94 Flexo-Compresión K-26   Vano  1   Arriba
1.94 Flexo-Compresión Ñ-11   Vano  1   Arriba
1.87 Flexo-Compresión M-9   Vano  1   Arriba
1.80 Flexo-Compresión Ñ-9   Vano  1   Arriba
1.70 Flexo-Compresión L-9   Vano  1   Arriba
1.62 Flexo-Compresión M-11   Vano  1   Arriba
1.61 Flexo-Compresión K-12   Vano  1   Arriba
1.55 Flexo-Compresión O-26   Vano  1   Arriba
1.54 Flexo-Compresión Q-12   Vano  1   Arriba
1.54 Flexo-Compresión L-12   Vano  1   Arriba
1.52 Flexo-Compresión L-11   Vano  1   Arriba
1.50 Flexo-Compresión Ñ-12   Vano  1   Arriba
1.44 Flexo-Compresión Q-22   Vano  1   Arriba
1.42 Flexo-Compresión Q-18   Vano  1   Arriba
1.36 Flexo-Compresión Ñ-6'''   Vano  1   Arriba
1.33 Flexo-Compresión O-12   Vano  1   Arriba
1.29 Flexo-Compresión M-12   Vano  1   Arriba
1.29 Flexo-Compresión O-22   Vano  1   Arriba
1.27 Flexo-Compresión Q-15   Vano  1   Arriba



1.25 Flexo-Compresión O-11   Vano  1   Arriba
1.20 Flexo-Compresión L-22   Vano  1   Arriba
1.20 Flexo-Compresión L-17   Vano  1   Arriba
1.16 Flexo-Compresión Q-11   Vano  1   Arriba
1.10 Flexo-Compresión L-26   Vano  1   Arriba
1.09 Flexo-Compresión O'-8   Vano  1   Arriba
1.02 Flexo-Compresión Ñ-17   Vano  1   Arriba
1.01 Flexo-Compresión Ñ-22   Vano  1   Arriba
1.00 Flexo-Compresión O-17   Vano  1   Arriba
0.95 Flexo-Compresión O'-6'''   Vano  1   Arriba
0.92 Flexo-Compresión Ñ-26   Vano  1   Arriba

Programa licenciado a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S

INDICE ITEM ELEMENTO

12.01 Flexo-Compresión M-22   Vano  2   Abajo
9.06 Flexo-Compresión M-17   Vano  2   Abajo
8.92 Flexo-Compresión M-26   Vano  2   Abajo
5.13 Flexo-Compresión M-22   Vano  2   Arriba
4.86 Flexo-Compresión K-22   Vano  2   Abajo
3.84 Flexo-Compresión M-17   Vano  2   Arriba
3.73 Flexo-Compresión M-26   Vano  2   Arriba
3.47 Flexo-Compresión K-17   Vano  2   Abajo
3.38 Flexo-Compresión K-26   Vano  2   Abajo
3.31 Flexo-Compresión O-26   Vano  2   Abajo
3.16 Flexo-Compresión M-12   Vano  2   Abajo
2.77 Flexo-Compresión Q-26   Vano  2   Abajo
2.37 Flexo-Compresión Q-12   Vano  2   Abajo
2.34 Flexo-Compresión M-28   Vano  2   Abajo
2.16 Flexo-Compresión O-22   Vano  2   Abajo
2.14 Flexo-Compresión K-22   Vano  2   Arriba
2.05 Flexo-Compresión M-28   Vano  2   Arriba
2.02 Flexo-Compresión Q-22   Vano  2   Abajo
1.98 Flexo-Compresión Q-18   Vano  2   Abajo
1.95 Flexo-Compresión O-12   Vano  2   Abajo
1.71 Flexo-Compresión O-28   Vano  2   Abajo
1.61 Flexo-Compresión Q-18   Vano  2   Arriba
1.54 Flexo-Compresión K-12   Vano  2   Abajo
1.52 Flexo-Compresión K-17   Vano  2   Arriba
1.52 Flexo-Compresión O-17   Vano  2   Abajo
1.49 Flexo-Compresión M-12   Vano  2   Arriba
1.48 Flexo-Compresión K-26   Vano  2   Arriba
1.34 Flexo-Compresión Q-15   Vano  2   Abajo
1.32 Flexo-Compresión K-28   Vano  2   Abajo
1.25 Flexo-Compresión O-26   Vano  2   Arriba
1.20 Flexo-Compresión Q-26   Vano  2   Arriba
1.14 Flexo-Compresión O-28   Vano  2   Arriba
1.14 Flexo-Compresión Q-15   Vano  2   Arriba
1.09 Flexo-Compresión O-17   Vano  2   Arriba
1.05 Flexo-Compresión O-12   Vano  2   Arriba
1.00 Flexo-Compresión Q-12   Vano  2   Arriba
0.94 Flexo-Compresión K-28   Vano  2   Arriba
0.94 Flexo-Compresión Q-22   Vano  2   Arriba
0.83 Flexo-Compresión O-22   Vano  2   Arriba
0.82 Flexo-Compresión K-12   Vano  2   Arriba



NIVEL 1: M. NEGATIVO 2: M. POSITIVO 3: CORTANTE
4: FLEXO 

COMPRESION
ELEMENTO

1: V-201 Vano 5

2: V-201 Vano 1

3: V-201 Vano 1

4: M-22

1: V-308 Vano 4

2: V-308 Vano 4

3: V-308 Vano 1

4: M-22

1: M. NEGATIVO 2: M. POSITIVO 3: CORTANTE
4: FLEXO 

COMPRESION

20.08 13.88 4.79 17.16

IND. SOBREESFUERZO ELEMENTOS, ESPECTRO MICROZONIFICACIÓN Decreto 523 del 16 de Dic 2010 SENA - 

Paloquemao (Estructura # 5.31), ORDENADA DISEÑO AMPLIFICADA 20%

CALCULADOS CON DC-CAD

PISO 1  N+0.00 15.01 13.88 3.58 17.16

CALCULADOS CON DC-CAD

IND. SOBREESFUERZO ELEMENTOS, ESPECTRO MICROZONIFICACIÓN 

Decreto 523 del 16 de Dic 2010 SENA - Paloquemao (Estructura # 

5.31), ORDENADA DISEÑO AMPLIFICADA 20%

Piso 2 N+3.40 20.08 11.93 4.79 15.08



INFORME TÉCNICO 

INDICES DE SOBREESFUERZO ESPECTRO DE DISEÑO ORDENADA 
AMPLIFICADA 20% SENA – PALOQUEMAO (ESTRUCTURA #5.32) 

COMBINACIONES DC-CAD PARA VIGAS 

COMBINACIONES DC-CAD PARA COLUMNAS 

CONVENCIONES 



INFORME TÉCNICO 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURA BAJO CARGAS DE SERVICIO 

MOMENTOS POSITIVOS,NEGATIVOS,  CORTANTE EN VIGAS Y FLEXO 
COMPRESION EN COLUMNAS 



INFORME TÉCNICO 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURA BAJO ESPECTRO DE DISEÑO 

MOMENTOS POSITIVOS 

MOMENTOS NEGATIVO 



INFORME TÉCNICO 

CORTANTE EN VIGAS 

FLEXOCOMPRESION EN COLUMNAS 



Programa licenciado a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S

INDICE ITEM ELEMENTO

15.01 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (17.6cm2)
11.53 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (17.6cm2)
11.53 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (17.6cm2)
11.53 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (17.5cm2)
11.53 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (17.5cm2)
11.52 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (17.5cm2)
11.52 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (17.5cm2)
11.52 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (17.5cm2)
11.52 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (17.5cm2)
11.52 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (17.5cm2)
11.52 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (17.5cm2)
11.52 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (17.5cm2)
11.52 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (17.5cm2)
10.70 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (10.4cm2)
9.59 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (9.1cm2)
9.16 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (8.7cm2)
8.97 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (12.9cm2)
8.97 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (12.9cm2)
8.97 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (12.9cm2)
8.97 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (12.9cm2)
8.97 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (12.9cm2)
8.97 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (12.9cm2)
8.97 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (12.9cm2)
8.96 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (12.9cm2)
8.96 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (12.9cm2)
8.96 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (12.9cm2)
8.96 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (12.9cm2)
8.96 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (12.9cm2)
8.91 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (12.8cm2)
8.21 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (7.5cm2)
8.02 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (11.4cm2)
7.98 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (17.5cm2)
7.81 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (17.1cm2)
7.78 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (15.0cm2)
7.31 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (10.3cm2)
7.26 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (13.7cm2)
7.05 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (9.6cm2)
7.04 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (9.6cm2)
6.91 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (12.5cm2)
6.83 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (10.4cm2)
6.76 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (9.1cm2)
6.52 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (6.2cm2)
6.44 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (8.6cm2)
6.39 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (8.5cm2)
6.11 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (12.8cm2)
5.99 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (12.9cm2)
5.83 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (10.1cm2)
5.83 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (7.5cm2)
5.82 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (4.9cm2)
5.82 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (4.9cm2)
5.82 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (4.9cm2)
5.82 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (4.9cm2)
5.82 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (4.9cm2)
5.82 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (4.9cm2)
5.81 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (10.0cm2)
5.78 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (8.7cm2)
5.76 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (9.9cm2)
5.67 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (4.8cm2)
5.67 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (4.8cm2)
5.67 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (4.8cm2)
5.62 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (4.7cm2)
5.62 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (4.7cm2)
5.62 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (4.7cm2)
5.62 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (4.7cm2)
5.61 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (4.7cm2)
5.61 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (4.7cm2)
5.61 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (4.7cm2)
5.56 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (7.1cm2)
5.42 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (6.8cm2)
5.36 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (4.4cm2)
5.36 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (4.4cm2)
5.36 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (4.4cm2)
5.36 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (4.4cm2)
5.31 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (4.4cm2)
5.16 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (11.4cm2)

4.98 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (6.1cm2)
4.98 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (4.0cm2)
4.98 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (4.0cm2)
4.98 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (4.0cm2)
4.94 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (21.8cm2)
4.91 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (4.0cm2)
4.91 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (4.0cm2)
4.91 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (4.0cm2)
4.87 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (21.3cm2)
4.74 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (24.4cm2)
4.68 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (23.9cm2)
4.67 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (3.9cm2)
4.62 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (13.7cm2)
4.62 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (23.3cm2)
4.57 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (11.3cm2)
4.56 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (19.4cm2)
4.51 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (10.9cm2)
4.47 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (15.0cm2)
4.47 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (3.5cm2)
4.47 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (3.5cm2)
4.47 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (3.5cm2)
4.47 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (3.5cm2)
4.41 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (10.4cm2)
4.40 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (10.4cm2)
4.33 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (17.9cm2)
4.30 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (8.6cm2)
4.26 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (8.6cm2)
4.25 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (5.0cm2)
4.25 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (5.0cm2)
4.25 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (5.0cm2)
4.25 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (5.0cm2)
4.24 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (56.7cm2)
4.23 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (8.5cm2)
4.17 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (4.0cm2)
4.17 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (4.0cm2)
4.17 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (4.0cm2)
4.15 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (10.7cm2)
4.13 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (9.6cm2)
4.12 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (10.5cm2)
4.07 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (9.6cm2)
4.03 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (12.5cm2)
4.01 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (23.8cm2)
4.00 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (4.1cm2)
3.97 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (23.5cm2)
3.95 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (4.5cm2)
3.95 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (4.5cm2)
3.89 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (17.9cm2)
3.88 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (2.8cm2)
3.88 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (2.8cm2)
3.88 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (2.8cm2)
3.87 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (7.9cm2)
3.82 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (17.2cm2)
3.80 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (9.3cm2)
3.78 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (9.2cm2)
3.76 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (24.5cm2)
3.76 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (4.0cm2)
3.76 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (4.0cm2)
3.76 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (4.0cm2)
3.76 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (4.0cm2)
3.76 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (24.5cm2)
3.68 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (16.4cm2)
3.67 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (16.3cm2)
3.65 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (22.5cm2)
3.64 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (4.0cm2)
3.64 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (4.0cm2)
3.64 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (4.0cm2)
3.62 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (9.8cm2)
3.60 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (22.9cm2)
3.60 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (22.8cm2)
3.56 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   0  (15.5cm2)
3.56 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (9.7cm2)
3.54 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (4.0cm2)
3.54 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (4.0cm2)
3.54 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (4.0cm2)
3.52 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (4.0cm2)
3.52 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (4.0cm2)
3.52 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (4.0cm2)
3.52 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (4.0cm2)
3.49 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (8.0cm2)
3.42 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (20.0cm2)
3.42 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (20.0cm2)
3.41 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (14.6cm2)

3.38 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (3.7cm2)
3.25 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (13.3cm2)
3.25 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (17.5cm2)
3.24 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (17.4cm2)
3.24 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (16.6cm2)
3.18 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (7.8cm2)
3.17 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (19.3cm2)
3.16 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (19.3cm2)
3.15 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (7.1cm2)
3.15 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (3.6cm2)
3.14 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (3.1cm2)
3.13 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (14.0cm2)
3.11 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (9.9cm2)
3.11 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (4.0cm2)
3.11 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (4.0cm2)
3.11 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (4.0cm2)
3.11 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (4.0cm2)
3.10 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (12.4cm2)
3.07 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (12.3cm2)
3.07 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (2.0cm2)
3.07 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (2.0cm2)
3.07 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (2.0cm2)
3.07 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (2.3cm2)
3.07 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (6.8cm2)
3.02 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (14.7cm2)
3.01 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (3.3cm2)
3.01 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (3.3cm2)
3.01 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (3.3cm2)
3.00 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (13.1cm2)
2.99 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (15.4cm2)
2.99 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (10.4cm2)
2.99 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (6.1cm2)
2.99 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (3.3cm2)
2.99 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (3.3cm2)
2.99 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (3.3cm2)
2.99 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (10.4cm2)
2.95 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (3.7cm2)
2.95 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (10.1cm2)
2.94 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (6.8cm2)
2.93 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (10.1cm2)
2.92 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (13.9cm2)
2.92 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (13.9cm2)
2.92 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (10.0cm2)
2.91 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (4.9cm2)
2.87 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (1.8cm2)
2.87 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (1.8cm2)
2.87 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (4.2cm2)
2.87 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (1.8cm2)
2.86 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (14.2cm2)
2.84 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (15.9cm2)
2.83 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (15.8cm2)
2.79 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (3.7cm2)
2.79 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (3.7cm2)
2.78 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (11.3cm2)
2.76 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (3.2cm2)
2.74 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (7.9cm2)
2.74 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (19.4cm2)
2.73 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (3.0cm2)
2.72 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (7.8cm2)
2.71 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (3.3cm2)
2.71 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (3.3cm2)
2.71 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (3.3cm2)
2.71 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (3.3cm2)
2.71 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (9.6cm2)
2.69 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (9.5cm2)
2.69 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (10.6cm2)
2.69 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (10.6cm2)
2.68 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   4  (3.3cm2)
2.68 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   5  (3.3cm2)
2.68 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   6  (3.3cm2)
2.67 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (4.9cm2)
2.65 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (5.5cm2)
2.62 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (4.9cm2)
2.62 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (2.3cm2)
2.60 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (4.6cm2)
2.59 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (21.8cm2)
2.57 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (10.7cm2)
2.57 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (3.7cm2)
2.57 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (2.5cm2)
2.57 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (2.7cm2)
2.56 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (2.7cm2)
2.56 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (2.5cm2)

2.56 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (3.7cm2)
2.56 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (8.5cm2)
2.55 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (10.7cm2)
2.55 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (21.3cm2)
2.54 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (10.5cm2)
2.52 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (2.2cm2)
2.50 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (24.4cm2)
2.48 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (10.1cm2)
2.47 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (5.7cm2)
2.47 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (10.0cm2)
2.44 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (2.0cm2)
2.43 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (2.2cm2)
2.42 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (23.9cm2)
2.39 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (17.4cm2)
2.39 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (4.1cm2)
2.37 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (9.2cm2)
2.36 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (5.7cm2)
2.35 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (23.3cm2)
2.34 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (3.3cm2)
2.34 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (3.3cm2)
2.30 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (1.8cm2)
2.30 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (2.0cm2)
2.28 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (4.8cm2)
2.27 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (56.7cm2)
2.25 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (7.4cm2)
2.25 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (6.1cm2)
2.25 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (2.2cm2)
2.25 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (2.2cm2)
2.25 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (2.2cm2)
2.24 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (1.8cm2)
2.24 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (2.0cm2)
2.19 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (2.7cm2)
2.18 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (2.7cm2)
2.16 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (7.6cm2)
2.15 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (2.0cm2)
2.15 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (2.0cm2)
2.15 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (2.0cm2)
2.15 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (4.1cm2)
2.14 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (6.8cm2)
2.13 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (3.7cm2)
2.13 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (2.0cm2)
2.13 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (2.0cm2)
2.13 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (2.0cm2)
2.13 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (2.0cm2)
2.12 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (23.8cm2)
2.12 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (2.0cm2)
2.12 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (2.0cm2)
2.12 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (2.0cm2)
2.12 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (2.0cm2)
2.12 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (3.6cm2)
2.12 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (6.4cm2)
2.12 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (12.4cm2)
2.11 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (8.9cm2)
2.11 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (4.6cm2)
2.10 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (3.3cm2)
2.08 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (17.9cm2)
2.08 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (4.1cm2)
2.07 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (23.5cm2)
2.07 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (16.4cm2)
2.05 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (16.3cm2)
2.03 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (4.6cm2)
2.00 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (9.7cm2)
2.00 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (12.3cm2)
2.00 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (9.8cm2)
2.00 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (13.1cm2)
1.97 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (4.7cm2)
1.97 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (1.9cm2)
1.96 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (8.4cm2)
1.95 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (5.2cm2)
1.95 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (3.6cm2)
1.94 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (2.4cm2)
1.93 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (22.5cm2)
1.93 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (2.8cm2)
1.92 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (13.9cm2)
1.90 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   1  (15.5cm2)
1.87 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (4.1cm2)
1.87 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (1.7cm2)
1.86 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (1.8cm2)
1.86 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (2.3cm2)
1.86 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (24.5cm2)
1.86 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (16.6cm2)
1.83 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (3.5cm2)



1.82 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (3.1cm2)
1.82 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (1.9cm2)
1.80 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (4.5cm2)
1.80 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (1.9cm2)
1.80 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (1.9cm2)
1.79 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (3.1cm2)
1.79 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (1.9cm2)
1.79 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (1.9cm2)
1.79 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (24.5cm2)
1.78 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (1.9cm2)
1.78 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (2.5cm2)
1.77 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (2.2cm2)
1.77 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (1.9cm2)
1.76 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (3.0cm2)
1.76 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (22.9cm2)
1.76 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (22.8cm2)
1.75 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (1.8cm2)
1.74 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (1.8cm2)
1.73 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (17.2cm2)
1.70 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (9.0cm2)
1.69 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (15.4cm2)
1.69 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (1.6cm2)
1.67 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (20.0cm2)
1.67 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (2.9cm2)
1.67 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (13.9cm2)
1.65 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (20.0cm2)
1.63 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (12.6cm2)
1.62 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (1.6cm2)
1.61 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (5.6cm2)
1.60 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (7.9cm2)
1.60 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (2.4cm2)
1.59 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (14.2cm2)
1.59 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (0.9cm2)
1.58 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (14.6cm2)
1.58 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (1.3cm2)
1.56 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (6.9cm2)
1.56 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (17.4cm2)
1.55 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (17.5cm2)
1.55 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (8.6cm2)
1.53 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (10.6cm2)
1.52 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (3.6cm2)
1.52 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (10.6cm2)
1.51 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (1.5cm2)
1.49 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (19.3cm2)
1.48 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (2.7cm2)
1.47 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (1.8cm2)
1.47 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (19.3cm2)
1.47 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (10.7cm2)
1.44 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (3.0cm2)
1.44 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (9.6cm2)
1.42 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (10.1cm2)
1.42 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (8.5cm2)
1.41 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (0.6cm2)
1.40 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (10.0cm2)
1.39 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (1.9cm2)
1.38 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (0.7cm2)
1.36 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (3.3cm2)
1.36 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (1.9cm2)
1.35 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (0.9cm2)
1.33 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (1.2cm2)
1.33 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (2.8cm2)
1.30 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (14.7cm2)
1.30 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (15.9cm2)
1.30 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (15.8cm2)
1.29 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (2.3cm2)
1.29 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (1.9cm2)
1.28 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (1.9cm2)
1.28 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (2.3cm2)
1.28 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (1.4cm2)
1.28 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (1.4cm2)
1.28 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (1.5cm2)
1.27 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (1.6cm2)
1.27 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (0.2cm2)
1.27 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (0.2cm2)
1.26 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (14.0cm2)
1.25 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (1.2cm2)
1.22 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (7.3cm2)
1.21 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (0.1cm2)
1.20 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (0.9cm2)
1.19 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (4.8cm2)
1.19 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-0.1cm2)
1.18 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (1.3cm2)

1.18 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (3.8cm2)
1.17 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (5.5cm2)
1.16 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-0.3cm2)
1.15 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (7.8cm2)
1.15 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-0.3cm2)
1.15 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (4.0cm2)
1.13 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (1.8cm2)
1.13 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (4.5cm2)
1.13 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-0.5cm2)
1.12 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-0.4cm2)
1.09 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (5.0cm2)
1.09 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-0.8cm2)
1.09 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (2.8cm2)
1.09 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (1.1cm2)
1.08 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (2.6cm2)
1.08 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (7.7cm2)
1.08 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-0.8cm2)
1.07 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (3.3cm2)
1.07 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (3.3cm2)
1.07 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (3.3cm2)
1.07 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (7.9cm2)
1.07 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (5.5cm2)
1.05 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-0.8cm2)
1.05 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-0.4cm2)
1.05 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (2.0cm2)
1.05 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-0.1cm2)
1.04 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-1.1cm2)
1.04 Momento Negativo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (1.3cm2)
1.03 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (1.0cm2)
1.03 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (1.0cm2)
1.01 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (3.7cm2)
1.00 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-1.0cm2)
0.99 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (7.6cm2)
0.99 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (0.6cm2)
0.98 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-1.5cm2)
0.97 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (0.3cm2)
0.97 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (8.3cm2)
0.97 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (1.2cm2)
0.97 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (1.2cm2)
0.97 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (1.6cm2)
0.96 Momento Negativo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (1.2cm2)
0.96 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   10  (-2.9cm2)
0.95 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (5.2cm2)
0.95 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-2.0cm2)
0.95 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-2.0cm2)
0.95 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (7.5cm2)
0.94 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (4.4cm2)
0.94 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (6.4cm2)
0.94 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (1.4cm2)
0.93 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (7.1cm2)
0.92 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (3.5cm2)
0.90 Momento Negativo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (2.9cm2)
0.89 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (2.4cm2)
0.87 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (0.5cm2)
0.87 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-2.2cm2)
0.87 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-2.2cm2)
0.86 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-2.9cm2)
0.85 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-2.3cm2)
0.84 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-3.0cm2)
0.84 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (8.9cm2)
0.83 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (0.2cm2)
0.83 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (1.8cm2)
0.82 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-3.4cm2)
0.82 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (1.4cm2)
0.81 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-2.0cm2)
0.81 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-2.0cm2)
0.81 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-2.0cm2)
0.81 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-2.0cm2)
0.80 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-3.7cm2)
0.79 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (7.0cm2)
0.79 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (2.4cm2)
0.79 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (2.6cm2)
0.77 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-2.6cm2)
0.77 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (1.6cm2)
0.77 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-4.0cm2)
0.77 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-3.9cm2)
0.77 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (1.5cm2)
0.75 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (5.0cm2)
0.75 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (5.7cm2)
0.74 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (0.5cm2)
0.74 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (2.9cm2)
0.74 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (5.4cm2)

0.73 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (5.3cm2)
0.73 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-1.8cm2)
0.73 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-4.1cm2)
0.72 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (4.7cm2)
0.72 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (4.7cm2)
0.72 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (2.6cm2)
0.71 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-3.9cm2)
0.71 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (5.7cm2)
0.71 Momento Negativo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (5.5cm2)
0.71 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (0.7cm2)
0.70 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-1.3cm2)
0.69 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (0.5cm2)
0.68 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (3.8cm2)
0.68 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (3.6cm2)
0.68 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-1.0cm2)
0.68 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-1.8cm2)
0.67 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (4.8cm2)
0.67 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (2.0cm2)
0.66 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-3.1cm2)
0.65 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (1.4cm2)
0.65 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   2  (3.5cm2)
0.65 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-2.6cm2)
0.64 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-5.5cm2)
0.63 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (2.1cm2)
0.63 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (0.5cm2)
0.63 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (2.4cm2)
0.63 Momento Negativo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (0.2cm2)
0.61 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   3  (-3.7cm2)
0.60 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-0.8cm2)
0.60 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-0.8cm2)
0.60 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (2.1cm2)
0.60 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-0.5cm2)
0.60 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (3.7cm2)
0.60 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-5.0cm2)
0.60 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (3.3cm2)
0.59 Momento Negativo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-5.1cm2)
0.58 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-1.4cm2)
0.58 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (1.7cm2)
0.58 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (1.8cm2)
0.57 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (1.7cm2)
0.57 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-6.9cm2)
0.57 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (2.9cm2)
0.57 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-3.1cm2)
0.55 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-6.0cm2)
0.54 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-1.4cm2)
0.53 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (1.1cm2)
0.52 Momento Negativo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-2.6cm2)
0.49 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-7.8cm2)
0.48 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-2.1cm2)
0.48 Momento Negativo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (0.0cm2)
0.47 Momento Negativo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-8.0cm2)
0.45 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   8  (-7.0cm2)
0.45 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   9  (-2.9cm2)
0.42 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (1.4cm2)
0.41 Momento Negativo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   7  (-8.4cm2)
0.37 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (1.8cm2)
0.23 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (1.4cm2)
0.21 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (1.8cm2)
0.10 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (1.4cm2)
0.09 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (1.8cm2)
0.03 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (1.4cm2)
0.02 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (1.8cm2)
0.00 Momento Negativo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (2.3cm2)
0.00 Momento Negativo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (2.3cm2)
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20.08 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
19.71 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
19.24 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
19.03 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
18.38 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
18.32 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
17.50 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
17.42 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
16.49 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
12.41 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (9.7cm2)
11.83 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (23.8cm2)
10.84 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
10.34 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
9.91 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
9.68 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
9.28 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (23.8cm2)
9.24 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
9.20 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
9.17 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   10  (4.8cm2)
7.91 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
7.82 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (4.0cm2)
7.82 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (4.0cm2)
7.82 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (4.0cm2)
7.82 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (4.0cm2)
7.82 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (4.0cm2)
7.82 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (24.4cm2)
7.80 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (4.0cm2)
7.80 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (4.0cm2)
7.80 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (4.0cm2)
7.78 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (7.4cm2)
7.75 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (7.4cm2)
7.70 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   10  (3.9cm2)
7.69 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   0  (3.9cm2)
7.53 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (7.1cm2)
7.30 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   9  (4.8cm2)
7.21 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (3.9cm2)
7.02 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (6.5cm2)
6.79 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (9.3cm2)
6.53 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (9.4cm2)
6.26 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (3.8cm2)
6.11 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (4.4cm2)
6.06 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   9  (3.9cm2)
6.06 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   1  (3.9cm2)
5.75 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (4.9cm2)
5.59 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (7.2cm2)
5.40 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (6.5cm2)
5.24 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (7.4cm2)
5.19 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (7.4cm2)
5.19 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (4.3cm2)
5.05 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (3.1cm2)
4.95 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (7.5cm2)
4.81 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (3.9cm2)
4.67 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (3.8cm2)
4.67 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (3.8cm2)
4.67 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (3.8cm2)
4.62 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (3.7cm2)
4.57 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   0  (4.0cm2)
4.54 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   10  (3.6cm2)
4.54 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (4.0cm2)
4.50 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (3.6cm2)
4.50 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (3.6cm2)
4.50 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (3.6cm2)
4.45 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   0  (3.5cm2)
4.44 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (6.2cm2)
4.26 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (7.0cm2)
4.17 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (3.5cm2)
4.16 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (4.8cm2)
4.10 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   0  (3.4cm2)
4.09 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (5.9cm2)
4.08 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   10  (3.4cm2)
3.92 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   0  (2.9cm2)
3.88 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   10  (2.9cm2)
3.85 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   10  (2.8cm2)
3.84 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   10  (1.5cm2)
3.83 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (23.7cm2)



3.83 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (4.6cm2)
3.76 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   0  (2.7cm2)
3.70 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (3.9cm2)
3.69 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (3.7cm2)
3.68 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (23.5cm2)
3.60 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   9  (3.6cm2)
3.52 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   1  (4.0cm2)
3.50 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (4.0cm2)
3.49 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (1.4cm2)
3.49 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (1.4cm2)
3.49 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (1.4cm2)
3.49 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (1.4cm2)
3.49 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (1.4cm2)
3.48 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (1.4cm2)
3.48 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (1.4cm2)
3.48 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (1.4cm2)
3.48 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   10  (1.4cm2)
3.48 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (1.4cm2)
3.48 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (1.4cm2)
3.48 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (1.4cm2)
3.48 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (1.4cm2)
3.45 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   0  (1.4cm2)
3.45 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   0  (1.4cm2)
3.43 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   1  (3.5cm2)
3.36 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (1.4cm2)
3.35 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   9  (1.5cm2)
3.34 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (3.2cm2)
3.33 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (9.3cm2)
3.29 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (11.0cm2)
3.25 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (7.3cm2)
3.23 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   9  (1.4cm2)
3.21 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (10.1cm2)
3.21 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   1  (1.4cm2)
3.19 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   1  (3.4cm2)
3.18 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   9  (3.4cm2)
3.15 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   1  (1.4cm2)
3.12 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (4.4cm2)
3.08 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (8.0cm2)
3.07 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (4.4cm2)
3.06 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (7.9cm2)
3.04 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   1  (2.9cm2)
3.04 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (6.5cm2)
3.04 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (1.4cm2)
3.03 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   9  (2.9cm2)
2.99 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   8  (1.4cm2)
2.98 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   9  (2.8cm2)
2.97 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   2  (1.4cm2)
2.96 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (6.2cm2)
2.95 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (1.4cm2)
2.93 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   1  (2.7cm2)
2.92 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (5.0cm2)
2.90 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   8  (1.4cm2)
2.89 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (6.0cm2)
2.88 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   2  (1.4cm2)
2.88 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (4.9cm2)
2.84 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   2  (2.5cm2)
2.77 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (2.7cm2)
2.77 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (4.9cm2)
2.76 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   7  (1.4cm2)
2.75 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (2.9cm2)
2.75 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (7.5cm2)
2.74 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   3  (1.4cm2)
2.74 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (1.4cm2)
2.70 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   8  (2.6cm2)
2.65 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   3  (1.4cm2)
2.63 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (2.7cm2)
2.61 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (10.5cm2)
2.59 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (4.0cm2)
2.58 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   10  (1.5cm2)
2.58 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (5.9cm2)
2.56 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   8  (2.8cm2)
2.54 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (3.4cm2)
2.53 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   6  (1.4cm2)
2.53 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   4  (1.4cm2)
2.52 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (1.4cm2)
2.52 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   0  (1.4cm2)
2.50 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   2  (2.7cm2)
2.49 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (7.2cm2)
2.48 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (3.7cm2)
2.48 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (2.7cm2)
2.48 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (1.4cm2)
2.46 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   7  (1.4cm2)

2.46 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (22.6cm2)
2.45 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   4  (1.4cm2)
2.43 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   2  (2.4cm2)
2.40 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (3.6cm2)
2.39 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (2.5cm2)
2.37 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (3.5cm2)
2.37 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (1.2cm2)
2.37 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (1.2cm2)
2.37 Momento Negativo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (3.1cm2)
2.35 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (2.8cm2)
2.33 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   5  (1.4cm2)
2.33 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   5  (1.4cm2)
2.31 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   2  (2.3cm2)
2.31 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   5  (1.4cm2)
2.31 Momento Negativo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (2.3cm2)
2.31 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (4.3cm2)
2.30 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   8  (2.3cm2)
2.29 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   9  (1.5cm2)
2.28 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   6  (1.4cm2)
2.26 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (4.4cm2)
2.26 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (1.4cm2)
2.24 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (1.4cm2)
2.24 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   1  (1.4cm2)
2.24 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (2.8cm2)
2.23 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (3.1cm2)
2.21 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   8  (1.9cm2)
2.21 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   2  (2.0cm2)
2.16 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   6  (1.4cm2)
2.16 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   4  (1.4cm2)
2.15 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   2  (1.8cm2)
2.15 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   8  (1.9cm2)
2.15 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (4.8cm2)
2.11 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (1.4cm2)
2.11 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (1.4cm2)
2.11 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (4.7cm2)
2.10 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   10  (0.9cm2)
2.09 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   8  (2.1cm2)
2.01 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   8  (1.1cm2)
2.00 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (7.3cm2)
1.99 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   7  (1.4cm2)
1.99 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   3  (1.4cm2)
1.97 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   2  (1.1cm2)
1.92 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (3.9cm2)
1.92 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (0.7cm2)
1.92 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (0.9cm2)
1.92 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (0.7cm2)
1.92 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (0.7cm2)
1.92 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (0.7cm2)
1.88 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (1.7cm2)
1.87 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   9  (0.9cm2)
1.85 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (1.8cm2)
1.84 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   8  (1.4cm2)
1.84 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (0.8cm2)
1.84 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (0.8cm2)
1.84 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (0.8cm2)
1.84 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (0.8cm2)
1.84 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (0.8cm2)
1.84 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (0.8cm2)
1.83 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (0.8cm2)
1.83 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (0.8cm2)
1.83 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (0.8cm2)
1.83 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (0.8cm2)
1.83 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (0.8cm2)
1.83 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (0.8cm2)
1.83 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   2  (1.4cm2)
1.82 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   7  (1.6cm2)
1.76 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (6.2cm2)
1.73 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (7.3cm2)
1.73 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   7  (0.8cm2)
1.71 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (7.9cm2)
1.70 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   3  (0.8cm2)
1.70 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (0.8cm2)
1.69 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   9  (1.4cm2)
1.68 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (0.5cm2)
1.68 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (1.0cm2)
1.68 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (0.5cm2)
1.68 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (1.5cm2)
1.68 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (0.5cm2)
1.68 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   1  (1.4cm2)
1.65 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   8  (0.8cm2)
1.60 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (5.0cm2)
1.60 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (6.5cm2)

1.58 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (1.5cm2)
1.57 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (1.7cm2)
1.57 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (1.7cm2)
1.57 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (1.7cm2)
1.57 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (1.7cm2)
1.56 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (3.2cm2)
1.56 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (1.1cm2)
1.56 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (1.1cm2)
1.56 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (2.0cm2)
1.56 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   10  (1.4cm2)
1.56 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (2.0cm2)
1.56 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (2.0cm2)
1.56 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (0.4cm2)
1.56 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (0.4cm2)
1.56 Momento Negativo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (0.4cm2)
1.55 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   7  (1.5cm2)
1.55 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (1.7cm2)
1.55 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (1.7cm2)
1.55 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (1.7cm2)
1.55 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (1.7cm2)
1.55 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (1.7cm2)
1.54 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   0  (1.4cm2)
1.53 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (1.1cm2)
1.53 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (1.1cm2)
1.52 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (1.1cm2)
1.52 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   3  (1.5cm2)
1.51 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (1.5cm2)
1.50 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (1.7cm2)
1.48 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   3  (1.2cm2)
1.47 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (0.8cm2)
1.47 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (8.0cm2)
1.47 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   10  (0.8cm2)
1.46 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   6  (0.8cm2)
1.46 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   3  (1.3cm2)
1.46 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   3  (1.3cm2)
1.45 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   7  (0.8cm2)
1.45 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   4  (0.8cm2)
1.45 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   7  (1.3cm2)
1.43 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   7  (1.1cm2)
1.43 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (6.0cm2)
1.43 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (1.6cm2)
1.42 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (4.0cm2)
1.42 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (4.6cm2)
1.41 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (4.4cm2)
1.41 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   0  (0.8cm2)
1.40 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (1.2cm2)
1.40 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (1.1cm2)
1.40 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (0.4cm2)
1.40 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (0.4cm2)
1.40 Momento Negativo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (0.4cm2)
1.40 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   3  (1.1cm2)
1.39 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (1.7cm2)
1.39 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (1.7cm2)
1.39 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (1.7cm2)
1.39 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (1.7cm2)
1.39 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (1.7cm2)
1.36 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (1.1cm2)
1.36 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (1.1cm2)
1.36 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (1.1cm2)
1.35 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   7  (1.0cm2)
1.34 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (1.7cm2)
1.34 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (1.7cm2)
1.34 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (1.7cm2)
1.34 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (1.7cm2)
1.34 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (1.7cm2)
1.33 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (3.7cm2)
1.33 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   6  (0.8cm2)
1.30 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (3.6cm2)
1.27 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (1.5cm2)
1.27 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (1.1cm2)
1.27 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (1.1cm2)
1.27 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (1.1cm2)
1.27 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (1.1cm2)
1.25 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (0.8cm2)
1.24 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   10  (0.8cm2)
1.24 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   5  (0.8cm2)
1.21 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   5  (0.8cm2)
1.21 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   5  (0.8cm2)
1.20 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   3  (0.8cm2)
1.18 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   4  (0.8cm2)
1.15 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   7  (0.8cm2)
1.13 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   3  (0.8cm2)

1.12 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   0  (0.8cm2)
1.12 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (0.8cm2)
1.11 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (1.2cm2)
1.10 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   2  (0.8cm2)
1.09 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (2.8cm2)
1.08 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (0.2cm2)
1.07 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   1  (0.8cm2)
1.07 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   9  (0.8cm2)
1.07 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   0  (0.8cm2)
1.03 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   1  (0.8cm2)
1.01 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (0.8cm2)
1.00 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (0.8cm2)
0.99 Momento Negativo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (2.2cm2)
0.99 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   6  (0.8cm2)
0.98 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   6  (0.8cm2)
0.98 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   4  (0.8cm2)
0.97 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (0.7cm2)
0.96 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   6  (0.8cm2)
0.96 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   4  (0.7cm2)
0.96 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   5  (0.7cm2)
0.95 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (0.7cm2)
0.95 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (0.7cm2)
0.92 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (0.8cm2)
0.92 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   4  (0.8cm2)
0.87 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.86 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (0.6cm2)
0.84 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   1  (0.8cm2)
0.82 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   4  (0.7cm2)
0.82 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   5  (0.7cm2)
0.82 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   6  (0.7cm2)
0.82 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   6  (0.7cm2)
0.82 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   4  (0.7cm2)
0.82 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   5  (0.7cm2)
0.80 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   9  (0.6cm2)
0.80 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   7  (0.8cm2)
0.79 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   5  (0.6cm2)
0.79 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (0.8cm2)
0.78 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   4  (0.8cm2)
0.78 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   6  (0.8cm2)
0.78 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   3  (0.8cm2)
0.77 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   4  (0.8cm2)
0.77 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   6  (0.8cm2)
0.77 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   5  (0.8cm2)
0.77 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (0.8cm2)
0.75 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (1.9cm2)
0.75 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (0.8cm2)
0.73 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (1.7cm2)
0.73 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (-0.7cm2)
0.71 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   8  (0.8cm2)
0.70 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (1.1cm2)
0.70 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (-1.4cm2)
0.68 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   2  (0.8cm2)
0.68 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-0.6cm2)
0.65 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (1.8cm2)
0.65 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (1.5cm2)
0.64 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (0.8cm2)
0.64 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   8  (0.8cm2)
0.64 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   8  (0.8cm2)
0.63 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (0.8cm2)
0.62 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (-1.4cm2)
0.61 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   2  (0.8cm2)
0.61 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (2.0cm2)
0.60 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (0.8cm2)
0.59 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   5  (0.4cm2)
0.58 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (0.2cm2)
0.57 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   2  (0.8cm2)
0.53 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   9  (0.8cm2)
0.51 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (0.5cm2)
0.50 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   1  (0.8cm2)
0.50 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   0  (0.7cm2)
0.50 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   10  (0.7cm2)
0.49 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   10  (0.8cm2)
0.48 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (0.8cm2)
0.46 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   0  (0.8cm2)
0.46 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (-3.8cm2)
0.45 Momento Negativo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (-3.9cm2)
0.43 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (-0.2cm2)
0.43 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (0.7cm2)
0.42 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (0.8cm2)
0.40 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (-1.1cm2)
0.37 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   7  (0.8cm2)
0.37 Momento Negativo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (-0.9cm2)



0.37 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (0.8cm2)
0.37 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (0.8cm2)
0.37 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (0.8cm2)
0.37 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   7  (0.8cm2)
0.36 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (0.8cm2)
0.36 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   3  (0.8cm2)
0.35 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (0.5cm2)
0.34 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (0.8cm2)
0.34 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (0.8cm2)
0.34 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (0.8cm2)
0.34 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (0.8cm2)
0.33 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   3  (0.8cm2)
0.31 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (0.4cm2)
0.31 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   9  (0.7cm2)
0.29 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   4  (0.8cm2)
0.29 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   6  (0.8cm2)
0.28 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   5  (0.8cm2)
0.28 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   4  (0.8cm2)
0.28 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   6  (0.8cm2)
0.26 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (0.7cm2)
0.25 Momento Negativo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   5  (0.6cm2)
0.24 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   1  (0.3cm2)
0.22 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (1.4cm2)
0.21 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (0.6cm2)
0.20 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   6  (1.4cm2)
0.20 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   5  (1.4cm2)
0.20 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   4  (1.4cm2)
0.17 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (1.4cm2)
0.17 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (1.4cm2)
0.17 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (1.4cm2)
0.17 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (1.4cm2)
0.13 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   7  (1.1cm2)
0.13 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   8  (0.3cm2)
0.12 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   2  (0.0cm2)
0.11 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (1.1cm2)
0.11 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   3  (0.8cm2)
0.09 Momento Negativo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (0.0cm2)
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13.88 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (16.1cm2)
10.54 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (15.8cm2)
10.54 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (15.8cm2)
10.54 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (15.8cm2)
10.54 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (15.7cm2)
10.54 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (15.7cm2)
10.54 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (15.7cm2)
10.54 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (15.7cm2)
10.54 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (15.7cm2)
10.54 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (15.7cm2)
10.54 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (15.7cm2)
10.54 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (15.7cm2)
10.54 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (15.7cm2)
8.53 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (8.5cm2)
7.99 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (11.6cm2)
7.99 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (11.6cm2)
7.99 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (11.6cm2)
7.99 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (11.6cm2)
7.99 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (11.6cm2)
7.99 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (11.6cm2)
7.99 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (11.6cm2)
7.99 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (11.6cm2)
7.99 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (11.6cm2)
7.99 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (11.6cm2)
7.99 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (11.6cm2)
7.99 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (11.6cm2)
7.96 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (15.7cm2)
7.88 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (15.6cm2)
7.71 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (11.1cm2)
7.38 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (8.0cm2)
6.19 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (6.7cm2)
5.92 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (11.6cm2)
5.90 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (11.1cm2)
5.22 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (6.6cm2)
5.15 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (10.9cm2)
5.14 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (6.6cm2)
5.14 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (6.4cm2)
5.11 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (7.6cm2)
5.08 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (7.6cm2)
5.00 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (6.6cm2)
4.97 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (5.4cm2)
4.66 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (5.4cm2)
4.59 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (10.9cm2)
4.58 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (10.9cm2)
4.56 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (11.2cm2)
4.52 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (16.2cm2)
4.46 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (16.2cm2)
4.44 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (5.2cm2)
4.41 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (5.2cm2)
4.37 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (5.9cm2)
4.34 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (7.2cm2)
4.32 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (6.2cm2)
4.32 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (4.9cm2)
4.25 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (5.1cm2)
4.24 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (12.4cm2)
4.22 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (18.3cm2)
4.21 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (11.2cm2)
4.14 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (7.9cm2)
4.12 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (7.9cm2)
4.11 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (7.9cm2)
4.09 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (4.4cm2)
4.07 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (18.3cm2)
4.07 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (18.3cm2)
4.03 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (11.5cm2)
4.02 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (11.4cm2)
3.98 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (11.2cm2)
3.96 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (9.9cm2)
3.94 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (4.5cm2)
3.93 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (7.4cm2)
3.93 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (4.9cm2)
3.91 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (7.3cm2)
3.91 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (6.4cm2)
3.89 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (7.9cm2)
3.89 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (4.5cm2)
3.87 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (12.4cm2)

3.87 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (8.8cm2)
3.84 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (4.3cm2)
3.84 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (4.3cm2)
3.84 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (4.3cm2)
3.84 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (5.2cm2)
3.83 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (10.7cm2)
3.83 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (6.6cm2)
3.82 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (12.5cm2)
3.78 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (10.5cm2)
3.75 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (4.2cm2)
3.74 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (12.4cm2)
3.70 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (11.1cm2)
3.68 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (15.9cm2)
3.67 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (4.1cm2)
3.67 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (4.1cm2)
3.67 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (12.2cm2)
3.66 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (9.9cm2)
3.65 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (6.5cm2)
3.65 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (11.4cm2)
3.65 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (11.5cm2)
3.63 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (10.5cm2)
3.61 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (8.8cm2)
3.58 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (3.9cm2)
3.58 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (12.5cm2)
3.56 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (12.4cm2)
3.56 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (3.9cm2)
3.55 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (5.1cm2)
3.55 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (11.5cm2)
3.54 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (11.1cm2)
3.54 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (10.5cm2)
3.54 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (4.1cm2)
3.51 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (11.4cm2)
3.51 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (6.2cm2)
3.51 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (5.2cm2)
3.50 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (5.2cm2)
3.49 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (11.1cm2)
3.47 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (6.1cm2)
3.46 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (6.1cm2)
3.44 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (10.7cm2)
3.44 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (4.1cm2)
3.41 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (10.5cm2)
3.40 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (10.7cm2)
3.38 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (9.3cm2)
3.37 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (4.7cm2)
3.36 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (9.9cm2)
3.36 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (10.7cm2)
3.33 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (6.5cm2)
3.32 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (17.4cm2)
3.31 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (12.5cm2)
3.30 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (6.1cm2)
3.29 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (8.1cm2)
3.23 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (5.5cm2)
3.23 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (5.5cm2)
3.23 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (5.5cm2)
3.22 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (5.5cm2)
3.22 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (5.5cm2)
3.21 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (3.7cm2)
3.21 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (3.2cm2)
3.21 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (5.0cm2)
3.18 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (13.4cm2)
3.16 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (7.9cm2)
3.15 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (7.9cm2)
3.13 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (9.1cm2)
3.13 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (3.7cm2)
3.11 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (10.5cm2)
3.10 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (11.9cm2)
3.09 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (9.8cm2)
3.08 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (9.9cm2)
3.07 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (3.6cm2)
3.07 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (12.4cm2)
3.07 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (4.4cm2)
3.07 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (4.4cm2)
3.07 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (4.4cm2)
3.07 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (4.4cm2)
3.07 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (6.2cm2)
3.06 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (7.0cm2)
3.06 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (8.7cm2)
3.03 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (8.7cm2)
3.02 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (8.0cm2)
3.01 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (10.3cm2)
2.99 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (10.9cm2)
2.97 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (8.3cm2)

2.96 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (5.7cm2)
2.96 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (8.3cm2)
2.94 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (8.7cm2)
2.91 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (10.1cm2)
2.89 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (9.4cm2)
2.88 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (8.3cm2)
2.88 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (9.1cm2)
2.87 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (8.3cm2)
2.79 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (8.1cm2)
2.79 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (14.0cm2)
2.79 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (7.3cm2)
2.78 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (15.0cm2)
2.78 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (5.9cm2)
2.77 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (7.8cm2)
2.77 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (12.7cm2)
2.76 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (9.9cm2)
2.73 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (9.1cm2)
2.72 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (2.4cm2)
2.71 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (8.3cm2)
2.71 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (14.2cm2)
2.70 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (8.3cm2)
2.68 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (3.3cm2)
2.68 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (4.5cm2)
2.67 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (5.8cm2)
2.64 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (5.2cm2)
2.64 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (2.8cm2)
2.63 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (3.9cm2)
2.63 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (2.3cm2)
2.62 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (5.1cm2)
2.61 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (3.9cm2)
2.61 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (7.2cm2)
2.61 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (5.3cm2)
2.60 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (4.5cm2)
2.59 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (9.5cm2)
2.58 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (9.0cm2)
2.57 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (2.3cm2)
2.57 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (3.2cm2)
2.57 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (7.8cm2)
2.57 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (4.1cm2)
2.57 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (7.9cm2)
2.56 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (3.4cm2)
2.55 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (4.5cm2)
2.54 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (6.1cm2)
2.54 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (6.0cm2)
2.54 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (6.0cm2)
2.54 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (6.0cm2)
2.53 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (6.2cm2)
2.53 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (6.1cm2)
2.52 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (3.3cm2)
2.52 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (3.3cm2)
2.52 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (3.3cm2)
2.52 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (6.0cm2)
2.52 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (5.1cm2)
2.52 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (8.7cm2)
2.49 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (10.1cm2)
2.48 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (2.4cm2)
2.45 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (7.5cm2)
2.44 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (5.9cm2)
2.44 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (4.0cm2)
2.43 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (5.4cm2)
2.43 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (5.4cm2)
2.43 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (5.4cm2)
2.42 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   8  (8.1cm2)
2.42 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (5.6cm2)
2.42 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (5.6cm2)
2.41 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (4.7cm2)
2.41 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (4.9cm2)
2.41 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (13.6cm2)
2.40 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (7.6cm2)
2.40 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (2.0cm2)
2.40 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (4.0cm2)
2.38 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (8.6cm2)
2.38 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (2.5cm2)
2.36 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (4.5cm2)
2.36 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (4.5cm2)
2.36 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (4.8cm2)
2.35 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (6.7cm2)
2.35 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (4.9cm2)
2.33 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (2.1cm2)
2.33 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (2.0cm2)
2.33 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (4.2cm2)
2.33 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (4.2cm2)



2.32 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (4.9cm2)
2.30 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (9.0cm2)
2.29 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (8.2cm2)
2.28 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (2.8cm2)
2.28 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (5.2cm2)
2.27 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (4.9cm2)
2.27 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (4.2cm2)
2.26 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (9.3cm2)
2.26 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (2.5cm2)
2.25 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (4.9cm2)
2.24 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (2.8cm2)
2.24 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (2.8cm2)
2.24 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (6.7cm2)
2.19 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (11.5cm2)
2.18 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (3.9cm2)
2.18 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (6.5cm2)
2.18 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (6.5cm2)
2.18 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (6.5cm2)
2.17 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (4.1cm2)
2.16 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (6.7cm2)
2.16 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (4.5cm2)
2.16 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (4.5cm2)
2.16 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (7.4cm2)
2.16 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (3.2cm2)
2.16 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (12.5cm2)
2.14 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (4.6cm2)
2.14 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (4.6cm2)
2.14 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (5.0cm2)
2.14 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (7.7cm2)
2.12 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (3.2cm2)
2.12 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (3.6cm2)
2.11 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (7.1cm2)
2.09 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (7.0cm2)
2.09 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (2.7cm2)
2.09 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (2.7cm2)
2.09 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (13.0cm2)
2.09 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (4.2cm2)
2.09 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (8.4cm2)
2.09 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (4.5cm2)
2.09 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (4.2cm2)
2.09 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (4.2cm2)
2.08 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (3.2cm2)
2.06 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (4.2cm2)
2.06 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (10.0cm2)
2.06 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (4.1cm2)
2.06 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (4.1cm2)
2.05 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (9.0cm2)
2.04 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (3.3cm2)
2.04 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (3.3cm2)
2.03 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (3.3cm2)
2.03 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (3.3cm2)
2.03 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (3.3cm2)
2.03 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (3.8cm2)
2.03 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (4.1cm2)
2.03 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (2.8cm2)
2.02 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (8.6cm2)
2.02 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (8.6cm2)
2.02 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (6.4cm2)
2.01 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (4.0cm2)
2.01 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (4.0cm2)
2.01 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (4.0cm2)
2.01 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (5.1cm2)
2.01 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (5.1cm2)
2.01 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (6.4cm2)
2.01 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (5.8cm2)
1.99 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (3.1cm2)
1.99 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (3.8cm2)
1.98 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (6.9cm2)
1.97 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (4.9cm2)
1.97 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (5.6cm2)
1.96 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (2.0cm2)
1.96 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (3.6cm2)
1.95 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (1.9cm2)
1.95 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (1.9cm2)
1.94 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (3.6cm2)
1.94 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (3.9cm2)
1.94 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (3.9cm2)
1.92 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (4.2cm2)
1.92 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (4.2cm2)
1.92 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (7.4cm2)
1.92 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (3.6cm2)
1.91 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (3.5cm2)

1.91 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (1.8cm2)
1.90 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (6.1cm2)
1.89 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (1.9cm2)
1.88 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (3.1cm2)
1.88 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (3.6cm2)
1.88 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (3.6cm2)
1.88 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (3.6cm2)
1.87 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (3.7cm2)
1.86 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (4.1cm2)
1.84 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   6  (5.0cm2)
1.83 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (4.6cm2)
1.83 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (3.1cm2)
1.83 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (3.2cm2)
1.83 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (3.1cm2)
1.82 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (4.0cm2)
1.82 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (4.0cm2)
1.82 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (4.0cm2)
1.79 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (3.2cm2)
1.78 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (3.5cm2)
1.78 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   5  (5.2cm2)
1.78 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (2.9cm2)
1.77 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (3.5cm2)
1.77 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (3.5cm2)
1.77 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (7.7cm2)
1.77 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (7.7cm2)
1.76 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (8.5cm2)
1.75 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (9.6cm2)
1.74 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (9.1cm2)
1.74 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (2.7cm2)
1.74 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (2.3cm2)
1.74 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (3.1cm2)
1.73 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (2.2cm2)
1.73 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (2.0cm2)
1.73 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   9  (6.2cm2)
1.73 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (6.6cm2)
1.73 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (2.1cm2)
1.73 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (2.3cm2)
1.72 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (4.0cm2)
1.71 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (2.1cm2)
1.71 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (2.0cm2)
1.70 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (2.7cm2)
1.70 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (2.2cm2)
1.70 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (2.0cm2)
1.69 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (2.9cm2)
1.69 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (2.9cm2)
1.69 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (2.9cm2)
1.69 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (2.8cm2)
1.67 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (5.3cm2)
1.67 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (2.7cm2)
1.66 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (3.1cm2)
1.66 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (3.9cm2)
1.66 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (6.3cm2)
1.65 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (3.7cm2)
1.64 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (2.0cm2)
1.63 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (2.6cm2)
1.63 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (4.1cm2)
1.63 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (1.8cm2)
1.62 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (1.9cm2)
1.61 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (4.2cm2)
1.60 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (1.0cm2)
1.59 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (5.2cm2)
1.58 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (5.6cm2)
1.58 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (5.6cm2)
1.58 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (2.2cm2)
1.58 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (2.5cm2)
1.58 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (2.5cm2)
1.58 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (2.5cm2)
1.56 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (1.9cm2)
1.56 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (3.6cm2)
1.56 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (3.6cm2)
1.56 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (3.6cm2)
1.56 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (1.9cm2)
1.56 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (6.4cm2)
1.56 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (2.1cm2)
1.56 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (2.1cm2)
1.56 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (2.1cm2)
1.56 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (2.0cm2)
1.54 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (2.5cm2)
1.54 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (4.1cm2)
1.53 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (3.4cm2)
1.52 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (2.4cm2)
1.52 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (1.4cm2)

1.52 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (4.7cm2)
1.50 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (3.2cm2)
1.49 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (2.4cm2)
1.49 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (4.9cm2)
1.49 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (4.9cm2)
1.49 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (4.9cm2)
1.48 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (2.6cm2)
1.48 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (1.8cm2)
1.48 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (5.5cm2)
1.47 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (2.2cm2)
1.46 Momento Positivo VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (3.1cm2)
1.45 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (9.7cm2)
1.45 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (3.3cm2)
1.44 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (2.2cm2)
1.43 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (1.2cm2)
1.43 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   4  (4.5cm2)
1.42 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (0.8cm2)
1.42 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (0.8cm2)
1.41 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (1.2cm2)
1.41 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (1.2cm2)
1.40 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (1.3cm2)
1.39 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (2.1cm2)
1.38 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (0.8cm2)
1.38 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (0.8cm2)
1.36 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (5.8cm2)
1.36 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (0.8cm2)
1.35 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (0.6cm2)
1.35 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (0.6cm2)
1.34 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (0.6cm2)
1.34 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (0.6cm2)
1.34 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (0.6cm2)
1.33 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (0.5cm2)
1.33 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (0.5cm2)
1.33 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (1.3cm2)
1.33 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (3.0cm2)
1.32 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (1.9cm2)
1.31 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (0.4cm2)
1.31 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (0.4cm2)
1.31 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (0.8cm2)
1.31 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (0.4cm2)
1.31 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (0.4cm2)
1.31 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (0.5cm2)
1.31 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (2.0cm2)
1.31 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (2.5cm2)
1.30 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (2.5cm2)
1.30 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (1.2cm2)
1.29 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (1.2cm2)
1.29 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (0.5cm2)
1.29 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (9.0cm2)
1.29 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (1.9cm2)
1.28 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (0.2cm2)
1.26 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (8.4cm2)
1.24 Momento Positivo VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (0.0cm2)
1.24 Momento Positivo VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (1.8cm2)
1.23 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (5.3cm2)
1.22 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (4.6cm2)
1.21 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (4.6cm2)
1.20 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (1.0cm2)
1.16 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (1.1cm2)
1.16 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (6.1cm2)
1.16 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (0.4cm2)
1.15 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (0.1cm2)
1.14 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   7  (-0.9cm2)
1.14 Momento Positivo VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (1.7cm2)
1.13 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (3.7cm2)
1.13 Momento Positivo VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (2.1cm2)
1.12 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   0  (0.9cm2)
1.12 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   1  (0.9cm2)
1.12 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   2  (0.9cm2)
1.12 Momento Positivo VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (0.9cm2)
1.12 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (3.4cm2)
1.09 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (0.1cm2)
1.09 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-1.0cm2)
1.07 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-0.5cm2)
1.07 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (5.9cm2)
1.04 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (3.3cm2)
1.03 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (1.9cm2)
1.03 Momento Positivo VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-1.4cm2)
1.02 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-1.4cm2)
1.02 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-1.4cm2)
1.02 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (1.7cm2)
1.01 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-0.7cm2)

1.01 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (2.1cm2)
1.01 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (2.1cm2)
1.01 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-0.8cm2)
0.99 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (5.1cm2)
0.99 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (0.3cm2)
0.99 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   10  (2.8cm2)
0.96 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (0.7cm2)
0.96 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-0.6cm2)
0.95 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (0.0cm2)
0.95 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (0.0cm2)
0.94 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (2.5cm2)
0.94 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (0.3cm2)
0.93 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (0.3cm2)
0.92 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-1.6cm2)
0.92 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-1.0cm2)
0.91 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-1.6cm2)
0.91 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (1.4cm2)
0.91 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.91 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (2.0cm2)
0.88 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-3.5cm2)
0.87 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-3.3cm2)
0.86 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-1.6cm2)
0.83 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-1.6cm2)
0.83 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-1.6cm2)
0.81 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-1.3cm2)
0.81 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (1.7cm2)
0.80 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-1.1cm2)
0.76 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-1.4cm2)
0.76 Momento Positivo VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-3.7cm2)
0.75 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (2.5cm2)
0.73 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (1.9cm2)
0.72 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.71 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-2.0cm2)
0.68 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-2.1cm2)
0.68 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-5.9cm2)
0.66 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-2.4cm2)
0.64 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-2.4cm2)
0.63 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (2.1cm2)
0.62 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-2.4cm2)
0.62 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (1.9cm2)
0.60 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-1.5cm2)
0.56 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (2.2cm2)
0.55 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-3.4cm2)
0.54 Momento Positivo VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   3  (-6.5cm2)
0.46 Momento Positivo VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (0.7cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (3.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (2.7cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (2.6cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (1.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (1.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (1.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (1.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (1.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (1.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (2.1cm2)



Programa licenciado a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S

INDICE ITEM ELEMENTO

11.93 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (23.8cm2)
11.77 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (23.8cm2)
11.19 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (23.8cm2)
11.17 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (23.8cm2)
10.79 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (11.2cm2)
10.72 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (11.1cm2)
10.55 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (8.0cm2)
10.33 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (23.8cm2)
10.02 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (23.8cm2)
9.85 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (23.8cm2)
9.78 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (23.8cm2)
9.71 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (11.2cm2)
9.68 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (11.1cm2)
9.54 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (9.6cm2)
9.54 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (11.2cm2)
9.42 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (11.1cm2)
8.11 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (9.6cm2)
7.78 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (13.8cm2)
7.66 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (13.8cm2)
7.64 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (9.8cm2)
7.64 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (9.8cm2)
7.29 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (9.6cm2)
7.25 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (9.4cm2)
7.25 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (6.8cm2)
7.23 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (6.8cm2)
6.90 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (7.6cm2)
6.87 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (7.2cm2)
6.63 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (7.8cm2)
5.94 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (7.0cm2)
5.70 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (6.4cm2)
5.58 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   1  (3.4cm2)
5.43 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   1  (3.7cm2)
5.26 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   10  (4.4cm2)
5.25 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (13.2cm2)
5.22 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (4.4cm2)
5.19 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (6.0cm2)
4.88 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (4.0cm2)
4.85 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   2  (3.0cm2)
4.83 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   9  (3.2cm2)
4.77 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (4.1cm2)
4.67 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (4.0cm2)
4.59 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (3.7cm2)
4.53 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (2.7cm2)
4.41 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (3.7cm2)
4.38 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   10  (3.6cm2)
4.37 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (13.1cm2)
4.37 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (13.1cm2)
4.36 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (3.8cm2)
4.36 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   9  (4.4cm2)
4.33 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (4.4cm2)
4.25 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   2  (2.6cm2)
4.23 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   8  (2.6cm2)
4.20 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (4.9cm2)
4.19 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (13.1cm2)
4.19 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (13.1cm2)
4.15 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (3.5cm2)
3.98 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (12.5cm2)
3.95 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (4.1cm2)
3.94 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   0  (2.8cm2)
3.89 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (3.4cm2)
3.84 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (12.5cm2)
3.84 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (12.5cm2)
3.78 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (2.8cm2)
3.77 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   0  (2.7cm2)
3.75 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (4.4cm2)
3.71 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (5.5cm2)
3.71 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (2.7cm2)
3.71 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (3.2cm2)
3.70 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (5.5cm2)
3.70 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (5.5cm2)
3.62 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   9  (3.6cm2)
3.56 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (12.3cm2)
3.54 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (5.1cm2)
3.52 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (5.1cm2)
3.51 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   10  (2.6cm2)

3.49 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   0  (2.6cm2)
3.45 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   0  (2.4cm2)
3.43 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   8  (3.4cm2)
3.41 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   7  (2.1cm2)
3.41 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (2.4cm2)
3.41 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   3  (2.1cm2)
3.40 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (3.4cm2)
3.40 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (2.7cm2)
3.30 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   10  (2.2cm2)
3.22 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (3.2cm2)
3.17 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (4.9cm2)
3.13 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (2.4cm2)
3.13 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (2.9cm2)
3.13 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (11.8cm2)
3.13 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (4.9cm2)
3.05 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (2.4cm2)
3.04 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (2.8cm2)
3.03 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   1  (2.7cm2)
3.01 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (12.1cm2)
2.98 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (3.2cm2)
2.96 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (2.7cm2)
2.92 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   0  (1.8cm2)
2.91 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (2.8cm2)
2.90 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (3.2cm2)
2.90 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   3  (1.8cm2)
2.89 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (4.9cm2)
2.88 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   7  (1.8cm2)
2.87 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   9  (2.6cm2)
2.87 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   1  (2.6cm2)
2.86 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (1.8cm2)
2.86 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   8  (2.7cm2)
2.82 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   1  (2.4cm2)
2.81 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (2.8cm2)
2.78 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   8  (2.5cm2)
2.78 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (4.4cm2)
2.77 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (3.0cm2)
2.77 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (11.8cm2)
2.76 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (4.3cm2)
2.75 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   10  (2.6cm2)
2.75 Momento Positivo VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (4.6cm2)
2.75 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   0  (2.5cm2)
2.74 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (2.1cm2)
2.74 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (2.3cm2)
2.74 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (2.1cm2)
2.71 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (1.7cm2)
2.70 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (2.8cm2)
2.70 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (2.9cm2)
2.69 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   9  (2.2cm2)
2.68 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (2.0cm2)
2.67 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (4.8cm2)
2.67 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (3.2cm2)
2.64 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (3.2cm2)
2.61 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   10  (2.2cm2)
2.60 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   2  (2.4cm2)
2.60 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (2.9cm2)
2.60 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (2.8cm2)
2.60 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   1  (1.8cm2)
2.59 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (2.4cm2)
2.56 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (1.8cm2)
2.56 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (1.8cm2)
2.56 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (2.2cm2)
2.56 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (2.1cm2)
2.52 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (1.8cm2)
2.49 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (1.7cm2)
2.49 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (1.7cm2)
2.49 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (1.7cm2)
2.47 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   7  (2.4cm2)
2.45 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (2.3cm2)
2.43 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (2.5cm2)
2.43 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (1.7cm2)
2.43 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (1.7cm2)
2.43 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (4.2cm2)
2.41 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (3.2cm2)
2.39 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (2.8cm2)
2.39 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (1.6cm2)
2.37 Momento Positivo VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (2.7cm2)
2.36 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (2.0cm2)
2.36 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (2.8cm2)
2.35 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (2.2cm2)
2.31 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (2.6cm2)
2.27 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   2  (1.9cm2)
2.27 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   2  (1.5cm2)

2.26 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (2.6cm2)
2.26 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   9  (2.6cm2)
2.24 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (2.2cm2)
2.23 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   8  (1.9cm2)
2.23 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (2.1cm2)
2.22 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (2.2cm2)
2.22 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (1.9cm2)
2.22 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (1.9cm2)
2.22 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (1.9cm2)
2.22 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   1  (2.6cm2)
2.21 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (2.4cm2)
2.21 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (2.4cm2)
2.20 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   0  (2.1cm2)
2.19 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (2.1cm2)
2.18 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (1.4cm2)
2.18 Momento Positivo VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (2.1cm2)
2.18 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   2  (1.7cm2)
2.16 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (1.8cm2)
2.11 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (2.6cm2)
2.08 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   2  (1.8cm2)
2.06 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   7  (1.8cm2)
2.04 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (2.7cm2)
2.04 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (1.4cm2)
2.04 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (1.2cm2)
2.00 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (2.5cm2)
1.96 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   3  (1.1cm2)
1.95 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (2.1cm2)
1.93 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (1.9cm2)
1.93 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (1.9cm2)
1.93 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   0  (0.8cm2)
1.93 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   8  (1.5cm2)
1.92 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (1.5cm2)
1.92 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   4  (1.4cm2)
1.91 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   6  (1.4cm2)
1.88 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (1.4cm2)
1.85 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   0  (0.8cm2)
1.85 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (1.5cm2)
1.85 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (1.0cm2)
1.85 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (1.0cm2)
1.85 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (1.7cm2)
1.84 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   10  (0.8cm2)
1.84 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (3.6cm2)
1.80 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (2.0cm2)
1.80 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (1.1cm2)
1.80 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (2.9cm2)
1.79 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   1  (0.8cm2)
1.77 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (1.9cm2)
1.74 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (1.9cm2)
1.74 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (1.4cm2)
1.73 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   3  (1.5cm2)
1.73 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (1.5cm2)
1.72 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (1.1cm2)
1.71 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   1  (0.8cm2)
1.71 Momento Positivo VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (1.4cm2)
1.71 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (1.5cm2)
1.70 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   9  (0.8cm2)
1.66 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   4  (0.8cm2)
1.66 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   2  (0.8cm2)
1.62 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   4  (1.4cm2)
1.62 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   5  (1.4cm2)
1.62 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   5  (1.4cm2)
1.62 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   6  (1.4cm2)
1.58 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (0.9cm2)
1.58 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   7  (1.1cm2)
1.57 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   2  (0.8cm2)
1.56 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   8  (0.8cm2)
1.54 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (0.8cm2)
1.52 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   3  (0.8cm2)
1.52 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   3  (1.0cm2)
1.50 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   3  (1.1cm2)
1.48 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   6  (1.3cm2)
1.48 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (1.5cm2)
1.47 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (1.3cm2)
1.45 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   7  (0.9cm2)
1.44 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (0.8cm2)
1.44 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (0.9cm2)
1.44 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (0.5cm2)
1.44 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   3  (1.0cm2)
1.43 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   10  (0.8cm2)
1.43 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   3  (0.8cm2)
1.43 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   0  (0.8cm2)
1.42 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   7  (0.8cm2)

1.42 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   9  (0.8cm2)
1.41 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   1  (0.8cm2)
1.41 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (1.2cm2)
1.40 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   8  (0.8cm2)
1.40 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   4  (0.8cm2)
1.39 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   2  (0.8cm2)
1.38 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   5  (0.8cm2)
1.38 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   7  (0.8cm2)
1.37 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   3  (0.8cm2)
1.35 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   6  (0.8cm2)
1.35 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   4  (0.8cm2)
1.34 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (1.0cm2)
1.33 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   5  (0.8cm2)
1.32 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   5  (0.8cm2)
1.31 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   4  (0.8cm2)
1.30 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (0.2cm2)
1.30 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (0.2cm2)
1.30 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   6  (0.8cm2)
1.29 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (0.2cm2)
1.28 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   4  (0.8cm2)
1.28 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   3  (0.8cm2)
1.28 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   6  (0.8cm2)
1.27 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   5  (0.8cm2)
1.26 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (1.4cm2)
1.26 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (1.3cm2)
1.25 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   2  (0.8cm2)
1.25 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   0  (0.8cm2)
1.25 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (0.8cm2)
1.24 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   6  (0.9cm2)
1.22 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (1.8cm2)
1.19 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (0.6cm2)
1.17 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   6  (0.8cm2)
1.17 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   1  (0.8cm2)
1.16 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   6  (0.8cm2)
1.15 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (0.2cm2)
1.15 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (-0.2cm2)
1.15 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (-0.1cm2)
1.15 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (0.8cm2)
1.14 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (-0.2cm2)
1.14 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (-0.3cm2)
1.14 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (-0.3cm2)
1.14 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   5  (0.8cm2)
1.14 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   5  (0.8cm2)
1.14 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   10  (0.8cm2)
1.13 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (0.2cm2)
1.10 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   1  (0.8cm2)
1.09 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (0.8cm2)
1.09 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (0.4cm2)
1.09 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   10  (0.8cm2)
1.08 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   7  (0.8cm2)
1.07 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (0.8cm2)
1.07 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   9  (0.8cm2)
1.06 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   8  (0.8cm2)
1.05 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   4  (0.8cm2)
1.05 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   5  (0.8cm2)
1.05 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   8  (0.8cm2)
1.05 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   9  (0.8cm2)
1.05 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (0.8cm2)
1.05 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-0.2cm2)
1.05 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-0.2cm2)
1.04 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (0.8cm2)
1.04 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (0.8cm2)
1.04 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   7  (0.6cm2)
1.04 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (-0.3cm2)
1.04 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   10  (0.8cm2)
1.04 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   7  (0.8cm2)
1.03 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (-0.1cm2)
1.03 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (-0.1cm2)
1.03 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (0.8cm2)
1.02 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   4  (0.8cm2)
1.02 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   6  (0.8cm2)
1.01 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   9  (0.8cm2)
1.00 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (0.8cm2)
1.00 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (0.8cm2)
0.99 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (0.8cm2)
0.99 Momento Positivo VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (-0.5cm2)
0.97 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   4  (0.8cm2)
0.96 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   5  (0.9cm2)
0.95 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (0.8cm2)
0.93 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (-0.2cm2)
0.93 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (-0.2cm2)
0.93 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (-0.2cm2)



0.93 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   0  (0.8cm2)
0.93 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   2  (0.8cm2)
0.92 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   4  (0.8cm2)
0.91 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   3  (0.8cm2)
0.91 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   7  (0.8cm2)
0.90 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   0  (0.4cm2)
0.90 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (0.8cm2)
0.90 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   6  (0.8cm2)
0.90 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (-0.2cm2)
0.90 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (-0.2cm2)
0.90 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (-0.2cm2)
0.89 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (-0.2cm2)
0.89 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.89 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   8  (0.3cm2)
0.88 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (0.8cm2)
0.87 Momento Positivo VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (-0.6cm2)
0.85 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (0.8cm2)
0.85 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   8  (0.8cm2)
0.85 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-1.0cm2)
0.84 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (0.4cm2)
0.84 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.84 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (-0.2cm2)
0.84 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (-0.2cm2)
0.83 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   2  (0.8cm2)
0.83 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (0.8cm2)
0.83 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   4  (0.8cm2)
0.82 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (0.8cm2)
0.82 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (0.8cm2)
0.82 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (0.8cm2)
0.82 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (0.8cm2)
0.82 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (0.8cm2)
0.82 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (0.8cm2)
0.82 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (0.8cm2)
0.82 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (0.8cm2)
0.82 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (0.8cm2)
0.82 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (0.8cm2)
0.82 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (0.8cm2)
0.82 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (0.8cm2)
0.82 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   8  (0.8cm2)
0.82 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   0  (0.8cm2)
0.81 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   1  (0.8cm2)
0.80 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   10  (0.8cm2)
0.80 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (0.8cm2)
0.80 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   1  (0.8cm2)
0.79 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   9  (0.2cm2)
0.79 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   6  (0.8cm2)
0.78 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (0.1cm2)
0.78 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (0.8cm2)
0.78 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-0.6cm2)
0.78 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   5  (0.8cm2)
0.78 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   10  (0.8cm2)
0.77 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   9  (0.8cm2)
0.77 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   5  (0.8cm2)
0.77 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   10  (0.2cm2)
0.75 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (-1.4cm2)
0.72 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   3  (0.8cm2)
0.70 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   9  (0.8cm2)
0.66 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   7  (0.8cm2)
0.65 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (-1.7cm2)
0.64 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (-1.5cm2)
0.62 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (0.8cm2)
0.62 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (-2.1cm2)
0.61 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   2  (0.7cm2)
0.58 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (0.8cm2)
0.55 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (0.8cm2)
0.55 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (0.8cm2)
0.55 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (0.8cm2)
0.55 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (0.8cm2)
0.55 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (0.8cm2)
0.55 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (0.8cm2)
0.55 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (0.8cm2)
0.55 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (0.8cm2)
0.55 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (0.8cm2)
0.55 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (0.8cm2)
0.55 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (0.8cm2)
0.54 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (0.8cm2)
0.54 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   8  (0.7cm2)
0.54 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (-2.5cm2)
0.51 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (-3.1cm2)
0.50 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   3  (0.8cm2)
0.49 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   4  (0.8cm2)
0.46 Momento Positivo VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (-3.4cm2)

0.45 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   6  (0.8cm2)
0.44 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   7  (0.8cm2)
0.44 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (0.8cm2)
0.39 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (0.8cm2)
0.35 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (0.8cm2)
0.35 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (0.8cm2)
0.35 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (0.8cm2)
0.35 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (0.8cm2)
0.35 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (0.8cm2)
0.34 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (0.8cm2)
0.34 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (0.8cm2)
0.33 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   4  (0.8cm2)
0.30 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   6  (0.8cm2)
0.29 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   5  (0.8cm2)
0.29 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   2  (0.8cm2)
0.29 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   5  (0.8cm2)
0.29 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   3  (0.8cm2)
0.29 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   4  (0.8cm2)
0.28 Momento Positivo VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   5  (0.8cm2)
0.27 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   1  (0.8cm2)
0.27 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   6  (0.7cm2)
0.25 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (0.8cm2)
0.25 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (0.8cm2)
0.25 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (0.8cm2)
0.25 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (0.8cm2)
0.25 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (0.8cm2)
0.24 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (0.8cm2)
0.23 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (0.8cm2)
0.21 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (0.8cm2)
0.18 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   0  (0.3cm2)
0.15 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   8  (-0.4cm2)
0.15 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.14 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   9  (-0.4cm2)
0.14 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   10  (-0.4cm2)
0.13 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (0.2cm2)
0.10 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (0.2cm2)
0.10 Momento Positivo VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (-0.1cm2)
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3.58 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (24.1Ton)
3.54 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (17.2Ton)
3.32 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (23.2Ton)
3.32 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (23.2Ton)
3.13 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (19.9Ton)
3.12 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (19.7Ton)
3.11 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (19.7Ton)
3.08 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (19.4Ton)
3.06 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (19.2Ton)
3.06 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (19.2Ton)
3.05 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (19.1Ton)
3.04 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (15.3Ton)
3.04 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (19.0Ton)
3.01 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (20.2Ton)
2.99 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (19.9Ton)
2.97 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (19.8Ton)
2.97 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (19.8Ton)
2.96 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (11.3Ton)
2.95 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (14.6Ton)
2.93 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (19.4Ton)
2.93 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (19.4Ton)
2.90 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (17.8Ton)
2.89 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (12.8Ton)
2.84 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (12.5Ton)
2.84 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (18.4Ton)
2.83 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (18.4Ton)
2.82 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (12.3Ton)
2.79 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (18.0Ton)
2.79 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (18.0Ton)
2.78 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (17.8Ton)
2.76 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (12.2Ton)
2.76 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (17.6Ton)
2.76 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (11.9Ton)
2.75 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (17.5Ton)
2.74 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (17.4Ton)
2.71 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (9.9Ton)
2.64 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (11.1Ton)
2.63 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (15.2Ton)
2.60 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (15.0Ton)
2.60 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (16.1Ton)
2.58 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (7.1Ton)
2.57 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (14.7Ton)
2.56 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (14.5Ton)
2.56 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (14.5Ton)
2.55 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (14.4Ton)
2.54 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (15.5Ton)
2.53 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (14.3Ton)
2.53 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (10.6Ton)
2.53 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (10.6Ton)
2.53 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (10.6Ton)
2.53 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (10.6Ton)
2.53 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (10.6Ton)
2.53 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (10.6Ton)
2.53 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (10.6Ton)
2.53 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (10.6Ton)
2.53 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (10.6Ton)
2.53 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (10.6Ton)
2.53 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (10.6Ton)
2.53 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (10.6Ton)
2.53 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (10.6Ton)
2.52 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (10.5Ton)
2.51 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (9.4Ton)
2.51 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (15.1Ton)
2.51 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (14.1Ton)
2.50 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (10.4Ton)
2.50 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (10.4Ton)
2.48 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (14.8Ton)
2.47 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (10.2Ton)
2.47 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (9.1Ton)
2.45 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (14.6Ton)
2.45 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (6.6Ton)
2.43 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (14.4Ton)
2.41 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (14.2Ton)
2.41 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (14.2Ton)
2.41 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (10.5Ton)

2.40 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (14.0Ton)
2.40 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (14.0Ton)
2.39 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (8.0Ton)
2.39 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (10.4Ton)
2.38 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (10.3Ton)
2.36 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (13.6Ton)
2.35 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (13.6Ton)
2.35 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (6.1Ton)
2.32 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (9.2Ton)
2.32 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (9.9Ton)
2.31 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (6.9Ton)
2.31 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (9.1Ton)
2.30 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (9.0Ton)
2.30 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (9.7Ton)
2.29 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (9.0Ton)
2.29 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (13.0Ton)
2.29 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (9.6Ton)
2.28 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (9.6Ton)
2.28 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (8.8Ton)
2.27 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (8.8Ton)
2.27 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (7.4Ton)
2.27 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (7.9Ton)
2.27 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (8.8Ton)
2.26 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (12.7Ton)
2.26 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (12.6Ton)
2.25 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (11.6Ton)
2.24 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (8.6Ton)
2.23 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (8.5Ton)
2.22 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (8.3Ton)
2.22 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (12.2Ton)
2.22 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (12.2Ton)
2.22 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (12.2Ton)
2.21 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (9.1Ton)
2.20 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (12.1Ton)
2.20 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (7.5Ton)
2.20 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (6.9Ton)
2.20 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (7.5Ton)
2.20 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (9.0Ton)
2.20 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (9.0Ton)
2.19 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (8.1Ton)
2.19 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (8.0Ton)
2.18 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (11.8Ton)
2.17 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (7.3Ton)
2.17 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (5.3Ton)
2.17 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (8.7Ton)
2.17 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (6.1Ton)
2.15 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (10.8Ton)
2.15 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (8.6Ton)
2.15 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (8.6Ton)
2.15 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (7.8Ton)
2.13 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (11.4Ton)
2.12 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (7.6Ton)
2.12 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (7.6Ton)
2.12 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (10.5Ton)
2.12 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (11.2Ton)
2.11 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (7.6Ton)
2.11 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (5.0Ton)
2.11 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (7.7Ton)
2.11 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (11.1Ton)
2.11 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (11.1Ton)
2.10 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (8.3Ton)
2.10 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (6.4Ton)
2.10 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (7.6Ton)
2.09 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (8.2Ton)
2.09 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (7.4Ton)
2.08 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (5.6Ton)
2.08 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (7.5Ton)
2.07 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (10.8Ton)
2.07 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (10.7Ton)
2.06 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (7.2Ton)
2.06 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (7.2Ton)
2.06 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (7.3Ton)
2.05 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (10.6Ton)
2.05 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (9.8Ton)
2.05 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (7.3Ton)
2.04 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (9.7Ton)
2.04 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (10.5Ton)
2.04 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (10.4Ton)
2.04 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (10.4Ton)
2.03 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (9.6Ton)
2.03 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (7.1Ton)
2.03 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (6.4Ton)



2.02 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (7.7Ton)
2.02 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (10.2Ton)
2.02 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (7.0Ton)
2.02 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (7.0Ton)
2.02 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (4.6Ton)
2.01 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (7.0Ton)
2.00 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (7.0Ton)
2.00 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (7.5Ton)
2.00 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (7.5Ton)
1.99 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (6.8Ton)
1.99 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (6.8Ton)
1.98 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (9.9Ton)
1.98 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (7.3Ton)
1.97 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (5.1Ton)
1.97 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (9.7Ton)
1.96 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (9.7Ton)
1.95 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (5.9Ton)
1.95 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (5.0Ton)
1.93 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (4.9Ton)
1.92 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (6.4Ton)
1.92 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (9.2Ton)
1.92 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   0  (9.2Ton)
1.91 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (9.2Ton)
1.91 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (9.1Ton)
1.90 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (5.6Ton)
1.90 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (6.2Ton)
1.90 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (6.2Ton)
1.87 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (6.0Ton)
1.87 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (6.0Ton)
1.86 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (8.6Ton)
1.85 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (8.6Ton)
1.85 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   2  (6.4Ton)
1.85 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (4.4Ton)
1.84 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (5.8Ton)
1.84 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (5.8Ton)
1.83 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (8.4Ton)
1.83 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (5.7Ton)
1.82 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (5.7Ton)
1.82 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (7.7Ton)
1.82 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (8.2Ton)
1.82 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (8.2Ton)
1.82 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (8.2Ton)
1.82 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (8.2Ton)
1.81 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (8.2Ton)
1.81 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (5.6Ton)
1.81 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (6.1Ton)
1.81 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (6.1Ton)
1.80 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (3.6Ton)
1.80 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (4.6Ton)
1.80 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (8.0Ton)
1.78 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (4.5Ton)
1.78 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (7.9Ton)
1.78 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (5.8Ton)
1.78 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (3.5Ton)
1.78 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (5.8Ton)
1.77 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (5.8Ton)
1.77 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (5.7Ton)
1.76 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (3.4Ton)
1.76 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (7.6Ton)
1.76 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (5.7Ton)
1.75 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (7.5Ton)
1.75 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (7.5Ton)
1.74 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (5.5Ton)
1.74 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (3.9Ton)
1.74 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (7.4Ton)
1.74 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (5.5Ton)
1.73 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (5.0Ton)
1.73 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (5.5Ton)
1.73 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (7.3Ton)
1.73 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (7.3Ton)
1.73 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (5.4Ton)
1.72 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (5.4Ton)
1.72 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (7.2Ton)
1.72 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (3.8Ton)
1.72 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (5.4Ton)
1.72 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (5.4Ton)
1.72 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (4.1Ton)
1.71 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (7.2Ton)
1.71 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (4.1Ton)
1.71 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (5.3Ton)
1.70 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (3.6Ton)
1.69 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (4.0Ton)

1.69 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (4.0Ton)
1.68 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (6.9Ton)
1.68 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (5.1Ton)
1.68 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (5.1Ton)
1.68 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (6.9Ton)
1.68 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (5.1Ton)
1.68 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (3.1Ton)
1.68 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (3.9Ton)
1.68 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (6.8Ton)
1.68 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (3.9Ton)
1.67 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (6.7Ton)
1.67 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (5.0Ton)
1.66 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (4.6Ton)
1.66 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (5.0Ton)
1.66 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (4.9Ton)
1.66 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (3.8Ton)
1.66 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (3.8Ton)
1.66 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (6.6Ton)
1.65 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (4.5Ton)
1.65 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   1  (6.5Ton)
1.65 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (3.7Ton)
1.64 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (6.4Ton)
1.62 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (3.6Ton)
1.62 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (4.6Ton)
1.61 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (4.6Ton)
1.61 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (3.8Ton)
1.61 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (6.1Ton)
1.61 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (4.1Ton)
1.60 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (4.5Ton)
1.60 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (6.0Ton)
1.60 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (4.1Ton)
1.58 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (5.9Ton)
1.58 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (4.4Ton)
1.58 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (4.3Ton)
1.57 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (4.3Ton)
1.57 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (4.2Ton)
1.56 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (4.2Ton)
1.56 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (5.6Ton)
1.55 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (4.1Ton)
1.54 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (5.5Ton)
1.53 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (7.6Ton)
1.53 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (3.6Ton)
1.52 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (3.9Ton)
1.52 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (5.2Ton)
1.51 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (3.8Ton)
1.51 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (5.1Ton)
1.51 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (3.8Ton)
1.51 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (2.9Ton)
1.50 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (2.9Ton)
1.50 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (2.9Ton)
1.50 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (3.7Ton)
1.50 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (4.7Ton)
1.50 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (5.0Ton)
1.50 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (2.9Ton)
1.50 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (2.9Ton)
1.49 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (3.4Ton)
1.49 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (3.7Ton)
1.49 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (4.9Ton)
1.49 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   3  (3.7Ton)
1.49 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (2.5Ton)
1.48 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   10  (4.8Ton)
1.48 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (4.8Ton)
1.47 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (3.5Ton)
1.47 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (2.7Ton)
1.47 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (4.7Ton)
1.47 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (2.7Ton)
1.47 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (2.7Ton)
1.47 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (3.5Ton)
1.46 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (4.6Ton)
1.46 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (2.7Ton)
1.46 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (6.6Ton)
1.46 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (3.4Ton)
1.45 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (3.4Ton)
1.45 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (3.1Ton)
1.43 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (4.5Ton)
1.43 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (4.5Ton)
1.43 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (4.5Ton)
1.43 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (4.5Ton)
1.43 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (4.5Ton)
1.43 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (4.5Ton)
1.43 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (4.5Ton)
1.43 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (4.5Ton)

1.43 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (4.5Ton)
1.43 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (4.5Ton)
1.43 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (4.5Ton)
1.43 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (4.5Ton)
1.43 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (2.5Ton)
1.43 Cortante VG-201/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (2.5Ton)
1.43 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (4.3Ton)
1.43 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (3.2Ton)
1.43 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (4.3Ton)
1.43 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (2.9Ton)
1.43 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (2.9Ton)
1.43 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (6.2Ton)
1.42 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (6.1Ton)
1.42 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (4.2Ton)
1.42 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (4.2Ton)
1.42 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (3.1Ton)
1.42 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (2.8Ton)
1.42 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (2.9Ton)
1.41 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (4.1Ton)
1.40 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (2.7Ton)
1.40 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (1.8Ton)
1.39 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (3.7Ton)
1.39 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (3.9Ton)
1.36 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (2.5Ton)
1.36 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (2.7Ton)
1.35 Cortante VG-205/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (1.6Ton)
1.35 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (3.2Ton)
1.35 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (2.6Ton)
1.34 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (2.6Ton)
1.34 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (2.4Ton)
1.34 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (4.9Ton)
1.34 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (3.2Ton)
1.34 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (3.5Ton)
1.33 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (2.5Ton)
1.33 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (2.5Ton)
1.32 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (2.4Ton)
1.32 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (3.3Ton)
1.30 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (2.3Ton)
1.30 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (2.3Ton)
1.30 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (3.1Ton)
1.30 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (1.7Ton)
1.30 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (2.2Ton)
1.29 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (2.2Ton)
1.29 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (3.0Ton)
1.29 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (3.0Ton)
1.29 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (2.1Ton)
1.28 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (1.9Ton)
1.27 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (2.8Ton)
1.27 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (3.9Ton)
1.27 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (2.8Ton)
1.25 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (2.6Ton)
1.25 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (2.6Ton)
1.25 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (1.9Ton)
1.25 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (2.5Ton)
1.24 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (1.8Ton)
1.24 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (3.5Ton)
1.24 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (3.4Ton)
1.23 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (1.7Ton)
1.23 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (1.7Ton)
1.22 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (2.3Ton)
1.22 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (2.2Ton)
1.21 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (2.0Ton)
1.21 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (1.5Ton)
1.21 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (2.1Ton)
1.21 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   9  (2.1Ton)
1.21 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (1.2Ton)
1.20 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (2.0Ton)
1.20 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (1.4Ton)
1.20 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (1.4Ton)
1.19 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (2.8Ton)
1.19 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (1.9Ton)
1.19 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (1.1Ton)
1.19 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (1.4Ton)
1.18 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (1.3Ton)
1.17 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (1.3Ton)
1.17 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (1.2Ton)
1.17 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (1.3Ton)
1.17 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (1.3Ton)
1.17 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (1.1Ton)
1.16 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (1.2Ton)
1.16 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (1.2Ton)
1.16 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (2.2Ton)

1.15 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (1.1Ton)
1.14 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (1.0Ton)
1.14 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (1.1Ton)
1.14 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (1.0Ton)
1.14 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (0.9Ton)
1.13 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   4  (1.0Ton)
1.12 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (1.7Ton)
1.12 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (1.7Ton)
1.12 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (1.7Ton)
1.12 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (0.8Ton)
1.11 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (0.8Ton)
1.11 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (1.0Ton)
1.09 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (0.7Ton)
1.09 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (0.7Ton)
1.09 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (0.9Ton)
1.09 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (0.6Ton)
1.09 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (1.3Ton)
1.08 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (0.6Ton)
1.08 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (0.8Ton)
1.08 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (0.6Ton)
1.07 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (0.8Ton)
1.07 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (0.5Ton)
1.07 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (0.5Ton)
1.07 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (0.7Ton)
1.06 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (0.6Ton)
1.06 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (0.8Ton)
1.05 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (0.5Ton)
1.05 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (0.6Ton)
1.05 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (0.8Ton)
1.05 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (0.3Ton)
1.05 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (0.5Ton)
1.05 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (0.3Ton)
1.04 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (0.3Ton)
1.04 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (0.3Ton)
1.03 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (0.3Ton)
1.03 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (0.2Ton)
1.02 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (0.2Ton)
1.02 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (0.1Ton)
1.02 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (0.1Ton)
1.01 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (0.1Ton)
1.01 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (0.1Ton)
1.01 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (0.1Ton)
1.01 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (0.1Ton)
1.00 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (0.0Ton)
1.00 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (0.0Ton)
0.99 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (0.0Ton)
0.99 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-0.1Ton)
0.99 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-0.1Ton)
0.98 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-0.1Ton)
0.98 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-0.1Ton)
0.97 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-0.3Ton)
0.97 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-0.3Ton)
0.96 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-0.4Ton)
0.96 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-0.3Ton)
0.95 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-0.5Ton)
0.95 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-0.4Ton)
0.95 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-0.5Ton)
0.95 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-0.4Ton)
0.94 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   8  (-0.6Ton)
0.94 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-0.5Ton)
0.94 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-0.9Ton)
0.93 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-1.0Ton)
0.93 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-0.7Ton)
0.93 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-1.0Ton)
0.93 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-0.7Ton)
0.93 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-0.7Ton)
0.92 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-0.6Ton)
0.91 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-0.6Ton)
0.91 Cortante VG-202/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-0.9Ton)
0.91 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-0.7Ton)
0.91 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-0.7Ton)
0.90 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   7  (-0.7Ton)
0.89 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-0.8Ton)
0.87 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-1.2Ton)
0.87 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-1.0Ton)
0.87 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-1.2Ton)
0.87 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-1.2Ton)
0.86 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-1.0Ton)
0.86 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-1.1Ton)
0.85 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-1.1Ton)
0.84 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-1.6Ton)
0.83 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-1.2Ton)



0.83 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-1.2Ton)
0.82 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-2.5Ton)
0.82 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-1.7Ton)
0.82 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-1.3Ton)
0.82 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-1.4Ton)
0.81 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-1.1Ton)
0.80 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-1.4Ton)
0.78 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-1.5Ton)
0.78 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-1.6Ton)
0.77 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-2.1Ton)
0.77 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   5  (-1.7Ton)
0.77 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-2.2Ton)
0.76 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-1.8Ton)
0.75 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-3.6Ton)
0.75 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-1.9Ton)
0.75 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-3.6Ton)
0.75 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-3.6Ton)
0.74 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-1.9Ton)
0.73 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-2.2Ton)
0.73 Cortante VG-210/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-1.8Ton)
0.73 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-1.8Ton)
0.73 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-2.0Ton)
0.72 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-2.8Ton)
0.72 Cortante VG-208/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-1.6Ton)
0.70 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-2.8Ton)
0.70 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-2.1Ton)
0.70 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-2.5Ton)
0.68 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-2.1Ton)
0.67 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-2.5Ton)
0.66 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-2.3Ton)
0.64 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-2.4Ton)
0.62 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-2.8Ton)
0.62 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-2.5Ton)
0.62 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-2.6Ton)
0.61 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-2.9Ton)
0.61 Cortante VG-2012/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-2.9Ton)
0.60 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-3.0Ton)
0.60 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-4.0Ton)
0.60 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-3.4Ton)
0.59 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-3.9Ton)
0.59 Cortante VG-203/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-3.9Ton)
0.58 Cortante VG-204/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-3.9Ton)
0.56 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-3.7Ton)
0.54 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-3.2Ton)
0.54 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  7   Sec.   6  (-3.4Ton)
0.54 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-3.5Ton)
0.51 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-3.7Ton)
0.50 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-3.7Ton)
0.48 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-5.2Ton)
0.47 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-3.7Ton)
0.45 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-4.1Ton)
0.44 Cortante VG-211/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-4.2Ton)
0.39 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-4.6Ton)
0.39 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-4.6Ton)
0.39 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-4.2Ton)
0.38 Cortante VG-209/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-4.6Ton)
0.36 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-6.4Ton)
0.31 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-4.8Ton)
0.24 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-7.6Ton)
0.23 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-5.3Ton)
0.16 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-5.9Ton)
0.12 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-8.8Ton)
0.08 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-6.4Ton)
0.00 Cortante VG-207/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-10.0Ton)
0.00 Cortante VG-206/PRIMER PISO (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (0.0Ton)
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4.79 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (10.1Ton)
4.46 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (9.3Ton)
4.44 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (9.2Ton)
4.35 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (6.9Ton)
4.07 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (8.2Ton)
4.01 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (6.2Ton)
4.00 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (6.2Ton)
3.81 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (7.5Ton)
3.81 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (7.5Ton)
3.74 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (7.3Ton)
3.72 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (7.3Ton)
3.42 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (5.0Ton)
3.08 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (4.3Ton)
3.07 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (4.3Ton)
3.06 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (8.6Ton)
3.02 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (5.4Ton)
3.00 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (5.4Ton)
2.98 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (4.1Ton)
2.96 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (4.0Ton)
2.93 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (5.4Ton)
2.91 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (7.9Ton)
2.91 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (7.9Ton)
2.90 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (7.9Ton)
2.85 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (7.7Ton)
2.60 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (6.7Ton)
2.49 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (3.1Ton)
2.49 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (4.2Ton)
2.44 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (6.0Ton)
2.39 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (5.8Ton)
2.25 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (3.5Ton)
2.17 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (3.3Ton)
2.15 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (2.4Ton)
2.14 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (2.4Ton)
2.14 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (4.7Ton)
2.05 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (2.2Ton)
2.03 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (2.1Ton)
1.95 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (2.5Ton)
1.94 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (1.9Ton)
1.93 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (2.5Ton)
1.92 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (3.9Ton)
1.85 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (2.3Ton)
1.84 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (1.7Ton)
1.83 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (2.2Ton)
1.80 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (2.3Ton)
1.80 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (1.7Ton)
1.71 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (1.5Ton)
1.71 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (1.9Ton)
1.68 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (1.8Ton)
1.66 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   0  (1.8Ton)
1.65 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (1.4Ton)
1.65 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (1.8Ton)
1.64 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   1  (1.8Ton)
1.63 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (1.7Ton)
1.62 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   2  (1.7Ton)
1.61 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (1.7Ton)
1.61 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (1.6Ton)
1.60 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   3  (1.6Ton)
1.59 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (1.6Ton)
1.59 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   10  (1.6Ton)
1.59 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (1.6Ton)
1.58 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (1.6Ton)
1.58 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   4  (1.6Ton)
1.57 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (1.6Ton)
1.57 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   9  (1.6Ton)
1.57 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (1.6Ton)
1.56 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (1.5Ton)
1.56 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (5.4Ton)
1.56 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   5  (1.5Ton)
1.56 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (1.1Ton)
1.55 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (1.5Ton)
1.55 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   8  (1.5Ton)
1.54 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (1.5Ton)
1.54 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   6  (1.5Ton)
1.53 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (1.4Ton)
1.52 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   7  (1.4Ton)

1.52 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (1.1Ton)
1.52 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (1.4Ton)
1.50 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (1.0Ton)
1.49 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (1.4Ton)
1.45 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (2.5Ton)
1.45 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (4.3Ton)
1.43 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   0  (1.2Ton)
1.43 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   10  (1.2Ton)
1.42 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (2.3Ton)
1.41 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   1  (1.1Ton)
1.41 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (1.7Ton)
1.40 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   9  (1.1Ton)
1.39 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   2  (1.1Ton)
1.38 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   8  (1.0Ton)
1.37 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   10  (1.0Ton)
1.37 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (0.8Ton)
1.37 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   0  (1.0Ton)
1.37 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (0.8Ton)
1.37 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   3  (1.0Ton)
1.36 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (1.5Ton)
1.36 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   7  (1.0Ton)
1.35 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   9  (1.0Ton)
1.35 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   1  (1.0Ton)
1.34 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   4  (0.9Ton)
1.34 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (1.7Ton)
1.34 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   6  (0.9Ton)
1.33 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   8  (0.9Ton)
1.33 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   2  (0.9Ton)
1.32 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   5  (0.9Ton)
1.32 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   5  (0.9Ton)
1.31 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   7  (0.8Ton)
1.31 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   3  (0.8Ton)
1.30 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   6  (0.8Ton)
1.30 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   4  (0.8Ton)
1.26 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (1.3Ton)
1.26 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (1.4Ton)
1.25 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (1.4Ton)
1.25 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (1.5Ton)
1.24 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (0.5Ton)
1.23 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (1.3Ton)
1.22 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (1.2Ton)
1.22 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (1.2Ton)
1.22 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (1.2Ton)
1.22 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (0.4Ton)
1.20 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (1.1Ton)
1.20 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (0.5Ton)
1.20 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (0.5Ton)
1.20 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (0.5Ton)
1.20 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (0.5Ton)
1.20 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (0.5Ton)
1.20 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (0.5Ton)
1.20 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (0.5Ton)
1.20 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (0.5Ton)
1.20 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (0.5Ton)
1.20 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (0.5Ton)
1.20 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (0.5Ton)
1.20 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (0.5Ton)
1.19 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (0.5Ton)
1.18 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   10  (0.5Ton)
1.18 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (0.9Ton)
1.18 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (0.5Ton)
1.17 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   9  (0.5Ton)
1.17 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (0.5Ton)
1.17 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (0.9Ton)
1.17 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (0.8Ton)
1.16 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   8  (0.4Ton)
1.16 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (0.4Ton)
1.15 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   7  (0.4Ton)
1.15 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (0.3Ton)
1.15 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (0.6Ton)
1.15 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (0.4Ton)
1.15 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (0.7Ton)
1.15 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (0.6Ton)
1.15 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   6  (0.4Ton)
1.14 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (1.4Ton)
1.14 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (0.4Ton)
1.14 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   5  (0.4Ton)
1.13 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (0.4Ton)
1.13 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   4  (0.3Ton)
1.12 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (0.3Ton)
1.12 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (0.6Ton)
1.12 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (0.3Ton)

1.12 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   3  (0.3Ton)
1.11 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (0.5Ton)
1.11 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (1.1Ton)
1.11 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (0.3Ton)
1.11 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   2  (0.3Ton)
1.10 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (0.4Ton)
1.10 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (0.4Ton)
1.10 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (0.5Ton)
1.10 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (0.3Ton)
1.10 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   1  (0.3Ton)
1.10 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (0.4Ton)
1.09 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (0.9Ton)
1.09 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (0.2Ton)
1.09 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (0.5Ton)
1.09 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   0  (0.2Ton)
1.08 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (0.5Ton)
1.08 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (0.3Ton)
1.06 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (0.3Ton)
1.06 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (0.6Ton)
1.06 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (0.3Ton)
1.05 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (0.3Ton)
1.04 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (0.2Ton)
1.04 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (0.4Ton)
1.04 Cortante VG-302/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (0.2Ton)
1.03 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (0.2Ton)
1.03 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (0.1Ton)
1.03 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (0.3Ton)
1.03 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (0.2Ton)
1.03 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (0.1Ton)
1.02 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (0.1Ton)
1.01 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (0.0Ton)
1.01 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (0.0Ton)
1.00 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (0.0Ton)
0.97 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (-0.1Ton)
0.96 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-0.2Ton)
0.95 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-0.2Ton)
0.94 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (-0.6Ton)
0.92 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-0.4Ton)
0.92 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (-0.8Ton)
0.92 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (-0.8Ton)
0.92 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-0.5Ton)
0.91 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-0.9Ton)
0.91 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (-0.6Ton)
0.90 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (-0.6Ton)
0.89 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (-0.4Ton)
0.89 Cortante VG-308/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (-0.3Ton)
0.89 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (-0.5Ton)
0.89 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (-1.1Ton)
0.88 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-0.7Ton)
0.88 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (-0.8Ton)
0.86 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-0.7Ton)
0.86 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (-1.3Ton)
0.86 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-0.7Ton)
0.85 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (-0.6Ton)
0.85 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-0.6Ton)
0.85 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (-0.6Ton)
0.84 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (-0.7Ton)
0.83 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (-1.1Ton)
0.82 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (-1.1Ton)
0.82 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-0.8Ton)
0.81 Cortante VG-305/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-0.4Ton)
0.80 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-2.0Ton)
0.79 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (-1.3Ton)
0.78 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (-1.2Ton)
0.78 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (-0.9Ton)
0.77 Cortante VG-306/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-1.1Ton)
0.77 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (-1.2Ton)
0.76 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (-2.3Ton)
0.75 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (-1.3Ton)
0.75 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-1.2Ton)
0.75 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (-2.4Ton)
0.74 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (-2.5Ton)
0.73 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   4  (-1.4Ton)
0.73 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (-1.6Ton)
0.72 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   5  (-1.5Ton)
0.72 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (-1.7Ton)
0.71 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-1.8Ton)
0.71 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (-2.8Ton)
0.71 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (-2.8Ton)
0.71 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   6  (-1.5Ton)
0.71 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (-1.7Ton)
0.70 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (-1.8Ton)



0.69 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (-3.0Ton)
0.69 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   0  (-1.9Ton)
0.68 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-3.0Ton)
0.68 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   1  (-1.9Ton)
0.67 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-1.6Ton)
0.67 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (-2.0Ton)
0.67 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   2  (-2.0Ton)
0.66 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (-2.0Ton)
0.66 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (-2.0Ton)
0.66 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   10  (-2.0Ton)
0.66 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   3  (-2.0Ton)
0.65 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (-2.1Ton)
0.65 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   9  (-2.1Ton)
0.64 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-2.2Ton)
0.64 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (-3.5Ton)
0.64 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (-1.5Ton)
0.64 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   8  (-2.1Ton)
0.64 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-1.8Ton)
0.63 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (-2.3Ton)
0.63 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (-1.5Ton)
0.63 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (-2.3Ton)
0.63 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  11   Sec.   7  (-2.2Ton)
0.62 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   4  (-2.0Ton)
0.62 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-1.8Ton)
0.61 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   6  (-2.0Ton)
0.61 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   6  (-2.0Ton)
0.61 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   5  (-2.0Ton)
0.61 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (-2.4Ton)
0.60 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   5  (-2.1Ton)
0.60 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (-2.2Ton)
0.60 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (-1.7Ton)
0.59 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   4  (-2.1Ton)
0.59 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-2.0Ton)
0.59 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-1.7Ton)
0.59 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-2.0Ton)
0.59 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   0  (-2.4Ton)
0.59 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (-1.7Ton)
0.58 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (-2.3Ton)
0.58 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (-1.7Ton)
0.58 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   10  (-2.5Ton)
0.58 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   10  (-2.5Ton)
0.58 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   1  (-2.5Ton)
0.57 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-2.4Ton)
0.57 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   9  (-2.5Ton)
0.57 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   9  (-2.5Ton)
0.57 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   2  (-2.5Ton)
0.56 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   0  (-2.6Ton)
0.56 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-1.8Ton)
0.56 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   8  (-2.6Ton)
0.56 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   8  (-2.6Ton)
0.56 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   3  (-2.6Ton)
0.55 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (-2.8Ton)
0.55 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   1  (-2.6Ton)
0.55 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (-2.8Ton)
0.55 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   7  (-2.6Ton)
0.55 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   7  (-2.6Ton)
0.54 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   2  (-2.7Ton)
0.54 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-2.9Ton)
0.53 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   3  (-2.7Ton)
0.53 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-4.6Ton)
0.52 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (-3.0Ton)
0.52 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (-2.0Ton)
0.51 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-2.4Ton)
0.51 Cortante VG-303/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-2.4Ton)
0.51 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   2  (-2.6Ton)
0.50 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   3  (-2.6Ton)
0.47 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-3.3Ton)
0.46 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   0  (-3.2Ton)
0.46 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   1  (-3.2Ton)
0.46 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   2  (-3.2Ton)
0.46 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   4  (-3.2Ton)
0.46 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   3  (-3.2Ton)
0.46 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (-3.2Ton)
0.46 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   6  (-3.2Ton)
0.46 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   7  (-3.2Ton)
0.46 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   9  (-3.2Ton)
0.46 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   8  (-3.2Ton)
0.46 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   10  (-3.2Ton)
0.46 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   0  (-3.2Ton)
0.45 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   1  (-3.2Ton)
0.44 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   4  (-3.3Ton)
0.43 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (-3.3Ton)

0.43 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   6  (-3.4Ton)
0.43 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   7  (-3.4Ton)
0.42 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   10  (-3.4Ton)
0.42 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   8  (-3.4Ton)
0.42 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   9  (-3.4Ton)
0.42 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   9  (-3.4Ton)
0.42 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   8  (-3.4Ton)
0.41 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   10  (-3.5Ton)
0.41 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   7  (-3.5Ton)
0.41 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   0  (-3.5Ton)
0.41 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   6  (-3.5Ton)
0.40 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   1  (-3.5Ton)
0.40 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   5  (-3.5Ton)
0.40 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   2  (-3.5Ton)
0.40 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   4  (-3.5Ton)
0.40 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   3  (-3.6Ton)
0.39 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   3  (-3.6Ton)
0.39 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   4  (-3.6Ton)
0.39 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   2  (-3.6Ton)
0.39 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   5  (-3.6Ton)
0.39 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   10  (-1.7Ton)
0.38 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   1  (-3.6Ton)
0.38 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   6  (-3.6Ton)
0.38 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   0  (-3.6Ton)
0.38 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   0  (-1.7Ton)
0.38 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   7  (-3.7Ton)
0.38 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   9  (-1.7Ton)
0.37 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   8  (-3.7Ton)
0.37 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   1  (-1.7Ton)
0.37 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   9  (-3.7Ton)
0.37 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   8  (-1.7Ton)
0.36 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  8   Sec.   10  (-3.7Ton)
0.36 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   2  (-1.7Ton)
0.36 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   7  (-1.8Ton)
0.35 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   3  (-1.8Ton)
0.35 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   6  (-1.8Ton)
0.34 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   4  (-1.8Ton)
0.34 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (-2.8Ton)
0.34 Cortante VG-309/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (-2.8Ton)
0.34 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   5  (-1.8Ton)
0.34 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  2   Sec.   5  (-4.1Ton)
0.33 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   5  (-1.8Ton)
0.33 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   4  (-1.8Ton)
0.32 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   6  (-1.9Ton)
0.32 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   3  (-1.9Ton)
0.31 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   7  (-1.9Ton)
0.31 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   2  (-1.9Ton)
0.30 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   8  (-1.9Ton)
0.30 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   10  (-4.1Ton)
0.30 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   1  (-1.9Ton)
0.30 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   9  (-4.1Ton)
0.29 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   9  (-1.9Ton)
0.29 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   8  (-4.2Ton)
0.29 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  6   Sec.   0  (-1.9Ton)
0.29 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   7  (-4.2Ton)
0.28 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  7   Sec.   10  (-2.0Ton)
0.28 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   6  (-4.2Ton)
0.28 Cortante VG-307/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  3   Sec.   5  (-4.5Ton)
0.28 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   5  (-4.2Ton)
0.28 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   4  (-4.3Ton)
0.27 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   3  (-4.3Ton)
0.27 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   2  (-4.3Ton)
0.26 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   1  (-4.3Ton)
0.26 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  12   Sec.   0  (-4.4Ton)
0.23 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   10  (-4.6Ton)
0.23 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   10  (-2.1Ton)
0.23 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   0  (-2.1Ton)
0.22 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   0  (-4.6Ton)
0.22 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   9  (-4.6Ton)
0.21 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   1  (-4.6Ton)
0.21 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   6  (-4.1Ton)
0.21 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   4  (-4.1Ton)
0.21 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   8  (-4.7Ton)
0.20 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   9  (-2.2Ton)
0.20 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   1  (-2.2Ton)
0.20 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   2  (-4.7Ton)
0.20 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   10  (-4.7Ton)
0.20 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   5  (-4.2Ton)
0.20 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   10  (-2.2Ton)
0.20 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   7  (-4.7Ton)
0.20 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   5  (-4.2Ton)
0.19 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   0  (-2.2Ton)

0.19 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   3  (-4.8Ton)
0.19 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   9  (-4.8Ton)
0.19 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   6  (-4.2Ton)
0.19 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   4  (-4.2Ton)
0.19 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   0  (-4.8Ton)
0.18 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   8  (-4.8Ton)
0.18 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   8  (-2.2Ton)
0.18 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   2  (-2.2Ton)
0.18 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   1  (-4.8Ton)
0.18 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   9  (-2.3Ton)
0.17 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  5   Sec.   7  (-4.9Ton)
0.17 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   1  (-2.3Ton)
0.17 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   2  (-4.9Ton)
0.16 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  10   Sec.   3  (-4.9Ton)
0.16 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   7  (-2.3Ton)
0.16 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   3  (-2.3Ton)
0.15 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   8  (-2.3Ton)
0.15 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   2  (-2.3Ton)
0.15 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   10  (-5.0Ton)
0.15 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   0  (-5.0Ton)
0.14 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   6  (-2.4Ton)
0.14 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   4  (-2.4Ton)
0.13 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   7  (-2.4Ton)
0.13 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   9  (-5.1Ton)
0.13 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   8  (-4.5Ton)
0.13 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   1  (-5.1Ton)
0.13 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   3  (-2.4Ton)
0.12 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  9   Sec.   5  (-2.4Ton)
0.12 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   2  (-5.2Ton)
0.11 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   7  (-4.6Ton)
0.11 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   3  (-4.6Ton)
0.11 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   6  (-2.4Ton)
0.11 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   4  (-2.4Ton)
0.10 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   6  (-4.7Ton)
0.10 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   4  (-4.7Ton)
0.09 Cortante VG-301/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  4   Sec.   5  (-2.5Ton)
0.08 Cortante VG-304/CUBIERTA (N+3.6)   Vano  1   Sec.   5  (-4.8Ton)
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17.16 Flexo-Compresión M-22   Vano  1   Arriba
13.29 Flexo-Compresión O-28   Vano  1   Abajo
12.73 Flexo-Compresión K-28   Vano  1   Abajo
12.25 Flexo-Compresión M-17   Vano  1   Arriba
11.56 Flexo-Compresión M-26   Vano  1   Arriba
11.56 Flexo-Compresión L-28   Vano  1   Abajo
11.54 Flexo-Compresión K-11   Vano  1   Abajo
11.53 Flexo-Compresión Ñ-28   Vano  1   Abajo
10.88 Flexo-Compresión M-28   Vano  1   Abajo
10.43 Flexo-Compresión L-9   Vano  1   Abajo
9.35 Flexo-Compresión Q-18   Vano  1   Abajo
9.05 Flexo-Compresión Ñ-6'''   Vano  1   Abajo
8.91 Flexo-Compresión L-11   Vano  1   Abajo
8.44 Flexo-Compresión L-28   Vano  1   Arriba
8.40 Flexo-Compresión O-28   Vano  1   Arriba
8.38 Flexo-Compresión K-12   Vano  1   Abajo
8.34 Flexo-Compresión Q-12   Vano  1   Abajo
8.29 Flexo-Compresión Q-26   Vano  1   Abajo
8.22 Flexo-Compresión Ñ-28   Vano  1   Arriba
8.04 Flexo-Compresión M-9   Vano  1   Abajo
8.00 Flexo-Compresión L-26   Vano  1   Abajo
7.98 Flexo-Compresión K-26   Vano  1   Abajo
7.89 Flexo-Compresión K-28   Vano  1   Arriba
7.80 Flexo-Compresión M-22   Vano  1   Abajo
7.74 Flexo-Compresión M-11   Vano  1   Abajo
7.66 Flexo-Compresión Q-22   Vano  1   Abajo
7.59 Flexo-Compresión L-12   Vano  1   Abajo
7.56 Flexo-Compresión Ñ-26   Vano  1   Abajo
7.53 Flexo-Compresión O'-8   Vano  1   Abajo
7.49 Flexo-Compresión K-22   Vano  1   Abajo
7.37 Flexo-Compresión K-22   Vano  1   Arriba
7.24 Flexo-Compresión Q-15   Vano  1   Abajo
7.24 Flexo-Compresión O-11   Vano  1   Abajo
7.18 Flexo-Compresión Ñ-12   Vano  1   Abajo
7.17 Flexo-Compresión M-28   Vano  1   Arriba
7.06 Flexo-Compresión K-17   Vano  1   Abajo
7.00 Flexo-Compresión O'-6'''   Vano  1   Abajo
6.95 Flexo-Compresión O-12   Vano  1   Abajo
6.94 Flexo-Compresión L-22   Vano  1   Abajo
6.91 Flexo-Compresión O'-10   Vano  1   Arriba
6.76 Flexo-Compresión Ñ-11   Vano  1   Abajo
6.71 Flexo-Compresión L-17   Vano  1   Abajo
6.71 Flexo-Compresión O-26   Vano  1   Abajo
6.67 Flexo-Compresión Q-26   Vano  1   Arriba
6.60 Flexo-Compresión Ñ-9   Vano  1   Abajo
6.50 Flexo-Compresión Q-11   Vano  1   Abajo
6.49 Flexo-Compresión M-12   Vano  1   Abajo
6.48 Flexo-Compresión M-17   Vano  1   Abajo
6.46 Flexo-Compresión Ñ-22   Vano  1   Abajo
6.19 Flexo-Compresión Ñ-17   Vano  1   Abajo
5.93 Flexo-Compresión K-11   Vano  1   Arriba
5.90 Flexo-Compresión O-17   Vano  1   Abajo
5.87 Flexo-Compresión O-22   Vano  1   Abajo
5.86 Flexo-Compresión O'-10   Vano  1   Abajo
5.86 Flexo-Compresión M-26   Vano  1   Abajo
5.76 Flexo-Compresión K-17   Vano  1   Arriba
5.71 Flexo-Compresión K-26   Vano  1   Arriba
5.71 Flexo-Compresión Ñ-11   Vano  1   Arriba
5.50 Flexo-Compresión M-9   Vano  1   Arriba
5.30 Flexo-Compresión Ñ-9   Vano  1   Arriba
5.00 Flexo-Compresión L-9   Vano  1   Arriba
4.75 Flexo-Compresión M-11   Vano  1   Arriba
4.74 Flexo-Compresión K-12   Vano  1   Arriba
4.57 Flexo-Compresión O-26   Vano  1   Arriba
4.53 Flexo-Compresión Q-12   Vano  1   Arriba
4.51 Flexo-Compresión L-12   Vano  1   Arriba
4.45 Flexo-Compresión L-11   Vano  1   Arriba
4.42 Flexo-Compresión Ñ-12   Vano  1   Arriba
4.22 Flexo-Compresión Q-22   Vano  1   Arriba
4.16 Flexo-Compresión Q-18   Vano  1   Arriba
3.99 Flexo-Compresión Ñ-6'''   Vano  1   Arriba
3.92 Flexo-Compresión O-12   Vano  1   Arriba
3.79 Flexo-Compresión M-12   Vano  1   Arriba
3.78 Flexo-Compresión O-22   Vano  1   Arriba
3.73 Flexo-Compresión Q-15   Vano  1   Arriba



3.68 Flexo-Compresión O-11   Vano  1   Arriba
3.52 Flexo-Compresión L-22   Vano  1   Arriba
3.52 Flexo-Compresión L-17   Vano  1   Arriba
3.42 Flexo-Compresión Q-11   Vano  1   Arriba
3.23 Flexo-Compresión L-26   Vano  1   Arriba
3.21 Flexo-Compresión O'-8   Vano  1   Arriba
2.99 Flexo-Compresión Ñ-17   Vano  1   Arriba
2.96 Flexo-Compresión Ñ-22   Vano  1   Arriba
2.94 Flexo-Compresión O-17   Vano  1   Arriba
2.79 Flexo-Compresión O'-6'''   Vano  1   Arriba
2.72 Flexo-Compresión Ñ-26   Vano  1   Arriba
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15.08 Flexo-Compresión M-22   Vano  2   Arriba
14.29 Flexo-Compresión K-22   Vano  2   Abajo
11.27 Flexo-Compresión M-17   Vano  2   Arriba
10.95 Flexo-Compresión M-26   Vano  2   Arriba
10.19 Flexo-Compresión K-17   Vano  2   Abajo
9.92 Flexo-Compresión K-26   Vano  2   Abajo
9.73 Flexo-Compresión O-26   Vano  2   Abajo
9.30 Flexo-Compresión M-12   Vano  2   Abajo
8.13 Flexo-Compresión Q-26   Vano  2   Abajo
6.95 Flexo-Compresión Q-12   Vano  2   Abajo
6.86 Flexo-Compresión M-28   Vano  2   Abajo
6.35 Flexo-Compresión O-22   Vano  2   Abajo
6.28 Flexo-Compresión K-22   Vano  2   Arriba
6.04 Flexo-Compresión M-28   Vano  2   Arriba
5.93 Flexo-Compresión Q-22   Vano  2   Abajo
5.80 Flexo-Compresión Q-18   Vano  2   Abajo
5.72 Flexo-Compresión O-12   Vano  2   Abajo
5.01 Flexo-Compresión O-28   Vano  2   Abajo
4.74 Flexo-Compresión Q-18   Vano  2   Arriba
4.52 Flexo-Compresión K-12   Vano  2   Abajo
4.47 Flexo-Compresión K-17   Vano  2   Arriba
4.47 Flexo-Compresión O-17   Vano  2   Abajo
4.39 Flexo-Compresión M-12   Vano  2   Arriba
4.36 Flexo-Compresión K-26   Vano  2   Arriba
3.94 Flexo-Compresión Q-15   Vano  2   Abajo
3.87 Flexo-Compresión K-28   Vano  2   Abajo
3.68 Flexo-Compresión O-26   Vano  2   Arriba
3.52 Flexo-Compresión Q-26   Vano  2   Arriba
3.35 Flexo-Compresión O-28   Vano  2   Arriba
3.34 Flexo-Compresión Q-15   Vano  2   Arriba
3.21 Flexo-Compresión O-17   Vano  2   Arriba
3.09 Flexo-Compresión O-12   Vano  2   Arriba
2.93 Flexo-Compresión Q-12   Vano  2   Arriba
2.77 Flexo-Compresión K-28   Vano  2   Arriba
2.76 Flexo-Compresión Q-22   Vano  2   Arriba
2.43 Flexo-Compresión O-22   Vano  2   Arriba
2.41 Flexo-Compresión K-12   Vano  2   Arriba
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13.10.4 CAPACIDAD DE CIMENTACION 

 

 

 

 

 

 



45.00 ton/m2

3.00

15.00 ton/m2

1.50

30.00 ton/m2

15.00 30.00

UBICAC

IÓN 

(EJE) 

CM (Ton)
CV 

(Ton)

CM+CV 

(Ton)

CM+CV+E 

(Ton)

AREA 

ZAPATA

capacidad 

(ton)

(CM+CV) 

CAPACIDAD
observacion

capacidad 

(ton)

(CM+CV+E) 

CAPACIDAD
observacion

O-28 13.376 4.3673 17.74 34.9346 4.00 60.00 0.58 cumple 120.00 0.29 cumple
O-26 33.8932 14.3886 48.28 51.0503 4.00 60.00 0.85 cumple 120.00 0.43 cumple
O-22 39.9034 17.1935 57.10 57.8925 4.00 60.00 0.96 cumple 120.00 0.48 cumple
O-17 36.8251 14.6824 51.51 57.5242 5.76 86.40 0.67 cumple 172.80 0.33 cumple

O-12 48.1877 27.4602 75.65 86.0067 4.00 60.00 1.43 no cumple 120.00 0.72 cumple

O-11 8.6007 4.7779 13.38 22.32 4.00 60.00 0.37 cumple 120.00 0.19 cumple

O'-10 4.5383 2.1631 6.70 10.0215 1.44 21.60 0.46 cumple 43.20 0.23 cumple

O'-6''' 2.5389 1.0487 3.59 9.6208 1.44 21.60 0.45 cumple 43.20 0.22 cumple

O'-8 9.203 4.8174 14.02 16.7285 1.44 21.60 0.77 cumple 43.20 0.39 cumple

Ñ-28 16.2476 7.7194 23.97 29.0789 5.76 86.40 0.34 cumple 172.80 0.17 cumple

Ñ-26 29.7007 19.5533 49.25 51.6238 4.00 60.00 0.86 cumple 120.00 0.43 cumple

Ñ-22 26.6384 17.5208 44.16 44.5952 4.00 60.00 0.74 cumple 120.00 0.37 cumple

Ñ-17 28.5104 18.757 47.27 47.6042 4.00 60.00 0.79 cumple 120.00 0.40 cumple

Ñ-12 50.3313 32.4126 82.74 85.5535 5.76 86.40 0.99 cumple 172.80 0.50 cumple

Ñ-11 14.8682 8.3543 23.22 29.428 4.00 60.00 0.49 cumple 120.00 0.25 cumple

Ñ-9 13.4691 6.6635 20.13 27.3413 4.00 60.00 0.46 cumple 120.00 0.23 cumple

Ñ-6''' 3.2347 1.0582 4.29 8.2122 4.00 60.00 0.14 cumple 120.00 0.07 cumple

M-28 25.0407 9.2906 34.33 45.0427 4.00 60.00 0.75 cumple 120.00 0.38 cumple

M-26 46.1613 21.8348 68.00 71.1237 4.00 60.00 1.19 no cumple 120.00 0.59 cumple

M-22 44.2289 20.5298 64.76 65.163 4.00 60.00 1.09 no cumple 120.00 0.54 cumple

M-17 45.0829 21.0295 66.11 66.858 4.00 60.00 1.11 no cumple 120.00 0.56 cumple

M-12 34.1803 15.641 49.82 52.2357 4.00 60.00 0.87 cumple 120.00 0.44 cumple

M-11 24.8498 15.5605 40.41 49.2369 4.00 60.00 0.82 cumple 120.00 0.41 cumple

L-28 16.2468 7.7182 23.97 30.4199 5.76 86.40 0.35 cumple 172.80 0.18 cumple

K-28 13.8078 4.5979 18.41 31.1564 4.00 60.00 0.52 cumple 120.00 0.26 cumple

K-26 26.7205 11.0269 37.75 40.466 5.76 86.40 0.47 cumple 172.80 0.23 cumple

L-26 29.6932 19.5466 49.24 51.9418 4.00 60.00 0.87 cumple 120.00 0.43 cumple

L-22 26.6923 17.5631 44.26 44.7783 4.00 60.00 0.75 cumple 120.00 0.37 cumple

K-22 24.8743 10.2032 35.08 35.4437 5.76 86.40 0.41 cumple 172.80 0.21 cumple

K-17 26.3152 10.7773 37.09 37.5482 5.76 86.40 0.43 cumple 172.80 0.22 cumple

L-17 28.3304 18.6134 46.94 47.3072 4.00 60.00 0.79 cumple 120.00 0.39 cumple

L-12 31.4487 18.4777 49.93 53.0465 5.76 86.40 0.61 cumple 172.80 0.31 cumple

K-12 23.2759 10.9029 34.18 45.9038 4.00 60.00 0.77 cumple 120.00 0.38 cumple

K-11 1.7784 0.2749 2.05 12.0115 4.00 60.00 0.20 cumple 120.00 0.10 cumple

L-11 13.0464 6.744 19.79 26.0644 4.00 60.00 0.43 cumple 120.00 0.22 cumple

L-9 8.0926 3.9895 12.08 18.6019 4.00 60.00 0.31 cumple 120.00 0.16 cumple

Q-26 9.1333 3.0444 12.18 19.5961 1.80 27.00 0.73 cumple 54.00 0.36 cumple

Q-22 17.7606 6.854 24.61 27.1385 1.80 27.00 1.01 no cumple 54.00 0.50 cumple

Q-18 8.3319 2.4637 10.80 23.1828 1.44 21.60 1.07 no cumple 43.20 0.54 cumple

Q-12 10.9519 4.597 15.55 23.1085 4.00 60.00 0.39 cumple 120.00 0.19 cumple

Q-11 6.99 3.8912 10.88 19.3949 1.80 27.00 0.72 cumple 54.00 0.36 cumple

Q-15 7.2686 1.8103 9.08 21.1147 1.44 21.60 0.98 cumple 43.20 0.49 cumple

M-9 18.4875 11.3808 29.87 30.962 4.00 60.00 0.52 cumple 120.00 0.26 cumple

CUADRO DE CARGAS (ESTRUCT. # 5.31)

FACTOR DE SEGURIDAD  CM + CV normal + E

FACTOR DE SEGURIDAD  CM + CV maxima

CAPACIDAD POR CM + Cvnormal + E

VERIFICACION CAPACIDAD DE CIMENTACION ACTUAL - SENA ESTRUCTURA # 5.31

capacidad (ton/m2) capacidad (ton/m2)

verificacion capacidad con cargas 

de servicio

verificacion capacidad cargas de 

servicio mas sismo

CAPACIDAD DE SOPORTE SIN FACTOR DE SEGURIDAD=

CAPACIDAD DE SOPORTE CM + CV

VERIFICACION DE CAPACIDAD 
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1 Structure Data 

This chapter provides model geometry information, including items such as story levels, point coordinates, and 

element connectivity. 

1.1 Story Data 

Table 1.1 - Story Data 

Name 
Height 

m 

Elevation 

m 

Master 

Story 
Similar To 

Splice 

Story 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
2.9 6.3 Yes None No 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
3.4 3.4 No 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
No 

SOTANO  (N -

2.90) 
0 0 No None No 

 

1.2 Mass 

Table 1.2 - Mass Source 

Name 
Include 

Elements 

Include 

Added 

Mass 

Include 

Loads 

Include 

Lateral 

Include 

Vertical 

Lump at 

Stories 
IsDefault 

Load 

Pattern 
Multiplier 

MsSrc1 Yes Yes Yes Yes No Yes Yes SDEAD 1 

 
Table 1.3 - Centers of Mass and Rigidity 

Story 
Diaphrag

m 

Mass X 

tonf-s²/m 

Mass Y 

tonf-s²/m 

XCM 

m 

YCM 

m 

Cumulati

ve X 

tonf-s²/m 

Cumulati

ve Y 

tonf-s²/m 

XCCM 

m 

YCCM 

m 

XCR 

m 

YCR 

m 

PRIMER 

PISO 

(N+0.00) 

D1 73.58 73.58 14.4641 19.249 73.58 73.58 14.4641 19.249   

CUBIERTA 

(N+3.6) 
D2CUB 0 0 15.4217 14.2749 0 0 0 0   

 
Table 1.4 - Mass Summary by Diaphragm 

Story 
Diaphrag

m 

Mass X 

tonf-s²/m 

Mass Y 

tonf-s²/m 

Mass 

Moment 

of Inertia 

tonf-m-s² 

X Mass 

Center 

m 

Y Mass 

Center 

m 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
D2CUB 0 0 0 15.4217 14.2749 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
D1 73.58 73.58 17056.7163 14.4641 19.249 

 
Table 1.5 - Mass Summary by Story 

Story 
UX 

tonf-s²/m 

UY 

tonf-s²/m 

UZ 

tonf-s²/m 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
19.84 19.84 0 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
75.31 75.31 0 

SOTANO  (N -

2.90) 
1.61 1.61 0 

 
1.3 Groups 

Table 1.6 - Group Definitions 

Name Color 

All Yellow 
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2 Properties 

This chapter provides property information for materials, frame sections, shell sections, and links. 

2.1 Materials 

Table 2.1 - Material Properties - Summary 

Name Type 
E 

tonf/m² 
ν 

Unit 

Weight 

tonf/m³ 

Design Strengths 

A615Gr60 Rebar 
20389019.1

6 
0.3 7.849 

Fy=42184.18 tonf/m², 

Fu=63276.27 tonf/m² 

CONC325 Concrete 2722190 0.2 2.4028 Fc=2812.28 tonf/m² 

 
2.2 Frame Sections 

Table 2.2 - Frame Sections - Summary 

Name Material Shape 

COL30X30 CONC325 
Concrete 

Rectangular 

VG20X30 CONC325 
Concrete 

Rectangular 

VG20X50 CONC325 
Concrete 

Rectangular 

VG25X30 CONC325 
Concrete 

Rectangular 

VG25X50 CONC325 
Concrete 

Rectangular 

VG30X50 CONC325 
Concrete 

Rectangular 

VG35X50 CONC325 
Concrete 

Rectangular 

 

2.3 Shell Sections 

Table 2.3 - Shell Sections - Summary 

Name 
Design 

Type 

Element 

Type 
Material 

Total 

Thickness 

m 

PLC5 Slab Membrane CONC325 0.05 

 
2.4 Reinforcement Sizes 

Table 2.4 - Reinforcing Bar Sizes 

Name 
Diameter 

m 

Area 

mm² 

10 0.01 79 

20 0.02 314 
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3 Assignments 

This chapter provides a listing of the assignments applied to the model. 

3.1 Frame Assignments 

Table 3.1 - Frame Assignments - Summary 

Story Label 
Unique 

Name 

Design 

Type 

Length 

m 

Analysis 

Section 

Design 

Section 

Min 

Number 

Stations 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C1 49 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C2 50 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C3 51 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C4 52 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C5 53 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C18 54 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C19 55 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C20 56 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C21 57 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C22 58 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C25 60 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C26 61 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C29 62 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C30 63 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C33 64 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C37 42 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C38 43 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C39 44 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C40 47 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C42 46 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C43 65 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C44 66 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C45 67 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C46 68 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C47 69 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C48 70 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C49 71 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C50 72 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 
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Story Label 
Unique 

Name 

Design 

Type 

Length 

m 

Analysis 

Section 

Design 

Section 

Min 

Number 

Stations 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C51 73 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C52 74 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C53 75 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C54 76 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C55 77 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C56 78 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C57 79 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
C58 80 Column 2.9 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C1 1 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C2 2 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C3 3 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C4 4 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C5 5 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C6 6 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C7 7 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C8 8 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C9 9 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C10 10 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C11 11 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C12 12 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C13 13 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C14 14 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C15 15 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C16 16 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C17 17 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C18 18 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C19 19 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C20 20 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C21 21 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C22 22 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C23 23 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C24 24 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 
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Story Label 
Unique 

Name 

Design 

Type 

Length 

m 

Analysis 

Section 

Design 

Section 

Min 

Number 

Stations 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C25 25 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C26 26 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C27 27 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C28 28 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C29 29 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C30 30 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C31 31 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C32 32 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C33 33 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C34 34 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C35 35 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C36 36 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C37 37 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C38 38 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C39 39 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C40 40 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C41 41 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C42 45 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
C59 91 Column 3.4 COL30X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B1 48 Beam 6 VG20X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B2 84 Beam 5 VG20X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B3 87 Beam 4 VG20X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B21 96 Beam 6 VG20X50 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B54 201 Beam 6 VG20X50 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B62 194 Beam 6 VG20X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B68 222 Beam 0.1 VG25X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B69 223 Beam 1.4 VG25X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B70 224 Beam 3 VG25X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B75 229 Beam 1.5 VG25X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B76 230 Beam 1.5 VG25X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B77 231 Beam 3 VG25X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B80 234 Beam 3 VG25X30 N/A 11 
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Story Label 
Unique 

Name 

Design 

Type 

Length 

m 

Analysis 

Section 

Design 

Section 

Min 

Number 

Stations 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B81 235 Beam 1.5 VG25X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B82 208 Beam 0.1 VG25X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B83 209 Beam 1.4 VG25X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B84 210 Beam 3 VG25X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B89 215 Beam 1.5 VG25X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B90 216 Beam 1.5 VG25X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B91 217 Beam 3 VG25X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B94 220 Beam 3 VG25X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B95 221 Beam 1.5 VG25X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B5 88 Beam 4.5 VG20X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B8 89 Beam 4.5 VG20X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B9 94 Beam 6 VG20X50 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B10 97 Beam 6 VG20X50 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B11 176 Beam 6 VG20X50 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B14 199 Beam 6 VG20X50 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B15 202 Beam 6 VG20X50 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B16 204 Beam 6 VG20X50 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B17 218 Beam 3 VG25X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B18 213 Beam 3 VG25X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B96 211 Beam 3 VG25X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B111 225 Beam 3 VG25X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B112 227 Beam 3 VG25X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B113 232 Beam 3 VG25X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B148 192 Beam 6 VG20X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B149 195 Beam 6 VG20X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B150 197 Beam 6 VG20X30 N/A 11 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
B19 206 Beam 4.5 VG25X30 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B1 59 Beam 6 VG20X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B2 81 Beam 5 VG20X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B3 82 Beam 4 VG25X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B4 83 Beam 4 VG25X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B6 85 Beam 1.5 VG35X50 N/A 11 
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Story Label 
Unique 

Name 

Design 

Type 

Length 

m 

Analysis 

Section 

Design 

Section 

Min 

Number 

Stations 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B7 86 Beam 1.5 VG25X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B21 101 Beam 6 VG35X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B26 106 Beam 4 VG35X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B29 109 Beam 4.47 VG25X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B32 112 Beam 6 VG35X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B37 117 Beam 4 VG35X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B44 124 Beam 6 VG35X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B49 129 Beam 4 VG35X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B54 134 Beam 6 VG35X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B59 139 Beam 4 VG35X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B62 142 Beam 6 VG30X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B67 147 Beam 4 VG30X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B68 148 Beam 0.1 VG25X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B82 162 Beam 0.1 VG25X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B9 99 Beam 6 VG35X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B10 102 Beam 6 VG35X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B11 104 Beam 6 VG35X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B14 132 Beam 6 VG35X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B15 135 Beam 6 VG35X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B16 137 Beam 6 VG35X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B115 149 Beam 5.9 VG25X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B118 152 Beam 6 VG25X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B120 156 Beam 6 VG25X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B122 159 Beam 6 VG25X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B124 163 Beam 5.9 VG25X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B127 166 Beam 6 VG25X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B129 170 Beam 6 VG25X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B131 173 Beam 6 VG25X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B134 177 Beam 6 VG30X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B136 181 Beam 6 VG30X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B139 184 Beam 6 VG30X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B141 188 Beam 6 VG30X50 N/A 11 
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Story Label 
Unique 

Name 

Design 

Type 

Length 

m 

Analysis 

Section 

Design 

Section 

Min 

Number 

Stations 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B142 107 Beam 7 VG25X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B143 110 Beam 6 VG35X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B144 113 Beam 6 VG35X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B145 115 Beam 6 VG35X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B146 118 Beam 6.5 VG35X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B147 120 Beam 6.47 VG35X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B148 140 Beam 6 VG30X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B149 143 Beam 6 VG30X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B150 145 Beam 6 VG30X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B151 122 Beam 6 VG35X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B152 125 Beam 6 VG35X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B153 127 Beam 6 VG35X50 N/A 11 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
B154 130 Beam 6.5 VG35X50 N/A 11 

 
3.2 Shell Assignments 

Table 3.2 - Shell Assignments - Summary 

Story Label 
Unique 

Name 
Section 

Diaphrag

m 

Axis 

Angle 

deg 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
F6 6 PLC5 D2a  

CUBIERTA 

(N+3.6) 
F7 7 PLC5 D2b 90 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
F8 5 PLC5 D2  

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
F3 3 PLC5  90 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
F4 4 PLC5   

 



Loads  19/04/2016 

 Page 13 of 16  

4 Loads 

This chapter provides loading information as applied to the model. 

4.1 Applied Loads 

4.1.1 Area Loads 

Table 4.1 - Shell Loads - Uniform 

Story Label 
Unique 

Name 

Load 

Pattern 
Direction 

Load 

tonf/m² 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
F3 3 Live Gravity 0.5 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
F4 4 Live Gravity 0.5 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
F6 6 SDEAD Gravity 0.276 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
F7 7 SDEAD Gravity 0.276 

CUBIERTA 

(N+3.6) 
F8 5 SDEAD Gravity 0.276 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
F3 3 SDEAD Gravity 0.553 

PRIMER PISO 

(N+0.00) 
F4 4 SDEAD Gravity 0.553 

 
4.2 Load Combinations 

Table 4.2 - Load Combinations 

Name 

Load 

Case/Com

bo 

Scale 

Factor 
Type Auto 

CM SDEAD 1 Linear Add No 

CM Dead 1  No 

Comb1 Dead 1.4 Linear Add No 

Comb2 Live 1 Linear Add No 

Comb2 CM 1.2  No 

Comb3 CM 1.2 Linear Add No 

Comb3 Live 1.6  No 

Comb3 LR 0.5  No 

Comb4 CM 1.2 Linear Add No 

Comb4 Live 1  No 

Comb4 LR 1.6  No 

Comb5 CM 1.2 Linear Add No 

Comb5 Live 1  No 

Comb5 LR 0.5  No 

Comb6 CM 1.2 Linear Add No 

Comb6 Live 1  No 

Comb6 SXDER 1  No 

Comb8 CM 1.2 Linear Add No 

Comb8 Live 1  No 

Comb8 SYDER 1  No 

Comb10 CM 0.9 Linear Add No 

Comb10 SXDER 1  No 

Comb12 CM 0.9 Linear Add No 

Comb12 SYDER 1  No 

ENVDIS Comb1 1 Envelope No 

ENVDIS Comb2 1  No 

ENVDIS Comb3 1  No 

ENVDIS Comb4 1  No 
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Name 

Load 

Case/Com

bo 

Scale 

Factor 
Type Auto 

ENVDIS Comb5 1  No 

ENVDIS CMD6 1  No 

ENVDIS CMD8 1  No 

ENVDIS CMD10 1  No 

ENVDIS CMD12 1  No 

CMD6 CM 1.2 Linear Add No 

CMD6 Live 1  No 

CMD6 SXDIS 0.877  No 

CMD8 CM 1.2 Linear Add No 

CMD8 Live 1  No 

CMD8 SYDIS 0.877  No 

CMD10 CM 0.9 Linear Add No 

CMD10 SXDIS 0.877  No 

CMD12 CM 0.9 Linear Add No 

CMD12 SYDIS 0.877  No 

CMV6 CM 1.2 Linear Add No 

CMV6 Live 1  No 

CMV6 SXDIS 1.755  No 

CMV8 CM 1.2 Linear Add No 

CMV8 Live 1  No 

CMV8 SYDIS 1.755  No 

CMV10 CM 0.9 Linear Add No 

CMV10 SXDIS 1.755  No 

CMV12 CM 0.9 Linear Add No 

CMV12 SYDIS 1.755  No 

CMC6 CM 1.2 Linear Add No 

CMC6 Live 1  No 

CMC6 SXDIS 2.633  No 

CMC8 CM 1.2 Linear Add No 

CMC8 Live 1  No 

CMC8 SYDIS 2.633  No 

CMC10 CM 0.9 Linear Add No 

CMC10 SXDIS 2.633  No 

CMC12 CM 0.9 Linear Add No 

CMC12 SYDIS 2.633  No 

ENVCOL Comb1 1 Envelope No 

ENVCOL Comb2 1  No 

ENVCOL Comb3 1  No 

ENVCOL Comb4 1  No 

ENVCOL Comb5 1  No 

ENVCOL CMC6 1  No 

ENVCOL CMC8 1  No 

ENVCOL CMC10 1  No 

ENVCOL CMC12 1  No 

ENVVIG Comb1 1 Envelope No 

ENVVIG Comb2 1  No 

ENVVIG Comb3 1  No 

ENVVIG Comb4 1  No 

ENVVIG Comb5 1  No 

ENVVIG CMV6 1  No 

ENVVIG CMV8 1  No 

ENVVIG CMV10 1  No 

ENVVIG CMV12 1  No 

LIVETOTAL Live 1 Linear Add No 

LIVETOTAL LR 1  No 
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Name 

Load 

Case/Com

bo 

Scale 

Factor 
Type Auto 

DL Dead 1 Linear Add No 

DL SDEAD 1  No 

DL Live 1  No 

DL LR 1  No 
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5 Analysis Results 

This chapter provides analysis results. 

5.1 Modal Results 

Table 5.1 - Modal Periods and Frequencies 

Case Mode 
Period 

sec 

Frequenc

y 

cyc/sec 

Circular 

Frequenc

y 

rad/sec 

Eigenvalu

e 

rad²/sec² 

Modal 1 0.808 1.237 7.7725 60.4124 

Modal 2 0.587 1.704 10.7069 114.6382 

Modal 3 0.57 1.754 11.0209 121.4596 

Modal 4 0.48 2.085 13.0981 171.5609 

Modal 5 0.476 2.101 13.2022 174.2979 

Modal 6 0.465 2.152 13.5206 182.8058 

Modal 7 0.448 2.231 14.0195 196.545 

Modal 8 0.375 2.666 16.7525 280.6463 

Modal 9 0.339 2.953 18.5516 344.1621 

Modal 10 0.305 3.28 20.6085 424.7119 

Modal 11 0.301 3.325 20.8939 436.5563 

Modal 12 0.233 4.299 27.0113 729.612 

 
Table 5.2 - Modal Load Participation Ratios 

Case Item Type Item 
Static 

% 

Dynamic 

% 

Modal Acceleration UX 99.99 99.81 

Modal Acceleration UY 99.44 97.14 

Modal Acceleration UZ 0 0 
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13.11.1 ESPECTRO DE DISEÑO NSR-10 

 

 

 

 

 

 



COEFICIENTES ESPECTRALES PARA DISEÑO

ZONA: ALUVIAL 200

PARAMETRO

Ad= 0.06 g

A0d= 0.07 g Aceleración horizontal pico efectiva del terreno para umbral de daño en superficie (g)

Fa= 1.20

Fv= 2.90

T0d= 0.24 s

TCd= 1.21 s

TLd= 3.50 s

PARAMETRO

Ad= 0.06 g

A0d= 0.08 g Aceleración horizontal pico efectiva del terreno para umbral de daño en superficie (g)

Fa= 1.40

Fv= 2.90

T0d= 0.21 s

TCd= 1.04 s

TLd= 3.50 s

Sad= ( A0d+((3*Ad*Fa-A0d)/T0d)*T ) Entre A0d y T0d

T(sg)
Sad           

AL 200)

Sad              

(AL 100)

PROMEDIO Sad=  3.0*Ad*Fa Entre T0d y Tcd

0.00 0.060 0.060 0.060 Sad = (1.5*Ad*Fv) / T Entre Tcd y TLd

0.10 0.131 0.162 0.146 Sad = (1.5*AdFv*TLd) / T2 Para T>TLD

0.20 0.193 0.246 0.220

0.24 0.216 0.252 0.234

0.40 0.216 0.252 0.234

0.50 0.216 0.252 0.234

0.60 0.216 0.252 0.234

0.70 0.216 0.252 0.234

0.80 0.216 0.252 0.234

0.90 0.216 0.252 0.234

1.00 0.216 0.252 0.234

1.10 0.216 0.237 0.227

1.20 0.216 0.218 0.217

1.38 0.189 0.189 0.189

ESPECTRO DE UMBRAL DE DAÑO

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos cortos

Periodo largo de umbral de daño (s)

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos intermedios

Periodo corto de umbral de daño (s)

VALOR DESCRIPCION ALUVIAL 200

Aceleracion horizontal poco efectiva de umbral de daño

Periodo inicial de umbral de daño (s)

Periodo inicial de umbral de daño (s)

Periodo corto de umbral de daño (s)

Periodo largo de umbral de daño (s)

VALOR DESCRIPCION ALUVIAL 100

Aceleracion horizontal poco efectiva de umbral de daño

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos cortos

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos intermedios



1.48 0.176 0.176 0.176

1.58 0.165 0.165 0.165

1.68 0.155 0.155 0.155

1.78 0.147 0.147 0.147

1.88 0.139 0.139 0.139

1.98 0.132 0.132 0.132 PERIODO FUNDAMENTAL

2.08 0.125 0.125 0.125

2.18 0.120 0.120 0.120

2.28 0.114 0.114 0.114

2.23 0.117 0.117 0.117

2.38 0.110 0.110 0.110

2.48 0.105 0.105 0.105

2.58 0.101 0.101 0.101

2.68 0.097 0.097 0.097

2.78 0.094 0.094 0.094

2.88 0.091 0.091 0.091

2.98 0.088 0.088 0.088

3.08 0.085 0.085 0.085

3.18 0.082 0.082 0.082

3.28 0.080 0.080 0.080

3.38 0.077 0.077 0.077

3.48 0.075 0.075 0.075

3.58 0.071 0.071 0.071

3.68 0.067 0.067 0.067

3.78 0.064 0.064 0.064

3.88 0.061 0.061 0.061

3.98 0.058 0.058 0.058

4.08 0.055 0.055 0.055

4.18 0.052 0.052 0.052

4.28 0.050 0.050 0.050

4.38 0.048 0.048 0.048

4.48 0.046 0.046 0.046

4.58 0.044 0.044 0.044
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4.68 0.042 0.042 0.042

4.78 0.040 0.040 0.040

4.88 0.038 0.038 0.038

4.98 0.037 0.037 0.037

5.08 0.035 0.035 0.035

5.18 0.034 0.034 0.034

5.28 0.033 0.033 0.033

5.38 0.032 0.032 0.032

5.48 0.030 0.030 0.030

5.58 0.029 0.029 0.029

5.68 0.028 0.028 0.028

5.78 0.027 0.027 0.027

5.88 0.026 0.026 0.026

5.98 0.026 0.026 0.026

6.08 0.025 0.025 0.025

6.18 0.024 0.024 0.024

6.28 0.023 0.023 0.023

6.38 0.022 0.022 0.022

6.48 0.022 0.022 0.022

6.58 0.021 0.021 0.021

6.68 0.020 0.020 0.020

6.78 0.020 0.020 0.020

6.88 0.019 0.019 0.019

6.98 0.019 0.019 0.019

7.08 0.018 0.018 0.018

7.18 0.018 0.018 0.018

7.28 0.017 0.017 0.017
7.38 0.017 0.017 0.017

7.48 0.016 0.016 0.016
7.58 0.016 0.016 0.016

7.68 0.015 0.015 0.015

7.78 0.015 0.015 0.015

7.88 0.015 0.015 0.015
7.98 0.014 0.014 0.014

8.08 0.014 0.014 0.014



ZONA: Transición ALUVIAL 100 y ALUVIAL 200

0.15 g

0.20 g

0.18 g

1.20

2.10

1.00

1.25

1.12 s

3.50 s

0.15 g

0.20 g

0.16 g

1.05

2.10

1.00

1.25

1.28 s

3.50 s

T= 0.67 Periodo de vibración (s)   NSR-10

Tc= Periodo corto

Tl= Periodo largo

Sa= 0.492 Aceleración espectral (g)

Fv=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

intermedios

I= Coeficiente de importancia (Deriva)

I= Coeficiente de importancia (Diseño)

Av= Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño

Ao= Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Fa=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

cortos

ESPECTRO DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA

COEFICIENTES ESPECTRALES DE DISEÑO

PARA-

METRO

Aa=

Av= Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño

Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

DESCRIPCION (ALUVIAL 100)

Ao=

Tl=

Sa=

Fa=

Fv=

I=

I=

T= 0.67

Tc=

Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

cortos

Periodo de vibración (s)   NSR-10

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

intermedios

DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN

EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.

0.563

VALOR

Coeficiente de importancia (Deriva)

Coeficiente de importancia (Diseño)

Periodo corto

Periodo largo

Aceleración espectral (g)

PARA-

METRO
VALOR DESCRIPCION (ALUVIAL 200)

Aa= Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN

EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.

Sa=  2.5 Aa Fa I Entre T=0 y T=Tc

Sa=  (1.2Av Fv I) / T Entre T=Tc y T=Tl
Sa = (1.2 Av Fv Tl I) / T

2
Para T>TL T Prom. AL.200 Al. 100

0.00 0.527 0.492 0.563

0.10 0.527 0.492 0.563

0.20 0.527 0.492 0.563

0.30 0.527 0.492 0.563

0.40 0.527 0.492 0.563

0.50 0.527 0.492 0.563

0.60 0.527 0.492 0.563

0.70 0.527 0.492 0.563

0.80 0.527 0.492 0.563

0.90 0.527 0.492 0.563

1.00 0.527 0.492 0.563

1.10 0.527 0.492 0.563

1.20 0.509 0.492 0.525

1.30 0.485 0.485 0.485

1.39 0.455 0.455 0.455

1.49 0.424 0.424 0.424

1.52 0.416 0.416 0.416

1.62 0.390 0.390 0.390

1.72 0.367 0.367 0.367

1.82 0.347 0.347 0.347

1.92 0.329 0.329 0.329

2.02 0.313 0.313 0.313

2.12 0.298 0.298 0.298

2.22 0.284 0.284 0.284

2.32 0.272 0.272 0.272

2.42 0.261 0.261 0.261

2.52 0.250 0.250 0.250

2.62 0.241 0.241 0.241

2.72 0.232 0.232 0.232

2.82 0.224 0.224 0.224

NOTA: Se presenta acontinuación los datos del espectro promedio para la zona de transición ALUVIAL 100 y

ALUVIAL 200

Diseño
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ESPECTRO DE DISEÑO 

Promedio

Aluvial 200

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN

EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.

2.92 0.216 0.216 0.216

3.02 0.209 0.209 0.209

3.12 0.202 0.202 0.202

3.22 0.196 0.196 0.196

3.32 0.190 0.190 0.190

3.42 0.184 0.184 0.184

3.52 0.178 0.178 0.178

3.62 0.169 0.169 0.169

3.72 0.160 0.160 0.160

PERIODO FUNDAMENTAL 3.82 0.152 0.152 0.152

Ta= Ct hn 
α

3.92 0.144 0.144 0.144

Ct= 0.047 A.4.2.1 4.02 0.137 0.137 0.137

α= 0.9 4.12 0.130 0.130 0.130

hn= 13.42 m 4.22 0.124 0.124 0.124

4.32 0.118 0.118 0.118

Ta= 0.49 segundos 4.42 0.113 0.113 0.113

4.52 0.108 0.108 0.108

Cu= 1.75-1.2AvFv 4.62 0.104 0.104 0.104

Cu= 1.37 4.72 0.099 0.099 0.099

T= Cu-Ta 4.82 0.095 0.095 0.095

4.92 0.091 0.091 0.091

T= 0.67 segundos 5.02 0.088 0.088 0.088

Sa= 0.30 g 5.12 0.084 0.084 0.084

5.22 0.081 0.081 0.081

5.32 0.078 0.078 0.078

5.42 0.075 0.075 0.075

5.52 0.072 0.072 0.072

5.62 0.070 0.070 0.070

5.72 0.068 0.068 0.068

5.82 0.065 0.065 0.065

5.91 0.063 0.063 0.063

6.01 0.061 0.061 0.061

6.21 0.057 0.057 0.057

7.21 0.042 0.042 0.042

8.21 0.033 0.033 0.033

9.21 0.026 0.026 0.026

10.00 0.022 0.022 0.022

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN

EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.

T Prom. AL.200 Al. 100

0.00 0.422 0.394 0.450

0.10 0.422 0.394 0.450

0.20 0.422 0.394 0.450

0.30 0.422 0.394 0.450

0.40 0.422 0.394 0.450

0.50 0.422 0.394 0.450

0.60 0.422 0.394 0.450

0.70 0.422 0.394 0.450

0.80 0.422 0.394 0.450

0.90 0.422 0.394 0.450

1.00 0.422 0.394 0.450

1.10 0.422 0.394 0.450

1.20 0.407 0.394 0.420

1.39 0.364 0.364 0.364

1.49 0.339 0.339 0.339

1.52 0.333 0.333 0.333

1.62 0.312 0.312 0.312

1.72 0.294 0.294 0.294

1.82 0.278 0.278 0.278

1.92 0.263 0.263 0.263

2.02 0.250 0.250 0.250

2.12 0.238 0.238 0.238

2.22 0.228 0.228 0.228

2.32 0.218 0.218 0.218

2.42 0.209 0.209 0.209

2.52 0.200 0.200 0.200

2.62 0.193 0.193 0.193

2.72 0.186 0.186 0.186

2.82 0.179 0.179 0.179

2.92 0.173 0.173 0.173

3.02 0.167 0.167 0.167

3.12 0.162 0.162 0.162

3.22 0.157 0.157 0.157

3.32 0.152 0.152 0.152

3.42 0.148 0.148 0.148

3.52 0.143 0.143 0.143

3.62 0.135 0.135 0.135

3.72 0.128 0.128 0.128

3.82 0.121 0.121 0.121

3.92 0.115 0.115 0.115

NOTA: Se presenta acontinuación los datos del espectro promedio para la zona de transición ALUVIAL 100 y

ALUVIAL 200

Deriva
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DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN

EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.

4.02 0.109 0.109 0.109

4.12 0.104 0.104 0.104

4.22 0.099 0.099 0.099

4.32 0.095 0.095 0.095

4.42 0.090 0.090 0.090

4.52 0.087 0.087 0.087

4.62 0.083 0.083 0.083

4.72 0.079 0.079 0.079

4.82 0.076 0.076 0.076

4.92 0.073 0.073 0.073

5.02 0.070 0.070 0.070

5.12 0.067 0.067 0.067

5.22 0.065 0.065 0.065

5.32 0.062 0.062 0.062

5.42 0.060 0.060 0.060

5.52 0.058 0.058 0.058

5.62 0.056 0.056 0.056

5.72 0.054 0.054 0.054

5.82 0.052 0.052 0.052

5.91 0.050 0.050 0.050

6.01 0.049 0.049 0.049

6.11 0.047 0.047 0.047

6.31 0.044 0.044 0.044

7.31 0.033 0.033 0.033

8.31 0.026 0.026 0.026

9.31 0.020 0.020 0.020

10.00 0.018 0.018 0.018

       



ZONA: Transición ALUVIAL 100 y ALUVIAL 200

0.15 g

0.20 g

0.18 g

1.20

2.10

1.00

1.25

1.12 s

3.50 s

0.15 g

0.20 g

0.16 g

1.05

2.10

1.00

1.25

1.28 s

3.50 s

ESPECTRO DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA

DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL

REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA

DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

COEFICIENTES ESPECTRALES DE DISEÑO

PARA-

METRO
VALOR DESCRIPCION (ALUVIAL 100)

Aa= Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

Av= Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño

Ao= Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Fa=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

cortos

Fv=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

intermedios

I= Coeficiente de importancia (Deriva)

I= Coeficiente de importancia (Diseño)

Tc= Periodo corto

Tl= Periodo largo

Sa= 0.450 Aceleración espectral (g)

T= 0.67 Periodo de vibración (s)   NSR-10

PARA-

METRO
VALOR DESCRIPCION (ALUVIAL 200)

Aa= Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

Av= Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño

Ao= Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Tc= Periodo corto

Tl= Periodo largo

Fa=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

cortos

Fv=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

intermedios

I= Coeficiente de importancia (Deriva)

ORDENADA ESPECTRAL DEL 80%

Sa= 0.394 Aceleración espectral (g)

T= 0.67 Periodo de vibración (s)   NSR-10

I= Coeficiente de importancia (Diseño)

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL

REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA

DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

Sa=  2.5 Aa Fa I Entre T=0 y T=Tc

Sa=  (1.2Av Fv I) / T Entre T=Tc y T=Tl
Sa = (1.2 Av Fv Tl I) / T

2
Para T>TL T Prom. Al. 200 Al. 100

0.00 0.422 0.394 0.450

0.10 0.422 0.394 0.450

0.20 0.422 0.394 0.450

0.30 0.422 0.394 0.450

0.40 0.422 0.394 0.450

0.50 0.422 0.394 0.450

0.60 0.422 0.394 0.450

0.70 0.422 0.394 0.450

0.80 0.422 0.394 0.450

0.90 0.422 0.394 0.450

1.00 0.422 0.394 0.450

1.10 0.422 0.394 0.450

1.20 0.407 0.394 0.420

1.30 0.388 0.388 0.388

1.39 0.364 0.364 0.364

1.49 0.339 0.339 0.339

1.52 0.333 0.333 0.333

1.62 0.312 0.312 0.312

1.72 0.294 0.294 0.294

1.82 0.278 0.278 0.278

1.92 0.263 0.263 0.263

2.02 0.250 0.250 0.250

2.12 0.238 0.238 0.238

2.22 0.228 0.228 0.228

2.32 0.218 0.218 0.218

2.42 0.209 0.209 0.209

2.52 0.200 0.200 0.200

2.62 0.193 0.193 0.193

2.72 0.186 0.186 0.186

2.82 0.179 0.179 0.179

NOTA: Se presenta acontinuación los datos del espectro promedio para la zona de transición ALUVIAL 100 y

ALUVIAL 200

Diseño
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DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL

REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA

DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

2.92 0.173 0.173 0.173

3.02 0.167 0.167 0.167

3.12 0.162 0.162 0.162

3.22 0.157 0.157 0.157

3.32 0.152 0.152 0.152

3.42 0.148 0.148 0.148

3.52 0.143 0.143 0.143

3.62 0.135 0.135 0.135

3.72 0.128 0.128 0.128

PERIODO FUNDAMENTAL 3.82 0.121 0.121 0.121

Ta= Ct hn 
α

3.92 0.115 0.115 0.115

Ct= 0.047 A.4.2.1 4.02 0.109 0.109 0.109

α= 0.9 4.12 0.104 0.104 0.104

hn= 13.42 m 4.22 0.099 0.099 0.099

4.32 0.095 0.095 0.095

Ta= 0.49 segundos 4.42 0.090 0.090 0.090

4.52 0.087 0.087 0.087

Cu= 1.75-1.2AvFv 4.62 0.083 0.083 0.083

Cu= 1.37 4.72 0.079 0.079 0.079

T= Cu-Ta 4.82 0.076 0.076 0.076

4.92 0.073 0.073 0.073

T= 0.67 segundos 5.02 0.070 0.070 0.070

Sa= 0.30 g 5.12 0.067 0.067 0.067

5.22 0.065 0.065 0.065

5.32 0.062 0.062 0.062

5.42 0.060 0.060 0.060

5.52 0.058 0.058 0.058

5.62 0.056 0.056 0.056

5.72 0.054 0.054 0.054

5.82 0.052 0.052 0.052

5.91 0.050 0.050 0.050

6.01 0.049 0.049 0.049

6.21 0.046 0.046 0.046

7.21 0.034 0.034 0.034

8.21 0.026 0.026 0.026

9.21 0.021 0.021 0.021

10.00 0.018 0.018 0.018

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL

REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA

DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

T Prom. AL.200 Al. 100

0.00 0.338 0.315 0.360

0.10 0.338 0.315 0.360

0.20 0.338 0.315 0.360

0.30 0.338 0.315 0.360

0.40 0.338 0.315 0.360

0.50 0.338 0.315 0.360

0.60 0.338 0.315 0.360

0.70 0.338 0.315 0.360

0.80 0.338 0.315 0.360

0.90 0.338 0.315 0.360

1.00 0.338 0.315 0.360

1.10 0.338 0.315 0.360

1.20 0.326 0.315 0.336

1.39 0.291 0.291 0.291

1.49 0.271 0.271 0.271

1.52 0.266 0.266 0.266

1.62 0.250 0.250 0.250

1.72 0.235 0.235 0.235

1.82 0.222 0.222 0.222

1.92 0.211 0.211 0.211

2.02 0.200 0.200 0.200

2.12 0.191 0.191 0.191

2.22 0.182 0.182 0.182

2.32 0.174 0.174 0.174

2.42 0.167 0.167 0.167

2.52 0.160 0.160 0.160

2.62 0.154 0.154 0.154

2.72 0.149 0.149 0.149

2.82 0.143 0.143 0.143

2.92 0.138 0.138 0.138

3.02 0.134 0.134 0.134

3.12 0.129 0.129 0.129

3.22 0.125 0.125 0.125

3.32 0.122 0.122 0.122

3.42 0.118 0.118 0.118

3.52 0.114 0.114 0.114

3.62 0.108 0.108 0.108

3.72 0.102 0.102 0.102

3.82 0.097 0.097 0.097

3.92 0.092 0.092 0.092

NOTA: Se presenta acontinuación los datos del espectro promedio para la zona de transición ALUVIAL 100 y

ALUVIAL 200
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DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL

REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA

DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

4.02 0.088 0.088 0.088

4.12 0.083 0.083 0.083

4.22 0.079 0.079 0.079

4.32 0.076 0.076 0.076

4.42 0.072 0.072 0.072

4.52 0.069 0.069 0.069

4.62 0.066 0.066 0.066

4.72 0.063 0.063 0.063

4.82 0.061 0.061 0.061

4.92 0.058 0.058 0.058

5.02 0.056 0.056 0.056

5.12 0.054 0.054 0.054

5.22 0.052 0.052 0.052

5.32 0.050 0.050 0.050

5.42 0.048 0.048 0.048

5.52 0.046 0.046 0.046

5.62 0.045 0.045 0.045

5.72 0.043 0.043 0.043

5.82 0.042 0.042 0.042

5.91 0.040 0.040 0.040

6.01 0.039 0.039 0.039

6.11 0.038 0.038 0.038

6.31 0.035 0.035 0.035

7.31 0.026 0.026 0.026

8.31 0.020 0.020 0.020

9.31 0.016 0.016 0.016

10.00 0.014 0.014 0.014

       



ZONA: Transición ALUVIAL 100 y ALUVIAL 200

0.15 g

0.20 g

0.18 g

1.20

2.10

1.00

1.25

1.12 s

3.50 s

0.15 g

0.20 g

0.16 g

1.05

2.10

1.00

1.25

1.28 s

3.50 s

Aa= Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO

EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

ESPECTRO DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA

COEFICIENTES ESPECTRALES DE DISEÑO

ORDENADA ESPECTRAL DEL 120%

PARA-

METRO
VALOR DESCRIPCION (ALUVIAL 100)

Av= Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño

Ao= Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Fa=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de

periodos cortos

Fv=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de

periodos intermedios

I= Coeficiente de importancia (Deriva)

I= Coeficiente de importancia (Diseño)

Tc= Periodo corto

Tl= Periodo largo

Sa= 0.675 Aceleración espectral (g)

T= 0.67 Periodo de vibración (s)   NSR-10

PARA-

METRO
VALOR DESCRIPCION (ALUVIAL 200)

Aa= Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

Av= Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño

Ao= Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Fa=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de

periodos cortos

Fv=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de

periodos intermedios

I= Coeficiente de importancia (Deriva)

I= Coeficiente de importancia (Diseño)

Tc= Periodo corto

Tl= Periodo largo

Sa= 0.591 Aceleración espectral (g)

T= 0.67 Periodo de vibración (s)   NSR-10

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO

EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

Sa=  2.5 Aa Fa I Entre T=0 y T=Tc

Sa=  (1.2Av Fv I) / T Entre T=Tc y T=Tl
Sa = (1.2 Av Fv Tl I) / T

2
Para T>TL T Prom. Al. 200 Al. 100

0.00 0.633 0.591 0.675

0.10 0.633 0.591 0.675

0.20 0.633 0.591 0.675

0.30 0.633 0.591 0.675

0.40 0.633 0.591 0.675

0.50 0.633 0.591 0.675

0.60 0.633 0.591 0.675

0.70 0.633 0.591 0.675

0.80 0.633 0.591 0.675

0.90 0.633 0.591 0.675

1.00 0.633 0.591 0.675

1.10 0.633 0.591 0.675

1.20 0.610 0.591 0.630

1.30 0.582 0.582 0.582

1.39 0.545 0.545 0.545

1.49 0.509 0.509 0.509

1.52 0.499 0.499 0.499

1.62 0.468 0.468 0.468

1.72 0.441 0.441 0.441

1.82 0.417 0.417 0.417

1.92 0.395 0.395 0.395

2.02 0.375 0.375 0.375

2.12 0.357 0.357 0.357

2.22 0.341 0.341 0.341

2.32 0.327 0.327 0.327

2.42 0.313 0.313 0.313

2.52 0.301 0.301 0.301

2.62 0.289 0.289 0.289

2.72 0.278 0.278 0.278

2.82 0.269 0.269 0.269

NOTA: Se presenta acontinuación los datos del espectro promedio para la zona de transición ALUVIAL 100 y

ALUVIAL 200
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DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO

EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

2.92 0.259 0.259 0.259

3.02 0.251 0.251 0.251

3.12 0.243 0.243 0.243

3.22 0.235 0.235 0.235

3.32 0.228 0.228 0.228

3.42 0.221 0.221 0.221

3.52 0.214 0.214 0.214

3.62 0.202 0.202 0.202

3.72 0.192 0.192 0.192

PERIODO FUNDAMENTAL 3.82 0.182 0.182 0.182

Ta= Ct hn 
α

3.92 0.173 0.173 0.173

Ct= 0.047 A.4.2.1 4.02 0.164 0.164 0.164

α= 0.9 4.12 0.156 0.156 0.156

hn= 13.42 m 4.22 0.149 0.149 0.149

4.32 0.142 0.142 0.142

Ta= 0.49 segundos 4.42 0.136 0.136 0.136

4.52 0.130 0.130 0.130

Cu= 1.75-1.2AvFv 4.62 0.124 0.124 0.124

Cu= 1.37 4.72 0.119 0.119 0.119

T= Cu-Ta 4.82 0.114 0.114 0.114

4.92 0.110 0.110 0.110

T= 0.67 segundos 5.02 0.105 0.105 0.105

Sa= 0.30 g 5.12 0.101 0.101 0.101

5.22 0.097 0.097 0.097

5.32 0.094 0.094 0.094

5.42 0.090 0.090 0.090

5.52 0.087 0.087 0.087

5.62 0.084 0.084 0.084

5.72 0.081 0.081 0.081

5.82 0.078 0.078 0.078

5.91 0.076 0.076 0.076

6.01 0.073 0.073 0.073

6.21 0.069 0.069 0.069

7.21 0.051 0.051 0.051

8.21 0.039 0.039 0.039

9.21 0.031 0.031 0.031

10.00 0.026 0.026 0.026

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO

EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

T Prom. Al. 200 Al. 100

0.00 0.506 0.473 0.540

0.10 0.506 0.473 0.540

0.20 0.506 0.473 0.540

0.30 0.506 0.473 0.540

0.40 0.506 0.473 0.540

0.50 0.506 0.473 0.540

0.60 0.506 0.473 0.540

0.70 0.506 0.473 0.540

0.80 0.506 0.473 0.540

0.90 0.506 0.473 0.540

1.00 0.506 0.473 0.540

1.10 0.506 0.473 0.540

1.20 0.488 0.473 0.504

1.39 0.436 0.436 0.436

1.49 0.407 0.407 0.407

1.52 0.399 0.399 0.399

1.62 0.374 0.374 0.374

1.72 0.353 0.353 0.353

1.82 0.333 0.333 0.333

1.92 0.316 0.316 0.316

2.02 0.300 0.300 0.300

2.12 0.286 0.286 0.286

2.22 0.273 0.273 0.273

2.32 0.261 0.261 0.261

2.42 0.250 0.250 0.250

2.52 0.240 0.240 0.240

2.62 0.231 0.231 0.231

2.72 0.223 0.223 0.223

2.82 0.215 0.215 0.215

2.92 0.207 0.207 0.207

3.02 0.201 0.201 0.201

3.12 0.194 0.194 0.194

3.22 0.188 0.188 0.188

3.32 0.182 0.182 0.182

3.42 0.177 0.177 0.177

3.52 0.171 0.171 0.171

3.62 0.162 0.162 0.162

3.72 0.153 0.153 0.153

3.82 0.145 0.145 0.145

3.92 0.138 0.138 0.138

NOTA: Se presenta acontinuación los datos del espectro promedio para la zona de transición ALUVIAL 100 y

ALUVIAL 200
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DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO

EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

4.02 0.131 0.131 0.131

4.12 0.125 0.125 0.125

4.22 0.119 0.119 0.119

4.32 0.114 0.114 0.114

4.42 0.109 0.109 0.109

4.52 0.104 0.104 0.104

4.62 0.099 0.099 0.099

4.72 0.095 0.095 0.095

4.82 0.091 0.091 0.091

4.92 0.088 0.088 0.088

5.02 0.084 0.084 0.084

5.12 0.081 0.081 0.081

5.22 0.078 0.078 0.078

5.32 0.075 0.075 0.075

5.42 0.072 0.072 0.072

5.52 0.070 0.070 0.070

5.62 0.067 0.067 0.067

5.72 0.065 0.065 0.065

5.82 0.063 0.063 0.063

5.91 0.061 0.061 0.061

6.01 0.059 0.059 0.059

6.11 0.057 0.057 0.057

6.31 0.053 0.053 0.053

7.31 0.040 0.040 0.040

8.31 0.031 0.031 0.031

9.31 0.024 0.024 0.024

10.00 0.021 0.021 0.021

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

                                                                             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

13.11.2 ANALISIS SISMICO 

 

 

 

 

 

 



NOMBRE DEL PROYECTO:

ESTRUCTURA EVALUADA:

SISTEMA ESTRUCTURAL:

PARAMETROS SISMICOS:

Método  utilizado: Análisis Modal Dinámico.  

Ubicación: BOGOTÁ

Perfil de suelo: Aluvial 200

Grupo de uso: Grupo III - Edificaciones de atención a la comunidad

COEFICIENTES ESPECTRALES PARA DISEÑO

Aluvial 100 Aluvial 200

Aa= 0.150 0.150 g

Av= 0.200 0.200 g

Ao= 0.180 0.160
g

Fa= 1.200 1.050

Fv= 2.100 2.100

I= 1.000 1.000

I= 1.250 1.250

Tc= 1.120 1.280 s

Tl= 3.500 3.500 s

Ta= s
T= 0.160 0.160 s

Tx= s

Ty= s

Sax= g

Say= g

ESPECIFICACIONES : 

NORMAS :

fy = 2400 Kgf/cm² 

(40.000 p.s.i.) 

La revisión de la vulnerabilidad sísmica se realizó siguiendo las

recomendaciones de la NSR-10

f’c = 320 kgf/cm² 

COMPLEJO PALOQUEMAO - CENTRO DE HOTELERIA 

Resistencia a la fluencia del acero de 

refuerzo principal.

Resistencia del concreto para COLUMNAS

Resistencia a la fluencia del acero de 

refuerzo transversal.

f’c = 320 kgf/cm²

fy = 4200 Kgf/cm² 

(60.000 p.s.i.) 

Pórticos resistentes a momentos con capacidad minima

de disipación de energía (DMI)

Descripción

Resistencia del concreto para VIGAS Y 

Aceleracion horizontal pico efectiva de diseño.

Aceleracion que representa la velocidad horizontal 

Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en 

superficie.

Coeficiente de amplificacion que afecta la 

aceleracion en la zona de periodos cortos.

Coeficiente de amplificacion que afecta la 

0.520

Coeficiente de importancia (DERIVA).

Coeficiente de importancia (DISEÑO).

Periodo corto.

Periodo largo.

Periodo fundamental de la edificación(s)(NSR-10). 2.086

Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE y 0.520

CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y LOS 

DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL 

REGLAMENTO COLOMBIANO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO 

RESISTENTE NSR-10 DE EDIFICACIONES DEL SENA - FASE 3, 

LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., UBICADO EN ZONA DE 

AMENAZA SÍSMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1, 2, 3 Y 4.

DESCRIPCION  DEL PROYECTO

Periodo maximo de vibracion (s)(NSR-10).

Periodo de vibracion (s)(Modelo Computacional) 0.803
Periodo de vibracion (s)(Modelo Computacional) 0.449
Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE y 

     



BASE         

(m)
CANTIDAD

VOLUMEN 

(m
3
)

0.20 x x x 1 = 2.45

0.20 x x x 1 = 1.47

0.20 x x x 1 = 1.47

0.25 x x x 1 = 1.80

0.25 x x x 1 = 1.80

= 8.99

 (Piso 1  N+0.00)

BASE         

(m)
CANTIDAD

VOLUMEN 

(m
3
)

0.25 x x x 2 = 6.00

0.35 x x x 4 = 22.40

0.25 x x x 1 = 4.00

= 32.40

VOLUMEN TOTAL (M3)

0.50 32.00

CALCULO DE VOLUMENES DE VIGAS (Cubierta N+3.60)

CALCULO DE VOLUMEN VIGAS

ALTURA (m)

LONGITUD 

(m)

0.50 24.50

VOLUMEN TOTAL VIGAS PISO

VOLUMEN EN VIGAS

LONGITUD 

(m)

0.50 32.00

0.50 24.00

0.30 24.50

ALTURA (m)

0.30 24.50

0.30 24.00

0.30 24.00

     



 (Piso 1  N+0.00)

BASE (m)
ALTURA 

(m)
CANTIDAD

VOLUMEN 

(m
3
)

0.25 x 0.25 x x 16 = 2.90

0.30 x 0.30 x x 15 = 3.92

= 6.82

SOTANO (N-2.90)

0.30 x 0.30 x x 30 = 9.18

= 9.18

VOLUMEN EN COLUMNAS Y MUROS

VOLUMEN COLUMNAS

VOLUMEN TOTAL COLUMNAS PISO

LONGITUD  

(m)

VOLUMEN TOTAL COLUMNAS PISO

VOLUMEN COLUMNAS

3.40

2.90

2.90

     



VIGAS Y COLUMNAS NIVEL :

Volumen Vigas concreto = 8.99 m³

Volumen Columnas concreto = 0.00 m³

Área de cubierta = 588.00 m²

8.99 × 2.40 T/m³

0.00 × 2.40 T/m³

VIGAS Y COLUMNAS NIVEL :

Volumen Vigas = 32.40 m³

Volumen Columnas = 6.82 m³

Área de losa Piso 1 = 756.00 m²

32.40 × 2.40 T/m³

6.82 × 2.40 T/m³

VIGAS Y COLUMNAS NIVEL :

Volumen Vigas = 0.00 m³

Volumen Columnas = 9.18 m³

Área de losa sotano = 756.00 m²

0.00 × 2.40 T/m³

9.18 × 2.40 T/m³

r Vigas concreto

r Columnas concreto = = 0.000 T/m²
588.00

(Cubierta N+3.6)

= = 0.037 T/m²
588.00

CALCULO DE DENSIDADES 

r Columnas = = 0.022 T/m²
756.00

 (Piso 1  N+0.00)

r Vigas = = 0.103 T/m²
756.00

SOTANO (N-2.90)

r Vigas = = 0.000 T/m²
756.00

r Columnas = = 0.029 T/m²
756.00

     



NIVEL : (Cubierta N+3.6)

0.05 m

0.00 m

0.08 m

Peso placa superior = 0.05 × 2.40 = 0.120 T/m²

0.25 × 0.08 × 2.40

= = 0.050 T/m²

= = 0.160 T/m²

C.M. = 0.396 T/m²

C.V. = 0.050 T/m²

C.U. =

C.U. = 0.55

= 0.037

= 0.000

= 0.037

= 0.482

= 0.432

Peso de cerchas y coreras = 0.025

Peso tejado asbesto - cemento = 0.02

Luminarias = 0.005

Cielo raso = 0.15

C.M. = 0.2

C.V. = 0.035

0.65 m

T/m²

T/m²

AVALUO DE CARGAS 

r Vigas T/m²

r Columnas T/m²

0.25 m

Peso viguetas

Cielo raso

Mamposteria en arcilla e= 10 cm

r Vga + r Col T/m²

0.08 m

Carga Viva + Carga Muerta T/m²

Carga Muerta T/m²

T/m²

T/m²

T/m²

T/m²

T/m²
0.73

1.2 C.M. + 1.6 C.V.

= = 0.066

T/m²

     



NIVEL :

0.05 m

0.02 m

0.60 m 0.10 m

Peso placa superior = 0.05 × 2.40 = 0.120 T/m²

0.45 × 0.10 × 2.40

Peso placa inferior = 0.02 × 2.40 = 0.048 T/m²

= = 0.050 T/m²

= = 0.160 T/m²

= = 0.160 T/m²

C.M. = 0.673 T/m²

C.V = 0.550 T/m²

C.U. =

C.U. = 1.69

= 0.103

= 0.022

= 0.124

= 1.347

= 0.797

Acabados

0.135
0.80

T/m²

Cielo raso

Mamposteria en arcilla e= 10 cm

Peso viguetas =

 (Piso 1  N+0.00)

0.45 m

0.10 m

=

1.2 C.M. + 1.6 C.V.

T/m²

r Vigas T/m²

r Columnas T/m²

r Vga + r Col T/m²

Carga Viva + Carga Muerta T/m²

Carga Muerta T/m²

     



NIVEL :

= 0.000

= 0.029

= 0.029

= 0.029

= 0.029

Carga Viva + Carga Muerta T/m²

T/m²

r Columnas T/m²

Carga Muerta T/m²

SOTANO (N-2.90)

r Vigas

r Vga + r Col T/m²

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Carga 

Muerta 

[T/m²]

Masa                

[T s²/m]

0.200 11.99

0.037 2.20

0.396 2.18

0.124 9.59

0.673 51.86

0.029 2.25

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

PISO
Area              

[m²]

 (Piso 1  N+0.00)

756.00

ANÁLISIS SÍSMICO DISEÑO

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro Elástico de 

Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del sitio.

SOTANO (N-2.90)

588.00

756

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la base

588.00(Cubierta N+3.6)

54

756.00

     



160.55 103.10 0.37 149.69 6.30

602.90 178.23 0.63 258.76 2.90

22.03 0.00 0.00 0.00 0.00

281.33 408.45

Ct = 0.047

hn = 6.30 m

Ta = 0.246 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.307

Sa = 0.520 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.520 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

SOTANO (N-2.90) 0.00

2.90

ALTURA        

PISO            [m]

h (acumulado) 

[m]
m h 

k Cvx

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

Fx NIVELPISO
W = g m                  

[T]

(Cubierta N+3.6) 6.30

3.40

 (Piso 1  N+0.00) 2.90

PESO TOTAL 

EDIFICIO
785.48 T 

Tabla A.4.2-1
Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

408.45   T

     



160.55 103.92 0.37 150.88 6.35

602.90 178.23 0.63 258.76 2.90

22.03 0.00 0.00 0.00 0.00

282.15 409.64

Ct = 0.047

hn = 6.35 m

Ta = 0.248 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.309

Sa = 0.520 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Say = 0.520 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

PISO
W = g m                  

[T]

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

h (acumulado) 

[m]
m h 

k Cvx

(Cubierta N+3.6) 6.35

3.45

 (Piso 1  N+0.00) 2.90

2.90

0.00SOTANO (N-2.90)

PESO TOTAL 

EDIFICIO
785.48 T 

Tabla A.4.2-1
Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

408.45   T

Fx NIVEL
ALTURA        

PISO            [m]

     



AJUSTE DE LOS RESULTADOS

REGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 330.53  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 345.22  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 0.855 s Ty = 0.497 s 

Sax = 0.520 s Say = 0.520 s 

326.76 T

> 0.80 Vs = 326.76 T

Irregularidad de la estructura  =

Si la estructura es Irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 90 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.80 Vs =

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal1 Acceleration UX 99.99 99.81

Modal1 Acceleration UY 98.35 94.04

Modal1 Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

Mode Period UX UY

sec

1 0.855 0.6189 9.64E-06

2 0.631 0.0168 1.00E-05

3 0.582 0.0051 0.0055

4 0.53 0.0546 0

5 0.514 0.0034 0.0575

6 0.497 0.0003 0.8736

7 0.457 0.0043 0

8 0.452 0.0011 0.0035

9 0.403 0.0023 0.0003

10 0.389 0.1712 1.31E-05

11 0.368 0.094 0

12 0.343 0.026 1.11E-06

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

     



CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

74.37 T

345.22 T 

303.35 T

131.26 T

330.53 T 

337.12 T

FX FY

tonf tonf

SXDIS Max 303.3557 131.5092

SYDIS Max 74.3697 331.1159

TABLE:  Base Reactions

Load 

Case/Combo

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Carga 

Muerta 

[T/m²]

Masa                

[T s²/m]

0.200 11.99

0.037 2.20

0.396 2.18

0.124 9.59

0.673 51.86

0.029 2.25

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

ANÁLISIS SÍSMICO DERIVA

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro Elástico de 

Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del sitio.

PISO
Area              

[m²]

(Cubierta N+3.6)

588.00

588.00

54

 (Piso 1  N+0.00)
756

756.00
SOTANO (N-2.90) 756.00

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la base

     



160.55 103.10 0.37 121.48 6.30

602.90 178.23 0.63 209.99 2.90

22.03 0.00 0.00 0.00 0.00

281.33 331.47

Ct = 0.047

hn = 6.30 m

Ta = 0.246 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.307

Sa = 0.422 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.422 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

PISO
W = g m                  

[T]

ALTURA        

PISO            [m]

h (acumulado) 

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(Cubierta N+3.6) 6.30

3.40

 (Piso 1  N+0.00) 2.90

2.90

SOTANO (N-2.90) 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
785.48 T 

Tabla A.4.2-1
Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

331.47   T

     



160.55 103.92 0.37 122.44 6.35

602.90 178.23 0.63 209.99 2.90

22.03 0.00 0.00 0.00 0.00

282.15 332.44

Ct = 0.047

hn = 6.35 m

Ta = 0.248 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.309

Sa = 0.422 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Say = 0.422 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

PISO
W = g m                  

[T]

ALTURA        

PISO            [m]

h (acumulado) 

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(Cubierta N+3.6) 6.35

3.45

 (Piso 1  N+0.00) 2.90

2.90

SOTANO (N-2.90) 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
785.48 T 

Tabla A.4.2-1
Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

331.47   T

     



AJUSTE DE LOS RESULTADOS

REGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 278.95  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 279.93  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 0.855 s Ty = 0.497 s 

Sax = 0.422 s Say = 0.422 s 

Irregularidad de la estructura  =

Si la estructura es Irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 90 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.80 Vs = 265.18 T

> 0.80 Vs = 265.18 T

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal1 Acceleration UX 99.99 99.81

Modal1 Acceleration UY 98.35 94.04

Modal1 Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

Mode Period UX UY

sec

1 0.855 0.6189 9.64E-06

2 0.631 0.0168 1.00E-05

3 0.582 0.0051 0.0055

4 0.53 0.0546 0

5 0.514 0.0034 0.0575

6 0.497 0.0003 0.8736

7 0.457 0.0043 0

8 0.452 0.0011 0.0035

9 0.403 0.0023 0.0003

10 0.389 0.1712 1.31E-05

11 0.368 0.094 0

12 0.343 0.026 1.11E-06

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

     



CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

258.63 T

104.53 T

278.95 T 

61.38 T

273.12 T

279.93 T 

FX FY

tonf tonf

SXDER Max 258.6292 104.5279

SYDER Max 61.3789 273.1168

TABLE:  Base Reactions

Load 

Case/Combo

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

SISMO EN X COMBINACION 1,2D+1Sx+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-13

CUBIERTA 3.40 0.045 0.012 0.81 3.40 O.K. 0.24 O.K.

PISO 1 2.90 0.038 0.008 3.88 2.90 OJO 1.34 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-30

CUBIERTA 3.40 0.056 0.012 0.89 3.40 O.K. 0.26 O.K.

PISO 1 2.90 0.048 0.008 4.87 2.90 OJO 1.68 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-13

CUBIERTA 3.40 0.045 0.015 0.86 3.40 O.K. 0.25 O.K.

PISO 1 2.90 0.038 0.01 3.93 2.90 OJO 1.35 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-30

CUBIERTA 3.40 0.056 0.015 0.94 3.40 O.K. 0.28 O.K.

PISO 1 2.90 0.048 0.01 4.90 2.90 OJO 1.69 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

If

PORTICO J

If

PORTICO F'

If

PORTICO J

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

If

PORTICO F'

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

SISMO EN X COMBINACION 0.9D+1Sx

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-13

CUBIERTA 3.40 0.045 0.012 0.76 3.40 O.K. 0.22 O.K.

PISO 1 2.90 0.038 0.009 3.91 2.90 OJO 1.35 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-30

CUBIERTA 3.40 0.056 0.012 0.85 3.40 O.K. 0.25 O.K.

PISO 1 2.90 0.048 0.009 4.88 2.90 OJO 1.68 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-13

CUBIERTA 3.40 0.045 0.015 0.86 3.40 O.K. 0.25 O.K.

PISO 1 2.90 0.038 0.01 3.93 2.90 OJO 1.35 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-30

CUBIERTA 3.40 0.056 0.015 0.94 3.40 O.K. 0.28 O.K.

PISO 1 2.90 0.048 0.01 4.90 2.90 OJO 1.69 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

If

PORTICO J

If

PORTICO F'

PORTICO J

If

PORTICO F'

If

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COMBINACION 1,2D+1Sy+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-30

CUBIERTA 3.40 0.014 0.027 1.02 3.40 O.K. 0.30 O.K.

PISO 1 2.90 0.012 0.017 2.08 2.90 O.K. 0.72 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-30

CUBIERTA 3.40 0.014 0.035 1.22 3.40 O.K. 0.36 O.K.

PISO 1 2.90 0.012 0.023 2.59 2.90 O.K. 0.89 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-13

CUBIERTA 3.40 0.012 0.026 0.92 3.40 O.K. 0.27 O.K.

PISO 1 2.90 0.01 0.017 1.97 2.90 O.K. 0.68 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-13

CUBIERTA 3.40 0.012 0.035 1.22 3.40 O.K. 0.36 O.K.

PISO 1 2.90 0.01 0.023 2.51 2.90 O.K. 0.86 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

SISMO EN Y

If

PORTICO 

30

If

If

PORTICO 

13

PORTICO 

30

If

PORTICO 

13

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COMBINACION 0.9D+1Sy

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-30

CUBIERTA 3.40 0.014 0.027 1.02 3.40 O.K. 0.30 O.K.

PISO 1 2.90 0.012 0.017 2.08 2.90 O.K. 0.72 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-30

CUBIERTA 3.40 0.014 0.035 1.12 3.40 O.K. 0.33 O.K.

PISO 1 2.90 0.012 0.024 2.68 2.90 O.K. 0.93 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-13

CUBIERTA 3.40 0.012 0.027 1.02 3.40 O.K. 0.30 O.K.

PISO 1 2.90 0.01 0.017 1.97 2.90 O.K. 0.68 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-13

CUBIERTA 3.40 0.012 0.035 1.12 3.40 O.K. 0.33 O.K.

PISO 1 2.90 0.01 0.024 2.60 2.90 O.K. 0.90 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

PORTICO 

13

PORTICO 

13

If

SISMO EN Y

PORTICO 

30

If

If

PORTICO 

30

If

     



J-30

0.89 1.00 1.00

4.87 1.00 1.00

0.00 1.00 1.00

F'-30

0.94 1.00 1.00

4.90 1.00 1.00

0.00 1.00 1.000.00

REGULAR

REGULAR

REGULAR 6.18

REGULAR

5.25 6.12

D2       

[cm]

REGULAR

REGULAR

1.02

COMBINACION

0.000.00

D1        

[cm]

SOTANO

CUBIERTA

PISO 1

0.86 1.08

REGULAR

0.00

REGULAR

3.93

0.81

REGULAR

REGULAR0.00 0.00

1.19

Øp

1.4 × (D1 + D2) Øp = 0.80

REVISION DE LA IRREGULARIDAD TORSIONAL 

Irregularidad TIPO 1bP : D1, D2 >

2

1,2D+1Sx+1L

Øp
2 2

1.2×(D1+D2)

PORTICO EJE 10

J-13

D1        

[cm]

1.4×(D1+D2)

SISMO EN X

EJE DE COLUMNA

EJE DE COLUMNA

PISO

PISO

PORTICO EJE 18

F'-13

PISO 1

D2       

[cm]

3.88

CUBIERTA

SOTANO

Øp
2 2

REGULAR

5.30

Øp
1.4×(D1+D2)

REGULAR 1.26

1.2×(D1+D2)

     



F'-30

1.22 1.00 1.00

2.59 1.00 1.00

0.00 1.00 1.00

F'-13

1.22 1.00 1.00

2.51 1.00 1.00

0.00 1.00 1.00

1,2D+1Sy+1L

REGULAR

1.50

REGULAR

3.14

2.81

1.34

SISMO EN Y

2.08

0.00

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

PORTICO EJE P

REGULAR

PISO 1

0.00

EJE DE COLUMNA

REGULAR

REGULAR1.97

0.00

2.69

SOTANO 0.00

PISO 1

REGULARCUBIERTA 0.92

SOTANO 0.00

D1        

[cm]
PISO

1.28

J-30

CUBIERTA 1.02

J-13

D2       

[cm]

COMBINACION

PORTICO EJE Y
EJE DE COLUMNA

Øp
2 2

1.4×(D1+D2)

3.27

0.00

REGULAR

Øp
1.2×(D1+D2)

1.57

Øp
2 2

PISO
D1        

[cm]

D2     

[cm]

1.2×(D1+D2)
Øp

1.4×(D1+D2)

     



2

dmáx

1.2 dprom

CASO DE CARGA  

dx [m] dt  [m] dt  [m]

0.045 0.04657 0.05727 0.92 O.K.

0.038 0.03883 0.04866 0.93 O.K.

0 0.00000 0.00000 0.00 O.K.

dx [m] dt  [m] dt  [m]

0.0450 0.04743 0.05797 0.92 O.K.

0.0380 0.03929 0.04903 0.93 O.K.

0.0000 0.00000 0.00000 0.00 O.K.

CUBIERTA 0.0150

SOTANO

SOTANO 0.0000 0.0000

PISO dy [m] dx  [m]

COLUMNA

0.0000

0.00000

0.00000

0.04866

Ax

0.0560

0.0000

dmáx  

[m]

F'-13 F'-30

0.008

0.0560

dy  [m]

SISMO EN X 1,2D+1Sx+1L

Ax

0.00000

dmáx  

[m]

0.0080

<= 3.0

0.012

PISO dy [m] dx  [m] dy  [m]

COLUMNA J-13 J-30

PISO 1

CUBIERTA 0.0120 0.05727

REVISIÓN AMPLIFICACIÓN DE TORSIÓN ACCIDENTAL 

Si existe irregularidades en planta tipo 1P (ver tabla A 3-6, NSR-10), la torsión accidental en cada nivel debe 

aumentarse con el coeficiente de amplificación Ax.

Ax =  [ ]

0.0480

0.05797

PISO 1 0.0100 0.0480 0.0100 0.04903

0.0150

     



CASO DE CARGA  

dx [m] dt  [m] dt  [m]

0.0140 0.03041 0.03770 0.92 O.K.

0.0120 0.02081 0.02594 0.92 O.K.

0.0000 0.00000 0.00000 0.00 O.K.

dx [m] dt  [m] dt  [m]

0.0120 0.02864 0.03700 0.94 O.K.

0.0100 0.01972 0.02508 0.93 O.K.

0.0000 0.00000 0.00000 0.00 O.K.

0.02508

dy [m] dx  [m]

0.03700

0.00000

0.0120 0.0350

SOTANO 0.0000 0.0000 0.0000

F'-13

PISO

PISO 1 0.0170 0.0100 0.0230

CUBIERTA 0.0260

COLUMNA

1,2D+1Sy+1LSISMO EN Y

dmáx  

[m]
Ax

dmáx  

[m]
Ax

F'-30

dy  [m]

J-30

0.0000 0.0000 0.0000

0.0120 0.0230

0.00000

PISO 1 0.0170

dy [m] dx  [m] dy  [m]

CUBIERTA 0.0270 0.0140 0.0350 0.03770

SOTANO

0.02594

PISO

COLUMNA J-13

     



Øp SI NO

Øp 

ADOPTA

DO

Irregularidad Torsional............................. 1aP 0.90 X 1.00

Irregularidad Tosional extrema 1bP 0.80 X 1.00

Retrocesos en las Esquinas....................... 2P 0.90 X 1.00

Irregularidad del Diafragma...................... 3P 0.90 X 1.00

Desplazamiento de los Planos de Acción..... 4P 0.80 X 1.00

Sistemas no Paralelos.............................. 5P 0.90 X 1.00

1.00

Øa SI NO

Øa 

ADOPTA

DO

Piso Flexible (Irregularidad en Rigidez)........ 1aA 0.90 X 1.00

Piso Flexible (Irregularidad extrema en Rigidez)........1bA 0.80 X 1.00

Distribución de Masa.................................. 2A 0.90 X 1.00

Irregularidad Geométrica............................ 3A 0.90 X 0.90

Desplazamiento del Plano de Acción............ 4A 0.80 X 0.80

Piso Débil - Discontinuidad en la Resistencia. 5A 0.80 X 1.00

0.80

Teniendo en cuenta el tipo de irregularidad

Coeficiente de Capacidad de Disipación de Energía : R = Øp × Øa × Ør x Ro

donde : Øp = 1.00

Øa = 0.80

Ør = 1.00

Ro = 2.50 Ro'= 1.875

R' = 1.50

REVISION DE IRREGULARIDADES

IRREGULARIDADES EN PLANTA

TIPO DE IRREGULARIDAD

Øp DEFINITIVO =

IRREGULARIDADES EN ALTURA

TIPO DE IRREGULARIDAD

Øa DEFINITIVO =

Para Pórticos resistentes a momentos con capacidad 

minima de disipación de energía (DMI)

     



A>0.15B Y  C>.15DIrregularidad TIPO 2P: Øp = 0.90

Irregularidad TIPO 3P: Øp = 0.90

Irregularidad TIPO 4P: Øp = 0.80

Irregularidad TIPO 5P: Øp = 0.90

     



Øp = 0.80

Øp = 0.90

IRREGULARIDADES EN ALTURA

Irregularidad TIPO 1bA:

Irregularidad TIPO 2A:

Irregularidad TIPO 3A: Øp = 0.90

     



Irregularidad TIPO 5aA: Øp = 0.9

Irregularidad TIPO 5bA: Øp = 0.9

Irregularidad TIPO 4A: 0.8

     



CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN ORIGINAL

Calificación Buena Regular Mala

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0 F c = 1.0

Calificación Buena Regular Mala

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0 F e = 1.0

RESISTENCIA EFECTIVA

Tecnología de construcción de la época

F  c 1 0.8 0.6

Mal comportamiento estructural debido a  

distribuciòn irregular de masa y rigidez

Ausencia de diafragmas rígidos
Vigas de amarre en ambos sentidos de la 

estructura

Vigas de amarre en la cimentación

Calidad del diseño RESULTADO

CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN 

ESTADO DE LA ESTRUCTURA ORIGINAL

Sismos que pudieran haber afectado la 

estructura

F  e 1 0.8 0.6

Deflexiones excesivas

Fisuración por cambios de temperatura

Durabilidad de la estructura

estado de elementos de union

Corrosión de aceros

Asentamientos RESULTADO

     



RESISTENCIA DE NÚCLEOS DE CONCRETO

Promedio f'c = 320 Kg/cm² PLACAS

f'c = 320 Kg/cm² COLUMNAS

MATERIALES  

Concreto:

Vigas f'c = 320 Kg/cm² Ec= ### Kg/cm²

Columnas f'c = 320 Kg/cm² Ec= ### Kg/cm²

Acero:

fy = 4200 Kg/cm² Refuerzo Longitudinal

fy = 2400 Kg/cm² Refuerzo Transversal

Es = 2000000 Kg/cm²

RESISTENCIA EXISTENTE DEL ELEMENTO

N ef =  F c *  F e * N ex

F c = 1.0

F e = 1.0

F c * F e 1.0

     



NOMBRE DEL PROYECTO:

ESTRUCTURA EVALUADA:

SISTEMA ESTRUCTURAL:

PARAMETROS SISMICOS:
Método  utilizado: Análisis Modal Dinámico.  

Ubicación: BOGOTÁ

Perfil de suelo: Aluvial 200

Grupo de uso: Grupo III - Edificaciones de atención a la comunidad

COEFICIENTES ESPECTRALES PARA UMBRAL DEL DAÑO

Aluvial 100 Aluvial 200

Ad= 0.060 0.06 g

A0d= 0.080 0.07
g

Fa= 1.400 1.20
g

Fv= 2.900 2.90

T0d= 0.210 0.24

TCd= 1.040 1.21

TLd= 3.500 3.50

Sadx= s

Sady= s

Tx= s

Ty= s

ESPECIFICACIONES : 

NORMAS :

DESCRIPCION  DEL PROYECTO (UMBRAL DEL DAÑO)

Pórticos resistentes a momentos con capacidad minima

de disipación de energía (DMI)

COMPLEJO PALOQUEMAO - CENTRO DE HOTELERIA 

Descripción

CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y LOS DISEÑOS DE 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO 

ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE DISEÑO 

Y CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10 DE EDIFICACIONES DEL SENA - FASE 

3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., UBICADO EN ZONA DE AMENAZA 

SÍSMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1, 2, 3 Y 4.

f’c = 210 kgf/cm² Resistencia del concreto para VIGAS Y PLACAS

Periodo corto de umbral de daño (s).

Periodo largo de umbral de daño (s).

Aceleración espectral de umbral de daño (g). 1.540

f’c = 210 kgf/cm² Resistencia del concreto para COLUMNAS

fy = 4200 Kgf/cm² (60.000 

p.s.i.) 
Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo principal.

fy = 2400 Kgf/cm² (40.000 

p.s.i.) 
Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo transversal.

La revisión de la vulnerabilidad sísmica se realizó siguiendo las recomendaciones de la NSR-

10

Aceleracion horizontal pico efectiva de umbral de daño.

Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de 

periodos cortos.

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de 

periodos intermedios

Periodo inicial de umbral de daño (s)

Aceleración espectral de umbral de daño (g). 0.895

Periodo de vibración (s). 0.234

Periodo de vibración (s). 0.234

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Carga 

Muerta 

[T/m²]

Masa                

[T s²/m]

0.200 11.99

0.037 2.20

0.396 2.18

0.124 9.59

0.673 51.86

0.029 2.25

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

ANÁLISIS SÍSMICO UMBRAL DE DAÑO

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro Elástico de 

Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del sitio.

PISO
Area              

[m²]

(Cubierta N+3.6)

588.00

588.00

54

 (Piso 1  N+0.00)
756

756.00
SOTANO (N-2.90) 756.00

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la base

     



160.55 103.10 0.37 67.36 6.30

602.90 178.23 0.63 116.44 2.90

22.03 0.00 0.00 0.00 0.00

281.33 183.80

Ct = 0.047

hn = 6.30 m

Ta = 0.246 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.54

T = 0.380

Sa = 0.234 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.234 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

PISO
W = g m                  

[T]

ALTURA        

PISO            [m]

h (acumulado) 

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(Cubierta N+3.6) 6.30

3.40

 (Piso 1  N+0.00) 2.90

2.90

SOTANO (N-2.90) 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
785.48 T 

Tabla A.4.2-1
Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

183.80   T

     



160.55 103.92 0.37 67.90 6.35

602.90 178.23 0.63 116.44 2.90

22.03 0.00 0.00 0.00 0.00

282.15 184.34

Ct = 0.047

hn = 6.35 m

Ta = 0.248 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.54

T = 0.382

Sa = 0.234 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Say = 0.234 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

PISO
W = g m                  

[T]

ALTURA        

PISO            [m]

h (acumulado) 

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(Cubierta N+3.6) 6.35

3.45

 (Piso 1  N+0.00) 2.90

2.90

SOTANO (N-2.90) 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
785.48 T 

Tabla A.4.2-1
Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

183.80   T

     



AJUSTE DE LOS RESULTADOS

REGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 153.62  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 157.50  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 0.855 s Ty = 0.497 s 

Sax = 0.234 s Say = 0.234 s 

Irregularidad de la estructura  =

Si la estructura es Irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 90 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.80 Vs = 147.04 T

> 0.80 Vs = 147.04 T

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal1 Acceleration UX 99.99 99.81

Modal1 Acceleration UY 98.35 94.04

Modal1 Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

Mode Period UX UY

sec

1 0.855 0.6189 9.64E-06

2 0.631 0.0168 1.00E-05

3 0.582 0.0051 0.0055

4 0.53 0.0546 0

5 0.514 0.0034 0.0575

6 0.497 0.0003 0.8736

7 0.457 0.0043 0

8 0.452 0.0011 0.0035

9 0.403 0.0023 0.0003

10 0.389 0.1712 1.31E-05

11 0.368 0.094 0

12 0.343 0.026 1.11E-06

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

     



CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

142.42 T

57.57 T

153.62 T 

34.56 T

153.67 T

157.50 T 

FX FY

tonf tonf

SXUMB Max 142.419 57.5737

SYUMB Max 34.5597 153.6662

TABLE:  Base Reactions

Load 

Case/Combo

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

SISMO EN X COMBINACION 1,2D+1Sx+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-13

CUBIERTA 3.40 0.025 0.007 0.45 1.36 O.K. 0.33 O.K.

PISO 1 2.90 0.021 0.005 2.16 1.16 OJO 1.86 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-30

CUBIERTA 3.40 0.031 0.007 0.45 1.36 O.K. 0.33 O.K.

PISO 1 2.90 0.027 0.005 2.75 1.16 OJO 2.37 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-13

CUBIERTA 3.40 0.025 0.008 0.50 1.36 O.K. 0.37 O.K.

PISO 1 2.90 0.021 0.005 2.16 1.16 OJO 1.86 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-30

CUBIERTA 3.40 0.031 0.008 0.50 1.36 O.K. 0.37 O.K.

PISO 1 2.90 0.027 0.005 2.75 1.16 OJO 2.37 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

If

PORTICO J

If

PORTICO J

If

PORTICO F'

If

PORTICO F'

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

SISMO EN X COMBINACION 0.9D+1Sx

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-13

CUBIERTA 3.40 0.025 0.007 0.45 1.36 O.K. 0.33 O.K.

PISO 1 2.90 0.021 0.005 2.16 1.16 OJO 1.86 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-30

CUBIERTA 3.40 0.031 0.007 0.45 1.36 O.K. 0.33 O.K.

PISO 1 2.90 0.027 0.005 2.75 1.16 OJO 2.37 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-13

CUBIERTA 3.40 0.025 0.008 0.45 1.36 O.K. 0.33 O.K.

PISO 1 2.90 0.021 0.006 2.18 1.16 OJO 1.88 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-30

CUBIERTA 3.40 0.031 0.008 0.45 1.36 O.K. 0.33 O.K.

PISO 1 2.90 0.027 0.006 2.77 1.16 OJO 2.38 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

If

PORTICO J

If

PORTICO J

If

PORTICO F'

If

PORTICO F'

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COMBINACION 1,2D+1Sy+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-30

CUBIERTA 3.40 0.008 0.015 0.51 1.36 O.K. 0.37 O.K.

PISO 1 2.90 0.007 0.01 1.22 1.16 OJO 1.05 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-30

CUBIERTA 3.40 0.008 0.02 0.71 1.36 O.K. 0.52 O.K.

PISO 1 2.90 0.007 0.013 1.48 1.16 OJO 1.27 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-13

CUBIERTA 3.40 0.007 0.015 0.51 1.36 O.K. 0.37 O.K.

PISO 1 2.90 0.006 0.01 1.17 1.16 OJO 1.01 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-13

CUBIERTA 3.40 0.007 0.02 0.71 1.36 O.K. 0.52 O.K.

PISO 1 2.90 0.006 0.013 1.43 1.16 OJO 1.23 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

SISMO EN Y

If

PORTICO 

30

If

PORTICO 

30

If

PORTICO 

13

If

PORTICO 

13

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COMBINACION 0.9D+1Sy

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-30

CUBIERTA 3.40 0.008 0.015 0.51 1.36 O.K. 0.37 O.K.

PISO 1 2.90 0.007 0.01 1.22 1.16 OJO 1.05 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-30

CUBIERTA 3.40 0.008 0.02 0.71 1.36 O.K. 0.52 O.K.

PISO 1 2.90 0.007 0.013 1.48 1.16 OJO 1.27 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-13

CUBIERTA 3.40 0.007 0.015 0.51 1.36 O.K. 0.37 O.K.

PISO 1 2.90 0.006 0.01 1.17 1.16 OJO 1.01 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-13

CUBIERTA 3.40 0.007 0.02 0.71 1.36 O.K. 0.52 O.K.

PISO 1 2.90 0.006 0.013 1.43 1.16 OJO 1.23 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

If

SISMO EN Y

If

PORTICO 

13

If

PORTICO 

13

PORTICO 

30

If

PORTICO 

30

     



NOMBRE DEL PROYECTO:

ESTRUCTURA EVALUADA:

SISTEMA ESTRUCTURAL:

PARAMETROS SISMICOS:

Método  utilizado: Análisis Modal Dinámico.  

Ubicación: BOGOTÁ

Perfil de suelo: Aluvial 200

Grupo de uso: Grupo III - Edificaciones de atención a la comunidad

COEFICIENTES ESPECTRALES PARA DISEÑO

Aluvial 100 Aluvial 200

Aa= 0.150 0.150 g

Av= 0.200 0.200 g

Ao= 0.180 0.160
g

Fa= 1.200 1.050

Fv= 2.100 2.100

I= 1.000 1.000

I= 1.250 1.250

Tc= 1.120 1.280 s

Tl= 3.500 3.500 s

Ta= s
T= 0.160 0.160 s

Tx= s

Ty= s

Sax= g

Say= g

ESPECIFICACIONES : 

NORMAS :

Coeficiente de importancia (DERIVA).

Coeficiente de importancia (DISEÑO).

Periodo corto.

COMPLEJO PALOQUEMAO - CENTRO DE HOTELERIA 

Pórticos resistentes a momentos con capacidad

moderada de disipación de energía (DMO)

Descripción

fy = 2400 Kgf/cm² 

(40.000 p.s.i.) 

Resistencia a la fluencia del acero de 

refuerzo transversal.

La revisión de la vulnerabilidad sísmica se realizó siguiendo las

recomendaciones de la NSR-10

f’c = 210 kgf/cm² Resistencia del concreto para VIGAS Y 

f’c = 210 kgf/cm² Resistencia del concreto para COLUMNAS

fy = 4200 Kgf/cm² 

(60.000 p.s.i.) 

Resistencia a la fluencia del acero de 

refuerzo principal.

0.630

Aceleracion horizontal pico efectiva de diseño.

Aceleracion que representa la velocidad horizontal 

Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en 

superficie.

Coeficiente de amplificacion que afecta la 

aceleracion en la zona de periodos cortos.

Coeficiente de amplificacion que afecta la 

Periodo largo.

Periodo fundamental de la edificación(s)(NSR-10). 2.086

Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE y 0.630

DESCRIPCION  DEL PROYECTO

CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y LOS 

DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL 

REGLAMENTO COLOMBIANO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO 

RESISTENTE NSR-10 DE EDIFICACIONES DEL SENA - FASE 3, 

LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., UBICADO EN ZONA DE 

AMENAZA SÍSMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1, 2, 3 Y 4.

Periodo maximo de vibracion (s)(NSR-10).

Periodo de vibracion (s)(Modelo Computacional) 0.803
Periodo de vibracion (s)(Modelo Computacional) 0.449
Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE y 

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Carga 

Muerta 

[T/m²]

Masa                

[T s²/m]

0.200 11.99

0.037 2.20

0.396 2.18

0.124 9.59

0.673 51.86

0.029 2.25

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

ANÁLISIS SÍSMICO DISEÑO ORDENADA AMPLIFICADA 20%

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro Elástico de 

Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del sitio.

PISO
Area              

[m²]

(Cubierta N+3.6)

588.00

588.00

54

 (Piso 1  N+0.00)
756

756.00
SOTANO (N-2.90) 756.00

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la base

     



160.55 103.10 0.37 181.36 6.30

602.90 178.23 0.63 313.50 2.90

22.03 0.00 0.00 0.00 0.00

281.33 494.85

Ct = 0.047

hn = 6.30 m

Ta = 0.246 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.307

Sa = 0.630 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.630 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

PISO
W = g m                  

[T]

ALTURA        

PISO            [m]

h (acumulado) 

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(Cubierta N+3.6) 6.30

3.40

 (Piso 1  N+0.00) 2.90

2.90

SOTANO (N-2.90) 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
785.48 T 

Tabla A.4.2-1
Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

494.85   T

     



160.55 103.92 0.37 182.79 6.35

602.90 178.23 0.63 313.50 2.90

22.03 0.00 0.00 0.00 0.00

282.15 496.29

Ct = 0.047

hn = 6.35 m

Ta = 0.248 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.309

Sa = 0.630 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Say = 0.630 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

PISO
W = g m                  

[T]

ALTURA        

PISO            [m]

h (acumulado) 

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(Cubierta N+3.6) 6.35

3.45

 (Piso 1  N+0.00) 2.90

2.90

SOTANO (N-2.90) 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
785.48 T 

Tabla A.4.2-1
Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

494.85   T

     



AJUSTE DE LOS RESULTADOS

REGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 399.77  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 407.65  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 0.855 s Ty = 0.497 s 

Sax = 0.630 s Say = 0.630 s 

Irregularidad de la estructura  =

Si la estructura es Irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 90 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.80 Vs = 395.88 T

> 0.80 Vs = 395.88 T

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal1 Acceleration UX 99.99 99.81

Modal1 Acceleration UY 98.35 94.04

Modal1 Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

Mode Period UX UY

sec

1 0.855 0.6189 9.64E-06

2 0.631 0.0168 1.00E-05

3 0.582 0.0051 0.0055

4 0.53 0.0546 0

5 0.514 0.0034 0.0575

6 0.497 0.0003 0.8736

7 0.457 0.0043 0

8 0.452 0.0011 0.0035

9 0.403 0.0023 0.0003

10 0.389 0.1712 1.31E-05

11 0.368 0.094 0

12 0.343 0.026 1.11E-06

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

     



CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

366.38 T

159.95 T

399.77 T 

89.33 T

397.74 T

407.65 T 

FX FY

tonf tonf

SXDIS Max 366.3784 159.9531

SYDIS Max 89.3343 397.7429

TABLE:  Base Reactions

Load 

Case/Combo

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Carga 

Muerta 

[T/m²]

Masa                

[T s²/m]

0.200 11.99

0.037 2.20

0.396 2.18

0.124 9.59

0.673 51.86

0.029 2.25

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

ANÁLISIS SÍSMICO DERIVA ORDENADA AMPLIFICADA 20%

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro Elástico de 

Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del sitio.

PISO
Area              

[m²]

(Cubierta N+3.6)

588.00

588.00

54

 (Piso 1  N+0.00)
756

756.00
SOTANO (N-2.90) 756.00

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la base

     



160.55 103.10 0.37 145.66 6.30

602.90 178.23 0.63 251.79 2.90

22.03 0.00 0.00 0.00 0.00

281.33 397.45

Ct = 0.047

hn = 6.30 m

Ta = 0.246 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.307

Sa = 0.506 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.506 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

PISO
W = g m                  

[T]

ALTURA        

PISO            [m]

h (acumulado) 

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(Cubierta N+3.6) 6.30

3.40

 (Piso 1  N+0.00) 2.90

2.90

SOTANO (N-2.90) 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
785.48 T 

Tabla A.4.2-1
Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

397.45   T

     



160.55 103.92 0.37 146.82 6.35

602.90 178.23 0.63 251.79 2.90

22.03 0.00 0.00 0.00 0.00

282.15 398.61

Ct = 0.047

hn = 6.35 m

Ta = 0.248 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.309

Sa = 0.506 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Say = 0.473 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

PISO
W = g m                  

[T]

ALTURA        

PISO            [m]

h (acumulado) 

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(Cubierta N+3.6) 6.35

3.45

 (Piso 1  N+0.00) 2.90

2.90

SOTANO (N-2.90) 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
785.48 T 

Tabla A.4.2-1
Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

371.53   T

     



AJUSTE DE LOS RESULTADOS

REGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 334.89  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 336.06  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 0.855 s Ty = 0.497 s 

Sax = 0.506 s Say = 0.506 s 

Irregularidad de la estructura  =

Si la estructura es Irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 90 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.80 Vs = 317.96 T

> 0.80 Vs = 297.23 T

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal1 Acceleration UX 99.99 99.81

Modal1 Acceleration UY 98.35 94.04

Modal1 Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

Mode Period UX UY

sec

1 0.855 0.6189 9.64E-06

2 0.631 0.0168 1.00E-05

3 0.582 0.0051 0.0055

4 0.53 0.0546 0

5 0.514 0.0034 0.0575

6 0.497 0.0003 0.8736

7 0.457 0.0043 0

8 0.452 0.0011 0.0035

9 0.403 0.0023 0.0003

10 0.389 0.1712 1.31E-05

11 0.368 0.094 0

12 0.343 0.026 1.11E-06

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

     



CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

310.49 T

125.49 T

334.89 T 

73.69 T

327.88 T

336.06 T 

FX FY

tonf tonf

SXDER Max 310.4864 125.4866

SYDER Max 73.6858 327.8788

TABLE:  Base Reactions

Load 

Case/Combo

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

SISMO EN X COMBINACION 1,2D+1Sx+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-13

CUBIERTA 3.40 0.054 0.0144 0.97 3.40 O.K. 0.28 O.K.

PISO 1 2.90 0.0456 0.0096 4.66 2.90 OJO 1.61 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-30

CUBIERTA 3.40 0.0672 0.0144 1.07 3.40 O.K. 0.32 O.K.

PISO 1 2.90 0.0576 0.0096 5.84 2.90 OJO 2.01 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-13

CUBIERTA 3.40 0.054 0.018 1.03 3.40 O.K. 0.30 O.K.

PISO 1 2.90 0.0456 0.012 4.72 2.90 OJO 1.63 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

REVISIÓN DE LA DERIVA ORDENADA AMPLIFICADA 20%

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

If

PORTICO J

If

PORTICO J

If

PORTICO F'

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA ORDENADA AMPLIFICADA 20%

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-30

CUBIERTA 3.40 0.0672 0.018 1.13 3.40 O.K. 0.33 O.K.

PISO 1 2.90 0.0576 0.012 5.88 2.90 OJO 2.03 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

SISMO EN X COMBINACION 0.9D+1Sx

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-13

CUBIERTA 3.40 0.054 0.0144 0.91 3.40 O.K. 0.27 O.K.

PISO 1 2.90 0.0456 0.0108 4.69 2.90 OJO 1.62 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-30

CUBIERTA 3.40 0.0672 0.0144 1.03 3.40 O.K. 0.30 O.K.

PISO 1 2.90 0.0576 0.0108 5.86 2.90 OJO 2.02 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-13

CUBIERTA 3.40 0.054 0.018 1.03 3.40 O.K. 0.30 O.K.

PISO 1 2.90 0.0456 0.012 4.72 2.90 OJO 1.63 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-30

CUBIERTA 3.40 0.0672 0.018 1.13 3.40 O.K. 0.33 O.K.

PISO 1 2.90 0.0576 0.012 5.88 2.90 OJO 2.03 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

If

PORTICO F'

If

PORTICO J

If

PORTICO J

If

PORTICO F'

If

PORTICO F'

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA ORDENADA AMPLIFICADA 20%

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COMBINACION 1,2D+1Sy+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-30

CUBIERTA 3.40 0.0168 0.0324 1.22 3.40 O.K. 0.36 O.K.

PISO 1 2.90 0.0144 0.0204 2.50 2.90 O.K. 0.86 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-30

CUBIERTA 3.40 0.0168 0.042 1.46 3.40 O.K. 0.43 O.K.

PISO 1 2.90 0.0144 0.0276 3.11 2.90 OJO 1.07 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-13

CUBIERTA 3.40 0.0144 0.0312 1.11 3.40 O.K. 0.33 O.K.

PISO 1 2.90 0.012 0.0204 2.37 2.90 O.K. 0.82 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-13

CUBIERTA 3.40 0.0144 0.042 1.46 3.40 O.K. 0.43 O.K.

PISO 1 2.90 0.012 0.0276 3.01 2.90 OJO 1.04 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

SISMO EN Y

If

PORTICO 

30

If

PORTICO 

30

If

PORTICO 

13

If

PORTICO 

13

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA ORDENADA AMPLIFICADA 20%

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COMBINACION 0.9D+1Sy

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-30

CUBIERTA 3.40 0.0168 0.0324 1.22 3.40 O.K. 0.36 O.K.

PISO 1 2.90 0.0144 0.0204 2.50 2.90 O.K. 0.86 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-30

CUBIERTA 3.40 0.0168 0.042 1.34 3.40 O.K. 0.39 O.K.

PISO 1 2.90 0.0144 0.0288 3.22 2.90 OJO 1.11 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-13

CUBIERTA 3.40 0.0144 0.0324 1.22 3.40 O.K. 0.36 O.K.

PISO 1 2.90 0.012 0.0204 2.37 2.90 O.K. 0.82 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-13

CUBIERTA 3.40 0.0144 0.042 1.34 3.40 O.K. 0.39 O.K.

PISO 1 2.90 0.012 0.0288 3.12 2.90 OJO 1.08 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

If

SISMO EN Y

If

PORTICO 

13

If

PORTICO 

13

PORTICO 

30

If

PORTICO 

30

     



NOMBRE DEL PROYECTO:

ESTRUCTURA EVALUADA:

SISTEMA ESTRUCTURAL:

PARAMETROS SISMICOS:

Método  utilizado: Análisis Modal Dinámico.  

Ubicación: BOGOTÁ

Perfil de suelo: Aluvial 200

Grupo de uso: Grupo III - Edificaciones de atención a la comunidad

COEFICIENTES ESPECTRALES PARA DISEÑO

Aluvial 100 Aluvial 200

Aa= 0.150 0.150 g

Av= 0.200 0.200 g

Ao= 0.180 0.160
g

Fa= 1.200 1.050

Fv= 2.100 2.100

I= 1.000 1.000

I= 1.250 1.250

Tc= 1.120 1.280 s

Tl= 3.500 3.500 s

Ta= s
T= 0.160 0.160 s

Tx= s

Ty= s

Sax= g

Say= g

ESPECIFICACIONES : 

NORMAS :

Coeficiente de importancia (DERIVA).

Coeficiente de importancia (DISEÑO).

Periodo corto.

COMPLEJO PALOQUEMAO - CENTRO DE HOTELERIA 

Pórticos resistentes a momentos con capacidad

moderada de disipación de energía (DMO)

Descripción

fy = 2400 Kgf/cm² 

(40.000 p.s.i.) 

Resistencia a la fluencia del acero de 

refuerzo transversal.

La revisión de la vulnerabilidad sísmica se realizó siguiendo las

recomendaciones de la NSR-10

f’c = 210 kgf/cm² Resistencia del concreto para VIGAS Y 

f’c = 210 kgf/cm² Resistencia del concreto para COLUMNAS

fy = 4200 Kgf/cm² 

(60.000 p.s.i.) 

Resistencia a la fluencia del acero de 

refuerzo principal.

0.422

Aceleracion horizontal pico efectiva de diseño.

Aceleracion que representa la velocidad horizontal 

Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en 

superficie.

Coeficiente de amplificacion que afecta la 

aceleracion en la zona de periodos cortos.

Coeficiente de amplificacion que afecta la 

Periodo largo.

Periodo fundamental de la edificación(s)(NSR-10). 2.086

Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE y 0.422

CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y LOS 

DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL 

REGLAMENTO COLOMBIANO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO 

RESISTENTE NSR-10 DE EDIFICACIONES DEL SENA - FASE 3, 

LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., UBICADO EN ZONA 

DE AMENAZA SÍSMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1, 2, 3 Y 4.

DESCRIPCION  DEL PROYECTO

Periodo maximo de vibracion (s)(NSR-10).

Periodo de vibracion (s)(Modelo Computacional) 0.803
Periodo de vibracion (s)(Modelo Computacional) 0.449
Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE y 

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Carga 

Muerta 

[T/m²]

Masa                

[T s²/m]

0.200 11.99

0.037 2.20

0.396 2.18

0.124 9.59

0.673 51.86

0.029 2.25

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

SOTANO (N-2.90) 756.00

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la base

(Cubierta N+3.6)

588.00

588.00

54

 (Piso 1  N+0.00)
756

756.00

ANÁLISIS SÍSMICO ORDENADA REDUCIDA 20%

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro Elástico de 

Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del sitio.

PISO
Area              

[m²]

     



160.55 103.10 0.37 121.48 6.30

602.90 178.23 0.63 209.99 2.90

22.03 0.00 0.00 0.00 0.00

281.33 331.47

Ct = 0.047

hn = 6.30 m

Ta = 0.246 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.307

Sa = 0.422 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.422 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

PESO TOTAL 

EDIFICIO
785.48 T 

Tabla A.4.2-1
Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

331.47   T

2.90

SOTANO (N-2.90) 0.00

3.40

 (Piso 1  N+0.00) 2.90

Fx NIVEL

(Cubierta N+3.6) 6.30

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

PISO
W = g m                  

[T]

ALTURA        

PISO            [m]

h (acumulado) 

[m]
m h 

k Cvx

     



160.55 103.92 0.37 122.44 6.35

602.90 178.23 0.63 209.99 2.90

22.03 0.00 0.00 0.00 0.00

282.15 332.44

Ct = 0.047

hn = 6.35 m

Ta = 0.248 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.309

Sa = 0.422 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Say = 0.422 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

PESO TOTAL 

EDIFICIO
785.48 T 

Tabla A.4.2-1
Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

331.47   T

2.90

SOTANO (N-2.90) 0.00

3.45

 (Piso 1  N+0.00) 2.90

(Cubierta N+3.6) 6.35

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

PISO
W = g m                  

[T]

ALTURA        

PISO            [m]

h (acumulado) 

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

     



AJUSTE DE LOS RESULTADOS

REGUALR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 262.12  T RECALCULAR Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 271.77  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 0.855 s Ty = 0.497 s 

Sax = 0.422 s Say = 0.422 s 

Si la estructura es Irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 90 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.80 Vs = 265.18 T

> 0.80 Vs = 265.18 T

Irregularidad de la estructura  =

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal1 Acceleration UX 99.99 99.81

Modal1 Acceleration UY 98.35 94.04

Modal1 Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

Mode Period UX UY

sec

1 0.855 0.6189 9.64E-06

2 0.631 0.0168 1.00E-05

3 0.582 0.0051 0.0055

4 0.53 0.0546 0

5 0.514 0.0034 0.0575

6 0.497 0.0003 0.8736

7 0.457 0.0043 0

8 0.452 0.0011 0.0035

9 0.403 0.0023 0.0003

10 0.389 0.1712 1.31E-05

11 0.368 0.094 0

12 0.343 0.026 1.11E-06

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

     



CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

103.30 T

262.12 T 

59.56 T

265.16 T

271.77 T 

240.91 T

FX FY

tonf tonf

SXDIS Max 240.919 103.3021

SYDIS Max 59.5562 265.1619

TABLE:  Base Reactions

Load 

Case/Comb

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Carga 

Muerta 

[T/m²]

Masa                

[T s²/m]

0.200 11.99

0.037 2.20

0.396 2.18

0.124 9.59

0.673 51.86

0.029 2.25

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

SOTANO (N-2.90) 756.00

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la base

(Cubierta N+3.6)

588.00

588.00

54

 (Piso 1  N+0.00)
756

756.00

ANÁLISIS SÍSMICO DERIVAS ORDENADA REDUCIDA 20%

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro Elástico de 

Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del sitio.

PISO
Area              

[m²]

     



160.55 103.10 0.37 97.30 6.30

602.90 178.23 0.63 168.19 2.90

22.03 0.00 0.00 0.00 0.00

281.33 265.49

Ct = 0.047

hn = 6.30 m

Ta = 0.246 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.307

Sa = 0.338 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.338 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

PESO TOTAL 

EDIFICIO
785.48 T 

Tabla A.4.2-1
Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

265.49   T

2.90

SOTANO (N-2.90) 0.00

3.40

 (Piso 1  N+0.00) 2.90

Fx NIVEL

(Cubierta N+3.6) 6.30

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

PISO
W = g m                  

[T]

ALTURA        

PISO            [m]

h (acumulado) 

[m]
m h 

k Cvx

     



160.55 103.92 0.37 98.07 6.35

602.90 178.23 0.63 168.19 2.90

22.03 0.00 0.00 0.00 0.00

282.15 266.27

Ct = 0.047

hn = 6.35 m

Ta = 0.248 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.309

Sa = 0.338 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Say = 0.315 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

PESO TOTAL 

EDIFICIO
785.48 T 

Tabla A.4.2-1
Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

247.43   T

2.90

SOTANO (N-2.90) 0.00

3.45

 (Piso 1  N+0.00) 2.90

(Cubierta N+3.6) 6.35

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

PISO
W = g m                  

[T]

ALTURA        

PISO            [m]

h (acumulado) 

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

     



AJUSTE DE LOS RESULTADOS

REGUALAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 223.02  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 223.80  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 0.803 s Ty = 0.449 s 

Sax = 0.338 s Say = 0.338 s 

Si la estructura es Irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 90 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.80 Vs = 212.39 T

> 0.80 Vs = 197.94 T

Irregularidad de la estructura  =

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal1 Acceleration UX 99.99 99.81

Modal1 Acceleration UY 98.35 94.04

Modal1 Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

Mode Period UX UY

sec

1 0.855 0.6189 9.64E-06

2 0.631 0.0168 1.00E-05

3 0.582 0.0051 0.0055

4 0.53 0.0546 0

5 0.514 0.0034 0.0575

6 0.497 0.0003 0.8736

7 0.457 0.0043 0

8 0.452 0.0011 0.0035

9 0.403 0.0023 0.0003

10 0.389 0.1712 1.31E-05

11 0.368 0.094 0

12 0.343 0.026 1.11E-06

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

     



CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

83.57 T

223.02 T 

49.07 T

218.35 T

223.80 T 

206.77 T

FX FY

tonf tonf

SXDER Max 206.7721 83.5693

SYDER Max 49.072 218.3548

TABLE:  Base Reactions

Load 

Case/Comb

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

SISMO EN X COMBINACION 1,2D+1Sx+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-13

CUBIERTA 3.40 0.036 0.0096 0.64 3.40 O.K. 0.19 O.K.

PISO 1 2.90 0.0304 0.0064 3.11 2.90 OJO 1.07 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-30

CUBIERTA 3.40 0.0448 0.0096 0.72 3.40 O.K. 0.21 O.K.

PISO 1 2.90 0.0384 0.0064 3.89 2.90 OJO 1.34 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-13

CUBIERTA 3.40 0.036 0.012 0.69 3.40 O.K. 0.20 O.K.

PISO 1 2.90 0.0304 0.008 3.14 2.90 OJO 1.08 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

If

PORTICO J

If

PORTICO F'

REVISIÓN DE LA DERIVA ORDENADA REDUCIDA 20%

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

If

PORTICO J

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA ORDENADA REDUCIDA 20%

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-30

CUBIERTA 3.40 0.0448 0.012 0.75 3.40 O.K. 0.22 O.K.

PISO 1 2.90 0.0384 0.008 3.92 2.90 OJO 1.35 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

SISMO EN X COMBINACION 0.9D+1Sx

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-13

CUBIERTA 3.40 0.036 0.0096 0.61 3.40 O.K. 0.18 O.K.

PISO 1 2.90 0.0304 0.0072 3.12 2.90 OJO 1.08 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-30

CUBIERTA 3.40 0.0448 0.0096 0.68 3.40 O.K. 0.20 O.K.

PISO 1 2.90 0.0384 0.0072 3.91 2.90 OJO 1.35 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-13

CUBIERTA 3.40 0.036 0.012 0.69 3.40 O.K. 0.20 O.K.

PISO 1 2.90 0.0304 0.008 3.14 2.90 OJO 1.08 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-30

CUBIERTA 3.40 0.0448 0.012 0.75 3.40 O.K. 0.22 O.K.

PISO 1 2.90 0.0384 0.008 3.92 2.90 OJO 1.35 OJO

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

If

PORTICO F'

If

PORTICO J

If

PORTICO F'

If

PORTICO F'

If

PORTICO J

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA ORDENADA REDUCIDA 20%

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COMBINACION 1,2D+1Sy+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-30

CUBIERTA 3.40 0.0112 0.0216 0.82 3.40 O.K. 0.24 O.K.

PISO 1 2.90 0.0096 0.0136 1.66 2.90 O.K. 0.57 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-30

CUBIERTA 3.40 0.0112 0.028 0.97 3.40 O.K. 0.29 O.K.

PISO 1 2.90 0.0096 0.0184 2.08 2.90 O.K. 0.72 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-13

CUBIERTA 3.40 0.0096 0.0208 0.74 3.40 O.K. 0.22 O.K.

PISO 1 2.90 0.008 0.0136 1.58 2.90 O.K. 0.54 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-13

CUBIERTA 3.40 0.0096 0.028 0.97 3.40 O.K. 0.29 O.K.

PISO 1 2.90 0.008 0.0184 2.01 2.90 O.K. 0.69 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

PORTICO 

13

If

PORTICO 

13

PORTICO 

30

If

PORTICO 

30

If

SISMO EN Y

If

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA ORDENADA REDUCIDA 20%

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COMBINACION 0.9D+1Sy

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-30

CUBIERTA 3.40 0.0112 0.0216 0.82 3.40 O.K. 0.24 O.K.

PISO 1 2.90 0.0096 0.0136 1.66 2.90 O.K. 0.57 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-30

CUBIERTA 3.40 0.0112 0.028 0.89 3.40 O.K. 0.26 O.K.

PISO 1 2.90 0.0096 0.0192 2.15 2.90 O.K. 0.74 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

J-13

CUBIERTA 3.40 0.0096 0.0216 0.82 3.40 O.K. 0.24 O.K.

PISO 1 2.90 0.008 0.0136 1.58 2.90 O.K. 0.54 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F'-13

CUBIERTA 3.40 0.0096 0.028 0.89 3.40 O.K. 0.26 O.K.

PISO 1 2.90 0.008 0.0192 2.08 2.90 O.K. 0.72 O.K.

SOTANO 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

PORTICO 

13

If

PORTICO 

13

PORTICO 

30

If

PORTICO 

30

If

SISMO EN Y

If

     



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

                                                                             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

13.11.3 INDICES DE SOBREESFUERZO 

 

 

 

 

 

 



NIVEL 1: M. NEGATIVO 2: M. POSITIVO 3: CORTANTE
4: FLEXO 

COMPRESION
ELEMENTO

1: V-201 Vano 1

2: V-201 Vano 1

3: V-206 Vano 6

4: F'-30 

1: V-304 Vano 1

2: V-304 Vano 4

3: V-304 Vano 1

4: H-23

1: M. NEGATIVO 2: M. POSITIVO 3: CORTANTE
4: FLEXO 

COMPRESION

8.75 6.08 2.31 8.09

CALCULADOS CON DC-CAD

IND. SOBREESFUERZO ELEMENTOS, ESPECTRO MICROZONIFICACIÓN 

Decreto 523 del 16 de Dic 2010 SENA - Paloquemao (Estructura # 

5.32), ORDENADA DE DISEÑO

IND. SOBREESFUERZO ELEMENTOS, ESPECTRO MICROZONIFICACIÓN Decreto 523 del 16 de Dic 2010 SENA - 

Paloquemao (Estructura # 5.32), ORDENADA DE DISEÑO

CALCULADOS CON DC-CAD

PISO 1  N+0.00 4.62 4.13 1.69 4.47

8.09Piso 2 N+3.40 8.75 6.08 2.31



INFORME TÉCNICO 

INDICES DE SOBREESFUERZO ESPECTRO DE DISEÑO SENA – 
PALOQUEMAO (ESTRUCTURA #5.32) 

COMBINACIONES DC-CAD PARA VIGAS 

COMBINACIONES DC-CAD PARA COLUMNAS 

CONVENCIONES 



INFORME TÉCNICO 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURA BAJO CARGAS DE SERVICIO 

MOMENTOS POSITIVOS,NEGATIVOS,  CORTANTE EN VIGAS Y FLEXO 
COMPRESION EN COLUMNAS 



INFORME TÉCNICO 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURA BAJO ESPECTRO DE DISEÑO 

MOMENTOS POSITIVOS 

MOMENTOS NEGATIVO 



INFORME TÉCNICO 

CORTANTE EN VIGAS 

FLEXOCOMPRESION EN COLUMNAS 



Programa licenciado a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S

INDICE ITEM ELEMENTO

4.62 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (10.5cm2)
4.34 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (9.6cm2)
4.14 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (9.0cm2)
3.73 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (7.7cm2)
3.55 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (10.5cm2)
3.33 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (9.6cm2)
3.12 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (9.0cm2)
3.05 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (3.6cm2)
3.05 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (3.6cm2)
2.96 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (3.5cm2)
2.96 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (3.5cm2)
2.96 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (3.5cm2)
2.96 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (3.5cm2)
2.91 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (3.4cm2)
2.91 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (3.4cm2)
2.90 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (3.4cm2)
2.90 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (3.4cm2)
2.88 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (3.3cm2)
2.88 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (3.3cm2)
2.88 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (3.3cm2)
2.88 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (3.3cm2)
2.84 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (3.2cm2)
2.84 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (3.2cm2)
2.84 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (3.2cm2)
2.80 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (3.1cm2)
2.80 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (3.1cm2)
2.80 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (3.1cm2)
2.80 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (7.7cm2)
2.74 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (3.0cm2)
2.74 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (3.0cm2)
2.74 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (3.0cm2)
2.74 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (3.0cm2)
2.74 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (3.0cm2)
2.74 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (3.0cm2)
2.40 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (9.3cm2)
2.21 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (14.4cm2)
2.06 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (3.4cm2)
1.96 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (2.3cm2)
1.96 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (2.3cm2)
1.96 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (12.1cm2)
1.93 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (11.7cm2)
1.89 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (2.1cm2)
1.89 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (2.1cm2)
1.89 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (2.1cm2)
1.89 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (2.1cm2)
1.86 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (9.2cm2)
1.84 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (3.8cm2)
1.83 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (3.7cm2)
1.81 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (11.3cm2)
1.78 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (9.9cm2)
1.78 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (9.9cm2)
1.78 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (8.0cm2)
1.76 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (3.3cm2)
1.76 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (6.0cm2)
1.76 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (1.9cm2)
1.75 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (3.3cm2)
1.74 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (1.4cm2)
1.74 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (1.4cm2)
1.74 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (1.4cm2)
1.74 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (1.4cm2)
1.74 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (10.0cm2)
1.74 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (10.0cm2)
1.74 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (10.0cm2)
1.74 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (10.0cm2)
1.71 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (3.4cm2)
1.70 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (2.9cm2)
1.70 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (2.9cm2)
1.70 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (1.4cm2)
1.70 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (1.4cm2)
1.70 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (1.4cm2)
1.70 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (2.5cm2)
1.70 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (2.9cm2)
1.70 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (2.9cm2)
1.70 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (2.9cm2)
1.70 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (2.9cm2)

1.70 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (8.8cm2)
1.69 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (8.8cm2)
1.69 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (1.7cm2)
1.69 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (1.7cm2)
1.68 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (9.8cm2)
1.67 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (2.4cm2)
1.67 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (8.7cm2)
1.67 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (5.0cm2)
1.66 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (8.2cm2)
1.66 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (8.2cm2)
1.66 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (1.4cm2)
1.66 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (1.4cm2)
1.66 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (1.4cm2)
1.64 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (2.9cm2)
1.64 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (2.9cm2)
1.64 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (2.9cm2)
1.64 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (2.9cm2)
1.64 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (2.9cm2)
1.64 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (8.0cm2)
1.64 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (8.0cm2)
1.63 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (8.8cm2)
1.63 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (4.5cm2)
1.63 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (4.5cm2)
1.62 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (4.5cm2)
1.62 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (1.4cm2)
1.62 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (1.4cm2)
1.62 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (1.4cm2)
1.62 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (4.4cm2)
1.62 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (7.6cm2)
1.62 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (7.6cm2)
1.59 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (2.9cm2)
1.59 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (2.9cm2)
1.59 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (2.9cm2)
1.56 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (7.1cm2)
1.56 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (2.3cm2)
1.55 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (2.3cm2)
1.53 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (4.1cm2)
1.53 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (7.1cm2)
1.53 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (7.1cm2)
1.53 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (1.4cm2)
1.52 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (1.6cm2)
1.51 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (2.1cm2)
1.51 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (2.0cm2)
1.50 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (9.3cm2)
1.49 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (3.6cm2)
1.48 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (5.9cm2)
1.48 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (5.9cm2)
1.46 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (1.7cm2)
1.44 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (6.4cm2)
1.42 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (2.9cm2)
1.42 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (2.9cm2)
1.42 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (2.9cm2)
1.42 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (2.9cm2)
1.42 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (2.9cm2)
1.42 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (2.9cm2)
1.42 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (2.9cm2)
1.42 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (2.9cm2)
1.42 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (2.9cm2)
1.39 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (1.4cm2)
1.39 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (3.8cm2)
1.37 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (3.7cm2)
1.32 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (3.3cm2)
1.31 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (1.4cm2)
1.31 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (3.3cm2)
1.29 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (14.4cm2)
1.29 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (0.6cm2)
1.29 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (0.6cm2)
1.29 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (0.6cm2)
1.24 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (0.2cm2)
1.20 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (3.4cm2)
1.19 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-0.1cm2)
1.19 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-0.1cm2)
1.19 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-0.1cm2)
1.19 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-0.1cm2)
1.19 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-0.1cm2)
1.19 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (2.5cm2)
1.19 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-0.1cm2)
1.19 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-0.1cm2)
1.19 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-0.1cm2)
1.19 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-0.1cm2)
1.19 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-0.1cm2)
1.19 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (1.6cm2)

1.18 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-0.1cm2)
1.18 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (2.4cm2)
1.15 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (2.9cm2)
1.15 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (2.9cm2)
1.14 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (0.2cm2)
1.14 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (0.2cm2)
1.14 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (12.1cm2)
1.13 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-1.2cm2)
1.12 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (11.7cm2)
1.11 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (1.7cm2)
1.11 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (1.7cm2)
1.10 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-1.7cm2)
1.10 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (2.3cm2)
1.09 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (2.3cm2)
1.07 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (1.4cm2)
1.07 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (1.4cm2)
1.07 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (1.4cm2)
1.07 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (6.0cm2)
1.07 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (2.0cm2)
1.06 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (2.1cm2)
1.06 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (1.4cm2)
1.06 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (1.4cm2)
1.06 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (1.4cm2)
1.05 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (11.3cm2)
1.04 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (3.4cm2)
1.03 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (9.9cm2)
1.03 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (1.7cm2)
1.03 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-3.3cm2)
1.02 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (1.4cm2)
1.02 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (1.4cm2)
1.02 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (1.4cm2)
1.02 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-0.3cm2)
1.02 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (5.0cm2)
1.02 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (9.9cm2)
1.02 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (1.4cm2)
1.02 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (1.4cm2)
1.02 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (1.4cm2)
1.01 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (9.8cm2)
1.01 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-3.2cm2)
1.01 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-3.3cm2)
1.00 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (1.2cm2)
0.99 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-0.3cm2)
0.99 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (4.5cm2)
0.99 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (9.2cm2)
0.99 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (4.4cm2)
0.98 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (4.5cm2)
0.98 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (4.5cm2)
0.97 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-1.4cm2)
0.97 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-1.4cm2)
0.96 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (8.7cm2)
0.96 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-1.5cm2)
0.96 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-1.5cm2)
0.95 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (10.0cm2)
0.95 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-4.7cm2)
0.94 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-1.0cm2)
0.94 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-5.4cm2)
0.93 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (10.0cm2)
0.93 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-5.4cm2)
0.93 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (2.6cm2)
0.93 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (10.0cm2)
0.92 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (3.6cm2)
0.92 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (10.0cm2)
0.91 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (4.1cm2)
0.91 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (8.0cm2)
0.90 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (8.8cm2)
0.90 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (0.2cm2)
0.90 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (0.2cm2)
0.90 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (0.2cm2)
0.88 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (0.5cm2)
0.88 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (7.4cm2)
0.88 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (8.8cm2)
0.87 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (8.2cm2)
0.87 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (8.0cm2)
0.85 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (8.2cm2)
0.85 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (7.6cm2)
0.85 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (8.0cm2)
0.84 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (0.2cm2)
0.84 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (0.2cm2)
0.84 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (0.2cm2)
0.83 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-2.6cm2)
0.83 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-2.6cm2)
0.83 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (1.6cm2)

0.83 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (7.6cm2)
0.82 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-1.9cm2)
0.82 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (6.1cm2)
0.80 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (0.2cm2)
0.80 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (1.4cm2)
0.80 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (5.9cm2)
0.79 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-3.0cm2)
0.79 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-3.0cm2)
0.79 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (5.9cm2)
0.79 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (6.1cm2)
0.74 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-6.2cm2)
0.74 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-6.2cm2)
0.74 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-6.2cm2)
0.73 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (5.4cm2)
0.71 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-2.5cm2)
0.68 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-1.2cm2)
0.67 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-0.7cm2)
0.67 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (0.2cm2)
0.67 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (1.3cm2)
0.66 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-1.7cm2)
0.64 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-2.9cm2)
0.63 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-2.6cm2)
0.62 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-5.4cm2)
0.62 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-5.4cm2)
0.61 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-3.3cm2)
0.61 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-1.3cm2)
0.61 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (0.3cm2)
0.61 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (1.3cm2)
0.61 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.60 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-4.9cm2)
0.59 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-3.3cm2)
0.59 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-6.1cm2)
0.59 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-5.9cm2)
0.58 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-5.4cm2)
0.56 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-1.7cm2)
0.56 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-1.9cm2)
0.56 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-4.7cm2)
0.56 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-5.0cm2)
0.56 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-0.7cm2)
0.56 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-0.4cm2)
0.55 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-5.9cm2)
0.53 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-1.8cm2)
0.53 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-0.9cm2)
0.53 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-8.0cm2)
0.52 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-0.8cm2)
0.52 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-7.4cm2)
0.52 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-7.4cm2)
0.52 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-2.9cm2)
0.51 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-6.8cm2)
0.51 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-1.2cm2)
0.51 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (1.6cm2)
0.50 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-7.8cm2)
0.50 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-7.8cm2)
0.49 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-1.4cm2)
0.48 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-2.7cm2)
0.48 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-3.4cm2)
0.47 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-9.4cm2)
0.47 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-9.4cm2)
0.47 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-3.5cm2)
0.46 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-0.1cm2)
0.46 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (1.2cm2)
0.46 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-3.9cm2)
0.45 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-3.0cm2)
0.45 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-2.3cm2)
0.45 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-2.6cm2)
0.45 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-2.5cm2)
0.45 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-1.1cm2)
0.45 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-9.6cm2)
0.44 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-1.4cm2)
0.44 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-3.6cm2)
0.43 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-2.6cm2)
0.43 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-10.6cm2)
0.43 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-10.6cm2)
0.43 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-0.5cm2)
0.43 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-2.9cm2)
0.42 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-2.8cm2)
0.41 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-2.4cm2)
0.41 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-2.9cm2)
0.39 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-12.9cm2)
0.38 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-3.2cm2)
0.38 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-2.9cm2)
0.38 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-2.9cm2)



0.38 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-3.9cm2)
0.38 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-3.9cm2)
0.38 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-3.9cm2)
0.38 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-3.9cm2)
0.38 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-6.0cm2)
0.36 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-5.8cm2)
0.36 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-6.1cm2)
0.36 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-14.7cm2)
0.36 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-14.7cm2)
0.36 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-14.7cm2)
0.35 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (2.9cm2)
0.35 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-10.4cm2)
0.35 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (2.9cm2)
0.35 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-10.4cm2)
0.35 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-10.4cm2)
0.35 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-10.4cm2)
0.35 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-10.4cm2)
0.35 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-10.4cm2)
0.35 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (2.9cm2)
0.35 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-10.4cm2)
0.35 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-10.4cm2)
0.35 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-10.4cm2)
0.35 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-10.4cm2)
0.35 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-10.4cm2)
0.35 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-10.4cm2)
0.35 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-5.2cm2)
0.35 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-4.6cm2)
0.35 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-3.9cm2)
0.35 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-3.9cm2)
0.35 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-3.9cm2)
0.35 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-3.9cm2)
0.35 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-6.4cm2)
0.35 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-6.0cm2)
0.34 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-5.9cm2)
0.34 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-5.3cm2)
0.34 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-5.7cm2)
0.33 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-5.9cm2)
0.33 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-6.4cm2)
0.33 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-6.8cm2)
0.33 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-6.6cm2)
0.32 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-5.0cm2)
0.32 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (0.6cm2)
0.32 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-5.0cm2)
0.32 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-5.0cm2)
0.32 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-5.0cm2)
0.32 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-7.0cm2)
0.31 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-7.8cm2)
0.31 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-9.7cm2)
0.31 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-9.0cm2)
0.31 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-8.7cm2)
0.30 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-7.9cm2)
0.30 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-8.0cm2)
0.30 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-8.9cm2)
0.29 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-8.7cm2)
0.29 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-5.0cm2)
0.29 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-9.9cm2)
0.29 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-8.3cm2)
0.29 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-9.7cm2)
0.28 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-9.7cm2)
0.28 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-9.6cm2)
0.28 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-10.5cm2)
0.28 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-10.0cm2)
0.28 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-10.7cm2)
0.28 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-5.0cm2)
0.27 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-12.2cm2)
0.27 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-9.8cm2)
0.27 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-10.5cm2)
0.26 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-9.3cm2)
0.26 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-10.2cm2)
0.26 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-6.3cm2)
0.26 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.25 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-10.0cm2)
0.24 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-6.3cm2)
0.24 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-3.5cm2)
0.22 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-13.8cm2)
0.20 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-15.2cm2)
0.19 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-15.2cm2)
0.19 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-10.4cm2)
0.19 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-10.4cm2)
0.19 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-10.4cm2)
0.19 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-6.2cm2)
0.19 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-10.4cm2)

0.00 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-5.0cm2)
0.00 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-10.4cm2)
0.00 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-10.4cm2)
0.00 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-10.4cm2)
0.00 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-10.4cm2)
0.00 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-5.0cm2)
0.00 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-10.4cm2)
0.00 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-10.4cm2)
0.00 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-10.4cm2)
0.00 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-10.4cm2)
0.00 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-1.0cm2)
0.00 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-3.0cm2)
0.00 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-3.0cm2)
0.00 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-3.0cm2)
0.00 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-3.0cm2)
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8.75 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
8.61 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
8.25 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (22.8cm2)
8.18 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
8.05 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (22.8cm2)
8.02 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (22.3cm2)
7.97 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (22.3cm2)
7.90 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
7.80 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (22.3cm2)
5.16 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.74 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (9.1cm2)
4.69 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (9.0cm2)
4.64 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (22.3cm2)
4.59 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (22.3cm2)
4.46 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (22.3cm2)
4.42 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (6.8cm2)
4.41 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (8.2cm2)
4.38 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (22.8cm2)
4.32 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (8.0cm2)
4.32 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (7.9cm2)
4.29 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (9.3cm2)
4.26 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (6.4cm2)
4.22 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (22.8cm2)
4.20 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (7.6cm2)
4.10 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (10.7cm2)
3.89 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.53 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (2.6cm2)
3.48 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (2.6cm2)
3.48 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (2.5cm2)
3.48 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (2.5cm2)
3.48 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (2.5cm2)
3.48 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (3.2cm2)
3.41 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (2.4cm2)
3.41 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (2.4cm2)
3.41 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (2.4cm2)
3.27 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (2.3cm2)
3.21 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   9  (2.2cm2)
3.21 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   10  (2.2cm2)
3.16 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (2.8cm2)
2.88 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   0  (1.8cm2)
2.88 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   1  (1.8cm2)
2.88 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   9  (1.8cm2)
2.88 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   10  (1.8cm2)
2.85 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (1.8cm2)
2.85 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (1.8cm2)
2.82 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (9.1cm2)
2.82 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (3.2cm2)
2.74 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (2.7cm2)
2.71 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (3.0cm2)
2.68 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   0  (1.6cm2)
2.68 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   1  (1.6cm2)
2.65 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (1.6cm2)
2.65 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (1.6cm2)
2.52 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (8.0cm2)
2.52 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (7.9cm2)
2.48 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   2  (1.6cm2)
2.42 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (7.6cm2)
2.36 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (6.8cm2)
2.30 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   2  (1.4cm2)
2.30 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (4.9cm2)
2.23 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (6.4cm2)
2.14 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (8.1cm2)
2.07 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (1.7cm2)
2.07 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (1.7cm2)
2.07 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (1.7cm2)
2.04 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (4.7cm2)
2.04 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (2.4cm2)
2.04 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (1.7cm2)
2.04 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (1.7cm2)
2.03 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (4.7cm2)
1.95 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (9.9cm2)
1.91 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (9.0cm2)
1.91 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (3.9cm2)
1.89 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (1.5cm2)
1.88 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (0.9cm2)

1.88 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (0.7cm2)
1.88 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (0.7cm2)
1.88 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (1.2cm2)
1.88 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (0.7cm2)
1.86 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (3.7cm2)
1.84 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (0.7cm2)
1.84 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (0.7cm2)
1.84 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (0.7cm2)
1.71 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (1.2cm2)
1.70 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (0.9cm2)
1.68 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (0.8cm2)
1.68 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (0.8cm2)
1.68 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (0.8cm2)
1.65 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (1.0cm2)
1.65 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (1.0cm2)
1.65 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (1.0cm2)
1.61 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (8.4cm2)
1.60 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (2.3cm2)
1.59 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   0  (0.8cm2)
1.59 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   1  (0.8cm2)
1.59 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   2  (0.8cm2)
1.59 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (0.9cm2)
1.56 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (2.1cm2)
1.56 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (0.8cm2)
1.56 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (0.8cm2)
1.56 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (0.8cm2)
1.55 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (0.8cm2)
1.55 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (0.8cm2)
1.55 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (0.8cm2)
1.53 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (0.7cm2)
1.53 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (0.7cm2)
1.53 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (0.7cm2)
1.53 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (0.8cm2)
1.53 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (0.8cm2)
1.53 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (0.8cm2)
1.50 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   8  (0.7cm2)
1.50 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   9  (0.7cm2)
1.50 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   10  (0.7cm2)
1.48 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (1.7cm2)
1.48 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (5.4cm2)
1.48 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (0.7cm2)
1.47 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (0.6cm2)
1.47 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (0.6cm2)
1.47 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (0.6cm2)
1.45 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (5.7cm2)
1.45 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   0  (0.5cm2)
1.45 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   1  (0.5cm2)
1.45 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   2  (0.5cm2)
1.45 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (0.8cm2)
1.45 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (0.8cm2)
1.45 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (0.8cm2)
1.45 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (0.8cm2)
1.45 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (0.8cm2)
1.43 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (0.6cm2)
1.41 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   8  (0.5cm2)
1.41 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   9  (0.5cm2)
1.41 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   10  (0.5cm2)
1.39 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (0.8cm2)
1.39 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (0.8cm2)
1.39 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (0.8cm2)
1.39 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (0.8cm2)
1.39 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (0.8cm2)
1.38 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (0.4cm2)
1.38 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (0.4cm2)
1.38 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (0.4cm2)
1.37 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   0  (0.8cm2)
1.37 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   1  (0.8cm2)
1.37 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   2  (0.8cm2)
1.34 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (20.6cm2)
1.33 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (0.3cm2)
1.33 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   8  (0.8cm2)
1.33 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   9  (0.8cm2)
1.33 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   10  (0.8cm2)
1.31 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   8  (0.3cm2)
1.26 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   0  (0.8cm2)
1.26 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   1  (0.8cm2)
1.26 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   2  (0.8cm2)
1.22 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   0  (0.8cm2)
1.22 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   1  (0.8cm2)
1.22 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   2  (0.8cm2)
1.21 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   8  (0.8cm2)
1.21 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   9  (0.8cm2)



1.21 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   10  (0.8cm2)
1.20 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (7.2cm2)
1.19 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (4.7cm2)
1.17 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   8  (-0.1cm2)
1.16 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (-0.1cm2)
1.13 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   3  (0.8cm2)
1.13 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   4  (0.8cm2)
1.13 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   5  (0.8cm2)
1.13 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   6  (0.8cm2)
1.13 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   7  (0.8cm2)
1.12 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (-0.2cm2)
1.12 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (-0.2cm2)
1.12 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (-0.2cm2)
1.11 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (3.7cm2)
1.11 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (3.9cm2)
1.11 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (-0.2cm2)
1.11 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (0.3cm2)
1.11 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (-0.2cm2)
1.10 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (3.0cm2)
1.10 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (0.7cm2)
1.10 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (0.7cm2)
1.10 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (0.7cm2)
1.10 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (0.7cm2)
1.09 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (0.7cm2)
1.09 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (3.2cm2)
1.09 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (0.7cm2)
1.09 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (0.7cm2)
1.09 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (0.7cm2)
1.09 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (0.7cm2)
1.09 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (3.7cm2)
1.08 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (4.1cm2)
1.08 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (-0.3cm2)
1.07 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (3.3cm2)
1.06 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (-0.6cm2)
1.05 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   4  (0.8cm2)
1.05 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   5  (0.8cm2)
1.05 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   6  (0.8cm2)
1.05 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   7  (0.8cm2)
1.05 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   3  (0.8cm2)
1.05 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (0.6cm2)
1.04 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (-0.7cm2)
1.03 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (-0.4cm2)
1.03 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (0.7cm2)
1.03 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (0.7cm2)
1.03 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (0.7cm2)
1.03 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (0.7cm2)
1.03 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (0.7cm2)
1.01 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (0.5cm2)
1.00 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   0  (0.8cm2)
1.00 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   1  (0.8cm2)
1.00 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   2  (0.8cm2)
1.00 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (0.7cm2)
1.00 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (0.7cm2)
1.00 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (0.7cm2)
1.00 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (0.7cm2)
1.00 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (0.7cm2)
0.98 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   8  (0.8cm2)
0.98 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   9  (0.8cm2)
0.98 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   10  (0.8cm2)
0.96 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   3  (0.8cm2)
0.96 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   4  (0.8cm2)
0.96 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   5  (0.8cm2)
0.96 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   6  (0.8cm2)
0.96 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   7  (0.8cm2)
0.95 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   3  (0.8cm2)
0.95 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   4  (0.8cm2)
0.95 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   5  (0.8cm2)
0.95 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   6  (0.8cm2)
0.95 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   7  (0.8cm2)
0.92 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (2.9cm2)
0.91 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (2.3cm2)
0.90 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   4  (0.8cm2)
0.90 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   5  (0.8cm2)
0.90 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   6  (0.8cm2)
0.90 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   7  (0.8cm2)
0.90 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   3  (0.8cm2)
0.90 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   8  (0.8cm2)
0.90 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   9  (0.8cm2)
0.90 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   10  (0.8cm2)
0.87 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   8  (0.8cm2)
0.87 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   9  (0.8cm2)
0.87 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   10  (0.8cm2)

0.87 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   0  (0.8cm2)
0.87 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   1  (0.8cm2)
0.87 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   2  (0.8cm2)
0.86 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   5  (0.8cm2)
0.86 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   6  (0.8cm2)
0.86 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   7  (0.8cm2)
0.86 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   3  (0.8cm2)
0.86 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   4  (0.8cm2)
0.85 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   0  (0.8cm2)
0.85 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   1  (0.8cm2)
0.85 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   2  (0.8cm2)
0.85 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   8  (0.8cm2)
0.85 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   9  (0.8cm2)
0.85 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   10  (0.8cm2)
0.81 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (1.5cm2)
0.80 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (-0.5cm2)
0.80 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (1.1cm2)
0.79 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (1.4cm2)
0.78 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (-0.3cm2)
0.75 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (2.2cm2)
0.67 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (1.8cm2)
0.57 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (-2.5cm2)
0.57 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (-2.5cm2)
0.56 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (1.2cm2)
0.51 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (0.8cm2)
0.51 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (0.6cm2)
0.43 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (0.8cm2)
0.40 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (-1.9cm2)
0.38 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (-1.2cm2)
0.37 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (1.0cm2)
0.37 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (-0.5cm2)
0.37 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (-0.5cm2)
0.37 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (1.3cm2)
0.37 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (-0.5cm2)
0.35 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   3  (0.8cm2)
0.35 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   4  (-0.5cm2)
0.35 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   5  (-0.5cm2)
0.35 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   6  (-0.5cm2)
0.34 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (-0.5cm2)
0.34 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (1.0cm2)
0.34 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (-0.5cm2)
0.34 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (-0.5cm2)
0.34 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (0.7cm2)
0.34 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (-3.0cm2)
0.33 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   7  (0.8cm2)
0.31 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   3  (0.7cm2)
0.31 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   3  (0.5cm2)
0.31 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   4  (-0.5cm2)
0.31 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   5  (-0.5cm2)
0.31 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   6  (-0.5cm2)
0.30 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   4  (-0.5cm2)
0.30 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   5  (-0.5cm2)
0.30 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   6  (-0.5cm2)
0.30 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   7  (0.7cm2)
0.30 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   3  (0.4cm2)
0.29 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (0.6cm2)
0.29 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (-0.5cm2)
0.29 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (-0.5cm2)
0.29 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (-0.5cm2)
0.29 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   7  (0.4cm2)
0.29 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (-3.6cm2)
0.29 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   9  (-0.5cm2)
0.29 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   10  (-0.5cm2)
0.28 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   7  (0.5cm2)
0.28 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   6  (-0.5cm2)
0.28 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   4  (-0.5cm2)
0.28 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   5  (-0.5cm2)
0.28 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (-0.5cm2)
0.28 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (-0.5cm2)
0.28 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (0.4cm2)
0.28 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (-0.5cm2)
0.26 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (0.2cm2)
0.26 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   0  (-0.5cm2)
0.26 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (-0.5cm2)
0.25 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   9  (-0.5cm2)
0.25 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   10  (-0.5cm2)
0.25 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (0.0cm2)
0.23 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   1  (-0.8cm2)
0.23 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   8  (-1.2cm2)
0.22 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (-0.5cm2)
0.21 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   0  (-0.5cm2)
0.20 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (-0.5cm2)

0.19 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   8  (-1.2cm2)
0.19 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (-0.6cm2)
0.19 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (-1.4cm2)
0.19 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   1  (-0.8cm2)
0.18 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.18 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (-0.5cm2)
0.17 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (-0.6cm2)
0.16 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (-1.1cm2)
0.16 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (-1.4cm2)
0.14 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.14 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (-1.1cm2)
0.12 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   5  (0.8cm2)
0.12 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   7  (0.8cm2)
0.12 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   6  (0.8cm2)
0.12 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   4  (0.8cm2)
0.10 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (0.8cm2)
0.10 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (0.8cm2)
0.10 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (0.8cm2)
0.10 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (0.8cm2)
0.10 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (0.8cm2)
0.10 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   6  (0.8cm2)
0.10 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   4  (0.8cm2)
0.10 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   5  (0.8cm2)
0.10 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   7  (0.8cm2)
0.09 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (0.8cm2)
0.09 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (0.8cm2)
0.09 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (0.8cm2)
0.09 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (0.8cm2)
0.09 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (0.8cm2)
0.05 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   3  (-1.1cm2)
0.04 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   3  (-1.1cm2)
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4.13 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (9.0cm2)
3.81 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (8.0cm2)
3.67 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (7.5cm2)
3.44 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (9.0cm2)
3.21 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (6.1cm2)
3.18 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (8.0cm2)
3.02 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (7.5cm2)
2.66 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (6.1cm2)
2.12 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (4.7cm2)
2.10 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (6.8cm2)
2.10 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (6.8cm2)
2.03 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (7.4cm2)
1.97 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (7.6cm2)
1.97 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (7.6cm2)
1.95 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (6.8cm2)
1.95 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (6.8cm2)
1.94 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (7.4cm2)
1.92 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (6.8cm2)
1.92 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (6.8cm2)
1.92 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (7.6cm2)
1.91 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (7.6cm2)
1.91 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (4.7cm2)
1.90 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (6.2cm2)
1.90 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (6.2cm2)
1.90 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (6.2cm2)
1.84 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (5.7cm2)
1.84 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (7.4cm2)
1.81 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (5.4cm2)
1.81 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (5.4cm2)
1.77 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (7.6cm2)
1.77 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (7.6cm2)
1.77 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (8.8cm2)
1.77 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (6.2cm2)
1.76 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (6.2cm2)
1.76 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (6.2cm2)
1.75 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (6.2cm2)
1.75 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (6.2cm2)
1.75 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (6.2cm2)
1.73 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (6.6cm2)
1.72 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (8.1cm2)
1.71 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (5.7cm2)
1.70 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (5.7cm2)
1.69 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (5.4cm2)
1.69 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (5.4cm2)
1.67 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (2.4cm2)
1.66 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (8.1cm2)
1.65 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (7.0cm2)
1.65 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (4.2cm2)
1.64 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (5.4cm2)
1.64 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (5.4cm2)
1.63 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (2.2cm2)
1.61 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (2.0cm2)
1.60 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (7.7cm2)
1.60 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (7.0cm2)
1.60 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (7.5cm2)
1.60 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (7.5cm2)
1.60 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (2.0cm2)
1.56 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (1.8cm2)
1.55 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (2.4cm2)
1.53 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (2.4cm2)
1.51 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (1.5cm2)
1.51 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (2.2cm2)
1.50 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (2.2cm2)
1.49 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (3.6cm2)
1.49 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (1.4cm2)
1.49 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (1.4cm2)
1.46 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (1.9cm2)
1.46 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (1.6cm2)
1.46 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (1.8cm2)
1.41 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (1.8cm2)
1.41 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (1.0cm2)
1.41 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (1.0cm2)
1.37 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (6.4cm2)
1.35 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (2.0cm2)
1.35 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (5.0cm2)



1.34 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (2.0cm2)
1.34 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (5.0cm2)
1.34 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (5.0cm2)
1.34 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (1.1cm2)
1.33 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (1.6cm2)
1.32 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (6.4cm2)
1.32 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (0.6cm2)
1.32 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (4.6cm2)
1.32 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (4.6cm2)
1.31 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (1.8cm2)
1.30 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (1.9cm2)
1.30 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (1.9cm2)
1.29 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (0.4cm2)
1.28 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (1.9cm2)
1.28 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (1.7cm2)
1.28 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (5.8cm2)
1.27 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (1.5cm2)
1.27 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (1.2cm2)
1.27 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (1.6cm2)
1.26 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (1.4cm2)
1.24 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (0.6cm2)
1.24 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (0.6cm2)
1.24 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (0.2cm2)
1.24 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (1.3cm2)
1.24 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (0.7cm2)
1.23 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (0.1cm2)
1.23 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (1.5cm2)
1.19 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-0.2cm2)
1.18 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (1.4cm2)
1.18 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (4.8cm2)
1.18 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (4.8cm2)
1.17 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-0.1cm2)
1.16 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-0.2cm2)
1.16 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-0.2cm2)
1.13 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (1.0cm2)
1.13 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (1.0cm2)
1.12 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-0.2cm2)
1.10 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-0.8cm2)
1.10 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (0.7cm2)
1.10 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (0.8cm2)
1.09 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (3.9cm2)
1.08 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-0.2cm2)
1.07 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (0.6cm2)
1.07 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (2.5cm2)
1.07 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (2.5cm2)
1.07 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (1.5cm2)
1.06 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-1.2cm2)
1.05 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-0.8cm2)
1.05 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-0.8cm2)
1.05 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-0.9cm2)
1.05 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (0.4cm2)
1.04 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-1.2cm2)
1.03 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-0.9cm2)
1.03 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-0.9cm2)
1.03 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (0.4cm2)
1.02 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (0.3cm2)
1.02 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (0.2cm2)
1.01 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-1.4cm2)
1.00 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (0.9cm2)
1.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-0.7cm2)
1.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-1.8cm2)
0.99 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (0.1cm2)
0.98 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (2.5cm2)
0.98 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-1.3cm2)
0.98 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-1.3cm2)
0.98 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-1.5cm2)
0.97 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-2.0cm2)
0.97 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-1.2cm2)
0.96 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-0.1cm2)
0.96 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (0.6cm2)
0.95 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (2.5cm2)
0.93 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-1.8cm2)
0.93 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.93 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (0.4cm2)
0.93 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (1.3cm2)
0.92 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-1.8cm2)
0.92 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-0.3cm2)
0.92 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-0.3cm2)
0.92 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-0.3cm2)
0.92 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-0.3cm2)
0.91 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (0.8cm2)
0.91 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (0.8cm2)

0.91 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (0.8cm2)
0.91 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-1.1cm2)
0.90 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-0.8cm2)
0.90 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-2.0cm2)
0.89 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-2.0cm2)
0.89 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-3.5cm2)
0.89 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-3.5cm2)
0.89 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-3.5cm2)
0.89 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-3.5cm2)
0.89 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-1.8cm2)
0.89 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-1.8cm2)
0.89 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-1.7cm2)
0.89 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-1.7cm2)
0.89 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-3.6cm2)
0.89 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-3.6cm2)
0.89 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-3.6cm2)
0.89 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-3.6cm2)
0.88 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-3.2cm2)
0.88 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-3.2cm2)
0.87 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (0.8cm2)
0.87 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (0.8cm2)
0.87 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.87 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.87 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-0.9cm2)
0.86 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-2.3cm2)
0.85 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-1.4cm2)
0.85 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (0.1cm2)
0.85 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-1.4cm2)
0.84 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-4.5cm2)
0.84 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-4.5cm2)
0.84 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-3.7cm2)
0.84 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-3.7cm2)
0.84 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-3.8cm2)
0.84 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-3.8cm2)
0.84 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-3.8cm2)
0.84 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-3.8cm2)
0.83 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-2.4cm2)
0.83 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-2.4cm2)
0.83 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-2.4cm2)
0.83 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-2.4cm2)
0.83 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-2.5cm2)
0.83 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-2.5cm2)
0.83 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-1.6cm2)
0.83 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-3.2cm2)
0.83 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-3.2cm2)
0.83 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-3.2cm2)
0.83 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-3.2cm2)
0.83 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-3.0cm2)
0.83 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-3.9cm2)
0.83 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-3.9cm2)
0.82 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-1.6cm2)
0.82 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-1.6cm2)
0.82 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-0.3cm2)
0.81 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-4.3cm2)
0.81 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-4.3cm2)
0.81 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-4.3cm2)
0.81 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-4.3cm2)
0.80 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (0.0cm2)
0.80 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-4.0cm2)
0.80 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-4.0cm2)
0.80 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-4.0cm2)
0.80 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-4.0cm2)
0.80 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (0.4cm2)
0.79 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-2.4cm2)
0.79 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-1.9cm2)
0.79 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-1.0cm2)
0.78 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-1.7cm2)
0.78 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-4.5cm2)
0.78 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-4.5cm2)
0.78 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-4.5cm2)
0.78 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-4.5cm2)
0.78 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-2.5cm2)
0.78 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-0.2cm2)
0.78 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-2.5cm2)
0.77 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-0.9cm2)
0.77 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-3.7cm2)
0.77 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-3.2cm2)
0.77 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.77 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (3.6cm2)
0.77 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (3.6cm2)
0.77 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-3.8cm2)
0.77 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-2.3cm2)

0.76 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-5.5cm2)
0.76 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-5.5cm2)
0.76 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-4.7cm2)
0.76 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-4.7cm2)
0.76 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.76 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-2.0cm2)
0.75 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-2.9cm2)
0.75 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-2.9cm2)
0.75 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-0.9cm2)
0.75 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (0.0cm2)
0.74 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-3.7cm2)
0.74 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-3.7cm2)
0.74 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-3.7cm2)
0.74 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-3.7cm2)
0.74 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-3.7cm2)
0.73 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-1.4cm2)
0.72 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-3.9cm2)
0.72 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-3.5cm2)
0.72 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-0.6cm2)
0.72 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-3.8cm2)
0.72 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-0.6cm2)
0.70 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-5.1cm2)
0.70 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-3.0cm2)
0.70 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-0.8cm2)
0.70 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-0.9cm2)
0.68 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-5.1cm2)
0.68 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-0.8cm2)
0.68 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-5.1cm2)
0.67 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-9.4cm2)
0.67 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-0.8cm2)
0.65 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-0.9cm2)
0.65 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-0.9cm2)
0.65 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-4.3cm2)
0.65 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-7.1cm2)
0.65 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-7.1cm2)
0.63 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (1.7cm2)
0.62 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-0.9cm2)
0.62 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-0.9cm2)
0.62 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-7.6cm2)
0.62 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-4.1cm2)
0.62 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-7.9cm2)
0.60 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-8.2cm2)
0.60 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-8.4cm2)
0.60 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-8.4cm2)
0.59 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-9.0cm2)
0.59 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-9.0cm2)
0.59 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-8.9cm2)
0.58 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-7.6cm2)
0.58 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-11.9cm2)
0.58 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-4.8cm2)
0.57 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-5.4cm2)
0.57 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-9.1cm2)
0.57 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-6.4cm2)
0.56 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-0.9cm2)
0.56 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-0.9cm2)
0.56 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-7.6cm2)
0.56 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-8.7cm2)
0.56 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-8.7cm2)
0.55 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-11.5cm2)
0.55 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-11.5cm2)
0.55 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-4.8cm2)
0.54 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-0.9cm2)
0.54 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-0.9cm2)
0.54 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-5.9cm2)
0.54 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-0.9cm2)
0.54 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-0.9cm2)
0.53 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-10.3cm2)
0.53 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-10.3cm2)
0.53 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-2.8cm2)
0.53 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-5.5cm2)
0.53 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-2.8cm2)
0.52 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-5.0cm2)
0.52 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-2.2cm2)
0.52 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-0.9cm2)
0.52 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-0.9cm2)
0.52 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-2.9cm2)
0.51 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-0.9cm2)
0.51 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-0.9cm2)
0.51 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-2.4cm2)
0.51 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-3.3cm2)
0.50 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-5.9cm2)
0.50 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-3.5cm2)

0.50 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-8.3cm2)
0.50 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-8.3cm2)
0.48 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-8.5cm2)
0.48 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-8.5cm2)
0.47 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-13.8cm2)
0.47 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-6.2cm2)
0.47 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-13.8cm2)
0.47 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-8.6cm2)
0.47 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-9.1cm2)
0.47 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-9.1cm2)
0.47 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-8.0cm2)
0.47 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-8.0cm2)
0.47 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-4.3cm2)
0.46 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-8.6cm2)
0.46 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-8.6cm2)
0.46 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-8.6cm2)
0.46 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-8.6cm2)
0.46 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-8.8cm2)
0.46 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-14.4cm2)
0.45 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-9.3cm2)
0.44 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-8.6cm2)
0.43 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-8.9cm2)
0.43 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-9.3cm2)
0.43 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-9.3cm2)
0.43 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-9.3cm2)
0.43 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-9.3cm2)
0.43 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-19.9cm2)
0.42 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-5.2cm2)
0.42 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-5.2cm2)
0.41 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-9.0cm2)
0.41 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-18.0cm2)
0.41 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-10.2cm2)
0.40 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-10.2cm2)
0.39 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-6.2cm2)
0.39 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-6.2cm2)
0.38 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-5.0cm2)
0.37 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-2.2cm2)
0.37 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-5.3cm2)
0.37 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-10.7cm2)
0.34 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-15.3cm2)
0.33 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-16.3cm2)
0.33 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-15.6cm2)
0.31 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-16.2cm2)
0.26 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-3.5cm2)
0.26 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-20.8cm2)
0.24 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-24.4cm2)
0.23 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-22.8cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-3.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-3.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-3.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-3.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-5.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-5.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-3.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-3.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-5.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-5.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-3.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-3.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-5.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-5.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-3.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-3.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-5.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-5.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-5.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-5.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-3.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-3.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-5.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-5.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-3.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-3.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-5.2cm2)



0.00 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-5.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-3.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-3.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-5.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-5.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-3.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-3.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-5.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-5.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-0.7cm2)
0.00 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-1.3cm2)
0.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-1.3cm2)
0.00 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-2.6cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-2.6cm2)
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6.08 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (22.8cm2)
6.03 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (22.8cm2)
5.90 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (22.8cm2)
5.87 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (22.8cm2)
5.44 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (22.8cm2)
5.40 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (9.1cm2)
5.38 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (9.0cm2)
5.37 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (22.8cm2)
5.01 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (9.0cm2)
4.99 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (9.1cm2)
4.99 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (9.1cm2)
4.92 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (9.0cm2)
4.90 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (12.7cm2)
4.90 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (12.7cm2)
3.99 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (12.7cm2)
3.89 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (12.7cm2)
3.83 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (8.1cm2)
3.76 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (8.1cm2)
3.76 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (8.1cm2)
3.65 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (7.9cm2)
3.23 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (5.1cm2)
3.22 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (4.1cm2)
3.19 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (4.1cm2)
3.17 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (5.3cm2)
3.14 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (4.1cm2)
3.12 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (4.1cm2)
3.08 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (5.5cm2)
2.87 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (4.1cm2)
2.84 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   2  (1.8cm2)
2.83 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (4.1cm2)
2.82 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (3.3cm2)
2.81 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (3.3cm2)
2.71 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (4.9cm2)
2.71 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (4.0cm2)
2.63 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   2  (1.6cm2)
2.62 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (3.9cm2)
2.62 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (3.3cm2)
2.61 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (3.3cm2)
2.60 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (3.3cm2)
2.57 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (3.3cm2)
2.43 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (3.8cm2)
2.37 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   8  (1.3cm2)
2.37 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   9  (1.3cm2)
2.37 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (3.8cm2)
2.33 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (11.6cm2)
2.29 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (1.2cm2)
2.29 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (1.2cm2)
2.22 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   8  (1.1cm2)
2.22 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   9  (1.1cm2)
2.13 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (1.0cm2)
2.13 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (1.0cm2)
2.10 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (3.4cm2)
2.05 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (1.7cm2)
2.05 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (1.7cm2)
2.05 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (1.7cm2)
2.04 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (3.3cm2)
2.04 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (3.6cm2)
2.02 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (2.9cm2)
1.99 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (2.8cm2)
1.99 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (2.9cm2)
1.95 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (1.2cm2)
1.91 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (2.8cm2)
1.90 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   8  (1.4cm2)
1.90 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   9  (1.4cm2)
1.90 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   10  (1.4cm2)
1.88 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (1.3cm2)
1.88 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (1.3cm2)
1.88 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (1.3cm2)
1.81 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (1.0cm2)
1.80 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (11.4cm2)
1.80 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (11.4cm2)
1.77 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (10.4cm2)
1.75 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (11.4cm2)
1.75 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (11.4cm2)
1.74 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (2.8cm2)

1.74 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (10.4cm2)
1.74 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (10.4cm2)
1.74 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (1.4cm2)
1.71 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (1.6cm2)
1.68 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   8  (1.0cm2)
1.68 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   9  (1.0cm2)
1.68 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   10  (1.0cm2)
1.66 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (1.6cm2)
1.65 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (2.1cm2)
1.64 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (1.3cm2)
1.62 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (2.2cm2)
1.62 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (2.2cm2)
1.61 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (10.0cm2)
1.61 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (2.2cm2)
1.58 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (2.1cm2)
1.55 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (1.3cm2)
1.51 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (1.6cm2)
1.50 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (0.6cm2)
1.50 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (0.6cm2)
1.47 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (1.6cm2)
1.47 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (1.2cm2)
1.46 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (1.3cm2)
1.42 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   2  (0.4cm2)
1.40 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (1.6cm2)
1.39 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   1  (0.4cm2)
1.39 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (9.0cm2)
1.39 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (0.4cm2)
1.39 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (0.4cm2)
1.30 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   2  (0.2cm2)
1.30 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (0.2cm2)
1.30 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (0.2cm2)
1.30 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (0.2cm2)
1.29 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   1  (0.2cm2)
1.27 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (1.4cm2)
1.26 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (0.8cm2)
1.26 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (0.5cm2)
1.24 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (0.8cm2)
1.23 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (0.1cm2)
1.23 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (0.1cm2)
1.23 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (0.1cm2)
1.22 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (0.4cm2)
1.22 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (9.7cm2)
1.09 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   0  (-0.2cm2)
1.09 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   1  (-0.2cm2)
1.09 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   2  (-0.2cm2)
1.09 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (9.1cm2)
1.03 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   0  (-0.5cm2)
1.02 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (-0.6cm2)
1.02 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (-0.6cm2)
1.02 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   10  (-0.5cm2)
1.02 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (-0.9cm2)
0.98 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (-0.6cm2)
0.97 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   0  (-0.2cm2)
0.97 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   1  (-0.2cm2)
0.97 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.96 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (0.3cm2)
0.96 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (0.3cm2)
0.96 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (-0.8cm2)
0.96 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (-0.9cm2)
0.95 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   0  (-0.8cm2)
0.95 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   10  (-0.6cm2)
0.95 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (-0.8cm2)
0.95 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (-0.8cm2)
0.95 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (-0.8cm2)
0.95 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (-0.8cm2)
0.93 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (0.2cm2)
0.93 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (0.2cm2)
0.91 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (-0.9cm2)
0.91 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (-0.7cm2)
0.89 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (-1.3cm2)
0.88 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (-0.9cm2)
0.87 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (-1.3cm2)
0.87 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (-1.3cm2)
0.87 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (-1.3cm2)
0.85 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (-1.3cm2)
0.79 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (-1.6cm2)
0.76 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   1  (-1.7cm2)
0.75 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (-2.2cm2)
0.74 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (-0.6cm2)
0.74 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (-1.8cm2)
0.73 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (-1.5cm2)
0.73 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (-1.5cm2)

0.73 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (-1.4cm2)
0.73 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (-1.4cm2)
0.73 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   0  (-1.9cm2)
0.70 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (-0.8cm2)
0.69 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   1  (-1.9cm2)
0.69 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (-2.6cm2)
0.69 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (-2.6cm2)
0.69 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (-2.6cm2)
0.68 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (-2.6cm2)
0.68 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.68 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.68 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.68 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.68 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   7  (-0.2cm2)
0.67 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (-2.7cm2)
0.67 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (-1.5cm2)
0.67 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (-2.7cm2)
0.66 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (-1.9cm2)
0.66 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   0  (-2.1cm2)
0.66 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (-3.0cm2)
0.65 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (0.0cm2)
0.63 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.63 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.63 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.63 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.63 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (0.2cm2)
0.61 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.61 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.61 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.61 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.61 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   7  (-0.2cm2)
0.60 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (-2.3cm2)
0.60 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (-2.9cm2)
0.60 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (-2.9cm2)
0.59 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   3  (1.8cm2)
0.59 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   4  (0.8cm2)
0.59 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   5  (0.8cm2)
0.59 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   6  (0.8cm2)
0.59 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   7  (1.3cm2)
0.59 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.59 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.59 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.59 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (0.1cm2)
0.59 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.59 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (-3.0cm2)
0.59 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (-2.9cm2)
0.59 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (-2.9cm2)
0.59 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (-2.3cm2)
0.58 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (1.2cm2)
0.58 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (0.8cm2)
0.58 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (0.8cm2)
0.58 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (0.8cm2)
0.58 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (1.8cm2)
0.58 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (-0.7cm2)
0.57 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.57 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.57 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.57 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.57 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   7  (-0.2cm2)
0.56 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   5  (0.8cm2)
0.56 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   7  (1.1cm2)
0.56 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   4  (0.8cm2)
0.56 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   3  (1.6cm2)
0.56 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   6  (0.8cm2)
0.56 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   2  (-0.3cm2)
0.55 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (0.8cm2)
0.55 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (1.5cm2)
0.55 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (1.0cm2)
0.55 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (0.8cm2)
0.55 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (0.8cm2)
0.54 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.54 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.54 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.54 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.54 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   2  (-0.3cm2)
0.54 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (-0.4cm2)
0.54 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   7  (-0.2cm2)
0.54 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.54 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.54 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.54 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.53 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (-3.8cm2)



0.53 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (-0.4cm2)
0.52 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   7  (-0.3cm2)
0.52 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (-1.2cm2)
0.50 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.50 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.50 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.50 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.49 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   0  (-0.2cm2)
0.49 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   1  (-0.2cm2)
0.49 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.48 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   8  (-0.2cm2)
0.48 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   9  (-0.2cm2)
0.48 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   10  (-0.2cm2)
0.48 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (-5.1cm2)
0.48 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (-4.2cm2)
0.47 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   7  (-0.3cm2)
0.47 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (-4.8cm2)
0.47 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (-5.6cm2)
0.45 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (-1.3cm2)
0.45 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   8  (-1.0cm2)
0.44 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   1  (-1.0cm2)
0.44 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   8  (-1.0cm2)
0.43 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   1  (-1.0cm2)
0.43 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   0  (-0.2cm2)
0.43 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.43 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   1  (-0.2cm2)
0.41 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   10  (-0.2cm2)
0.41 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   8  (-0.2cm2)
0.41 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   9  (-0.2cm2)
0.41 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.41 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.41 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (0.6cm2)
0.41 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.41 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (1.7cm2)
0.40 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (-6.7cm2)
0.39 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   9  (-1.4cm2)
0.39 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   9  (-1.4cm2)
0.38 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   10  (-1.5cm2)
0.38 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   3  (0.4cm2)
0.38 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.38 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.38 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.38 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   7  (1.4cm2)
0.38 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   0  (-1.5cm2)
0.38 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   10  (-1.5cm2)
0.38 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (0.4cm2)
0.38 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.38 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.38 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (1.3cm2)
0.38 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.37 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   0  (-1.5cm2)
0.35 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (-8.6cm2)
0.34 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   7  (1.0cm2)
0.34 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   3  (0.2cm2)
0.34 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.34 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.34 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.33 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (-0.2cm2)
0.33 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.33 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (-0.2cm2)
0.31 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (-0.2cm2)
0.31 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (-0.2cm2)
0.31 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.19 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   9  (-0.2cm2)
0.19 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   10  (-0.2cm2)
0.19 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   8  (-0.2cm2)
0.12 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.12 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.12 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.12 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (-0.2cm2)
0.12 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.12 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.12 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.12 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (-0.2cm2)
0.12 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.12 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.10 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.10 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.10 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.10 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.10 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.10 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   5  (-0.2cm2)

0.10 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.10 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.10 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.10 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   1  (-0.3cm2)
0.09 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.09 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (-0.4cm2)
0.08 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.08 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.07 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   1  (-0.3cm2)
0.07 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (-0.2cm2)
0.07 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (-0.4cm2)
0.07 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   8  (-2.5cm2)
0.07 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   9  (-2.5cm2)
0.07 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   10  (-2.5cm2)
0.07 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   0  (-1.5cm2)
0.06 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (-0.2cm2)
0.06 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   7  (-2.0cm2)
0.06 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   7  (-2.0cm2)
0.06 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (-1.0cm2)
0.05 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   0  (-1.5cm2)
0.05 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (-1.0cm2)
0.05 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (-2.5cm2)
0.05 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (-1.5cm2)
0.05 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   8  (-2.5cm2)
0.05 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   10  (-2.5cm2)
0.05 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   9  (-2.5cm2)
0.04 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (-1.5cm2)
0.04 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (-2.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   8  (-0.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   9  (-0.2cm2)
0.00 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   10  (-0.2cm2)
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1.69 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (12.8Ton)
1.69 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (12.8Ton)
1.64 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (11.8Ton)
1.64 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (11.8Ton)
1.60 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (8.2Ton)
1.59 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (8.1Ton)
1.59 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (10.8Ton)
1.58 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (10.8Ton)
1.58 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (10.7Ton)
1.58 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (10.7Ton)
1.58 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (8.0Ton)
1.57 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (7.9Ton)
1.57 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (10.5Ton)
1.57 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (10.5Ton)
1.56 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (10.4Ton)
1.56 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (10.4Ton)
1.55 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (10.2Ton)
1.55 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (10.2Ton)
1.55 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (10.1Ton)
1.55 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (10.1Ton)
1.51 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (7.0Ton)
1.50 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (6.9Ton)
1.49 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (9.1Ton)
1.49 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (9.1Ton)
1.48 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (6.7Ton)
1.46 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (4.2Ton)
1.46 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (6.3Ton)
1.44 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (9.5Ton)
1.43 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (8.0Ton)
1.43 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (8.0Ton)
1.43 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (6.0Ton)
1.42 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (5.9Ton)
1.42 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (5.9Ton)
1.42 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (5.7Ton)
1.42 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (5.7Ton)
1.42 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (5.7Ton)
1.41 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (5.6Ton)
1.40 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (5.6Ton)
1.40 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (5.6Ton)
1.40 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (5.5Ton)
1.40 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (3.6Ton)
1.39 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (5.4Ton)
1.39 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (5.4Ton)
1.39 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (5.4Ton)
1.38 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (5.2Ton)
1.38 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (5.2Ton)
1.38 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (8.2Ton)
1.38 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (7.0Ton)
1.38 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (7.0Ton)
1.37 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (5.1Ton)
1.37 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (5.1Ton)
1.36 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (7.9Ton)
1.35 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (4.5Ton)
1.34 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (7.5Ton)
1.34 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (7.4Ton)
1.34 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (4.7Ton)
1.34 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (3.0Ton)
1.34 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (7.3Ton)
1.33 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (7.2Ton)
1.32 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (6.0Ton)
1.32 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (6.0Ton)
1.32 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (5.9Ton)
1.32 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (5.9Ton)
1.31 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (6.8Ton)
1.31 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (6.8Ton)
1.31 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (4.3Ton)
1.31 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (5.7Ton)
1.31 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (5.7Ton)
1.31 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (3.9Ton)
1.30 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (4.2Ton)
1.30 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (5.6Ton)
1.30 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (5.6Ton)
1.30 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (4.1Ton)
1.29 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (5.4Ton)
1.29 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (5.4Ton)

1.29 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (5.3Ton)
1.29 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (5.3Ton)
1.27 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (2.4Ton)
1.26 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (3.4Ton)
1.26 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (2.3Ton)
1.26 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (3.6Ton)
1.25 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (2.3Ton)
1.24 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (2.2Ton)
1.24 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (2.1Ton)
1.23 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (2.1Ton)
1.23 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (4.3Ton)
1.23 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (4.3Ton)
1.22 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (2.0Ton)
1.22 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (4.7Ton)
1.22 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (2.8Ton)
1.21 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (2.7Ton)
1.20 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (2.6Ton)
1.20 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (2.5Ton)
1.19 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (4.1Ton)
1.19 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (2.4Ton)
1.19 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (2.4Ton)
1.18 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (2.3Ton)
1.17 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (3.2Ton)
1.16 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (3.0Ton)
1.15 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (1.9Ton)
1.14 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (3.0Ton)
1.13 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (2.8Ton)
1.12 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (2.6Ton)
1.12 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (2.6Ton)
1.11 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (2.4Ton)
1.11 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (2.4Ton)
1.10 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (1.3Ton)
1.09 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (2.0Ton)
1.09 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (1.0Ton)
1.06 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (0.8Ton)
1.06 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (0.7Ton)
1.05 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (0.5Ton)
1.05 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (0.6Ton)
1.04 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (0.6Ton)
1.04 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (0.6Ton)
1.04 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (0.5Ton)
1.03 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (0.7Ton)
1.03 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (0.4Ton)
1.03 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (0.3Ton)
1.03 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (0.3Ton)
1.02 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (0.3Ton)
1.02 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (0.3Ton)
1.02 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (0.3Ton)
1.02 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (0.3Ton)
1.02 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (0.3Ton)
1.02 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (0.3Ton)
1.02 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (0.3Ton)
1.02 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (0.2Ton)
1.01 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (0.1Ton)
1.00 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (0.1Ton)
1.00 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (0.0Ton)
1.00 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (0.0Ton)
0.97 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-0.4Ton)
0.96 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-0.7Ton)
0.96 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-0.6Ton)
0.95 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-0.6Ton)
0.95 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-0.5Ton)
0.94 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-0.8Ton)
0.94 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-0.8Ton)
0.93 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-0.7Ton)
0.93 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-0.9Ton)
0.93 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-1.0Ton)
0.93 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-1.3Ton)
0.92 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-1.0Ton)
0.91 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-1.0Ton)
0.91 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-1.3Ton)
0.90 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-1.2Ton)
0.90 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-1.4Ton)
0.90 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-1.3Ton)
0.90 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-1.3Ton)
0.89 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-1.4Ton)
0.89 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-1.6Ton)
0.89 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-1.4Ton)
0.89 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-1.0Ton)
0.88 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-1.5Ton)
0.88 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-1.6Ton)
0.88 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-1.5Ton)



0.87 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-1.6Ton)
0.87 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-2.8Ton)
0.87 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-2.8Ton)
0.87 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-2.8Ton)
0.87 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-1.4Ton)
0.87 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-1.7Ton)
0.86 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-2.0Ton)
0.86 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-2.0Ton)
0.85 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-1.5Ton)
0.85 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-3.3Ton)
0.84 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-2.2Ton)
0.83 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-2.3Ton)
0.83 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-1.6Ton)
0.82 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-2.4Ton)
0.82 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-2.5Ton)
0.82 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-2.3Ton)
0.82 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-1.6Ton)
0.82 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-2.3Ton)
0.82 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-1.9Ton)
0.82 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-2.5Ton)
0.82 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-2.5Ton)
0.81 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-2.4Ton)
0.81 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-1.7Ton)
0.81 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-2.5Ton)
0.81 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-2.5Ton)
0.80 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-2.7Ton)
0.80 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-1.8Ton)
0.80 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-2.5Ton)
0.80 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-2.6Ton)
0.80 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-2.8Ton)
0.79 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-2.8Ton)
0.79 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-1.9Ton)
0.79 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-4.6Ton)
0.79 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-1.9Ton)
0.79 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-2.7Ton)
0.78 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-3.0Ton)
0.78 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-2.8Ton)
0.78 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-2.0Ton)
0.78 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-3.0Ton)
0.77 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-5.0Ton)
0.77 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-3.0Ton)
0.77 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-2.1Ton)
0.77 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-3.2Ton)
0.76 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-3.0Ton)
0.76 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-3.3Ton)
0.76 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-3.4Ton)
0.75 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-3.1Ton)
0.75 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-3.2Ton)
0.75 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-3.2Ton)
0.75 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-3.2Ton)
0.75 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-3.2Ton)
0.75 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-3.4Ton)
0.74 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-3.3Ton)
0.74 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-5.6Ton)
0.74 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-3.6Ton)
0.74 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-3.6Ton)
0.74 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-3.3Ton)
0.74 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-3.6Ton)
0.73 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-3.4Ton)
0.73 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-3.7Ton)
0.73 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-3.7Ton)
0.73 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-3.7Ton)
0.73 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-3.8Ton)
0.73 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-3.8Ton)
0.72 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-3.8Ton)
0.72 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-3.5Ton)
0.72 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-2.5Ton)
0.72 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-6.1Ton)
0.72 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-3.9Ton)
0.72 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-6.1Ton)
0.72 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-3.9Ton)
0.72 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-3.9Ton)
0.71 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-3.6Ton)
0.71 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-3.7Ton)
0.71 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-6.3Ton)
0.70 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-6.4Ton)
0.70 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-4.1Ton)
0.70 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-3.8Ton)
0.70 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-6.4Ton)
0.70 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-4.2Ton)
0.69 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-6.6Ton)
0.69 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-6.7Ton)

0.69 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-3.3Ton)
0.69 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-4.3Ton)
0.68 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-4.4Ton)
0.68 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-4.4Ton)
0.68 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-4.4Ton)
0.68 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-4.4Ton)
0.68 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-4.4Ton)
0.68 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-4.4Ton)
0.68 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-4.4Ton)
0.68 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-4.4Ton)
0.68 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-4.4Ton)
0.68 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-4.4Ton)
0.68 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-4.4Ton)
0.68 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-4.4Ton)
0.68 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-4.4Ton)
0.68 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-4.4Ton)
0.67 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-7.1Ton)
0.67 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-4.5Ton)
0.67 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-3.5Ton)
0.67 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-3.5Ton)
0.66 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-3.1Ton)
0.65 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-3.7Ton)
0.65 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-3.7Ton)
0.65 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-7.7Ton)
0.64 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-3.8Ton)
0.64 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-4.9Ton)
0.64 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-3.8Ton)
0.63 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-5.1Ton)
0.63 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-3.9Ton)
0.63 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-4.0Ton)
0.63 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-5.1Ton)
0.63 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-4.0Ton)
0.62 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-8.2Ton)
0.62 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-5.2Ton)
0.62 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-8.2Ton)
0.61 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-4.1Ton)
0.61 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-4.1Ton)
0.61 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-8.4Ton)
0.61 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-4.2Ton)
0.61 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-4.2Ton)
0.61 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-8.5Ton)
0.60 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-8.5Ton)
0.60 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-3.6Ton)
0.60 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-5.5Ton)
0.60 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-8.7Ton)
0.60 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-8.7Ton)
0.60 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-5.6Ton)
0.60 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-4.3Ton)
0.60 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-4.3Ton)
0.60 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-5.6Ton)
0.59 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-4.3Ton)
0.59 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-3.7Ton)
0.58 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-3.8Ton)
0.58 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-4.5Ton)
0.58 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-4.5Ton)
0.58 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-4.5Ton)
0.58 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-3.8Ton)
0.57 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-4.5Ton)
0.57 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-5.9Ton)
0.57 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-4.6Ton)
0.57 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-4.6Ton)
0.56 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-3.9Ton)
0.56 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-4.7Ton)
0.56 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-4.7Ton)
0.56 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-4.7Ton)
0.55 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-4.0Ton)
0.55 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-4.8Ton)
0.55 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-6.2Ton)
0.55 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-6.2Ton)
0.55 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-4.8Ton)
0.55 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-4.8Ton)
0.55 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-4.8Ton)
0.54 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-4.9Ton)
0.54 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-4.9Ton)
0.54 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-6.3Ton)
0.54 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-4.1Ton)
0.54 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-4.9Ton)
0.54 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-4.9Ton)
0.54 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-4.9Ton)
0.54 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-5.0Ton)
0.54 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-6.4Ton)
0.53 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-5.0Ton)

0.53 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-4.2Ton)
0.53 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-4.2Ton)
0.53 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-4.2Ton)
0.53 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-5.0Ton)
0.53 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-6.5Ton)
0.53 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-5.0Ton)
0.53 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-5.1Ton)
0.52 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-5.1Ton)
0.52 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-5.1Ton)
0.52 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-5.1Ton)
0.52 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-6.7Ton)
0.51 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-6.7Ton)
0.51 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-5.2Ton)
0.51 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-5.2Ton)
0.51 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-9.1Ton)
0.51 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-9.1Ton)
0.50 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-5.3Ton)
0.50 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-5.3Ton)
0.50 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-10.8Ton)
0.50 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-6.9Ton)
0.49 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-4.6Ton)
0.49 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-5.4Ton)
0.49 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-7.0Ton)
0.49 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-7.0Ton)
0.48 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-7.2Ton)
0.48 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-7.2Ton)
0.48 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-7.2Ton)
0.48 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-7.2Ton)
0.47 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-7.3Ton)
0.47 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-7.3Ton)
0.46 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-7.4Ton)
0.46 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-11.7Ton)
0.46 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-11.7Ton)
0.46 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-11.7Ton)
0.45 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-7.5Ton)
0.45 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-7.5Ton)
0.44 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-7.7Ton)
0.44 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-7.7Ton)
0.44 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-7.7Ton)
0.44 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-7.7Ton)
0.44 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-7.8Ton)
0.43 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-7.8Ton)
0.43 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-7.8Ton)
0.43 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-7.9Ton)
0.43 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-7.9Ton)
0.41 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-8.1Ton)
0.41 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-8.1Ton)
0.40 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-8.3Ton)
0.39 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-8.4Ton)
0.39 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-8.5Ton)
0.38 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-8.0Ton)
0.38 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-8.0Ton)
0.37 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-5.7Ton)
0.36 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-8.8Ton)
0.36 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-8.8Ton)
0.36 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-8.9Ton)
0.36 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-8.9Ton)
0.36 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-8.9Ton)
0.36 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-8.9Ton)
0.36 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-8.9Ton)
0.36 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-5.8Ton)
0.35 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-8.9Ton)
0.35 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-9.0Ton)
0.34 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-9.1Ton)
0.34 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-6.0Ton)
0.34 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-9.2Ton)
0.33 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-9.2Ton)
0.32 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-9.3Ton)
0.31 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-9.5Ton)
0.31 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-9.5Ton)
0.29 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-9.8Ton)
0.28 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-9.9Ton)
0.26 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-10.3Ton)
0.21 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-10.9Ton)
0.21 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-10.9Ton)
0.19 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-11.2Ton)
0.18 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-11.3Ton)
0.18 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-11.4Ton)
0.17 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-11.5Ton)
0.16 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-11.6Ton)
0.15 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-11.7Ton)
0.15 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-11.8Ton)

0.00 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (0.0Ton)
0.00 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (0.0Ton)
0.00 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (0.0Ton)
0.00 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (0.0Ton)
0.00 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (0.0Ton)
0.00 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (0.0Ton)
0.00 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (0.0Ton)
0.00 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (0.0Ton)
0.00 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (0.0Ton)
0.00 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (0.0Ton)
0.00 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (0.0Ton)
0.00 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (0.0Ton)
0.00 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (0.0Ton)
0.00 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (0.0Ton)
0.00 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (0.0Ton)
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2.31 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (6.4Ton)
2.19 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (5.9Ton)
2.08 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (5.3Ton)
2.08 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (4.1Ton)
1.94 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (4.6Ton)
1.93 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (3.5Ton)
1.91 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (3.5Ton)
1.85 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (4.2Ton)
1.83 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (4.1Ton)
1.83 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (4.1Ton)
1.72 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (3.5Ton)
1.48 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (3.6Ton)
1.47 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (2.3Ton)
1.42 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (3.2Ton)
1.42 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (2.1Ton)
1.41 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (3.1Ton)
1.40 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (3.0Ton)
1.37 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (1.9Ton)
1.34 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (2.6Ton)
1.30 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (1.1Ton)
1.24 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (1.8Ton)
1.21 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (1.0Ton)
1.16 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (1.2Ton)
1.15 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (0.7Ton)
1.15 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (0.6Ton)
1.13 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (0.5Ton)
1.13 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (0.5Ton)
1.12 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (0.5Ton)
1.12 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (0.9Ton)
1.08 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (0.4Ton)
1.06 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (0.2Ton)
1.05 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (0.5Ton)
1.05 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (0.5Ton)
1.04 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (0.1Ton)
1.03 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (0.1Ton)
1.03 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (0.2Ton)
1.03 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (0.1Ton)
1.02 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (0.2Ton)
1.01 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (0.1Ton)
0.97 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (-0.2Ton)
0.96 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (-0.4Ton)
0.96 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (-0.2Ton)
0.96 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (-0.4Ton)
0.96 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (-0.2Ton)
0.95 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (-0.2Ton)
0.93 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (-0.5Ton)
0.92 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (-0.4Ton)
0.91 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (-0.9Ton)
0.91 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (-0.3Ton)
0.91 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (-0.9Ton)
0.91 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (-1.0Ton)
0.90 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (-1.1Ton)
0.86 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (-1.1Ton)
0.85 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (-1.1Ton)
0.84 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (-1.6Ton)
0.83 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (-1.7Ton)
0.81 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (-1.5Ton)
0.81 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (-1.0Ton)
0.81 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (-2.0Ton)
0.80 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (-2.0Ton)
0.80 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (-1.1Ton)
0.79 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (-1.0Ton)
0.79 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (-1.6Ton)
0.78 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (-1.7Ton)
0.76 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (-1.8Ton)
0.76 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (-1.2Ton)
0.76 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (-2.5Ton)
0.76 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (-0.9Ton)
0.75 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (-2.5Ton)
0.75 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (-1.9Ton)
0.74 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (-2.0Ton)
0.74 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (-1.0Ton)
0.74 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (-1.4Ton)
0.74 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (-2.0Ton)
0.74 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (-1.0Ton)

0.73 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (-2.1Ton)
0.71 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (-1.1Ton)
0.71 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (-3.0Ton)
0.70 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (-2.3Ton)
0.70 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (-3.1Ton)
0.67 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (-2.5Ton)
0.67 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (-1.7Ton)
0.67 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (-1.3Ton)
0.66 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (-2.6Ton)
0.66 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (-2.6Ton)
0.63 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (-1.9Ton)
0.63 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (-1.9Ton)
0.63 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (-1.9Ton)
0.62 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (-1.4Ton)
0.62 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (-1.5Ton)
0.62 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (-1.5Ton)
0.61 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (-3.0Ton)
0.60 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (-3.1Ton)
0.60 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (-2.0Ton)
0.60 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (-2.0Ton)
0.60 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (-2.0Ton)
0.60 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   0  (-2.0Ton)
0.60 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   1  (-2.0Ton)
0.60 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   2  (-2.0Ton)
0.59 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (-2.1Ton)
0.59 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (-2.1Ton)
0.59 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (-2.1Ton)
0.57 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (-1.6Ton)
0.57 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (-2.2Ton)
0.57 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (-2.2Ton)
0.57 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (-2.2Ton)
0.57 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (-2.2Ton)
0.57 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (-2.2Ton)
0.56 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (-3.4Ton)
0.56 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   8  (-2.2Ton)
0.56 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   9  (-2.2Ton)
0.56 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   10  (-2.2Ton)
0.56 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (-2.2Ton)
0.56 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (-2.2Ton)
0.56 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (-2.2Ton)
0.54 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   0  (-2.3Ton)
0.54 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   1  (-2.3Ton)
0.54 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   2  (-2.3Ton)
0.54 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   3  (-2.3Ton)
0.54 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   4  (-2.3Ton)
0.54 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   5  (-2.3Ton)
0.54 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   6  (-2.3Ton)
0.54 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   7  (-2.3Ton)
0.54 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   8  (-2.3Ton)
0.54 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   9  (-2.3Ton)
0.54 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   10  (-2.3Ton)
0.53 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (-2.4Ton)
0.53 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (-2.4Ton)
0.53 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (-2.4Ton)
0.53 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (-2.4Ton)
0.53 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (-2.4Ton)
0.53 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (-2.4Ton)
0.53 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (-2.4Ton)
0.53 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (-2.4Ton)
0.53 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (-2.4Ton)
0.52 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (-2.5Ton)
0.52 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (-1.8Ton)
0.51 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   8  (-2.5Ton)
0.51 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   9  (-2.5Ton)
0.51 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   10  (-2.5Ton)
0.51 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (-2.5Ton)
0.51 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   0  (-2.5Ton)
0.51 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   1  (-2.5Ton)
0.51 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   2  (-2.5Ton)
0.51 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (-3.8Ton)
0.51 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (-1.9Ton)
0.50 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (-3.8Ton)
0.50 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   8  (-2.5Ton)
0.50 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   9  (-2.5Ton)
0.50 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   10  (-2.5Ton)
0.50 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (-3.8Ton)
0.50 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (-2.5Ton)
0.50 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (-2.5Ton)
0.50 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (-2.5Ton)
0.50 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (-3.9Ton)
0.50 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (-2.5Ton)
0.50 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (-2.5Ton)

0.50 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (-2.5Ton)
0.49 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (-4.0Ton)
0.48 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   3  (-2.6Ton)
0.48 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   4  (-2.6Ton)
0.48 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   5  (-2.6Ton)
0.48 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   6  (-2.6Ton)
0.48 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   7  (-2.6Ton)
0.48 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   0  (-2.6Ton)
0.48 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   1  (-2.6Ton)
0.48 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   2  (-2.6Ton)
0.48 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   3  (-2.6Ton)
0.48 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   4  (-2.6Ton)
0.48 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   5  (-2.6Ton)
0.48 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   6  (-2.6Ton)
0.48 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   7  (-2.6Ton)
0.47 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (-2.7Ton)
0.47 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (-2.7Ton)
0.47 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (-2.7Ton)
0.47 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (-2.7Ton)
0.47 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (-2.7Ton)
0.47 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (-2.7Ton)
0.47 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (-2.7Ton)
0.47 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (-2.7Ton)
0.46 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (-4.2Ton)
0.44 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   3  (-2.8Ton)
0.44 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   4  (-2.8Ton)
0.44 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   5  (-2.8Ton)
0.44 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   6  (-2.8Ton)
0.44 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   7  (-2.8Ton)
0.44 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (-4.3Ton)
0.44 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (-2.9Ton)
0.44 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (-2.8Ton)
0.44 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (-2.8Ton)
0.44 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (-2.8Ton)
0.44 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (-2.8Ton)
0.44 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (-2.8Ton)
0.44 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (-2.9Ton)
0.42 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (-2.2Ton)
0.42 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (-4.5Ton)
0.41 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (-2.2Ton)
0.41 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (-2.2Ton)
0.40 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (-4.6Ton)
0.39 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   8  (-3.1Ton)
0.39 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   9  (-3.1Ton)
0.39 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   10  (-3.1Ton)
0.38 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (-3.2Ton)
0.38 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (-3.2Ton)
0.37 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (-2.4Ton)
0.36 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   3  (-3.2Ton)
0.36 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   4  (-3.2Ton)
0.36 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   5  (-3.2Ton)
0.36 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   6  (-3.2Ton)
0.36 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   7  (-3.2Ton)
0.35 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (-2.5Ton)
0.35 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (-3.3Ton)
0.35 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (-3.3Ton)
0.35 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (-3.3Ton)
0.34 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (-3.3Ton)
0.34 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (-3.3Ton)
0.34 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (-3.3Ton)
0.34 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   0  (-3.3Ton)
0.34 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   1  (-3.3Ton)
0.34 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   2  (-3.3Ton)
0.33 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (-3.4Ton)
0.33 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (-3.4Ton)
0.33 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (-3.4Ton)
0.33 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (-3.4Ton)
0.33 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (-3.4Ton)
0.33 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (-5.1Ton)
0.33 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (-5.2Ton)
0.33 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   8  (-3.4Ton)
0.33 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   9  (-3.4Ton)
0.33 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   10  (-3.4Ton)
0.33 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (-5.2Ton)
0.32 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (-3.4Ton)
0.32 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (-3.4Ton)
0.32 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (-3.4Ton)
0.32 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (-3.4Ton)
0.32 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (-3.4Ton)
0.31 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (-5.3Ton)
0.30 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (-2.7Ton)
0.30 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (-3.5Ton)

0.30 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (-3.5Ton)
0.30 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (-3.5Ton)
0.29 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   7  (-3.6Ton)
0.29 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   5  (-3.6Ton)
0.29 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   6  (-3.6Ton)
0.29 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   3  (-3.6Ton)
0.29 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   4  (-3.6Ton)
0.29 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (-3.6Ton)
0.29 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (-3.6Ton)
0.29 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (-3.6Ton)
0.29 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (-3.7Ton)
0.29 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (-3.7Ton)
0.28 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (-5.5Ton)
0.28 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   0  (-3.6Ton)
0.28 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   2  (-3.6Ton)
0.28 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   1  (-3.6Ton)
0.27 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (-5.6Ton)
0.27 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (-3.8Ton)
0.24 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (-5.9Ton)
0.23 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (-4.0Ton)
0.22 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (-6.0Ton)
0.21 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (-3.0Ton)
0.16 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (-6.5Ton)
0.16 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (-4.4Ton)
0.16 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (-6.5Ton)
0.12 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   1  (-4.4Ton)
0.12 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   0  (-4.4Ton)
0.12 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   2  (-4.4Ton)
0.12 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   0  (-4.4Ton)
0.12 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   1  (-4.4Ton)
0.12 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   2  (-4.4Ton)
0.12 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   8  (-4.4Ton)
0.12 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   9  (-4.4Ton)
0.12 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   10  (-4.4Ton)
0.12 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   8  (-4.4Ton)
0.12 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   10  (-4.4Ton)
0.12 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   9  (-4.4Ton)
0.12 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   8  (-4.4Ton)
0.12 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   9  (-4.4Ton)
0.12 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   10  (-4.4Ton)
0.12 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   1  (-4.4Ton)
0.12 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   2  (-4.4Ton)
0.12 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   0  (-4.4Ton)
0.10 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (-4.5Ton)
0.10 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (-4.5Ton)
0.10 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (-4.5Ton)
0.10 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   8  (-4.5Ton)
0.10 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   9  (-4.5Ton)
0.10 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   10  (-4.5Ton)
0.10 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   3  (-4.5Ton)
0.10 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   4  (-4.5Ton)
0.10 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   5  (-4.5Ton)
0.10 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   6  (-4.5Ton)
0.10 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   7  (-4.5Ton)
0.10 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   0  (-4.5Ton)
0.10 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   1  (-4.5Ton)
0.10 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   2  (-4.5Ton)
0.10 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   3  (-4.5Ton)
0.10 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   4  (-4.5Ton)
0.10 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   5  (-4.5Ton)
0.10 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   6  (-4.5Ton)
0.10 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   7  (-4.5Ton)
0.10 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (-4.5Ton)
0.10 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (-4.5Ton)
0.10 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (-4.5Ton)
0.09 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (-4.6Ton)
0.09 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (-4.6Ton)
0.09 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (-4.6Ton)
0.09 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (-4.6Ton)
0.09 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (-4.6Ton)
0.09 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (-4.6Ton)
0.08 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   3  (-4.6Ton)
0.08 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   4  (-4.6Ton)
0.08 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   7  (-4.6Ton)
0.08 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   5  (-4.6Ton)
0.08 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   6  (-4.6Ton)
0.08 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   7  (-4.6Ton)
0.08 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   6  (-4.6Ton)
0.08 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   3  (-4.6Ton)
0.08 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   4  (-4.6Ton)
0.08 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   5  (-4.6Ton)
0.06 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   9  (-4.7Ton)



0.06 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   8  (-4.7Ton)
0.06 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   10  (-4.7Ton)
0.06 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   9  (-4.7Ton)
0.06 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   8  (-4.7Ton)
0.06 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   10  (-4.7Ton)
0.06 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   4  (-4.7Ton)
0.06 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   5  (-4.7Ton)
0.06 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   6  (-4.7Ton)
0.06 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   7  (-4.7Ton)
0.06 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   3  (-4.7Ton)
0.06 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   2  (-4.7Ton)
0.06 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   0  (-4.7Ton)
0.06 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   1  (-4.7Ton)
0.06 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   1  (-4.7Ton)
0.06 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   2  (-4.7Ton)
0.06 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   0  (-4.7Ton)
0.04 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (-4.8Ton)
0.04 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (-4.8Ton)
0.04 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (-4.8Ton)
0.04 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (-4.8Ton)
0.04 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (-4.8Ton)
0.04 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   4  (-4.8Ton)
0.04 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   5  (-4.8Ton)
0.04 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   3  (-4.8Ton)
0.04 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   7  (-4.8Ton)
0.04 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   6  (-4.8Ton)
0.03 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (-4.9Ton)
0.03 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (-4.9Ton)
0.03 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (-4.9Ton)
0.03 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (-4.9Ton)
0.03 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (-4.9Ton)

Programa licenciado a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S

INDICE ITEM ELEMENTO

4.47 Flexo-Compresión F'-30   Vano  1   Abajo
4.08 Flexo-Compresión G-30   Vano  1   Abajo
4.06 Flexo-Compresión I-30   Vano  1   Abajo
4.03 Flexo-Compresión J-30   Vano  1   Abajo
3.94 Flexo-Compresión F'-11   Vano  1   Abajo
3.80 Flexo-Compresión H-30   Vano  1   Abajo
3.69 Flexo-Compresión H-23   Vano  1   Arriba
3.65 Flexo-Compresión F'-13   Vano  1   Abajo
3.21 Flexo-Compresión G-13   Vano  1   Abajo
3.19 Flexo-Compresión G-27   Vano  1   Abajo
3.12 Flexo-Compresión I-13   Vano  1   Abajo
3.10 Flexo-Compresión J-13   Vano  1   Abajo
3.02 Flexo-Compresión I-27   Vano  1   Abajo
2.98 Flexo-Compresión F'-27   Vano  1   Abajo
2.97 Flexo-Compresión J-23   Vano  1   Arriba
2.94 Flexo-Compresión G-20   Vano  1   Abajo
2.92 Flexo-Compresión H-13   Vano  1   Abajo
2.88 Flexo-Compresión G-23   Vano  1   Abajo
2.83 Flexo-Compresión F'-23   Vano  1   Abajo
2.80 Flexo-Compresión G-30   Vano  1   Arriba
2.80 Flexo-Compresión F'-20   Vano  1   Abajo
2.77 Flexo-Compresión I-30   Vano  1   Arriba
2.76 Flexo-Compresión I-20   Vano  1   Abajo
2.75 Flexo-Compresión F'-23   Vano  1   Arriba
2.70 Flexo-Compresión I-23   Vano  1   Abajo
2.62 Flexo-Compresión F'-30   Vano  1   Arriba
2.49 Flexo-Compresión G-11   Vano  1   Abajo
2.44 Flexo-Compresión J-30   Vano  1   Arriba
2.44 Flexo-Compresión H-27   Vano  1   Arriba
2.43 Flexo-Compresión H-20   Vano  1   Arriba
2.43 Flexo-Compresión H-11   Vano  1   Abajo
2.40 Flexo-Compresión H-30   Vano  1   Arriba
2.36 Flexo-Compresión I-11   Vano  1   Abajo
2.24 Flexo-Compresión F'-13   Vano  1   Arriba
2.23 Flexo-Compresión J-27   Vano  1   Abajo
2.17 Flexo-Compresión G-13   Vano  1   Arriba
2.13 Flexo-Compresión J-11   Vano  1   Abajo
2.10 Flexo-Compresión I-13   Vano  1   Arriba
2.06 Flexo-Compresión J-20   Vano  1   Abajo
2.05 Flexo-Compresión H-27   Vano  1   Abajo
2.03 Flexo-Compresión F'-27   Vano  1   Arriba
2.01 Flexo-Compresión J-23   Vano  1   Abajo
1.98 Flexo-Compresión F'-11   Vano  1   Arriba
1.95 Flexo-Compresión H-20   Vano  1   Abajo
1.94 Flexo-Compresión F'-20   Vano  1   Arriba
1.93 Flexo-Compresión J-13   Vano  1   Arriba
1.92 Flexo-Compresión J-20   Vano  1   Arriba
1.91 Flexo-Compresión J-27   Vano  1   Arriba
1.90 Flexo-Compresión H-13   Vano  1   Arriba
1.86 Flexo-Compresión H-23   Vano  1   Abajo
1.59 Flexo-Compresión G-23   Vano  1   Arriba
1.53 Flexo-Compresión G-20   Vano  1   Arriba
1.50 Flexo-Compresión G-27   Vano  1   Arriba
1.41 Flexo-Compresión G-11   Vano  1   Arriba
1.40 Flexo-Compresión H-11   Vano  1   Arriba
1.38 Flexo-Compresión I-23   Vano  1   Arriba
1.31 Flexo-Compresión I-20   Vano  1   Arriba
1.30 Flexo-Compresión I-11   Vano  1   Arriba
1.29 Flexo-Compresión I-27   Vano  1   Arriba
1.13 Flexo-Compresión J-11   Vano  1   Arriba

Programa licenciado a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S

INDICE ITEM ELEMENTO

8.09 Flexo-Compresión H-23   Vano  2   Abajo
6.40 Flexo-Compresión J-23   Vano  2   Abajo
6.08 Flexo-Compresión H-27   Vano  2   Abajo
5.72 Flexo-Compresión H-20   Vano  2   Abajo
4.48 Flexo-Compresión F'-23   Vano  2   Abajo
4.29 Flexo-Compresión H-23   Vano  2   Arriba
4.04 Flexo-Compresión J-27   Vano  2   Abajo
3.92 Flexo-Compresión J-20   Vano  2   Abajo
3.25 Flexo-Compresión J-23   Vano  2   Arriba
3.07 Flexo-Compresión H-27   Vano  2   Arriba
2.94 Flexo-Compresión H-20   Vano  2   Arriba
2.88 Flexo-Compresión F'-27   Vano  2   Abajo
2.71 Flexo-Compresión H-13   Vano  2   Abajo
2.61 Flexo-Compresión F'-20   Vano  2   Abajo
2.60 Flexo-Compresión H-30   Vano  2   Arriba
2.30 Flexo-Compresión F'-23   Vano  2   Arriba
2.04 Flexo-Compresión J-27   Vano  2   Arriba
2.01 Flexo-Compresión J-20   Vano  2   Arriba
1.96 Flexo-Compresión H-30   Vano  2   Abajo
1.92 Flexo-Compresión H-13   Vano  2   Arriba
1.80 Flexo-Compresión J-13   Vano  2   Abajo
1.62 Flexo-Compresión F'-13   Vano  2   Abajo
1.62 Flexo-Compresión J-30   Vano  2   Arriba
1.57 Flexo-Compresión F'-30   Vano  2   Arriba
1.49 Flexo-Compresión J-30   Vano  2   Abajo
1.41 Flexo-Compresión F'-27   Vano  2   Arriba
1.31 Flexo-Compresión F'-13   Vano  2   Arriba
1.30 Flexo-Compresión F'-20   Vano  2   Arriba
1.25 Flexo-Compresión J-13   Vano  2   Arriba
1.12 Flexo-Compresión F'-30   Vano  2   Abajo



NIVEL 1: M. NEGATIVO 2: M. POSITIVO 3: CORTANTE
4: FLEXO 

COMPRESION
ELEMENTO

1: V-201 Vano 1

2: V-201 Vano 1

3: V-206 Vano 6

4: F'-30 

1: V-304 Vano 1

2: V-304 Vano 4

3: V-304 Vano 1

4: H-23

1: M. NEGATIVO 2: M. POSITIVO 3: CORTANTE
4: FLEXO 

COMPRESION

5.31 3.69 1.40 4.90

CALCULADOS CON DC-CAD

IND. SOBREESFUERZO ELEMENTOS, ESPECTRO MICROZONIFICACIÓN 

Decreto 523 del 16 de Dic 2010 SENA - Paloquemao (Estructura # 

5.1), ORDENADA DISEÑO REDUCIDA 20%

Piso 2 N+3.40 5.31 3.69 1.40 4.90

IND. SOBREESFUERZO ELEMENTOS, ESPECTRO MICROZONIFICACIÓN Decreto 523 del 16 de Dic 2010 SENA - 

Paloquemao (Estructura # 5.1), ORDENADA DISEÑO REDUCIDA 20%

CALCULADOS CON DC-CAD

PISO 1  N+0.00 2.80 2.50 1.03 2.71



INFORME TÉCNICO 

INDICES DE SOBREESFUERZO ESPECTRO DE DISEÑO ORDENADAS 
REDUCIDAS 20% SENA – PALOQUEMAO (ESTRUCTURA #5.32) 

COMBINACIONES DC-CAD PARA VIGAS 

COMBINACIONES DC-CAD PARA COLUMNAS 

CONVENCIONES 



INFORME TÉCNICO 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURA BAJO CARGAS DE SERVICIO 

MOMENTOS POSITIVOS,NEGATIVOS,  CORTANTE EN VIGAS Y FLEXO 
COMPRESION EN COLUMNAS 



INFORME TÉCNICO 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURA BAJO ESPECTRO DE DISEÑO 
ORDENADAS REDUCIDAS 20% 

MOMENTOS POSITIVOS 

MOMENTOS NEGATIVO 



INFORME TÉCNICO 

CORTANTE EN VIGAS 

FLEXOCOMPRESION EN COLUMNAS 
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INDICE ITEM ELEMENTO

2.80 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (8.3cm2)
2.63 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (7.4cm2)
2.51 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (6.7cm2)
2.26 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (5.4cm2)
2.15 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (8.3cm2)
2.02 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (7.4cm2)
1.89 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (6.7cm2)
1.85 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (2.1cm2)
1.85 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (2.1cm2)
1.80 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (2.0cm2)
1.80 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (2.0cm2)
1.80 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (2.0cm2)
1.80 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (2.0cm2)
1.76 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (1.8cm2)
1.76 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (1.8cm2)
1.76 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (1.8cm2)
1.76 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (1.8cm2)
1.75 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (1.8cm2)
1.75 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (1.8cm2)
1.75 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (1.8cm2)
1.75 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (1.8cm2)
1.72 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (1.7cm2)
1.72 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (1.7cm2)
1.72 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (1.7cm2)
1.70 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (1.6cm2)
1.70 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (1.6cm2)
1.70 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (1.6cm2)
1.70 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (5.4cm2)
1.66 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (1.5cm2)
1.66 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (1.5cm2)
1.66 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (1.5cm2)
1.66 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (1.5cm2)
1.66 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (1.5cm2)
1.66 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (1.5cm2)
1.45 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (3.7cm2)
1.34 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (4.2cm2)
1.25 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (0.4cm2)
1.19 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (0.0cm2)
1.19 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (0.0cm2)
1.19 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (0.6cm2)
1.17 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (0.2cm2)
1.15 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-0.2cm2)
1.15 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-0.2cm2)
1.14 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-0.2cm2)
1.14 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-0.2cm2)
1.13 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-1.0cm2)
1.12 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-0.6cm2)
1.11 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-0.8cm2)
1.10 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-2.1cm2)
1.08 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-2.5cm2)
1.08 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-2.5cm2)
1.08 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-2.2cm2)
1.07 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-1.2cm2)
1.07 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-1.9cm2)
1.06 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-0.7cm2)
1.06 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-1.2cm2)
1.06 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-0.1cm2)
1.06 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-0.1cm2)
1.06 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-0.1cm2)
1.06 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-0.1cm2)
1.06 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-3.3cm2)
1.06 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-3.4cm2)
1.05 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-3.4cm2)
1.05 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-3.4cm2)
1.04 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-1.6cm2)
1.03 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (1.4cm2)
1.03 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (1.4cm2)
1.03 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-0.1cm2)
1.03 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-0.1cm2)
1.03 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-0.1cm2)
1.03 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-1.3cm2)
1.03 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (1.4cm2)
1.03 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (1.4cm2)
1.03 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (1.4cm2)
1.03 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (1.4cm2)

1.03 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-4.1cm2)
1.03 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-4.2cm2)
1.02 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-0.9cm2)
1.02 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-0.9cm2)
1.02 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-4.9cm2)
1.01 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-1.5cm2)
1.01 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-4.7cm2)
1.01 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-2.9cm2)
1.01 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-4.7cm2)
1.01 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-4.8cm2)
1.01 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-0.1cm2)
1.01 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-0.1cm2)
1.01 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-0.1cm2)
1.00 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-2.1cm2)
0.99 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-2.1cm2)
0.99 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (1.4cm2)
0.99 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (1.4cm2)
0.99 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (1.4cm2)
0.99 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-5.4cm2)
0.99 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-5.4cm2)
0.99 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-5.9cm2)
0.99 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-3.3cm2)
0.99 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-3.3cm2)
0.98 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-3.4cm2)
0.98 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-0.1cm2)
0.98 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-0.1cm2)
0.98 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-0.1cm2)
0.98 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-3.4cm2)
0.98 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-5.8cm2)
0.98 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-5.8cm2)
0.97 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (1.4cm2)
0.97 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (1.4cm2)
0.97 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (1.4cm2)
0.95 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (4.9cm2)
0.94 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-2.6cm2)
0.94 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-2.7cm2)
0.93 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-5.0cm2)
0.93 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-8.8cm2)
0.93 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-8.8cm2)
0.92 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-0.1cm2)
0.92 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-2.2cm2)
0.92 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-2.9cm2)
0.92 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-2.9cm2)
0.91 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (3.7cm2)
0.91 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-5.5cm2)
0.90 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-9.9cm2)
0.89 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-10.0cm2)
0.89 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-3.3cm2)
0.87 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (4.2cm2)
0.86 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-7.3cm2)
0.86 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-7.3cm2)
0.86 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-7.3cm2)
0.86 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-7.3cm2)
0.86 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-7.3cm2)
0.86 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-7.3cm2)
0.86 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-7.3cm2)
0.86 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-7.3cm2)
0.86 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-7.3cm2)
0.85 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-0.1cm2)
0.84 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-0.6cm2)
0.83 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-0.8cm2)
0.80 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-1.2cm2)
0.79 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-8.8cm2)
0.79 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-1.2cm2)
0.78 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (4.2cm2)
0.78 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-5.0cm2)
0.78 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-5.0cm2)
0.78 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-5.0cm2)
0.75 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-3.6cm2)
0.72 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-1.6cm2)
0.72 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-3.9cm2)
0.72 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-3.9cm2)
0.72 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-3.9cm2)
0.72 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-3.9cm2)
0.72 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-3.9cm2)
0.72 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-1.3cm2)
0.72 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-3.9cm2)
0.72 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-3.9cm2)
0.72 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-3.9cm2)
0.72 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-3.9cm2)
0.72 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-3.9cm2)
0.72 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-2.2cm2)

0.71 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-4.0cm2)
0.71 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-1.5cm2)
0.70 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-2.1cm2)
0.70 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-2.1cm2)
0.69 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-2.2cm2)
0.69 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-2.2cm2)
0.69 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (0.6cm2)
0.68 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-12.7cm2)
0.68 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (0.2cm2)
0.68 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-0.7cm2)
0.68 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-0.7cm2)
0.67 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-13.2cm2)
0.67 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-2.6cm2)
0.66 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-2.7cm2)
0.65 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-0.1cm2)
0.65 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-0.1cm2)
0.65 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-0.1cm2)
0.65 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-1.9cm2)
0.65 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-2.9cm2)
0.65 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-2.9cm2)
0.64 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-0.1cm2)
0.64 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-0.1cm2)
0.64 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-0.1cm2)
0.64 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-2.1cm2)
0.63 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (0.4cm2)
0.62 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-2.5cm2)
0.62 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-3.3cm2)
0.62 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-16.7cm2)
0.62 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-0.1cm2)
0.62 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-0.1cm2)
0.62 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-0.1cm2)
0.62 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-2.9cm2)
0.62 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-2.9cm2)
0.62 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-2.5cm2)
0.62 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-0.1cm2)
0.62 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-0.1cm2)
0.62 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-0.1cm2)
0.61 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-4.9cm2)
0.61 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-15.6cm2)
0.61 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-15.7cm2)
0.60 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-1.4cm2)
0.60 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-5.0cm2)
0.60 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-3.3cm2)
0.60 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-1.0cm2)
0.60 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-3.4cm2)
0.60 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-3.3cm2)
0.59 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-3.4cm2)
0.59 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-6.0cm2)
0.59 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-6.0cm2)
0.58 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-4.7cm2)
0.58 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-6.2cm2)
0.58 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-6.2cm2)
0.58 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-3.4cm2)
0.58 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-18.0cm2)
0.57 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-5.6cm2)
0.57 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-20.0cm2)
0.57 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-3.3cm2)
0.57 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-20.1cm2)
0.57 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-1.7cm2)
0.57 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-3.4cm2)
0.56 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-5.5cm2)
0.56 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-3.4cm2)
0.55 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-5.0cm2)
0.55 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-2.2cm2)
0.55 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-4.1cm2)
0.55 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-2.2cm2)
0.55 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-2.2cm2)
0.55 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-2.2cm2)
0.53 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-2.1cm2)
0.53 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-8.2cm2)
0.53 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-4.2cm2)
0.53 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-4.8cm2)
0.53 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-5.4cm2)
0.52 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-4.7cm2)
0.52 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-5.8cm2)
0.51 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-5.4cm2)
0.51 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-2.2cm2)
0.51 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-2.2cm2)
0.51 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-2.2cm2)
0.50 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-8.0cm2)
0.50 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-8.0cm2)
0.50 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-2.8cm2)

0.50 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-5.8cm2)
0.50 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-7.6cm2)
0.50 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-10.4cm2)
0.49 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-2.4cm2)
0.48 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-8.8cm2)
0.48 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-10.0cm2)
0.48 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-8.7cm2)
0.48 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-8.7cm2)
0.48 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-9.9cm2)
0.48 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-10.4cm2)
0.45 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-16.4cm2)
0.45 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-16.4cm2)
0.45 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-16.4cm2)
0.44 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-2.0cm2)
0.43 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-7.1cm2)
0.41 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-12.7cm2)
0.41 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-4.5cm2)
0.41 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-3.6cm2)
0.41 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-4.9cm2)
0.40 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-13.2cm2)
0.39 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-7.5cm2)
0.38 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-6.9cm2)
0.38 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-12.6cm2)
0.38 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-12.6cm2)
0.37 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-16.7cm2)
0.37 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-7.3cm2)
0.37 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-7.2cm2)
0.37 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-6.2cm2)
0.37 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-15.6cm2)
0.36 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-12.2cm2)
0.36 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-15.7cm2)
0.36 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-13.8cm2)
0.36 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-13.6cm2)
0.35 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-20.0cm2)
0.34 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-7.7cm2)
0.34 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-6.6cm2)
0.34 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-18.0cm2)
0.34 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-13.5cm2)
0.34 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-5.7cm2)
0.34 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-5.7cm2)
0.34 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-13.9cm2)
0.32 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-6.4cm2)
0.32 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-5.9cm2)
0.32 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-17.0cm2)
0.32 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-6.0cm2)
0.31 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-15.6cm2)
0.31 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-15.6cm2)
0.31 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-8.0cm2)
0.31 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-22.3cm2)
0.31 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-8.7cm2)
0.31 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-2.2cm2)
0.30 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-16.4cm2)
0.30 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-16.4cm2)
0.30 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-9.3cm2)
0.29 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-7.1cm2)
0.29 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-9.1cm2)
0.28 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-19.1cm2)
0.28 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-19.1cm2)
0.28 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-9.1cm2)
0.28 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-5.3cm2)
0.28 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-2.5cm2)
0.28 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-18.5cm2)
0.27 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-7.4cm2)
0.27 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-10.2cm2)
0.27 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-10.8cm2)
0.27 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-10.5cm2)
0.27 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-12.6cm2)
0.27 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-19.7cm2)
0.27 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-12.9cm2)
0.27 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-12.8cm2)
0.26 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-10.6cm2)
0.26 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-21.2cm2)
0.26 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-21.2cm2)
0.26 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-5.7cm2)
0.26 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-11.1cm2)
0.25 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-16.2cm2)
0.25 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-14.4cm2)
0.25 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-15.3cm2)
0.24 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-25.3cm2)
0.23 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-15.6cm2)
0.23 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-14.9cm2)
0.23 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-14.9cm2)



0.23 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-8.9cm2)
0.23 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-8.9cm2)
0.23 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-8.9cm2)
0.23 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-8.9cm2)
0.23 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-13.3cm2)
0.22 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-18.8cm2)
0.22 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-19.1cm2)
0.22 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-28.0cm2)
0.22 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-28.0cm2)
0.22 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-27.9cm2)
0.22 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-7.3cm2)
0.22 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-20.6cm2)
0.22 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-7.3cm2)
0.22 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-20.6cm2)
0.22 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-20.6cm2)
0.22 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-20.6cm2)
0.22 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-20.6cm2)
0.22 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-20.6cm2)
0.22 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-7.3cm2)
0.22 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-20.6cm2)
0.22 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-20.6cm2)
0.22 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-20.6cm2)
0.22 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-20.6cm2)
0.22 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-20.6cm2)
0.22 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-20.6cm2)
0.21 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-18.6cm2)
0.21 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-18.0cm2)
0.21 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-8.9cm2)
0.21 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-8.9cm2)
0.21 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-8.9cm2)
0.21 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-8.9cm2)
0.21 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-19.8cm2)
0.21 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-19.4cm2)
0.21 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-13.2cm2)
0.21 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-18.2cm2)
0.21 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-18.7cm2)
0.20 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-16.5cm2)
0.20 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-19.8cm2)
0.20 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-20.2cm2)
0.20 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-13.9cm2)
0.20 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-10.6cm2)
0.20 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-5.0cm2)
0.20 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-10.6cm2)
0.20 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-10.6cm2)
0.20 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-10.6cm2)
0.19 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-15.0cm2)
0.19 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-16.4cm2)
0.19 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-18.8cm2)
0.19 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-17.6cm2)
0.19 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-24.6cm2)
0.18 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-24.1cm2)
0.18 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-19.5cm2)
0.18 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-24.8cm2)
0.18 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-17.8cm2)
0.18 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-10.7cm2)
0.18 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-19.2cm2)
0.17 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-19.9cm2)
0.17 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-19.0cm2)
0.17 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-18.8cm2)
0.17 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-18.7cm2)
0.17 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-20.4cm2)
0.17 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-27.4cm2)
0.17 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-28.1cm2)
0.17 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-10.7cm2)
0.16 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-26.9cm2)
0.16 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-22.2cm2)
0.16 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-23.8cm2)
0.16 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-21.4cm2)
0.16 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-20.3cm2)
0.16 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-12.8cm2)
0.16 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-9.8cm2)
0.15 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-22.4cm2)
0.15 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-12.8cm2)
0.15 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-10.0cm2)
0.13 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-26.2cm2)
0.12 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-28.5cm2)
0.12 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-31.3cm2)
0.11 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-20.6cm2)
0.11 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-20.6cm2)
0.11 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-20.6cm2)
0.11 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-16.4cm2)
0.11 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-20.6cm2)

0.00 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-10.6cm2)
0.00 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-20.6cm2)
0.00 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-20.6cm2)
0.00 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-20.6cm2)
0.00 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-20.6cm2)
0.00 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-10.6cm2)
0.00 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-20.6cm2)
0.00 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-20.6cm2)
0.00 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-20.6cm2)
0.00 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-20.6cm2)
0.00 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-4.1cm2)
0.00 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-8.4cm2)
0.00 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-8.4cm2)
0.00 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-8.4cm2)
0.00 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-8.4cm2)
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5.31 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.22 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
5.00 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (21.3cm2)
4.96 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.88 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (21.3cm2)
4.86 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (20.5cm2)
4.83 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (20.5cm2)
4.79 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.73 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (20.5cm2)
3.13 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.88 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (7.3cm2)
2.85 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (7.2cm2)
2.81 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (20.5cm2)
2.79 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (20.5cm2)
2.70 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (20.5cm2)
2.68 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (5.3cm2)
2.67 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (6.4cm2)
2.66 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (21.3cm2)
2.62 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (6.2cm2)
2.62 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (6.1cm2)
2.60 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (8.2cm2)
2.59 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (4.9cm2)
2.56 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (21.3cm2)
2.55 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (5.8cm2)
2.49 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (9.9cm2)
2.36 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
2.14 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (1.7cm2)
2.11 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (1.8cm2)
2.11 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (1.7cm2)
2.11 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (1.7cm2)
2.11 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (1.7cm2)
2.11 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (2.4cm2)
2.07 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (1.6cm2)
2.07 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (1.6cm2)
2.07 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (1.6cm2)
1.98 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (1.4cm2)
1.95 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   9  (1.4cm2)
1.95 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   10  (1.4cm2)
1.91 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (1.9cm2)
1.75 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   0  (1.0cm2)
1.75 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   1  (1.0cm2)
1.74 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   9  (1.0cm2)
1.74 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   10  (1.0cm2)
1.73 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (1.0cm2)
1.73 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (1.0cm2)
1.71 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (7.3cm2)
1.71 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (1.7cm2)
1.66 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (1.6cm2)
1.64 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (1.5cm2)
1.63 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   0  (0.8cm2)
1.63 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   1  (0.8cm2)
1.61 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (0.7cm2)
1.61 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (0.7cm2)
1.53 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (6.2cm2)
1.53 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (6.1cm2)
1.50 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   2  (0.7cm2)
1.47 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (5.8cm2)
1.43 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (5.3cm2)
1.40 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   2  (0.4cm2)
1.39 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (4.0cm2)
1.35 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (4.9cm2)
1.30 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (5.8cm2)
1.26 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (0.2cm2)
1.26 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (0.2cm2)
1.26 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (0.2cm2)
1.24 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (0.5cm2)
1.24 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (0.9cm2)
1.24 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (0.2cm2)
1.24 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (0.2cm2)
1.23 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (0.5cm2)
1.18 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (8.0cm2)
1.16 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (7.2cm2)
1.16 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (-0.2cm2)
1.14 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (-0.2cm2)
1.14 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (0.1cm2)

1.14 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (-0.1cm2)
1.14 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (-0.1cm2)
1.14 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (0.4cm2)
1.14 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (-0.1cm2)
1.13 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (-0.5cm2)
1.12 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (-0.1cm2)
1.12 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (-0.1cm2)
1.12 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (-0.1cm2)
1.04 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (-0.6cm2)
1.03 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (0.0cm2)
1.02 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (0.0cm2)
1.02 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (0.0cm2)
1.02 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (0.0cm2)
1.00 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (-0.7cm2)
1.00 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (-0.7cm2)
1.00 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (-0.7cm2)
0.97 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (6.4cm2)
0.97 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (-2.0cm2)
0.96 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   0  (-0.8cm2)
0.96 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   1  (-0.8cm2)
0.96 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   2  (-0.8cm2)
0.96 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (-0.9cm2)
0.95 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (-2.3cm2)
0.95 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (0.0cm2)
0.95 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (0.0cm2)
0.95 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (0.0cm2)
0.94 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (0.0cm2)
0.94 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (0.0cm2)
0.94 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (0.0cm2)
0.93 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (-0.9cm2)
0.93 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (-0.9cm2)
0.93 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (-0.9cm2)
0.93 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (0.0cm2)
0.93 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (0.0cm2)
0.93 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (0.0cm2)
0.91 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   8  (-1.0cm2)
0.91 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   9  (-1.0cm2)
0.91 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   10  (-1.0cm2)
0.90 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.90 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (3.2cm2)
0.90 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (-0.3cm2)
0.89 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (-1.1cm2)
0.89 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (-1.1cm2)
0.89 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (-1.1cm2)
0.88 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (3.6cm2)
0.88 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   0  (-1.1cm2)
0.88 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   1  (-1.1cm2)
0.88 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   2  (-1.1cm2)
0.88 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (0.0cm2)
0.88 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (0.0cm2)
0.88 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (0.0cm2)
0.88 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (0.0cm2)
0.88 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (0.0cm2)
0.87 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (-1.5cm2)
0.86 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   8  (-1.2cm2)
0.86 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   9  (-1.2cm2)
0.86 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   10  (-1.2cm2)
0.84 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (0.0cm2)
0.84 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (0.0cm2)
0.84 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (0.0cm2)
0.84 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (0.0cm2)
0.84 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (0.0cm2)
0.84 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (-1.3cm2)
0.84 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (-1.3cm2)
0.84 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (-1.3cm2)
0.83 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   0  (0.0cm2)
0.83 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   1  (0.0cm2)
0.83 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   2  (0.0cm2)
0.81 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (17.6cm2)
0.81 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (-1.7cm2)
0.80 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   8  (0.0cm2)
0.80 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   9  (0.0cm2)
0.80 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   10  (0.0cm2)
0.79 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   8  (-1.8cm2)
0.76 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   0  (0.0cm2)
0.76 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   1  (0.0cm2)
0.76 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   2  (0.0cm2)
0.74 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   0  (0.0cm2)
0.74 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   1  (0.0cm2)
0.74 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   2  (0.0cm2)
0.73 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   8  (0.0cm2)
0.73 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   9  (0.0cm2)



0.73 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   10  (0.0cm2)
0.73 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (4.6cm2)
0.72 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (0.5cm2)
0.71 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   8  (-2.2cm2)
0.70 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (-2.2cm2)
0.69 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   3  (0.0cm2)
0.69 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   4  (0.0cm2)
0.69 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   5  (0.0cm2)
0.69 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   6  (0.0cm2)
0.69 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   7  (0.0cm2)
0.68 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.68 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.68 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (-1.7cm2)
0.67 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (1.9cm2)
0.67 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (-0.2cm2)
0.67 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.67 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (-1.2cm2)
0.67 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.66 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (1.5cm2)
0.66 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (-0.8cm2)
0.66 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (-0.8cm2)
0.66 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (-0.8cm2)
0.66 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (-0.8cm2)
0.66 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (-0.8cm2)
0.66 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (1.7cm2)
0.66 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (-0.8cm2)
0.66 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (-0.8cm2)
0.66 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (-0.8cm2)
0.66 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (-0.8cm2)
0.66 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (-0.5cm2)
0.65 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (-0.5cm2)
0.65 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (-2.4cm2)
0.65 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (1.6cm2)
0.64 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (-3.6cm2)
0.64 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   4  (0.0cm2)
0.64 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   5  (0.0cm2)
0.64 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   6  (0.0cm2)
0.64 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   7  (0.0cm2)
0.64 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   3  (0.0cm2)
0.64 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (-1.0cm2)
0.63 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (-3.7cm2)
0.62 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (-2.0cm2)
0.62 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (-0.8cm2)
0.62 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (-0.8cm2)
0.62 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (-0.8cm2)
0.62 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (-0.8cm2)
0.62 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (-0.8cm2)
0.61 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (-1.2cm2)
0.61 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   0  (0.0cm2)
0.61 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   1  (0.0cm2)
0.61 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   2  (0.0cm2)
0.61 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (-0.8cm2)
0.61 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (-0.8cm2)
0.61 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (-0.8cm2)
0.61 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (-0.8cm2)
0.61 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (-0.8cm2)
0.59 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   8  (0.0cm2)
0.59 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   9  (0.0cm2)
0.59 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   10  (0.0cm2)
0.58 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   3  (0.0cm2)
0.58 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   4  (0.0cm2)
0.58 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   5  (0.0cm2)
0.58 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   6  (0.0cm2)
0.58 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   7  (0.0cm2)
0.58 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   3  (0.0cm2)
0.58 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   4  (0.0cm2)
0.58 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   5  (0.0cm2)
0.58 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   6  (0.0cm2)
0.58 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   7  (0.0cm2)
0.56 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (0.9cm2)
0.55 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (-2.0cm2)
0.54 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   4  (0.0cm2)
0.54 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   5  (0.0cm2)
0.54 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   6  (0.0cm2)
0.54 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   7  (0.0cm2)
0.54 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   3  (0.0cm2)
0.54 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   8  (0.0cm2)
0.54 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   9  (0.0cm2)
0.54 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   10  (0.0cm2)
0.53 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   8  (0.0cm2)
0.53 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   9  (0.0cm2)
0.53 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   10  (0.0cm2)

0.53 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   0  (0.0cm2)
0.53 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   1  (0.0cm2)
0.53 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   2  (0.0cm2)
0.52 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   5  (0.0cm2)
0.52 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   6  (0.0cm2)
0.52 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   7  (0.0cm2)
0.52 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   3  (0.0cm2)
0.52 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   4  (0.0cm2)
0.52 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   0  (0.0cm2)
0.52 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   1  (0.0cm2)
0.52 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   2  (0.0cm2)
0.52 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   8  (0.0cm2)
0.52 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   9  (0.0cm2)
0.52 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   10  (0.0cm2)
0.49 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.49 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (-2.7cm2)
0.49 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (-1.0cm2)
0.48 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (-0.8cm2)
0.47 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (-2.4cm2)
0.46 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (-0.7cm2)
0.41 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (-0.8cm2)
0.35 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (-5.5cm2)
0.34 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (-5.5cm2)
0.34 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (-2.0cm2)
0.31 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (0.0cm2)
0.31 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (-3.2cm2)
0.26 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (0.0cm2)
0.24 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (-6.9cm2)
0.23 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (-5.3cm2)
0.23 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (-0.7cm2)
0.23 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (-2.1cm2)
0.23 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (-2.1cm2)
0.23 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.23 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (-2.1cm2)
0.21 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   3  (-0.8cm2)
0.21 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   4  (-2.1cm2)
0.21 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   5  (-2.1cm2)
0.21 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   6  (-2.1cm2)
0.21 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (-2.1cm2)
0.21 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (-0.7cm2)
0.21 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (-2.1cm2)
0.21 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (-2.1cm2)
0.21 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (-0.9cm2)
0.21 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (-8.6cm2)
0.20 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   7  (-0.9cm2)
0.19 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   3  (-0.9cm2)
0.19 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   3  (-1.1cm2)
0.19 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   4  (-2.1cm2)
0.19 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   5  (-2.1cm2)
0.19 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   6  (-2.1cm2)
0.18 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   4  (-2.1cm2)
0.18 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   5  (-2.1cm2)
0.18 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   6  (-2.1cm2)
0.18 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   7  (-1.0cm2)
0.18 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   3  (-1.2cm2)
0.18 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (-1.1cm2)
0.18 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (-2.1cm2)
0.18 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (-2.1cm2)
0.18 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (-2.1cm2)
0.18 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   7  (-1.3cm2)
0.18 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (-9.1cm2)
0.18 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   9  (-2.1cm2)
0.18 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   10  (-2.1cm2)
0.17 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   7  (-1.2cm2)
0.17 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   6  (-2.1cm2)
0.17 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   4  (-2.1cm2)
0.17 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   5  (-2.1cm2)
0.17 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (-2.1cm2)
0.17 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (-2.1cm2)
0.17 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (-1.3cm2)
0.17 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (-2.1cm2)
0.16 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (-1.7cm2)
0.16 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   0  (-2.1cm2)
0.16 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (-2.1cm2)
0.15 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   9  (-2.1cm2)
0.15 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   10  (-2.1cm2)
0.15 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (-1.9cm2)
0.14 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   1  (-2.6cm2)
0.14 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   8  (-3.3cm2)
0.13 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (-2.1cm2)
0.13 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   0  (-2.1cm2)
0.12 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (-2.1cm2)

0.12 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   8  (-3.3cm2)
0.12 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (-2.3cm2)
0.11 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (-3.7cm2)
0.11 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   1  (-2.6cm2)
0.11 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   2  (-4.2cm2)
0.11 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (-2.1cm2)
0.10 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (-2.3cm2)
0.10 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (-3.2cm2)
0.10 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (-3.7cm2)
0.09 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   2  (-4.2cm2)
0.09 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (-3.2cm2)
0.07 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   5  (0.0cm2)
0.07 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   7  (0.0cm2)
0.07 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   6  (0.0cm2)
0.07 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   4  (0.0cm2)
0.06 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (0.0cm2)
0.06 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (0.0cm2)
0.06 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (0.0cm2)
0.06 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (0.0cm2)
0.06 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (0.0cm2)
0.06 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   6  (0.0cm2)
0.06 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   4  (0.0cm2)
0.06 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   5  (0.0cm2)
0.06 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   7  (0.0cm2)
0.05 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (0.0cm2)
0.05 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (0.0cm2)
0.05 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (0.0cm2)
0.05 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (0.0cm2)
0.05 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (0.0cm2)
0.03 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   3  (-3.2cm2)
0.02 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   3  (-3.2cm2)
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2.50 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (6.7cm2)
2.31 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (5.7cm2)
2.23 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (5.2cm2)
2.09 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (6.7cm2)
1.95 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (3.8cm2)
1.93 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (5.7cm2)
1.83 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (5.2cm2)
1.61 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (3.8cm2)
1.28 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (0.9cm2)
1.27 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (1.2cm2)
1.27 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (1.2cm2)
1.23 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (0.8cm2)
1.19 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (0.3cm2)
1.19 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (0.3cm2)
1.19 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (1.2cm2)
1.18 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (1.2cm2)
1.18 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (0.8cm2)
1.16 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (1.2cm2)
1.16 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (1.2cm2)
1.16 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (0.3cm2)
1.16 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (0.3cm2)
1.16 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (0.9cm2)
1.15 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-0.4cm2)
1.15 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-0.5cm2)
1.15 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-0.5cm2)
1.12 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-0.9cm2)
1.12 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (0.8cm2)
1.09 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-1.3cm2)
1.09 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-1.3cm2)
1.07 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (0.3cm2)
1.07 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (0.3cm2)
1.07 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (0.5cm2)
1.07 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-0.4cm2)
1.07 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-0.5cm2)
1.07 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-0.5cm2)
1.06 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-0.4cm2)
1.06 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-0.5cm2)
1.06 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-0.5cm2)
1.05 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-0.1cm2)
1.05 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (1.1cm2)
1.04 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-0.9cm2)
1.03 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-0.9cm2)
1.02 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-1.3cm2)
1.02 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-1.3cm2)
1.01 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-1.5cm2)
1.01 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (1.1cm2)
1.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-0.3cm2)
1.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (1.5cm2)
1.00 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-1.3cm2)
1.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-1.3cm2)
0.99 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.98 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-1.7cm2)
0.97 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (0.4cm2)
0.97 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-0.3cm2)
0.97 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-1.5cm2)
0.97 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-1.5cm2)
0.97 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-1.8cm2)
0.94 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-2.0cm2)
0.94 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-1.5cm2)
0.93 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-1.5cm2)
0.92 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-2.2cm2)
0.92 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-1.7cm2)
0.91 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.91 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-0.2cm2)
0.90 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-2.3cm2)
0.90 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-2.3cm2)
0.89 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-3.7cm2)
0.88 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-3.1cm2)
0.88 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-2.0cm2)
0.86 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-2.0cm2)
0.86 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-2.7cm2)
0.86 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-2.7cm2)
0.83 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (0.4cm2)
0.82 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-1.7cm2)
0.82 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-1.6cm2)



0.81 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-1.8cm2)
0.81 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-1.7cm2)
0.81 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-1.7cm2)
0.81 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-2.1cm2)
0.80 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-3.1cm2)
0.80 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-2.0cm2)
0.80 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-3.2cm2)
0.80 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-1.8cm2)
0.80 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-1.8cm2)
0.79 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-2.1cm2)
0.79 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-3.8cm2)
0.79 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-3.8cm2)
0.78 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-3.3cm2)
0.78 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-3.7cm2)
0.77 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-2.2cm2)
0.77 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-0.3cm2)
0.77 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-2.2cm2)
0.77 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-12.2cm2)
0.77 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-2.3cm2)
0.76 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-2.3cm2)
0.75 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-12.8cm2)
0.75 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-12.8cm2)
0.75 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-3.6cm2)
0.75 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-2.6cm2)
0.75 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-2.5cm2)
0.74 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-3.7cm2)
0.74 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-1.5cm2)
0.72 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-10.2cm2)
0.72 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-2.3cm2)
0.71 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-4.2cm2)
0.71 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-4.2cm2)
0.71 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-3.9cm2)
0.70 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-4.1cm2)
0.70 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-4.1cm2)
0.69 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-2.7cm2)
0.68 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-2.7cm2)
0.68 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-10.2cm2)
0.67 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-6.9cm2)
0.67 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-3.1cm2)
0.66 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-2.2cm2)
0.66 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-3.4cm2)
0.65 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-10.2cm2)
0.65 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.65 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-5.0cm2)
0.65 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-5.0cm2)
0.65 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-2.4cm2)
0.64 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-7.9cm2)
0.64 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-5.1cm2)
0.64 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-5.1cm2)
0.64 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-7.0cm2)
0.64 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-3.3cm2)
0.63 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-7.9cm2)
0.63 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-15.3cm2)
0.63 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-15.3cm2)
0.62 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-4.1cm2)
0.62 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-3.5cm2)
0.62 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-3.6cm2)
0.61 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-16.3cm2)
0.61 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-2.2cm2)
0.61 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-8.0cm2)
0.61 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-8.4cm2)
0.60 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-3.7cm2)
0.60 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-2.0cm2)
0.59 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-5.5cm2)
0.59 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-5.5cm2)
0.59 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-8.1cm2)
0.59 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-8.7cm2)
0.59 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-7.9cm2)
0.58 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-3.9cm2)
0.58 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-5.1cm2)
0.58 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-2.5cm2)
0.57 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-8.4cm2)
0.57 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-10.0cm2)
0.56 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-2.6cm2)
0.56 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-7.0cm2)
0.56 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-8.4cm2)
0.56 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-8.8cm2)
0.56 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-8.8cm2)
0.56 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-8.8cm2)
0.56 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-8.8cm2)
0.55 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-4.5cm2)
0.55 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-6.0cm2)

0.55 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-6.0cm2)
0.55 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-5.7cm2)
0.55 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-4.5cm2)
0.55 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-8.7cm2)
0.54 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-8.7cm2)
0.54 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-12.0cm2)
0.54 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-12.0cm2)
0.54 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-12.0cm2)
0.54 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-12.0cm2)
0.54 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-10.2cm2)
0.54 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-10.2cm2)
0.54 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-10.2cm2)
0.54 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-10.2cm2)
0.54 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-12.1cm2)
0.54 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-12.1cm2)
0.54 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-12.1cm2)
0.54 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-12.1cm2)
0.53 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-12.2cm2)
0.53 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-12.2cm2)
0.53 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-6.0cm2)
0.53 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-6.0cm2)
0.53 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-9.3cm2)
0.53 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-9.3cm2)
0.53 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-4.7cm2)
0.52 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-7.3cm2)
0.52 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-10.3cm2)
0.52 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-2.9cm2)
0.52 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-10.3cm2)
0.51 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-14.0cm2)
0.51 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-14.0cm2)
0.51 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-12.8cm2)
0.51 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-12.7cm2)
0.51 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-12.2cm2)
0.51 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-12.2cm2)
0.51 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-12.2cm2)
0.51 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-12.2cm2)
0.51 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-7.4cm2)
0.51 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-7.4cm2)
0.50 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-7.5cm2)
0.50 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-7.5cm2)
0.50 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-7.5cm2)
0.50 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-7.5cm2)
0.50 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-6.6cm2)
0.50 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-11.7cm2)
0.50 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-11.7cm2)
0.50 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-11.7cm2)
0.50 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-11.7cm2)
0.50 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-12.5cm2)
0.50 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-12.9cm2)
0.50 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-12.9cm2)
0.50 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-11.1cm2)
0.50 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-11.1cm2)
0.49 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-5.6cm2)
0.49 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-13.3cm2)
0.49 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-13.3cm2)
0.49 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-13.3cm2)
0.49 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-13.3cm2)
0.49 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-3.1cm2)
0.48 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-13.0cm2)
0.48 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-13.0cm2)
0.48 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-13.0cm2)
0.48 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-13.0cm2)
0.48 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-3.7cm2)
0.48 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-13.1cm2)
0.48 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-7.3cm2)
0.48 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-5.1cm2)
0.48 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-7.9cm2)
0.47 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-13.5cm2)
0.47 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-13.5cm2)
0.47 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-13.5cm2)
0.47 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-13.5cm2)
0.47 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-11.5cm2)
0.47 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-3.2cm2)
0.47 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-11.5cm2)
0.47 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-3.9cm2)
0.47 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-13.2cm2)
0.47 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-8.9cm2)
0.47 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-8.9cm2)
0.47 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-2.4cm2)
0.47 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-2.4cm2)
0.46 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-13.4cm2)
0.46 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-9.0cm2)

0.46 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-15.0cm2)
0.46 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-15.0cm2)
0.46 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-14.2cm2)
0.46 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-14.2cm2)
0.46 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-3.4cm2)
0.46 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-9.3cm2)
0.46 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-8.9cm2)
0.46 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-8.9cm2)
0.46 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-3.9cm2)
0.45 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-4.1cm2)
0.45 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-13.3cm2)
0.45 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-13.3cm2)
0.45 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-9.7cm2)
0.45 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-9.7cm2)
0.45 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-9.7cm2)
0.45 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-5.5cm2)
0.44 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-13.9cm2)
0.44 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-14.7cm2)
0.44 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-3.6cm2)
0.44 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-9.8cm2)
0.43 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-3.6cm2)
0.43 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-15.7cm2)
0.42 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-11.3cm2)
0.42 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-3.8cm2)
0.42 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-3.9cm2)
0.41 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-15.7cm2)
0.41 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-3.9cm2)
0.41 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-15.7cm2)
0.41 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-22.7cm2)
0.41 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-3.9cm2)
0.40 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-3.9cm2)
0.40 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-3.9cm2)
0.40 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-11.3cm2)
0.39 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-22.6cm2)
0.39 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-22.6cm2)
0.38 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-5.6cm2)
0.38 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-3.9cm2)
0.38 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-3.9cm2)
0.38 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-17.6cm2)
0.37 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-16.4cm2)
0.37 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-23.3cm2)
0.36 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-23.1cm2)
0.36 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-23.3cm2)
0.36 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-23.3cm2)
0.36 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-24.6cm2)
0.36 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-24.6cm2)
0.36 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-24.6cm2)
0.35 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-17.6cm2)
0.35 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-26.9cm2)
0.35 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-12.2cm2)
0.35 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-13.0cm2)
0.35 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-24.6cm2)
0.34 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-14.5cm2)
0.34 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-3.9cm2)
0.34 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-3.9cm2)
0.34 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-17.6cm2)
0.34 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-23.6cm2)
0.34 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-23.6cm2)
0.33 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-25.7cm2)
0.33 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-25.7cm2)
0.33 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-11.6cm2)
0.33 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-3.9cm2)
0.33 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-3.9cm2)
0.33 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-14.2cm2)
0.33 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-3.9cm2)
0.33 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-3.9cm2)
0.32 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-24.0cm2)
0.32 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-24.0cm2)
0.32 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-14.8cm2)
0.32 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-13.8cm2)
0.32 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-7.4cm2)
0.32 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-11.8cm2)
0.32 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-6.7cm2)
0.31 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-3.9cm2)
0.31 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-3.9cm2)
0.31 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-7.5cm2)
0.31 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-3.9cm2)
0.31 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-3.9cm2)
0.31 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-6.9cm2)
0.31 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-15.3cm2)
0.30 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-12.4cm2)
0.30 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-9.1cm2)

0.30 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-17.2cm2)
0.30 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-17.2cm2)
0.29 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-17.5cm2)
0.29 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-17.5cm2)
0.29 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-31.1cm2)
0.29 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-12.7cm2)
0.29 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-31.1cm2)
0.29 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-18.2cm2)
0.29 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-18.5cm2)
0.29 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-18.5cm2)
0.28 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-17.4cm2)
0.28 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-17.4cm2)
0.28 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-11.6cm2)
0.28 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-17.6cm2)
0.28 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-17.6cm2)
0.28 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-17.6cm2)
0.28 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-17.6cm2)
0.28 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-18.9cm2)
0.28 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-32.2cm2)
0.27 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-20.1cm2)
0.27 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-18.1cm2)
0.26 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-18.4cm2)
0.26 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-18.8cm2)
0.26 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-18.8cm2)
0.26 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-18.8cm2)
0.26 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-18.8cm2)
0.26 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-39.4cm2)
0.25 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-12.1cm2)
0.25 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-12.1cm2)
0.25 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-19.1cm2)
0.25 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-36.6cm2)
0.25 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-20.9cm2)
0.24 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-21.4cm2)
0.24 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-12.7cm2)
0.23 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-12.7cm2)
0.23 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-11.8cm2)
0.23 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-6.0cm2)
0.22 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-12.1cm2)
0.22 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-23.0cm2)
0.21 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-30.2cm2)
0.20 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-32.0cm2)
0.20 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-31.1cm2)
0.19 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-31.7cm2)
0.16 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-9.1cm2)
0.16 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-38.6cm2)
0.15 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-43.9cm2)
0.14 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-41.4cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-9.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-9.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-9.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-9.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-12.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-12.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-9.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-9.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-12.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-12.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-9.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-9.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-12.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-12.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-9.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-9.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-12.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-12.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-12.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-12.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-9.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-9.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-12.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-12.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-9.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-9.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-12.1cm2)



0.00 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-12.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-9.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-9.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-12.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-12.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-9.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-9.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-12.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-12.1cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-5.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-5.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-7.7cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-7.7cm2)
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3.69 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (21.3cm2)
3.66 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (21.3cm2)
3.58 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (21.3cm2)
3.56 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (21.3cm2)
3.30 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (21.3cm2)
3.27 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (7.5cm2)
3.26 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (7.5cm2)
3.26 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (21.3cm2)
3.04 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (7.5cm2)
3.03 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (7.5cm2)
3.03 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (7.5cm2)
2.99 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (7.5cm2)
2.97 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (11.2cm2)
2.97 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (11.2cm2)
2.42 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (11.2cm2)
2.36 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (11.2cm2)
2.32 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (6.6cm2)
2.28 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (6.6cm2)
2.28 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (6.6cm2)
2.22 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (6.4cm2)
1.96 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (3.6cm2)
1.95 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (2.6cm2)
1.93 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (2.6cm2)
1.92 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (3.8cm2)
1.90 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (2.6cm2)
1.89 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (2.6cm2)
1.87 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (4.0cm2)
1.74 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (2.6cm2)
1.72 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   2  (1.0cm2)
1.72 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (2.6cm2)
1.71 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (1.8cm2)
1.70 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (1.8cm2)
1.64 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (3.2cm2)
1.64 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (2.5cm2)
1.59 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   2  (0.7cm2)
1.59 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (2.4cm2)
1.59 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (1.8cm2)
1.58 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (1.8cm2)
1.58 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (1.8cm2)
1.56 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (1.8cm2)
1.47 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (1.5cm2)
1.44 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   8  (0.4cm2)
1.44 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   9  (0.4cm2)
1.43 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (1.5cm2)
1.41 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (9.3cm2)
1.39 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (0.4cm2)
1.39 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (0.4cm2)
1.34 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   8  (0.3cm2)
1.34 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   9  (0.3cm2)
1.29 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (0.2cm2)
1.29 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (0.2cm2)
1.27 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (1.9cm2)
1.24 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (0.2cm2)
1.24 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (0.2cm2)
1.24 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (0.2cm2)
1.24 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (1.8cm2)
1.24 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (1.3cm2)
1.22 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (1.4cm2)
1.21 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (1.3cm2)
1.20 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (1.3cm2)
1.18 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (0.0cm2)
1.16 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (1.3cm2)
1.15 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   8  (-0.1cm2)
1.15 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   9  (-0.1cm2)
1.15 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   10  (-0.1cm2)
1.14 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (-0.2cm2)
1.14 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (-0.2cm2)
1.14 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (-0.2cm2)
1.09 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (-0.3cm2)
1.09 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (9.1cm2)
1.09 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (9.1cm2)
1.07 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (7.4cm2)
1.06 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (9.1cm2)
1.06 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (9.1cm2)
1.06 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (-0.2cm2)

1.05 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (7.4cm2)
1.05 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (7.4cm2)
1.05 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (-0.1cm2)
1.03 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (0.1cm2)
1.02 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   8  (-0.6cm2)
1.02 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   9  (-0.6cm2)
1.02 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   10  (-0.6cm2)
1.00 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (0.1cm2)
1.00 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (-0.9cm2)
0.99 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (-1.0cm2)
0.98 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (-0.8cm2)
0.98 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (-0.8cm2)
0.98 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (6.7cm2)
0.98 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (-0.8cm2)
0.96 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (-0.9cm2)
0.94 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (-1.0cm2)
0.92 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (-2.3cm2)
0.91 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (-0.9cm2)
0.91 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (-0.9cm2)
0.89 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (-2.3cm2)
0.89 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (-0.6cm2)
0.89 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (-1.0cm2)
0.86 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   2  (-1.1cm2)
0.85 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (-2.3cm2)
0.84 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   1  (-1.3cm2)
0.84 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (5.1cm2)
0.84 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (-1.1cm2)
0.84 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (-1.1cm2)
0.79 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   2  (-1.3cm2)
0.79 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (-1.3cm2)
0.79 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (-1.3cm2)
0.79 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (-1.3cm2)
0.78 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   1  (-1.5cm2)
0.77 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (-2.5cm2)
0.77 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (-3.1cm2)
0.77 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (-1.7cm2)
0.75 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (-3.1cm2)
0.75 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (-1.5cm2)
0.75 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (-1.5cm2)
0.75 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (-1.5cm2)
0.74 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (-3.8cm2)
0.74 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (6.1cm2)
0.66 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   0  (-1.7cm2)
0.66 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   1  (-1.7cm2)
0.66 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.66 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (5.3cm2)
0.62 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   0  (-2.9cm2)
0.62 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (-2.9cm2)
0.62 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (-2.9cm2)
0.62 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   10  (-2.4cm2)
0.62 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (-4.8cm2)
0.60 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (-2.5cm2)
0.59 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   0  (-1.7cm2)
0.59 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   1  (-1.7cm2)
0.59 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.58 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (-2.1cm2)
0.58 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (-2.1cm2)
0.58 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (-3.8cm2)
0.58 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (-4.8cm2)
0.58 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   0  (-3.1cm2)
0.58 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   10  (-2.6cm2)
0.57 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (-3.8cm2)
0.57 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (-3.8cm2)
0.57 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (-3.1cm2)
0.57 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (-3.1cm2)
0.56 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (-2.1cm2)
0.56 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (-2.1cm2)
0.55 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (-4.8cm2)
0.55 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (-2.7cm2)
0.54 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (-4.3cm2)
0.53 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (-4.2cm2)
0.53 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (-4.3cm2)
0.53 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (-4.3cm2)
0.53 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (-4.3cm2)
0.51 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (-4.3cm2)
0.48 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (-4.5cm2)
0.46 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   1  (-4.6cm2)
0.46 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (-6.1cm2)
0.45 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (-5.5cm2)
0.45 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (-4.7cm2)
0.44 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (-5.3cm2)
0.44 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (-5.3cm2)

0.44 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (-5.3cm2)
0.44 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (-5.3cm2)
0.44 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   0  (-4.9cm2)
0.42 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (-5.7cm2)
0.42 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   1  (-4.8cm2)
0.42 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (-6.4cm2)
0.42 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (-6.4cm2)
0.42 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (-6.4cm2)
0.42 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (-6.5cm2)
0.41 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.41 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.41 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.41 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   6  (-1.7cm2)
0.41 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   7  (-1.7cm2)
0.41 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (-6.5cm2)
0.41 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (-5.3cm2)
0.40 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (-6.6cm2)
0.40 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (-7.1cm2)
0.40 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   0  (-5.2cm2)
0.40 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (-7.2cm2)
0.40 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (-3.5cm2)
0.38 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.38 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.38 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.38 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (-1.7cm2)
0.38 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (-1.3cm2)
0.37 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.37 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.37 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.37 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   6  (-1.7cm2)
0.37 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   7  (-1.7cm2)
0.36 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (-6.2cm2)
0.36 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (-6.8cm2)
0.36 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (-6.8cm2)
0.36 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   3  (1.0cm2)
0.36 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   4  (0.0cm2)
0.36 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   5  (0.0cm2)
0.36 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   6  (0.0cm2)
0.36 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   7  (0.4cm2)
0.36 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.36 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (-1.7cm2)
0.36 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.36 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (-1.5cm2)
0.36 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.36 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (-7.8cm2)
0.36 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (-6.8cm2)
0.36 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (-6.8cm2)
0.36 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (-6.2cm2)
0.35 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (0.4cm2)
0.35 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (0.0cm2)
0.35 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (0.0cm2)
0.35 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (0.0cm2)
0.35 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (0.9cm2)
0.35 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (-4.6cm2)
0.34 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.34 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.34 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.34 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   6  (-1.7cm2)
0.34 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   7  (-1.7cm2)
0.34 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   5  (0.0cm2)
0.34 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   7  (0.3cm2)
0.34 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   4  (0.0cm2)
0.34 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   3  (0.7cm2)
0.34 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   6  (0.0cm2)
0.34 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   2  (-1.9cm2)
0.33 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (0.0cm2)
0.33 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (0.7cm2)
0.33 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (0.2cm2)
0.33 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (0.0cm2)
0.33 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (0.0cm2)
0.33 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.33 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.33 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.33 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   6  (-1.7cm2)
0.33 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   2  (-1.9cm2)
0.33 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (-3.6cm2)
0.33 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   7  (-1.7cm2)
0.33 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.33 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.33 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.33 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   6  (-1.7cm2)
0.32 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (-9.1cm2)



0.32 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (-3.6cm2)
0.32 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   7  (-1.9cm2)
0.31 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (-5.0cm2)
0.30 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.30 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.30 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.30 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   6  (-1.7cm2)
0.30 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   0  (-1.7cm2)
0.30 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   1  (-1.7cm2)
0.30 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.29 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   8  (-1.7cm2)
0.29 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   9  (-1.7cm2)
0.29 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   10  (-1.7cm2)
0.29 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (-10.6cm2)
0.29 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (-9.8cm2)
0.29 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   7  (-1.9cm2)
0.29 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (-11.0cm2)
0.29 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (-13.3cm2)
0.27 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (-5.1cm2)
0.27 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   8  (-3.0cm2)
0.27 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   1  (-3.0cm2)
0.27 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   8  (-3.0cm2)
0.26 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   1  (-3.0cm2)
0.26 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   0  (-1.7cm2)
0.26 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.26 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   1  (-1.7cm2)
0.25 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   10  (-1.7cm2)
0.25 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   8  (-1.7cm2)
0.25 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   9  (-1.7cm2)
0.25 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (-1.7cm2)
0.25 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.25 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (-0.9cm2)
0.25 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.25 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (0.2cm2)
0.24 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (-14.0cm2)
0.24 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   9  (-3.7cm2)
0.23 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   9  (-3.7cm2)
0.23 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   10  (-3.8cm2)
0.23 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   3  (-1.1cm2)
0.23 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.23 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.23 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   6  (-1.7cm2)
0.23 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   7  (-0.1cm2)
0.23 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   0  (-3.8cm2)
0.23 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   10  (-3.8cm2)
0.23 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (-1.1cm2)
0.23 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.23 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (-1.7cm2)
0.23 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.23 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.22 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   0  (-3.8cm2)
0.21 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (-16.3cm2)
0.20 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   7  (-0.6cm2)
0.20 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   3  (-1.3cm2)
0.20 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.20 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.20 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   6  (-1.7cm2)
0.20 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (-1.7cm2)
0.20 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.20 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (-1.7cm2)
0.19 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (-1.7cm2)
0.19 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (-1.7cm2)
0.19 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.12 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   9  (-1.7cm2)
0.12 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   10  (-1.7cm2)
0.12 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   8  (-1.7cm2)
0.07 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.07 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (-1.7cm2)
0.07 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.07 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (-1.7cm2)
0.07 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.07 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.07 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (-1.7cm2)
0.07 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (-1.7cm2)
0.07 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.07 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.06 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.06 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.06 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.06 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   6  (-1.7cm2)
0.06 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.06 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   5  (-1.7cm2)

0.06 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.06 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   6  (-1.7cm2)
0.06 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.06 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   1  (-1.9cm2)
0.06 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.05 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (-2.0cm2)
0.05 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.05 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.05 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   1  (-1.9cm2)
0.04 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (-1.7cm2)
0.04 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (-2.0cm2)
0.04 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   8  (-5.6cm2)
0.04 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   9  (-5.6cm2)
0.04 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   10  (-5.6cm2)
0.04 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   0  (-3.8cm2)
0.04 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (-1.7cm2)
0.04 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   7  (-4.6cm2)
0.04 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   7  (-4.6cm2)
0.03 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (-3.0cm2)
0.03 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   0  (-3.8cm2)
0.03 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (-3.0cm2)
0.03 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (-5.6cm2)
0.03 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (-3.8cm2)
0.03 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   8  (-5.6cm2)
0.03 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   10  (-5.6cm2)
0.03 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   9  (-5.6cm2)
0.03 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (-3.8cm2)
0.02 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (-5.6cm2)
0.00 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   8  (-1.7cm2)
0.00 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   9  (-1.7cm2)
0.00 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   10  (-1.7cm2)
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1.03 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (0.8Ton)
1.03 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (0.8Ton)
0.99 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-0.2Ton)
0.99 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-0.2Ton)
0.97 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-0.7Ton)
0.96 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-0.8Ton)
0.96 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-1.2Ton)
0.96 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-1.2Ton)
0.96 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-1.3Ton)
0.96 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-1.3Ton)
0.96 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-1.0Ton)
0.95 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-1.0Ton)
0.95 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-1.5Ton)
0.95 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-1.5Ton)
0.95 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-1.6Ton)
0.95 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-1.6Ton)
0.94 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-1.8Ton)
0.94 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-1.8Ton)
0.94 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-1.9Ton)
0.94 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-1.9Ton)
0.91 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-2.0Ton)
0.91 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-2.1Ton)
0.90 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-2.9Ton)
0.90 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-2.9Ton)
0.90 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-2.3Ton)
0.89 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-1.7Ton)
0.88 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-2.6Ton)
0.87 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-4.5Ton)
0.87 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-4.0Ton)
0.87 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-4.0Ton)
0.87 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-3.0Ton)
0.86 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-3.1Ton)
0.86 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-3.1Ton)
0.86 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-3.2Ton)
0.86 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-3.2Ton)
0.86 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-3.2Ton)
0.85 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-3.4Ton)
0.85 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-3.4Ton)
0.85 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-3.4Ton)
0.85 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-3.5Ton)
0.85 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-2.3Ton)
0.84 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-3.5Ton)
0.84 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-3.5Ton)
0.84 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-3.5Ton)
0.84 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-3.7Ton)
0.84 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-3.7Ton)
0.84 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-5.8Ton)
0.84 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-5.0Ton)
0.84 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-5.0Ton)
0.83 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-3.8Ton)
0.83 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-3.8Ton)
0.83 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-6.2Ton)
0.82 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-3.8Ton)
0.82 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-6.6Ton)
0.81 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-6.6Ton)
0.81 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-4.2Ton)
0.81 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-2.8Ton)
0.81 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-6.8Ton)
0.81 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-6.8Ton)
0.80 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-6.0Ton)
0.80 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-6.0Ton)
0.80 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-6.1Ton)
0.80 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-6.1Ton)
0.80 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-7.2Ton)
0.80 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-7.2Ton)
0.80 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-4.7Ton)
0.79 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-6.3Ton)
0.79 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-6.3Ton)
0.79 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-4.4Ton)
0.79 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-4.8Ton)
0.79 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-6.4Ton)
0.79 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-6.4Ton)
0.79 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-4.8Ton)
0.78 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-6.6Ton)
0.78 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-6.6Ton)

0.78 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-6.7Ton)
0.78 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-6.7Ton)
0.77 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-3.4Ton)
0.77 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-4.9Ton)
0.76 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-3.5Ton)
0.76 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-5.4Ton)
0.76 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-3.6Ton)
0.75 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-3.7Ton)
0.75 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-3.7Ton)
0.75 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-3.8Ton)
0.75 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-7.7Ton)
0.75 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-7.7Ton)
0.74 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-3.9Ton)
0.74 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-9.3Ton)
0.74 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-5.5Ton)
0.73 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-5.6Ton)
0.73 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-5.7Ton)
0.73 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-5.8Ton)
0.72 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-9.9Ton)
0.72 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-5.8Ton)
0.72 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-5.9Ton)
0.72 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-6.0Ton)
0.71 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-8.8Ton)
0.70 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-9.0Ton)
0.69 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-6.4Ton)
0.69 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-11.0Ton)
0.69 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-11.2Ton)
0.68 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-11.4Ton)
0.68 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-11.4Ton)
0.67 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-11.6Ton)
0.67 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-11.6Ton)
0.67 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-6.9Ton)
0.66 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-12.1Ton)
0.66 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-6.0Ton)
0.64 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-7.5Ton)
0.64 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-7.6Ton)
0.64 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-5.4Ton)
0.64 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-7.6Ton)
0.63 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-7.7Ton)
0.63 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-8.4Ton)
0.63 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-7.8Ton)
0.62 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-13.4Ton)
0.62 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-7.9Ton)
0.62 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-6.7Ton)
0.62 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-8.6Ton)
0.62 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-8.0Ton)
0.62 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-11.7Ton)
0.62 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-11.7Ton)
0.62 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-11.7Ton)
0.62 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-11.7Ton)
0.62 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-11.7Ton)
0.62 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-11.7Ton)
0.62 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-8.7Ton)
0.61 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-5.7Ton)
0.61 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-6.9Ton)
0.61 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-8.9Ton)
0.61 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-8.9Ton)
0.59 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-9.4Ton)
0.58 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-12.7Ton)
0.58 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-9.5Ton)
0.58 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-8.9Ton)
0.57 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-6.3Ton)
0.57 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-9.1Ton)
0.57 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-9.1Ton)
0.57 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-7.6Ton)
0.56 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-9.9Ton)
0.56 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-9.9Ton)
0.56 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-13.3Ton)
0.56 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-9.3Ton)
0.55 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-7.9Ton)
0.55 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-10.2Ton)
0.55 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-9.5Ton)
0.55 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-10.3Ton)
0.55 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-9.6Ton)
0.54 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (-9.6Ton)
0.54 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-9.7Ton)
0.54 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-10.5Ton)
0.54 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-9.7Ton)
0.54 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-6.9Ton)
0.54 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-9.8Ton)
0.54 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-10.6Ton)
0.53 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-9.8Ton)



0.53 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-9.9Ton)
0.53 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-16.8Ton)
0.53 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-16.8Ton)
0.53 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-16.8Ton)
0.53 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-8.3Ton)
0.53 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-10.0Ton)
0.52 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-10.9Ton)
0.52 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-10.9Ton)
0.52 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-8.5Ton)
0.51 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-17.3Ton)
0.51 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-11.1Ton)
0.50 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-11.3Ton)
0.50 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-7.4Ton)
0.50 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-11.4Ton)
0.50 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-11.4Ton)
0.50 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-10.6Ton)
0.50 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-7.5Ton)
0.50 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-10.6Ton)
0.50 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-8.9Ton)
0.50 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-11.5Ton)
0.50 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-11.5Ton)
0.49 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-10.7Ton)
0.49 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-7.6Ton)
0.49 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-10.7Ton)
0.49 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-10.8Ton)
0.49 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-11.7Ton)
0.49 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-7.6Ton)
0.49 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-10.8Ton)
0.48 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-10.9Ton)
0.48 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-11.7Ton)
0.48 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-11.8Ton)
0.48 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-7.7Ton)
0.48 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-18.6Ton)
0.48 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-7.8Ton)
0.48 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-11.0Ton)
0.47 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-12.0Ton)
0.47 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-11.1Ton)
0.47 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-7.8Ton)
0.47 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-12.0Ton)
0.47 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-19.0Ton)
0.47 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-11.2Ton)
0.47 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-7.9Ton)
0.47 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-12.2Ton)
0.46 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-11.3Ton)
0.46 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-12.3Ton)
0.46 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-12.3Ton)
0.46 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-11.4Ton)
0.46 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-11.4Ton)
0.46 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-11.4Ton)
0.46 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-11.4Ton)
0.46 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-11.5Ton)
0.46 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-12.4Ton)
0.45 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-11.5Ton)
0.45 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (-19.6Ton)
0.45 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-12.5Ton)
0.45 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-12.5Ton)
0.45 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-11.6Ton)
0.45 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-12.6Ton)
0.44 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-11.7Ton)
0.44 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-12.7Ton)
0.44 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-12.7Ton)
0.44 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-12.7Ton)
0.44 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-12.7Ton)
0.44 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-12.7Ton)
0.44 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-12.8Ton)
0.44 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-11.8Ton)
0.44 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-8.4Ton)
0.44 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-20.1Ton)
0.44 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-12.8Ton)
0.43 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-20.1Ton)
0.43 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-12.9Ton)
0.43 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-12.9Ton)
0.43 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-11.9Ton)
0.43 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-12.0Ton)
0.43 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-20.3Ton)
0.43 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-20.4Ton)
0.43 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-13.1Ton)
0.43 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-12.1Ton)
0.43 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-20.5Ton)
0.42 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-13.1Ton)
0.42 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-20.6Ton)
0.42 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-20.7Ton)

0.42 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-10.3Ton)
0.42 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-13.3Ton)
0.41 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-13.4Ton)
0.41 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-13.4Ton)
0.41 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-13.4Ton)
0.41 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-13.4Ton)
0.41 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-13.4Ton)
0.41 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-13.4Ton)
0.41 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-13.4Ton)
0.41 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-13.4Ton)
0.41 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-13.4Ton)
0.41 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-13.4Ton)
0.41 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-13.4Ton)
0.41 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-13.4Ton)
0.41 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-13.4Ton)
0.41 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-13.4Ton)
0.41 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-21.1Ton)
0.41 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-13.5Ton)
0.41 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-10.4Ton)
0.41 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-10.4Ton)
0.40 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-8.9Ton)
0.40 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-10.6Ton)
0.40 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-10.6Ton)
0.39 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (-21.7Ton)
0.39 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-10.7Ton)
0.39 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-13.9Ton)
0.39 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-10.8Ton)
0.38 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (-14.0Ton)
0.38 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-10.9Ton)
0.38 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-10.9Ton)
0.38 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (-14.1Ton)
0.38 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-10.9Ton)
0.38 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-22.2Ton)
0.38 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-14.2Ton)
0.38 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-22.2Ton)
0.37 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-11.1Ton)
0.37 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-11.1Ton)
0.37 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-22.4Ton)
0.37 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-11.1Ton)
0.37 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-11.1Ton)
0.37 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-22.5Ton)
0.37 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-22.6Ton)
0.36 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-9.4Ton)
0.36 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-14.5Ton)
0.36 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (-22.7Ton)
0.36 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-22.7Ton)
0.36 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-14.5Ton)
0.36 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-11.2Ton)
0.36 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-11.2Ton)
0.36 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-14.5Ton)
0.36 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-11.3Ton)
0.36 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-9.5Ton)
0.35 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-9.6Ton)
0.35 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-11.4Ton)
0.35 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-11.4Ton)
0.35 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-11.4Ton)
0.35 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-9.7Ton)
0.35 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-11.5Ton)
0.35 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-14.9Ton)
0.34 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-11.6Ton)
0.34 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-11.6Ton)
0.34 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-9.8Ton)
0.34 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-11.6Ton)
0.34 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-11.6Ton)
0.34 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-11.7Ton)
0.34 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-9.9Ton)
0.34 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-11.7Ton)
0.34 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-15.1Ton)
0.34 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-15.1Ton)
0.33 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-11.7Ton)
0.33 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-11.7Ton)
0.33 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-11.8Ton)
0.33 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-11.8Ton)
0.33 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-11.8Ton)
0.33 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-15.3Ton)
0.33 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-10.0Ton)
0.33 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-11.8Ton)
0.33 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-11.8Ton)
0.33 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-11.9Ton)
0.32 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-11.9Ton)
0.32 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-15.4Ton)
0.32 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-11.9Ton)

0.32 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-10.1Ton)
0.32 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-10.1Ton)
0.32 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-10.1Ton)
0.32 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-11.9Ton)
0.32 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-15.4Ton)
0.32 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-11.9Ton)
0.32 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-12.0Ton)
0.32 Cortante VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-12.0Ton)
0.32 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-12.0Ton)
0.31 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-12.1Ton)
0.31 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-15.6Ton)
0.31 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-15.7Ton)
0.31 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-12.1Ton)
0.31 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-12.2Ton)
0.31 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-21.1Ton)
0.31 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-21.1Ton)
0.31 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-12.2Ton)
0.30 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-12.2Ton)
0.30 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (-24.8Ton)
0.30 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-15.9Ton)
0.30 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-10.4Ton)
0.30 Cortante VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-12.3Ton)
0.30 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-16.0Ton)
0.30 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-16.0Ton)
0.29 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-16.1Ton)
0.29 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-16.1Ton)
0.29 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-16.2Ton)
0.29 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (-16.2Ton)
0.28 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-16.3Ton)
0.28 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-16.3Ton)
0.28 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-16.4Ton)
0.28 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-25.8Ton)
0.28 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-25.8Ton)
0.28 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-25.8Ton)
0.28 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-16.5Ton)
0.27 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-16.5Ton)
0.27 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (-16.6Ton)
0.27 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-16.6Ton)
0.27 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-16.7Ton)
0.27 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-16.7Ton)
0.26 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-16.7Ton)
0.26 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-16.8Ton)
0.26 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-16.8Ton)
0.26 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-16.8Ton)
0.26 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-16.8Ton)
0.25 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-17.0Ton)
0.25 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-17.1Ton)
0.24 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (-17.2Ton)
0.24 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-17.4Ton)
0.23 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-17.4Ton)
0.23 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-16.2Ton)
0.23 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-16.2Ton)
0.22 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-11.5Ton)
0.22 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-17.7Ton)
0.22 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-17.8Ton)
0.22 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-17.8Ton)
0.22 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-17.8Ton)
0.22 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-17.8Ton)
0.22 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-17.8Ton)
0.22 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-17.8Ton)
0.22 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-11.6Ton)
0.22 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-17.9Ton)
0.21 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-18.0Ton)
0.21 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (-18.1Ton)
0.21 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-11.8Ton)
0.20 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (-18.1Ton)
0.20 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (-18.2Ton)
0.20 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-18.3Ton)
0.19 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-18.5Ton)
0.19 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-18.5Ton)
0.18 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (-18.7Ton)
0.17 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-18.9Ton)
0.15 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-19.2Ton)
0.13 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-19.8Ton)
0.13 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-19.9Ton)
0.11 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-20.2Ton)
0.11 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-20.2Ton)
0.11 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-20.3Ton)
0.10 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-20.5Ton)
0.09 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-20.6Ton)
0.09 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-20.7Ton)
0.09 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (-20.7Ton)

0.00 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (0.0Ton)
0.00 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (0.0Ton)
0.00 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (0.0Ton)
0.00 Cortante VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (0.0Ton)
0.00 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (0.0Ton)
0.00 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (0.0Ton)
0.00 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (0.0Ton)
0.00 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (0.0Ton)
0.00 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (0.0Ton)
0.00 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (0.0Ton)
0.00 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (0.0Ton)
0.00 Cortante VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (0.0Ton)
0.00 Cortante VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (0.0Ton)
0.00 Cortante VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (0.0Ton)
0.00 Cortante VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (0.0Ton)



Programa licenciado a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S

INDICE ITEM ELEMENTO

1.40 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (3.2Ton)
1.33 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (2.7Ton)
1.26 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (2.1Ton)
1.26 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (1.6Ton)
1.18 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (1.4Ton)
1.17 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (1.1Ton)
1.16 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (1.0Ton)
1.12 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (1.0Ton)
1.11 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (0.9Ton)
1.11 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (0.9Ton)
1.04 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (0.3Ton)
0.89 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (-1.3Ton)
0.89 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (-0.9Ton)
0.86 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (-1.7Ton)
0.86 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (-1.1Ton)
0.85 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (-1.8Ton)
0.85 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (-1.9Ton)
0.83 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (-1.4Ton)
0.82 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (-2.3Ton)
0.79 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (-1.3Ton)
0.75 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (-3.1Ton)
0.73 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (-2.2Ton)
0.70 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (-3.7Ton)
0.70 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (-2.5Ton)
0.69 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (-1.9Ton)
0.69 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (-2.0Ton)
0.68 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (-2.0Ton)
0.68 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (-2.0Ton)
0.68 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (-4.1Ton)
0.66 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (-2.8Ton)
0.64 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (-2.3Ton)
0.64 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (-6.1Ton)
0.64 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (-6.1Ton)
0.63 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (-2.3Ton)
0.62 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (-2.4Ton)
0.62 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (-4.8Ton)
0.62 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (-3.1Ton)
0.62 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (-4.8Ton)
0.61 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (-4.9Ton)
0.59 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (-3.4Ton)
0.58 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (-7.0Ton)
0.58 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (-3.4Ton)
0.58 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (-7.1Ton)
0.58 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (-3.4Ton)
0.58 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (-3.6Ton)
0.57 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (-5.5Ton)
0.56 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (-3.6Ton)
0.55 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (-7.5Ton)
0.55 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (-2.8Ton)
0.55 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (-7.6Ton)
0.55 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (-7.6Ton)
0.54 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (-7.7Ton)
0.52 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (-6.1Ton)
0.52 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (-6.1Ton)
0.51 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (-8.2Ton)
0.50 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (-8.4Ton)
0.49 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (-6.5Ton)
0.49 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (-4.4Ton)
0.49 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (-8.6Ton)
0.49 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (-8.7Ton)
0.48 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (-4.4Ton)
0.48 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (-4.2Ton)
0.48 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (-6.6Ton)
0.47 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (-6.7Ton)
0.46 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (-6.8Ton)
0.46 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (-4.4Ton)
0.46 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (-9.1Ton)
0.46 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (-3.4Ton)
0.46 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (-9.2Ton)
0.45 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (-6.9Ton)
0.45 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (-6.9Ton)
0.45 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (-3.5Ton)
0.45 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (-4.7Ton)
0.45 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (-7.0Ton)
0.45 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (-3.5Ton)

0.44 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (-7.1Ton)
0.43 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (-3.6Ton)
0.43 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (-9.6Ton)
0.43 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (-7.3Ton)
0.42 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (-9.7Ton)
0.41 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (-7.5Ton)
0.40 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (-5.1Ton)
0.40 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (-3.7Ton)
0.40 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (-7.6Ton)
0.40 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (-7.6Ton)
0.38 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (-5.1Ton)
0.38 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (-5.1Ton)
0.38 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (-5.1Ton)
0.38 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (-3.9Ton)
0.38 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (-3.9Ton)
0.37 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (-3.9Ton)
0.37 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (-8.0Ton)
0.36 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (-8.1Ton)
0.36 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (-5.3Ton)
0.36 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (-5.3Ton)
0.36 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (-5.3Ton)
0.36 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   0  (-5.3Ton)
0.36 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   1  (-5.3Ton)
0.36 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   2  (-5.3Ton)
0.35 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (-5.4Ton)
0.35 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (-5.4Ton)
0.35 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (-5.4Ton)
0.35 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (-4.1Ton)
0.35 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (-5.4Ton)
0.35 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (-5.4Ton)
0.35 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (-5.4Ton)
0.35 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (-5.4Ton)
0.35 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (-5.4Ton)
0.34 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (-8.3Ton)
0.34 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   8  (-5.5Ton)
0.34 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   9  (-5.5Ton)
0.34 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   10  (-5.5Ton)
0.34 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (-5.5Ton)
0.34 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (-5.5Ton)
0.34 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (-5.5Ton)
0.33 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   0  (-5.6Ton)
0.33 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   1  (-5.6Ton)
0.33 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   2  (-5.6Ton)
0.33 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   3  (-5.6Ton)
0.33 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   4  (-5.6Ton)
0.33 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   5  (-5.6Ton)
0.33 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   6  (-5.6Ton)
0.33 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   7  (-5.6Ton)
0.32 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   8  (-5.6Ton)
0.32 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   9  (-5.6Ton)
0.32 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   10  (-5.6Ton)
0.32 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (-5.8Ton)
0.32 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (-5.6Ton)
0.32 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (-5.6Ton)
0.32 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (-5.6Ton)
0.32 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (-5.7Ton)
0.32 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (-5.7Ton)
0.32 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (-5.7Ton)
0.32 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (-5.7Ton)
0.32 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (-5.7Ton)
0.32 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (-5.8Ton)
0.31 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (-4.3Ton)
0.31 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   8  (-5.7Ton)
0.31 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   9  (-5.7Ton)
0.31 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   10  (-5.7Ton)
0.31 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (-5.9Ton)
0.31 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   0  (-5.7Ton)
0.31 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   1  (-5.7Ton)
0.31 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   2  (-5.7Ton)
0.31 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (-8.8Ton)
0.31 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (-4.3Ton)
0.31 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (-8.8Ton)
0.31 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   8  (-5.8Ton)
0.31 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   9  (-5.8Ton)
0.31 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   10  (-5.8Ton)
0.30 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (-8.8Ton)
0.30 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (-5.8Ton)
0.30 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (-5.8Ton)
0.30 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (-5.8Ton)
0.30 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (-8.9Ton)
0.30 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (-5.8Ton)
0.30 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (-5.8Ton)

0.30 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (-5.8Ton)
0.30 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (-9.0Ton)
0.29 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   3  (-5.9Ton)
0.29 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   4  (-5.9Ton)
0.29 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   5  (-5.9Ton)
0.29 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   6  (-5.9Ton)
0.29 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   7  (-5.9Ton)
0.29 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   0  (-5.9Ton)
0.29 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   1  (-5.9Ton)
0.29 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   2  (-5.9Ton)
0.29 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   3  (-5.9Ton)
0.29 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   4  (-5.9Ton)
0.29 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   5  (-5.9Ton)
0.29 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   6  (-5.9Ton)
0.29 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   7  (-5.9Ton)
0.28 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (-5.9Ton)
0.28 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (-5.9Ton)
0.28 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (-5.9Ton)
0.28 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (-5.9Ton)
0.28 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (-5.9Ton)
0.28 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (-5.9Ton)
0.28 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (-5.9Ton)
0.28 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (-5.9Ton)
0.28 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (-9.2Ton)
0.27 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   3  (-6.1Ton)
0.27 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   4  (-6.1Ton)
0.27 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   5  (-6.1Ton)
0.27 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   6  (-6.1Ton)
0.27 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   7  (-6.1Ton)
0.27 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (-9.3Ton)
0.27 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (-6.3Ton)
0.27 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (-6.1Ton)
0.27 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (-6.1Ton)
0.27 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (-6.1Ton)
0.27 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (-6.1Ton)
0.27 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (-6.1Ton)
0.26 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (-6.3Ton)
0.25 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (-4.7Ton)
0.25 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (-9.5Ton)
0.25 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (-4.7Ton)
0.25 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (-4.7Ton)
0.24 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (-9.6Ton)
0.24 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   8  (-6.3Ton)
0.24 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   9  (-6.3Ton)
0.24 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   10  (-6.3Ton)
0.23 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (-6.6Ton)
0.23 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (-6.6Ton)
0.22 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (-4.9Ton)
0.22 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   3  (-6.5Ton)
0.22 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   4  (-6.5Ton)
0.22 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   5  (-6.5Ton)
0.22 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   6  (-6.5Ton)
0.22 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   7  (-6.5Ton)
0.21 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (-4.9Ton)
0.21 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (-6.5Ton)
0.21 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (-6.5Ton)
0.21 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (-6.5Ton)
0.21 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (-6.6Ton)
0.21 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (-6.6Ton)
0.21 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (-6.6Ton)
0.21 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   0  (-6.6Ton)
0.21 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   1  (-6.6Ton)
0.21 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   2  (-6.6Ton)
0.20 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (-6.6Ton)
0.20 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (-6.6Ton)
0.20 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (-6.6Ton)
0.20 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (-6.6Ton)
0.20 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (-6.6Ton)
0.20 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (-10.2Ton)
0.20 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (-10.2Ton)
0.20 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   8  (-6.6Ton)
0.20 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   9  (-6.6Ton)
0.20 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   10  (-6.6Ton)
0.20 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (-10.2Ton)
0.20 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (-6.7Ton)
0.20 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (-6.7Ton)
0.20 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (-6.7Ton)
0.20 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (-6.7Ton)
0.20 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (-6.7Ton)
0.19 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (-10.3Ton)
0.18 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (-5.1Ton)
0.18 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (-6.8Ton)

0.18 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (-6.8Ton)
0.18 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (-6.8Ton)
0.18 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   7  (-6.8Ton)
0.18 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   5  (-6.8Ton)
0.18 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   6  (-6.8Ton)
0.18 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   3  (-6.8Ton)
0.18 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   4  (-6.8Ton)
0.18 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (-6.8Ton)
0.18 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (-6.8Ton)
0.18 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (-6.8Ton)
0.18 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (-7.0Ton)
0.17 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (-7.1Ton)
0.17 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (-10.5Ton)
0.17 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   0  (-6.9Ton)
0.17 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   2  (-6.9Ton)
0.17 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   1  (-6.9Ton)
0.16 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (-10.6Ton)
0.16 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (-7.1Ton)
0.15 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (-10.9Ton)
0.14 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (-7.4Ton)
0.14 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (-11.0Ton)
0.13 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (-5.5Ton)
0.10 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (-11.5Ton)
0.09 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (-7.7Ton)
0.09 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (-11.5Ton)
0.07 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   1  (-7.7Ton)
0.07 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   0  (-7.7Ton)
0.07 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   2  (-7.7Ton)
0.07 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   0  (-7.7Ton)
0.07 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   1  (-7.7Ton)
0.07 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   2  (-7.7Ton)
0.07 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   8  (-7.7Ton)
0.07 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   9  (-7.7Ton)
0.07 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   10  (-7.7Ton)
0.07 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   8  (-7.7Ton)
0.07 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   10  (-7.7Ton)
0.07 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   9  (-7.7Ton)
0.07 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   8  (-7.7Ton)
0.07 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   9  (-7.7Ton)
0.07 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   10  (-7.7Ton)
0.07 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   1  (-7.7Ton)
0.07 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   2  (-7.7Ton)
0.07 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   0  (-7.7Ton)
0.06 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (-7.8Ton)
0.06 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (-7.8Ton)
0.06 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (-7.8Ton)
0.06 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   8  (-7.8Ton)
0.06 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   9  (-7.8Ton)
0.06 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   10  (-7.8Ton)
0.06 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   3  (-7.8Ton)
0.06 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   4  (-7.8Ton)
0.06 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   5  (-7.8Ton)
0.06 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   6  (-7.8Ton)
0.06 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   7  (-7.8Ton)
0.06 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   0  (-7.8Ton)
0.06 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   1  (-7.8Ton)
0.06 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   2  (-7.8Ton)
0.06 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   3  (-7.8Ton)
0.06 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   4  (-7.8Ton)
0.06 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   5  (-7.8Ton)
0.06 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   6  (-7.8Ton)
0.06 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   7  (-7.8Ton)
0.06 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (-7.8Ton)
0.06 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (-7.8Ton)
0.06 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (-7.8Ton)
0.05 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (-7.9Ton)
0.05 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (-7.9Ton)
0.05 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (-7.9Ton)
0.05 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (-7.9Ton)
0.05 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (-7.9Ton)
0.05 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (-7.9Ton)
0.05 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   3  (-7.9Ton)
0.05 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   4  (-7.9Ton)
0.05 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   7  (-7.9Ton)
0.05 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   5  (-7.9Ton)
0.05 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   6  (-7.9Ton)
0.05 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   7  (-7.9Ton)
0.05 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   6  (-7.9Ton)
0.05 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   3  (-7.9Ton)
0.05 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   4  (-7.9Ton)
0.05 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   5  (-7.9Ton)
0.04 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   9  (-8.0Ton)



0.04 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   8  (-8.0Ton)
0.04 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   10  (-8.0Ton)
0.04 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   9  (-8.0Ton)
0.04 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   8  (-8.0Ton)
0.04 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   10  (-8.0Ton)
0.04 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   4  (-8.0Ton)
0.04 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   5  (-8.0Ton)
0.04 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   6  (-8.0Ton)
0.04 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   7  (-8.0Ton)
0.04 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   3  (-8.0Ton)
0.04 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   2  (-8.0Ton)
0.04 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   0  (-8.0Ton)
0.04 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   1  (-8.0Ton)
0.04 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   1  (-8.0Ton)
0.04 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   2  (-8.0Ton)
0.04 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   0  (-8.0Ton)
0.03 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (-8.1Ton)
0.03 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (-8.1Ton)
0.03 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (-8.1Ton)
0.03 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (-8.1Ton)
0.03 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (-8.1Ton)
0.03 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   4  (-8.1Ton)
0.03 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   5  (-8.1Ton)
0.03 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   3  (-8.1Ton)
0.03 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   7  (-8.1Ton)
0.03 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   6  (-8.1Ton)
0.02 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (-8.2Ton)
0.02 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (-8.2Ton)
0.02 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (-8.2Ton)
0.02 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (-8.2Ton)
0.02 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (-8.2Ton)
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INDICE ITEM ELEMENTO

2.71 Flexo-Compresión F'-30   Vano  1   Abajo
2.48 Flexo-Compresión G-30   Vano  1   Abajo
2.46 Flexo-Compresión I-30   Vano  1   Abajo
2.44 Flexo-Compresión J-30   Vano  1   Abajo
2.39 Flexo-Compresión F'-11   Vano  1   Abajo
2.31 Flexo-Compresión H-30   Vano  1   Abajo
2.24 Flexo-Compresión H-23   Vano  1   Arriba
2.21 Flexo-Compresión F'-13   Vano  1   Abajo
1.94 Flexo-Compresión G-13   Vano  1   Abajo
1.94 Flexo-Compresión G-27   Vano  1   Abajo
1.89 Flexo-Compresión I-13   Vano  1   Abajo
1.88 Flexo-Compresión J-13   Vano  1   Abajo
1.83 Flexo-Compresión I-27   Vano  1   Abajo
1.81 Flexo-Compresión F'-27   Vano  1   Abajo
1.80 Flexo-Compresión J-23   Vano  1   Arriba
1.78 Flexo-Compresión G-20   Vano  1   Abajo
1.77 Flexo-Compresión H-13   Vano  1   Abajo
1.75 Flexo-Compresión G-23   Vano  1   Abajo
1.72 Flexo-Compresión F'-23   Vano  1   Abajo
1.70 Flexo-Compresión G-30   Vano  1   Arriba
1.69 Flexo-Compresión F'-20   Vano  1   Abajo
1.68 Flexo-Compresión I-30   Vano  1   Arriba
1.68 Flexo-Compresión I-20   Vano  1   Abajo
1.67 Flexo-Compresión F'-23   Vano  1   Arriba
1.64 Flexo-Compresión I-23   Vano  1   Abajo
1.59 Flexo-Compresión F'-30   Vano  1   Arriba
1.51 Flexo-Compresión G-11   Vano  1   Abajo
1.48 Flexo-Compresión J-30   Vano  1   Arriba
1.48 Flexo-Compresión H-27   Vano  1   Arriba
1.47 Flexo-Compresión H-20   Vano  1   Arriba
1.47 Flexo-Compresión H-11   Vano  1   Abajo
1.45 Flexo-Compresión H-30   Vano  1   Arriba
1.43 Flexo-Compresión I-11   Vano  1   Abajo
1.36 Flexo-Compresión F'-13   Vano  1   Arriba
1.35 Flexo-Compresión J-27   Vano  1   Abajo
1.31 Flexo-Compresión G-13   Vano  1   Arriba
1.29 Flexo-Compresión J-11   Vano  1   Abajo
1.27 Flexo-Compresión I-13   Vano  1   Arriba
1.25 Flexo-Compresión J-20   Vano  1   Abajo
1.24 Flexo-Compresión H-27   Vano  1   Abajo
1.23 Flexo-Compresión F'-27   Vano  1   Arriba
1.22 Flexo-Compresión J-23   Vano  1   Abajo
1.20 Flexo-Compresión F'-11   Vano  1   Arriba
1.18 Flexo-Compresión H-20   Vano  1   Abajo
1.18 Flexo-Compresión F'-20   Vano  1   Arriba
1.17 Flexo-Compresión J-13   Vano  1   Arriba
1.17 Flexo-Compresión J-20   Vano  1   Arriba
1.16 Flexo-Compresión J-27   Vano  1   Arriba
1.15 Flexo-Compresión H-13   Vano  1   Arriba
1.13 Flexo-Compresión H-23   Vano  1   Abajo
0.96 Flexo-Compresión G-23   Vano  1   Arriba
0.93 Flexo-Compresión G-20   Vano  1   Arriba
0.91 Flexo-Compresión G-27   Vano  1   Arriba
0.85 Flexo-Compresión G-11   Vano  1   Arriba
0.85 Flexo-Compresión H-11   Vano  1   Arriba
0.84 Flexo-Compresión I-23   Vano  1   Arriba
0.79 Flexo-Compresión I-20   Vano  1   Arriba
0.79 Flexo-Compresión I-11   Vano  1   Arriba
0.78 Flexo-Compresión I-27   Vano  1   Arriba
0.69 Flexo-Compresión J-11   Vano  1   Arriba
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4.90 Flexo-Compresión H-23   Vano  2   Abajo
3.88 Flexo-Compresión J-23   Vano  2   Abajo
3.68 Flexo-Compresión H-27   Vano  2   Abajo
3.47 Flexo-Compresión H-20   Vano  2   Abajo
2.72 Flexo-Compresión F'-23   Vano  2   Abajo
2.60 Flexo-Compresión H-23   Vano  2   Arriba
2.45 Flexo-Compresión J-27   Vano  2   Abajo
2.37 Flexo-Compresión J-20   Vano  2   Abajo
1.97 Flexo-Compresión J-23   Vano  2   Arriba
1.86 Flexo-Compresión H-27   Vano  2   Arriba
1.78 Flexo-Compresión H-20   Vano  2   Arriba
1.75 Flexo-Compresión F'-27   Vano  2   Abajo
1.64 Flexo-Compresión H-13   Vano  2   Abajo
1.58 Flexo-Compresión F'-20   Vano  2   Abajo
1.58 Flexo-Compresión H-30   Vano  2   Arriba
1.40 Flexo-Compresión F'-23   Vano  2   Arriba
1.24 Flexo-Compresión J-27   Vano  2   Arriba
1.22 Flexo-Compresión J-20   Vano  2   Arriba
1.19 Flexo-Compresión H-30   Vano  2   Abajo
1.17 Flexo-Compresión H-13   Vano  2   Arriba
1.09 Flexo-Compresión J-13   Vano  2   Abajo
0.98 Flexo-Compresión F'-13   Vano  2   Abajo
0.98 Flexo-Compresión J-30   Vano  2   Arriba
0.95 Flexo-Compresión F'-30   Vano  2   Arriba
0.90 Flexo-Compresión J-30   Vano  2   Abajo
0.86 Flexo-Compresión F'-27   Vano  2   Arriba
0.79 Flexo-Compresión F'-13   Vano  2   Arriba
0.79 Flexo-Compresión F'-20   Vano  2   Arriba
0.76 Flexo-Compresión J-13   Vano  2   Arriba
0.68 Flexo-Compresión F'-30   Vano  2   Abajo



NIVEL 1: M. NEGATIVO 2: M. POSITIVO 3: CORTANTE
4: FLEXO 

COMPRESION
ELEMENTO

1: V-201 Vano 1

2: V-201 Vano 1

3: V-206 Vano 6

4: F'-30 

1: V-304 Vano 1

2: V-304 Vano 4

3: V-304 Vano 1

4: H-23

1: M. NEGATIVO 2: M. POSITIVO 3: CORTANTE
4: FLEXO 

COMPRESION

16.12 11.20 8.51 14.90

CALCULADOS CON DC-CAD

IND. SOBREESFUERZO ELEMENTOS, ESPECTRO MICROZONIFICACIÓN 

Decreto 523 del 16 de Dic 2010 SENA - Paloquemao (Estructura # 

5.32), ORDENADA DISEÑO AMPLIFICADA 20%

Piso 2 N+3.40 16.12 11.20 4.25 14.90

IND. SOBREESFUERZO ELEMENTOS, ESPECTRO MICROZONIFICACIÓN Decreto 523 del 16 de Dic 2010 SENA - 

Paloquemao (Estructura # 5.32), ORDENADA DISEÑO AMPLIFICADA 20%

CALCULADOS CON DC-CAD

PISO 1  N+0.00 8.51 7.61 8.51 8.24



INFORME TÉCNICO 

INDICES DE SOBREESFUERZO ESPECTRO DE DISEÑO ORDENADAS 
AMPLIFICADAS 20% SENA – PALOQUEMAO (ESTRUCTURA #5.32) 

COMBINACIONES DC-CAD PARA VIGAS 

COMBINACIONES DC-CAD PARA COLUMNAS 

CONVENCIONES 



INFORME TÉCNICO 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURA BAJO CARGAS DE SERVICIO 

MOMENTOS POSITIVOS,NEGATIVOS,  CORTANTE EN VIGAS Y FLEXO 
COMPRESION EN COLUMNAS 



INFORME TÉCNICO 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURA BAJO ESPECTRO DE DISEÑO 
ORDENADAS AMPLIFICADAS 20% 

MOMENTOS POSITIVOS 

MOMENTOS NEGATIVO 



INFORME TÉCNICO 

CORTANTE EN VIGAS 

FLEXOCOMPRESION EN COLUMNAS 
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INDICE ITEM ELEMENTO

8.51 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (12.1cm2)
8.00 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (11.2cm2)
7.63 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (10.6cm2)
6.87 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (9.3cm2)
6.55 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (12.1cm2)
6.13 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (11.2cm2)
5.75 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (10.6cm2)
5.62 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (4.7cm2)
5.62 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (4.7cm2)
5.46 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (4.5cm2)
5.46 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (4.5cm2)
5.46 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (4.5cm2)
5.46 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (4.5cm2)
5.35 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (4.4cm2)
5.35 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (4.4cm2)
5.35 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (4.4cm2)
5.35 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (4.4cm2)
5.31 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (4.4cm2)
5.31 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (4.4cm2)
5.30 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (4.4cm2)
5.30 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (4.4cm2)
5.23 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (4.3cm2)
5.23 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (4.3cm2)
5.23 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (4.3cm2)
5.16 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (4.2cm2)
5.16 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (4.2cm2)
5.16 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (4.2cm2)
5.15 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (9.3cm2)
5.05 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (4.1cm2)
5.05 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (4.1cm2)
5.05 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (4.1cm2)
5.05 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (4.1cm2)
5.05 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (4.1cm2)
5.05 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (4.1cm2)
4.41 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (13.3cm2)
4.08 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (21.6cm2)
3.79 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (5.6cm2)
3.61 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (4.0cm2)
3.61 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (4.0cm2)
3.61 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (20.2cm2)
3.56 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (19.8cm2)
3.48 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (3.7cm2)
3.48 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (3.7cm2)
3.48 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (3.7cm2)
3.48 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (3.7cm2)
3.43 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (16.4cm2)
3.40 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (7.0cm2)
3.36 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (6.9cm2)
3.33 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (20.7cm2)
3.28 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (18.7cm2)
3.28 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (18.6cm2)
3.27 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (15.1cm2)
3.24 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (6.5cm2)
3.24 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (11.5cm2)
3.23 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (3.7cm2)
3.21 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (6.4cm2)
3.21 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (2.5cm2)
3.21 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (2.5cm2)
3.21 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (2.5cm2)
3.21 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (2.5cm2)
3.21 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (19.5cm2)
3.21 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (19.5cm2)
3.20 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (19.4cm2)
3.20 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (19.4cm2)
3.15 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (6.9cm2)
3.13 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (4.0cm2)
3.13 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (4.0cm2)
3.13 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (2.5cm2)
3.13 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (2.5cm2)
3.13 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (2.5cm2)
3.12 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (5.2cm2)
3.12 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (4.0cm2)
3.12 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (4.0cm2)
3.12 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (4.0cm2)
3.12 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (4.0cm2)

3.12 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (17.9cm2)
3.12 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (17.9cm2)
3.11 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (3.5cm2)
3.11 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (3.5cm2)
3.10 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (20.1cm2)
3.08 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (5.1cm2)
3.08 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (18.1cm2)
3.08 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (10.5cm2)
3.06 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (17.3cm2)
3.06 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (17.3cm2)
3.06 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (2.5cm2)
3.06 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (2.5cm2)
3.06 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (2.5cm2)
3.03 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (6.5cm2)
3.02 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (6.4cm2)
3.02 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (4.0cm2)
3.02 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (4.0cm2)
3.02 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (4.0cm2)
3.01 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (17.4cm2)
3.01 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (17.4cm2)
3.01 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (19.1cm2)
3.00 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (10.1cm2)
3.00 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (10.1cm2)
2.99 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (10.0cm2)
2.98 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (2.5cm2)
2.98 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (2.5cm2)
2.98 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (2.5cm2)
2.98 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (10.0cm2)
2.98 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (17.1cm2)
2.98 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (17.0cm2)
2.93 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (4.0cm2)
2.93 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (4.0cm2)
2.93 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (4.0cm2)
2.88 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (8.7cm2)
2.87 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (5.9cm2)
2.86 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (5.8cm2)
2.82 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (10.4cm2)
2.81 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (18.3cm2)
2.81 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (18.3cm2)
2.81 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (2.5cm2)
2.81 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (4.3cm2)
2.79 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (5.6cm2)
2.79 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (5.6cm2)
2.76 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (13.3cm2)
2.75 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (9.9cm2)
2.72 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (17.1cm2)
2.72 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (17.1cm2)
2.69 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (5.2cm2)
2.65 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (8.0cm2)
2.61 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (10.1cm2)
2.61 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (10.1cm2)
2.61 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (10.1cm2)
2.61 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (10.1cm2)
2.61 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (10.1cm2)
2.61 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (10.1cm2)
2.61 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (10.1cm2)
2.61 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (10.1cm2)
2.61 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (10.1cm2)
2.57 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (2.5cm2)
2.55 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (7.0cm2)
2.53 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (6.9cm2)
2.43 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (6.5cm2)
2.41 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (8.6cm2)
2.41 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (6.4cm2)
2.38 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (21.6cm2)
2.38 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (4.6cm2)
2.38 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (4.6cm2)
2.38 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (4.6cm2)
2.29 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (2.9cm2)
2.20 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (6.9cm2)
2.18 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (2.6cm2)
2.18 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (2.6cm2)
2.18 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (2.6cm2)
2.18 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (2.6cm2)
2.18 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (2.6cm2)
2.18 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (5.2cm2)
2.18 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (2.6cm2)
2.18 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (2.6cm2)
2.18 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (2.6cm2)
2.18 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (2.6cm2)
2.18 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (2.6cm2)
2.18 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (4.3cm2)

2.17 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (2.6cm2)
2.17 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (5.1cm2)
2.13 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (6.5cm2)
2.11 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (6.4cm2)
2.10 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (1.8cm2)
2.10 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (1.8cm2)
2.09 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (20.2cm2)
2.08 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (6.9cm2)
2.06 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (19.8cm2)
2.05 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (3.3cm2)
2.05 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (3.3cm2)
2.02 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (6.4cm2)
2.02 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (5.9cm2)
2.02 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (5.8cm2)
1.98 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (2.5cm2)
1.98 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (2.5cm2)
1.98 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (2.5cm2)
1.98 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (11.5cm2)
1.97 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (5.6cm2)
1.96 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (5.6cm2)
1.96 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (2.5cm2)
1.96 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (2.5cm2)
1.96 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (2.5cm2)
1.94 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (20.7cm2)
1.92 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (5.6cm2)
1.90 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (18.7cm2)
1.89 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (5.2cm2)
1.89 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (6.2cm2)
1.89 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (2.5cm2)
1.89 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (2.5cm2)
1.89 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (2.5cm2)
1.88 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (1.6cm2)
1.88 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (10.5cm2)
1.87 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (18.6cm2)
1.87 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (2.5cm2)
1.87 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (2.5cm2)
1.87 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (2.5cm2)
1.87 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (20.1cm2)
1.87 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (5.5cm2)
1.86 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (5.4cm2)
1.84 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (3.1cm2)
1.83 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (3.0cm2)
1.82 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (10.1cm2)
1.82 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (16.4cm2)
1.81 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (10.0cm2)
1.81 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (10.1cm2)
1.80 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (10.0cm2)
1.79 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (1.9cm2)
1.79 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (1.9cm2)
1.77 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (18.1cm2)
1.76 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (1.8cm2)
1.76 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (1.8cm2)
1.75 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (19.4cm2)
1.75 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (4.8cm2)
1.73 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (2.3cm2)
1.73 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (5.0cm2)
1.72 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (19.5cm2)
1.72 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (4.9cm2)
1.72 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (5.7cm2)
1.72 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (19.5cm2)
1.70 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (9.9cm2)
1.69 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (19.4cm2)
1.68 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (10.4cm2)
1.68 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (15.1cm2)
1.66 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (17.9cm2)
1.66 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (1.8cm2)
1.66 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (1.8cm2)
1.66 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (1.8cm2)
1.62 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (2.4cm2)
1.62 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (18.3cm2)
1.61 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (17.9cm2)
1.61 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (17.3cm2)
1.60 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (17.4cm2)
1.57 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (17.3cm2)
1.57 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (17.0cm2)
1.56 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (17.4cm2)
1.56 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (1.8cm2)
1.56 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (1.8cm2)
1.56 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (1.8cm2)
1.53 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (1.2cm2)
1.53 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (1.2cm2)
1.53 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (4.7cm2)

1.52 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (17.1cm2)
1.51 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (2.1cm2)
1.51 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (17.8cm2)
1.48 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (2.0cm2)
1.47 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (8.6cm2)
1.47 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (17.1cm2)
1.46 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (0.9cm2)
1.46 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (0.9cm2)
1.45 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (17.1cm2)
1.45 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (17.7cm2)
1.37 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (1.0cm2)
1.37 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (1.0cm2)
1.37 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (1.0cm2)
1.34 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (10.6cm2)
1.30 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (0.7cm2)
1.25 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (6.9cm2)
1.24 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (2.1cm2)
1.24 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (2.9cm2)
1.24 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (5.7cm2)
1.21 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (6.4cm2)
1.19 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (0.3cm2)
1.15 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (0.4cm2)
1.15 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-0.4cm2)
1.15 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-0.4cm2)
1.13 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (6.2cm2)
1.12 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (2.9cm2)
1.12 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (5.5cm2)
1.12 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (6.5cm2)
1.11 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (5.5cm2)
1.10 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (0.2cm2)
1.10 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (5.4cm2)
1.08 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-0.8cm2)
1.08 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-0.6cm2)
1.06 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (5.0cm2)
1.04 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (2.5cm2)
1.04 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (1.4cm2)
1.03 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (4.8cm2)
1.03 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (1.0cm2)
1.03 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (2.8cm2)
1.03 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (3.2cm2)
1.02 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-0.3cm2)
0.98 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (1.4cm2)
0.98 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (2.6cm2)
0.97 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.97 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (2.9cm2)
0.96 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-1.5cm2)
0.96 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-1.5cm2)
0.95 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (0.7cm2)
0.95 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (4.2cm2)
0.93 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (4.0cm2)
0.93 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (4.2cm2)
0.92 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-1.8cm2)
0.92 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-1.8cm2)
0.91 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (4.1cm2)
0.89 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (0.4cm2)
0.88 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (0.5cm2)
0.86 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-2.5cm2)
0.86 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-2.5cm2)
0.86 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (0.5cm2)
0.85 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (3.6cm2)
0.84 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (3.8cm2)
0.84 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (6.5cm2)
0.83 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (0.1cm2)
0.83 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (3.2cm2)
0.83 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (3.3cm2)
0.83 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (3.1cm2)
0.83 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (7.0cm2)
0.82 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-2.6cm2)
0.82 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (6.8cm2)
0.81 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (2.8cm2)
0.80 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (3.0cm2)
0.80 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-3.2cm2)
0.80 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-3.2cm2)
0.79 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (3.2cm2)
0.78 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (2.9cm2)
0.77 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (6.6cm2)
0.76 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (6.1cm2)
0.75 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (5.8cm2)
0.72 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-4.2cm2)
0.71 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (5.6cm2)
0.71 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (5.6cm2)
0.71 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (5.6cm2)



0.71 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.71 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.71 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.71 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.69 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-0.9cm2)
0.66 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (3.3cm2)
0.66 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (3.0cm2)
0.66 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-5.3cm2)
0.66 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-5.3cm2)
0.66 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-5.3cm2)
0.65 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (10.1cm2)
0.65 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-3.3cm2)
0.65 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (10.1cm2)
0.65 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-3.3cm2)
0.65 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-3.3cm2)
0.65 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-3.3cm2)
0.65 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-3.3cm2)
0.65 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-3.3cm2)
0.65 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (10.1cm2)
0.65 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-3.3cm2)
0.65 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-3.3cm2)
0.65 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-3.3cm2)
0.65 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-3.3cm2)
0.65 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-3.3cm2)
0.65 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-3.3cm2)
0.64 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (4.3cm2)
0.64 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (4.8cm2)
0.64 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.64 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.64 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.64 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.64 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (3.0cm2)
0.64 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (3.4cm2)
0.63 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-0.8cm2)
0.62 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (3.9cm2)
0.62 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (3.4cm2)
0.61 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (1.5cm2)
0.61 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (3.0cm2)
0.61 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (2.6cm2)
0.60 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-1.5cm2)
0.59 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-1.0cm2)
0.59 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (4.6cm2)
0.59 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-1.0cm2)
0.59 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-1.0cm2)
0.59 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-1.0cm2)
0.59 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-1.4cm2)
0.58 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-1.9cm2)
0.56 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-3.3cm2)
0.56 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-2.9cm2)
0.56 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (2.4cm2)
0.55 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (3.5cm2)
0.55 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (0.1cm2)
0.54 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (2.2cm2)
0.54 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-2.3cm2)
0.54 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-1.0cm2)
0.54 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-3.3cm2)
0.53 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-0.2cm2)
0.53 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-3.2cm2)
0.52 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-3.3cm2)
0.52 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-3.2cm2)
0.52 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-3.5cm2)
0.52 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (2.2cm2)
0.52 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (1.5cm2)
0.51 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-1.0cm2)
0.50 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-1.9cm2)
0.49 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-1.1cm2)
0.49 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-1.0cm2)
0.48 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-0.8cm2)
0.47 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-3.1cm2)
0.47 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.47 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (1.3cm2)
0.46 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-1.2cm2)
0.45 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.45 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (1.1cm2)
0.40 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-5.1cm2)
0.38 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-5.8cm2)
0.35 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-3.8cm2)
0.34 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-3.3cm2)
0.34 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-3.3cm2)
0.34 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-3.3cm2)
0.34 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (1.0cm2)
0.34 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-3.3cm2)

0.00 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-1.0cm2)
0.00 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-3.3cm2)
0.00 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-3.3cm2)
0.00 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-3.3cm2)
0.00 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-3.3cm2)
0.00 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-1.0cm2)
0.00 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-3.3cm2)
0.00 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-3.3cm2)
0.00 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-3.3cm2)
0.00 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-3.3cm2)
0.00 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (1.2cm2)
0.00 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (0.8cm2)
0.00 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (0.8cm2)
0.00 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (0.8cm2)
0.00 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (0.8cm2)
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16.12 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
15.86 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
15.20 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (23.8cm2)
15.06 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
14.83 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (23.8cm2)
14.78 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (23.6cm2)
14.68 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (23.6cm2)
14.54 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
14.36 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (23.6cm2)
9.51 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
8.73 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (10.4cm2)
8.64 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (10.3cm2)
8.55 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (23.6cm2)
8.46 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (23.6cm2)
8.21 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (23.6cm2)
8.13 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (7.8cm2)
8.11 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (9.5cm2)
8.08 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (23.8cm2)
7.96 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (9.2cm2)
7.95 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (9.2cm2)
7.91 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (10.1cm2)
7.85 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (7.5cm2)
7.77 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (23.8cm2)
7.74 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (8.9cm2)
7.56 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (11.3cm2)
7.16 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
6.50 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (3.1cm2)
6.41 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (3.2cm2)
6.41 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (3.1cm2)
6.41 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (3.1cm2)
6.41 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (3.1cm2)
6.41 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (3.8cm2)
6.29 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (3.0cm2)
6.29 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (3.0cm2)
6.29 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (3.0cm2)
6.02 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (2.8cm2)
5.92 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   9  (2.8cm2)
5.92 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   10  (2.8cm2)
5.81 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (3.4cm2)
5.31 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   0  (2.4cm2)
5.31 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   1  (2.4cm2)
5.30 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   9  (2.4cm2)
5.30 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   10  (2.4cm2)
5.25 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (2.4cm2)
5.25 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (2.4cm2)
5.20 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (10.4cm2)
5.19 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (4.3cm2)
5.05 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (3.4cm2)
4.99 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (4.1cm2)
4.94 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   0  (2.2cm2)
4.94 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   1  (2.2cm2)
4.88 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (2.2cm2)
4.88 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (2.2cm2)
4.65 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (9.2cm2)
4.64 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (9.2cm2)
4.56 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   2  (2.3cm2)
4.46 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (8.9cm2)
4.35 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (7.8cm2)
4.24 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   2  (2.1cm2)
4.23 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (5.5cm2)
4.11 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (7.5cm2)
3.94 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (9.8cm2)
3.82 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (2.8cm2)
3.82 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (2.8cm2)
3.82 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (2.8cm2)
3.75 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (7.6cm2)
3.75 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (3.5cm2)
3.75 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (2.7cm2)
3.75 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (2.7cm2)
3.74 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (7.6cm2)
3.60 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (11.2cm2)
3.51 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (10.2cm2)
3.51 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (6.9cm2)
3.47 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (2.6cm2)
3.45 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (1.5cm2)

3.45 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (1.3cm2)
3.45 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (1.3cm2)
3.45 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (1.8cm2)
3.45 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (1.3cm2)
3.42 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (6.6cm2)
3.39 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (1.3cm2)
3.39 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (1.3cm2)
3.39 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (1.3cm2)
3.15 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (2.4cm2)
3.13 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (1.6cm2)
3.09 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (1.4cm2)
3.09 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (1.4cm2)
3.09 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (1.4cm2)
3.05 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (2.2cm2)
3.05 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (2.2cm2)
3.05 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (2.2cm2)
2.96 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (9.8cm2)
2.95 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (5.4cm2)
2.93 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   0  (2.0cm2)
2.93 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   1  (2.0cm2)
2.93 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   2  (2.0cm2)
2.92 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (2.1cm2)
2.88 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (5.1cm2)
2.88 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (1.4cm2)
2.88 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (1.4cm2)
2.88 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (1.4cm2)
2.86 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (1.4cm2)
2.86 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (1.4cm2)
2.86 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (1.4cm2)
2.83 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (1.9cm2)
2.83 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (1.9cm2)
2.83 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (1.9cm2)
2.82 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (1.4cm2)
2.82 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (1.4cm2)
2.82 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (1.4cm2)
2.76 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   8  (1.8cm2)
2.76 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   9  (1.8cm2)
2.76 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   10  (1.8cm2)
2.73 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (3.2cm2)
2.72 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (6.9cm2)
2.72 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (1.5cm2)
2.72 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (1.8cm2)
2.72 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (1.8cm2)
2.72 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (1.8cm2)
2.68 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (7.2cm2)
2.67 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   0  (1.7cm2)
2.67 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   1  (1.7cm2)
2.67 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   2  (1.7cm2)
2.67 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (1.4cm2)
2.67 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (1.4cm2)
2.67 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (1.4cm2)
2.67 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (1.4cm2)
2.67 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (1.4cm2)
2.64 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (2.1cm2)
2.61 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   8  (1.6cm2)
2.61 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   9  (1.6cm2)
2.61 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   10  (1.6cm2)
2.55 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (1.4cm2)
2.55 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (1.4cm2)
2.55 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (1.4cm2)
2.55 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (1.4cm2)
2.55 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (1.4cm2)
2.54 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (1.6cm2)
2.54 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (1.6cm2)
2.54 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (1.6cm2)
2.52 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   0  (1.4cm2)
2.52 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   1  (1.4cm2)
2.52 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   2  (1.4cm2)
2.46 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (22.6cm2)
2.45 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (1.8cm2)
2.44 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   8  (1.4cm2)
2.44 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   9  (1.4cm2)
2.44 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   10  (1.4cm2)
2.40 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   8  (1.7cm2)
2.32 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   0  (1.4cm2)
2.32 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   1  (1.4cm2)
2.32 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   2  (1.4cm2)
2.25 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   0  (1.4cm2)
2.25 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   1  (1.4cm2)
2.25 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   2  (1.4cm2)
2.23 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   8  (1.4cm2)
2.23 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   9  (1.4cm2)



2.23 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   10  (1.4cm2)
2.21 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (9.0cm2)
2.18 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (7.6cm2)
2.15 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   8  (1.4cm2)
2.13 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (1.3cm2)
2.08 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   3  (1.4cm2)
2.08 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   4  (1.4cm2)
2.08 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   5  (1.4cm2)
2.08 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   6  (1.4cm2)
2.08 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   7  (1.4cm2)
2.07 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (0.9cm2)
2.07 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (0.9cm2)
2.07 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (0.9cm2)
2.05 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (5.1cm2)
2.05 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (6.9cm2)
2.05 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (0.9cm2)
2.05 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (1.4cm2)
2.05 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (0.9cm2)
2.02 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (4.1cm2)
2.02 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (1.7cm2)
2.02 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (1.7cm2)
2.02 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (1.7cm2)
2.02 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (1.7cm2)
2.01 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (1.7cm2)
2.01 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (4.3cm2)
2.01 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (1.7cm2)
2.01 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (1.7cm2)
2.01 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (1.7cm2)
2.01 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (1.7cm2)
2.00 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (6.6cm2)
1.99 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (7.3cm2)
1.98 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (1.1cm2)
1.97 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (4.5cm2)
1.95 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (1.5cm2)
1.93 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   4  (1.4cm2)
1.93 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   5  (1.4cm2)
1.93 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   6  (1.4cm2)
1.93 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   7  (1.4cm2)
1.93 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   3  (1.4cm2)
1.93 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (1.7cm2)
1.92 Momento Negativo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (1.5cm2)
1.89 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (0.8cm2)
1.89 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (1.7cm2)
1.89 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (1.7cm2)
1.89 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (1.7cm2)
1.89 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (1.7cm2)
1.89 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (1.7cm2)
1.86 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (1.6cm2)
1.84 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   0  (1.4cm2)
1.84 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   1  (1.4cm2)
1.84 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   2  (1.4cm2)
1.84 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (1.7cm2)
1.84 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (1.7cm2)
1.84 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (1.7cm2)
1.84 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (1.7cm2)
1.84 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (1.7cm2)
1.80 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   8  (1.4cm2)
1.80 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   9  (1.4cm2)
1.80 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   10  (1.4cm2)
1.77 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   3  (1.4cm2)
1.77 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   4  (1.4cm2)
1.77 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   5  (1.4cm2)
1.77 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   6  (1.4cm2)
1.77 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   7  (1.4cm2)
1.75 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   3  (1.4cm2)
1.75 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   4  (1.4cm2)
1.75 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   5  (1.4cm2)
1.75 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   6  (1.4cm2)
1.75 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   7  (1.4cm2)
1.69 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (4.3cm2)
1.67 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (5.4cm2)
1.65 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   4  (1.4cm2)
1.65 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   5  (1.4cm2)
1.65 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   6  (1.4cm2)
1.65 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   7  (1.4cm2)
1.65 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   3  (1.4cm2)
1.65 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   8  (1.4cm2)
1.65 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   9  (1.4cm2)
1.65 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   10  (1.4cm2)
1.61 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   8  (1.4cm2)
1.61 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   9  (1.4cm2)
1.61 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   10  (1.4cm2)

1.60 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   0  (1.4cm2)
1.60 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   1  (1.4cm2)
1.60 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   2  (1.4cm2)
1.58 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   5  (1.4cm2)
1.58 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   6  (1.4cm2)
1.58 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   7  (1.4cm2)
1.58 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   3  (1.4cm2)
1.58 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   4  (1.4cm2)
1.57 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   0  (1.4cm2)
1.57 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   1  (1.4cm2)
1.57 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   2  (1.4cm2)
1.57 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   8  (1.4cm2)
1.57 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   9  (1.4cm2)
1.57 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   10  (1.4cm2)
1.49 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (4.8cm2)
1.48 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (1.0cm2)
1.47 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (2.6cm2)
1.46 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (2.9cm2)
1.43 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (1.2cm2)
1.39 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (4.3cm2)
1.24 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (3.6cm2)
1.06 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (-0.4cm2)
1.05 Momento Negativo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (-0.4cm2)
1.04 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (3.5cm2)
0.94 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (1.4cm2)
0.94 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (3.2cm2)
0.79 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (1.4cm2)
0.73 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (1.7cm2)
0.70 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (1.6cm2)
0.69 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (2.2cm2)
0.69 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (0.7cm2)
0.69 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (0.7cm2)
0.69 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (2.4cm2)
0.69 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (0.7cm2)
0.64 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   3  (2.0cm2)
0.64 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   4  (0.7cm2)
0.64 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   5  (0.7cm2)
0.64 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   6  (0.7cm2)
0.63 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (0.7cm2)
0.63 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (2.2cm2)
0.63 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (0.7cm2)
0.63 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (0.7cm2)
0.63 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (1.9cm2)
0.63 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (1.0cm2)
0.61 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   7  (2.0cm2)
0.58 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   3  (1.8cm2)
0.56 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   3  (1.7cm2)
0.56 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   4  (0.7cm2)
0.56 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   5  (0.7cm2)
0.56 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   6  (0.7cm2)
0.55 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   4  (0.7cm2)
0.55 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   5  (0.7cm2)
0.55 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   6  (0.7cm2)
0.55 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   7  (1.8cm2)
0.54 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   3  (1.6cm2)
0.54 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (1.8cm2)
0.54 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (0.7cm2)
0.54 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (0.7cm2)
0.54 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (0.7cm2)
0.54 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   7  (1.7cm2)
0.54 Momento Negativo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (0.2cm2)
0.54 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   9  (0.7cm2)
0.54 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   10  (0.7cm2)
0.52 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   7  (1.6cm2)
0.52 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   6  (0.7cm2)
0.52 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   4  (0.7cm2)
0.52 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   5  (0.7cm2)
0.51 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (0.7cm2)
0.51 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (0.7cm2)
0.51 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (1.6cm2)
0.51 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (0.7cm2)
0.48 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (1.5cm2)
0.48 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   0  (0.7cm2)
0.48 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (0.7cm2)
0.46 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   9  (0.7cm2)
0.46 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   10  (0.7cm2)
0.45 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (1.3cm2)
0.43 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   1  (0.5cm2)
0.42 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   8  (0.3cm2)
0.40 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (0.7cm2)
0.39 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   0  (0.7cm2)
0.37 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (0.7cm2)

0.36 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   8  (0.3cm2)
0.35 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (0.7cm2)
0.35 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (0.2cm2)
0.35 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   1  (0.5cm2)
0.33 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   2  (0.0cm2)
0.32 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (0.7cm2)
0.31 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (0.7cm2)
0.30 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (0.4cm2)
0.29 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (0.2cm2)
0.26 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   2  (0.0cm2)
0.26 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (0.4cm2)
0.21 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   5  (1.4cm2)
0.21 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   7  (1.4cm2)
0.21 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   6  (1.4cm2)
0.21 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   4  (1.4cm2)
0.19 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (1.4cm2)
0.19 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (1.4cm2)
0.19 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (1.4cm2)
0.19 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (1.4cm2)
0.19 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (1.4cm2)
0.18 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   6  (1.4cm2)
0.18 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   4  (1.4cm2)
0.18 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   5  (1.4cm2)
0.18 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   7  (1.4cm2)
0.16 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (1.4cm2)
0.16 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (1.4cm2)
0.16 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (1.4cm2)
0.16 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (1.4cm2)
0.16 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (1.4cm2)
0.09 Momento Negativo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   3  (0.4cm2)
0.07 Momento Negativo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   3  (0.4cm2)
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7.61 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (10.6cm2)
7.02 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (9.5cm2)
6.76 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (9.1cm2)
6.34 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (10.6cm2)
5.92 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (7.7cm2)
5.86 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (9.5cm2)
5.56 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (9.1cm2)
4.89 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (7.7cm2)
3.90 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (7.5cm2)
3.87 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (10.8cm2)
3.87 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (10.8cm2)
3.74 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (12.1cm2)
3.63 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (12.8cm2)
3.63 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (12.8cm2)
3.60 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (10.8cm2)
3.60 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (10.8cm2)
3.57 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (12.1cm2)
3.54 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (10.8cm2)
3.54 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (10.8cm2)
3.53 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (12.8cm2)
3.53 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (12.8cm2)
3.51 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (7.4cm2)
3.50 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (10.9cm2)
3.49 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (10.9cm2)
3.49 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (10.9cm2)
3.40 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (10.4cm2)
3.39 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (12.1cm2)
3.33 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (10.1cm2)
3.33 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (10.1cm2)
3.26 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (12.8cm2)
3.26 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (12.8cm2)
3.26 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (14.7cm2)
3.26 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (10.9cm2)
3.24 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (10.9cm2)
3.24 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (10.9cm2)
3.23 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (10.9cm2)
3.23 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (10.9cm2)
3.23 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (10.9cm2)
3.18 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (11.3cm2)
3.18 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (13.0cm2)
3.15 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (10.4cm2)
3.13 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (10.4cm2)
3.11 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (10.1cm2)
3.11 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (10.1cm2)
3.07 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (5.1cm2)
3.06 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (13.0cm2)
3.05 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (12.2cm2)
3.05 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (6.0cm2)
3.03 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (10.1cm2)
3.03 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (10.1cm2)
3.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (4.9cm2)
2.97 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (4.7cm2)
2.96 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (12.9cm2)
2.95 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (12.2cm2)
2.94 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (13.8cm2)
2.94 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (13.8cm2)
2.94 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (4.6cm2)
2.87 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (4.5cm2)
2.86 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (5.1cm2)
2.82 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (5.1cm2)
2.78 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (4.2cm2)
2.78 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (4.9cm2)
2.76 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (4.9cm2)
2.75 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (6.3cm2)
2.75 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (4.1cm2)
2.75 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (4.1cm2)
2.69 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (5.9cm2)
2.69 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (4.9cm2)
2.68 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (4.5cm2)
2.60 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (4.5cm2)
2.60 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (3.7cm2)
2.60 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (3.7cm2)
2.52 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (10.6cm2)
2.49 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (4.7cm2)
2.49 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (9.7cm2)



2.47 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (4.6cm2)
2.47 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (9.6cm2)
2.47 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (9.6cm2)
2.47 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (3.4cm2)
2.44 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (4.9cm2)
2.44 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (12.2cm2)
2.43 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (3.2cm2)
2.43 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (9.1cm2)
2.43 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (9.1cm2)
2.41 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (4.5cm2)
2.39 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (5.9cm2)
2.39 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (5.9cm2)
2.38 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (3.1cm2)
2.36 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (5.9cm2)
2.35 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (4.4cm2)
2.35 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (10.0cm2)
2.34 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (4.2cm2)
2.34 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (10.5cm2)
2.34 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (4.3cm2)
2.32 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (4.1cm2)
2.29 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (10.1cm2)
2.29 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (10.1cm2)
2.29 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (2.9cm2)
2.28 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (4.0cm2)
2.28 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (3.0cm2)
2.26 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (2.8cm2)
2.26 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (3.6cm2)
2.20 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (6.9cm2)
2.17 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (4.1cm2)
2.17 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (11.1cm2)
2.17 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (11.1cm2)
2.16 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (2.5cm2)
2.14 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (2.5cm2)
2.14 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (2.5cm2)
2.09 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (3.7cm2)
2.08 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (3.7cm2)
2.06 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (6.9cm2)
2.02 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (3.6cm2)
2.02 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (3.4cm2)
2.02 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (2.9cm2)
2.00 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (9.1cm2)
1.98 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (6.9cm2)
1.98 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (3.2cm2)
1.97 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (7.8cm2)
1.97 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (7.8cm2)
1.96 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (4.2cm2)
1.96 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (3.5cm2)
1.94 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (2.2cm2)
1.94 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (2.2cm2)
1.94 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (3.5cm2)
1.93 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (3.1cm2)
1.91 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (3.5cm2)
1.90 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (9.3cm2)
1.90 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (9.3cm2)
1.89 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (3.6cm2)
1.88 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (2.9cm2)
1.88 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (2.9cm2)
1.86 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (9.2cm2)
1.85 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (3.0cm2)
1.84 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (4.5cm2)
1.84 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (2.9cm2)
1.83 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (2.8cm2)
1.81 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (5.7cm2)
1.80 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (1.7cm2)
1.80 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (1.7cm2)
1.80 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (3.2cm2)
1.79 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (2.6cm2)
1.78 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (3.5cm2)
1.77 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (2.5cm2)
1.77 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (4.6cm2)
1.75 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (6.1cm2)
1.72 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (2.9cm2)
1.72 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (4.1cm2)
1.72 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (2.6cm2)
1.71 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (7.2cm2)
1.69 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (2.9cm2)
1.69 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (5.7cm2)
1.69 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (5.7cm2)
1.69 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (5.7cm2)
1.69 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (5.7cm2)
1.68 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (4.6cm2)
1.68 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (5.6cm2)

1.68 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (5.6cm2)
1.68 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (2.1cm2)
1.66 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (1.9cm2)
1.66 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (2.6cm2)
1.65 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (2.6cm2)
1.64 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (2.5cm2)
1.64 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (2.5cm2)
1.64 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (2.5cm2)
1.64 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (2.5cm2)
1.64 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (4.2cm2)
1.64 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (4.2cm2)
1.64 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (4.2cm2)
1.64 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (4.2cm2)
1.63 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (2.4cm2)
1.63 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (2.4cm2)
1.63 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (2.4cm2)
1.63 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (2.4cm2)
1.62 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (3.1cm2)
1.62 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (3.1cm2)
1.60 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (5.6cm2)
1.60 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (5.6cm2)
1.60 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (6.0cm2)
1.60 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (6.0cm2)
1.60 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (1.7cm2)
1.58 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (1.2cm2)
1.57 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (4.9cm2)
1.57 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (2.2cm2)
1.57 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (4.9cm2)
1.55 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (2.1cm2)
1.55 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (2.1cm2)
1.55 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (2.7cm2)
1.55 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (2.7cm2)
1.54 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (2.2cm2)
1.54 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (2.2cm2)
1.54 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (2.2cm2)
1.54 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (2.2cm2)
1.54 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (1.1cm2)
1.54 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (1.1cm2)
1.53 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (1.1cm2)
1.53 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (1.1cm2)
1.53 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (1.1cm2)
1.53 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (1.1cm2)
1.53 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (1.9cm2)
1.53 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (2.8cm2)
1.53 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (2.8cm2)
1.53 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (2.8cm2)
1.53 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (2.8cm2)
1.53 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (3.7cm2)
1.52 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (2.4cm2)
1.52 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (2.4cm2)
1.51 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (5.1cm2)
1.51 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (5.1cm2)
1.50 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (3.4cm2)
1.50 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (2.1cm2)
1.50 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (2.1cm2)
1.49 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (2.1cm2)
1.49 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (2.1cm2)
1.48 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (2.1cm2)
1.47 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (2.4cm2)
1.47 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (2.4cm2)
1.47 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (2.4cm2)
1.47 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (2.4cm2)
1.47 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (3.2cm2)
1.46 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (5.2cm2)
1.45 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (1.8cm2)
1.45 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (1.9cm2)
1.44 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (2.7cm2)
1.44 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (1.9cm2)
1.44 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (1.9cm2)
1.44 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (1.9cm2)
1.44 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (1.9cm2)
1.44 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (3.9cm2)
1.44 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (1.9cm2)
1.44 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (3.9cm2)
1.42 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (1.2cm2)
1.42 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (3.0cm2)
1.41 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (0.8cm2)
1.41 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (0.8cm2)
1.41 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (7.8cm2)
1.41 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (7.8cm2)
1.41 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (2.9cm2)
1.41 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (2.3cm2)

1.41 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (1.2cm2)
1.41 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (1.2cm2)
1.41 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (2.0cm2)
1.41 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (2.0cm2)
1.40 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (1.7cm2)
1.40 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (3.2cm2)
1.39 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (1.4cm2)
1.39 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (1.4cm2)
1.39 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (1.2cm2)
1.37 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (2.8cm2)
1.36 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (3.0cm2)
1.36 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (3.0cm2)
1.35 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (0.5cm2)
1.35 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (0.5cm2)
1.35 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (0.5cm2)
1.35 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (1.5cm2)
1.33 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (3.2cm2)
1.33 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (4.3cm2)
1.33 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (1.5cm2)
1.33 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (0.4cm2)
1.32 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (1.5cm2)
1.29 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (2.4cm2)
1.28 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (2.9cm2)
1.28 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (1.3cm2)
1.28 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (1.2cm2)
1.25 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (2.4cm2)
1.25 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (1.3cm2)
1.25 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (2.4cm2)
1.24 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (0.0cm2)
1.24 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (1.3cm2)
1.21 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (1.2cm2)
1.21 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (1.2cm2)
1.20 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (0.6cm2)
1.19 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (3.9cm2)
1.19 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (3.9cm2)
1.16 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (6.9cm2)
1.15 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (1.2cm2)
1.15 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (1.2cm2)
1.15 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (-0.6cm2)
1.14 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (4.6cm2)
1.14 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (3.0cm2)
1.11 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (2.3cm2)
1.10 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (2.1cm2)
1.10 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (2.1cm2)
1.09 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (2.1cm2)
1.09 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (2.1cm2)
1.09 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (2.1cm2)
1.08 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-0.6cm2)
1.06 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (-1.4cm2)
1.06 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (0.3cm2)
1.06 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-0.1cm2)
1.06 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (1.7cm2)
1.04 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-0.7cm2)
1.04 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (1.2cm2)
1.04 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (1.2cm2)
1.04 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (-0.6cm2)
1.03 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (1.7cm2)
1.03 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (1.7cm2)
1.01 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-1.6cm2)
1.01 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-1.6cm2)
1.00 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (0.0cm2)
1.00 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (1.2cm2)
1.00 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (1.2cm2)
0.99 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (0.0cm2)
0.99 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (1.2cm2)
0.99 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (1.2cm2)
0.98 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-0.7cm2)
0.98 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-0.7cm2)
0.98 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (5.6cm2)
0.98 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (0.3cm2)
0.98 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (0.5cm2)
0.96 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-0.2cm2)
0.96 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (1.0cm2)
0.95 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (1.2cm2)
0.95 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (1.2cm2)
0.95 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (0.3cm2)
0.95 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (1.2cm2)
0.95 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (1.2cm2)
0.93 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (0.8cm2)
0.93 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (5.1cm2)
0.93 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-1.4cm2)
0.92 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (0.5cm2)

0.92 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (-1.9cm2)
0.92 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (-1.9cm2)
0.88 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (-2.2cm2)
0.88 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (-2.2cm2)
0.87 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-1.6cm2)
0.87 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-1.6cm2)
0.87 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-1.6cm2)
0.87 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-1.9cm2)
0.87 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (-2.4cm2)
0.87 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (-2.4cm2)
0.86 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (-1.3cm2)
0.86 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (-1.3cm2)
0.86 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (0.9cm2)
0.85 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (-2.2cm2)
0.85 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (-2.2cm2)
0.85 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (-2.2cm2)
0.85 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (-2.2cm2)
0.85 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-1.6cm2)
0.84 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-1.9cm2)
0.82 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.81 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-1.8cm2)
0.80 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-2.1cm2)
0.80 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (-2.7cm2)
0.80 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (-2.7cm2)
0.80 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (-2.7cm2)
0.80 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (-2.7cm2)
0.80 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-6.2cm2)
0.77 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-0.4cm2)
0.77 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (-0.4cm2)
0.76 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-2.0cm2)
0.75 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-4.8cm2)
0.75 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-2.7cm2)
0.74 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-2.3cm2)
0.72 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.71 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.69 Momento Positivo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.69 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (0.5cm2)
0.68 Momento Positivo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (-0.5cm2)
0.67 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (-2.0cm2)
0.63 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-4.9cm2)
0.60 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-5.3cm2)
0.60 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-4.7cm2)
0.58 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-5.4cm2)
0.48 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (0.5cm2)
0.48 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-8.2cm2)
0.44 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-10.7cm2)
0.43 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-9.6cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-0.4cm2)



0.00 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (1.4cm2)
0.00 Momento Positivo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (1.7cm2)
0.00 Momento Positivo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (1.7cm2)
0.00 Momento Positivo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (1.0cm2)
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11.20 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (23.8cm2)
11.11 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (23.8cm2)
10.87 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (23.8cm2)
10.82 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (23.8cm2)
10.03 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (23.8cm2)
9.94 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (10.1cm2)
9.90 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (10.1cm2)
9.89 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (23.8cm2)
9.23 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (10.1cm2)
9.19 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (10.1cm2)
9.19 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (10.1cm2)
9.07 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (10.1cm2)
9.03 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (13.8cm2)
9.02 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (13.8cm2)
7.35 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (13.8cm2)
7.17 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (13.8cm2)
7.05 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (9.2cm2)
6.93 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (9.2cm2)
6.93 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (9.2cm2)
6.73 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (9.0cm2)
5.94 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (6.2cm2)
5.93 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (5.2cm2)
5.87 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (5.1cm2)
5.83 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (6.4cm2)
5.79 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (5.2cm2)
5.74 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (5.1cm2)
5.67 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (6.5cm2)
5.29 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (5.2cm2)
5.23 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   2  (2.4cm2)
5.21 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (5.1cm2)
5.19 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (4.4cm2)
5.17 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (4.3cm2)
4.98 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (6.2cm2)
4.98 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (5.0cm2)
4.84 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   2  (2.1cm2)
4.83 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (5.0cm2)
4.82 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (4.3cm2)
4.80 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (4.4cm2)
4.79 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (4.4cm2)
4.73 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (4.3cm2)
4.48 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (5.5cm2)
4.37 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   8  (1.9cm2)
4.37 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   9  (1.9cm2)
4.36 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (5.5cm2)
4.29 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (13.2cm2)
4.22 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (1.8cm2)
4.22 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (1.8cm2)
4.08 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   8  (1.7cm2)
4.08 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   9  (1.7cm2)
3.92 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (1.6cm2)
3.92 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (1.6cm2)
3.86 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (4.5cm2)
3.77 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (2.7cm2)
3.77 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (2.7cm2)
3.77 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (2.7cm2)
3.76 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (4.4cm2)
3.75 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (5.2cm2)
3.72 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (3.9cm2)
3.67 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (3.9cm2)
3.66 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (3.9cm2)
3.60 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (2.0cm2)
3.52 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (3.8cm2)
3.50 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   8  (2.5cm2)
3.50 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   9  (2.5cm2)
3.50 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   10  (2.5cm2)
3.46 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (2.4cm2)
3.46 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (2.4cm2)
3.46 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (2.4cm2)
3.32 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (1.8cm2)
3.31 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (13.1cm2)
3.31 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (13.1cm2)
3.26 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (12.5cm2)
3.23 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (13.1cm2)
3.23 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (13.1cm2)
3.21 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (4.9cm2)

3.20 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (12.5cm2)
3.20 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (12.5cm2)
3.20 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (2.5cm2)
3.14 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (2.6cm2)
3.10 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   8  (2.0cm2)
3.10 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   9  (2.0cm2)
3.10 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   10  (2.0cm2)
3.05 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (2.7cm2)
3.04 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (4.3cm2)
3.02 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (3.0cm2)
2.99 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (4.3cm2)
2.99 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (4.3cm2)
2.97 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (12.3cm2)
2.97 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (4.3cm2)
2.90 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (4.3cm2)
2.86 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (3.0cm2)
2.78 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (4.3cm2)
2.75 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (1.6cm2)
2.75 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (1.6cm2)
2.71 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (4.3cm2)
2.70 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (2.4cm2)
2.69 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (3.0cm2)
2.62 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   2  (1.5cm2)
2.58 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (4.3cm2)
2.57 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   1  (1.6cm2)
2.56 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (11.8cm2)
2.56 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (1.4cm2)
2.56 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (1.4cm2)
2.40 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   2  (1.3cm2)
2.39 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (1.3cm2)
2.39 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (1.3cm2)
2.39 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (1.3cm2)
2.38 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   1  (1.4cm2)
2.34 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (4.1cm2)
2.33 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (3.6cm2)
2.33 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (2.1cm2)
2.28 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (3.5cm2)
2.27 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (1.1cm2)
2.27 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (1.1cm2)
2.27 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (1.1cm2)
2.25 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (3.3cm2)
2.25 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (12.1cm2)
2.01 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   0  (0.9cm2)
2.01 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   1  (0.9cm2)
2.01 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   2  (0.9cm2)
2.01 Momento Positivo VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (11.8cm2)
1.89 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   0  (1.1cm2)
1.88 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (1.1cm2)
1.88 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (1.1cm2)
1.87 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   10  (0.9cm2)
1.87 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (1.8cm2)
1.81 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (0.8cm2)
1.78 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   0  (0.8cm2)
1.78 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   1  (0.8cm2)
1.78 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   2  (0.8cm2)
1.77 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (1.9cm2)
1.77 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (1.9cm2)
1.77 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (1.3cm2)
1.76 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (1.8cm2)
1.75 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   0  (0.9cm2)
1.75 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   10  (0.7cm2)
1.75 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (1.4cm2)
1.75 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (1.4cm2)
1.74 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (0.9cm2)
1.74 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (0.9cm2)
1.71 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (1.9cm2)
1.71 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (1.9cm2)
1.69 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (1.8cm2)
1.68 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (0.6cm2)
1.64 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (0.9cm2)
1.62 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (1.4cm2)
1.61 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (0.8cm2)
1.61 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (0.8cm2)
1.61 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (0.8cm2)
1.56 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (0.8cm2)
1.46 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (0.5cm2)
1.39 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   1  (0.3cm2)
1.39 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (0.6cm2)
1.37 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (2.8cm2)
1.36 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (0.3cm2)
1.35 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (1.2cm2)
1.35 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (1.2cm2)

1.35 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (1.3cm2)
1.35 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (1.3cm2)
1.34 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   0  (0.2cm2)
1.29 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (2.7cm2)
1.27 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   1  (0.1cm2)
1.26 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (0.1cm2)
1.26 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (0.1cm2)
1.26 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (0.1cm2)
1.26 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (0.1cm2)
1.25 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   3  (0.9cm2)
1.25 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   4  (0.8cm2)
1.25 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   5  (0.8cm2)
1.25 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   6  (0.8cm2)
1.25 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   7  (0.8cm2)
1.23 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (0.0cm2)
1.23 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (1.3cm2)
1.23 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (0.1cm2)
1.22 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (1.8cm2)
1.22 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   0  (0.0cm2)
1.21 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (-0.1cm2)
1.21 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (2.5cm2)
1.17 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (0.8cm2)
1.17 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (0.8cm2)
1.17 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (0.8cm2)
1.17 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (0.8cm2)
1.17 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (1.3cm2)
1.13 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   3  (0.8cm2)
1.13 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   4  (0.8cm2)
1.13 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   5  (0.8cm2)
1.13 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   6  (0.8cm2)
1.13 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   7  (0.8cm2)
1.11 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (0.4cm2)
1.11 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (-0.2cm2)
1.11 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (-0.2cm2)
1.09 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   3  (2.4cm2)
1.09 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   4  (1.4cm2)
1.09 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   5  (1.4cm2)
1.09 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   6  (1.4cm2)
1.09 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   7  (1.9cm2)
1.09 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (0.8cm2)
1.09 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (0.8cm2)
1.09 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (0.8cm2)
1.09 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (1.1cm2)
1.09 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (0.8cm2)
1.09 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (0.4cm2)
1.08 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (-0.2cm2)
1.08 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (-0.2cm2)
1.08 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (0.4cm2)
1.08 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (1.8cm2)
1.08 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (1.4cm2)
1.08 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (1.4cm2)
1.08 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (1.4cm2)
1.08 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (2.4cm2)
1.07 Momento Positivo VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (2.0cm2)
1.05 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   3  (0.8cm2)
1.05 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   4  (0.8cm2)
1.05 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   5  (0.8cm2)
1.05 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   6  (0.8cm2)
1.05 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   7  (0.8cm2)
1.03 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   5  (1.4cm2)
1.03 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   7  (1.7cm2)
1.03 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   4  (1.4cm2)
1.03 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   3  (2.1cm2)
1.03 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   6  (1.4cm2)
1.02 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   2  (0.8cm2)
1.01 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (1.4cm2)
1.01 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (2.1cm2)
1.01 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (1.6cm2)
1.01 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (1.4cm2)
1.01 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (1.4cm2)
1.00 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   3  (0.8cm2)
1.00 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   4  (0.8cm2)
1.00 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   5  (0.8cm2)
1.00 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   6  (0.8cm2)
1.00 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   2  (0.8cm2)
0.99 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (1.8cm2)
0.99 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   7  (0.8cm2)
0.99 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   3  (0.8cm2)
0.99 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   4  (0.8cm2)
0.99 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   5  (0.8cm2)
0.99 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   6  (0.8cm2)
0.98 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (0.0cm2)



0.98 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (1.8cm2)
0.96 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   7  (0.8cm2)
0.95 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (1.4cm2)
0.91 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   3  (0.8cm2)
0.91 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   4  (0.8cm2)
0.91 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   5  (0.8cm2)
0.91 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   6  (0.8cm2)
0.91 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   0  (0.8cm2)
0.91 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   1  (0.8cm2)
0.91 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   2  (0.8cm2)
0.89 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   8  (0.8cm2)
0.89 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   9  (0.8cm2)
0.89 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   10  (0.8cm2)
0.88 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (-1.3cm2)
0.88 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (-0.3cm2)
0.87 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   7  (0.8cm2)
0.87 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (-0.5cm2)
0.87 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.82 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (1.3cm2)
0.82 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   8  (0.4cm2)
0.82 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   1  (0.4cm2)
0.81 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   8  (0.4cm2)
0.80 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   1  (0.4cm2)
0.79 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   0  (0.8cm2)
0.79 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   2  (0.8cm2)
0.79 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   1  (0.8cm2)
0.76 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   10  (0.8cm2)
0.76 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   8  (0.8cm2)
0.76 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   9  (0.8cm2)
0.75 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (0.8cm2)
0.75 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (0.8cm2)
0.75 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (1.6cm2)
0.75 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (0.8cm2)
0.75 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (2.7cm2)
0.73 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (-1.5cm2)
0.73 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   9  (0.2cm2)
0.71 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   9  (0.2cm2)
0.70 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   10  (0.2cm2)
0.70 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   3  (1.5cm2)
0.70 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   4  (0.8cm2)
0.70 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   5  (0.8cm2)
0.70 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   6  (0.8cm2)
0.70 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   7  (2.5cm2)
0.70 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   0  (0.2cm2)
0.69 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   10  (0.2cm2)
0.69 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (1.4cm2)
0.69 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (0.8cm2)
0.69 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (0.8cm2)
0.69 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (2.4cm2)
0.69 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (0.8cm2)
0.68 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   0  (0.2cm2)
0.64 Momento Positivo VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.62 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   7  (2.0cm2)
0.62 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   3  (1.3cm2)
0.62 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   4  (0.8cm2)
0.62 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   5  (0.8cm2)
0.62 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   6  (0.8cm2)
0.61 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (0.8cm2)
0.61 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (0.8cm2)
0.61 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (0.8cm2)
0.58 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (0.8cm2)
0.58 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (0.8cm2)
0.58 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (0.8cm2)
0.36 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   9  (0.8cm2)
0.36 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   10  (0.8cm2)
0.36 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   8  (0.8cm2)
0.22 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (0.8cm2)
0.22 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (0.8cm2)
0.22 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (0.8cm2)
0.22 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (0.8cm2)
0.22 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (0.8cm2)
0.22 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (0.8cm2)
0.22 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (0.8cm2)
0.22 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (0.8cm2)
0.22 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (0.8cm2)
0.22 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (0.8cm2)
0.19 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   3  (0.8cm2)
0.19 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   4  (0.8cm2)
0.19 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   5  (0.8cm2)
0.19 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   6  (0.8cm2)
0.19 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   4  (0.8cm2)
0.19 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   5  (0.8cm2)

0.19 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   3  (0.8cm2)
0.19 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   6  (0.8cm2)
0.18 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   2  (0.8cm2)
0.18 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   1  (0.8cm2)
0.17 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (0.8cm2)
0.16 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (0.7cm2)
0.15 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (0.8cm2)
0.14 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   2  (0.8cm2)
0.14 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   1  (0.8cm2)
0.14 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (0.8cm2)
0.13 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (0.7cm2)
0.12 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   8  (-0.4cm2)
0.12 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   9  (-0.4cm2)
0.12 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   10  (-0.4cm2)
0.12 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   0  (0.2cm2)
0.12 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (0.8cm2)
0.11 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   7  (-0.1cm2)
0.11 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   7  (-0.1cm2)
0.10 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (0.4cm2)
0.09 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   0  (0.2cm2)
0.09 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (0.4cm2)
0.09 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (-0.4cm2)
0.09 Momento Positivo VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (0.2cm2)
0.09 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   8  (-0.4cm2)
0.09 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   10  (-0.4cm2)
0.09 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   9  (-0.4cm2)
0.08 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (0.2cm2)
0.07 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   8  (0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   9  (0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   10  (0.8cm2)
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8.51 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (12.1cm2)
8.00 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (11.2cm2)
7.63 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (10.6cm2)
6.87 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (9.3cm2)
6.55 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (12.1cm2)
6.13 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (11.2cm2)
5.75 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (10.6cm2)
5.62 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (4.7cm2)
5.62 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (4.7cm2)
5.46 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (4.5cm2)
5.46 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (4.5cm2)
5.46 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (4.5cm2)
5.46 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (4.5cm2)
5.35 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (4.4cm2)
5.35 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (4.4cm2)
5.35 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (4.4cm2)
5.35 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (4.4cm2)
5.31 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (4.4cm2)
5.31 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (4.4cm2)
5.30 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (4.4cm2)
5.30 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (4.4cm2)
5.23 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (4.3cm2)
5.23 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (4.3cm2)
5.23 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (4.3cm2)
5.16 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (4.2cm2)
5.16 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (4.2cm2)
5.16 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (4.2cm2)
5.15 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (9.3cm2)
5.05 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (4.1cm2)
5.05 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (4.1cm2)
5.05 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (4.1cm2)
5.05 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (4.1cm2)
5.05 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (4.1cm2)
5.05 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (4.1cm2)
4.41 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (13.3cm2)
4.08 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (21.6cm2)
3.79 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (5.6cm2)
3.61 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (4.0cm2)
3.61 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (4.0cm2)
3.61 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (20.2cm2)
3.56 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (19.8cm2)
3.48 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (3.7cm2)
3.48 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (3.7cm2)
3.48 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (3.7cm2)
3.48 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (3.7cm2)
3.43 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (16.4cm2)
3.40 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (7.0cm2)
3.36 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (6.9cm2)
3.33 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (20.7cm2)
3.28 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (18.7cm2)
3.28 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (18.6cm2)
3.27 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (15.1cm2)
3.24 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (6.5cm2)
3.24 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (11.5cm2)
3.23 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (3.7cm2)
3.21 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (6.4cm2)
3.21 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (2.5cm2)
3.21 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (2.5cm2)
3.21 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (2.5cm2)
3.21 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (2.5cm2)
3.21 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (19.5cm2)
3.21 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (19.5cm2)
3.20 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (19.4cm2)
3.20 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (19.4cm2)
3.15 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (6.9cm2)
3.13 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (4.0cm2)
3.13 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (4.0cm2)
3.13 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (2.5cm2)
3.13 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   5  (2.5cm2)
3.13 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   6  (2.5cm2)
3.12 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (5.2cm2)
3.12 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (4.0cm2)
3.12 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (4.0cm2)
3.12 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (4.0cm2)
3.12 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (4.0cm2)

3.12 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (17.9cm2)
3.12 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (17.9cm2)
3.11 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (3.5cm2)
3.11 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (3.5cm2)
3.10 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (20.1cm2)
3.08 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (5.1cm2)
3.08 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (18.1cm2)
3.08 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (10.5cm2)
3.06 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (17.3cm2)
3.06 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (17.3cm2)
3.06 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (2.5cm2)
3.06 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (2.5cm2)
3.06 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (2.5cm2)
3.03 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (6.5cm2)
3.02 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (6.4cm2)
3.02 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (4.0cm2)
3.02 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (4.0cm2)
3.02 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (4.0cm2)
3.01 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (17.4cm2)
3.01 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (17.4cm2)
3.01 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (19.1cm2)
3.00 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (10.1cm2)
3.00 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (10.1cm2)
2.99 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (10.0cm2)
2.98 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (2.5cm2)
2.98 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (2.5cm2)
2.98 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (2.5cm2)
2.98 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (10.0cm2)
2.98 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (17.1cm2)
2.98 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (17.0cm2)
2.93 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (4.0cm2)
2.93 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (4.0cm2)
2.93 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (4.0cm2)
2.88 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (8.7cm2)
2.87 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (5.9cm2)
2.86 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (5.8cm2)
2.82 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (10.4cm2)
2.81 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (18.3cm2)
2.81 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (18.3cm2)
2.81 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (2.5cm2)
2.81 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (4.3cm2)
2.79 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (5.6cm2)
2.79 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (5.6cm2)
2.76 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (13.3cm2)
2.75 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (9.9cm2)
2.72 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (17.1cm2)
2.72 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (17.1cm2)
2.69 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (5.2cm2)
2.65 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (8.0cm2)
2.61 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (10.1cm2)
2.61 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (10.1cm2)
2.61 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (10.1cm2)
2.61 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (10.1cm2)
2.61 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (10.1cm2)
2.61 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (10.1cm2)
2.61 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (10.1cm2)
2.61 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (10.1cm2)
2.61 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (10.1cm2)
2.57 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (2.5cm2)
2.55 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (7.0cm2)
2.53 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (6.9cm2)
2.43 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (6.5cm2)
2.41 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   0  (8.6cm2)
2.41 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (6.4cm2)
2.38 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (21.6cm2)
2.38 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (4.6cm2)
2.38 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (4.6cm2)
2.38 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (4.6cm2)
2.29 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   10  (2.9cm2)
2.20 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (6.9cm2)
2.18 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (2.6cm2)
2.18 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (2.6cm2)
2.18 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (2.6cm2)
2.18 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (2.6cm2)
2.18 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (2.6cm2)
2.18 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (5.2cm2)
2.18 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   4  (2.6cm2)
2.18 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   5  (2.6cm2)
2.18 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   6  (2.6cm2)
2.18 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   7  (2.6cm2)
2.18 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (2.6cm2)
2.18 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (4.3cm2)



2.17 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (2.6cm2)
2.17 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (5.1cm2)
2.13 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (6.5cm2)
2.11 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (6.4cm2)
2.10 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (1.8cm2)
2.10 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (1.8cm2)
2.09 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (20.2cm2)
2.08 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   0  (6.9cm2)
2.06 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (19.8cm2)
2.05 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (3.3cm2)
2.05 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (3.3cm2)
2.02 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   10  (6.4cm2)
2.02 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (5.9cm2)
2.02 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (5.8cm2)
1.98 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (2.5cm2)
1.98 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (2.5cm2)
1.98 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (2.5cm2)
1.98 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (11.5cm2)
1.97 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (5.6cm2)
1.96 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (5.6cm2)
1.96 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (2.5cm2)
1.96 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (2.5cm2)
1.96 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (2.5cm2)
1.94 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (20.7cm2)
1.92 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (5.6cm2)
1.90 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (18.7cm2)
1.89 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (5.2cm2)
1.89 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   10  (6.2cm2)
1.89 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   4  (2.5cm2)
1.89 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   5  (2.5cm2)
1.89 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (2.5cm2)
1.88 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (1.6cm2)
1.88 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (10.5cm2)
1.87 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (18.6cm2)
1.87 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (2.5cm2)
1.87 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   5  (2.5cm2)
1.87 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   6  (2.5cm2)
1.87 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (20.1cm2)
1.87 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   0  (5.5cm2)
1.86 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   10  (5.4cm2)
1.84 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   4  (3.1cm2)
1.83 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (3.0cm2)
1.82 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (10.1cm2)
1.82 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (16.4cm2)
1.81 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (10.0cm2)
1.81 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (10.1cm2)
1.80 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (10.0cm2)
1.79 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (1.9cm2)
1.79 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (1.9cm2)
1.77 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (18.1cm2)
1.76 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (1.8cm2)
1.76 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (1.8cm2)
1.75 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (19.4cm2)
1.75 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   0  (4.8cm2)
1.73 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (2.3cm2)
1.73 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   10  (5.0cm2)
1.72 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (19.5cm2)
1.72 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   0  (4.9cm2)
1.72 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (5.7cm2)
1.72 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (19.5cm2)
1.70 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (9.9cm2)
1.69 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (19.4cm2)
1.68 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (10.4cm2)
1.68 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (15.1cm2)
1.66 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (17.9cm2)
1.66 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (1.8cm2)
1.66 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (1.8cm2)
1.66 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (1.8cm2)
1.62 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (2.4cm2)
1.62 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (18.3cm2)
1.61 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (17.9cm2)
1.61 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (17.3cm2)
1.60 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (17.4cm2)
1.57 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (17.3cm2)
1.57 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (17.0cm2)
1.56 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (17.4cm2)
1.56 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (1.8cm2)
1.56 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (1.8cm2)
1.56 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (1.8cm2)
1.53 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (1.2cm2)
1.53 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   6  (1.2cm2)
1.53 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (4.7cm2)

1.52 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (17.1cm2)
1.51 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (2.1cm2)
1.51 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (17.8cm2)
1.48 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (2.0cm2)
1.47 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   1  (8.6cm2)
1.47 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (17.1cm2)
1.46 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (0.9cm2)
1.46 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (0.9cm2)
1.45 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (17.1cm2)
1.45 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (17.7cm2)
1.37 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (1.0cm2)
1.37 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   9  (1.0cm2)
1.37 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   10  (1.0cm2)
1.34 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (10.6cm2)
1.30 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (0.7cm2)
1.25 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   1  (6.9cm2)
1.24 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (2.1cm2)
1.24 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   9  (2.9cm2)
1.24 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (5.7cm2)
1.21 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   9  (6.4cm2)
1.19 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (0.3cm2)
1.15 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   8  (0.4cm2)
1.15 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-0.4cm2)
1.15 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-0.4cm2)
1.13 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   9  (6.2cm2)
1.12 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (2.9cm2)
1.12 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (5.5cm2)
1.12 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (6.5cm2)
1.11 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   1  (5.5cm2)
1.10 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (0.2cm2)
1.10 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   9  (5.4cm2)
1.08 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-0.8cm2)
1.08 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-0.6cm2)
1.06 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   9  (5.0cm2)
1.04 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (2.5cm2)
1.04 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (1.4cm2)
1.03 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   1  (4.8cm2)
1.03 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (1.0cm2)
1.03 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (2.8cm2)
1.03 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (3.2cm2)
1.02 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-0.3cm2)
0.98 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (1.4cm2)
0.98 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (2.6cm2)
0.97 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.97 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   8  (2.9cm2)
0.96 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-1.5cm2)
0.96 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-1.5cm2)
0.95 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (0.7cm2)
0.95 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   1  (4.2cm2)
0.93 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (4.0cm2)
0.93 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (4.2cm2)
0.92 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-1.8cm2)
0.92 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-1.8cm2)
0.91 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (4.1cm2)
0.89 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (0.4cm2)
0.88 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (0.5cm2)
0.86 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-2.5cm2)
0.86 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-2.5cm2)
0.86 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (0.5cm2)
0.85 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (3.6cm2)
0.84 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (3.8cm2)
0.84 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (6.5cm2)
0.83 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (0.1cm2)
0.83 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (3.2cm2)
0.83 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (3.3cm2)
0.83 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (3.1cm2)
0.83 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (7.0cm2)
0.82 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-2.6cm2)
0.82 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (6.8cm2)
0.81 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (2.8cm2)
0.80 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (3.0cm2)
0.80 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-3.2cm2)
0.80 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-3.2cm2)
0.79 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (3.2cm2)
0.78 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (2.9cm2)
0.77 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (6.6cm2)
0.76 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (6.1cm2)
0.75 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (5.8cm2)
0.72 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-4.2cm2)
0.71 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (5.6cm2)
0.71 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (5.6cm2)
0.71 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (5.6cm2)

0.71 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.71 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.71 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.71 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.69 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-0.9cm2)
0.66 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (3.3cm2)
0.66 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (3.0cm2)
0.66 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-5.3cm2)
0.66 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-5.3cm2)
0.66 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-5.3cm2)
0.65 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (10.1cm2)
0.65 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-3.3cm2)
0.65 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (10.1cm2)
0.65 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-3.3cm2)
0.65 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-3.3cm2)
0.65 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-3.3cm2)
0.65 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-3.3cm2)
0.65 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-3.3cm2)
0.65 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (10.1cm2)
0.65 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-3.3cm2)
0.65 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-3.3cm2)
0.65 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-3.3cm2)
0.65 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-3.3cm2)
0.65 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-3.3cm2)
0.65 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-3.3cm2)
0.64 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (4.3cm2)
0.64 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (4.8cm2)
0.64 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.64 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.64 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.64 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.64 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (3.0cm2)
0.64 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (3.4cm2)
0.63 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-0.8cm2)
0.62 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (3.9cm2)
0.62 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (3.4cm2)
0.61 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (1.5cm2)
0.61 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (3.0cm2)
0.61 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (2.6cm2)
0.60 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-1.5cm2)
0.59 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-1.0cm2)
0.59 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (4.6cm2)
0.59 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-1.0cm2)
0.59 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-1.0cm2)
0.59 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-1.0cm2)
0.59 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-1.4cm2)
0.58 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   7  (-1.9cm2)
0.56 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-3.3cm2)
0.56 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-2.9cm2)
0.56 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (2.4cm2)
0.55 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (3.5cm2)
0.55 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   2  (0.1cm2)
0.54 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (2.2cm2)
0.54 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   4  (-2.3cm2)
0.54 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-1.0cm2)
0.54 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-3.3cm2)
0.53 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   8  (-0.2cm2)
0.53 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   3  (-3.2cm2)
0.52 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   3  (-3.3cm2)
0.52 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-3.2cm2)
0.52 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   7  (-3.5cm2)
0.52 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (2.2cm2)
0.52 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (1.5cm2)
0.51 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   7  (-1.0cm2)
0.50 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   8  (-1.9cm2)
0.49 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   2  (-1.1cm2)
0.49 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   8  (-1.0cm2)
0.48 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  3   Sec.   2  (-0.8cm2)
0.47 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   7  (-3.1cm2)
0.47 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.47 Momento Negativo VG-201/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (1.3cm2)
0.46 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  4   Sec.   8  (-1.2cm2)
0.45 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.45 Momento Negativo VG-202/PISO 1 (N+0.00)   Vano  2   Sec.   2  (1.1cm2)
0.40 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  5   Sec.   3  (-5.1cm2)
0.38 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   3  (-5.8cm2)
0.35 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  6   Sec.   2  (-3.8cm2)
0.34 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   3  (-3.3cm2)
0.34 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   6  (-3.3cm2)
0.34 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   5  (-3.3cm2)
0.34 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   7  (1.0cm2)
0.34 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   4  (-3.3cm2)

0.00 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-1.0cm2)
0.00 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-3.3cm2)
0.00 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-3.3cm2)
0.00 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-3.3cm2)
0.00 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   2  (-3.3cm2)
0.00 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-1.0cm2)
0.00 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-3.3cm2)
0.00 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-3.3cm2)
0.00 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-3.3cm2)
0.00 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   1  (-3.3cm2)
0.00 Momento Negativo VG-207/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (1.2cm2)
0.00 Momento Negativo VG-203/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (0.8cm2)
0.00 Momento Negativo VG-206/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (0.8cm2)
0.00 Momento Negativo VG-204/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (0.8cm2)
0.00 Momento Negativo VG-205/PISO 1 (N+0.00)   Vano  1   Sec.   0  (0.8cm2)
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4.25 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (8.7Ton)
4.04 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (8.1Ton)
3.83 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (7.6Ton)
3.83 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (5.8Ton)
3.58 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (6.9Ton)
3.55 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (5.3Ton)
3.52 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (5.2Ton)
3.40 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (6.4Ton)
3.37 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (6.3Ton)
3.37 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (6.3Ton)
3.16 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (5.8Ton)
2.72 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (7.2Ton)
2.71 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (4.6Ton)
2.62 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (6.7Ton)
2.61 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (4.3Ton)
2.60 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (6.7Ton)
2.57 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (6.6Ton)
2.52 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (4.3Ton)
2.48 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (6.2Ton)
2.39 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (2.9Ton)
2.28 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (5.4Ton)
2.23 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (3.3Ton)
2.14 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (4.8Ton)
2.11 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (3.0Ton)
2.11 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (2.3Ton)
2.08 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (2.2Ton)
2.07 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (2.2Ton)
2.07 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (2.2Ton)
2.06 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (4.4Ton)
1.99 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (2.7Ton)
1.95 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (2.0Ton)
1.94 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (5.2Ton)
1.94 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (5.2Ton)
1.91 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (1.9Ton)
1.90 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (1.9Ton)
1.90 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (3.7Ton)
1.89 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (2.4Ton)
1.89 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (3.7Ton)
1.86 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (3.6Ton)
1.78 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (2.1Ton)
1.77 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (4.3Ton)
1.76 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (2.0Ton)
1.76 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (4.2Ton)
1.76 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (2.0Ton)
1.76 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (2.1Ton)
1.72 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (3.0Ton)
1.69 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (1.9Ton)
1.68 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (3.8Ton)
1.67 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (1.4Ton)
1.67 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (3.7Ton)
1.67 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (3.7Ton)
1.65 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (3.6Ton)
1.59 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (2.5Ton)
1.57 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (2.4Ton)
1.55 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (3.0Ton)
1.53 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (2.9Ton)
1.49 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (2.0Ton)
1.49 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (1.4Ton)
1.49 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (2.7Ton)
1.47 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (2.6Ton)
1.47 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (1.3Ton)
1.46 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (1.2Ton)
1.46 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (1.9Ton)
1.43 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (1.8Ton)
1.41 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (1.7Ton)
1.40 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (1.1Ton)
1.40 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (2.2Ton)
1.39 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (0.8Ton)
1.39 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (2.1Ton)
1.38 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (1.6Ton)
1.37 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (1.5Ton)
1.37 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (0.8Ton)
1.36 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (1.0Ton)
1.36 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (1.5Ton)
1.36 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (0.7Ton)

1.34 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (1.4Ton)
1.31 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (0.6Ton)
1.31 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (1.7Ton)
1.29 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (1.2Ton)
1.28 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (1.6Ton)
1.24 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (1.0Ton)
1.23 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (0.6Ton)
1.23 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (0.5Ton)
1.22 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (0.9Ton)
1.22 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (0.9Ton)
1.16 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (0.4Ton)
1.16 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (0.4Ton)
1.16 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (0.4Ton)
1.15 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (0.3Ton)
1.14 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (0.3Ton)
1.14 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (0.3Ton)
1.12 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (0.5Ton)
1.11 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (0.4Ton)
1.10 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (0.3Ton)
1.10 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (0.3Ton)
1.10 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (0.3Ton)
1.10 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   0  (0.3Ton)
1.10 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   1  (0.3Ton)
1.10 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   2  (0.3Ton)
1.08 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   8  (0.2Ton)
1.08 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   9  (0.2Ton)
1.08 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   10  (0.2Ton)
1.05 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (0.1Ton)
1.05 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (0.1Ton)
1.05 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (0.1Ton)
1.05 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (0.1Ton)
1.05 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (0.1Ton)
1.05 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (0.1Ton)
1.04 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (0.1Ton)
1.03 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   8  (0.1Ton)
1.03 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   9  (0.1Ton)
1.03 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   10  (0.1Ton)
1.03 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   0  (0.1Ton)
1.03 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   1  (0.1Ton)
1.03 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   2  (0.1Ton)
1.00 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   0  (0.0Ton)
1.00 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   1  (0.0Ton)
1.00 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   2  (0.0Ton)
0.99 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   3  (0.0Ton)
0.99 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   4  (0.0Ton)
0.99 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   5  (0.0Ton)
0.99 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   6  (0.0Ton)
0.99 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   7  (0.0Ton)
0.99 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   8  (0.0Ton)
0.99 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   9  (0.0Ton)
0.99 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   10  (0.0Ton)
0.98 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (-0.1Ton)
0.97 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (-0.1Ton)
0.97 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (-0.1Ton)
0.97 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (-0.1Ton)
0.97 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (-0.1Ton)
0.97 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (-0.1Ton)
0.97 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (-0.1Ton)
0.97 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (-0.1Ton)
0.97 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (-0.1Ton)
0.96 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (-0.1Ton)
0.95 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (-0.1Ton)
0.94 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   8  (-0.2Ton)
0.94 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   9  (-0.2Ton)
0.94 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   10  (-0.2Ton)
0.94 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (-0.2Ton)
0.94 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   0  (-0.2Ton)
0.94 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   1  (-0.2Ton)
0.94 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   2  (-0.2Ton)
0.93 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (-0.3Ton)
0.93 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (-0.1Ton)
0.93 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   3  (-0.3Ton)
0.93 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   8  (-0.2Ton)
0.93 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   9  (-0.2Ton)
0.93 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   10  (-0.2Ton)
0.92 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (-0.3Ton)
0.92 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (-0.2Ton)
0.92 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (-0.2Ton)
0.92 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (-0.2Ton)
0.92 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (-0.3Ton)
0.91 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   0  (-0.2Ton)
0.91 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   1  (-0.2Ton)

0.91 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   2  (-0.2Ton)
0.90 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (-0.4Ton)
0.89 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   3  (-0.3Ton)
0.89 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   4  (-0.3Ton)
0.89 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   5  (-0.3Ton)
0.89 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   6  (-0.3Ton)
0.89 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  9   Sec.   7  (-0.3Ton)
0.88 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   0  (-0.3Ton)
0.88 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   1  (-0.3Ton)
0.88 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   2  (-0.3Ton)
0.88 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   3  (-0.3Ton)
0.88 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   4  (-0.3Ton)
0.88 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   5  (-0.3Ton)
0.88 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   6  (-0.3Ton)
0.88 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   7  (-0.3Ton)
0.87 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (-0.4Ton)
0.87 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (-0.4Ton)
0.87 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (-0.4Ton)
0.87 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (-0.4Ton)
0.87 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (-0.4Ton)
0.86 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   8  (-0.4Ton)
0.86 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   9  (-0.4Ton)
0.86 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   10  (-0.4Ton)
0.85 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   7  (-0.6Ton)
0.82 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   3  (-0.5Ton)
0.82 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   4  (-0.5Ton)
0.82 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   5  (-0.5Ton)
0.82 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   6  (-0.5Ton)
0.82 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  7   Sec.   7  (-0.5Ton)
0.82 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (-0.8Ton)
0.81 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (-0.5Ton)
0.81 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (-0.5Ton)
0.81 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   3  (-0.5Ton)
0.81 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (-0.5Ton)
0.81 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (-0.5Ton)
0.81 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (-0.5Ton)
0.80 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (-0.6Ton)
0.77 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (-0.5Ton)
0.76 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   7  (-1.0Ton)
0.76 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (-0.5Ton)
0.76 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (-0.5Ton)
0.74 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (-1.1Ton)
0.72 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   8  (-0.8Ton)
0.72 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   9  (-0.8Ton)
0.72 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   10  (-0.8Ton)
0.70 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (-0.8Ton)
0.70 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   4  (-0.8Ton)
0.68 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (-0.7Ton)
0.66 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   3  (-0.9Ton)
0.66 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   4  (-0.9Ton)
0.66 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   5  (-0.9Ton)
0.66 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   6  (-0.9Ton)
0.66 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   7  (-0.9Ton)
0.65 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (-0.7Ton)
0.64 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (-1.0Ton)
0.64 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (-1.0Ton)
0.64 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (-1.0Ton)
0.63 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   2  (-1.0Ton)
0.63 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   0  (-1.0Ton)
0.63 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   1  (-1.0Ton)
0.63 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   0  (-1.0Ton)
0.63 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   1  (-1.0Ton)
0.63 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   2  (-1.0Ton)
0.61 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (-1.1Ton)
0.61 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (-1.1Ton)
0.61 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (-1.1Ton)
0.61 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (-1.1Ton)
0.61 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (-1.1Ton)
0.61 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (-1.6Ton)
0.61 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   4  (-1.6Ton)
0.61 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   8  (-1.1Ton)
0.61 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   9  (-1.1Ton)
0.61 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   10  (-1.1Ton)
0.60 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (-1.7Ton)
0.60 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (-1.1Ton)
0.60 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   6  (-1.1Ton)
0.60 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   7  (-1.1Ton)
0.60 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   3  (-1.1Ton)
0.60 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (-1.1Ton)
0.57 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (-1.8Ton)
0.55 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   5  (-0.9Ton)
0.55 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (-1.2Ton)

0.55 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (-1.2Ton)
0.55 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (-1.2Ton)
0.54 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   7  (-1.3Ton)
0.54 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   5  (-1.3Ton)
0.54 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   6  (-1.3Ton)
0.54 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   3  (-1.3Ton)
0.54 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   4  (-1.3Ton)
0.53 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   9  (-1.3Ton)
0.53 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   10  (-1.3Ton)
0.53 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   8  (-1.3Ton)
0.53 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (-1.3Ton)
0.53 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (-1.3Ton)
0.52 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   6  (-2.0Ton)
0.51 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   0  (-1.3Ton)
0.51 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   2  (-1.3Ton)
0.51 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  10   Sec.   1  (-1.3Ton)
0.49 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (-2.1Ton)
0.49 Cortante VG-304/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (-1.4Ton)
0.44 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   6  (-2.3Ton)
0.42 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  4   Sec.   5  (-1.6Ton)
0.41 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  1   Sec.   4  (-2.5Ton)
0.38 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (-1.3Ton)
0.29 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (-3.0Ton)
0.29 Cortante VG-305/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (-2.0Ton)
0.29 Cortante VG-303/PISO 2 (N+3.40)   Vano  2   Sec.   5  (-3.0Ton)
0.23 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   1  (-2.1Ton)
0.23 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   0  (-2.1Ton)
0.23 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   2  (-2.1Ton)
0.23 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   0  (-2.1Ton)
0.23 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   1  (-2.1Ton)
0.23 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   2  (-2.1Ton)
0.22 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   8  (-2.1Ton)
0.22 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   9  (-2.1Ton)
0.22 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   10  (-2.1Ton)
0.22 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   8  (-2.1Ton)
0.22 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   10  (-2.1Ton)
0.22 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   9  (-2.1Ton)
0.22 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   8  (-2.1Ton)
0.22 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   9  (-2.1Ton)
0.22 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   10  (-2.1Ton)
0.22 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   1  (-2.1Ton)
0.22 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   2  (-2.1Ton)
0.22 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   0  (-2.1Ton)
0.19 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (-2.2Ton)
0.19 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (-2.2Ton)
0.19 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (-2.2Ton)
0.19 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   8  (-2.2Ton)
0.19 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   9  (-2.2Ton)
0.19 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   10  (-2.2Ton)
0.19 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   3  (-2.2Ton)
0.19 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   4  (-2.2Ton)
0.19 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   5  (-2.2Ton)
0.19 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   6  (-2.2Ton)
0.19 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   7  (-2.2Ton)
0.19 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   0  (-2.2Ton)
0.19 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   1  (-2.2Ton)
0.19 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   2  (-2.2Ton)
0.19 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   3  (-2.2Ton)
0.19 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   4  (-2.2Ton)
0.19 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   5  (-2.2Ton)
0.19 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   6  (-2.2Ton)
0.19 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   7  (-2.2Ton)
0.19 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (-2.2Ton)
0.19 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (-2.2Ton)
0.19 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (-2.2Ton)
0.17 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   8  (-2.3Ton)
0.17 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   10  (-2.3Ton)
0.17 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   1  (-2.3Ton)
0.17 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   2  (-2.3Ton)
0.17 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   9  (-2.3Ton)
0.17 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   0  (-2.3Ton)
0.15 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   3  (-2.3Ton)
0.15 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   4  (-2.3Ton)
0.15 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   7  (-2.3Ton)
0.15 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   5  (-2.3Ton)
0.15 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   6  (-2.3Ton)
0.15 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   7  (-2.3Ton)
0.15 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   6  (-2.3Ton)
0.15 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   3  (-2.3Ton)
0.15 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   4  (-2.3Ton)
0.15 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   5  (-2.3Ton)
0.11 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   9  (-2.4Ton)



0.11 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   8  (-2.4Ton)
0.11 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   10  (-2.4Ton)
0.11 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   9  (-2.4Ton)
0.11 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   8  (-2.4Ton)
0.11 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  6   Sec.   10  (-2.4Ton)
0.11 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   4  (-2.4Ton)
0.11 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   5  (-2.4Ton)
0.11 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   6  (-2.4Ton)
0.11 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   7  (-2.4Ton)
0.11 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   3  (-2.4Ton)
0.11 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   2  (-2.4Ton)
0.11 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   0  (-2.4Ton)
0.11 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   1  (-2.4Ton)
0.11 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   1  (-2.4Ton)
0.11 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   2  (-2.4Ton)
0.11 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  5   Sec.   0  (-2.4Ton)
0.08 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (-2.5Ton)
0.08 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (-2.5Ton)
0.08 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (-2.5Ton)
0.08 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (-2.5Ton)
0.08 Cortante VG-302/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (-2.5Ton)
0.08 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   4  (-2.5Ton)
0.08 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   5  (-2.5Ton)
0.08 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   3  (-2.5Ton)
0.08 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   7  (-2.5Ton)
0.08 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  8   Sec.   6  (-2.5Ton)
0.06 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   4  (-2.6Ton)
0.06 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   6  (-2.6Ton)
0.06 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   5  (-2.6Ton)
0.06 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   3  (-2.6Ton)
0.06 Cortante VG-301/PISO 2 (N+3.40)   Vano  3   Sec.   7  (-2.6Ton)

Programa licenciado a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S
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8.24 Flexo-Compresión F'-30   Vano  1   Abajo
7.52 Flexo-Compresión G-30   Vano  1   Abajo
7.48 Flexo-Compresión I-30   Vano  1   Abajo
7.42 Flexo-Compresión J-30   Vano  1   Abajo
7.25 Flexo-Compresión F'-11   Vano  1   Abajo
7.01 Flexo-Compresión H-30   Vano  1   Abajo
6.79 Flexo-Compresión H-23   Vano  1   Arriba
6.71 Flexo-Compresión F'-13   Vano  1   Abajo
5.90 Flexo-Compresión G-13   Vano  1   Abajo
5.88 Flexo-Compresión G-27   Vano  1   Abajo
5.74 Flexo-Compresión I-13   Vano  1   Abajo
5.72 Flexo-Compresión J-13   Vano  1   Abajo
5.57 Flexo-Compresión I-27   Vano  1   Abajo
5.49 Flexo-Compresión F'-27   Vano  1   Abajo
5.48 Flexo-Compresión J-23   Vano  1   Arriba
5.42 Flexo-Compresión G-20   Vano  1   Abajo
5.38 Flexo-Compresión H-13   Vano  1   Abajo
5.31 Flexo-Compresión G-23   Vano  1   Abajo
5.22 Flexo-Compresión F'-23   Vano  1   Abajo
5.16 Flexo-Compresión G-30   Vano  1   Arriba
5.15 Flexo-Compresión F'-20   Vano  1   Abajo
5.10 Flexo-Compresión I-30   Vano  1   Arriba
5.09 Flexo-Compresión I-20   Vano  1   Abajo
5.07 Flexo-Compresión F'-23   Vano  1   Arriba
4.98 Flexo-Compresión I-23   Vano  1   Abajo
4.82 Flexo-Compresión F'-30   Vano  1   Arriba
4.59 Flexo-Compresión G-11   Vano  1   Abajo
4.49 Flexo-Compresión J-30   Vano  1   Arriba
4.49 Flexo-Compresión H-27   Vano  1   Arriba
4.48 Flexo-Compresión H-20   Vano  1   Arriba
4.47 Flexo-Compresión H-11   Vano  1   Abajo
4.41 Flexo-Compresión H-30   Vano  1   Arriba
4.34 Flexo-Compresión I-11   Vano  1   Abajo
4.12 Flexo-Compresión F'-13   Vano  1   Arriba
4.11 Flexo-Compresión J-27   Vano  1   Abajo
3.99 Flexo-Compresión G-13   Vano  1   Arriba
3.93 Flexo-Compresión J-11   Vano  1   Abajo
3.86 Flexo-Compresión I-13   Vano  1   Arriba
3.79 Flexo-Compresión J-20   Vano  1   Abajo
3.78 Flexo-Compresión H-27   Vano  1   Abajo
3.74 Flexo-Compresión F'-27   Vano  1   Arriba
3.71 Flexo-Compresión J-23   Vano  1   Abajo
3.64 Flexo-Compresión F'-11   Vano  1   Arriba
3.58 Flexo-Compresión H-20   Vano  1   Abajo
3.57 Flexo-Compresión F'-20   Vano  1   Arriba
3.55 Flexo-Compresión J-13   Vano  1   Arriba
3.54 Flexo-Compresión J-20   Vano  1   Arriba
3.51 Flexo-Compresión J-27   Vano  1   Arriba
3.50 Flexo-Compresión H-13   Vano  1   Arriba
3.43 Flexo-Compresión H-23   Vano  1   Abajo
2.93 Flexo-Compresión G-23   Vano  1   Arriba
2.82 Flexo-Compresión G-20   Vano  1   Arriba
2.77 Flexo-Compresión G-27   Vano  1   Arriba
2.59 Flexo-Compresión G-11   Vano  1   Arriba
2.58 Flexo-Compresión H-11   Vano  1   Arriba
2.54 Flexo-Compresión I-23   Vano  1   Arriba
2.41 Flexo-Compresión I-20   Vano  1   Arriba
2.40 Flexo-Compresión I-11   Vano  1   Arriba
2.37 Flexo-Compresión I-27   Vano  1   Arriba
2.08 Flexo-Compresión J-11   Vano  1   Arriba

Programa licenciado a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S
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14.90 Flexo-Compresión H-23   Vano  2   Abajo
11.79 Flexo-Compresión J-23   Vano  2   Abajo
11.19 Flexo-Compresión H-27   Vano  2   Abajo
10.53 Flexo-Compresión H-20   Vano  2   Abajo
8.25 Flexo-Compresión F'-23   Vano  2   Abajo
7.90 Flexo-Compresión H-23   Vano  2   Arriba
7.45 Flexo-Compresión J-27   Vano  2   Abajo
7.21 Flexo-Compresión J-20   Vano  2   Abajo
5.98 Flexo-Compresión J-23   Vano  2   Arriba
5.65 Flexo-Compresión H-27   Vano  2   Arriba
5.41 Flexo-Compresión H-20   Vano  2   Arriba
5.31 Flexo-Compresión F'-27   Vano  2   Abajo
4.99 Flexo-Compresión H-13   Vano  2   Abajo
4.80 Flexo-Compresión F'-20   Vano  2   Abajo
4.80 Flexo-Compresión H-30   Vano  2   Arriba
4.24 Flexo-Compresión F'-23   Vano  2   Arriba
3.76 Flexo-Compresión J-27   Vano  2   Arriba
3.70 Flexo-Compresión J-20   Vano  2   Arriba
3.61 Flexo-Compresión H-30   Vano  2   Abajo
3.54 Flexo-Compresión H-13   Vano  2   Arriba
3.31 Flexo-Compresión J-13   Vano  2   Abajo
2.99 Flexo-Compresión F'-13   Vano  2   Abajo
2.98 Flexo-Compresión J-30   Vano  2   Arriba
2.89 Flexo-Compresión F'-30   Vano  2   Arriba
2.75 Flexo-Compresión J-30   Vano  2   Abajo
2.60 Flexo-Compresión F'-27   Vano  2   Arriba
2.41 Flexo-Compresión F'-13   Vano  2   Arriba
2.40 Flexo-Compresión F'-20   Vano  2   Arriba
2.31 Flexo-Compresión J-13   Vano  2   Arriba
2.06 Flexo-Compresión F'-30   Vano  2   Abajo



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

                                                                             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

13.11.4 CAPACIDAD DE CIMENTACION 
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CAPACIDAD
observacion

capacidad 

(ton)

(CM+CV+E) 

CAPACIDAD
observacion

F'-11 6.0987 3.4475 9.55 15.9501 4.00 60.00 0.27 cumple 120.00 0.13 cumple
F'-13 21.2908 9.9986 31.29 42.9394 2.80 42.00 1.02 no cumple 84.00 0.51 cumple
F'-20 23.4467 10.2361 33.68 33.875 2.80 42.00 0.81 cumple 84.00 0.40 cumple
F'-23 23.4018 10.2462 33.65 33.954 2.80 42.00 0.81 cumple 84.00 0.40 cumple

F'-*27 23.7242 10.4433 34.17 36.0885 2.80 42.00 0.86 cumple 84.00 0.43 cumple

F'-30 18.32 7.9975 26.32 38.6353 2.80 42.00 0.92 cumple 84.00 0.46 cumple

G-11 10.7766 6.7935 17.57 23.695 4.00 60.00 0.39 cumple 120.00 0.20 cumple

G-13 32.1861 18.7403 50.93 53.1585 5.76 86.40 0.62 cumple 172.80 0.31 cumple

G-20 27.2381 17.8929 45.13 45.2087 4.00 60.00 0.75 cumple 120.00 0.38 cumple

G-23 27.2301 17.9206 45.15 45.7147 4.00 60.00 0.76 cumple 120.00 0.38 cumple

G-27 28.133 18.5032 46.64 49.3381 4.00 60.00 0.82 cumple 120.00 0.41 cumple

G-30 26.0132 14.5677 40.58 46.7724 5.76 86.40 0.54 cumple 172.80 0.27 cumple

H-11 10.9547 6.8194 17.77 24.4152 4.00 60.00 0.41 cumple 120.00 0.20 cumple

H-13 40.0393 20.0272 60.07 61.5052 5.76 86.40 0.71 cumple 172.80 0.36 cumple

H-20 43.5914 20.4426 64.03 64.4475 4.00 60.00 1.07 no cumple 120.00 0.54 cumple

H-23 43.6055 20.4893 64.09 64.5313 4.00 60.00 1.08 no cumple 120.00 0.54 cumple

H-27 44.2111 20.9211 65.13 68.1022 4.00 60.00 1.14 no cumple 120.00 0.57 cumple

H-30 34.1166 15.8831 50.00 60.1832 5.76 86.40 0.70 cumple 172.80 0.35 cumple

I-30 26.0335 14.5694 40.60 45.049 5.76 86.40 0.52 cumple 172.80 0.26 cumple

I-27 28.1313 18.5018 46.63 48.8355 4.00 60.00 0.81 cumple 120.00 0.41 cumple

I-23 27.2304 17.9208 45.15 45.6245 4.00 60.00 0.76 cumple 120.00 0.38 cumple

I-20 27.2383 17.8932 45.13 45.2756 4.00 60.00 0.75 cumple 120.00 0.38 cumple

I-13 32.2048 18.7423 50.95 53.8813 5.76 86.40 0.62 cumple 172.80 0.31 cumple

I-11 10.7786 6.7947 17.57 22.7765 4.00 60.00 0.38 cumple 120.00 0.19 cumple

J-11 6.2866 3.3957 9.68 14.9315 5.76 86.40 0.17 cumple 172.80 0.09 cumple

J-13 24.4151 10.3152 34.73 47.7175 5.76 86.40 0.55 cumple 172.80 0.28 cumple

J-20 30.7464 10.9985 41.74 42.3045 5.76 86.40 0.49 cumple 172.80 0.24 cumple

J-23 29.7218 10.8859 40.61 40.8869 5.76 86.40 0.47 cumple 172.80 0.24 cumple

J-27 31.0682 11.2311 42.30 44.6256 5.76 86.40 0.52 cumple 172.80 0.26 cumple

J-30 21.1882 8.2413 29.43 42.7421 5.76 86.40 0.49 cumple 172.80 0.25 cumple

CUADRO DE CARGAS (ESTRUCT. # 5.32)

FACTOR DE SEGURIDAD  CM + CV normal + E

FACTOR DE SEGURIDAD  CM + CV maxima

CAPACIDAD POR CM + Cvnormal + E

VERIFICACION CAPACIDAD DE CIMENTACION ACTUAL - SENA ESTRUCTURA # 5.32

capacidad (ton/m2) capacidad (ton/m2)

verificacion capacidad con cargas 

de servicio

verificacion capacidad cargas de 

servicio mas sismo

CAPACIDAD DE SOPORTE SIN FACTOR DE SEGURIDAD=

CAPACIDAD DE SOPORTE CM + CV

VERIFICACION DE CAPACIDAD 
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